













































































	บทที่ 5 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบโคเยนเนอเรชั่น
	5.1 ข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
	5.2 โครงสร้างขั้นตอนการคำนวณของโปรแกรม
	5.3 การวิเคราะห์เสถียรภาพระบบตัวอย่าง
	5.4 การสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำกับบัสที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่
	5.5 ผลของเอ็กไซเดอร์และโกเวอเนอร์ต่อเสถียรภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	5.6 ผลของการสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดต่างๆ ต่อเสถียรภาพของระบบ
	5.7 ผลของการสตาร์ตมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อเสถียรภาพของระบบในภาวะของโหลดบัสต่างๆ
	5.8 สรุปผล


