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บทคดัย่อภาษาไทย 

ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ์ : การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิง
พื้นที่. (POWER DEVELOPMENT PLANNING WITH CONSIDERATION OF 
REGIONAL CONDITIONS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี, 
130 หน้า. 

ภาครัฐมีนโยบายแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้าน
การผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีการก าหนดนโยบายเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มีการกระจาย
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมาก
เกินไป ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ในแผนจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านๆ มาได้มีการ
ก าหนดชนิด ขนาด และประเภทเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามาในประเทศในอีก 20 ปี
ข้างหน้า แต่ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่หรือบริเวณที่โรงไฟฟ้าติดตั้งที่แน่นอน ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ตามมา เช่น โรงไฟฟ้าที่เข้ามาในพื้นที่ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่นั้นท าให้ต้องมี
การขยายระบบไฟฟ้าก าลังเพื่อส่งก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่ที่มีก าลังผลิตไฟฟ้าเหลือไปยังพื้นที่ที่ขาด
ก าลังผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าจึงควรมีการพิจารณาถึงแหล่งที่ตั้ง
ของโรงไฟฟ้าด้วย  

วิทยานิพนธ์นี้น าเสนอการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่
ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงข้อจ ากัดพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย เช่น 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ และแหล่งเชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่ 
เป็นต้น เกณฑ์การก าหนดพื้นที่ติดตั้งโรงไฟฟ้าที่น าเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ใช้ดัชนีความ
เชื่อถือได้ประจ าพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทางเลือกได้แก่ โอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่และระดับ
ก าลังผลิตส ารองประจ าพื้นที่ เป็นตัวก าหนดว่าพื้นที่ได้สมควรได้รับการติดตั้งโรงไฟฟ้าก่อน เมื่อ
ทราบพื้นที่ที่ต้องการโรงไฟฟ้าแล้วจึงค่อยท าการเลือกโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมเข้าไปในพื้นที่นั้นโดย
พิจารณาเฉพาะโรงไฟฟ้าที่สามารถใช้เชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่นั้นได้ กระบวนการวางแผนที่น าเสนอได้
น ามาทดสอบกับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และน าผลที่ได้รับมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จาก
การวางแผนด้วยวิธีเดิมเพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่มีการ
พิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ร่วมด้วย 
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สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2556 

 

ลายมือช่ือนิสิต   
 

ลายมือช่ือ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   
 

 

 



 จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

# # 5570163021 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING 
KEYWORDS: POWER DEVELOPMENT PLAN / RENGIONAL CONSTRAINT / AREA-BASED 
RELIABILITY INDICES 

CHAKRIT CHAIYAWUTTAPARUK: POWER DEVELOPMENT PLANNING WITH 
CONSIDERATION OF REGIONAL CONDITIONS. ADVISOR: ASST. PROF. 
KULYOS AUDOMVONGSEREE, Ph.D., 130 pp. 

Government imposes power development plan (PDP) to control the 
national energy security with energy distribution policy and to promote the 
renewable energy and energy conservation programs. Typically, in Thailand, when 
implementing a PDP, the entire generation system is considered as a single area. 
Information stated in the PDP comprises only types, sizes, and technologies of the 
power plants needed to be constructed for the next 20 years. However, without 
specifying locations where these power plants should be constructed, it may 
cause generation-demand unbalanced in some areas in the future that leads to 
system instability and unnecessary transmission (tie-line) expansion. Therefore, the 
power development planning with consideration of regional constraints becomes 
important. 

This thesis proposes power development planning with considering 
regional constraints, determines the generation expansion planning by takes 
regional constraints such as local demand, tie-line capacity, available resources in 
each area, and etc., into account as well as specifying proper locations for the 
future power plants. For location selection, area-based reliability indices, which 
comprise 2 options i.e. area-based loss of load expectation and area-based 
reserved margin, are used to determine suitability location. In this thesis, the 
appropriate power plant that matches with the available local fuels is chosen 
after the suitable location that needs a new power plant is specified. The 
proposed method has been tested with Thailand generation system. Comparisons 
between the results obtained from the proposed method and from the 
conventional method have been conducted to illustrate its advantages. 
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บทที ่1 
บทน า 

 เนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ
วิทยานิพนธ์ ขั้นตอนการศึกษา วิธีการด าเนินงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 การสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมในระบบ และการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
เนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
สูง และจ าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจ านวนมากในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่ งการสร้างแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดใหญ่และการจัดหาเชื้อเพลิงจ านวนมากนั้นไม่สามารถจัดหาได้ในระยะเวลาอันสั้น ภาครัฐ
จึงต้องมีนโยบายพัฒนาการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างรอบคอบเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางด้านการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า โดยจะต้องมีการก าหนดนโยบายเพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้มี
การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้พึ่งพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมี
ต้นทุนที่เหมาะสมไม่เป็นภาระต่อภาคประชาชนมากเกินไป เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power 
Development Plan; PDP) หลายๆ ฉบับที่ผ่านมา ภาครัฐได้จัดท าแผนโดยมีการก าหนดชนิด ขนาด 
และประเภทเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าที่จะต้องถูกน าเข้าสู่ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศตามช่วงเวลา
ต่างๆ อย่างไรก็ดี เมื่อมีการน าไปปฏิบัติจริง ก็มีโอกาสเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น มี
การต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ หรือในบางกรณีหากจะท าการสร้างโรงไฟฟ้า ก็ต้องมีการ
ขยายระบบส่งเพิ่มเติมเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีความไม่สมดุลกันระหว่างปริมาณก าลังการผลิต 
และปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ อีกทั้ง โรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามาบางประเภทถูกจ ากัดด้วยพื้นที่
ก่อสร้าง จึงอาจท าให้ต้องมีการวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าในการส่งก าลังไฟฟ้าข้ามพื้นที่หรือภูมิภาค
อีกด้วย  

จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น ทางเลือกหนึ่งที่อาจมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาก็คือ ท า
การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าไปพร้อมกับการค านึงถึงเงื่อนไขเชิงพื้นที่ โดยจะต้องพิจารณา
วางแผนก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมๆ กับการก าหนดพื้นที่หรือภูมิภาคจะท าการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้า เพ่ือท าให้
แผนที่ได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่
ที่ก าหนดล่วงหน้าได้ ดังนั้น การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยค านึงถึงเงื่อนไขเชิงพื้นที่จึงมี
ความส าคัญ มีความน่าสนใจในเชิงวิชาการ และมีผลกระทบต่อการปรับปรุงการด าเนินนโยบายของ
ภาครัฐในทางปฏิบัติอีกด้วย  
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1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อน าเสนอแนวคิดในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่ 
 

1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ ์

1. ใช้ฐานข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าอ้างอิงตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 
2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

2. พิจารณาเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าโดยละเอียด  
3. พิจารณาเฉพาะความสามารถของระบบส่งก าลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ (Tie-line) 

แบบสมมูล โดยไม่ค านึงถึงรายละเอียดในระดับสายส่งและสายจ าหน่าย 
4. ก าหนดให้แต่ละพื้นที่สามารถรับการสนับสนุนก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่ที่ติดกันเท่านั้น นั่นคือ จะ

ถือว่าภาครัฐมีนโยบายไม่สนับสนุนการส่งก าลังไฟฟ้าที่ข้ามพื้นทีโ่ดยไม่จ าเป็น 
5. ประเมินความมั่นคงของระบบไฟฟ้าผ่านทางดัชนีความเชื่อถือได้ โดยพิจารณาให้แต่ละ

อุปกรณ์มีสภาวะการท างานเป็นแบบสองสถานะ 
6. ไม่ค านึงถึงพฤติกรรมเชงิพลวัติของระบบไฟฟ้า 
7. ไม่พิจารณาการวางแผนขยายระบบส่งก าลังไฟฟ้านอกเหนือจากแผนที่มีโครงการขยาย

แน่นอนแล้ว 
 

1.4 ขั้นตอนการศึกษาวธิีการด าเนินงาน 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 
2. ศึกษาวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ที่ใช้ในการวางแผนระบบผลิตไฟฟ้าในระยะยาว 
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
4. ศึกษาวิธีการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งก าลังไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

ระหว่างพ้ืนที ่
6. พัฒนาแนวคิดของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพื้นที ่
7. สร้างแบบจ าลองของระบบผลิตไฟฟ้า ความต้องการใช้ไฟฟ้า และก าหนดเกณฑ์ในการเลือก

พื้นที่ติดตั้งของโรงไฟฟ้า 
8. พัฒนาโปรแกรมวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่สามารถก าหนดพื้นที่ตั้งได ้
9. ทดสอบโปรแกรมดังกล่าวกับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
10. สรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
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1.5 ประโยชนท์ี่ได้รับจากวิทยานิพนธ ์

1. วิธีการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

2. โปรแกรมที่ใช้วิธีการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที ่
 

1.6 เนื้อหาของวิทยานิพนธ ์

 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่น าเสนอได้ถูกจัดเรียงล าดับตามความเหมาะสมดังต่อไปน้ี 
 บทที่ 1 จะกล่าวถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต รวมทั้งขั้นตอน
ด าเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวิทยานิพนธ์ 
 บทที่ 2 จะกล่าวถึงแนวคิดการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 
และขั้นตอนวิธีการการวางแผน 
 บทที่ 3 จะกล่าวถึงการสร้างแบบจ าลองความต้องการไฟฟ้า แบบจ าลองระบบผลิตไฟฟ้า 
และการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นดัชนีช่วยตัดสินใจในการเลื อก
โรงไฟฟ้าและพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า  
 บทที่ 4 จะกล่าวถึงการค านวณดัชนีอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่น
ว่าโรงไฟฟ้าที่เลือกมานั้น มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ของการวางแผนที่ก าหนด 
 บทที่ 5 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไข
เชิงพื้นที่โดยจะเปรียบเทียบกันระหว่างการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมกับการ
วางแผนโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ และจะเปรียบเทียบวิธีการเลือกพื้นที่โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ระหว่างแบบเกณฑ์การตัดสินใจ (Deterministic) และแบบเกณฑ์ความน่าจะเป็น (Probabilistic) 
 บทที่ 6 จะกลา่วถึงบทสรุปที่ได้จากงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี และข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาต่อไป



บทที ่2 
การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิดของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิง
พื้นที่ และกระบวนการจัดท าแผนที่พัฒนาขึ้น 
 
2.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan:PDP) 

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศมาแล้ว
หลายครั้ง โดยมีการปรับปรุงทั้งแผนหลักและแผนย่อยตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เทคโนโลยี และ/หรือ มาตรการทางนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงปัจจุบัน 
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ใช้อยู่ คือ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 
2555 -2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Revision 3) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) แล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2555 (ครั้งที่ 142) เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 [1, 2] 

ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของไทย การก าหนดกรอบการจัดท าแผนฯ ส่วน
ใหญ่จะเน้นให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าในด้านต่างๆ เช่น 
เน้นด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าผ่านการก าลังระดับก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม เน้นด้าน
การใช้ทรัพยากรที่สมดุลโดยก าหนดสัดส่วนการกระจายเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนการ
รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และเน้นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการก าหนดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ในการปรับแผนแต่ละครั้งอาจจะ
ถูกขับเคลื่อนโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐหรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เช่น 
การปรับแผนฯ ตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ปี 2555-2558 หรือ การปรับแผน
ตามเหตุการณ์วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา เป็นต้น  

จากการศึกษาทบทวนแผนก าลังผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น จะ
สามารถสรุปสาระส าคัญและกรอบการจัดท าแผนแต่ละแผน [3] ได้ดังที่ปรากฏในตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่  2.1 สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมา 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
PDP 1992 

(พ.ศ.2535 - 2549) 
 

 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนกันยายน 2534 
โดยค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 8,045 MW ในปี พ.ศ. 2534 
และเพิ่มขึ้นเป็น 25,515 MW ในปี พ.ศ. 2549 
 ใช้ก๊าซธรรมชาติจากในประเทศและจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย -
มาเลเซีย โดยมีปริมาณก๊าซที่ส่งให้ กฟผ. ระหว่าง 700-900 ล้าน
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง 2549 จะมีก าลังผลิตติดตั้งสุทธิ 
21,441 MW และจะมีก าลังผลิตติดตั้งในปลายปี พ.ศ. 2549 มี
จ านวน 31,051 MW 
 มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 50 โครงการ รวม
ก าลังการผลิต 13,365 MW และมีก าลังการผลิตแล้วเสร็จที่สามารถ
จ่ายเพ่ิมขึ้นได้ในช่วงของแผน 5,525 MW 

PDP 1995 
(พ.ศ.2538 - 2554) 

 

 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนมิถุนายน 2537 
โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 13,009 MW ในปี พ.ศ. 
2539 และเพิ่มขึ้นเป็น 33,532 MW ในป ีพ.ศ. 2554 
 มีแผนในการจัดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเป็นจ านวน 1,611 
MW ได้แก่ โครงการใน สปป. ลาว จ านวน 4 โครงการ คือ เทิน-
หินบูน (210 MW)  น้ าเทิน 2 (675 MW)  ห้วยโห้ (126 MW) และ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์หงสา (600 MW) 
 เริ่มด าเนินการโครงการ DSM จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ DSM1 
(พ.ศ.2541-2545) DSM2 (พ.ศ.2546-2550) และ DSM3 (พ.ศ.
2551-2554) โดยคาดว่าจะสามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ได้ 1,712 MW 2,002 MW และ 2,681 MW ตามล าดับ 
 เน้นโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 
และ 8 ให้โดดเด่น 
 เพิ่มความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลด
การพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว โดยศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ระยะยาว 

PDP 1996 
(พ.ศ.2539 - 2554) 

 

 เป็นแผนการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาก าลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ
เนื่องจากค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่พยากรณ์เอาไว้ 
 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนเมษายน 2539 
โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 13,789 MW ในปี พ.ศ. 
2539 และเพิ่มขึ้นเป็น 42,649 ในปี พ.ศ. 2554 
 การแก้ปัญหาระยะสั้น 

- เร่งรัดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และพิจารณาเพิ่มปริมาณ
การรับซื้อให้มากขึ้น 

- ด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี เครื่องที่ 
3 และ 4 พร้อมกับการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวจ านวน 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
1,518 MW 

- เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP อีก 700 MW จากเดิม 4,200 
MW 

- เร่งรัดการน า Interruptible Rate มาใช้ให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 

 การปรับแผนระยะยาว 
- ก าหนดให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองต่ าสุดร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 

2545 
- ปรับปรุงตัวเลขปริมาณก๊าซธรรมชาติ จากอ่าวไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
- เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP) เป็น

ประมาณร้อยละ 50 ของก าลังผลิตที่ต้องการเพิ่มขึ้นสูงสุด  
- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าในประเทศลาว

เพิ่มเติม 
- ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยโครงการ DSM ที่ด าเนินการ

ไปแล้วและที่ก าลังจะด าเนินการ 
PDP 1997 

(พ.ศ.2540 - 2554) 
 

 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนตุลาคม 2539 โดย
ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 13,311 MW ในป ีพ.ศ. 2539 
และเพิ่มขึ้นเปน็ 41,683 ในปี พ.ศ. 2554 
 รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน (IPP) รวมทั้งสิ้น 5,780 MW 
 รับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว รวมทั้งสิ้น 3,000 MW 
 เพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะสามารถจัดหาได้เป็น 
4,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี พ.ศ. 2548 
 ด าเนินโครงการ DSM ต่อไป 
 มีการจัดท า Sensitivity Study เป็นแผนศึกษาในกรณีที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นตามที่ประมาณการไว้ โดยใช้ผลพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้ากรณีต่ า 

PDP 1998 
(พ.ศ.2541 - 2554) 

 เป็นแผนระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากความต้องการไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นน้อยกว่าประมาณการ 
 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนกันยายน 2540 
โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 13,311 MW ในปี พ.ศ. 
2539 และเพิ่มขึ้นเป็น 37,047 ในปี พ.ศ. 2554 
 การปรับแผนระยะสั้น 

- ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี เครื่องที่ 3 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
และ 4, โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เครื่องที่ 2 
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และชะลอการเปิดรับ
ซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 

 การปรับแผนระยะยาว 
- ปรับปรุงปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก 
- ก าหนดให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองต่ าสุดร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี 

2544 
- นอกจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่  สุราษฎร์ฐานี  ทับ

สะแก  และโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับแล้ว ก าลังผลิต
ส่วนที่เหลือก าหนดให้รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและรับ
ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน 

PDP 1999 - 1 
(พ.ศ.2542 - 2554) 

 เห็นว่าควรมีการจัดท าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าโดยยึด
หลักการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตมากกว่าย้อนดูสถิติ
ที่ผ่านมา และควรท าทุกๆ 3 เดือน 
 ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องต้องการไฟฟ้าใหม่เมื่อ กันยายน 
2541 โดยจัดท าเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว กรณี
เศรษฐกิจฟื้นตัวปานกลาง และกรณีเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า (กรณีแผน
เดิม) พบว่ากรณีเศรษฐกิจฟื้นตัวปานกลางมีผลพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าน้อยกว่าผลพยากรณ์กรณี เดิม (กรณีต่ ามาก) 
ประมาณร้อยละ 14.9  18.1และ 17.4 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฉบับ 8  
9 และ 10 ตามล าดับท าให้ กฟผ. มีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองสูงเกิน
หากยังคงแผนเดิม โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 16,214 
MW ในปี พ.ศ. 2544 และเพิ่มขึ้นเป็น 30,587 MW ในปี พ.ศ. 
2554 
 ก าลังผลิตติดต้ัง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 จะมีค่า 39,672.9 MW 
 เลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับล าตะคองเครื่องที่ 3 
และ 4  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่  โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนราชบุรีเครื่องที่ 3 และ 4 (และให้เป็น IPP) 
 ซื้อไฟฟ้าจาก IPP ทั้งหมด 5,943.5 MW ระหว่างปี ค.ศ. 2000-
2007 
 ซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทั้งหมด 1,958.4 MW ระหว่างปี ค.ศ. 1996-
2003 
 ซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ทั้งหมด 3,300 MW ระหว่างปี ค.ศ. 
2006-2008 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
PDP 1999 - 2 

 (พ.ศ.2542-2554 ฉบับที ่2) 
 เป็นร่างแก้ไขของ PDP ฉบับก่อนหน้าโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่
ส่งผลต่อการพยากรณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการไฟฟ้า เช่น การ
พยากรณ์เปลี่ยนแปลงอุปสงค์-อุปทานของก๊าซ  การเลื่อนโครงการ
ต่างๆ  การแปรรูปโรงไฟฟ้าราชบุรี  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 เลื่อนโครงการต่างๆ ให้เริ่มด าเนินการช้าลงเพื่อแก้ไขปัญหา
ระยะสั้นเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าน้อยกว่าประมาณการ 
 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนกันยายน 2540 
โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 13,311 MW ในปี พ.ศ. 
2539 และเพิ่มขึ้นเป็น 37,047 ในปี พ.ศ. 2554 
 ก าลังผลิตติดต้ัง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 จะมีค่า 39,296.9 MW 
 เลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าแบบสูบกลับล าตะคองเครื่องที่ 3 
- 4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนราชบุรี เครื่องที่ 3 - 4 (และก าหนดให้เป็น IPP) 
 ย้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากไทรน้อยไปยังสุราษฎร์ธานี (แทน) 
 ซื้อไฟฟ้าจาก IPP ทั้งหมด 5,943.5 MW ระหว่างปี ค.ศ. 2000-
2007 
 ซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทั้งหมด 1,958.4 MW ระหว่างปี ค.ศ. 1996-
2003 
 ซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ทั้งหมด 3,300 MW ระหว่างปี ค.ศ. 
2006-2008 

PDP 2001 
(พ.ศ.2544 - 2559) 

 ใช้การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 
โดยค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 16,184 MW ในปี พ.ศ. 
2544 และเพิ่มขึ้นเป็น 40,699 MW ในปี พ.ศ. 2554 
 ก าลังผลิตติดต้ัง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 จะมีค่า 48,271.5 MW 
 ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าล าตะคองแบบสูบกลับเครื่องที่ 3 
และ 4  โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่เครื่องที่ 2  และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสุราษฎร์ธานี (ส่วนกังหันไอน้ า) 
 เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าโดยการ Repowering 
 ปรับปรุ ง เครื่ องก า เนิดไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าพลั งน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ซื้อไฟฟ้าจาก IPP ทั้งหมด 5,943.5 MW ระหว่างปี ค.ศ. 2000-
2007 
 คาดว่าจะซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทั้งหมด 2,057 MW ระหว่างปี         
ค.ศ. 1996-2007 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
 เลื่อนการซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ทั้งหมด 3,300 MW ออกไป 
9 เดือน 

PDP 2004 
(พ.ศ. 2547 - 2558) 

 

 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (MEG : เดือนมกราคม 2547) 
 นโยบายกระทรวงพลังงานเรื่อง Peak Cut ปริมาณ 500 เมกะ
วัตต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 
 ก าหนดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยตัวชี้วัดโอกาสไฟฟ้าดับ 
(Loss of Load Probability : LOLP) ไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี และ
ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองประมาณร้อยละ 15 
 โรงไฟฟ้าใหม่สมมุติฐานว่าเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศ และประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Portfolio Standard : RPS) โดยก าหนดโรงไฟฟ้าใหม่จะต้องมี
โรงไฟฟ้า RPS ร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 พิจารณาความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือพลังงานระหว่าง
ประเทศ 

PDP 2007 
 (พ.ศ.2550 - 2564) 

 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมการ
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2550 เป็นกรณีฐาน 
 ราคาเชื้อเพลิง ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) น้ ามัน ประมาณการโดยบริษัท ป.ต.ท. จ ากัด (มหาชน) และ
ในส่วนของนิวเคลียร์ ถ่านหินน าเข้า และ ลิกไนต์ ประมาณการโดย 
กฟผ. 
 โรงไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบในช่วง พ.ศ. 2550-2564 
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมก าลังการผลิต 4 ,933 MW 
และ โรงไฟฟ้าของเอกชนรวมก าลังการผลิต 2,756 MW  
 โรงไฟฟ้าที่น ามาคัดเลือกเข้าแผนฯ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน (ถ่านหิน) 700 MW  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ก๊าซ
ธรรมชาติ/LNG) 700 MW  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (ดีเซล) 230 MW 
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (นิวเคลียร์) 1,000 MW 
 โรงไฟฟ้าถ่านหินที่น ามาคัดเลือกเข้าแผน เข้าระบบเร็วที่สุดปี 
พ.ศ. 2557 และโรงไฟฟา้นิวเคลียร์เข้าระบบเร็วทีสุ่ดป ีพ.ศ. 2563  
 พิจารณาความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ไม่ต้องน านโยบายการส่งเสริม
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
การใช้พลังงานทดแทน  (Renewable Portfolio Standard : 
RPS) มาใช้ เนื่องจากนโยบายรัฐให้น าการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
เอกชนรายเล็ก (SPP) และรายเล็กมาก (VSPP) ไว้ในความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า 
 รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายเล็ก (SPP) ประเภท Firm เพิ่มให้
ครบ 4,000 MW ในปัจจุบันรับซื้อแล้ว 2,300 MW 
 ก าหนดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยตัวชี้วัดโอกาสไฟฟ้าดับ 
(Loss of Load Probability: LOLP) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต่อปี และ
ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองประมาณร้อยละ 15 
 พิจารณาการจัดการด้านแหล่งผลิต โดยด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งระบบ Combined Heat and 
Power (CHP) ที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ท าให้ได้ก าลังผลิตเพิ่มขึ้น 
 ยกเลิกโครงการ Peak Cut เนื่องจากราคาน้ ามันดีเซลมีราคา
สูงขึ้น และความต้องการไฟฟ้าลดลงท าให้ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง
ของประเทศยังคงมีเพียงพอ 

PDP 2007Rev1 
(พ.ศ. 2550 - 2564 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

 ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต (Energy 
Demand) ตามแนวโน้มของสถิติในปี พ.ศ. 2550 โดยค่าพลังงาน
ไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2550-2564 จะลดลงประมาณ 2,592-5,321 
ล้านหน่วย หรือประมาณร้อยละ 1.6-1.9 ส าหรับค่าความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ยังคงใช้เท่ากับค่าพยากรณ์ฉบับเดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2550 
 ใช้ปริมาณก๊าซธรรมชาติ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าตามประมาณ
การของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 
 ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ราคาถ่านหินน าเข้า และราคา
น้ ามันดีเซล อ้างอิงตามประมาณการของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ส่วนราคาถ่านลิกไนต์อ้างอิงตามประมาณการโดย 
กฟผ. 
 ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) 
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2550 จ านวน 4,400 เมกะวัตต์ ก าหนดแล้วเสร็จระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555-2558 โดยแยกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จ านวน 3,200 เมกะวัตต์ และเป็นโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จ านวน 1,200 เมกะวัตต ์
 รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) สัญญา
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
ประเภท Firm เพิ่มขึ้น 1,700 เมกะวัตต์ (ให้ครบ 4,000 เมกะวัตต์ 
ตามมติ กพช.) ส าหรับในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าชนิด Co-generation 
จ านวน 500 เมกะวัตต์ แต่มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กเสนอขาย
จ านวนมาก เมื่อพิจารณาข้อจ ากัดของระบบส่งไฟฟ้าแล้วสามารถรับ
ได้จ านวน 760 เมกะวัตต์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 ส่วนการ
รับซื้อไฟฟ้าชนิดพลังงานหมุนเวียน สนพ. ประกาศรับซื้อจ านวน 
530 เมกะวัตต์ มีผู้เสนอขายจ านวน 335 เมกะวัตต์ ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2552-2555 อย่างไรก็ตาม ตามแผน PDP 2007 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 น้ี ยังคงรับซื้อไฟฟ้าได้อีกจนกว่าจะครบตามมติ กพช. 
 รวมพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 
สัญญาประเภท Non-Firm จ านวน 303 เมกะวัตต์ คิดเป็นปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า 691 ล้านหน่วยต่อป ี
 รวมการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (PPA) หรือลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องอัตราค่า
ไฟฟ้า (Tariff MOU) แล้ว ซึ่งประกอบด้วย โครงการเทิน-หินบุน 
ส่วนขยาย (220 เมกะวัตต์) โครงการน้ างึม 3 (440 เมกะวัตต์) 
โครงการน้ าเทิน 1 (523 เมกะวัตต์) โครงการน้ าเงี้ยบ (261 เมกะ
วัตต์) โครงการน้ าอู (1,043 เมกะวัตต์) และโครงการลิกไนต์หงสา 
(1,470 เมกะวัตต์) ส่วนโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างเจรจา เช่น 
โครงการเขื่อนฮัทจี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง โครงการ
เขื่อนท่าซาง และโครงการใน สปป.ลาว อื่นๆ จะพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนเมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้ได้รับสัมปทานแล้ว 

PDP 2007Rev2  
(พ.ศ. 2550 - 2564 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลง โดยค่า
พยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เมื่อสิ้นปี 2564 
ประมาณ 44,281 เมกะวัตต์ ซึ่งลดลงจากค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดท าแผน PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ประมาณ 4,333 เมกะวัตต ์
 ปรับปรุงก าหนดการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
(SPP) เฉพาะโครงการ SPP ประเภทสัญญา Firm ให้เร็วขึ้นเพื่อ
สนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเร่งรัดการ
ลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและไม่ก่ อให้เกิดหนี้
สาธารณะ 
 ปรับปรุงก าหนดการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
(IPP) (บริษัทสยามเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ชุดที่ 1-2 และบริษัทเนชั่นแนล
เพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด เครื่องที่ 1-4) โดยเลื่อนก าหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้ประเทศมีระดับก าลังการผลิต
ไฟฟ้าส ารองอยู่ในระดับที่ เหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
 ทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการใน 
สปป.ลาว เนื่องจากบันทึกความเข้าใจเรื่องอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff 
MOU) หมดอายุ ได้แก่ โครงการน้ าเทิน 1 และน้ างึม 3 รวมถึง
โครงการที่ได้มีการยกเลิก Tariff MOU เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างได้
เพิ่มสูงขึ้นมากจนโครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ และคง
โครงการที่จะต้องมีการเจรจาใหม่ ซึ่งได้แก่ โครงการหงสา น้ าเงี้ยบ 
และน้ าอ ู
 ปรับเลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต และปรับลดก าลัง
การผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 
จากปีละ 2,000 เมกะวัตต์ เหลือปีละ 1,000 เมกกะวัตต์ เพื่อให้
ประเทศมีก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลง 
 ประมาณการพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อจาก SPP สัญญาประเภท 
Non-Firm จ านวน 365.3 ล้านหน่วยต่อป ี
 พิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 
(VSPP) ซึ่งป็นข้อมูล VSPP ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย (กฟภ. และ 
กฟน.) 

PDP 2010 
(พ.ศ.2553 - 2573) 

 ขยายแผนการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าจาก 15 ปี เป็น 20 ปี 
(พ.ศ. 2553-2573) 
 ปรับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าตามผลการศึกษาเบื้องต้น
ของโครงการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยระยะยาว 
 วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการจัดการด้านการ
ใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) ในการพยากรณ์
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า และการจัดท าแผน 
 ปรับประมาณการการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
กรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของ
กระทรวงพลังงาน เข้ามาบรรจุในแผน 
 ปรับสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2558 และ
สอดคล้องกับมติ กพช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เรื่องแนวทาง
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration 
 ทบทวนสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
บรรจุโครงการที่มีความชัดเจนในอนาคต 
 พิจารณาปรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การพิจารณาสัดส่วนการใช้ทรัพยากรพลังงานและเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้าพิจารณาดังนี ้

- พลังงานหมุนเวียน ตามกรอบแผนฯพลังงานทดแทน 15 ปี 
และ SPP Cogeneration ถูกก าหนดเข้าแผนฯก่อนเป็น
ล าดับแรกหลังจากนั้นจึงจัดสัดส่วนที่เหลือด้วยโรงไฟฟ้า
ทางเลือกประเภทอื่น 

- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิจารณาให้มีการพัฒนาไม่เกินปีละ 1 
หน่วย ติดต่อกัน 2 ปี และเว้นช่วง 2 ปี เพื่อลดภาระการ
ลงทุน 

- ก าหนดให้การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมีสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 25 ของก าลังการผลิต 

- โรงไฟฟ้าส่วนที่เหลือเป็นการพิจารณาระหว่างโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งก าหนดให้
ก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมของกฟผ. ที่ปลดออกจาก
ระบบไปและโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด 

 ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  กรณีฐาน เป็น
เกณฑ์ในการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

PDP 2010Rev1 
(พ.ศ.2553 – 2573 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 

 แก้ไขปัญหาระยะสั้น (ปี 2554-2562) เพื่อรองรับความต้องการ
ไฟฟ้าที่สูงขึ้นกว่า ที่พยากรณ์ไว้ตามแผน PDP2010 และมีแนวโน้ม
สูงเพิ่มขึ้น 
 ปรับแผนให้สะท้อนปัญหาความล่าช้าของโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP) 
 ปรับแผนย่อยโดนมีสมมติฐานดังนี้ 

- เร่งด าเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 (800 
เมกะวัตต์) ของ กฟผ. 

- ปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วย
ร ะ บ บ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค ว า ม ร้ อ น ร่ ว ม กั น  (SPP 
Cogeneration) 

- ปรับแผนให้มีการเร่งโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยหน่วยที่ 4 
(800 เมกะวัตต์) และโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ หน่วยที่ 2 
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
(800 เมกะวัตต์) ของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 
3 เดือน 

PDP 2010Rev2 
(พ.ศ.2553 – 2573 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 ทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยภายหลังเกิดอุบัติเหตุใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมา โดย 

- ปรับเลื่อนก าหนดการเข้าระบบโรงไฟฟ้านิวเคียร์ออกไปอีก 
3 ปี ท าให้มีโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บรรจุในแผนรวม
ทั้งสิ้น 4 โรง แล้วเลื่อนก าหนดจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเข้ามาทดแทนให้เร็วขึ้น
จากปี 2565 เป็นปี 2563 

 ปรับแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
ความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะสม 

PDP 2010Rev3 
(พ.ศ.2553 – 2573 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 

 ปรับผลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการบริหารราชการ
แผ่นดินฉบับใหม่ของรัฐบาล 

- ใช้ค่า GDP และ GRP ของ สศช. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 
ซึ่งได้ประมาณการความต้องการไฟฟ้าใหม่ตามแผนการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล และผลกระทบจาก
อุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยในระยะสั้นปี 2555-2558 ใช้ผลการ
ประเมินตาม สศช. และในระยะยาวปี 2559-2573 ใช้ตาม
แบบจ าลองของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยรวม
ผลกระทบโครงการรถไฟฟ้า 12 สายของรัฐบาลในการ
ประมาณการเศรษฐกิจแล้ว 

- ใช้แบบจ าลอง End Use Model 
- พยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้ Load Profile ของปี 

2550 
- ค านึงถึงรถยนต์ไฟฟ้าในการจัดท าค่าพยากรณ์ความ

ต้องการไฟฟ้า 
 ปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านพลังงานของรัฐบาล 
โดย 

- ปรับแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี โดยเพิ่มส่วนทดแทนพลังงาน
ไฟฟ้าจากเดิม 6% เป็น 10% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 
โดยปี 2555-2564 จะพิจารณาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก
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แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า สรุปสาระส าคญัและกรอบการจัดท าแผน 
พลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผน AEDP ส่วนปี 2565-
2573 จะขยายปริมาณพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของ
เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสูงขึ้น 

- ปรับแผนให้สอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี โดย
ใช้กรณีค่าพยากรณ์ EE20% โดยตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน จ านวน 96,653 กิกะวัตต-์ชั่วโมง ในปี 2573 

 ก าหนดให้มีการกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า
ภายในประเทศ การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และการก าหนด
ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองให้ไม่ต่ ากว่า 15% 
 ก าหนดนโยบายให้คงสัดส่วนปริมาณ CO2 Emission ไม่เกิน 
0.386 kgCO2/kWh เทียบเท่าผลจากแผน PDP2010 ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ที ่2 

 
จากการศึกษาแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าจากปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2556 สามารถ

สรุปกรอบ แนวคิดของการจัดท าแผนหลักๆ ที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 
 

 1) การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
เป็นการพยากรณ์จากค่าสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าจากปีที่ผ่านมา แต่แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยยึดหลักการคาดการณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งควรจะต้องท าทุก 3 เดือน และต้องค านึงถึงผลเศรษฐกิจของประเทศที่จะส่งผลต่อ
การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 
 2) เนื่องจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี จึงมีโรงไฟฟ้า
ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งต้องขยายมีการรับซื้อไฟฟ้าจากจากเอกชนทั้ง
ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) และมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
เช่น จากประเทศลาว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ  
 3) มีการใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (DSM) เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

4) มีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายต่างๆ เช่น แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2538 
มีการจัดท าแผนโดยเน้นให้โครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และ 8 มี
ความโดดเด่นยิ่งขึ้น และแผนพัฒนาก าลังการผลิตในปี พ.ศ. 2547 ได้ใช้นโยบายกระทรวงพลังงาน
เรื่อง Peak Cut 

5) มีการเพิ่มความหลากหลายของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า แทนที่จะเป็นการพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เช่น มีการใช้พลังงานทดแทน การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) และการศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
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6) มีการแก้ไขแผนในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การแก้ไขปัญหาก าลังการผลิต
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP และเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP ในแผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2539 การชะลอโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนกระบี่ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนใน
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2541  

7) มีการก าหนดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยตัวชี้วัดโอกาสไฟฟ้าดับ (Loss of Load 
Probability: LOLP) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต่อปี และมีการก าหนดก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม 
เช่น ในการแก้ไขแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้า
ส ารองต่ าสุดร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 แต่มีการแก้ไขเป็นร้อยละ 15 ในแผนฉบับถัดมา 

8) ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ราคาถ่านหินน าเข้า และราคาน้ ามันดีเซลใช้ตามประมาณ
การของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อใช้ประเมินข้อเสนอของผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ 
ส่วนราคาถ่านลิกไนต์ใช้การประมาณการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

9) แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2550 ฉบับปรับปรุง 1 ก าหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศโดยใช้อัตราค่าไฟฟ้า Tariff MOU แต่แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2550 ฉบับ
ปรับปรุง 2 มีการยกเลิก Tariff MOU เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างได้เพิ่มสูงขึ้นจนท าให้โครงการไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

10) แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าปี พ.ศ. 2553 เป็นแผนฯ ที่เน้นให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมโดยถูกก าหนดให้เป็นแผนฉบับ Green PDP ที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน (Cogeneration) ก าหนดให้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี และก าหนดให้มีการพิจารณาปริมาณพลังงานหมุนเวียนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และมีการขยายระยะเวลาของแผนจากเดิม 15 ปี 
เป็นครอบคลุม 20 ปี   

 
2.2 แนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) ในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ 

จากการทบทวนแนวคิดและหลักการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและ
จากเอกสารวิชาการต่างประเทศ [1, 4-9] ท าให้พอจะสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าได้ โดยการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่ดีนั้น ควรจะมุ่งเน้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าและการวางแผนการจัดหาไฟฟ้า เช่น ปัจจัยด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
เทคนิค และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรอบการวิเคราะห์หลักที่ควรน ามาพิจารณาในการ
ก าหนดกรอบการจัดท าแผนที่เหมาะสมนั้น มีดังต่อไปน้ี 

 
(1) ด้านการผลิตไฟฟ้าเชิงเทคนิค ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูป

พลังงานปฐมภูมิไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ความเชื่อถือได้ของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภท และอื่นๆ โดยจะต้องพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่ใช้ในต่างประเทศ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
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(2) ด้านความเป็นธรรมในการเลือกก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยจะต้องพิจารณาก าหนด
สมมติฐานต่างๆ ในการวางแผนให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกเทคโนโลยี และชนิ ด
เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างใหม่ โดยจะต้องเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 

(3) ด้านความชัดเจนของระบบส่งที่มารองรับ โดยจะต้องพิจารณาแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ที่ค านึงถึงข้อจ ากัดของระบบส่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือมีแผนงานขยายระบบสายส่ง
ที่ชัดเจนเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

(4) ด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงโครงการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว การวิเคราะห์
ในแนวโน้มการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหรือแบบจ าลอง
เชิงลึกด้านเทคโนโลยีที่ลงรายละเอียดในระดับกลุ่มผู้ใช้ และควรพิจารณาจากความ
เหมาะสมของแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศเป็นหลัก เช่น ความเป็นไปได้
ของสัมฤทธิผลของแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนพัฒนาระบบ
โครงข่ายรถไฟฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น 

(5) ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก าหนดสมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่บิดเบือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจใน
อนาคตถือเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง  

(6) ด้านต้นทุนและการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง การก าหนดสมมติฐานของต้นทุนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า แต่ละประเภท ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และราคาเชื้อเพลิงที่น ามาใช้ผลิตไฟฟ้า ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม โดยการจัดท าแผน
จะต้องพิจารณาครอบคลุมต้นทุนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนการก่อสร้าง (Capital 
cost) ต้นทุนด้านการบ ารุงรักษา (Fixed and variable O&M) และแนวโน้มต้นทุนค่า
เชื้อเพลิง (Fuel cost) ที่น ามาผลิตไฟฟ้า นอกจากการพิจารณาต้นทุนแล้ว จะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิง ความเพียงพอของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในระยะ
ยาว และการวางแผนที่ตั้งโรงไฟฟ้าประกอบการพิจารณาด้วย 

(7) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเน้นไปที่การก าหนด
สมมติฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท โดยควรพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลส าหรับการปล่อยมลพิษจาก
โรงไฟฟ้าตามประเภทของเช้ือเพลิงหรือเทคโนโลยีที่ใช้ 

 
  เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศแล้ว จะ
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนในปัจจุบันของประเทศไทยได้ค านึงถึงเกือบทุกปัจจัยที่จ าเป็นแล้ว 
อย่างไรก็ดี ประเด็น (3) ความชัดเจนของระบบส่งที่มารองรับ และประเด็น (6) ด้านต้นทุนและการ
จัดหาแหล่งเชื้อเพลิงในส่วนของการวางแผนที่ตั้งโรงไฟฟ้า ยังไม่ได้ถูกผนวกเข้าไปพร้อมกับการ
วางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยตรง แต่จะถูกแยกวางแผนในภายหลัง หลังจากเสร็จสิ้นการ
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วางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแล้ว ท าให้บางครั้งแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยังอาจไม่ใช่แผนที่
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากต้องลงทุนเพื่อขยายระบบส่งมากเกินความจ าเป็น และอาจจะไม่สามารถ
จัดหาที่ตั้งเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามประเภทที่ถูกก าหนดในแผนได้ ดังนั้น จะเห็นว่า การก าหนด
นโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้าหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณา
อย่างมาก 
 
2.3 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดย
พิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ จะพบว่าบทความเรื่อง “Rule-based System for Determining Unit 
Locations of a Developed Generation Expansion Plan for Transmission Planning”[10] 
ได้กล่าวถึง แนวคิดของการเลือกพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างแนวทางการขยายระบบส่งไฟฟ้าโดย
จะมีการก าหนดพื้นที่หลังจากที่ได้ก าหนดให้โรงไฟฟ้าเข้ามาในระบบแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเขต
พื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะเช่ือมต่อกันด้วยสายส่งไฟฟ้าก าลังที่มีความจุขนาดหนึ่ง
และมีการพิจารณาข้อจ ากัดด้านที่ตั้งของโรงไฟฟ้าตามชนิดของแหล่งเชื้อเพลิงด้วย นอกจากนี้  
บทความเรื่อง “A Novel Genetic-based Optimization for Transmission Constrained 
Generation Expansion Planning”[11]  ได้กล่าวถึง วิธีการวางแผนขยายก าลังผลิตไฟฟ้าโดยมีการ
ก าหนดพื้นที่ติดตั้งโรงไฟฟ้า โดยในบทความนี้ได้แบ่งปัญหาออกเป็น 2 ปัญหาย่อย คือ ปัญหาการ
ตัดสินใจว่าระบบเดี่ยวทั้งระบบต้องการโรงไฟฟ้าหรือไม่ และปัญหาการเลือกพื้นที่ติดตั้งเพื่อท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านระบบส่ง ทั้งนี้ ทั้ง 2 ปัญหาย่อยจะถูกแก้ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic 
Algorithm) ส าหรับในบทความ “Adequacy and Responsibility of Locational Generation 
and Transmission-Optimization Procedures”[12] ได้แสดงให้เห็นผลของการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและการขยายระบบส่งผลที่มีต่อค่าดัชนีความเสี่ยงผ่านการค านวณดัชนีความเสี่ยงของแต่ละ
พื้นที่ที่มีชื่อว่า Multi-Area Reliability Simulations Program (MARS) แนวคิดคล้ายกันนี้ ได้ถูก
ประยุกต์ใช้ในบทความเรื่อง “A Hybrid Method for Multi-Area Generation Expansion using 
Tabu-search and Dynamic Programming”[13] ซึ่งกล่าวถึง แนวคิดการวิเคราะห์การขยายระบบ
ผลิตไฟฟ้าและการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าโดยการค านวณดัชนีความเชื่อถือได้แบบหลาย
พื้นที่ (Multi-area Reliability) นอกจากนี้ บทความเรื่อง “Coordination of Short-Term 
Operation Constraints in Multi-Area Expansion Planning”[14] ยังได้กล่าวถึง วิธีการค านวณ
การขยายระบบผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าโดยมีการก าหนดพื้นที่ตั้งด้วย ทั้งนี้  ได้มีการเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์ระหว่างการวางแผนขยายระบบผลิตก่อนแล้วค่อยวางแผนระบบส่ง กับการวางแผน
ขยายระบบผลิตพร้อมๆ กับการวางแผนระบบส่งด้วย  
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2.4 แนวคิดการวางแผนพฒันาก าลังผลติไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที ่

 กระบวนการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า คือ การสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมใน
ระบบผลิตไฟฟ้า และวางแผนจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน มี
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง และจ าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจ านวนมากในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแหล่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และเช้ือเพลิงปริมาณมากนั้นไม่สามารถจัดหาได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วย
เหตุนี้กระบวนการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในระยะ
ยาว เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างหรือจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงได้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นหลักประกันว่า
ระบบผลิตไฟฟ้าจะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศได้ 

การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่นั้น เป็นกระบวนการ
วางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยค านึงถึงพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วย เมื่อทราบพื้นที่ที่ต้องการโรงไฟฟ้าที่
แล้วจึงค่อยท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมให้เข้าไปในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะ
คัดเลือกพื้นที่ที่ต้องการโรงไฟฟ้าจากดัชนีความเชื่อถือได้ของประจ าพื้นที่ โดยกระบวนการคัดเลือก
พื้นที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบไฟฟ้าทั้งระบบต้องการการเพิ่มโรงไฟฟ้าก่อน ซึ่งการเพิ่มโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
ผลิตนั้นจ าเป็นจะต้องเพิ่มในระดับที่ท าให้ระบบผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยมีส่วนเผื่อ
หรือก าลังผลิตส ารองไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เนื่องจากหากในระบบไฟฟ้ามีก าลังผลิตไฟฟ้าอยู่ใน
ระบบไฟฟ้ามากเกินไปจะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างหรือบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าสูงเกินความ
จ าเป็น เป็นผลให้เกิดภาระค่าไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้า แต่หากระบบไฟฟ้ามีก าลังผลิตไฟฟ้าต่ ากว่าที่ควรจะ
เป็น ระบบไฟฟ้าก็จะมีระดับความเชื่อถือได้ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยที่หากเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าขึ้น 
ก็อาจจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได ้

 
2.5 ขั้นตอนการวางแผนพฒันาก าลังผลติไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 

การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคตตลอดช่วงเวลาที่วางแผนได้ 
โดยจะท าการพิจารณาเงื่อนไขพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นส าคัญ อีกทั้งต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
เช่น ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ต้นทุนค่าไฟฟ้า ปริมาณการส่งก าลังไฟฟ้าข้ามพื้นที่ และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย นั่นคือ ระบบผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความ
มั่นคง มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ทราบแนวโน้มการก่อสร้างสายส่งก าลังไฟฟ้าที่จ าเป็นใน
อนาคต ลดการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ กระบวนการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ที่น าเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที่  2.1 กระบวนการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่ 

 
2.5.1 การก าหนดเป้าหมายในการวางแผน 

กระบวนการวางพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่นั้น จะเริ่มจากการ
ก าหนดเป้าหมายในการวางแผน โดยจะต้องก าหนดว่าระบบไฟฟ้าในอนาคตนั้นจะต้องมีคุณลักษณะ
เป็นอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเป้าหมายในการวางแผนก็คือ ต้องการให้ได้ระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้าแต่ละพื้นที่มีความมั่นคง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่ า และจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าต่ าที่สุดอีกด้วย 
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2.5.2 การก าหนดสมมติฐานและเงื่อนไขในการวางแผน 

ในขั้นต่อมา จะเป็นการก าหนดสมมติฐานหรือเงื่อนที่ใช้ในการจัดหาไฟฟ้าในอนาคต โดย
สมมติฐานที่ก าหนดขึ้นนี้อาจเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดท าแผน หรือเป็นหลักการที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้
ในการพยากรณ์หรือค านวณหาดัชนีต่างๆ ส าหรับระบบไฟฟ้าในอนาคต หรือก าหนดขึ้นเพื่อไม่ให้
กระบวนการจัดท าแผนซับซ้อนจนเกินไป ส่วนเงื่อนไขในการวางแผนนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของ
ระบบที่พิจารณา เช่น สัดส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ข้อจ ากัดของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละระบบไฟฟ้า เช่น ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและมีโครงสร้าง
พื้นฐานของโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ท าให้ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน
ที่สูงมากได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ ท าให้การเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ าภายในประเทศเป็นไปได้ยาก หรือ
ภาครัฐมีการก าหนดนโยบายให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่เกิน 15% ของความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์ดา้นความมั่นคงเป็นต้น เป็นต้น 
 

2.5.3 การจัดเตรียมข้อมูล 

เมื่อก าหนดสมมติฐาน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ ใช้ในการวางแผนแล้ว ขั้นต่อมาจะเป็น
กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล โดยจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน ได้แก่ข้อมูลของ
โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด จากนั้น ก าหนดช่วงเวลาที่แผนจะครอบคลุมถึง เช่น 15 หรือ 20 ปี
ข้างหน้า แล้วจึงพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่
แผนครอบคลุมถึง เช่น การเติบโตของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า และแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงก าหนดข้อมูลของโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคตด้วย 
ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่  2.2 สรุปข้อมูลที่ต้องการในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

 ข้อมูล ประเภท รายละเอียด 
1) ข้อมูลเฉพาะโรงไฟฟ้า ข้อมูลทางสถิต ิ ข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของโรงไฟฟ้า 
2) รูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้า

ฐาน 
ข้อมูลทางสถิต ิ ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงตลอด

ระยะเวลา 1 ปี ของปีฐาน 
3) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ข้อมูล

คาดการณ ์
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
และความต้องการพลั งงานไฟฟ้าใน
อนาคต 

4) ราคาเชื้อเพลิงในอนาคต ข้อมูล
คาดการณ ์

ค่าพยากรณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า 

5) โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างในอนาคต ก าหนดขึ้น ข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของตัวอย่างโรงไฟฟ้า
ที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคต 

6)  ข น า ด ส า ย ส่ ง ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ที่
เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ 

ข้อมูลสถิติ ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถส่งระหว่าง
พื้นที่ที่ติดกันได ้
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2.5.4 ค านวณดัชนีความเชื่อถือได้ และดัชนีอื่นๆ 

ส าหรับกระบวนการในขั้นต่อมา ก็คือ การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและการ
ค านวณดัชนีอื่นๆ ที่ต้องการทราบค่าเพ่ือใช้ในการวางแผน โดยจะใช้ข้อมูลระบบไฟฟ้า ณ เวลาที่ก าลัง
ท าการพิจารณาแล้วท าการประเมินว่าสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่ได้จากการ
พยากรณ์ในช่วงเวลาต่อไป (อาจเป็น 1 เดือน หรือ 1 ปี) ได้หรือไม่ โดยจะมีการเพิ่มหรือปลดโรงไฟฟ้า
ที่มีก าหนดตามแผนก่อน จากนั้น จึงใช้สมมติฐานและข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้สร้าง
แบบจ าลองของระบบไฟฟ้า ณ เวลาที่พิจารณาขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องสร้างแบบจ าลองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าจากข้อมูลรูปแบบการใช้ไฟฟ้าฐาน (Load Pattern) และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ณ เวลาที่พิจารณาด้วย  

เมื่อได้แบบจ าลองของระบบไฟฟ้า ณ เวลาที่พิจารณาทั้งในส่วนของระบบผลิตไฟฟ้าและ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว จะพิจารณาแบบจ าลองทั้ง 2 ชนิดร่วมกันเพื่อประเมินความเชื่อถือได้ของ
ระบบผลิตไฟฟ้า โดยวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า สามารถก าหนดเกณฑ์ได้ 2 
แนวทาง คือ ก าหนดตามเกณฑ์การตัดสินใจของผู้วางแผน (Deterministic) และก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ความน่าจะเป็น (Probabilistic) ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทถัดไป 

นอกจากดัชนีความเชื่อถือได้แล้ว ดัชนีอื่นๆ ของระบบไฟฟ้าจะถูกค านวณออกมาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าในกรณีที่จ าเป็นต้องเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้า หรือเพื่อใช้เปรียบเทียบ
แผนการจัดหาไฟฟ้าตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นนี้กับแผนอื่นๆ ที่จัดท าขึ้นโดยก าหนด
เป้าหมายหรือเงื่อนไขการวางแผนให้แตกต่างกัน ดัชนีต่างๆ ที่จะต้องถูกค านวณออกมา ได้แก่ 
 

1) ดัชนีด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
2) ดัชนีด้านความเชื่อถือได้ เช่น โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (Loss Of Load Expectation; 

LOLE) รายพ้ืนที่ หรือปริมาณก าลังผลิตส ารอง (Reserved Margin; RM) รายพ้ืนที่ 
3) ดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 
4) ดัชนีด้านนโยบาย เช่น สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า หรือสัดส่วนการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
5) ดัชนีอื่นๆ เช่น การไหลของก าลังไฟฟ้าในเครือข่าย (Network Flow) หรือการไหลของ

ก าลังไฟฟ้าในสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ (Tie-line Flow) 
 

2.5.5 การพิจารณาเพิ่มก าลงัผลิตไฟฟ้า 

ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการวางแผน ก็คือ  การพิจารณาว่าระบบไฟฟ้าที่มีอยู่
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มก าลังผลิตหรือไม่ ซึ่งความจ าเป็นของการเพิ่มก าลั งการผลิตไฟฟ้านั้น อาจมี
สาเหตุมาจาก (ก) ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ (ข) ระบบไฟฟ้ามีสัดส่วน
การใช้เช้ือเพลิงไม่เป็นไปตามเกณฑ์นโยบาย หรือ (ค) โรงไฟฟ้าทั้งระบบมีการปลดปล่อย CO2 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด เป็นต้น เมื่อทราบว่าจะต้องมีการเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าเข้ามาในระบบแล้ว ในขั้นต่อมา
จะต้องพิจารณาหาต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าที่จะถูกเพิ่มเข้ามานั้น จากนั้น เมื่อทราบว่า
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พื้นที่ใดต้องการก าลังผลิตไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนโดยรวมถูกที่สุดและไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
เงื่อนไขต่างๆ จะถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกล าดับแรกที่จะเพิ่มเข้าไปในระบบ 

ส าหรับการพิจารณาด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่นั้น จะพิจารณา
ว่าค่าที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ผ่านเกณฑ์ความเชื่อถือได้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ อาจใช้เพียงเกณฑ์
ของวิธีการ Deterministic เช่น พิจารณาจากปริมาณก าลังผลิตส ารองประจ าพื้นที่ หรือวิธีการ 
Probabilistic เช่น การพิจารณาจากโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ หรือใช้ทั้ง 2 เกณฑ์ร่วมกันในการตัดสินใจก็
ได้ หากผ่านเกณฑ์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้า แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็
จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าผ่าน
เกณฑ์ความเชื่อถือได้ที่ก าหนดไว้ โดยจะท าการเพิ่มโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ าที่สุดทีละ 1 เครื่องเข้าสู
ระบบเพื่อให้ระบบไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ความเช่ือถือได้พอดี  

ส าหรับการพิจารณาด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านั้น จะพิจารณาว่าระบบ
ไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น มีค่าสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ หากมีค่าตามเกณฑ์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้า หากมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะเลือกเพิ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงชนิดทีย่ังมีสัดส่วนต่ ากว่าเกณฑ์นโยบายเข้าไปใน
ระบบแทนแม้จะไม่ได้มีราคาต่ าสุดก็ตาม  

ในท านองเดียวกัน ส าหรับการพิจารณาด้านการปลดปล่อย CO2 นั้น จะพิจารณาว่าระบบ
ไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น มีค่าการปลดปล่อย CO2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีค่าตาม
เกณฑ์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้า หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะ
เลือกเพิ่มโรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วนการปลดปล่อย CO2 ต่ าที่สุดเข้าไปในระบบแทนแม้จะไม่ได้มีราคาต่ าสุด
ก็ตาม 
 

2.5.6 การตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้า 

หากระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ความความเชื่อถือได้
หรือเกณฑ์สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ การค านวณจะเพิ่มโรงไฟฟ้าให้เข้าสู่
ระบบไฟฟ้า ณ เวลานั้นๆ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสามารถจ าแนกได้หลายแบบ 
ทั้งจ าแนกจากเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังอาจจ าแนกโรงไฟฟ้าตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น ถ่านหิน น้ า ก๊าซธรรมชาติ และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดนั้นมีข้อจ ากัดในการติดตั้งในแต่ละ
พื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้าที่ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามข้อจ ากัดตามที่ได้ก าหนดไว้ จึง
จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกประเภทของโรงไฟฟ้าและพื้นที่ก่อนเพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้า โดยพิจารณาจาก
ดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือข้อจ ากัด นั่นคือ ค่า LOLE ประจ าพื้นที่ ต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้า และสัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  

เพื่อให้การพิจารณาไม่ซับซ้อนจนเกินไป วิทยานิพนธ์นี้จะก าหนดข้อมูลเฉพาะโรงไฟฟ้าทุก
ชนิดที่มีโอกาสจะก่อสร้างเพิ่มเติมในอนาคตขึ้นมาก่อน โดยก าหนดทั้งขนาดของโรงไฟฟ้า และข้อมูล
จ าเพาะอื่นๆ ไว้เป็นฐานข้อมูล หากพิจารณาแล้วจ าเป็นต้องเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม จะท าการ
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คัดเลือกพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้า และท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้าโดยจะพิจารณาจากฐานข้อมูลนี้เท่านั้น โดยจะ
พิจารณาดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายหรือข้อจ ากัดประกอบการวางแผนตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว 
โดยจะเพิ่มโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบทีละ 1 โรง แล้วกลับไปยังขั้นตอนการค านวณดัชนีต่างๆ และตัดสินใจ
เพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง ท าซ้ าในลักษณะนี้เรื่อยๆ จนกระทั้งระบบไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ทั้งหมด การตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 2.2 และสามารถสรุปล าดับ
ขั้นตอนดังนี ้

 
ขั้นที่ 1 ก าหนดข้อมูลโรงไฟฟ้าและพื้นที่ 
ขั้นที่ 2  เลือกพื้นที่เป้าหมาย 

- โดยใช้ดัชนีความเชื่อถือได้ประจ าพ้ืนที ่
ขั้นที่ 3  เลือกโรงไฟฟ้าในพื้นที่และตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

- หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่เป้าหมายได้ ให้เลือกพื้นที่เป้าหมายใหม่ 
- หากติดตั้งได้ให้ไปยังขั้นตอนที่ 4 

ขั้นที่ 4 ติดต้ังโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบและพิกัดพื้นที ่
 

                              

                    

                      
                          

                       

                          

                      

                

      

   

 
ภาพที่  2.2 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

 
หลังจากนั้น จึงท าการวิเคราะห์วางแผนการเพิ่มโรงไฟฟ้าส าหรับช่วงเวลาถัดไปจนกระทั่ง

ครบทุกช่วงเวลาที่ต้องการพิจารณา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการหาระบบไฟฟ้าที่เป็นจุด
ท างานที่เหมาะสมที่สุดของระบบไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา [15] แล้วน าสถานะของระบบไฟฟ้าดังกล่าว
เป็นข้อมูลเริ่มต้นเพื่อหาระบบไฟฟ้าที่เป็นจุดท างานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับช่วงเวลาถัดไป 



บทที ่3 
การประเมินความเชื่อไดข้องระบบผลิตไฟฟ้า 

 

 ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้วิธีการประเมินความเชื่อถือได้ระยะยาว
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการเพิ่มโรงไฟฟ้าเข้ามาในระบบ โดยดัชนีความเชื่อถือได้
จะบ่งชี้ถึงความมั่นคงของระบบผลิตว่าจะสามารถรองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีในระบบได้อย่าง
เพียงพอ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินโรงไฟฟ้าเพื่อซ่อมบ ารุงหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าก็ตาม การประเมินความเชื่อถือได้ในระยะยาวที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะ
พิจารณาเฉพาะระบบผลิตโดยไม่พิจารณารายละเอียดของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็
ดี จะท าการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตที่ค านึงถึงการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ด้วย โดยจะใช้
ข้อมูลของความสามารถในการส่งก าลังไฟฟ้าระหว่างสายส่งที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ (Tie-line Capacity) 
เพื่อประเมินความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจ าเพาะพื้นที่ที่สนใจด้วย 

การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเริ่มจากการสร้างแบบจ าลองของระบบผลิตไฟฟ้า
จากข้อมูลโรงไฟฟ้า และแบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้าจากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าฐาน (Load 
Profile) ร่วมกับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) จากนั้น น าแบบจ าลองทั้งสอง
มาพิจารณาร่วมกันเพื่อสร้างแบบจ าลองความเสี่ยงขึ้น (Risk Model) [16] ดังภาพที่ 3.1 โดยวิธีการ
สร้างแบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้า แบบจ าลองระบบผลิตไฟฟ้า และแบบจ าลองความเสี่ยง จะ
อธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

Generation 
Model

Load Model

Risk Model

 
ภาพที่  3.1 แบบจ าลองความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า  

  



 26 

3.1 แบบจ าลองความต้องการไฟฟ้า 

แบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้า เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของความต้องการใช้ไฟฟ้า
หรือโหลดในแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปอาจจะแสดงได้ในสองลักษณะคือ เส้นโค้งโหลดรายชั่วโมง 
(Hourly Load Curve) และเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด (Load Duration Curve) ซึ่งเส้นโค้งทั้ง
สองประเภทนี้มีความสัมพันธ์กัน และหากมีการก าหนดความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ (แบบ 1 ต่อ 1) 
จะสามารถท าการแปลงกลับระหว่างกันได ้
 

3.1.1 เส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด 

 แบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้าประเภทเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด จะแสดงข้อมูลที่
เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการใช้ไฟฟ้าและระยะเวลาที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ไม่ต่ ากว่าค่านั้นๆ ทั้งนี้ พื้นที่ใต้กราฟของเส้นโค้งดังกล่าวจะแสดงถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าค่าแรก (ด้านซ้ายสุดของเส้นโค้ง) 
จะแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ตัวอย่างของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดในช่วงระยะเวลา 1 
ปี แสดงในภาพที่ 3.2 
 

 
ภาพที่  3.2 เส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

3.1.2 เส้นโค้งโหลดรายชั่วโมง 

 เส้นโค้งโหลดรายชั่วโมงจะแสดงถึงลักษณะหรือรูปแบบของการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยทั่วไปจะแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ตัวอย่างของ เส้นโค้งโหลดรายชั่วโมงของปี พ.ศ. 2550 แสดงในภาพที่ 3.3 ทั้งนี้ สมมติฐานที่ส าคัญที่
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าก็คือ รูปแบบของการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีจะมีลักษณะ
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คล้ายกัน ดังนั้น เราจึงสามารถสร้างแบบจ าลองของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้ โดยอาศัย
รูปแบบลักษณะการใช้ไฟฟ้าของปีฐานที่พิจารณาประกอบกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
และความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตได้  
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               hr)  
ภาพที่  3.3 ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงปี พ.ศ. 2550 

 
3.1.3 การสร้างแบบจ าลองของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

ในการสร้างแบบจ าลองของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตนั้นจะเริ่มต้นจากการพยากรณ์
ข้อมูลในอนาคต อันได้แก่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) และความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าตลอดปี (Annual Energy Demand) ตัวอย่างข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อยู่
ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) [17] แสดงดังในภาพที่ 3.4  
 



 28 

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2555 2558 2561 2564 2567 2570 2573

              

            

 MW)

           
             

           

       

                                                              MW)
 

ภาพที่  3.4 สถิติและค่าพยากรณ์การใช้ไฟฟ้า 

เมื่อทราบความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและความต้องการพลังงานไฟฟ้าของแต่ละปีแล้ว จะน า
ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบกับลักษณะหรือรูปแบบการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) ของปีฐาน (ในที่นี้คือ 
ปี 2550) โดยจะอาศัยเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดของปีฐานแล้วท าการปรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดและความต้องการพลังงานไฟฟ้าให้เท่ากับค่าพยากรณ์ จากนั้น  จึงแปลงเส้นโค้งช่วง
ระยะเวลาของโหลดกลับมาเป็นเส้นโค้งโหลดรายชั่วโมงอีกครั้งหนึ่ง โดยที่กระบวนการในการสร้าง
แบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตตามแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปเป็นขั้นตอนได้ 
ดังต่อไปนี ้

1) น าเข้าลักษณะหรือรูปแบบการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) ของปีฐานเข้ามาท าการ
พิจารณา 

2) แปลงเส้นโค้งโหลดรายชั่วโมงของปีฐานให้เป็นเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด 
3) ค านวณสัดส่วนระหว่างค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของปีที่พิจารณาต่อ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของปีฐาน (Energy ratio) ดังสมการที่ (3.1) 
 

 
(3.1) 

 
โดยที่  คือ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าปีฐาน 
  คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของปีที่พิจารณา 
  คือ สัดส่วนระหว่างค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าปีที่พิจารณาต่อ

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าปีฐาน 
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4) น าข้อมูลจากเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดของปีฐานทุกจุดมาคูณด้วยค่า Energy ratio 

ที่ได้ซึ่งจะท าให้ได้เส้นโค้งใหม่ ดังสมการที่ (3.2) 
 

 (3.2) 
 

โดยที่  คือ เส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดของปีฐาน 
  คือ เส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดใหม่ที่ได้ 

 
5) ก าหนดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดในปีที่พิจารณามีค่า ดังสมการที่ (3.3) 

 

 (3.3) 
 

โดยที่  คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีที่พิจารณา 
  คือ สัดส่วนระหว่างค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดต่อความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด โดยค่าต้ังต้น (default) ของสัดส่วนระหว่างความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าต่ าสุดและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนั้น จะก าหนดให้มีค่า 
0.3625 เพื่อปรับให้เทียบเท่ากับสัดส่วนของความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าปีฐาน (ปี 2550) 

  คือ ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดในปีที่พิจารณา 
 

6) แบ่งเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดเป็น 3 ช่วง โดยช่วงแรกคือช่วงของชั่วโมงที่ 1 ถึง 
2000  ช่วงที่สองคือช่วงของชั่วโมงที่ 2001 ถึง 6760 และช่วงที่สามคือช่วงของชั่วโมงที่ 
6761 ถึง 8760  

7) ท าการปรับเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดช่วงแรกด้วยสมการที่ (3.4) 
 

 
(3.4) 

 
โดยที่  คือ ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด

ชั่วโมงที่ 2000  
  คือ เส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดใหม่ที่ปรับแล้ว ณ เวลา t 
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8) ท าการปรับเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดช่วงที่สามด้วยสมการที่ (3.5) 
 

 
(3.5) 

 
โดยที่  คือ ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด

ชั่วโมงที่ 6761  
 

9) ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนของ  จากการปรับเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด

ในข้อ 7) และ 8)  
10) ตรวจสอบว่าค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม ่ 
11) หากความคลาดเคลื่อนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ท าการปรับเส้นโค้งช่วงระยะเวลา

ของโหลดช่วงที่สองดังนี ้
- ช่วงช่ัวโมงที่ 2001 ถึง 4380 ปรับด้วยสมการที่ (3.6) 

 

 
(3.6) 

   
โดยที่  คือ ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด

ชั่วโมงที่ 2001 
  คือ ผลรวมระหว่างเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดชั่วโมงที่ 4830 กับ 

  

 
- ช่วงช่ัวโมงที่ 4381 ถึง 6760 ปรับรูปแบบด้วยสัดส่วนดังสมการ (3.7) 

 

 
(3.7) 

 
โดยที่  คือ ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลด

ชั่วโมงที่ 6760 
  คือ ผลรวมระหว่างเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดชั่วโมงที่ 4831 กับ 
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12) หากค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด สิ้นสุดการค านวณ  
   

เมื่อค านวณตามขั้นตอนที่กล่าวมาจะได้ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงของปีที่ต้องการ
พิจารณา โดยตัวอย่างของเส้นโค้งช่วงระยะเวลาของโหลดที่ค านวณตามค่าพยากรณ์แสดงได้ดังภาพที่ 
3.5 และขั้นตอนการค านวณสรุปได้ดังภาพที่ 3.6 

 

 
ภาพที่  3.5 ตัวอย่าง Load Duration Curve ใหม่ที่ได้จากการพยากรณ ์
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ภาพที่  3.6 ขั้นตอนการค านวณหาความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงจากค่าพยากรณ์ 

 

3.1.4 ลักษณะโหลดแยกรายพื้นที่ (Regional Load Pattern) 

 เนื่องจากในวิทยานิพนธ์นี้พิจารณาการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับความต้องการใช้
ไฟฟ้ารายพื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะโหลดแยกตามแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถสร้าง
แบบจ าลองความต้องการใช้ไฟฟ้าของพ้ืนที่นั้นๆ และน าไปใช้วางแผนเลือกพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าได้  
 ในการสร้างลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่จะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
ลักษณะหรือรูปแบบของความต้องการใช้ไฟฟ้าฐานในแต่ละพื้นที่ (Regional Load Pattern) ซึ่งใน
ปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีข้อมูลเหล่านี้เก็บรวบรวมเอาไว้ ตัวอย่างของ
ลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แบ่งตามศูนย์ควบคุมของ กฟผ. ทั้ง 4 พื้นที่ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 3.7 
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ภาพที่  3.7 ตัวอย่างความต้องการใช้ไฟฟ้ารายพื้นที ่

 
 ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ (Regional PDP) นั้น 
จ าเป็นจะต้องสร้างแบบจ าลองของความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่จ าเพาะส าหรับแต่ละพื้นที่โดย
อาศัยวิธีการที่กล่าวถึงในหัวข้อที่ 3.1.3 ซึ่งจะท าซ้ ากับทุกพื้นที่โดยอาศัยรูปแบบการใช้ไฟฟ้าฐานของ
แต่ละพื้นที่ร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ตลอดปีของแต่ละพื้นที ่

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้ท าการ
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าแยกตามพื้นที่ของศูนย์ควบคุมฯ ตามที่ก าหนดในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ดังนั้น ในเบื้องต้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะอาศัยการประมาณ โดยจะท าการสร้างลักษณะความต้องการ
ไฟฟ้ารายพื้นที่ในอนาคตร่วมกับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดรายชั่วโมงของทั้งประเทศ โดยก าหนดให้ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายพื้นที่แต่ละปีมีลักษณะสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงเหมือนกัน ดังนั้น ค่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงส าหรับแต่ละพื้นที่อาจถูกประมาณได้ดังสมการที่ (3.8) 
 

 (3.8) 
 
โดยที่  คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าพ้ืนที่  ชั่วโมงที่  ที่ได้  

  คือ สัดส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าฐานพ้ืนที่  ชั่วโมงที่  

  คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศที่พยากรณ์ได้ ชั่วโมงที่  
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3.2 ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า 

การก าหนดเกณฑ์ระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ 
การก าหนดตามเกณฑ์การตัดสินใจ (Deterministic) และการก าหนดตามหลักเกณฑ์ทางความน่าจะ
เป็น (Probabilistic) ซึ่งทั้งสองวิธีการนี้มีข้อดีที่แตกต่างกัน คือ วิธีการแบบ Deterministic สามารถ
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแต่อาจจะไม่สะท้อนถึงลักษณะสมบัติของระบบผลิตไฟฟ้าโดยตรง ส่วน
วิธีการแบบ Probabilistic นั้น สามารถน าสมรรถนะการท างานของโรงไฟฟ้าจริงมาประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจได้ ซึ่งจะท าให้ผลการประเมินสะท้อนคุณสมบัติของระบบไฟฟ้าโดยตรงแต่อาจจะ
อธิบายให้บุคคลภายนอกเข้าใจได้ยาก ซึ่งการก าหนดระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของทั้ง 2 
วิธีการก็มีความแตกต่างกัน โดยวิธีการแบบ Deterministic มักจะใช้เกณฑ์ก าลังการผลิตส ารอง 
(Reserved Margin; RM) เป็นดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ในขณะที่วิธีการแบบ 
Probabilistic นั้นมักจะใช้ดัชนีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับ (Loss Of Load Expectation; LOLE) เป็น
เกณฑ์ส าหรับการวัดระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ส าหรับการก าหนดระดับความเชื่อถือได้
ของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น ได้มีการก าหนดไว้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยนั้นจะต้องมีก าลังผลิตส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 และจะต้องมีค่า LOLE ไม่เกิน 1 วันต่อ
ปี  

 

3.2.1 ก าลังการผลิตส ารอง (Reserved Margin) 

ก าลังการผลิตส ารองหมายถึง ส่วนต่างของก าลังผลิตพึ่งได้ของระบบผลิตกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ ซึ่งก าลังผลิตส่วนนี้จะส ารองไว้ส าหรับทดแทนโรงไฟฟ้าที่เกิดเหตุขัดข้องอย่าง
ไม่คาดคิดหรือต้องหยุดซ่อมบ ารุง รวมถึงก าลังผลิตที่ส ารองไว้เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
อนาคตที่อาจสูงกว่าค่าที่พยากรณ์ไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีก าลังผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงสามารถรับมือกับเหตุขัดข้องที่ไม่ได้คาดหมาย ระบบไฟฟ้าจ าเป็น
จะต้องมีก าลังการผลิตส ารองที่เพียงพอ [18, 19] 

เกณฑ์ก าลังการผลิตส ารองที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้และวางแผนพัฒนาระบบผลิต
ไฟฟ้าจะใช้ค่าร้อยละของส่วนต่างระหว่างก าลังพึ่งได้ (Dependable Capacity) [20] กับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ (3.9)  

 

 
(3.9) 

 
โดยท่ี  คือ คา่ก าลงัผลิตพึง่ได้ทัง้หมดของระบบไฟฟ้า  

  คือ คา่ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ  
  คือ คา่ก าลงัการผลติส ารอง 

 
ค่าก าลังผลิตพึ่งได้นี้เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการจ่ายก าลังไฟฟ้าจริงๆ ของ

โรงไฟฟ้า เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วโรงไฟฟ้าบางชนิดโดยเฉพาะอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ไม่



 35 

สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าเท่ากับค่าพิกัดก าลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ได้ตลอดเวลาเนื่องจาก
ความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงาน นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบางโรงที่มีการใช้งานมาแล้วอย่างยาวนาน
อาจไม่สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้ตามพิกัดก าลังผลิตติดตั้งที่ระบุไว้อีกต่อไป ในการพิจารณาจึง
จ าเป็นต้องก าหนดค่าตัวประกอบการพึ่งพาได้ (Dependable Factor) ของโรงไฟฟ้าแต่ละเครื่อง
ขึ้นมา แล้วน าไปคูณกับก าลังผลิตติดตั้งเพื่อให้ได้ค่าก าลังผลิตพึ่งได้ และน าไปใช้ในการค านวณหาค่า
ก าลังการผลิตส ารองต่อไป 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าดัชนีก าลังการผลิตส ารองนี้ไม่ได้ค านึงถึงข้อมูลสถิติการท างานจริงของ
โรงไฟฟ้า และไม่ได้ค านึงถึงรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละเวลา เนื่องจากจะพิจารณาเพียง
ก าลังผลิตพึ่งได้ของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น ดังนั้น หากระบบผลิต
ไฟฟ้า 2 ระบบมีก าลังผลิตติดตั้งและมีค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากัน ก็จะถูกประเมินให้มีก าลัง
การผลิตส ารองเท่ากันด้วย แม้ว่าระบบไฟฟ้าทั้งสองจะมีลักษณะการท างานของโรงไฟฟ้าและรูปแบบ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกันก็ตาม 

 

3.2.2 ดัชนีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดบั (LOLE) 

การประเมินระดับความเชื่อถือได้โดยวิธีการ Probabilistic นั้น จะเริ่มจากการสร้าง
แบบจ าลองสถานะการท างานของอุปกรณ์ซึ่งโดยทั่วไปจะอาศัยแบบจ าลอง 2 สถานะแบบมาร์คอฟฟ์ 
(Two-State Markov Model) ซึ่งประกอบด้วย สถานะ “ดี” และ “เสีย” ดังภาพที่ 3.8 โดยในที่นี้
อุปกรณ์ที่เราท าการพิจารณาก็คือโรงไฟฟ้านั่นเอง โรงไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะดีต่อเนื่องเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึ่งซึ่งเรียกว่า Time to Failure (TTF) จากนั้นจะเกิดเหตุขัดข้องขึ้นท าให้เปลี่ยนไปอยู่ใน
สถานะเสีย และจะต้องใช้เวลาซ่อมเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเรียกว่า Time to Repair (TTR) 
โรงไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะดีและเสียสลับกันไปเป็นวัฏจักร [16] ดังภาพที่ 3.9  
 

�     
 

ภาพที่  3.8 แบบจ าลองสถานะการท างาน 

TTF1 TTF2 TTF3

TTR1 TTR2

� 

     
ภาพที่  3.9 ขอ้มูลระยะเวลาของสถานการณ์ท างานของโรงไฟฟ้า 

 
โดยที่  คือ ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสถานะ “ดี” ในครั้งที่   

  คือ ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสถานะ “เสีย” หรือระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ในครั้งที่  
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 จากภาพที่ 3.9 จะเห็นว่าช่วงเวลาที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสถานะ “ดี” และสถานะ “เสีย” ในแต่ละ
ช่วงมีระยะเวลาไม่เท่ากัน โดยเราสามารถหาค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงไฟฟ้าอยู่ในแต่ละสถานะได้โดยใช้
สมการที่ (3.10) 
 

 
 

(3.10) 

 
 

 
โดยที่  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสถานะดี  

  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพเสีย 
  คือ จ านวนครั้งที่อุปกรณ์อยู่ในสถานะ “ดี” และสถานะ “เสีย” 
  

ส่วนกลับของระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสถานะดี จะเรียกว่าอัตราเหตุขัดข้อง (Failure 
Rate; ) และส่วนกลับของระยะเวลาเฉลี่ยที่โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพเสีย จะเรียกว่าอัตราซ่อมแซม 
(Repair Rate; )  
 

 
 

(3.11) 

 
 

  
จากแบบจ าลอง 2 สถานะแบบมาร์คอฟฟ์ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า ความน่าจะเป็นที่โรงไฟฟ้า

โรงหนึ่งจะอยู่ในสถานะเสีย (Forced Outage Rate; FOR) จะสามารถค านวณได้จากสมการที่ 
(3.12) 

 

 
(3.12) 

 
ความน่าจะเป็นที่โรงไฟฟ้าโรงหนึ่งจะอยู่ในสถานะเสีย หรือ FOR เป็นค่าจ าเพาะประจ า

โรงไฟฟ้าแต่ละโรง ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับของทั้งระบบผลิต จ าเป็นจะต้องน า FOR 
ของโรงไฟฟ้าทุกโรงที่มีอยู่ในระบบมาใช้ประกอบในการสร้างแบบจ าลองที่เรียกว่า ตารางความน่าจะ
เป็นในการขาดก าลังการผลิต (Capacity Outage Probability Table, COPT) โดย COPT จะแสดง
ถึงก าลังผลิตที่มีโอกาสสูญเสียไปจากระบบและความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกันรวมถึงความน่าจะเป็น
สะสม (Cumulative Probability) ในกรณีที่มีการสูญเสียก าลังผลิตสูงกว่าระดับนั้นๆ ซึ่งค่าความ
น่าจะเป็นที่ได้จะถูกน าไปวิเคราะห์เป็นความเสี่ยงต่อไป 
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ในการสร้าง COPT นั้น หากระบบผลิตไฟฟ้าที่พิจารณามีโรงไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก มักจะต้อง
ใช้กระบวนการเรียกซ้ า (Recursive Method) ในการประเมิน โดยจะท าการเพิ่มโรงไฟฟ้าทีละ 1 
เครื่องลงไปใน COPT รอบก่อนหน้าแล้วท าการปรับค่าทุกรอบจนครบทุกโรงไฟฟ้า ซึ่งกระบวนการ
เรียกซ้ าเพ่ือสร้าง COPT สามารถแสดงได้ดังสมการ (3.13) 

 

 (3.13) 
 

โดยที่  คือ ค่าความน่าจะเป็นสะสมในการเสียก าลังผลิตไฟฟ้าขนาด  MW 
หลังเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาด  MW 

  คือ ความน่าจะเป็นสะสมในการเสียก าลังผลิตไฟฟ้าขนาด  MW ก่อน
เพิ่มโรงไฟฟ้าขนาด  MW ก าหนดค่าเริ่มต้นของ  เมื่อ 

 และ  เมื่อ  เป็นค่าอื่นๆ 
  คือ ค่า FOR ของโรงไฟฟ้าที่เพ่ิมเข้ามา 
  คือ ก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามา 

 
ในการค านวณค่า LOLE นั้น เราจะอาศัย COPT เป็นแบบจ าลองของระบบผลิตไฟฟ้าทั้ง

ระบบและจะใช้ Load Duration Curve ที่หักลบผลของโรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน COPT เป็น
แบบจ าลองของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ  

สมมติให้ COPT ประกอบไปด้วยสถานะของการสูญเสียก าลังผลิตจ านวน n สถานะ แต่ละ
สถานะมีค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น pi ดังที่แสดงในตารางที่ 3.1 และสมมติให้ Load Duration 
Curve ของปีที่พิจารณามีลักษณะดังภาพที่ 3.10 โดย Lpeak แสดงถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ
ปีที่พิจารณา 
 
ตารางที่  3.1 ตัวอย่าง COPT ที่ใช้ในการค านวณ LOLE 

ก าลังผลิตที่สญูเสีย (MW) ความน่าจะเป็น 
O1 

O2 

O3 

 
ORM 

 
Ok 

 
On 

p1 

p2 
p3 

 
PRM 

 
pk 

 
pn 
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เมื่อน าข้อมูลของตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.10 มาร่วมกันในการพิจารณา โดยก าหนดให้ 
ORM MW คือส่วนต่างระหว่างก าลังผลิตติดตั้งและ Lpeak แล้ว หากโรงไฟฟ้าบางส่วนเกิดการขัดข้อง
ท าให้สูญเสียก าลังผลิตด้วยขนาดต่ ากว่า ORM MW แล้ว ก าลังผลิตที่เหลืออยู่ในระบบจะยังคงมีค่าสูง
กว่าค่า Lpeak นั่นคือระบบไฟฟ้ายังมีก าลังผลิตเพียงพอที่จะจ่ายก าลังไฟฟ้าในทุกสภาวะ และ
ระยะเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าก าลังผลิต tk จะมีค่าเป็นศูนย์ แต่หากก าลังผลิตที่สูญเสียมีค่า 
OK MW ซึ่งสูงกว่า ORM แล้ว จะท าให้ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในระบบมีค่าต่ ากว่าความต้องการใช้
ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา tk ดังที่แสดงในภาพที่ 3.11 
 

peakL

MW

365
         1

 
ภาพที่  3.10 ตัวอย่าง Load Duration Curve ที่ใช้ในการค านวณ LOLE 

 

kt

kO

                   

               �     (IC)

peakL

MW

1 365          
ภาพที่  3.11 หลักการประเมินค่า LOLE 

 

จากหลักการดังกล่าว เราจะสามารถค านวณค่า LOLE [20] ได้ดังสมการที ่(3.14) 
 

 
(3.14) 

 
โดยที่  คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสูญเสียก าลังผลิตขนาด  MW 

  คือ ระยะเวลาที่ก าลังการผลิตไม่เพียงพอจ่ายความต้องการใช้ไฟฟ้า 
  คือ จ านวนสถานะทั้งหมดของระบบผลิตไฟฟ้า (COPT) 
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3.3 การค านวณดัชนีความเชื่อถือได้เมื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 

 ในระบบไฟฟ้าก าลังขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมีการแบ่งเขตพื้นที่การควบคุมเพื่อให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการการผลิตก าลังไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยแต่ละพื้นที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
ด้วยสายส่งก าลังไฟฟ้าหลัก ท าให้สามารถเพิ่มระดับความเชื่อถือได้ของแต่ละระบบให้สูงขึ้นได้ เมื่อ
ระบบหนึ่งมีก าลังผลิตมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะสามารถท าตัวเสมือนเป็นก าลังผลิตไฟฟ้า
ส ารองช่วยอีกระบบหนึ่งผ่านทางสายส่งที่เชื่อมระหว่างสองพื้นที่ (Tie-line) ได้ [21] โดยหลักการ
ประเมินความเชื่อถือได้ จะพิจารณาว่าสายส่งเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นมาเสมือนเป็นโรงไฟฟ้าโรงใหม่ที่อยู่ใน
ระบบโดยมีขนาดก าลังผลิตขึ้นอยู่กับความจุของสายส่งหรือก าลังผลิตที่เหลือจากการจ่ายโหลดใน
พื้นที่ที่เชื่อมต่อนั้นแล้วแต่ว่าค่าใดน้อยกว่ากัน ผลลัพธ์จากการค านวณพื้นที่ที่มีค่าความเชื่อถือได้ต่ า
ที่สุดจะได้รับการพิจารณาน าโรงไฟฟ้าเข้าพื้นที่นั้นเป็นอันดับแรก ในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้หลักเกณฑ์
การค านวณ 2 วิธีเปรียบเทียบกัน คือ หลักเกณฑ์ก าลังการผลิตส ารองและเกณฑ์ดัชนีโอกาสที่จะเกิด
ไฟฟ้าดับ 

 3.3.1 ก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที ่

 ในการค านวณก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่ (Area-based Reserved Margin) ส าหรับ
แต่ละพื้นที่จะค านวณจากแนวคิดว่าพื้นที่ข้างเคียงสามารถส่งก าลังไฟฟ้าที่เหลือมาช่วยพื้นที่ที่ก าลัง
พิจารณาได้ โดยจะก าลังไฟฟ้าที่ส่งมาช่วยจะสามารถค านวณได้จากก าลังผลิตพึ่งได้ของพื้นที่ข้างเคียง
หักกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่นั้น โดยก าลังผลิตพึ่งได้ที่เพิ่มมานั้นจะต้องไม่เกินขนาด
ความจุของสายส่งที่เชื่อมระหว่างพื้นที่เมื่อพิจารณาเงื่อนไข N-1 และไม่ต่ ากว่าศูนย์ด้วย ก าลังผลิตที่
เพิ่มขึ้นมาและความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่พิจารณาก็จะน ามาค านวณตามสมการที่ 3.15 
 

 
(3.15) 

 
โดยที่  คือ ค่าก าลังผลิตพึ่งได้ของพื้นที่  

  คือ ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่  
  คือ ค่าก าลังผลิตพึ่งได้ของพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่  
  คือ ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่  
  คือ ค่าก าลังผลิตส ารองใหม่ของพื้นที่  
  คือ ความจุของสายส่งที่เชื่อมระหว่างพื้นที่  และ  เมื่อพิจารณา

เงื่อนไข N-1 
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3.3.2 ดัชนีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดบัประจ าพื้นที ่

 ส าหรับการประเมินโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่ (Area-based LOLE) นั้น การค านวณ
จะเริ่มจากการสร้าง COPT ของแต่ละพื้นที่ก่อน จากนั้นค านวณ COPT ใหม่ของพื้นที่ที่พิจารณาจาก
โรงไฟฟ้าเสมือนที่ได้จากสายส่งก าลังไฟฟ้าและ COPT ที่หักออกจากการจ่ายโหลดของพื้นที่ที่มา
ช่วยเหลือแล้ว [16] ส าหรับวิทยานิพนธ์นี้จะไม่ส่งเสริมการส่งไฟฟ้าก าลังผ่านสองพื้นที่เพราะฉะนั้น
การค านวณดัชนีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับเมื่อต่อระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกันจะพิจารณาการช่วยเหลือจาก
พื้นที่ที่ติดกันเท่านั้น 

ตัวอย่างการค านวณดัชนีนี้เช่น ก าหนดให้ระบบไฟฟ้าสองระบบเชื่อมต่อกันด้วยสายส่งขนาด 
20 MW โดยที่ระบบ A ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW 3 เครื่อง แต่ละเครื่องมี FOR = 0.1 
ส่วนระบบ B ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาด 30 MW 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมี FOR = 0.2 และทั้งสอง
พื้นที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในหนึ่งวันเท่ากับ 30 MW จากตัวอย่างดังกล่าว จะสามารถสร้าง 
COPT ส าหรับทั้งสองระบบได้ดังตารางที่ 3.2   

 
ตารางที่  3.2 COPT ทั้งสองระบบจากตัวอย่างการค านวณโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที ่

ระบบ A ระบบ B 
ก าลังผลิตที่สญูเสีย 

(MW) 
ความน่าจะเป็น ก าลังผลิตที่สญูเสีย 

(MW) 
ความน่าจะเป็น 

0 
20 
40 
60 

0.729 
0.243 
0.027 
0.001 

0 
30 
60 
 

0.640 
0.320 
0.040 

  
เนื่องจากระบบ B มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 30 MW จะท าให้ได้ว่าก าลังผลิตที่ระบบ B 

สามารถจะส่งไปช่วยระบบ A เป็นดังตารางที่ 3.3 แต่เนื่องจากสายส่งเชื่อมไปยังระบบ A มีขนาดเพียง 
20 MW จึงท าให้ได้ว่าขนาดโรงไฟฟ้าเสมือนที่สามารถเพิ่มเข้าไปช่วยที่ระบบ A ได้ เป็นดังตารางที่ 
3.4 ดังนั้น COPT ใหม่ของระบบ A เมื่อพิจารณาถึงผลการเชื่อมต่อกับระบบ B สามารถแสดงดัง
ตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่  3.3 ความน่าจะเป็นของก าลังผลิตที่ระบบ B สามารถส่งไปช่วยระบบ A 

ก าลังผลิตที่ช่วย (MW) ความน่าจะเป็น 
30 
0 

0.640 
0.360 
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ตารางที่  3.4 โรงไฟฟ้าเสมือนที่สามารถเพิม่เข้าไปช่วยที่ระบบ A 

ก าลังผลิตที่สญูเสีย (MW) ความน่าจะเป็น 
0 
20 

0.64 
0.36 

 
ตารางที่  3.5 COPT ใหม่ของระบบ A เมื่อพิจารณาถึงผลการเชื่อมต่อกับระบบ B 

ก าลังผลิตที่สญูเสีย (MW) ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นสะสม 
0 
20 
40 
60 
80 

0.46656 
0.41796 
0.10476 
0.01036 
0.00036 

1.00000 
0.53344 
0.11548 
0.01072 
0.00036 

 
 จะเห็นว่าโอกาสที่ระบบ A จะไม่สามารถจ่ายก าลังผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการมีค่า
ลดลงเมื่อเทียบกับตอนที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบ B โดยลดลงจากเดิมที่ 0.027 วันต่อปี เป็น 
0.011 วันต่อปี 
   

ในวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีมีการใช้สายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น จะก าหนดให้แต่ละพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือก าลังผลิตจากพื้นที่ข้างเคียงเท่านั้น และจะไม่
พิจารณาการส่งพลังงานไฟฟ้าข้ามผ่านสองพื้นที่ ดัชนีที่เกิดจากการค านวณความเชื่อถือได้ที่มีการ
เชื่อมต่อสายส่งก าลังไฟฟ้าระหว่างพื้นที่นี้ จะถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเมื่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าทั้งระบบมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่ม
โรงไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 



บทที ่4 
ดัชนีที่ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

 
 ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า นอกจากจะต้องท าการประเมินความเชื่อถือได้ไม่ว่าจะ
เป็นระดับก าลังผลิตส ารอง (RM) หรือโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) เพื่อพิจารณาว่าจะต้องเพิ่ม
โรงไฟฟ้าเข้ามาในระบบหรือไม่แล้ว ยังมีเกณฑ์การตัดสินใจอื่นๆ ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกโรงไฟฟ้าให้
ตรงตามข้อก าหนดและสมมติฐานที่ได้วางแผนไว้อีก โดยดัชนีที่ใช้ประกอบการค านวณการพิจารณา
เลือกโรงไฟฟ้ามีดังต่อไปนี ้
 
4.1 ผลการจัดสรรก าลังผลิต (Energy Dispatch) 

 การจัดสรรก าลังการผลิตเป็นกระบวนการค านวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแต่ละ
โรงจะต้องจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในช่วงเวลาที่พิจารณา โดยก าลังผลิตไฟฟ้าที่ทั้งระบบผลิตสามารถจ่าย
ได้จะต้องเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงทุกๆ ชั่วโมงในช่วงเวลาที่พิ จารณา นอกจากนี้ 
พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็จะต้องไม่ละเมิดเงื่อนไขบังคับต่างๆ ที่ถูก
ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดทางด้านเชื้อเพลิงที่มี หรือข้อจ ากัดทางด้านการปลดปล่อย CO2 ของ
ประเทศ เป็นต้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดมีเงื่อนไขการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการ
สร้างแบบจ าลองของระบบผลิตไฟฟ้าจึงจ าเป็นจะต้องสร้างแบบจ าลองแยกตามชนิดของโรงไฟฟ้า 
แยกตามคุณสมบัติ และผลกระทบที่มีต่อระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
 
 4.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาแบบ Non-Firm 

 โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ได้แก่ SPP Cogen และ VSPP กลุ่มพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ยกเว้น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้ไม่ได้ถูกควบคุมการจ่ายก าลังไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แต่จะจ่ายก าลังไฟฟ้าตามความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเอง นั่นคือ 
ไม่ว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ผลิตไฟฟ้าได้เท่าใด กฟผ. ก็จะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด และน าไปรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มี ณ ขณะนั้น โรงไฟฟ้ากลุ่มนี้จะใช้ค่าตัวประกอบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า 
(Plant Factor) [22] เป็นตัวบ่งบอกพลังงานที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ใน 1 ปี ดังสมการที่ (4.1) 
 

 
(4.1) 

 
 แบบจ าลองการจ่ายพลังงานของโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้จะถูกพิจารณาเป็นโรงไฟฟ้าเทียบเท่า 
(Equivalent Plant) ซึ่งจ่ายก าลังไฟฟ้าขนาดคงที่ตลอดปี โดยก าลังผลิตเทียบเท่านี้สามารถค านวณ
ได้จากสมการที่ (4.2) 
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(4.2) 

 
 เมื่อทราบก าลังผลิตเทียบเท่าของโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้แล้ว ในการสั่งเดินเครื่องจะพิจารณาเสมือน
กับว่าน าก าลังผลิตเทียบเท่าของโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้ไปหักลบกับความต้องการไฟฟ้ารายชั่วโมง ก่อนน า
ความต้องการไฟฟ้ารายชั่วโมงที่เหลือไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
 4.1.2 โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์

 ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นั้น จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันที่มี
แสงอาทิตย์ดังนั้น ในการพิจารณา จึงสร้างแบบจ าลองให้มีลักษณะเป็นรูปแบบการจ่ายก าลังไฟฟ้า
รายช่ัวโมงตลอดทั้งปี โดยค่าก าลังไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมงนี้จะสัมพันธ์กับค่าความเข้มแสงเฉลี่ยรายเดือน
และค่าความเข้มแสงในแต่ละฤดูกาล ตัวอย่างรูปแบบการจ่ายก าลังไฟฟ้าแสดงในภาพที่ 4.1 และ 4.2 
 

 
ภาพที่  4.1 ตัวอย่างก าหนดการจ่ายก าลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี 

 
ภาพที่  4.2 ตัวอย่างก าหนดการจ่ายก าลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใน 1 สัปดาห ์
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 4.1.3 โรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนภายในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ ถูกเรียกอีกชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีพลังงานจ ากัด (Energy-limited) 
เนื่องจากจะจ่ายพลังงานได้ไม่เกินปริมาณน้ าที่มีในอ่างเก็บน้ า โดยปกติ โรงไฟฟ้าประเภทนี้จะถูกใช้ใน
การจ่ายก าลังไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีค่าสูงเท่านั้น ทั้งนี้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายได้
ในแต่ละปีของโรงไฟฟ้าพลังน้ าเหล่านี้จะถูกจ ากัดด้วยปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า และจากเงื่อนไข
ชลประทาน 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะสร้างแบบจ าลองของการจ่ายพลังงานของโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้ โดย
พิจารณาจากความต้องการไฟฟ้ารายชั่วโมงในหนึ่งวัน และก าหนดให้ วันจันทร์ถึงวันเสาร์มีกลุ่มชั่วโมง
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 ช่วงเวลา และในวันอาทิตย์มี 1 ช่วงเวลาตามรูปแบบความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าฐานของไทย โดยแต่ละกลุ่มช่วงเวลาครอบคลุมระยะเวลา 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ก าหนดให้
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าพลังน้ าแต่ละโรงสามารถจ่ายได้เท่ากับค่าก าลังผลิตพึ่งได้ 
(Dependable Capacity) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ านั้นๆ และจะท าการจ่ายพลังงานให้ชั่วโมงที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก่อน และจ่ายก าลังไฟฟ้าในกลุ่มชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากเป็น
ล าดับถัดมาจนครบทั้งสามกลุ่มโหลด หรือจนกว่าพลังงานที่คาดว่าจะจ่ายได้ต่อวันจะหมดลง [23] 
ตัวอย่างรูปแบบการจ่ายพลังงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากเขื่อนภายในประเทศ สามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 4.3 

 

 
ภาพที่  4.3 ตัวอย่างการจ่ายพลังงานของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังน้ าในประเทศในหนึ่งสัปดาห์ 

 4.1.4 กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ชื้อเพลิงพาณิชย ์

 โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะถูกพิจารณาว่ามีเชื้อเพลิงใช้ได้ไม่จ ากัดและมีความพร้อม (Availability) 
ตลอดเวลา โรงไฟฟ้าจะหยุดจ่ายก าลังไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมีการหยุดซ่อมบ ารุงหรือเกิดเหตุขัดข้องกับ
โรงไฟฟ้าเท่านั้น โรงไฟฟ้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซล เป็นต้น ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ มักจะมีการเก็บข้อมูลทางสถิติอัตราการ
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เกิดเหตุขัดข้อง (Failure Rate) เอาไว้เพื่อใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ (Reliability Evaluation) 
ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 ส าหรับการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ผลิตได้นั้น จะพิจารณาจากต้นทุนการ
เดินเครื่องเป็นหลัก โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะอาศัยแนวคิดของการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแบบ 
Merit Order ซึ่งจะท าการเรียงล าดับการจ่ายพลังงานของโรงไฟฟ้าตามเป้าหมายการวางแผนจัดหา
ไฟฟ้าว่าจะเป็นแบบใด ระหว่างการวางแผนที่มีต้นทุนต่ าที่สุด (Minimum Cost) หรือการวางแผนที่มี
การปลดปล่อย CO2 ต่ าที่สุด (Minimum CO2-Emission) โดยหากเป็นการวางแผนแบบต้นทุนที่
ต่ าสุด จะท าการจัดเรียงล าดับโรงไฟฟ้าตามต้นทุนเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วยไฟฟ้า (Average Full 
Load Cost; AFLC) แต่หากเป็นการวางแผนแบบ ปลดปล่อย CO2 ต่ าสุด จะท าการจัดเรียงล าดับ
โรงไฟฟ้าการจ่ายตามอัตราการปลดปล่อย CO2 เฉลี่ยต่อหน่วยไฟฟ้า (Average Full Load CO2-
Emission) 

นอกจากนี้ ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะไม่พิจารณาการวางแผนซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 
(Scheduled Maintenance) ดังนั้น เพื่อให้ได้พลังงานของโรงไฟฟ้าที่จ่ายตลอดทั้งปีใกล้เคียงกับการ
จ่ายพลังงานที่มีก าหนดการซ่อมบ ารุง ในแต่ละชั่วโมงจะก าหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีขนาดก าลัง
ผลิตเทียบเท่ากับค่าขนาดก าลังผลิตที่คาด (Expected Capacity) ดังนี ้
 

 (4.4) 
 

โดยที่  คือ ค่าอัตราการซ่อมบ ารุง (เดือน/ปี) 
  คือ ค่าปรับแก้การซ่อมบ ารุงรายเดือน มีค่าระหว่าง 0 กับ 1.5 โดย จะ

มีค่าเท่ากับ 0 ในเดือน มีนาคม – มิถุนายน นอกนั้นจะมีค่าเป็น 1.5 
นั่นคือ จะพิจารณาเสมือนว่าจะไม่ท าการหยุดซ่อมบ ารุงในช่วงที่ระบบ
มีความต้องการไฟฟ้าสูง 

 
หลังจากได้แบบจ าลองการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดแล้ว ในกระบวนการวิเคราะห์

จัดสรรก าลังการผลิตที่เหมาะ ความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละชั่วโมงจะถูกน าไปหักออกด้วยก าลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้า SPP ประเภท Non-firm ในชั่วโมงนั้นๆ ตามลักษณะการจ่าย
พลังงานตามชนิดของโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะได้สิทธิในการรับซื้อก่อนเสมอไม่ขึ้นกับ
ราคาต้นทุน จากนั้น จะค่อยถูกหักออกด้วย ก าลังผลิตที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ าในชั่วโมงที่เกิดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดดังที่กล่าวในหัวข้อที่แล้ว ความต้องการไฟฟ้าที่เหลือจึงค่อยถูกน ามาพิจารณาเพื่อ
จัดสรรก าลังการผลิตโดยโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงพาณิชย์ โดยการค านวณพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะจัด
ในอยู่ในรูปปัญหาแบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) [24, 25] เพื่อท าการวิเคราะห์การ
ผลิตไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับโหลดรายชั่วโมงที่เหมาะสมที่สุดและยังสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับครอบคลุม
ระยะเวลา 1 เดือน ดังน้ี 
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(4.5) 

s.t. 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

โดยที่  คือ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไฟฟ้า หรือ อัตราการปลดปล่อย CO2 ต่อ
หน่วยของโรงไฟฟ้าโรงที่ j  

  คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ ณ เวลา t  
  คือ ก าลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ เวลา t 
  คือ ก าลังไฟฟ้าจาก SPP ประเภทNon-Firm ณ เวลา t 
  คือ ก าลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า ณ เวลา t 
  คือ เงื่อนไขพลังงานจ ากัดของเชื้อเพลิงชนิดที่ K  
  คือ เงื่อนไขจ ากัดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 
  คือ อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าโรงที่ j  
  คือ ก าลังผลิตต่ าสุดของโรงไฟฟ้าโรงที่ j  
  คือ ก าลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าโรงที่ j  
  คือ ก าลังผลิตที่โรงไฟฟ้าโรงที่ j จ่าย ณ เวลา t 
  
 ส าหรับกระบวนการจัดสรรก าลังผลิตไฟฟ้าสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 4.4 และ
สามารถสรุปล าดับขั้นตอนดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดข้อมูลในช่วงเวลาที่พิจารณา 
- ความต้องการไฟฟ้ารายชั่วโมงที่ต้องการพิจารณา  
- โรงไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงเวลาที่พิจารณา 
- ราคาเชื้อเพลิงและรับซื้อพลังงานในช่วงเวลาที่พิจารณา 
- อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลาที่พิจารณา 
- เงื่อนไขพลังงานจ ากัดของเชื้อเพลิงหรือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ขั้นที่ 2 ก าหนดการจ่ายพลังงานของโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือรับซื้อพลังงาน
ทั้งหมด 
- น าการจ่ายพลังงานของแต่ละโรงไปหักออกจากความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่ัวโมง 
- ค านวณการจ่ายเชื้อเพลิงและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพลังงานที่
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จ่าย 
ขั้นที่ 3  ค านวณการจัดสรรก าลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงพาณิชย ์

- ก าหนดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยหรืออัตราการปลดปล่อย CO2 ของแต่ละโรงไฟฟ้า 
- ก าหนดค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดและก าลังไฟฟ้าต่ าสุดของแต่ละโรงไฟฟ้า 
- ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเชื้อเพลิงหรือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
โรงไฟฟ้ายังสามารถจ่ายได้อีก 
- ก าหนดความต้องการไฟฟ้ารายชั่วโมงที่ยังเหลือ 
- น าไปแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) 
- ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงเส้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่สามารถจ่ายพลังงาน
ได้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า จะต้องพิจารณาเพิ่มโรงไฟฟ้า 

ขั้นที่ 4  บันทึกก าลังไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจ่ายในแต่ละชั่วโมง 

                         
       

                       
                        

                            
                         

                                
              

                
 

ภาพที่  4.4 สรุปล าดับขั้นตอนการจัดสรรก าลังผลิต 

4.2 สัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

คือ ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทเมื่อเทียบกับปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ซึ่งได้มาจากการค านวณในข้อ 4.1 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
สามารถค านวณได้จากสมการที่ (4.6) 
 

 
(4.6) 
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โดยที่  คือ สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของเชื้อเพลิงชนิด  

หน่วยเป็นร้อยละ 
  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าผลิตได้จากของเชื้อเพลิงชนิด  หน่วย kWh 
  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าผลิตได้ทั้งหมด หน่วย kWh 

 
4.3 สัดส่วนก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า 

 คือค่าร้อยละของก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าประเภทนั้นเทียบกับก าลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 
สัดส่วนก าลังผลิตติดตั้งค านวณได้จากสมการที่ (4.7) 
 

 
(4.7) 

 
โดยที่  คือ ก าลังผลิตติดตั้งทั้งหมดของโรงไฟฟ้าชนิด  หน่วยเป็นร้อยละ 

  คือ ปริมาณก าลังผลิตติดต้ังทั้งหมดของโรงไฟฟ้าชนิด  หน่วย MW 
  คือ ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งระบบ หน่วย MW 

 
4.4 ค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 

 คือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยที่ปลดปล่อยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า 1 หน่วย ซึ่งค านวณจากปริมาณพลังงานปฐมภูมิจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าแต่ละเครื่องตามสมการที่ (4.8) 

 (4.8) 
 

โดยที่  คือ ปริมาณ  ที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าเครื่องที่  หน่วย kg 
  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าผลิตได้จากโรงไฟฟ้าเครื่องที่  
  คือ ค่าอัตราความร้อนของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  หน่วย Btu/kWh 
 

 
คือ อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อพลังงานปฐมภูมิ 
หน่วย kg/Btu 

 
4.5 ต้นทนุค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 

 คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 หน่วย ได้มาจากการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการผลิตไฟฟ้าหารด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทจ าแนกตามประเภทสัญญาแสดงดังตารางที่ 4.1 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง อัน
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ได้แก่ Variable O&M Cost, Fuel Cost และ Energy Cost นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นกับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตได้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าคงที่ต่อปีไม่ขึ้นกับพลังงานไฟฟ้าที่
โรงไฟฟ้าผลิตได ้
 
ตารางที่  4.1 ค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทสัญญา 

 EGAT IPP  RENEW 
SPP & 
VSPP 

ซื้อจาก 
ต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้า
ใหม ่

ค่าลงทุนก่อสร้าง  
(Investment Cost) ขึ้นกับ 

ก าลัง
ผลิต 

     

ค่าบ ารุงรักษาแบบคงที ่
(Fixed O&M Cost)      

ค่าบ ารุงรักษาแบบผัน
แปร 
(Varied O&M Cost) ขึ้นกับ

พลังงาน 
ที่ผลิต

ได ้

     

ค่าเช้ือเพลิง 
(Fuel Cost)      

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Cost) 

     

 
ในการค านวณค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจะเริ่มจากการค านวณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของ

โรงไฟฟ้าแต่ละเครื่องในระยะเวลา 1 ปี โดยรายละเอียดในการค านวณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ มีดังนี้ 
 
 1) ค่าลงทุนก่อสร้าง (Investment Cost) จะใช้สมการที ่(4.9) ดังนี ้

 
(4.9) 

 
โดยที่ 

 
(4.10) 

   
  คือ ค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเครื่องที่  ชนิด  
  คือ ค่าลงทุนก่อสร้างต่อก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าชนิด  
  คือ ก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  
  คือ ค่าที่ใช้ปรับฐานค่าลงทุนก่อสร้างต่อปี 
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  คือ อายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า 
  คือ Discount rate (ทศนิยม) 

 
 2) ค่าบ ารุงรักษาแบบคงที่ (Fixed O&M Cost) จะใช้สมการที่ (4.11) ดังนี ้

 (4.11) 
 

โดยที่  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบคงที่ของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  ชนิด  
  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบคงที่ต่อก าลังผลิตต่อปีของโรงไฟฟ้าชนิด  
  คือ ก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  

 
 3) ค่าบ ารุงรักษาแบบผันแปร (Variable O&M Cost) จะใช้สมการที่ (4.12) ดังนี้ 

 (4.12) 
 

โดยที่  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบผันแปรของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  ชนิด  
  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบผันแปรต่อก าลังผลิตต่อปีของโรงไฟฟ้าชนิด  
  คือ พลังงานที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่  ผลิต 

 
 4) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Cost) จะใช้สมการที ่(4.13) ดังนี้ 

 (4.13) 
 

โดยที่  คือ ค่าเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  ใช้เชื้อเพลิงชนิด  
  คือ ค่าเช้ือเพลิงวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าชนิด  หน่วย บาท/MMBtu 
  คือ อัตราค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  หน่วย Btu/kWh 
  คือ พลังงานที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่  ผลิต 

 
 5) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Cost) จะใช้สมการที่ (4.14) ดังนี ้

 (4.14) 
 

โดยที่  คือ ค่าพลังงานของโรงไฟฟ้าเครื่องที่  ชนิด  
  คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับซื้อจากโรงไฟฟ้าชนิด  หน่วย บาท/kWh 
  คือ พลังงานที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่  ผลิต 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงไฟฟ้าสามารถหาได้จากการรวมค่าใช้จ่ายทุกรายการของโรงไฟฟ้า
เครื่องนั้นๆ เข้าด้วยกัน ดังที่แสดงในสมการที่ (4.15) 
 

 (4.15) 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้าค านวณได้จากการรวมค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าทุกเครื่องกับ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยใช้สมการที่ (4.16) 
 

 
(4.16) 

 
เมื่อได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการด้านการใช้

ไฟฟ้าแล้ว จะสามารถค านวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (Average Cost) ของระบบไฟฟ้าได้โดยใช้
สมการที่ (4.17) ดังนี ้
 

 
(4.17) 

 
โดยที่  คือ พลังงานที่โรงไฟฟ้าทั้งหมดผลิต 

 
ค่า Average Cost ที่ได้จากสมการที่ (4.17) คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1 

หน่วยที่ค านึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว และใช้เป็นดัชนีด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดหา
ไฟฟ้า 
 
4.6 การล าดับโรงไฟฟ้าตัวแทน 

 คือ การจัดล าดับโรงที่ดีที่สุดในการเลือกโรงไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อระบบต้องการตามฟังก์ชั่น
เป้าหมายของแผน เมื่อจัดล าดับโรงเรียบร้อยแล้ว โรงที่เข้าระบบไฟฟ้า ณ เดือนนั้นที่ไม่ละเมิดเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ดีที่สุดจะได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบก่อน ส าหรับวิทยานิพนธ์นี้ ฟังก์ชั่นเป้าหมายคือ ต้นทุน
ต่อหน่วยต่ าสุด โดยโรงไฟฟ้าประเภทที่รับซื้อพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ค่าต้นทุนต่อ
หน่วย (Unit Cost) จะเท่ากับค่ารับซื้อพลังงานในหน่วย บาท/kWh ส่วนส าหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์จะค านวณเป็นค่าต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในหน่วย บาท/kWh จากสมการ 
(4.18) 
 

 
(4.18) 
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โดยที่  คือ ค่าต้นทุนต่อหน่วย หน่วย บาท/kWh 
  คือ ค่าลงทุนก่อสร้างต่อก าลังผลิตของโรงไฟฟ้าชนิด  หน่วย บาท 
  คือ ค่าที่ใช้ปรับฐานค่าลงทุนก่อสร้างต่อปี 
  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบคงที่ต่อก าลังผลิตต่อปีของโรงไฟฟ้าชนิด  
  คือ ค่าบ ารุงรักษาแบบผันแปรต่อก าลังผลิตต่อปีของโรงไฟฟ้าชนิด  
 

 
คือ ค่าเชื้อเพลิงวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าชนิด m หน่วย บาท/
MMBtu 

  คือ อัตราค่าความร้อนของโรงไฟฟ้าเครื่องที่ k หน่วย Btu/kWh 
 
4.7 จ านวนโรงไฟฟ้าในพื้นที่ 

 คือ จ านวนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพาณิชย์ที่สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่นั้นๆ เนื่องจากการสร้าง
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงนั้นมีข้อจ ากัดหลายด้านเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น มี
เส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงได้ การต่อต้านจากชุมชน เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ มีผลต่อจ านวนโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ที่สามารถมีได้ในพื้นที่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะจ ากัดจ านวนโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ให้ไม่
เกินจ านวนที่เหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ โดยหากพื้นที่ก่อสร้างหมดแล้ว จะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้
เพิ่มเติมก็ต่อเมื่อมีโรงไฟฟ้าเก่าในพื้นที่ถูกปลดออกจากระบบเท่านั้น โดยสามารถเขียนเป็นสมการ
เงื่อนไขได้ดังสมการ (4.19) 
 

 (4.19) 
 

โดยที่ 
 

คือ จ านวนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ ณ เวลา t ในพื้นที่ k 
น้ันๆ 

  คือ จ านวนโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงพาณิชย์สูงสุด ณ พื้นที่ k น้ัน 
 
4.8 การค านวณการไหลในเครือข่าย (Network Flows) 

 การค านวณการไหลในเครือข่ายในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้วิธีค านวณการไหลก าลังไฟฟ้าของ
วงจรสมมูลแบบ ดี.ซี. (DC Power Flow) [26] เพื่อประมาณก าลังผลิตไฟฟ้าที่ต้องส่งจากพื้นที่ที่มี
ก าลังผลิตเหลือไปยังพื้นที่ที่ต้องการก าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มและแสดงถึงประมาณการขยายสายส่ง
ก าลังไฟฟ้าที่ต้องมารองรับก าลังไฟฟ้าที่ส่งข้ามพื้นที่ด้วย การค านวณนี้จะค านวณเฉพาะก าลังไฟฟ้า
จริงเท่านั้นไม่ค านวณผลของแรงดันและก าลังไฟฟ้าเสมือน ก าหนดให้แต่ละพื้นที่เสมือนเป็นบัสและ
เชื่อมต่อกันด้วยสายส่งที่มีความต้านทานต่ ามากสามารถเขียนเป็นสมการดังนี้ 

 
(4.20) 
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โดยที่  คือ ผลต่างระหว่างก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับความต้องการไฟฟ้าพ้ืนที่ k 
  คือ มุมของพื้นที่หรือบัสที่ k 
  คือ เมตริกซ ์Susceptance ของระบบ 
 
 จากสมการที่ 4.20 การค านวณเราจะทราบค่า  ของแต่ละพื้นที่และสร้างเมตริกซ์ 

Susceptance ของระบบก่อน จากนั้นก าหนดให้บัสใดบัสหนึ่งเป็นบัสอ้างอิงโดยบัสนั้นก าหนดให้ค่า 
 ตัดแถวและหลักต าแหน่งของบัสอ้างอิงในแต่ละเมตริกซ์ แล้วค านวณหาค่า   ของบัสที่

เหลือและจะได้ก าลังไฟฟ้าที่ไหลข้ามแต่ละพื้นที่แสดงดังสมการ 4.21 
 

 (4.21) 
 
โดยที่  คือ ก าลังไฟฟ้าจริงที่ส่งข้ามระหว่างพ้ืนที่ k กับ l 
  คือ มุมของพื้นที่หรือบัสที่ l 
  คือ ค่า Susceptance ระหว่างพ้ืนที่ k กับ l 
  

ในเบื้องต้นจะก าหนดให้ค่า Susceptance ระหว่างพื้นที่มีค่าเท่ากันทุกเส้นทาง ส าหรับการ
ค านวณการไหลในเครือข่ายในวิทยานิพนธ์นี้ไม่ได้ใช้เป็นดัชนีประกอบการเลือกโรงไฟฟ้า แต่เป็นตัว
แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าเท่าน้ัน 
 ตัวอย่างการค านวณการไหลในเครือข่าย ณ ชั่วโมงหนึ่ง ก าหนดให้ระบบมีพื้นที่แยกย่อย
เชื่อมต่อกันดังภาพที่ 4.5 พื้นที่ 1 มีก าลังผลิตรวมที่จ่ายในพื้นที่ 200 MW มีความต้องการไฟฟ้าใน
พื้นที่ 220 MW พื้นที่ 2 มีก าลังผลิตรวมที่จ่ายในพื้นที่ 250 MW มีความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ 180 
MW และพื้นที่ 3 มีก าลังผลิตรวมที่จ่ายในพื้นที่ 150 MW มีความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ 200 MW 
การค านวณเป็นดังนี ้
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Area1

Area3

Area2

Base MVA = 100

 
ภาพที่  4.5 ระบบตัวอย่างการค านวณการไหลของเครือข่าย 

- จากระบบในภาพที่ 4.2 จะได้เมตริกซ์ Susceptance ซึ่งก าหนดให้แต่ละพื้นที่เชื่อมกันมี

ค่าเท่ากับ    per unit ดังนี้  

- ก าหนดให้พื้นที่ 3 เป็นพ้ืนทีอ่้างอิงเพราะฉะนั้นจะได้  ,  และ
 

- ก าหนดค่าตามสมการที่ 4.20 ดังนี ้  

- แก้สมการเสร็จจะได้  และ  
- หาก าลังไฟฟ้าที่ไหลระหว่างพ้ืนที่ตามสมการที่ 4.21 จะได้  และ 

 นั่นหมายความว่า ณ ชั่วโมงนั้นมีก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่ 2 ไปยังพื้นที่ 1 
เท่ากับ 70 MW และมีก าลังไฟฟ้าจากพ้ืนที่ 1 ไปยังพื้นที่ 3 เท่ากับ 50 MW นั่นเอง 

 

Area1

Area3

Area2
70 MW

50 MW

 
ภาพที่  4.6 ผลลัพธ์จากการค านวณการไหลของเครือข่าย 



บทที ่5 
การทดสอบ 

 

 ในบทนี้จะน าเสนอผลการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิง
พื้นที่ โดยจะทดสอบกับข้อมูลระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2557-2573 ทั้งนี้ จะท าการ
คัดเลือกโรงไฟฟ้าเข้าสู่ระบบพร้อมกับให้โปรแกรมตัดสินใจเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดย
พิจารณาจากผลของสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ด้วย 
 
5.1 ระบบทดสอบ 

 ในการทดสอบแนวคิดของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่
พัฒนาขึ้น จะใช้ข้อมูลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2556 เป็นระบบทดสอบ และใช้รูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าของปี 2550 เป็นค่าฐาน พร้อมทั้งปรับ
ค่าแบบจ าลองโดยใช้ค่าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ.2557-2573 ระบบทดสอบ
ในส่วนนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนระบบผลิตไฟฟ้า ส่วนของสายส่งที่เชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนที่ และส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้า ดังนี ้
 
 5.1.1 ระบบผลิตไฟฟา้ 

 ระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้เป็นระบบทดสอบมีรายละเอียดของข้อมูลดังแสดงในภาคผนวก ก. ทั้งนี้ 
สรุปข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 แสดงดังตารางที่ 5.1 ส่วนรายละเอียด
ของระบบผลิตไฟฟ้าที่ทราบแผนการน าเข้าระบบและปลดออกจากระบบแล้ว แสดงดังตารางที่ 5.2 – 
5.3 ตามล าดับ และสรุปข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าแยกเป็นรายพื้นที่ 4 พื้นที่ คือ เหนือ ใต้ อีสาน และ
กลาง แสดงดังตารางที่ 5.4  
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ตารางที่  5.1 สรุปข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 แยกตามประเภท
โรงไฟฟ้า 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวนโรงไฟฟ้า 

(โรง) 
ก าลังผลิตติดตั้ง

รวม (MW) 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า 17 3,423.73 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 21 8,215.70 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 30 16,091.10 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 1 4.40 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ - 5,238.04 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ - 2,404.60 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมากที่ไม่ใช่พลังงาน
หมุนเวียน 

- 3,551.50 

รวม 38,929.52 
 

ตารางที่  5.2 สรุปข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแผนน าเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมแน่นอนแล้วระหว่างปี พ.ศ.
2557-2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวนโรงไฟฟ้า 

(โรง) 
ก าลังผลิตติดตั้ง

รวม (MW) 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า 1 500.00 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 5 1,340.00 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 8 6,550.90 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ - 6,295.41 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ - 3,352.00 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมากที่ไม่ใช่พลังงาน
หมุนเวียน 

- 3,930.30 

รวม 21,968.61 
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ตารางที่  5.3 สรุปข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแผนปลดออกจากระบบแน่นอนแล้วแล้วระหว่างปี พ.ศ.
2557-2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
จ านวนโรงไฟฟ้า 

(โรง) 
ก าลังผลิตติดตั้ง

รวม (MW) 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 7 4,254.00 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 10,432.00 
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ - 126.00 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมากที่ไม่ใช่พลังงาน
หมุนเวียน 

- 2,037.00 

รวม 16,849.00 
 
ตารางที่  5.4 สรุปข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าแยกรายพ้ืนที่ 4 พื้นที ่

พื้นที ่ ก าลังผลิตไฟฟ้า (MW) 
ก าลังผลิตติดตั้ง  

ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
โรงไฟฟ้าที่มีแผนจะเข้าสู่
ระบบเพิ่มเติมแน่นอนแล้ว 

โรงไฟฟ้าที่มีแผนจะปลด
ออกจากระบบแน่นอนแล้ว 

ภาคเหนือ 4,069 1,856 565 
ภาคใต้ 2,706 3,185 758 

ภาคอีสาน 5,680 4,694 848 
ภาคกลาง 26,475 12,234 14,678 

รวม 38,929 21,969 16,849 
 
 5.1.2 สายสง่ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที ่

 ในวิทยานิพนธ์นี้ จะพิจารณาเฉพาะสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่โดยก าหนดให้เป็นตัวแทน
ความสามารถในการส่งผ่านก าลังไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ [27] และก าหนดให้เสมือนมีการ
เชื่อมต่อตามลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 5.1 โดยจะน าสายส่งก าลังไฟฟ้า
ข้ามพื้นที่ดังกล่าว มาสร้างเป็นแบบจ าลองในการค านวณระดับความเชื่อถือได้เพื่อประเมินการเลือก
พื้นที่ติดตั้งของโรงไฟฟ้า โดยรายละเอียดขนาดของสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ แสดงดังภาคผนวก 
ข. 
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Area4

Area2

Area3

Area1

 
ภาพที่  5.1 การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะทางกายภาพและสายส่งก าลังไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ที่ใช้จัดท าแผน 

 5.1.3 ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ คือ ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงตั้งแต่ปี 
2557-2573 โดยใช้รูปแบบความต้องการใช้ไฟฟ้าของปี พ.ศ. 2550 เป็นปีฐาน และน ามาปรับค่า
ร่วมกับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและความต้องการพลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีตาม
ขั้นตอนที่น าเสนอในบทที่ 3 รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวแสดงในภาคผนวก ค. 

 

5.2 สมมติฐานที่ใชใ้นการทดสอบ 

 สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี ้
1) ก าหนดให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงประกอบด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง โดยมีขนาด

เท่ากับก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า และใช้เฉพาะเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 
2) ช่วงการค านวณดัชนีต่างๆ ค านวณทีละ 1 เดือนไปเรื่อยๆ จนครบช่วงเวลาแผน  
3) ไม่ค านึงถึงก าลังสูญเสียของระบบส่งไฟฟ้า 
4) ก าหนดให้น าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและรับซื้อพลังงาน

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟรายเล็กและเล็กมากไปใช้รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก่อน 
5) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนพิจารณาเฉพาะที่มีก าหนดเข้าระบบแน่นอนแล้ว ไม่พิจารณา

ก าหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี (AEDP) [28] 
6) เชื้อเพลิงฟอสซิลทุกชนิดพร้อมจ่ายตลอดเวลา และสามารถใช้ได้ไม่จ ากัด 
7) ก าหนดข้อมูลของโรงไฟฟ้าที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบในอนาคตเอาไว้ล่วงหน้าดังตารางที่ 5.5  
8) พิจารณาจัดล าดับการจ่ายพลังงานโรงไฟฟ้าตามต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 
9) พิจารณาจัดล าดับพื้นที่ที่มีโอกาสติดตั้งโรงไฟฟ้าตามค่าระดับความเช่ือถือได้ 
10) ต้นทุนค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยไม่รวมค่าสง่ก าลังไฟฟ้าผ่านสายส่งก าลังไฟฟ้า 
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ตารางที่  5.5 โรงไฟฟ้าที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบในอนาคต 

โรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิต 

(MW) 
เชื้อเพลิง 

ค่าความร้อน 
(Btu/kwh)  

พื้นที่ตั้งติดได้ 

ถ่านหินสะอาด 800 ถ่านหินน าเข้า 8,650 ภาคใต้, ภาคกลาง 
ความร้อนร่วม 900 ก๊าซธรรมชาต ิ 6,800 ภาคกลาง 
พลังนิวเคลียร์ 1,000 นิวเคลียร ์ 10,950 ภาคใต้, ภาคอีสาน, ภาคกลาง 

ซื้อจากต่างประเทศ 600 พลังน้ า 0 ภาคเหนือ, ภาคอีสาน 
 
5.3 เงื่อนไขของการทดสอบ 

เงื่อนไขบังคับที่ก าหนดในกรณีศึกษานี้ เป็นตัวอย่างนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐอาจจะก าหนดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการเลือกโรงไฟฟ้าที่จะเข้าสู่ระบบตามที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องการ เช่น ก าหนด
ข้อจ ากัดด้านเชื้อเพลิง หรือการท าสัญญาซื้อไฟฟ้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับเงื่อนไขที่ใช้ทุกการ
ทดสอบส าหรับกรณีศึกษานี้ มีดังนี้ 

 
- ก าลังผลิตส ารองโดยรวมของทั้งประเทศต้องไม่ต่ ากว่า 15 % 
- ระดับความเชื่อถือได้โดยรวมของประเทศที่วัดจาก โอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) ต้องมี

ค่าไม่เกิน 1 วันต่อป ี
- สัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศต้องไม่เกิน 15% ของก าลังผลิตทั้งหมดใน

ระบบ 
- สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าต้องไม่เกิน 60 %  
- สัดส่วนการใช้พลังงานจากถ่านหินน าเข้าต้องไม่เกิน 15 % 
- พื้นที่ภาคใต้ (พื้นที่ 2) ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 3 โรง 
- ก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีสัดส่วนก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 % ของก าลัง

ผลิตทั้งหมดในระบบ และเริ่มเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป 
 

5.4 การทดสอบ 

 5.4.1 ผลการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดมิ 

การทดสอบนี้เป็นการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ด้วยหลักการ
ตามปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ จะท าการคัดเลือกโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับนโยบายให้เข้าสู่ระบบเมื่อ
ระดับความเชื่อถือได้ที่วัดจากระดับก าลังผลิตส ารองหรือโอกาสเกิดไฟฟ้าดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยไม่สนใจว่าโรงไฟฟ้านั้นจะต้องเข้ามาในพื้นที่ใด เนื่องจากการวางแผนในรูปแบบนี้ไม่ได้ก าหนดพื้น
ที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ดังนั้น ผู้วางแผนจะก าหนดพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อทราบแล้วว่าโรงไฟฟ้าที่
จะเข้าสู่ระบบนั้น เป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
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ก่อสร้างแตกต่างกันดังที่แสดงในตารางที่ 5.5 ทั้งนี้ การแบ่งพื้นที่และการก าหนดสายส่งเชื่อมต่อ
ระหว่างพ้ืนที่ที่ใช้ในกรณีศึกษานี้แสดงดังภาพที่ 5.1  

เนื่องจากในช่วงแรกของการวางแผนฯ คือ ในช่วงปี 2557 – 2563 มีแผนก าหนดโรงไฟฟ้าที่
เข้าสู่ระบบแน่นอน และระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าก็สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าอยู่แล้ว ดังนั้น 
กระบวนการคัดเลือกโรงไฟฟ้าใหม่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปผลการทดสอบการวางแผน
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบในช่วง 10 ปีสุดท้าย คือ ปี 2564 - 2573 เป็นดังนี ้   

 
ตารางที่  5.6 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
แบบดั้งเดิม 

ปี 
ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) ค่าใช้จ่ายต่อ

หน่วยเฉลี่ย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
2564 - - 2,400 - 3.929 
2565 1,800 800 - - 3.903 
2566 - 800 600 3,600 3.885 
2567 - - - 900 3.924 
2568 - 800 600 1,800 3.918 
2569 - - - 2,900 3.858 
2570 - - - 3,600 3.878 
2571 - - 600 3,500 3.904 
2572 - - - 1,800 3.970 
2573 600 - - 900 4.020 

รวมที่เลือกเพ่ิม 2,400 2,400 4,200 19,000 - 
รวมทั้งระบบ 7,761 7,542 13,725 43,031 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 6,707 5,922 8,710 39,309 - 
ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 37,944 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.2 และ 5.3 ตามล าดับ 
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ภาพที่  5.2 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบเดิม 

 

 
ภาพที่  5.3 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า

แบบเดิม 

 
 5.4.2 ผลการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 
เมื่อแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางกายภาพ 

การทดสอบนี้เป็นการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการที่น าเสนอในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ โดยมีหลักการส าคัญคือ เมื่อระบบต้องการโรงไฟฟ้าใหม่เนื่องจากก าลังผลิตส ารองไม่เพียงพอ 
หรือโอกาสเกิดไฟฟ้าดับสูงกว่าเกณฑ์ ก็จะท าการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ก่อน จากนั้น จึงค่อยเลือกโรงไฟฟ้าที่เหมาะกับระบบที่สามารถติดตั้งในพื้นที่นั้นได้ ส าหรับดัชนีที่ใช้ชี้
วัดว่าพื้นที่ใดควรจะเป็นพ้ืนที่ที่ถูกใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้น จะแสดงผลการวางแผนโดยใช้ดัชนีทั้ง 
2 วิธี คือ ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่ (Area-based LOLE) แสดงดังตารางที่ 5.7 และดัชนี
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ก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่ (Area-based Reserved Margin) แสดงดังตารางที่ 5.8 ผลการ
จัดท าแผนฯ ตามวิธีการที่น าเสนอ เป็นดังนี ้
 
ตารางที่  5.7 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางกายภาพ 

ปี 
ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) ค่าใช้จ่ายต่อ

หน่วยเฉลี่ย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
2564 - 1,600 - - 4.003 
2565 - - 2,400 - 3.981 
2566 - - 600 4,500 3.972 
2567 - - - 1,800 4.023 
2568 - 800 - 900 4.040 
2569 - - - 3,800 3.986 
2570 600 - - 2,700 3.981 
2571 600 - - 3,500 3.992 
2572 - - - 1,800 4.060 
2573 - - - 1,800 4.140 

รวมที่เลือกเพ่ิม 1,200 2,400 3,000 20,800 - 
รวมทั้งระบบ 6,561 7,542 12,525 44,831 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 5,594 5,922 8,061 41,109 - 
ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 37,944 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.4 และ 5.5 ตามล าดับ 
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ภาพที่  5.4 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ภูมิภาค

ตามลักษณะทางกายภาพ 

 

 
ภาพที่  5.5 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า

โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางกายภาพ 
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ตารางที่  5.8 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางกายภาพ 

ปี 
ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) ค่าใช้จ่ายต่อ

หน่วยเฉลี่ย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 
2564 - - - 1,600 4.003 
2565 - - - 1,800 4.092 
2566 - - 1,200 3,600 4.075 
2567 - - 600 900 4.087 
2568 - 800 600 1,800 4.072 
2569 - - - 2,900 4.015 
2570 - - - 3,600 4.032 
2571 - - - 3,500 4.080 
2572 - - - 2,700 4.158 
2573 - - 600 900 4.208 

รวมที่เลือกเพ่ิม 0 800 3,000 23,300 - 
รวมทั้งระบบ 5,361 5,942 12,525 47,331 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 4,480 4,322 7,471 42,754 - 
ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 37,944 - 

  
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.6 และ 5.7 ตามล าดับ 
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ภาพที่  5.6 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ภูมิภาค

ตามลักษณะทางกายภาพ 

 
ภาพที่  5.7 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า

โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะทางกายภาพ 
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 5.4.3 ผลการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่
เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

 ส าหรับการทดสอบนี้ จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 เขตโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามโดย
แบ่งเขตตามเขตศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ นั่นคือ จะแบ่งพื้นที่เขตกรุง เทพและ
ปริมณฑลแยกออกมาและก าหนดให้มีการเชื่อมต่อของสายส่งระหว่างพื้นที่ ดังแสดงในภาพที่ 5.8  
นอกจากนี้ จะก าหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เพิ่มได้เฉพาะประเภทพลังความร้อนร่วม และก่อสร้างเพิ่มได้สูงสุดอีกไม่เกิน 3 โรง ผลการทดสอบ
การจัดท าแผนตามเงื่อนไขดังกล่าว เป็นดังนี้ 

Area2

Area3

Area1

Area4

Area5

 

ภาพที่  5.8 การแบ่งพื้นที่ตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้า 
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ตารางที่  5.9 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

ปี 

ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) 
ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อ
หน่วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 

กรุงเทพ
และ

ปริมณฑล 
2564 - 800 - - 900 4.004 
2565 - 800 - - 900 4.093 
2566 - - 4,800 900 900 3.915 
2567 - - - 900 - 3.924 
2568 - 800 - 1,800 - 3.946 
2569 600 - - 2,900 - 3.862 
2570 - - - 3,600 - 3.878 
2571 - - - 3,500 - 3.927 
2572 - - - 1,800 - 3.998 
2573 - - - 1,800 - 4.077 

รวมที่เลือกเพ่ิม 600 2,400 4,800 17,200 2,700 - 
รวมทั้งระบบ 5,961 7,542 14,325 38,948 4,983 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 5,037 5,922 9,248 35,228 4,981 - 
ความ

ต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 21,421 20,170 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.9 และ 5.10 ตามล าดับ 
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ภาพที่  5.9 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาค

ตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

 

 
ภาพที่  5.10 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต

ไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์ควบคุมก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ 
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ตารางที่  5.10 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

ปี 

ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) 
ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อ
หน่วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง 

กรุงเทพ
และ

ปริมณฑล 
2564 - 800 - - 900 4.004 
2565 - 800 - - 900 4.093 
2566 - - 2,400 1,800 900 4.016 
2567 - - - 1,800 - 4.053 
2568 - 800 600 900 - 4.043 
2569 - - 600 3,800 - 3.955 
2570 - - 1,200 1,800 - 3.931 
2571 - - - 4,400 - 3.963 
2572 - - - 900 - 4.026 
2573 - - - 2,700 - 4.113 

รวมที่เลือกเพ่ิม - 2,400 4,800 18,100 2,700 - 
รวมทั้งระบบ 5,361 7,542 14,325 39,848 4,983 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 4,480 5,922 9,248 36,128 4,981 - 
ความ

ต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 21,421 20,170 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.11 และ 5.12 ตามล าดับ 
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ภาพที่  5.11 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาค

ตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

 

 
ภาพที่  5.12 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต

ไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพ้ืนที่เมื่อแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์ควบคุมก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศ 
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 5.4.4 ผลการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่
เมื่อแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามแหล่งเชื้อเพลิง 

 ในการทดสอบนี้ จะแบ่งเขตพื้นที่เป็น 5 เขต โดยแยกพื้นที่ภาคกลางออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ภาคกลางฝั่งตะวันออกและภาคกลางฝั่งตะวันตก ดังแสดงในภาพที่ 5.13 ซึ่งโรงไฟฟ้าที่อยู่ ในฝั่ง
ตะวันตกจะใช้ก๊าซธรรมชาติที่น าเข้าจากพม่าเป็นหลัก ส่วนโรงไฟฟ้าที่อยู่ในฝั่งตะวันออกจะใช้ก๊าซ
ธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซหรือถ่านหินน าเข้าเป็นหลัก  นอกจากนี้ จะก าหนดให้ความต้องการไฟฟ้า
ของพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีสัดส่วนเป็น 15 ต่อ 85 และพื้นที่ฝั่งตะวันตกสามารถก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ่มได้เฉพาะประเภทพลังความร้อนร่วมเท่านั้น ผลการทดสอบการจัดท าแผนตามเงื่อนไข
ดังกล่าว เป็นดังนี ้

Area2

Area3

Area1

Area4Area5

 

ภาพที่  5.13 การแบ่งพื้นที่ตามแหล่งเช้ือเพลิง 
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ตารางที่  5.11 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 
ภูมิภาคเขตตามแหล่งเชือ้เพลิง 

ปี 

ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) 
ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อ
หน่วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน 

ภาคกลาง
ฝั่ง

ตะวันออก 

ภาคกลาง
ฝั่งตะวันตก 

2564 - 1,600 - - - 4.003 
2565 - - - 1,800 - 4.092 
2566 - - 1,200 3,600 - 4.075 
2567 600 - - 900 - 4.087 
2568 - - 600 1,700 900 4.072 
2569 - - - 1,000 1,800 4.070 
2570 - - - 2,800 - 4.036 
2571 - 800 - 2,700 1,800 4.087 
2572 600 - - 1,800 - 4.138 
2573 600 - - 900 - 4.183 

รวมที่เลือกเพ่ิม 1,800 2,400 1,800 17,200 4,500 - 
รวม 7,161 7,542 11,325 39,831 5,900 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 5,698 5,922 6,881 35,254 5,900 - 
ความ

ต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 32,252 5,692 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.14 และ 5.15  
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ภาพที่  5.14 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาค

เขตตามแหล่งเชื้อเพลิง 

 

 

ภาพที่  5.15 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่

ออกเป็น 5 ภูมิภาคเขตตามแหลง่เช้ือเพลิง 
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ตารางที่  5.12 ก าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้าสู่ระบบของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพ้ืนที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 
ภูมิภาคเขตตามแหล่งเชื้อเพลิง 

ปี 

ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบ (MW) 
ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อ
หน่วย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน 

ภาคกลาง
ฝั่ง

ตะวันออก 

ภาคกลาง
ฝั่งตะวันตก 

2564 - - - 1,600 - 4.003 
2565 - - - 1,800 - 4.092 
2566 - - 1,200 3,600 - 4.075 
2567 - - 600 900 - 4.087 
2568 - 800 600 1,800 - 4.072 
2569 - - - 2,900 - 4.015 
2570 - - - 3,600 - 4.032 
2571 - 800 - 2,700 - 4.080 
2572 - - - 2,700 - 4.158 
2573 - - 600 900 - 4.208 

รวมที่เลือกเพ่ิม - 1,600 3,000 22,500 - - 
รวม 5,361 6,742 12,525 45,131 1,400 - 

ก าลังผลิตพ่ึงได้ 4,480 5,122 7,471 40,554 1,400 - 
ความ

ต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด 

5,375 5,096 6,351 32,252 5,692 - 

 
 จากการวางแผนฯ สามารถค านวณสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และอัตราการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยแสดงดังภาพที่ 5.16 และ 5.17 
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ภาพที่  5.16 สัดส่วนการใช้พลังงานรายเชื้อเพลิงของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาค

เขตตามแหล่งเชื้อเพลิง 

 

 
ภาพที่  5.17 อัตราการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยของการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต

ไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่เลือกพื้นที่ด้วยดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพ้ืนที่เมื่อแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 5 ภูมิภาคเขตตามแหล่งเช้ือเพลิง 

 
 จากผลทดสอบทั้งหมดเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละการทดสอบแสดงดัง
ภาพที่ 5.18 โดยที่ค าย่อในแผนภาพแทนการวางแผนแต่ละเง่ือนไขดังนี้  
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4Area - Old คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิม 
4Area - LOLE คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วย

ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะ
ทางกายภาพ 

4Area - RM คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วย
ดัชนีก าลงัการผลิตส ารองประจ าพ้ืนที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ภูมิภาคตามลักษณะ
ทางกายภาพ 

5AreaEGAT – 
LOLE 

คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วย
ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์
ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

5AreaEGAT – 
RM 

คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่เลือกพื้นที่ด้วย
ดัชนีก าลังการผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคตามศูนย์
ควบคุมก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

5AreaWE – 
LOLE 

คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ด้วยดัชนี
โอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคเขตตามแหล่ง
เชื้อเพลิง 

5AreaWE - 
RM 

คือ การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ด้วยดัชนีก าลัง
การผลิตส ารองประจ าพื้นที่เมื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภูมิภาคเขตตามแหล่งเช้ือเพลิง 

 

 

ภาพที่  5.18 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละการทดสอบ 
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จากวิธีการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าในเครือข่าย (Network Flow Analysis) ที่
กล่าวถึงในบทที่ 4 ขนาดก าลังไฟฟ้าที่สูงสุดที่ถูกส่งระหว่างพื้นที่ตลอดการจัดท าแผนแสดงดังตารางที่ 
5.13 

 
ตารางที่  5.13 ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ส่งระหว่างพื้นที่ตลอดการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
แต่ละการทดสอบ 

พื้นที่ – พื้นที ่
ปัจจุบัน 
(MW) 

ตลอดการจัดท าแผนในช่วง 2557 - 2573  (MW) 

4Area - 
Old 

4Area - 
LOLE 

4Area - 
RM 

5Area 
EGAT - 
LOLE 

5Area 
EGAT - 

RM 

5AreaWE 
- LOLE 

5AreaWE 
- RM 

ภาคเหนือ – 
ภาคอีสาน 

640 1,431 1,380 1,678 2,022 2,194 1,132 1,678 

ภาคเหนือ – 
ภาคกลาง

(ตะวันออก) 
1,536 3,820 3,144 2,933 3,443 3,027 3,057 2,933 

ภาคกลาง
(ตะวันตก) – 

ภาคใต้ 
1,541 3,513 3,521 2,056 3,510 3,598 3,340 3,340 

ภาคอีสาน – 
ภาคกลาง

(ตะวันออก) 
1,340 4,509 3,770 3,269 4,800 4,439 3,146 3,238 

ภาคกลาง – 
กรุงเทพและ 
ปริมณฑล 

8,353 - - - 15,188 15,188 - - 

ภาคกลาง
ตะวันออก – 

ตะวันตก 
2,621 - - - - - 3,964 4,725 

 

5.5 วิเคราะหผ์ลการทดสอบ 

 ผลการทดสอบที่น าเสนอในหัวข้อที่ 5.4 จะถูกวิเคราะห์และอภิปรายในหัวข้อนี้ โดยน าเสนอ
ให้สอดคล้องกับการน าเสนอผลการทดสอบ 
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 5.5.1 วิเคราะห์ผลระหว่างการทดสอบการวางแผนที่พิจารณาพื้นที่กับไม่พิจารณาพื้นที่ 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบด้ังเดิมกับการวางแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขพื้นที่ โดยแบ่งเขตพื้นที่เป็น 4 พื้นที่ ดังตารางที่ 5.6 - 5.8 พบว่า
ก าลังผลิตพึ่งได้ของทั้งระบบที่ปลายแผน มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการวางแผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสองแนวทางมีการก าหนดนโยบายทางด้านเชื้อเพลิงที่เหมือนกันและมีการเลือก
โรงไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อระดับความเชื่อถือได้ต่ าในเวลาอันใกล้เคียงกัน แต่ด้วยการวางแผนฯ ที่มีล าดับ
การเลือกต าแหน่งพื้นที่ก่อนจะท าให้มีการกระจายต าแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าตามเป้าหมายเพื่อลดปัญหา
ความเสี่ยงจากการขาดก าลังผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แทนที่จะเป็นการเลือกโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ าสุด
เข้ามาในระบบก่อน ถึงแม้ว่าการเลือกพื้นที่เป้าหมายก่อนเลือกโรงไฟฟ้าท าให้มีโอกาสเลือกโรงไฟฟ้าที่
ต้นทุนสูงกว่า ท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส าหรับระบบผลิตสูงกว่าดังภาพที่ 5.18 แต่การเลือกพื้นที่เป้าหมาย
ก่อนจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปในระบบพื้นที่นั้นตรงตามความต้องการไฟฟ้าของพื้นที่ ท าให้การ
ส่งก าลังไฟฟ้าข้ามผ่านพื้นที่ลดลงดังตารางที่ 5.13 ด้วยการส่งก าลังไฟฟ้าข้ามพื้นที่ที่ลดลงก็จะส่งผล
ให้แนวโน้มของค่าใช้จ่ายส าหรับการขยายสายส่งก าลังไฟฟ้าข้ามพื้นที่ลดลงไปด้วย 
  
 5.5.2 วิเคราะห์ผลการแบ่งพื้นทีส่ าหรับการวางแผนพฒันาพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ 

 ในการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยแบ่งพื้นที่ตามศูนย์ควบคุมก าลังผลิต
ไฟฟ้าก าลัง จากการก าหนดเงื่อนไขของส าหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลให้มีโรงไฟฟ้าเพิ่มได้จ ากัด
จะพบว่า ลักษณะพื้นที่นี้มีความต้องการไฟฟ้าสูงและมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าต่ า ดังนั้นเมื่อ
ระบบต้องการโรงไฟฟ้าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการติดตั้งเป็นอันดับแรก ท าให้ช่วงแรกของการ
ค านวณมีโรงไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ทุกปีจนติดข้อจ ากัดจ านวนพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเลือก
พื้นที่เป้าหมายจึงถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นแทนดังแสดงตารางที่ 5.9 - 5.10 อย่างไรก็ดี ความต้องการ
ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ก าลังไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่พื้นที่นี้มี
ปริมาณมากแสดงดังตารางที่ 5.13  
 เมื่อแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ในการทดสอบการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยแบ่งภาคกลาง
ออกเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตะวันออก จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อเลือกพื้นที่ด้วยก าลังผลิต
ส ารองประจ าพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกที่ปลายแผนมีก าลังผลิตพึ่งได้น้อยกว่าความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดอย่างมากแต่ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายส าหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากภาคกลาง
ฝั่งตะวันตกได้รับความช่วยเหลือมากจากภาคกลางฝั่งตะวันออกที่ติดกันซึ่งมีก าลังผลิตที่สูง การ
วางแผนด้วยวิธีนี้ ก าลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มจึงไปติดตั้งในพื้นที่อื่นซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าดังตารางที่ 5.12 
และสามารถประเมินขนาดความจุของระบบส่งที่ต้องสร้างเพ่ิมได้ดังตารางที่ 5.13 
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 จากการวางแผนเมื่อแบ่งเขตมากขึ้นพบว่า พื้นที่ที่มีโอกาสเป็นพื้นที่เป้าหมายส าหรับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นอันดับแรกจะเป็นพื้นที่ที่มีสายส่งเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นเพียงทางเดียวซึ่งจะส่งผล
ให้พื้นที่นั้นมีความเชื่อถือได้มีค่าค่อนข้างต่ า ดังนั้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว จะเป็นการ
สนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีก าลังผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างเพียงพอโดย
พึ่งพาการส่งผ่านพลังงานข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ข้างเคียงให้น้อยที่สุด 
 
 5.5.3 วิเคราะห์ผลของดัชนีที่ใช้เลือกพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดย
พิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ 

 จากการวิเคราะห์ในภาพรวม จะพบว่า การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณา
เงื่อนไขเชิงพื้นที่จะมีความเหมาะสมมากกว่าการวางแผนแบบเดิม โดยจะท าให้สามารถทราบได้ว่า
พื้นที่ใดควรจะเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และสามารถก าหนดเชื้อเพลิงให้
เหมาะสมกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ การวางแผนด้วยวิธีดังกล่าว ยังช่วยลดการ
ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าข้ามพ้ืนที่โดยไม่จ าเป็นได้ ส าหรับการก าหนดพื้นที่นั้น ยังไม่อาจสรุปผลได้ชัดเจน
นัก แต่ทั้งนี้ หากสามารถแบ่งพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดการใช้เชื้อเพลิงได้จริง ก็จะท าให้การ
วางแผนมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยส าหรับระบบของประเทศไทยนั้น การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 
ภูมิภาคตามแหล่งเชื้อเพลิงโดยแบ่งภาคกลางออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก น่าจะมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ในส่วนของเกณฑ์การเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าระหว่างการใช้โอกาสเกิดไฟฟ้า
กับประจ าพื้นที่ (Area-based LOLE) และระดับก าลังผลิตส ารองประจ าพื้นที่ (Area-based 
Reserved Margin) นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าซึ่งพิจารณา
ความมั่นคงเป็นปัจจัยส าคัญ การใช้เกณฑ์ระดับก าลังผลิตส ารองจะมีความเหมาะสมมากกว่า 
เนื่องจากระบบไฟฟ้าไม่สามารถรับความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้ ซึ่งการประเมิน
ด้วยเกณฑ์ระดับก าลังผลิตส ารองจะเป็นการพิจารณาส่วนเผื่อในกรณีเลวร้ายที่สุด ณ ขณะเกิดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด ในขณะที่การประเมินด้วยเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับจะเป็นการประเมินใน
ลักษณะของค่าเฉลี่ยเท่านั้น 

 
  



บทที ่6 
สรุป 

 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่น าเสนอในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าเข้ามาในระบบตามกรอบการค านวณทางนโยบายด้าน
พลังงานโดยมีการเลือกพื้นที่ติดตั้งของโรงไฟฟ้าด้วย ในการวางแผนดังกล่าวเริ่มจากการค านวณดัชนี
ความเชื่อถือได้และการจัดสรรก าลังผลิตในช่วงเวลาที่ต้องการพิจารณาทีละช่วงเวลา การตัดสินใจว่า
ระบบต้องการโรงไฟฟ้าจะเกิดจากการประเมินดัชนีความเชื่อถือได้ของทั้งระบบอยู่ในระดับต่ าหรือไม่ 
ถ้าอยู่ในระดับต่ ากว่าก าหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าผ่านการค านวณดัชนีความ
เชื่อถือได้รายพื้นที่จะเกิดขึ้นก่อน เมื่อได้พื้นที่ที่มีความเชื่อถือได้รายพื้นที่ต่ าที่สุด ก็จะพิจารณาให้
โรงไฟฟ้าที่เหมาะกับพื้นที่นั้นเข้าไปแต่ถ้าโรงไฟฟ้าที่เข้าไปในพื้นที่นั้นท าให้ขัดกับนโยบายหรือ
ข้อจ ากัดของพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อถือได้ต่ าสุดอันดับถัดมาแทน จากนั้นกลับไปเลือก
โรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นต่อจนเสร็จ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเชิงนโยบายช่วงเวลาการ
ค านวณส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะค านวณทีละ 1 เดือน ไปเรื่อยๆ จนครบกรอบเวลาที่วางแผน ผล
ค าตอบที่ได้เป็นจุดที่เหมาะสมส าหรับช่วงเวลานั้น (Sub-Optimum) อาจไม่ใช่ค าตอบที่ครอบคลุม
กรอบเวลาทั้งหมด 
 ส าหรับเกณฑ์การตัดสินใจเลือกพื้นที่ติดตั้งโรงไฟฟ้าจะเป็นการค านวณดัชนีความเชื่อถือได้
รายพื้นที่ตัดสินใจว่าพื้นที่ที่พิจารณามีความต้องการโรงไฟฟ้ามากขนาดไหน แบบจ าลองของรายพื้นที่
จะประกอบไปด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่นั้นๆ โดยแต่ละพื้นที่ที่แบ่ง
ออกมามีการเช่ือมต่อกันด้วยสายส่งก าลังไฟฟ้า (Tie-Line) ไว้ส าหรับส่งก าลังไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ที่ระบบ
ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในพ้ืนที่ ในกรณีทั่วไปพื้นที่ที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าระบบ
ผลิตในพื้นที่และได้รับก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่ใกล้เคียงน้อยจะมีดัชนีความเชื่อถือได้ต่ าจะเป็นพื้นที่
เป้าหมายแรกในการพิจารณาเลือกโรงไฟฟ้าเข้าระบบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้น าเสนอการประเมินความ
เชื่อถือได้รายพื้นที่ 2 วิธี นั่นคือดัชนีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่ (Area-based LOLE) และ
ก าลังผลิตส ารองประจ าพื้นที่ (Area-based Reserved Margin) โดยตั้งกฎเกณฑ์ให้พื้นที่ที่พิจารณา
ได้รับก าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือติดกันเท่านั้น กล่าวคือ ไม่สนับสนุนให้ส่งก าลังไฟฟ้า
ข้ามไปช่วยเหลือมากกว่าสองต่อหรืออาจอนุมานได้ว่าเป็นการส่งก าลังไฟฟ้าที่ไกลเกินกว่าการ
ช่วยเหลือ  
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 ผลการทดสอบปรากฏว่า การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยเลือกพื้นที่ติดตั้ง
โรงไฟฟ้าหลังจากได้โรงไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระบบจะท าให้โรงไฟฟ้าที่เลือกมาในขณะนั้นมีโอกาสไม่
เหมาะสมกับความต้องการไฟฟ้าของพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าไปติดตั้ง ส่งผลให้มีช่วงเวลาหนึ่งเกิดการส่ง
ก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่ที่มีระบบผลิตไฟฟ้ามากๆ ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการไฟฟ้ามากๆ เป็นเหตุให้ใน
อนาคตต้องมีการขยายระบบส่งก าลังไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเดิมอีก ต่างกับการวางแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ที่มีการเลือกโรงไฟฟ้าและกระจายพื้นที่ตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มี
ความต้องการไฟฟ้าสูงมาก ท าให้ไม่จ าเป็นต้องขยายระบบส่งที่มีระยะทางไกลเพิ่ม อีกทั้งยังท าให้
ระบบผลิตในพื้นที่นั้นมีระดับความเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การวางแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าโดยพิจารณาเง่ือนไขเชิงพ้ืนที่ยังมีข้อดีในด้านนโยบาย เช่น ทราบจ านวนโรงไฟฟ้าที่ต้องเข้าพื้นที่
นั้นๆ อย่างชัดเจน เมื่อต้องการติดตั้ง สามารถหาพื้นที่ได้ทันก าหนดของแผน หรือก่อนวางแผนการมี
การส ารวจจ านวนพื้นที่ที่ประชาชนยอมรับให้ติดตั้งโรงไฟฟ้าได้เพื่อน ามาเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัดพื้นที่ใน
การวางแผน และเนื่องจากทราบว่าพื้นที่ใดควรสร้างโรงไฟฟ้าก่อน จะช่วยท าให้สามารถวางแผน
จัดหาเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ เป็นต้น  
 เมื่อพิจารณาการวางแผนเมื่อมีการแบ่งเขตพื้นที่รูปแบบต่างๆ พบว่า พื้นที่ที่มีโอกาสเป็น
พื้นที่เป้าหมายเป็นอันดับแรกในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะเป็นพื้นที่ที่มีสายส่งเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นเพียง
ทางเดียวและด้วยจากการก าหนดขอบเขตการค านวณความเชื่อถือได้รายพื้นที่ท าให้ค่าความเชื่อถือได้
ในพื้นที่ลักษณะดังกล่าวมีค่าค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีก าลังผลิตที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างเพียงพอโดยพึ่งพาการส่งผ่านพลังงานข้ามพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่
ข้างเคียงให้น้อยที่สุด 
 ส าหรับดัชนีที่ใช้เลือกพื้นที่เป้าหมายนั้น พบว่า การเลือกพื้นที่เป้าหมายด้วยดัชนีก าลังผลิต
ส ารองประจ าพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะท าให้การส่งก าลังไฟฟ้าข้ามพื้นที่มีค่าน้อยกว่าการเลือกพื้นที่
เป้าหมายด้วยดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่ เนื่องมาจากการเลือกพื้นที่จากดัชนีก าลังผลิต
ส ารองประจ าพื้นที่จะเหมือนการตัดสินใจด้วยบุคคลที่มองว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงจากการขาดก าลัง
ผลิตมากกว่ากัน ท าให้เน้นเพิ่มโรงไฟฟ้าไปในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งต่างกับการเลือกพื้นที่จากดัชนีโอกาสเกิด
ไฟฟ้าดับประจ าพื้นที่ซึ่งเป็นการค านวณทางสถิติร่วมอยู่ด้วย ท าให้ได้ค าตอบแตกต่างออกไป อย่างไรก็
ดี ผลการจัดท าแผนด้วยเกณฑ์การเลือกพื้นที่แบบก าลังผลิตส ารองก็มีแนวโน้มท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อหน่วยของระบบผลิตสูงกว่าด้วย 
 

6.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1) เนื่องจากปัจจุบันมีแต่เพียงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของทั้งระบบ ไม่มี
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละพื้นที่ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าราย
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พื้นที่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการประมาณจากสัดส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าฐาน
ของทั้งระบบ ซึ่งในทางปฏิบัติการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่มี
โอกาสไม่เป็นไปตามสัดส่วนดังที่ค านวณไว้ อาจท าให้ผลการทดสอบการเลือกพื้นที่ติดตั้ง
แตกต่างจากผลที่สรุปไว้ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 

2) การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นการตัดสินใจเลือกโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขค่อนข้างจ ากัด ในทางปฏิบัติอาจมี
แผนพิจารณาเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรเข้าไปในพ้ืนที่เพื่อลดการส่งก าลังไฟฟ้าจากพื้นที่อื่น เป็นต้น 

3) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้พิจารณาการค านวณต้นทุนค่าใช้เฉลี่ยเฉพาะระบบผลิตเท่านั้น หาก
สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากระบบส่งที่เกิดจากการส่งก าลังข้ามพื้นที่ได้ อาจ
น าไปใช้เป็นเงื่อนไขประกอบการค านวณการเลือกโรงไฟฟ้าหรือแสดงผลกระทบอื่นๆ 
ที่มาจากการวางแผนฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ตารางที่  ก.1 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟา้ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 ที่ติดตั้ง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

1 Bhumibol Dam  (1) 779.20 Renew Hydro - 3.58 1 พ.ค./2507 หลังแผน 
2 Sirikit Dam  (1) 500.00 Renew Hydro - 3.58 1 ม.ค./2517 หลังแผน 
3 Ubol Ratana Dam  (1) 25.20 Renew Hydro - 6.76 3 มี.ค./2509 หลังแผน 
4 Sirindhorn Dam  (1) 36.00 Renew Hydro - 3.58 3 พ.ย./2515 หลังแผน 
5 Chulabhorn Dam  (1) 40.00 Renew Hydro - 3.58 3 ต.ค./2515 หลังแผน 
6 Nam Pung Dam  (1) 6.00 Renew Hydro - 6.76 3 ต.ค./2508 หลังแผน 
7 Srinagarind  (1) 720.00 Renew Hydro - 3.58 4 ก.พ./2523 หลังแผน 
8 Vajiralongkorn Dam  (1) 300.00 Renew Hydro - 3.58 4 ก.พ./2528 หลังแผน 
9 Tha Thung Na Dam  (1) 39.00 Renew Hydro - 3.58 4 ธ.ค./2525 หลังแผน 
10 Kaeng Krachan Dam  (1) 19.00 Renew Hydro - 6.76 4 ส.ค./2517 หลังแผน 
11 Bang Lang Dam  (1) 72.00 Renew Hydro - 3.58 2 ก.ค./2524 หลังแผน 
12 Mae Ngat Dam  (1) 9.00 Renew Hydro - 6.76 1 ต.ค./2528 หลังแผน 
13 Ban Yang + Huai Kum Dam + 

Ban Khun Klang 
2.78 Renew Hydro 

- 
6.76 1 ก.พ./2517 หลังแผน 

14 Rajjaprabha Dam  (1) 240.00 Renew Hydro - 3.58 2 พ.ค./2530 หลังแผน 
15 Pak Mun Dam  (1) 136.00 Renew Hydro - 3.58 3 ต.ค./2537 ธ.ค./2587 
16 Lamtakhong Dam  (1,2) 500.00 Renew Hydro - 2.86 3 มิ.ย./2547 หลังแผน 



 
 

89  

 
 

No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

17 South Bangkok  (1.1) 316.00 Combine Cycle Natural Gas 7,800 5.00 4 ส.ค./2536 ม.ค./2563 
18 South Bangkok  (2.1) 562.00 Combine Cycle Natural Gas 7,600 7.00 4 ก.ค./2539 ม.ค./2566 
19 South Bangkok  (3.1) 710.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2552 ธ.ค./2577 
20 Bang Pakong  (1) 525.50 Thermal Natural Gas 9,800 6.00 4 ก.ย./2534 เม.ย./2557 
21 Bang Pakong  (2) 526.50 Thermal Natural Gas 9,800 6.00 4 ก.ย./2534 เม.ย./2557 
22 Bang Pakong  (3) 576.00 Thermal Natural Gas 9,500 6.00 4 ม.ค./2535 ม.ค./2570 
23 Bang Pakong  (4) 576.00 Thermal Natural Gas 9,500 6.00 4 ธ.ค./2535 ม.ค./2571 
24 Bang Pakong  (3.1) 314.00 Combine Cycle Natural Gas 8,300 7.00 4 ม.ค./2534 ม.ค./2560 
25 Bang Pakong  (4.1) 314.00 Combine Cycle Natural Gas 8,400 7.00 4 ม.ค./2534 ม.ค./2561 
26 Bang Pakong  (5.1) 710.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2552 ม.ค./2577 
27 Mae Moh  (4) 140.00 Thermal Lignite 11,500 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2574 
28 Mae Moh  (5) 140.00 Thermal Lignite 11,500 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2574 
29 Mae Moh  (6) 140.00 Thermal Lignite 11,500 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2574 
30 Mae Moh  (7) 140.00 Thermal Lignite 11,500 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2574 
31 Mae Moh  (8) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2572 
32 Mae Moh  (9) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2573 
33 Mae Moh  (10) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 ก.ย./2534 ม.ค./2574 
34 Mae Moh  (11) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 ก.ย./2534 ธ.ค./2574 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

35 Mae Moh  (12) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 พ.ค./2538 ธ.ค./2577 
36 Mae Moh  (13) 270.00 Thermal Lignite 10,600 5.00 1 พ.ย./2538 ธ.ค./2578 
37 Krabi  (1) 315.00 Thermal Oil 10,400 10.00 2 ก.พ./2547 ธ.ค./2577 
38 Nam Phong  (1.1) 325.00 Combine Cycle Natural Gas 8,300 7.00 3 ม.ค./2534 ม.ค./2561 
39 Nam Phong  (2.1) 325.00 Combine Cycle Natural Gas 8,400 7.00 3 มิ.ย./2536 ม.ค./2563 
40 Wang Noi  (1.1) 612.00 Combine Cycle Natural Gas 7,800 6.00 4 เม.ย./2539 ม.ค./2566 
41 Wang Noi  (2.1) 612.00 Combine Cycle Natural Gas 7,700 6.00 4 ก.ย./2539 ม.ค./2566 
42 Wang Noi  (3.1) 686.00 Combine Cycle Natural Gas 7,200 6.00 4 ก.ค./2540 ม.ค./2566 
43 Chana  (1.1) 710.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 2 มี.ค./2551 ธ.ค./2577 
44 Mae Hong Son  (1) 4.40 Gas Turbine Diesel 10,400 10.00 1 พ.ค./2550 ธ.ค./2575 
45 Theun Hinboun (Laos)  (1) 214.00 Renew Hydro - 3.58 3 เม.ย./2541 ม.ค./2574 
46 Houay Ho (Laos)  (1) 126.00 Renew Hydro - 3.58 3 ก.ย./2542 ม.ค./2573 
47 Thailand-Malaysia HVDC  (1) 300.00 HVDC HVDC - 0.00 2 ธ.ค./2544 หลังแผน 
48 REGCO  (1.1) 294.70 Combine Cycle Natural Gas 8,300 4.00 4 ม.ค./2535 ม.ค./2558 
49 REGCO  (2.1) 287.70 Combine Cycle Natural Gas 8,300 4.00 4 มี.ค./2535 ม.ค./2558 
50 REGCO  (3.1) 289.80 Combine Cycle Natural Gas 8,300 4.00 4 พ.ค./2535 ม.ค./2558 
51 REGCO  (4.1) 302.90 Combine Cycle Natural Gas 8,300 4.00 4 ก.ย./2536 ม.ค./2558 
52 KEGCO  (2) 70.20 Thermal Natural Gas 10,300 7.00 2 ก.ย./2534 มิ.ย./2559 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

53 KEGCO  (1.1) 678.00 Combine Cycle Natural Gas 8,300 4.00 2 ก.พ./2538 ก.ค./2559 
54 Ratchaburi  (1) 720.00 Thermal Natural Gas 9,400 4.00 4 มิ.ย./2543 พ.ย./2568 
55 Ratchaburi  (2) 720.00 Thermal Natural Gas 9,400 4.00 4 ต.ค./2543 พ.ย./2568 
56 Ratchaburi  (1.1) 685.00 Combine Cycle Natural Gas 7,000 5.00 4 พ.ย./2544 พ.ค./2570 
57 Ratchaburi  (2.1) 675.00 Combine Cycle Natural Gas 7,000 5.00 4 ธ.ค./2544 พ.ค./2570 
58 Ratchaburi  (3.1) 681.00 Combine Cycle Natural Gas 7,000 5.00 4 เม.ย./2545 พ.ย./2570 
59 TECO  (1.1) 700.00 Combine Cycle Natural Gas 7,200 5.00 4 ก.ค./2543 มิ.ย./2563 
60 IPT  (1.1) 700.00 Combine Cycle Natural Gas 7,100 5.00 4 มิ.ย./2543 ก.ย./2568 
61 GLOW  (1.1) 356.50 Combine Cycle Natural Gas 7,000 5.00 4 เม.ย./2545 ก.พ./2571 
62 GLOW  (2.1) 356.50 Combine Cycle Natural Gas 7,000 5.00 4 เม.ย./2545 ก.พ./2571 
63 EPEC  (1.1) 350.00 Combine Cycle Natural Gas 7,000 4.00 4 ก.ค./2545 เม.ย./2566 
64 BLCP  (1) 673.25 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 ต.ค./2549 ธ.ค./2574 
65 Klong Chong Klam Solar 0.20 Renew Solar - 5.00 1 ม.ค./2556 หลังแผน 
66 Prom-Thep Solar 0.01 Renew Solar - 5.00 2 ม.ค./2556 หลังแผน 
67 San Kham Pheng Solar 0.01 Renew Solar - 5.00 1 ม.ค./2556 หลังแผน 
68 Pha Bhong Solar 0.50 Renew Solar - 5.00 1 ม.ค./2556 หลังแผน 
69 Fang Geo 0.30 Renew Geo 11,500 5.00 1 ม.ค./2556 หลังแผน 
70 Sirindhorn Solar (1) 1.01 Renew Solar - 5.00 3 ม.ค./2556 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

71 Prom-Thep Wind 0.19 Renew Wind - 5.00 2 ม.ค./2556 หลังแผน 
72 Lamtakong Wind 2.50 Renew Wind - 5.00 3 ม.ค./2556 หลังแผน 
73 BLCP  (2) 673.25 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 ก.พ./2550 ธ.ค./2575 
74 GPG  (1.1) 734.00 Combine Cycle Natural Gas 7,100 5.00 4 พ.ค./2550 มี.ค./2575 
75 GPG  (2.1) 734.00 Combine Cycle Natural Gas 7,100 5.00 4 มี.ค./2551 มี.ค./2576 
76 RGCO power  (1.1) 700.00 Combine Cycle Natural Gas 7,100 5.00 4 มี.ค./2551 มี.ค./2576 
77 RGCO power  (2.1) 700.00 Combine Cycle Natural Gas 7,100 5.00 4 มิ.ย./2551 มิ.ย./2576 
78 SPP Natural Gas (1) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 เม.ย./2539 เม.ย./2560 
79 SPP Natural Gas (2) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ต.ค./2539 ต.ค./2560 
80 SPP Natural Gas (3) 9.50 COGEN Bituminous 8,300 7.00 4 ก.พ./2540 ก.พ./2561 
81 SPP Natural Gas (4) 32.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 เม.ย./2540 เม.ย./2561 
82 SPP Natural Gas (5) 5.00 COGEN Oil 8,300 7.00 1 มิ.ย./2541 มิ.ย./2562 
83 SPP Natural Gas (6) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ก.ย./2541 ก.ย./2562 
84 SPP Natural Gas (7) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ก.ย./2541 ก.ย./2562 
85 SPP Natural Gas (8) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ธ.ค./2541 ก.พ./2563 
86 SPP Natural Gas (9) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ส.ค./2542 ส.ค./2563 
87 SPP Natural Gas (10) 55.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ก.พ./2541 ก.พ./2564 
88 SPP Natural Gas (11) 55.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ก.ย./2541 พ.ค./2564 



 
 

93  

 
 

No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

89 SPP Natural Gas (12) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ต.ค./2543 ต.ค./2564 
90 SPP Natural Gas (13) 60.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ส.ค./2544 ส.ค./2565 
91 SPP Natural Gas (14) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ต.ค./2544 ต.ค./2565 
92 SPP Natural Gas (15) 41.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 เม.ย./2541 เม.ย./2566 
93 SPP Natural Gas (16) 60.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ก.พ./2546 ก.พ./2567 
94 SPP Natural Gas (17) 60.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 เม.ย./2542 เม.ย./2567 
95 SPP Natural Gas (18) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 พ.ค./2542 พ.ค./2567 
96 SPP Natural Gas (19) 60.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 พ.ค./2542 พ.ค./2567 
97 SPP Natural Gas (20) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 มิ.ย./2542 มิ.ย./2567 
98 SPP Natural Gas (21) 90.00 COGEN Bituminous 9,100 5.00 4 มี.ค./2542 มี.ค./2567 
99 SPP Natural Gas (22) 90.00 COGEN Bituminous 9,100 5.00 4 ก.ค./2542 ก.ค./2567 
100 SPP Natural Gas (23) 90.00 COGEN Bituminous 9,100 5.00 4 ก.ย./2542 ก.ย./2567 
101 SPP Natural Gas (24) 90.00 COGEN Bituminous 9,100 5.00 4 เม.ย./2543 เม.ย./2568 
102 SPP Natural Gas (25) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ต.ค./2543 ต.ค./2568 
103 SPP Natural Gas (26) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 พ.ย./2553 พ.ย./2578 
104 North Bangkok  (1) 670.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ค./2553 ธ.ค./2578 
105 NamTheun2 2power plant 1  948.00 Renew Hydro - 4.00 3 มี.ค./2553 หลังแผน 
106 NamNgum2 2power plant 1   596.60 Renew Hydro - 4.00 3 ม.ค./2554 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

107 VSPP COGEN 2011 (1) 19.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ธ.ค./2554 ม.ค./2574 
108 SPP COGEN 2011 (1) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ธ.ค./2554 ม.ค./2574 
109 SPP COGEN 2011 (2) 90.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ธ.ค./2554 ม.ค./2574 
110 SPP COGEN 2011 (3) 27.00 COGEN Natural Gas 8,300 7.00 4 ธ.ค./2554 ม.ค./2574 
111 SPP COGEN 2012  (1) 74.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2555 มิ.ย./2580 
112 SPP COGEN 2012  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ย./2555 ก.ย./2580 
113 SPP COGEN 2012  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ธ.ค./2555 ธ.ค./2580 
114 VSPP COGEN 2012 8.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2555 หลังแผน 
115 Chao Phaya Dam 12.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ม.ค./2555 หลังแผน 
116 Nareasuan Dam 8.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 ม.ค./2555 หลังแผน 
117 Khun Dan Dam 10.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ม.ค./2555 หลังแผน 
118 Gheco-one  (1) 660.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 พ.ค./2555 ธ.ค./2584 
119 Theun-Hinboun 220.00 Renew Hydro - 4.00 3 ก.ค./2555 หลังแผน 
120 Mae Klong Dam 12.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ม.ค./2556 หลังแผน 
121 Pasak Dam 6.70 Renew Small Hydro - 6.76 4 ก.พ./2556 หลังแผน 
122 SPP COGEN 2013  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2556 ธ.ค./2581 
123 SPP COGEN 2013  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.พ./2556 ธ.ค./2581 
124 SPP COGEN 2013  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2556 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

125 SPP COGEN 2013  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 เม.ย./2556 หลังแผน 
126 SPP COGEN 2013  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 เม.ย./2556 หลังแผน 
127 SPP COGEN 2013  (6) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ค./2556 หลังแผน 
128 SPP COGEN 2013  (7) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2556 หลังแผน 
129 SPP COGEN 2013  (8) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2556 หลังแผน 
130 SPP COGEN 2013  (9) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2556 หลังแผน 
131 SPP COGEN 2013  (10) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2556 หลังแผน 
132 SPP COGEN 2013  (11) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2556 หลังแผน 
133 SPP COGEN 2013  (12) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ต.ค./2556 หลังแผน 
134 SPP COGEN 2013  (13) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2556 หลังแผน 
135 VSPP COGEN 2013 16.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2556 หลังแผน 
136 SPP-NonFirm Biomass (1) 8.00 Renew Biomass 11,500 - 3 มิ.ย./2540 หลังแผน 
137 SPP-Firm Biomass (2) 41.00 Renew Biomass 11,500 - 4 เม.ย./2542 พ.ค./2567 
138 SPP-Firm Biomass (3) 8.00 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ค./2542 พ.ค./2563 
139 SPP-NonFirm Biomass (4) 7.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ก.พ./2543 หลังแผน 
140 SPP-Firm Biomass (5) 5.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ต.ค./2544 ก.ย./2569 
141 SPP-NonFirm Biomass (6) 8.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ม.ค./2545 หลังแผน 
142 SPP-NonFirm Biomass (7) 8.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ม.ค./2546 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

143 SPP-Firm Biomass (8) 8.80 Renew Biomass 11,500 - 3 พ.ค./2546 มิ.ย./2567 
144 SPP-NonFirm Biomass (9) 30.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ส.ค./2546 หลังแผน 
145 SPP-Firm Biomass (10) 50.00 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ย./2546 พ.ย./2571 
146 SPP-Firm Biomass (11) 25.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ธ.ค./2546 ธ.ค./2571 
147 SPP-NonFirm Biomass (12) 6.00 Renew Biomass 11,500 - 3 เม.ย./2547 หลังแผน 
148 SPP-Firm Biomass (13) 27.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ก.ค./2547 ก.ค./2568 
149 SPP-Firm Biomass (14) 29.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ก.ย./2547 ก.ย./2568 
150 SPP-Firm Biomass (15) 20.00 Renew Biomass 11,500 - 1 ธ.ค./2548 ธ.ค./2573 
151 SPP-Firm Biomass (16) 6.50 Renew Biomass 11,500 - 3 ม.ค./2549 ม.ค./2570 
152 SPP-NonFirm Biogas (1) 12.00 Renew Biogas 11,500 - 4 ก.ค./2549 หลังแผน 
153 SPP-Firm Biomass (17) 20.20 Renew Biomass 11,500 - 2 พ.ย./2549 พ.ย./2574 
154 SPP-Firm Biomass (18) 20.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ธ.ค./2549 ม.ค./2571 
155 SPP-Firm Biomass (19) 8.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ม.ค./2550 ก.พ./2571 
156 SPP-NonFirm Biogas (20) 1.72 Renew Biogas 11,500 - 1 มิ.ย./2550 หลังแผน 
157 SPP-Firm Biomass (21) 8.80 Renew Biomass 11,500 - 2 ก.ย./2550 ก.ย./2575 
158 SPP-Firm Biomass (22) 10.80 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ย./2552 พ.ย./2577 
159 SPP-Firm Biomass (23) 10.00 Renew Biomass 11,500 - 3 พ.ย./2552 พ.ย./2577 
160 SPP-NonFirm Biomass (24) 22.00 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ย./2553 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

161 SPP-NonFirm Small Hydro (1) 12.20 Renew Small Hydro - - 4 มี.ค./2554 หลังแผน 
162 SPP-NonFirm Solar (1) 55.00 Renew Solar - - 4 ธ.ค./2554 หลังแผน 
163 SPP-NonFirm Solar (2) 41.00 Renew Solar - - 4 ธ.ค./2554 หลังแผน 
164 SPP-NonFirm Wind (1) 60.00 Renew Wind - - 4 ม.ค./2555 หลังแผน 
165 SPP-NonFirm Biomass (25) 25.00 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ค./2555 หลังแผน 
166 SPP-NonFirm Solar (3) 30.00 Renew Solar - - 4 ก.ค./2555 หลังแผน 
167 SPP-Firm Biomass (26) 15.50 Renew Biomass 11,500 - 3 ก.ย./2555 ก.ย./2580 
168 SPP-NonFirm Wind (2) 90.00 Renew Wind - - 3 พ.ย./2555 หลังแผน 
169 SPP-Firm Biomass (27) 21.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ม.ค./2556 ม.ค./2581 
170 SPP-Firm Biomass (28) 21.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ม.ค./2556 ม.ค./2581 
171 SPP-NonFirm Biomass (29) 28.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ม.ค./2556 หลังแผน 
172 SPP-NonFirm Wind (3) 90.00 Renew Wind - - 3 ก.พ./2556 หลังแผน 
173 SPP-NonFirm Wind (4) 50.00 Renew Wind - - 3 มี.ค./2556 หลังแผน 
174 SPP-NonFirm Biomass (30) 60.00 Renew Biomass 11,500 - 4 เม.ย./2556 หลังแผน 
175 SPP-NonFirm Biomass (31) 16.00 Renew Biomass 11,500 - 4 พ.ค./2556 หลังแผน 
176 SPP-Firm Biomass (32) 24.00 Renew Biomass 11,500 - 3 มิ.ย./2556 มิ.ย./2581 
177 SPP-NonFirm Biomass (33) 20.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ก.ย./2556 หลังแผน 
178 SPP-NonFirm Solar (4) 40.00 Renew Solar - - 4 ต.ค./2556 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

179 SPP-NonFirm Solar (5) 90.00 Renew Solar - - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
180 SPP-NonFirm Biomass (34) 18.00 Renew Biomass 11,500 - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
181 SPP-Firm Biomass (35) 22.00 Renew Biomass 11,500 - 3 ธ.ค./2556 ธ.ค./2581 
182 VSPP Solar 2013 Area 1 265.35 Renew Solar - - 1 ธ.ค./2556 หลังแผน 
183 VSPP Solar 2013 Area 2 3.27 Renew Solar - - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
184 VSPP Solar 2013 Area 3 901.16 Renew Solar - - 3 ธ.ค./2556 หลังแผน 
185 VSPP Solar 2013 Area 4 785.62 Renew Solar - - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
186 VSPP Wind 2013 Area 2 11.43 Renew Wind - - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
187 VSPP Wind 2013 Area 3 20.45 Renew Wind - - 3 ธ.ค./2556 หลังแผน 
188 VSPP Wind 2013 Area 4 7.00 Renew Wind - - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
189 VSPP Small Hydro 2013 Area 1 6.73 Renew Small Hydro - - 1 ธ.ค./2556 หลังแผน 
190 VSPP Small Hydro 2013 Area 2 0.05 Renew Small Hydro - - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
191 VSPP Small Hydro 2013 Area 4 0.80 Renew Small Hydro - - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
192 VSPP Biomass 2013 Area 1 285.88 Renew Biomass 11,500 - 1 ธ.ค./2556 หลังแผน 
193 VSPP Biomass 2013 Area 2 163.33 Renew Biomass 11,500 - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
194 VSPP Biomass 2013 Area 3 676.52 Renew Biomass 11,500 - 3 ธ.ค./2556 หลังแผน 
195 VSPP Biomass 2013 Area 4 511.13 Renew Biomass 11,500 - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
196 VSPP Biogas 2013 Area 1 4.79 Renew Biogas 11,500 - 1 ธ.ค./2556 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

197 VSPP Biogas 2013 Area 2 91.21 Renew Biogas 11,500 - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
198 VSPP Biogas 2013 Area 3 83.47 Renew Biogas 11,500 - 3 ธ.ค./2556 หลังแผน 
199 VSPP Biogas 2013 Area 4 72.30 Renew Biogas 11,500 - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 
200 VSPP Waste 2013 Area 1 3.40 Renew Waste 11,500 - 1 ธ.ค./2556 หลังแผน 
201 VSPP Waste 2013 Area 2 22.30 Renew Waste 11,500 - 2 ธ.ค./2556 หลังแผน 
202 VSPP Waste 2013 Area 3 1.00 Renew Waste 11,500 - 3 ธ.ค./2556 หลังแผน 
203 VSPP Waste 2013 Area 4 37.92 Renew Waste 11,500 - 4 ธ.ค./2556 หลังแผน 

*หลังแผน หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ไม่มีก าหนดปลดในแผนและไม่ทราบวันก าหนดปลดที่แน่ชัด 

** Area 1 = ภาคเหนือ, Area 2 = ภาคใต้, Area 3 = ภาคอีสาน และ Area 4 = ภาคกลาง 

*** ส าหรับโรงไฟฟ้า SPP ในเบื้องต้นระบุต าแหน่งจาก [29] 
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ตารางที่  ก.2 ข้อมูลระบบผลิตไฟฟา้ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 ที่มีก าหนดเข้าสู่ระบบหลังตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2573 

No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

1 VSPP Solar 2014 Area 1 59.75 Renew Solar -  - 1 ม.ค./2557 หลังแผน 
2 VSPP Solar 2014 Area 2 43.70 Renew Solar -  - 2 ม.ค./2557 หลังแผน 
3 VSPP Solar 2014 Area 3 109.65 Renew Solar -  - 3 ม.ค./2557 หลังแผน 
4 VSPP Solar 2014 Area 4 110.10 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2557 หลังแผน 
5 VSPP Wind 2014 Area 2 8.97 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2557 หลังแผน 
6 VSPP Wind 2014 Area 3 8.00 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2557 หลังแผน 
7 VSPP Small Hydro 2014 Area 1 8.03 Renew Small Hydro -  - 1 ม.ค./2557 หลังแผน 
8 VSPP Biomass 2014 Area 1 32.36 Renew Biomass 11,500  - 1 ม.ค./2557 หลังแผน 
9 VSPP Biomass 2014 Area 2 45.50 Renew Biomass 11,500  - 2 ม.ค./2557 หลังแผน 
10 VSPP Biomass 2014 Area 3 8.00 Renew Biomass 11,500  - 3 ม.ค./2557 หลังแผน 
11 VSPP Biomass 2014 Area 4 42.00 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2557 หลังแผน 
12 VSPP Biogas 2014 Area 1 0.95 Renew Biogas 11,500  - 1 ม.ค./2557 หลังแผน 
13 VSPP Biogas 2014 Area 2 9.80 Renew Biogas 11,500  - 2 ม.ค./2557 หลังแผน 
14 VSPP Biogas 2014 Area 3 8.33 Renew Biogas 11,500  - 3 ม.ค./2557 หลังแผน 
15 VSPP Biogas 2014 Area 4 18.63 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2557 หลังแผน 
16 VSPP Waste 2014 Area 1 1.00 Renew Waste 11,500  - 1 ม.ค./2557 หลังแผน 
17 VSPP Waste 2014 Area 2 9.90 Renew Waste 11,500  - 2 ม.ค./2557 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

18 VSPP Waste 2014 Area 3 3.00 Renew Waste 11,500  - 3 ม.ค./2557 หลังแผน 
19 VSPP Waste 2014 Area 4 1.35 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2557 หลังแผน 
20 VSPP COGEN 2014 16.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2557 หลังแผน 
21 Chana  (2.1) 782.20 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 2 เม.ย./2557 หลังแผน 
22 Wang Noi (4.1) 768.70 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 เม.ย./2557 หลังแผน 
23 SPP COGEN 2014  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2557 หลังแผน 
24 GULF JP NS  (1.1) 800.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2557 หลังแผน 
25 Tabsakare Solar  5.00 Renew Solar - 5.00 2 ก.ค./2557 หลังแผน 
26 SPP COGEN 2014  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ส.ค./2557 หลังแผน 
27 SPP-NonFirm Wind (5) 60.00 Renew Wind -  - 3 ก.ย./2557 หลังแผน 
28 SPP-NonFirm Wind (6) 45.00 Renew Wind -  - 3 ต.ค./2557 หลังแผน 
29 SPP COGEN 2014  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2557 หลังแผน 
30 SPP-NonFirm Solar (6) 90.00 Renew Solar -  - 1 ธ.ค./2557 หลังแผน 
31 SPP-NonFirm Wind (7) 90.00 Renew Wind -  - 3 ธ.ค./2557 หลังแผน 
32 SPP-NonFirm Waste (1) 55.00 Renew Waste 11,500  - 4 ธ.ค./2557 หลังแผน 
33 SPP-NonFirm Waste (2) 18.00 Renew Waste 11,500  - 4 ธ.ค./2557 หลังแผน 
34 Sirindhorn Solar  (2) 0.10 Renew Solar - 5.00 3 ธ.ค./2557 หลังแผน 
35 GULF JP NS  (2.1) 800.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 ธ.ค./2557 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

36 VSPP Solar 2015 Area 1 0.00 Renew Solar -  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
37 VSPP Solar 2015 Area 2 103.70 Renew Solar -  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
38 VSPP Solar 2015 Area 3 0.00 Renew Solar -  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
39 VSPP Solar 2015 Area 4 25.00 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
40 VSPP Wind 2015 Area 1 0.00 Renew Wind -  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
41 VSPP Wind 2015 Area 2 14.80 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
42 VSPP Wind 2015 Area 3 18.00 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
43 VSPP Wind 2015 Area 4 0.00 Renew Wind -  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
44 VSPP Small Hydro 2015 Area 1 0.00 Renew Small Hydro -  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
45 VSPP Small Hydro 2015 Area 2 0.00 Renew Small Hydro -  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
46 VSPP Small Hydro 2015 Area 3 0.00 Renew Small Hydro -  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
47 VSPP Small Hydro 2015 Area 4 0.00 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
48 VSPP Biomass 2015 Area 1 20.50 Renew Biomass 11,500  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
49 VSPP Biomass 2015 Area 2 44.50 Renew Biomass 11,500  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
50 VSPP Biomass 2015 Area 3 26.42 Renew Biomass 11,500  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
51 VSPP Biomass 2015 Area 4 0.99 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
52 VSPP Biogas 2015 Area 1 1.50 Renew Biogas 11,500  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
53 VSPP Biogas 2015 Area 2 19.88 Renew Biogas 11,500  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
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54 VSPP Biogas 2015 Area 3 5.20 Renew Biogas 11,500  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
55 VSPP Biogas 2015 Area 4 0.96 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
56 VSPP Waste 2015 Area 1 0.00 Renew Waste 11,500  - 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
57 VSPP Waste 2015 Area 2 0.00 Renew Waste 11,500  - 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
58 VSPP Waste 2015 Area 3 4.50 Renew Waste 11,500  - 3 ม.ค./2558 หลังแผน 
59 VSPP Waste 2015 Area 4 17.00 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
60 Bang Lang Dam  (expansion) 12.00 Renew Small Hydro - 6.76 2 ม.ค./2558 หลังแผน 
61 Kwal Noi Dam 30.00 Renew Small Hydro - 6.76 1 ม.ค./2558 หลังแผน 
62 VSPP COGEN 2015 16.90 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2558 หลังแผน 
63 SPP-NonFirm Wind (8) 36.00 Renew Wind -  - 2 มี.ค./2558 หลังแผน 
64 SPP-NonFirm Wind (9) 45.00 Renew Wind -  - 2 มี.ค./2558 หลังแผน 
65 SPP COGEN 2015  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2558 หลังแผน 
66 SPP COGEN 2015  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2558 หลังแผน 
67 SPP COGEN 2015  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2558 หลังแผน 
68 SPP COGEN 2015  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มี.ค./2558 หลังแผน 
69 SPP-NonFirm Wind (10) 32.50 Renew Wind -  - 3 เม.ย./2558 หลังแผน 
70 Khoa Yai Theng Wind  18.00 Renew Wind - 5.00 3 พ.ค./2558 หลังแผน 
71 Downstream ofChulabhorn Dam 1.30 Renew Small Hydro - 6.76 3 มิ.ย./2558 หลังแผน 
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72 GULF JP UT  (1) 800.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2558 หลังแผน 
73 Hong Sa  (1) 491.00 Thermal Lignite 9,100 6.00 1 มิ.ย./2558 หลังแผน 
74 SPP COGEN 2015  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2558 หลังแผน 
75 SPP-NonFirm Wind (11) 45.00 Renew Wind -  - 2 ก.ย./2558 หลังแผน 
76 SPP-NonFirm Wind (12) 50.00 Renew Wind -  - 2 ก.ย./2558 หลังแผน 
77 SPP-NonFirm Wind (13) 50.00 Renew Wind -  - 2 ก.ย./2558 หลังแผน 
78 SPP-NonFirm Wind (14) 40.00 Renew Wind -  - 2 ก.ย./2558 หลังแผน 
79 SPP-NonFirm Biomass (36) 25.00 Renew Biomass 11,500  - 3 ต.ค./2558 หลังแผน 
80 North Bangkok  (2) 900.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 ต.ค./2558 หลังแผน 
81 Klong Tron Dam 2.50 Renew Small Hydro - 6.76 1 พ.ย./2558 หลังแผน 
82 SPP COGEN 2015  (6) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2558 หลังแผน 
83 Hong Sa  (2) 491.00 Thermal Lignite 9,100 6.00 1 พ.ย./2558 หลังแผน 
84 SPP-NonFirm Solar (7) 90.00 Renew Solar -  - 1 ธ.ค./2558 หลังแผน 
85 Mae Kham Solar  0.10 Renew Solar - 5.00 1 ธ.ค./2558 หลังแผน 
86 Kiew Kor Mah Dam 5.50 Renew Small Hydro - 6.76 1 ธ.ค./2558 หลังแผน 
87 GULF JP UT  (2) 800.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 4 ธ.ค./2558 หลังแผน 
88 SPP-NonFirm Wind (15) 30.00 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2559 หลังแผน 
89 SPP-NonFirm Wind (16) 50.00 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2559 หลังแผน 
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90 SPP-NonFirm Wind (17) 90.00 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2559 หลังแผน 
91 VSPP COGEN 2016 20.80 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2559 หลังแผน 
92 Hong Sa  (3) 491.00 Thermal Lignite 9,100 6.00 1 มี.ค./2559 หลังแผน 
93 SPP-NonFirm Wind (18) 44.00 Renew Wind -  - 4 เม.ย./2559 หลังแผน 
94 SPP-NonFirm Wind (19) 90.00 Renew Wind -  - 3 มิ.ย./2559 หลังแผน 
95 SPP-NonFirm Wind (20) 90.00 Renew Wind -  - 3 มิ.ย./2559 หลังแผน 
96 SPP COGEN 2016  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2559 หลังแผน 
97 SPP COGEN 2016  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2559 หลังแผน 
98 SPP COGEN 2016  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2559 หลังแผน 
99 SPP COGEN 2016  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2559 หลังแผน 
100 South Natural Gas Power Plant  900.00 Combine Cycle Natural Gas 6,800 4.00 2 ก.ค./2559 หลังแผน 
101 SPP-NonFirm Wind (21) 90.00 Renew Wind -  - 3 ส.ค./2559 หลังแผน 
102 SPP-NonFirm Wind (22) 50.00 Renew Wind -  - 3 ก.ย./2559 หลังแผน 
103 SPP-NonFirm Wind (23) 60.00 Renew Wind -  - 3 ก.ย./2559 หลังแผน 
104 SPP-NonFirm Wind (24) 60.00 Renew Wind -  - 3 ต.ค./2559 หลังแผน 
105 Phaya Man Weir 2.00 Renew Small Hydro - 6.76 1 ต.ค./2559 หลังแผน 
106 SPP-NonFirm Wind (25) 60.00 Renew Wind -  - 3 พ.ย./2559 หลังแผน 
107 SPP COGEN 2016  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2559 หลังแผน 
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108 National Power Supply  (1) 135.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 พ.ย./2559 หลังแผน 
109 National Power Supply  (2) 135.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 พ.ย./2559 หลังแผน 
110 SPP-NonFirm Wind (26) 50.00 Renew Wind -  - 3 ธ.ค./2559 หลังแผน 
111 LamPawn Dam 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 ธ.ค./2559 หลังแผน 
112 Bhumibol Solar  0.10 Renew Solar - 5.00 1 ธ.ค./2559 หลังแผน 
113 Lamtakhong  Hydro Power 1.50 Renew Small Hydro - 6.76 3 ธ.ค./2559 หลังแผน 
114 SPP-NonFirm Waste (3) 90.00 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2560 หลังแผน 
115 Tard Noi Weir 2.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 ม.ค./2560 หลังแผน 
116 SPP-NonFirm Wind (27) 45.00 Renew Wind -  - 3 มี.ค./2560 หลังแผน 
117 SPP-NonFirm Wind (28) 48.00 Renew Wind -  - 3 มี.ค./2560 หลังแผน 
118 National Power Supply  (3) 135.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 มี.ค./2560 หลังแผน 
119 National Power Supply  (4) 135.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 4 มี.ค./2560 หลังแผน 
120 SPP-NonFirm Wind (29) 90.00 Renew Wind -  - 3 เม.ย./2560 หลังแผน 
121 SPP COGEN 2017  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
122 SPP COGEN 2017  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
123 SPP COGEN 2017  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
124 SPP COGEN 2017  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
125 SPP COGEN 2017  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
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126 SPP COGEN 2017  (6) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
127 SPP COGEN 2017  (7) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2560 หลังแผน 
128 Lamtakhong Dam  (3,4) 500.00 Renew Hydro - 2.86 3 มิ.ย./2560 หลังแผน 
129 SPP-NonFirm Wind (30) 60.00 Renew Wind -  - 3 ก.ค./2560 หลังแผน 
130 Rha Whai Wind 3.00 Renew Wind - 5.00 2 ก.ค./2560 หลังแผน 
131 SPP COGEN 2017  (8) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2560 หลังแผน 
132 SPP-NonFirm Wind (31) 45.00 Renew Wind -  - 3 ส.ค./2560 หลังแผน 
133 SPP-NonFirm Wind (32) 42.00 Renew Wind -  - 3 ส.ค./2560 หลังแผน 
134 Pha Juck Dam 20.00 Renew Small Hydro - 6.76 1 ก.ย./2560 หลังแผน 
135 SPP COGEN 2017  (9) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ย./2560 หลังแผน 
136 SPP COGEN 2017  (10) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2560 หลังแผน 
137 SPP-NonFirm Wind (33) 85.00 Renew Wind -  - 4 ธ.ค./2560 หลังแผน 
138 SPP-NonFirm Wind (34) 80.00 Renew Wind -  - 3 ธ.ค./2560 หลังแผน 
139 SPP-NonFirm Wind (35) 45.00 Renew Wind -  - 2 ธ.ค./2560 หลังแผน 
140 Rajjaprabha Solar 0.10 Renew Solar - 5.00 2 ธ.ค./2560 หลังแผน 
141 VSPP COGEN 2018 0.90 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2561 หลังแผน 
142 NamNgieb PP  (1) 269.00 Renew Hydro - 4.00 3 ม.ค./2561 หลังแผน 
143 SPP-NonFirm Wind (36) 90.00 Renew Wind -  - 3 ก.พ./2561 หลังแผน 
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144 SPP-NonFirm Wind (37) 50.00 Renew Wind -  - 3 มิ.ย./2561 หลังแผน 
145 Yasothon-Panomprai Weir 4.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 มิ.ย./2561 หลังแผน 
146 SPP COGEN 2018  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2561 หลังแผน 
147 SPP COGEN 2018  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2561 หลังแผน 
148 SPP COGEN 2018  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2561 หลังแผน 
149 SPP COGEN 2018  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2561 หลังแผน 
150 SPP COGEN 2018  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2561 หลังแผน 
151 Kra Sao Dam 1.60 Renew Small Hydro - 6.76 4 ส.ค./2561 หลังแผน 
152 Xe Pian PP (1) 390.00 Renew Hydro - 4.00 3 ส.ค./2561 หลังแผน 
153 SPP COGEN 2018  (6) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ย./2561 หลังแผน 
154 SPP COGEN 2018  (7) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ต.ค./2561 หลังแผน 
155 SPP COGEN 2018  (8) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 พ.ย./2561 หลังแผน 
156 Kao Leam Downstream Dam (1) 9.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ธ.ค./2561 หลังแผน 
157 Kao Leam Downstream Dam (2) 9.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ธ.ค./2561 หลังแผน 
158 VSPP COGEN 2019 4.80 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2562 หลังแผน 
159 SPP-NonFirm Wind (38) 60.00 Renew Wind -  - 4 เม.ย./2562 หลังแผน 
160 SPP-NonFirm Wind (39) 45.00 Renew Wind -  - 3 เม.ย./2562 หลังแผน 
161 SPP COGEN 2019  (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2562 หลังแผน 
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162 SPP COGEN 2019  (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2562 หลังแผน 
163 SPP COGEN 2019  (3) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 3 มิ.ย./2562 หลังแผน 
164 SPP COGEN 2019  (4) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2562 หลังแผน 
165 SPP COGEN 2019  (5) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2562 หลังแผน 
166 SPP COGEN 2019  (6) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 มิ.ย./2562 หลังแผน 
167 Clean Coal PP EGAT (1) 800.00 Thermal Bituminous 9,100 6.00 2 มิ.ย./2562 หลังแผน 
168 SPP COGEN 2019  (7) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ก.ค./2562 หลังแผน 
169 Huay Sator Dam 1.20 Renew Small Hydro - 6.76 4 ก.ย./2562 หลังแผน 
170 SPP COGEN 2019  (8) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ต.ค./2562 หลังแผน 
171 Xayaburi PP (1) 1220.00 Renew Hydro - 4.00 3 ต.ค./2562 หลังแผน 
172 Bang Pakong Dam 2.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 พ.ย./2562 หลังแผน 
173 SPP-NonFirm Wind (40) 40.00 Renew Wind -  - 4 ธ.ค./2562 หลังแผน 
174 Sirindhorn Solar (3) 1.00 Renew Solar - 5.00 4 ธ.ค./2562 หลังแผน 
175 South Khao Yai Theng Wind 50.00 Renew Wind - 5.00 3 ธ.ค./2562 หลังแผน 
176 SPP-NonFirm Biomass (36) 45.00 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2563 หลังแผน 
177 SPP COGEN 2020 (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2563 หลังแผน 
178 SPP-NonFirm Wind (41) 50.00 Renew Wind -  - 3 ส.ค./2563 หลังแผน 
179 SPP-NonFirm Wind (42) 45.00 Renew Wind -  - 3 ต.ค./2563 หลังแผน 
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180 SPP-NonFirm Wind (43) 50.00 Renew Wind -  - 3 ธ.ค./2563 หลังแผน 
181 Mae Suay Dam 1.90 Renew Small Hydro - 6.76 1 ธ.ค./2563 หลังแผน 
182 Klong Sri Yuat Dam 2.80 Renew Small Hydro - 6.76 4 ธ.ค./2563 หลังแผน 
183 Tha Takho Solar (1) 1.00 Renew Solar - 5.00 4 ธ.ค./2563 หลังแผน 
184 SPP COGEN 2021 (1) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2564 หลังแผน 
185 SPP COGEN 2021 (2) 90.00 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2564 หลังแผน 
186 VSPP COGEN 2021 0.90 COGEN Natural Gas 6,800 4.00 4 ม.ค./2564 หลังแผน 
187 SPP-NonFirm Wind (44) 40.00 Renew Wind -  - 3 พ.ค./2564 หลังแผน 
188 SPP-NonFirm Wind (45) 50.00 Renew Wind -  - 3 มิ.ย./2564 หลังแผน 
189 SPP-NonFirm Wind (46) 40.00 Renew Wind -  - 3 ก.ค./2564 หลังแผน 
190 Rural Weir 1.50 Renew Small Hydro - 6.76 3 ธ.ค./2564 หลังแผน 
191 Tha Takho Solar (2) 1.00 Renew Solar - 5.00 4 ธ.ค./2564 หลังแผน 
192 Additional Solar 2022 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2565 หลังแผน 
193 VSPP Wind 2022 9 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2565 หลังแผน 
194 VSPP Small Hydro 2022 0.3 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2565 หลังแผน 
195 VSPP Biomass 2022 53.7 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2565 หลังแผน 
196 VSPP Biogas 2022 2.5 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2565 หลังแผน 
197 VSPP Waste 2022 1.9 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2565 หลังแผน 
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198 Mahasarakham Weir 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 พ.ค./2565 หลังแผน 
199 Chulabhorn Dam  Solar 0.10 Renew Solar - 5.00 3 ธ.ค./2565 หลังแผน 
200 Low Speed Wind 10.00 Renew Wind - 5.00 2 ม.ค./2566 หลังแผน 
201 Additional Solar 2023 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2566 หลังแผน 
202 VSPP Wind 2023 9.5 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2566 หลังแผน 
203 VSPP Biomass 2023 32.8 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2566 หลังแผน 
204 VSPP Biogas 2023 2.6 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2566 หลังแผน 
205 VSPP Waste 2023 1.9 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2566 หลังแผน 
206 Huay Nam Sai Dam 2.00 Renew Small Hydro - 6.76 2 ก.ค./2566 หลังแผน 
207 Rasri Sarai Weir 1.50 Renew Small Hydro - 6.76 3 ก.ย./2566 หลังแผน 
208 Ubol Ratana Dam  Solar 0.10 Renew Solar - 5.00 3 ธ.ค./2566 หลังแผน 
209 Additional Solar 2024 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2567 หลังแผน 
210 VSPP Wind 2024 9.9 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2567 หลังแผน 
211 VSPP Small Hydro 2024 0.02 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2567 หลังแผน 
212 VSPP Biomass 2024 38.6 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2567 หลังแผน 
213 VSPP Biogas 2024 2.6 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2567 หลังแผน 
214 VSPP Waste 2024 1.9 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2567 หลังแผน 
215 Lum Tapern Dam 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 มิ.ย./2567 หลังแผน 
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216 Hua Na Weir 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 ก.ย./2567 หลังแผน 
217 Sirikit Dam  Solar 0.10 Renew Solar - 5.00 1 ธ.ค./2567 หลังแผน 
218 Additional Solar 2025 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2568 หลังแผน 
219 VSPP Wind 2025 10.4 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2568 หลังแผน 
220 VSPP Small Hydro 2025 0.3 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2568 หลังแผน 
221 VSPP Biomass 2025 21.2 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2568 หลังแผน 
222 VSPP Biogas 2025 2.6 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2568 หลังแผน 
223 VSPP Waste 2025 2 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2568 หลังแผน 
224 Pranburi Dam 1.50 Renew Small Hydro - 6.76 2 ธ.ค./2568 หลังแผน 
225 Tubsalao Dam 1.50 Renew Small Hydro - 6.76 4 ธ.ค./2568 หลังแผน 
226 Additional Solar 2026 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2569 หลังแผน 
227 VSPP Wind 2026 10.96 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2569 หลังแผน 
228 VSPP Biomass 2026 16.8 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2569 หลังแผน 
229 VSPP Biogas 2026 2.7 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2569 หลังแผน 
230 VSPP Waste 2026 2 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2569 หลังแผน 
231 Kamalasai Weir 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 มิ.ย./2569 หลังแผน 
232 Nham Phung Solar 1.00 Renew Solar - 5.00 3 ธ.ค./2569 หลังแผน 
233 E-Sarn Wind 50.00 Renew Wind - 5.00 3 ม.ค./2570 หลังแผน 
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234 Additional Solar 2027 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2570 หลังแผน 
235 VSPP Wind 2027 11.51 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2570 หลังแผน 
236 VSPP Small Hydro 2027 0.03 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2570 หลังแผน 
237 VSPP Biomass 2027 16.9 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2570 หลังแผน 
238 VSPP Biogas 2027 2.7 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2570 หลังแผน 
239 VSPP Waste 2027 2 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2570 หลังแผน 
240 Mae Wong Dam 12.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ก.ค./2570 หลังแผน 
241 Vajiralongkorn Dam  Solar 0.10 Renew Solar - 5.00 4 ธ.ค./2570 หลังแผน 
242 Mae Moh Solar 1.00 Renew Solar - 5.00 1 ม.ค./2571 หลังแผน 
243 Additional Solar 2028 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2571 หลังแผน 
244 VSPP Wind 2028 12.1 Renew Wind -  - 3 ม.ค./2571 หลังแผน 
245 VSPP Small Hydro 2028 0.3 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2571 หลังแผน 
246 VSPP Biomass 2028 14.4 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2571 หลังแผน 
247 VSPP Biogas 2028 2.8 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2571 หลังแผน 
248 VSPP Waste 2028 2 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2571 หลังแผน 
249 Mae Karn Dam 16.00 Renew Small Hydro - 6.76 1 มิ.ย./2571 หลังแผน 
250 Huay Samong Dam 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 ส.ค./2571 หลังแผน 
251 Additional Solar 2029 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2572 หลังแผน 
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No Name 
Capacity 

(MW) 
Gen Type Fuel Type 

Heat Rate 
(Btu/kwh) 

FOR (%) Area Entering Retirement 

252 VSPP Wind 2029 12.69 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2572 หลังแผน 
253 VSPP Biomass 2029 14.5 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2572 หลังแผน 
254 VSPP Biogas 2029 2.8 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2572 หลังแผน 
255 VSPP Waste 2029 2 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2572 หลังแผน 
256 Lam Dome Yai Weir 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 3 ก.ย./2572 หลังแผน 
257 Phai Bay Wind 10.00 Renew Wind - 5.00 4 ธ.ค./2572 หลังแผน 
258 Kham Phang Phet Solar 3.00 Renew Solar - 5.00 3 ธ.ค./2572 หลังแผน 
259 Additional Solar 2030 220 Renew Solar -  - 4 ม.ค./2573 หลังแผน 
260 VSPP Wind 2030 13.32 Renew Wind -  - 2 ม.ค./2573 หลังแผน 
261 VSPP Small Hydro 2030 0.02 Renew Small Hydro -  - 4 ม.ค./2573 หลังแผน 
262 VSPP Biomass 2030 14.7 Renew Biomass 11,500  - 4 ม.ค./2573 หลังแผน 
263 VSPP Biogas 2030 2.8 Renew Biogas 11,500  - 4 ม.ค./2573 หลังแผน 
264 VSPP Waste 2030 2.1 Renew Waste 11,500  - 4 ม.ค./2573 หลังแผน 
265 Klong Luang Dam 1.00 Renew Small Hydro - 6.76 4 มี.ค./2573 หลังแผน 
266 Southern Solar 10.00 Renew Solar - 5.00 2 ธ.ค./2573 หลังแผน 
267 Samut Sakorn Wind 30.00 Renew Wind - 5.00 4 ธ.ค./2573 หลังแผน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลระบบส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่
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ตารางที่  ข.1 ข้อมูลสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ปี พ.ศ. 2556 

Area Area Size (MVA) Number of Line 
1 4 2834 2 
1 4 2834 1 
1 4 859 1 
1 4 429 2 
1 4 859 1 
1 4 429 2 
1 3 429 2 
1 3 429 2 
2 4 429 2 
2 4 859 2 
3 4 429 2 

 

ตารางที่  ข.2 ข้อมูลสายส่งที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ปี พ.ศ. 2562 

Area Area Size (MVA) Number of Line 
1 4 2834 3 
1 4 859 1 
1 4 859 1 
1 4 429 2 
1 4 429 2 
1 4 429 2 
1 3 3734 2 
1 3 429 2 
2 4 859 2 
2 4 429 2 
3 4 859 2 
3 4 429 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟา้ที่ใช้ทดสอบ
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ภาพที่  ค.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงปีฐาน (พ.ศ. 2550) 
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ภาพที่  ค.2 สัดความต้องการใช้ไฟฟ้ารายพื้นที่ต่อ 1 MW ฐาน 4 พื้นที ่
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ตารางที่  ค.1 ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและคา่พยากรณ์ความต้องการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้าที่ใช ้

ปี ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (MW) ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 
2555 26,355 175,089 
2556 27,443 183,283 
2557 28,790 191,630 
2558 30,231 200,726 
2559 31,809 210,619 
2560 33,264 219,616 
2561 34,593 227,760 
2562 35,869 236,408 
2563 37,326 246,164 
2564 38,726 255,591 
2565 40,134 265,039 
2566 41,567 274,672 
2567 43,049 284,640 
2568 44,521 294,508 
2569 46,003 304,548 
2570 47,545 314,925 
2571 49,115 325,470 
2572 50,624 335,787 
2573 52,256 346,767 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
ข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการค านวณการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

โดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่
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ตารางที่  ง.1 ตัวประกอบก าลังผลิตพึ่งได ้(Dependable Factor) 

Dependable Type 
Monthly Dependable (%) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Bhumibol Dam 91.65 90.37 85.64 80.01 67.01 68.41 69.31 71.40 88.90 91.39 91.61 95.18 
Sirikit Dam   94.82 91.83 87.95 84.33 82.93 84.27 86.55 94.07 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ubol Ratana Dam 87.42 83.29 78.61 74.01 71.63 70.56 67.90 64.44 66.87 70.32 69.21 67.62 
Sirindhorn Dam 100.00 100.00 100.00 100.00 98.08 96.72 96.67 98.31 100.00 100.00 100.00 100.00 
Chulabhorn Dam 99.18 98.45 97.68 97.28 97.60 98.15 98.43 98.50 99.60 100.00 100.00 100.00 
Nam Pung Dam 95.00 95.00 93.33 93.33 91.67 91.67 93.33 93.33 95.00 96.67 96.67 96.67 
Srinagarind 98.39 97.74 96.67 96.07 95.25 97.04 96.33 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 
Vajiralongkorn Dam 86.54 95.83 92.21 78.83 83.60 80.58 80.00 85.08 90.52 92.21 92.48 91.87 
Tha Thung Na Dam 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44 
Kaeng Krachan Dam 75.26 72.63 69.47 68.42 66.32 63.16 57.89 59.47 61.05 73.16 77.37 76.32 
Bang Lang Dam 100.00 100.00 99.61 99.11 98.76 98.46 98.03 96.44 95.04 94.78 98.08 99.43 
Mae Ngat Dam 84.44 94.44 43.33 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 30.00 17.78 12.22 30.00 
Ban Yang + Huai Kum Dam 
+ Ban Khun Klang 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Rajjaprabha Dam 75.75 72.45 69.07 65.78 62.50 59.30 57.15 57.70 63.93 70.26 72.25 72.78 
Pak Mun Dam 43.82 41.76 44.12 49.41 0.00 0.00 0.00 0.00 48.82 73.53 79.41 68.53 
Lamtakhong Dam  (1,2) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Dependable Type 
Monthly Dependable (%) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Theun Hinboun (Laos) 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 77.27 
Houay Ho (Laos) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
NamTheun2 2power plant 1 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05 
NamNgum2 2power plant 1 88.54 85.90 82.62 79.06 78.49 78.49 83.84 85.32 83.99 80.77 78.49 78.49 
Theun-Hinboun (expansion)  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Lamtakhong Dam  (3,4) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
NamNgieb PP 95.16 89.10 83.31 82.13 86.43 84.97 92.43 94.45 90.54 89.96 87.90 95.01 
Xe Pian PP 83.39 90.96 95.31 92.91 85.54 83.05 93.11 98.53 98.42 87.88 88.14 86.55 
Xayaburi PP 65.01 58.49 54.65 54.13 55.34 71.93 91.84 91.48 92.51 99.94 88.07 73.52 
Import Hydro 100.00 98.33 96.09 92.80 89.78 87.87 90.28 93.30 98.09 98.65 97.29 97.78 
SPP-Firm 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
VSPP-COGEN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Solar 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 
Wind 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Geo 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
Biomass 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
Biogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Waste 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 



 
 

124  

 
 

Dependable Type 
Monthly Dependable (%) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Small Hydro 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
Conventional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่  ง.2 ค่าองค์ประกอบการใช้โรงไฟฟ้า (Plant Factor) 

Plant Factor Type 
Monthly Plant Factor (%) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Bhumibol Dam 17.99 28.76 29.95 25.40 10.07 5.19 5.17 5.14 6.25 6.29 6.29 7.10 
Sirikit Dam   17.12 21.78 24.81 18.54 8.00 8.00 8.00 8.00 31.15 8.41 15.11 8.00 
Ubol Ratana Dam 19.15 18.36 14.72 12.51 2.88 5.24 15.84 8.91 4.02 8.69 0.22 1.33 
Sirindhorn Dam 16.28 16.25 17.59 23.57 30.24 16.20 16.20 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 
Chulabhorn Dam 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 30.45 29.67 14.38 12.50 
Nam Pung Dam 16.58 16.62 16.58 16.67 16.58 16.67 16.58 26.66 16.67 26.66 26.62 16.58 
Srinagarind 21.17 26.65 32.42 19.03 28.80 7.91 13.37 7.01 14.56 7.33 13.55 8.16 
Vajiralongkorn Dam 25.62 34.45 31.67 15.48 16.55 35.94 25.14 13.11 17.48 3.98 19.36 1.27 
Tha Thung Na Dam 36.77 43.04 50.97 60.54 16.20 16.03 22.75 16.54 16.03 16.20 16.13 22.13 
Kaeng Krachan Dam 21.22 29.37 18.75 18.42 21.58 63.16 58.43 59.00 46.27 18.39 35.75 18.39 
Bang Lang Dam 25.00 20.83 20.83 20.83 22.10 22.65 21.45 21.17 20.83 20.83 20.83 20.83 
Mae Ngat Dam 82.59 91.44 37.19 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 27.93 16.43 8.33 27.03 
Ban Yang + Huai Kum Dam  51.44 47.69 40.08 35.87 37.66 46.36 59.23 57.44 72.34 62.80 51.31 47.24 
Rajjaprabha Dam 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 15.54 
Pak Mun Dam 7.51 7.00 7.51 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 35.13 48.62 32.68 13.84 
Lamtakhong Dam  (1,2) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Theun Hinboun (Laos) 57.26 52.93 51.68 44.42 47.72 61.38 76.66 77.27 77.27 77.27 70.95 63.95 



 
 

126  

 
 

Plant Factor Type 
Monthly Plant Factor (%) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
Houay Ho (Laos) 53.77 59.54 53.77 55.57 53.77 55.57 53.77 55.17 59.92 58.04 55.57 53.77 
NamTheun2 2power plant 1 51.82 51.11 50.38 50.49 51.82 52.58 55.61 56.59 56.78 55.37 52.84 51.11 
NamNgum2 2power plant 1 43.26 43.65 41.68 39.81 37.85 37.48 39.88 43.93 46.56 47.31 44.70 43.26 
Theun-Hinboun (expansion)  79.00 86.92 93.05 91.04 69.65 39.96 64.70 73.37 69.44 57.73 48.86 60.97 
Lamtakhong Dam  (3,4) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
NamNgieb PP 53.96 51.45 47.47 46.47 49.47 48.53 52.46 53.96 51.63 50.97 50.08 53.96 
Xe Pian PP 47.63 52.43 54.45 53.10 48.87 47.44 53.21 56.31 56.23 50.21 50.36 49.46 
Xayaburi PP 34.15 30.86 28.97 28.69 29.31 38.37 53.98 48.59 48.84 53.21 47.93 39.00 
Import Hydro 61.62 61.63 59.52 58.19 58.26 62.35 75.43 80.92 85.86 75.42 62.59 60.40 
SPP-Firm 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
VSPP-COGEN 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
Solar 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Wind 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
Geo 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 
Biomass 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
Biogas 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 
Waste 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 
Small Hydro 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
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ตารางที่  ง.3 ราคาต้นทุนเชือ้เพลิง (Fuel Cost) ที่พยากรณ์ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้า 

Fuel Type 
Fuel Cost (USD/MMBtu) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 

Natural Gas 10.99 11.64 12.50 12.89 13.37 13.83 14.35 15.48 16.48 17.49 18.04 18.53 18.71 19.23 19.42 19.81 20.21 20.61 
Lignite 2.97 3.30 3.49 2.72 3.00 3.00 2.54 2.72 2.76 2.78 2.79 2.79 2.80 2.74 2.74 2.72 2.74 2.86 

Bituminous 4.28 4.40 4.49 4.59 4.69 4.81 4.89 4.96 5.06 5.15 5.21 5.28 5.33 5.41 5.45 5.50 5.56 5.61 
Nuclear 0.53 0.54 0.56 0.58 0.60 0.61 0.63 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.78 0.80 0.82 0.85 0.87 

Oil 21.26 21.54 22.09 22.40 22.84 23.31 23.84 24.29 24.78 25.28 25.62 26.16 26.60 27.05 27.59 28.13 28.67 29.23 
Diesel 28.17 28.97 29.78 30.35 31.07 31.77 32.48 33.33 34.11 34.90 35.51 36.32 37.02 37.71 38.46 39.23 40.01 40.81 

หมายเหตุ : พิจารณาที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ 
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ตารางที่  ง.4 ราคารับซื้อพลังงาน (Energy Cost) ที่พยากรณ์ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ 

Energy Type 
Energy Cost (Bath/kWh) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
Hydro from dam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Biomass 3.65 3.69 3.72 3.76 3.80 3.83 3.86 3.91 3.95 4.02 4.07 4.11 4.15 4.18 4.21 4.25 4.27 4.30 
Wind 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 
Solar 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 
Import Hydro 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 
Import Coal 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 
COGEN 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 
HVDC 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 
Biogas 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
Waste 4.98 5.01 5.04 5.07 5.10 5.12 5.15 5.18 5.22 5.27 5.31 5.34 5.37 5.40 5.42 5.45 5.47 5.49 
Geo 4.49 4.52 4.55 4.57 4.60 4.63 4.66 4.69 4.72 4.78 4.82 4.85 4.88 4.90 4.93 4.96 4.98 5.00 
Small Hydro 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 
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ตารางที่  ง.5 ตัวประกอบการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (Emission Factor) 

Fuel Type Emission Factor (kgCO2/Btu) 
Lignite 0.0000959 

Bituminous 0.0000944 
Natural Gas 0.0000573 

Oil 0.0000797 
Diesel 0.0000766 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ ์
 

นายชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ์ เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ส าเร็จการศึกษาปริญญา
วิศวกรรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2555 
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