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ดาราง ก-1 แสดงคุณสมบ้ติของนาทิ้งจากโรงงานตัวอย่าง

คุณสมบ้ติ หน่วย
การเก็บนาติบ

เฉล่ีย รอ
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4

พีเอฃ 7.71 7.67 8.02 7.89 7.8225 0.162762608

อุณหภูมิ °c 28.6 29.4 33 32.5 30.875 2.199052826
ความนำไฟฟ้า |is/cm 2650 2430 2770 2530 2595 147.3091986

ความขุ่น NTL) 10.56 6.85 21.3 15.85 13.64 6.302121336

ลี
รบ 8.768 6.789 23.747 10.035 12.33475 7.724535558

ADMI 153.274 115.9 371.6 148.27 197.261 117.4005586
SDI ของน้ําเข้าระบบ 18.4 17.2 8.59 14.42 14.6525 4.37193607

SDI หลังผ่านไสักรอง 5 ไมครอน 3.7 3.5 3.1 3.4 3.425 0.25
ของแข็งท้ังหมด mg/l 1490 1770 2248 1870 1844.5 3134129332

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด mg/l 20 20 58 32 32.5 17.91647287
ของแข็งละลายท้ังหมด mg/l 1470 1750 2190 1810 1805 296.3668897
ความกระด้างท้ังหมด mg/l CaC03 27.5 150 92.5 95 91.25 50.10405839
ความเป็นด่างท้ังหมด mg/l CaCOj 160 222.5 272.5 150 201.25 57.3185543

แคลเซียม mg/l CaC03 25 95 65 72.5 64.375 29.18154382

คลอไรด์ mg/l Ci 92.5 279.9 227.43 249.92 212.4375 82.79675049

ค่าดัชนีแลงเกลียร์ -0.61 0.14 0.49 0.09 0.0275 0.460751198



ตาราง ก-2 แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 1.1

การทดลอง
pH temp

°c
Conductivity

fis/cm

ความขุ่น 
NTL)

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

Cl'

mg/l Clรบ ADMI
การทดลอง 1.1.1 7.72 28.2 2660 8.92 8.246 153.274 1510 21 1489 25 167.5 22.5 93.72
การทดลอง 1.1.2 7.48 28.5 2660 8.2 8.569 155.1423 1480 16 1464 27.5 162.5 25 93.7
การทดลอง 1.1.3 7.5 28.6 2680 8.3 7.828 152.9685 1490 17 1473 30 165 25 92.5
การทดลอง 1.1.4 7.52 28.5 2670 8.5 8.345 155.2456 1490 18 1472 27 162.5 27 93.7
การทดลอง 1.1.5 7.55 28.5 2670 8.5 8.258 154.3269 1480 16 1464 27 162.5 25 91.22

168



ตาราง ก-ร แสดงผลการวิเคราะVIนาเช้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 1.2

การทดลอง
pH temp

°c

Conductivity

l-ls/cm

ความขุ่น 

NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

Cl

mg/l Clรบ ADMI
การทดลอง 1.2.1 7.65 28.6 2520 6.59 7.153 115.8998 1850 24 1826 150 225 92.5 281.16
การทดลอง 1.2.2 7.69 28.6 2480 6.45 6.886 113.9632 1820 24 1796 147.5 225 90 282.41
การทดลอง 1.2.3 7.7 28.3 2450 6.52 6.922 114.2369 1830 20 1810 150 222.5 95 281.16
การทดลอง 1.2.4 7.69 28.5 2450 6.55 6.816 114.0123 1820 20 1800 152.5 222.5 92.5 281.16
การทดลอง 1.2.5 7.68 28.3 2470 6.29 6.855 115.2698 1790 20 1770 152.5 222.5 92.5 279.9

169



ตาราง ก-4 แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเขาระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 2.1

เวลา (ซม.)
pH temp

°c

Conductivity

fls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

Cl'

mg/l Clรบ ADMI
6 8.25 29.8 2790 18.2 23.246 365.2369 2262 52 2210 102.5 255 70 241.18
12 8.25 29.5 2840 16.4 22.718 370.5698 2314 54 2260 107.5 250 85 239.93
18 8.29 29.5 2930 15.7 23.421 375.3965 2360 50 2310 112.5 260 92.5 243.67
24 8.29 29.2 3010 16.2 23.181 373.9562 2392 52 2340 105 255 87.5 243.67

ค่าเฉล่ีย 8.27 29.5 2892.5 16.625 23.142 371.2899 2332 52 2280 106.88 255 83.75 242.11

O



ตาราง ก-ร แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองซฺดที่ 2.2

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|Is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaCOj

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 8.36 28.7 2940 17.4 22.975 362.3965 2382 52 2330 105 240 87.5 247.42
12 8.42 28.5 2970 16.3 22.821 370.6321 2408 48 2360 110 235 95 251.17
18 8.47 29.2 3060 16.2 23.458 377.6996 2490 50 2440 112.5 235 95 252.42
24 8.44 28.4 3110 15.7 23.166 372.9653 2514 44 2470 115 230 102.5 258.67

ค่าเฉล่ีย 8.42 28.7 3020 16.4 23.105 370.9234 2448.5 48.5 2400 110.63 235 95 252.42



ตาราง ก-6 แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 2.3

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|ls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaCOj

TA

mg/l CaC03

- 2+Ca

mg/l CaCOj

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 8.42 29.8 3040 15.8 22.623 366.3695 2468 48 2420 112.5 235 97.5 257.42
12 8.51 29.2 3050 15.9 22.588 365.9638 2498 48 2450 115 220 95 257.42
18 8.59 30.5 3110 15.4 22.914 371.6521 2540 50 2490 115 225 100 259.92
24 8.62 30.8 3150 15.1 23.225 373.5136 2558 48 2510 115 220 112.5 261.17

ค่าเฉล่ีย 8.54 30.1 3087.5 15.55 22.838 369.3748 2516 48.5 2467.5 114.38 225 101.25 258.98



ตาราง ก-? แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 2.4

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|_ls/cm

ความขุ่น 

NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2*Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 8.44 28.6 3130 15.6 22.558 366.9412 2526 46 2480 115 220 107.5 263.67
12 8.49 28.4 3300 15.2 22.619 368.2136 2618 48 2570 112.5 200 110 264.92
18 8.51 28.5 3420 14.9 22.442 365.6953 2734 44 2690 122.5 210 115 267.42
24 8.76 29.6 3480 14.9 22.502 366.1269 2804 44 2760 117.5 210 117.5 266.17

ค่าเฉล่ีย 8.55 28.8 3332.5 15.15 22.530 366.7443 2670.5 45.5 2625 116.88 210 112.5 265.55



ตาราง ก-ร แสดงผลการวิเคราะห์นาเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 2.5

เวลา (ซม.)
pH temp

°c

Conductivity

fls/cm

ความขุ่น 
NTU

สี TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 8.73 28 3420 15.2 22.511 366.5698 2756 46 2710 120 195 120 284.91
12 8.85 27.7 3410 15.4 22.668 368.9123 2754 44 2710 140 195 130 281.16
18 8.84 27.9 3480 15.4 23.694 374.2365 2826 46 2780 130 180 125 272.41
24 8.81 28.4 3490 15.1 23.296 371.2277 2892 42 2850 135 170 125 279.91

ค่าเฉล่ีย 8.81 28.0 3450 15.28 2304 370.237 2807 44.50 2762.50 131.25 185 125 279.60



ตาราง ก-9 แสดงผลการวิเคราะห์น้ําเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดท่ี 3.1

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

JXs/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

~ 2*Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 7.59 28.6 2530 15.77 8.897 142.6932 1850 30 1820 100 155 70 239.93
12 7.62 28.2 2550 15.62 9.725 146.2785 1850 30 1820 95 150 70 247.42
18 7.58 28.5 2580 15.26 9.079 145.6986 1890 32 1858 95 150 70 239.93
24 7.66 29.5 2660 15.31 9.487 145.9958 1910 30 1880 100 145 67.5 229.93
32 7.64 28.8 2710 14.86 9.76 147.0963 1890 34 1856 102.5 140 65 239.93
48 7.68 28.5 2800 14.96 10.523 149.5213 1860 32 1828 100 140 67.5 242.42

ค่าเฉล่ีย 7.63 28.7 2638.3 15.30 9.58 146.214 1875.00 31.33 1843.67 98.75 146.67 68.33 239.93

-งen



ตาราง ก-ใอ แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้าระบบในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 3.2

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|ls/cm

ความขุ่น 
NTL)

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

Cf

mg/l Clรบ ADMI
6 6 28.8 2810 14.88 10.022 148.6954 1890 32 1858 97.5 140 65 239.93
12 6 30.8 2780 14.92 10.348 149.1269 1910 30 1880 102.5 140 70 242.42
18 6 29.6 2850 14.26 10.14 148.8369 1940 30 1910 100 130 65 224.93
24 6 29 2920 13.66 10.946 150.3974 1910 34 1876 97.5 140 62.5 224.93
32 6 30.9 2880 13.82 10.798 149.6987 1940 30 1910 95 125 62.5 249.92
48 6 29 2950 13.27 11.135 152.6698 1960 32 1928 97.5 125 65 239.93

ค่าเฉลี่ย 6 29.7 2865 14.135 10.565 149.9042 1925 31.33 1893.67 98.33 133.33 65 237.01
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ตาราง ท- 1ๆ แสดงผลการวิเคราะห์นํ้าเข้มข้นในห้องทดลองของการทดลองชุดที่ 1.1

การทดลอง
pH temp

°c

Conductivity

f-ls/cm

ความขุ่น 

NTU

สิ TS

mg/!

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaCOj

_ 2+Ca

mg/l CaC03

๙

mg/l c fรบ ADMI

การทดลอง 1.1.1 7.62 28.4 2820 2.06 8.426 155.6981 1650 0 1650 30 175 30 97.47
การทดลอง 1.1.2 7.45 28.4 2860 1.89 8.729 154.3698 1810 3 1807 32.5 177.5 30 99.97
การทดลอง 1.1.3 7.42 28.6 2930 2.12 7.992 158.9863 1850 2 1848 35 182.5 30 106.22
การทดลอง 1.1.4 7.38 28.5 2880 2.15 8.425 157.9632 1830 2 1828 32.5 180 32.5 107.47
การทดลอง 1.1.5 7.46 28.6 2920 2.33 8.448 158.3693 1870 3 1867 32.5 192.5 30 107.47



ตาราง ก -ไ 2 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร า ะ ห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก าร ท ด ล อ งช ุดท ี่ 1.2

ก า ร ท ด ล อ ง

pH temp
° c

Conductivity
JJs/cm

ค ว า ม ข ุ ่ น  

N T U

ส ิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaC03

TA
mg/l CaCOj

_  2 +Ca
mg/l CaC03

๙

mg/l Clร บ ADMI
การทดลอง 1.2.1 7.55 28.7 2820 1.22 7.423 122.1269 2140 2 2138 160 240 95 307.4
การทดลอง 1.2.2 7.62 28.6 2690 1.54 7.418 125.3653 1920 4 1916 152.5 225 95 309.9
การทดลอง 1.2.3 7.61 28.5 2660 1 . 1 3 7.236 124.2696 2060 5 2055 157.5 235 97.5 297.41
การทดลอง 1.2.4 7.62 28.8 2630 1 . 6 6 7.521 121.2136 2120 2 2118 155 235 97.5 314.9
การทดลอง 1.2.5 7.59 28.5 2680 1.71 7.314 122.2698 1980 4 1976 157.5 237.5 95 311.15
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ตาราง ก -13 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2.1

เวลา (ซม.) pH temp
°c

Conductivity
|is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaC03

TA
mg/l CaCOj

_ 2*Ca

mg/l CaC03
c f

mg/l Clรบ ADMI
6 7.86 30.1 2820 2.82 24.215 398.3659 2580 4 2576 112.5 280 95 246.17
12 7.92 29.7 2880 2.95 24.118 402.3694 2660 5 2655 115 285 112.5 247.42
18 7.88 29.8 2950 2.93 23.992 401.2398 2850 2 2848 115 272.5 110 252.42
24 7.89 29.5 3110 2.77 24.185 412.6217 2860 4 2856 110 285 92.5 253.67

ค่าเฉล่ีย 7.89 29.8 2940 2.87 24.128 403.6492 2737.5 3.75 2733.75 113.13 280.63 102.5 249.92
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ตาราง ก -14 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งซ ุด ท ี่ 2 .2

เวลา (ชม.) pH temp
°c

Conductivity
[Is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaC03

TA
mg/l CaC03

_ 2+Ca
mg/l CaC03

๙

mg/l Clรบ ADMI
6 7.96 28.9 3420 2.31 23.986 423.1147 2610 4 2606 112.5 280 100 252.42
12 7.89 28.6 3460 2.36 24.426 420.3968 2690 3 2687 112.5 285 105 262.42
18 7.93 29.1 3540 1.89 24.332 422.3696 2770 4 2766 115 282.5 97.5 257.42
24 7.95 28.4 3580 1.96 24.258 425.3963 2820 5 2815 117.5 282.5 112.5 262.42

ค่าเฉล่ีย 7.93 28.8 3500 2.13 24.251 422.81935 2722.5 4 2718.5 114.38 282.5 103.75 258.67

O



ตาราง ก -15  แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .3

เวลา (ซม.) pH temp
°c

Conductivity
|is/cm

ความขุ่น 
NTL)

สิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaC03

TA
mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03
c f

mg/l Clรบ ADMI
6 8.15 29.8 3560 1.15 25.262 429.9951 2610 3 2607 117.5 282.5 105 269.91
12 8.17 29.4 3520 1.06 24.832 434.5213 2690 1 2689 112.5 287.5 100 262.42
18 8.25 30.5 3550 1.26 24.269 433.2964 2710 4 2706 117.5 285 110 284.91
24 8.31 30.9 3560 1.18 24.614 433.2159 2760 4 2756 120 285 115 279.91

ค่าเฉล่ีย 8.22 30.2 3547.5 1.1625 24.744 432.75718 2692.5 3 2689.5 116.88 285 107.5 274.29

00



ตาราง ก -16 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .4

เวลา (ชม.) pH temp
° c

Conductivity
Jis/cm

ความขุ่น 
NTU

ส ิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaC03

TA
mg/l CaC03

_  2 +Ca

mg/l CaC03
Cl'

mg/l Clร บ ADMI
6 8.22 28.4 3520 1.36 24.863 433.6953 2720 2 2718 120 272.5 117.5 302.41

1 2 8.16 28.5 3610 1.29 24.669 432.6985 2730 0 2730 122.5 285 122.5 299.91
18 8.25 28.4 3580 1.26 24.931 435.9536 2680 2 2678 135 287.5 130 307.4
24 8.21 29.2 3590 1.33 25.122 437.5987 2750 3 2747 132.5 287.5 135 302.41

ค่าเฉล่ีย 8.21 28.6 3575 1 . 3 1 24.896 434.98653 2720 1.75 2718.25 127.5 283.1250 126.25 303.03
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ตาราง ก -17 แ ส ด งผ ล ท ารว ิเค ร าะ ห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .5

เวลา (ซม.) pH temp
°c

Conductivity
|Is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

TH
mg/l CaCOj

TA
mg/l CaC03

_ 2+Ca
mg/l CaCOj

๙

mg/l Clรบ ADMI
6 8.21 28.2 3770 1.06 25.362 445.3623 2920 2 2918 135 292.5 127.5 309.9
12 8.25 28.1 3780 1.12 25.668 446.3629 2950 5 2945 145 287.5 142.5 309.9
18 8.28 27.7 3830 1.03 24.996 442.1659 2880 3 2877 142.5 295 140 314.9
24 8.22 28.2 3860 1.05 25.721 445.2695 2910 2 2908 145 295 142.5 313.65

ค่าเฉล่ีย 8.24 28.1 3810 1.065 25.43675 444.79015 2915 3 2912 141.88 292.5 138.13 312.09

0อ
CO



ดาราง ท -18 แ ส ด งผ ล ท ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เฃ ้ม ฃ ้น ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 3.1

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaCOj

2+Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 7.61 28.5 2530 0.22 10.263 152.9683 2420 3 2417 135 210 95 262.42
12 7.64 28.2 2550 0.26 10.624 156.2569 2550 5 2545 125 212.5 102.5 274.91
18 7.62 28.6 2580 0.23 10.784 157.6569 2610 5 2605 127.5 235 102.5 278.66
24 7.66 29.7 2660 0.36 11.219 158.2314 2620 3 2617 132.5 230 110 282.41
32 7.65 28.5 2710 0.32 11.118 159.1269 2580 4 2576 132.5 225 115 277.41
48 ‘ 7.65 28.3 2800 0.34 12.291 161.1247 2620 3 2617 135 227.5 112.5 278.66

ค่าเฉล่ีย 7.64 28.6 2638.33 0.29 11.049833 157.56085 2566.67 3.83 2562.83 131.25 223.33 106.25 275.75

0 3



ตาราง ก -19  แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า เข ้ม ข ้น ใน ห ้อ งท ด ล 'อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 3 .2

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

fls/cm

ความขุ่น 

NTU

สี TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaCOj

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 7.11 28.8 3120 1.28 11.236 160.1145 2960 4 2956 117.5 140 65 269.91
12 7.15 30.9 3080 1.32 11.369 162.32146 3020 2 3018 120 140 70 277.41
18 7.09 29.8 3220 1.22 11.166 160.0012 2990 2 2988 117.5 130 65 262.42
24 7.23 29.1 3240 1.26 12.102 165.2369 3110 3 3107 115 140 62.5 262.42
32 7.16 30.8 3260 1.18 11.434 163.2163 3130 4 3126 112.5 125 62.5 257.42
48 7.19 29.1 3310 1.21 12.233 166.3695 3110 5 3105 115 125 65 259.92

ค่าเฉล่ีย 7.16 29.8 3205 1.25 11.59 162.87664 3053.33 3.33 3050 116.25 133.33 65 264.92
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ดาราง ก -20 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์'น าส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต !ด !,น ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 1.1

การทดลอง
pH temp Conductivity ความขุ่น สิ TS TSS TDS TH TA O Q) N

>

Cl'

°c |j£/cm NTL) รบ ADMI mg/l mg/l mg/l mg/l CaC03 mg/l CaC03 mg/l CaC03 mg/l Cl

การทดลอง 1.1.1 7.78 28.8 213 0.159 0 3.98 210 0 210 1 26 1 21
การทดลอง 1.1.2 7.44 28.7 145.2 0.146 0 5.89 123 0 123 0.25 22 0.25 15
ทารทดลอง 1.1.3 7.6 29.5 105.8 0.137 0 4.31 76.7 0 76.7 0.25 16 0.25 10
การทดลอง 1.1.4 7.68 29.2 58.7 0.148 0 6.43 56.67 0 56.67 0.2 10 0 6
การทดลอง 1.1.5 7.72 29.8 67.2 0.146 0 4.49 33.33 0 33.33 0.17 12 0.17 7



ตาราง ก -21 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์'น าส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 1.2

การทดลอง
pH temp

°c

Conductivity
}-Ls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaC03

Cl'

mg/l Clรบ ADMI
การทดลอง 1.2.1 7.62 29.5 183.3 0.224 0 3.36 90 0 90 1.4 22 1 27
การทดลอง 1.2.2 7.62 29.2 197 0.13 0 3.51 66.67 0 66.67 0.2 23.33 0.2 33.32
การทดลอง 1.2.3 7.65 29.6 143 0.123 0 3.51 56.67 0 56.67 0.2 12 0.2 19.99
การทดลอง 1.2.4 7.66 29.8 123 0.117 0 5.4 53.33 0 53.33 0.5 18 0.17 23.33
การทดลอง 1.2.5 7.81 29.7 136.2 0.073 0 5.4 43.33 0 43.33 0.33 20 0.17 21.66
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ตาราง ก -22 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า ส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2.1

เวลา (ชม.)
pH temp Conductivity ความขุ่น สิ TS TSS TDS TH TA

CNJ03๐ c f

°c fls/cm NTU รบ ADMI mg/l mg/l mg/l mg/l CaC03 mg/l CaCOj mg/l CaCOj mg/l Cl
6 7.85 29.5 127 0.21 0 6.044732 13.33 0 13.33 1.033 15 0.4 19.16
12 7.89 28.8 119.1 0.192 0 3.98205 16.67 0 16.67 0.5 15 0.5 19.99
18 7.89 29.4 127.3 0.172 0 3.482395 50 0 50 0.5 16 0.5 18.33
24 7.87 28.9 125.6 0.186 0 1.913691 56.67 0 56.67 0.33 16 0 19.16

ค่าเฉล่ีย 7.875 29.2 124.75 0.19 0 3.855717 34.17 0 34.17 0.59 15.5 0.35 19.16
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ตาราง ก -23 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า ส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งซ ด ท ี่ 2 .2

เวลา (ซม.)
pH temp Conductivity ความขุ่น สิ TS TSS TDS TH TA _ 2+ Ca c f

°c fis/cm NTU รบ ADMI mg/l mg/l mg/l mg/l CaC03 mg/l CaC03 mg/l CaC03 mg/l Cl !
6 7.92 28.4 146.8 0.34 0 3.359056 70 0 70 0 19 0 24.16
12 7.92 29.5 143.3 0.25 0 3.948478 80 0 80 0 19 0 24.16
18 7.94 29.7 153.7 0.356 0 4.33463 83.33 0 83.33 0 20 0 25.83
24 7.89 28 155.3 0.363 0 4.453416 90 0 90 0 20 0 27.49

ค่าเฉ.สีย 7.918 28.9 149.78 0.33 0 4.023895 80.83 0 80.83 0 19.5 0 25.41
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ตาราง ก -24 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า ส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .3

เวลา (ชม.)
pH temp

°c

Conductivity

|is/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaCOj

TA

mg/l CaC03

_ 2+Ca

mg/l CaCOj

Cl'

mg/l Clรบ ADMI
6 7.97 39.4 138.2 0.048 0 4.054608 80 0 80 0 17 0 19.161
12 8 28.5 145 0.054 0 4.526048 86.67 0 86.67 0 16 0 19.161
18 8.09 31 153.6 0.052 0 4.695738 86.67 0 86.67 0 18 0 21.66
24 8.14 30.2 158.7 0.048 0 4.182636 90 0 90 0 18 0 21.66

ค่าเฉลีย 8.05 32.3 148.88 0.05 0 4.3647575 85.84 0 85.84 0 17.25 0 20.41

CDO



ตาราง ก -25 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์,น าส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .4

เวลา (ซม.)
pH temp

°c

Conductivity

Jls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaC03

TA

mg/l CaCOj

_ 2+Ca

mg/l CaC03

c f

mg/l Cl'รบ ADMI
6 8.25 30.4 329 0.086 0 4.98205 223.33 0 223.33 1.67 36 1 36.65
12 8.27 28 340 0.085 0 3.711272 206.67 0 206.67 1.33 38 1.67 38.32
18 8.37 31.2 360 0.064 0 3.998518 196.67 0 196.67 1.67 42 1.67 49.89
24 8.58 30.2 356 0.058 0 4.616788 176.67 0 176.67 1.33 40 1 41.65

ค่าเฉล่ีย 8.37 30.0 346.25 0.073 0 4.327157 200.84 0 200.84 1.5 39 1.34 41.63

C D



ตาราง ก -26 แสดงผลการว ิเคราะห ์น 5าส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก าร ท ด ล อ งช ุด ท ี่ 2 .5

เวลา (ซม.)
pH temp Conductivity ความขุ่น ลิ TS TSS TDS TH TA _ 2+ Ca c f

°c |_ls/cm NTU รบ ADMI mg/l mg/l mg/l mg/l CaC03 mg/l CaCOj mg/l CaC03 mg/l c f
6 8.24 28.3 225 0.106 0 3.98205 180 0 180 0.33 26 0.33 36.66
12 8.54 28.4 247 0.085 0 4.82153 200 0 200 0.67 28 0.67 43.32
18 8.57 31.4 284 0.047 0 4.313302 173.33 0 173.33 0.67 32 0.67 39.99
24 8.57 30 281 0.041 0 5.357147 176.67 0 176.67 0.5 32 0.33 39.99

ค่าเฉล่ีย 8.48 29.5 259.25 0.070 0 4.6185073 182.5 0 182.5 0.54 29.5 0.5 39.99

192



ดาราง ก -27 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์'น าส ะอ าด ท ี่ผ ล ิต ได ้ใน ห ้อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งช ุด ท ี่ 3.1

เวลา (ซม.)
pH temp

°c

Conductivity

l-ls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l CaCOj

TA

mg/l CaC03

Caz+

mg/l CaC03

c f

mg/l Clรบ ADMI
6 7.95 28.9 202 0.136 0 2.764035 145 0 145 0.67 23.33 0.4 34.99
12 7.93 28.5 207 0.057 0 3.152762 185 0 185 0.83 26.67 0.6 34.99
18 7.92 28.3 201 0.076 0 2.490171 180 0 180 0.83 26.67 0.6 36.24
24 7.91 29.7 209 0.036 0 2.514193 180 0 180 0.83 26 67 0.6 37.49
32 7.95 29.4 217 0.05 0 1.657486 170 0 170 0.83 23.33 0.6 37.49
48 7.96 29.8 232 0.042 0 5.266932 195 0 195 1 28.33 0.8 38.74

ค่าเฉล่ีย 7.94 29.1 211.33 0.066 0 2.9742632 175.83 0 175.83 0.83 25.83 0.6 36.66

CDGO



ตาราง ก -28 แ ส ด งผ ล ก ารว ิเค ร าะห ์น ํ้า ส ะอ าด ท ี่ผ ล ด ได ใน ห ์อ งท ด ล อ งข อ งก ารท ด ล อ งซ ด ท ี่ 3 .2

เวลา (ซม.)
pH temp

°c

Conductivity

Jls/cm

ความขุ่น 
NTU

สิ TS

mg/l

TSS

mg/l

TDS

mg/l

TH

mg/l C aC 03

TA

mg/l C aC 03

_ 2+Ca

mg/l C aC 03

๙

mg/l Clรบ ADMI
6 6.84 27 79.6 0.125 0 1.526048 190 0 190 0.67 20 0.67 33.74
12 6.95 28.7 79.2 0.188 0 3.506305 180 0 180 0.67 20 0.67 34.99
18 6.97 29.2 78.4 0.176 0 1.170307 205 0 205 0.67 16.67 0.67 36.24
24 6.88 28.2 85 0.105 0 1.657486 195 0 195 0.83 16.67 0.67 34.99
32 6.9 30.2 84.8 0.161 0 1.778882 220 0 220 0.67 16.67 0.5 37.49
48 6.75 28 85.8 0.109 0 3.285922 200 0 200 1 18.33 0.67 37.49

ค่าเฉล่ีย 6.88 28.6 82.13 0.144 0 2.1541583 198.33 0 198.33 0.75 18.06 0.64 35.82

cp



ต า ร า ง  ก - 2 9  แ ส ด ง ผ ล ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ป ้า ส ่ว น ต ่า ง  ๆ  จ า ก ก า ร เ ด ิน ร ะ บ บ ท ี่โ ร ง ง า น

เวลาทดลอง(ซม.)
pH อุณหภูมิ °c Conductivity |i.s/cm ควาบขุ่น NTU สิ

รบ ADMI
feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate

8 7.8 7.62 7.4 35.7 36.8 40.3 ■ 2660 3410 62.2 14.2 0.87 0.006 14.57 15.562 0 204.4773 326.2361 5.738579
16 7.75 7.29 5.98 36.6 38.1 41.3 2900 3660 77.7 15.02 1.06 0.009 19.045 22.65 0 288.5105 392.3266 3.546819
24 7.76 7.36 5.96 36.9 39.3 42.1 2680 3580 86.7 15.18 1.12 0.001 20.776 24.153 0 328.6018 391.1962 1.170307
32 7.75 7.51 5.86 35.9 ' 38.6 36.5 2740 3320 59.8 12.26 1.59 0.02 24.748 28.211 0 399.1907 422.6244 3.295449
40 7.67 7.46 6.24 36.9 40.2 45.5 2210 2910 308 11.89 1.42 0.031 13.535 16.362 0 221.8506 344.953/ 2.637029
48 7.35 7.39 5.63 35.4 38.5 40.8 2590 3440 44.4 23.9 2.15 0.026 37.09 39.225 0 509.9427 528.9952 3.366054
56 7.31 7.22 5.7 34.9 37.7 35.7 2400 3380 37.3 22.9 2.08 0.034 29.147 32.691 0 482.653 509.3214 3.555272
64 7.34 7.18 5.83 35.5 39.7 37.1 2610 3550 44.3 23.7 2.33 0.042 20.072 24.23 0 318.6429 388.3415 3.467388
72 7.43 6.91 5.96 35.2 37.4 34.1 2530 3300 57.8 17.06 3.92 0.018 10.826 12.612 0 183.0078 209.5711 3.96205
80 7.36 7.04 5.94 34.4 37.8 33.6 2440 3230 65 22.8 3.69 0.027 10.214 12.54 0 161.6873 199.8591 4.308076
88 7.35 ' 7.45 6.4 34.3 39.1 39.7 2490 2980 91.9 27.5 1.053 0.048 9.757 11.972 0 157.6963 192.959/ 3.98205
96 7.23 6.93 5.44 35.6 37.5 37.2 2420 2960 56.4 22.7 2.52 0.024 12.446 13.089 0 194.3872 204.4175 3.200853
104 7.23 7.12 5.87 36.9 41 40.5 2390 2820 65.7 28.1 2.32 0.015 11.143 13.596 0 189.5908 224.485 4.584548
112 7.41 7.5 6.09 37.2 42.5 42 2840 3550 82.9 20.2 1.88 0.048 16.128 20.827 0 223.3664 279.3808 4.608356
120 7.38 6.92 5.69 35.9 40.4 39.8 2990 3740 81.5 16.8 2.25 0.158 20.343 20.955 0 298.6422 313.3975 7.235244
128 7.32 7.04 5.76 37.3 42.3 41.9 2880 3480 76.4 17.3 1.1 0.297 26.178 29.398 0 411.9699 457.164 6 579437
136 7.85 7.05 5.79 36.3 47 4 7.4 2700 3380 186.2 18.2 1.09 0.044 25.982 44.9 0 378.4637 563.‘1633 3.63673
144 7.22 6.3 5.88 33.3 46.4 39.1 2610 3780 342 24.5 0.512 0.035 22.487 29.655 0 340.8672 534.5132 3 733642
152 7.28 6.73 5.43 336 35.3 34.9 2390 3140 60.2 20.2 4.45 0.014 18.664 19.361 0 281.0431 306.9822 11.1 1577 195



ตาราง ท-29 แสดงผลการ'วิIคราะ'ห์น้ําส่วนต่าง  ๆ จากการเดินระบบที่โรงงาน (ต่อ)

เวลาทดลอง(ซม.)
pH อุณหภูมิ °c Conductivity JJ.S/cm ความขุ่น NTU สิ

รบ ADMI
feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate

160 7.2 6.47 5.93 35.7 47.3 46.5 2120 3190 61.1 18.5 3.95 0.112 14.818 31.397 0 228.1031 566.1383 9.239629
168 7.17 6.3 5.92 36.2 48.3 40.6 1930 3560 58.3 13.5 5.56 0.018 14.393 24.453 0 205.9538 452.8788 2.381098

- 176 7.31 6.95 5.49 36.1 37.3 36.8 2010 2570 54.6 15.8 3.21 0.056 15.134 19.512 0 215.0818 266.9431 5.569552
184 7.22 721 5.75 36.9 45.4 46.3 2050 3290 76.7 10.57 2.79 0.075 15.606 31.395 0 252.7139 406.0113 3.788216
192 7.09 7.22 6.03 36.6 38.7 36.1 2060 2480 58.1 3.88 0.853 0.076 14.259 18.376 0 226.5241 289.0436 4.21205
200 7.19 7.34 6.47 36.4 37.4 34.3 2030 2200 106.5 3.48 0.461 0.039 11.173 14.696 0 186.486 232.9294 3.98205
208 7.25 7.59 6.4 37.2 44.5 44.2 1960 3120 93 3.28 0.85 0.066 9.055 17.968 0 148.8279 270.8194 5.056485
216 7.21 7.35 5.86 36.5 37.7 36.1 2070 2410 57.7 11.39 1.22 0.056 5.712 10.605 0 89.89017 167.8307 3.633673
224 7.22 7.53 6.65 33.6 40.2 37.9 2080 2510 55 8.77 2.31 0.046 9.165 11.141 0 157.8392 182.1255 1.170307
232 7.25 6.08 5.5 34.3 37.2 37 2060 3100 62.8 8.48 0.632 0.036 9.156 15.007 0 150.4331 181.785 5.056485
240 7.21 6.55 5.58 34.9 37.2 36.2 2060 3270 100 7.44 0.717 0.076 8.87 9.138 0 145.5952 175.9659 3.633673
248 7.27 7.21 5.67 36.5 42.1 40.6 2080 2680 59.1 8.32 2.56 0.068 8.894 12.225 0 147.3517 200.469 2.732493
256 7.19 7.17 5.87 36.1 37.4 36 2130 2500 48.5 10.8 2.51 0.047 11.159 16.084 0 169.8696 234.7985 3.633673
264 7.17 7.2 5.89 36.1 36.5 34.7 2210 2420 45.9 8.61 1.89 0.024 13.946 17.642 0 204.5085 247.8074 1.913691
272 7.18 7.17 5.82 37.2 42.2 39.8 2100 2500 53.3 9.57 1.91 0.031 12.963 16.422 0 192.6706 247.4854 7.497078
280 7.15 6.96 5.75 36.1 38.2 36.3 1980 2480 60.9 9.63 4.19 0.039 9.08 12.128 0 139.3732 190.2598 3.51391
288 7.35 7.27 5.82 35.7 42 41.7 1990 2440 52.5 10.61 0.93 0.029 12.62 15.587 0 200.597 243.1344 5.12175
296 7.26 6.87 5.96 34.6 39.2 37.5 2010 2400 43.3 8.51 0.87 0.04 12.204 13.931 0 196.755 216.2855 3.805368
304 7.22 6.97 5.61 34.7 39.1 33.5 2000 2480 40.5 8.67 0.82 0.067 11.206 12.559 0 179.7816 198.4737 9.706207
312 7.27 7 42 5.98 36.3 42 42 1900 2390 41 i 6.56 0.66 0.022 8.805 11.375 0 142.6757 184.076 3.407921 196



ต า ร า ง  ก - 2 9  แ ส ด ง ผ ล ก า ร ว ิเ ค ร า ะ า ? น า ส ่ว น ด ่า ง  ๆ  จ า ก ก า ร เ ด ิน ร ะ บ บ ท ี่โ ร ง ง า น  ( ด ่'อ )

เวลาทดลอง(ซม.)
pH อุณหภูมิ °c Conductivity fis/cm ความขุ่น NTU สิ

รบ ADMI
feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate

320 7.23 7.31 5.91 36.4 37.9 36.1 1820 2190 36.6 6.52 0.92 0.01 7.624 8.727 0 126.4661 148.0953 4.526528
328 7.31 7.36 5.79 36.3 37.4 34.4 1890 2320 34.2 6.91 0.77 0.027 6.747 9.335 0 114.1248 147.7042 5.802455
336 7.72 7.87 6.4 36.9 40.6 39.3 1970 2370 46.9 5.62 1.05 0.066 6.614 8.803 0 110.5601 145.325 9.216719
344 7.73 7.77 6.45 37 39.2 36.7 1930 2490 47.3 6.25 1.15 0.042 6.742 9.47 0 106.124 151.2823 3.430611
352 7.76 7.77 6.28 36.3 37.7 34.2 2030 2380 44 6.39 1.28 0.07 8.188 9.933 0 127.7712 156.6005 3.506305
360 7.72 7.22 6.21 37.5 41.6 40 2100 2680 97.1 6.9 0.95 0.026 8.388 9.532 0 132.403 166.3768 1.86367
368 7.67 7.79 6.54 36.8 35.8 35.9 2070 3620 141.5 6.52 2.55 0.045 8.917 21.116 0 143.9928 319.5771 3.98205
376 7.76 7.26 6.34 36.7 36.4 31.8 2210 2670 57.8 16.28 1.05 0.049 10.209 19.969 0 160.8208 158.2104 1.170307
384 7.77 6.54 6.05 37.9 39.7 38.4 2250 3200 187.8 12.36 0.454 0.02 8.986 13.12 0 136.09 159.74569 6.332571
392 7.73 7.75 6.71 38 38.4 36.3 2240 3740 284 13.33 4.56 0.077 9.576 12.168 0 138.078 154.2393 3.361445
400 7.81 6.62 6.02 37.5 36.4 34.6 2310 2840 81.8 10.87 0.493 0.019 13.209 14.338 0 194.3904 205.92693 4.757693
408 7.78 7.91 6.51 37.6 39.1 38.2 2320 2680 56.1 6.52 1.359 0.055 9.025 14.703 0 130.3062 219.5075 3.666455
416 7.77 7.52 6.45 37.2 40.5 38.9 2240 4180 176.1 8.63 1.32 0.024 10.983 19.199 0 146.8843 298.7406 3.242651
424 7.84 7.3 6.33 35.9 36.2 34.3 2550 2780 131.5 10.77 2.76 0.04 15.186 18.476 0 231.0319 275.7787 3.61333



ต า ร า ง  ก - 2 9  แ ส ด ง ผ ล ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์น า ส ่ว น ต ่า ง  ๆ  จ า ก ก า ร เ ด ิน ร ะ บ บ ท ีโ ร ง ง า น  ( ต ่อ )

เวลาทดลอง(ซม.)
TS mg/l TSS mg/l TDS mg/l TA mg/l CaCOj TH mg/l CaC03 Ca2 mg/l CaCOj Ci mg/l Cl

feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate

8 1790 2235 50 28 6 0 1762 2229 50 252.5 272.5 20 80 130 0 65 92.5 0 182.44 229.93 12.50
16 1870 2665 80 48 8 0 1822 2657 80 227.5 242.5 40 115 122.5 0 80 90 0 233.68 289.91 15.00
24 1630 2320 45 32 6 0 1598 2314 45 227.5 267.5 40 85 115 0 60 75 0 159.95 222.43 18.74
32 1890 2435 80 24 4 0 1866 2431 80 217.5 257.5 17.5 125 127.5 0 90 102.5 0 282.41 292.41 10.00
40 1540 2210 40 24 2 0 1516 2208 40 207.5 267.5 20 85 95 1 50 82.5 2 177.44 227.43 17.49
48 1900 2325 85 40 6 0 1860 2319 85 237.5 287.5 15 72.5 87.5 0 47.5 70 0 162.45 202.44 10.00
56 1730 2155 45 34 6 0 1696 2149 45 227.5 257.5 15 57.5 85 0 37.5 75 0 147.45 222.43 10.00
64 1890 2195 55 38 8 0 1852 2187 55 285 305 15 55 95 0 45 85 0 129.96 209.93 8.75
72 2060 2275 100 34 10 0 2026 2265 100 260 345 15 77.5 102.5 0 60 75 0 239.93 279.91 12.50
80 1920 2265 40 46 4 0 1874 2261 40 240 285 20 67.5 80 0 50 67.5 0 189.94 237.43 '11.25
88 1600 2160 50 56 8 0 1544 2152 50 252.5 292.5 27.5 102.5 110 0 65 80 0 208.69 243.67 12.50
96 1540 2195 60 44 8 0 1496 2187 60 217.5 257.5 17.5 72.5 75 0 50 55 0 154.95 217.43 10.00
104 1760 2005 75 54 4 0 1706 2001 75 227.5 257.5 15 105 130 0 95 105 0 197.44 249.92 12.50
112 1790 2430 45 48 10 0 1742 2420 45 257.5 322.5 20 37.5 105 1 35 80 1.5 174.95 222.43 12.50
120 1830 2685 80 44 10 0 1786 2675 80 252.5 292.5 25 60 80 0 65 85 0 149.95 227.43 11.25
128 1890 2335 100 48 4 0 1842 2331 100 232.5 247.5 25 32.5 60 0 45 60 0 132.46 169.95 10.00
136 1900 2460 75 28 4 0 1872 2474 75 127.5 317.5 25 42.5 70 0 40 140 0 226.18 281.16 13.87

144 1880 2505 100 48 2 0 1832 2503 100 207.5 362.5 30 45 65 0 40 155 0 101.22 186.19 16.24

152 1720 2350 55 32 12 0 1688 2338 55 202.5 227.5 1/.5 30 85 0 25 65 0 136.21 191.19 11.25 ÇO00



ดาราง ก-29 แสดงผลการวิเคราะห์นาส่วนต่าง  ๆ จากการเดินระบบที่โรงงาน (ต่อ)

เวลาทดลอง(ซม.)
TS mg/l TSS mg/l TDS mg/l TA mg/l CaCOj TH mg/l CaC03 Ca2 mg/l CaCOj Ci mg/l Cl

feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate
160 1530 2475 75 38 2 0 1492 2473 75 247.5 332.5 20 30 65 0 25 100 0 118.71 213.68 13.75
168 1350 2330 60 34 16 0 1316 2314 60 222.5 307.5 20 20 60 0 15 140 0 116.21 243.67 11.25
176 1380 1430 70 20 4 0 1360 1426 70 222.5 237.5 32.5 20 50 0 20 45 0 128.71 173.70 12.50
184 1340 2475 35 18 4 0 1322 2471 35 215 325 22.5 25 70 0 20 65 0 127.46 224.93 11.25
192 1440 1830 55 12 8 0 1428 1838 55 205 235 20 35 80 0 30 75 0 152.45 187.44 12.50
200 1350 1600 55 18 2 0 1332 1612 55 205 225 32.5 30 55 0 30 50 0 139.96 157.45 15.00
208 1050 2395 50 6 4 0 1044 2391 50 210 435 35 35 60 4.5 30 70 6.5 132.46 207.44 13.75
216 1400 1775 50 16 2 0 1384 1773 50 230 385 15 35 70 0 65 100 0 199.94 272.42 11.25
224 1370 1690 80 20 6 0 1350 1684 80 427.5 512.5 17.5 40 90 0 80 95 0 181.19 236.18 15.00
232 1280 3375 80 18 2 0 1262 3373 80 247.5 347.5 17.5 25 50 0 55 80 0 171.20 181.19 12.50
240 1280 2570 70 16 2 0 1264 2568 70 262.5 312.5 27.5 25 70 . 0 50 90 0 166.20 266.17 ' 12.50
248 1330 1915 75 20 6 0 1310 1909 75 262.5 277.5 20 22.5 75 0 60 70 0 136.21 206.19 10.00
256 1370 1805 80 22 4 0 1348 1801 80 257.5 277.5 15 20 60 0 45 50 0 118.71 146.20 10.00
264 1500 1720 65 16 2 0 1484 1718 65 242.5 267.5 17.5 22.5 30 0 20 30 0 106.22 121.21 8.75
272 1500 1860 85 18 6 0 1482 1854 85 267.5 337.5 25 15 30 0 15 25 0 103.72 126.21 10.00
280 1370 1785 75 20 4 0 1350 1751 75 262.5 317.5 25 15 25 0 10 75 0 93.72 231.18 10.00
288 1340 1760 80 26 2 0 1314 1758 80 242.5 262.5 22.5 10 30 0 10 25 0 93.72 118.71 10.00
296 1360 1730 90 22 4 0 1338 1 734 90 257.5 257.5 22.5 15 20 0 10 20 0 101.22 116.21 8.75
304 1360 1765 95 12 2 0 1338 1763 96 247.5 327.5 20 10 30 0 10 30 0 101.22 126.21 11.25
312 I 1 HO 1675 65 10 2 0 1170 1673 65 422.5 552.5 32.5 I 7.5 35 0 15 35 0 97.4 7 122.46 7.50 199



ตาราง ก-29 แสดงผลการวิเคราะห์นาส่วนต่าง  ๆ จากการเดินระบบทิเโรงงาบ (ต่อ)

เวลาทดลอง(ซม.)
TS mg/l TSS mg/l TDS mg/l TA mg/l CaCOj TH mg/l CaC03 Ca2 mg/l CaCOj Ci mg/l Cl

feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate feed brine permeate
320 1340 1690 90 28 6 0 1312 1684 90 475 615 40 10 20 0 10 20 0 108.72 128.71 8.75
328 1220 1430 45 14 2 0 1206 1428 45 422.5 597.5 30 20 45 0 15 30 0 117.46 139.96 7.50
336 1350 1740 45 22 4 0 1328 1736 45 465 605 40 20 30 0 15 30 0 113.71 168.70 10.00
344 1260 1825 50 14 4 0 1246 1821 50 475 625 40 10 30 0 10 25 ก 116.21 148.70 11.25
352 1340 1690 90 28 6 0 1312 1684 90 475 615 40 10 20 0 10 20 0 108.72 128.71 8.75
360 1350 2055 65 24 0 0 1326 2055 65 445 630 75 10 20 0 10 15 0 98.72 171.20 10.00
368 1300 2990 75 26 8 0 1274 2982 75 455 705 90 12.5 65 0 10 30 0 88.72 153.70 16.24
376 1460 1940 85 40 2 0 1420 1938 85 500 665 50 15 35 0 10 25 0 96.22 116.21 10.00
384 1540 2655 110 24 0 0 1516 2655 110 525 715 57.5 40 45 0 30 40 0 209.93 267.42 12.50
392 1410 2920 90 14 6 0 1396 2914 90 465 695 42.5 50 60 0 50 55 0 214.93 299.91 16.24
400 1610 2385 155 20 4 0 1590 2389 155 445 675 52.5 30 35 0 25 35 0 194.94 239.93 '11.25
408 1660 1950 120 22 2 0 1638 1948 120 540 725 47.5 22.5 55 0 20 45 0 202.44 194.94 10.00
416 1610 3365 105 18 0 0 1592 3365 105 615 705 62.5 12.5 70 0 10 70 0 189.94 264.92 17.49
424 1780 2260 140 24 6 0 1756 2154 140 495 655 90 15 60 0 10 40 0 194.94 194.94 15.00

200
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ตาราง ก-30 แสดงการหาค่า LSI ของนาเข้มข้น จากการทดลองเดินระบบท่ีโรงงาน

เวลาทดลอง (ชม.) pH temp °c TDS mg/l TA mg/l CaCOj Ca2 mg/l CaCOj pALK pCa c pHs LSI
8 7.62 36.8 2229 272.5 92.5 2.25 3.05 2.12 7.42 0.2
16 7.29 38.1 2657 242.5 90 2.32 3.05 1.99 7.36 -0.07
24 7.36 39.3 2314 267.5 75 2.28 3.12 1.98 7.38 -0.02
32 7.51 38.6 2431 257.5 102.5 2.3 2.99 1.93 7.22 0.29
40 7.46 40.2 2208 267.5 82.5 2.28 3.1 2.06 7.44 0.02
48 7.39 38.5 2319 287.5 70 2.22 3.2 1.95 7.37 0.02
56 7.22 37.7 2149 257.5 75 2.3 3.15 2 7.45 -0.23
64 7.18 39.7 2187 305 85 2.19 3 09 2.5 7 78 -0 6
72 6.91 37.4 2265 345 75 2.15 3.15 2.05 7.35 -0.44
80 7.04 37.8 2261 285 67.5 2.23 3.21 2 7.44 -0.4
88 7.45 39.1 2152 292.5 80 2.21 3.11 1.98 7.3 0.15
96 6.93 37.5 2187 257.5 55 2.3 3.28 2.01 7,59 -0.66
104 7.12 41 2001 257.5 105 2.3 2.99 2.04 7.33 -0.21
112 7.5 42.5 2420 322.5 80 2.2 3.11 2.01 7.32 0.18
120 6.92 40.4 2675 292.5 85 2.21 3.09 2.05 7.35 -0.43
128 7.04 42.3 2331 247.5 60 2 32 3.22 2.01 7 55 -0 51
136 7.05 47 2474 317.5 140 2.2 2.89 1.86 6.95 0.1
144 6.3 46.4 2503 362.5 155 2.14 2.81 1.86 6.81 -0.51
152 6 73 35.3 2338 227 5 65 2 33 3.2 2.14 7.67 -.1.94
160 6.47 47.3 2473 332.5 100 2.16 3 1.84 7 -0.53
168 6.3 48.3 2314 307.5 140 2.19 2.89 1.82 6.9 -0.6
176 6.95 37.3 1426 237.5 45 2 32 3.4 1.99 7.71 -0.76
184 7.21 45.4 2471 325 65 2.2 3 2 1.88 7.28 -0.07
192 7.22 38.7 1838 235 75 2.32 3.12 1.98 7.42 -0.2
200 7.34 37.4 1612 225 50 2.33 3.33 1.99 7.65 -0.31
208 7.59 44.5 2391 435 70 2.09 3.17 1.99 7.25 0.34
216 7.35 37.7 1773 385 100 2.12 3 1.99 7.11 0.24
224 7.53 40.2 1684 512.5 95 1.99 3.05 1.94 6.98 0.55
232 6.08 37.2 3373 347.5 80 2.18 3.11 2.02 7.31 -1.23
240 6.55 37.2 2568 312.5 90 2.19 3.1 2.02 7.31 -0.76
248 7.21 42.1 1909 277.5 70 2.29 3.17 1.92 7.38 - J.17
256 7.17 37.4 1801 277.5 50 2.29 3.33 1.99 7.61 -0.44
264 7.2 36.5 1718 267.5 30 2.27 3.52 201 7 8 -0 6
272 7.17 42.2 1854 337.5 25 2.19 3.55 1.92 7.66 -0.49
280 6.96 38.2 1751 317.5 75 2.2 3.12 1.98 7.3 -0.34
288 7.27 42 1758 262.5 25 2.27 3.55 1.92 7.74 -0.4/



2 0 2

ตาราง ก-30 แสดงการหาค่า LSI ข'องน้ําเข้ม'ข้น จากการทคลองเดินระบบทึ๋โรงงาบ (ต่อ)

เวลาทดลอง (ชม.) pH temp oC TDS mg/l TA mg/l CaC03 Ca2+ mg/l CaC03 pALK pCa c pHs LSI
296 6.87 39.2 1734 257.5 20 2.3 3.56 1.94 7.8 -0.93
304 6.97 39.1 1763 327.5 30 2.2 3.52 1.94 7.66 -0.69
312 7.42 42 1673 552.5 35 1.97 3.5 1.91 7.38 0.04
320 7.31 37.9 1370 567.5 . 30 1.95 3.52 1.98 7.45 -0.14
328 7.36 37.4 1428 597.5 30 1.93 3.52 2 7.45 -0.09
336 7.87 40.6 1736 605 30 1.91 3.52 1.94 7 37 ก.5
344 7.77 39.2 1821 625 25 1.9 3.55 1 96 7.41 0.36
352 7.77 37.7 1684 615 20 1.91 3.56 1.99 7.46 0.31
360 7.22 41.6 2055 630 15 1.9 3.84 1.93 7.67 -0.45
368 7.79 35.8 2982 705 30 1.85 3.52 2.04 7.41 ก.38
376 7.26 36.4 1938 665 25 1.89 3.55 2.01 7.45 -0.19
384 6.54 39.7 2655 715 40 1.85 3.45 1.95 7.25 -0.71
392 7.75 38.4 2914 695 55 1.85 3.28 1.99 7.12 0.63
400 6.62 36.4 2389 675 35 1.88 3.5 2 12 7,5 -ก 88
408 7.91 39.1 1948 725 45 1.84 3.4 1.98 7.22 "69
416 7.52 40.5 3365 705 70 1.85 3.17 1.98 7 0.52
424 7.3 36.2 2154 655 40 1.89 3.45 2 02 7 36 -0.06

เชล๋ัย -0.20
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ดารางท่ี ข-1 แสดงอดราการผลิตนํ้าสะอาดที่แต่ละค่าความดินเดินระบบในการทดลองชุดที่ 1.1

ความดัน Of อัตราผลิตน้ําสะอาดท่ีแต่ละช่ัวโมง (ml/min) เฉล่ีย Flux

bar ml/min 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 ml/min X 109 โฑ3/ร.โฑ2
3 700 1.88 1.67 1.65 1.54 1.54 1.52 1.54 1.58 1.69 1.53 1.52 1.53 1.60 4.442
4 700 2.57 2.55 2.57 2.96 2.55 2.5 2.55 2.54 2.56 2.56 2.55 2.57 2.59 7.183
5 700 3.31 3.35 3.37 3.24 3.18 3.2 3.25 3.21 3.34 3.2 3.23 3.25 3.26 9.058
6 700 4.14 4.14 4.44 4.17 4.11 4.08 4.08 4.08 4.14 4.14 4.19 4.16 4.16 11.544
7 700 4.88 5.31 5.46 5.16 5.36 5.16 5.34 5.48 5.46 5.5 5.45 5.42 5.33 14.810

N)O4̂



2 0 5

ตารางท่ี ข-2 แสดงอัดราการผลิต'นาสะอาดท่ีแต่ละค่า Crossflow Velocity ในการทดลองชุดที่ 1.2

เวลา อัตราการผลิตน้ําละอาด (ml/min)
(ชม.) 0.05 m/s 0.1 ทา/ร 0.3 m/s 0.5 m/s 0.7 m/s
0.25 3.45 3.43 3.95 4.05 3.76
0.5 3.475 3.6 3.83 4.08 4.03
0.75 3.34 3.47 3.89 3.98 4.03

1 3.12 3.33 3.81 4 4.08
1.25 3.27 3.39 3.87 3.94 4.03
1.5 3.26 3.34 3.86 3.97 3.99
1.75 3.26 3.31 3.81 3.896 4.16
2 3.21 3.29 3.77 3.96 4.02

2.25 3.21 3.28 3.82 3.95 4.1
2.5 3.19 3.32 3.81 3.96 4.02
2.75 3.19 3.29 3.82 3.975 4.11

3 3.25 3.2 3.82 4.02 3.97
3.25 3.19 3.22 3.8 3.92 4.04
3.5 3.21 3.15 3.78 3.93 4.07
3.75 3.27 3.13 3.76 3.99 4.09
4 3.27 3.16 3.7 3.96 4.07

4.25 3.28 3.18 3.76 3.95 4.08
4.5 3.25 3.12 3.65 4.09 4.09
4.75 3.27 3.13 3.71 3.98 4.09

5 3.26 3.16 3.72 4 4.11
5.25 3.25 3.13 3.69 3.96 4.31
5.5 3.28 3.14 3.77 3.92 4.27
5.75 3.25 3.13 3.76 3.96 4.18
6 3.19 3.16 3.73 3.96 4.05

เฉล่ีย 3.26 3.25 3.79 3.98 4.07
Flux

X  10 9 กา3/ร.กา2
9.05 9.03 10.52 11.04 11.31



ตารางท ข-ร แสดงอตราการผลิตนำสะอาดที่แต่ละค่า % Recovery ในการทดลองชุดที่ 2

เวลา อัตราการผลิตน้ําสะอาด (ml/min)
(ชม.) 20% 30% 40% 50% 60%

1 3.18 3.45 3.305 3.89 3.22
2 3.22 3.43 3.37 3.92 3.19
3 3.27 3.48 3.37 3.95 3.29
4 3.29 3.19 3 365 394 3.25
5 3.33 3.295 3.37 3.86 3.28
6 3.31 3.385 3.28 3.99 3.15
7 3.26 3.29 3.37 3.85 3.13
8 3.06 3.35 3.32 3.775 2.98
9 3.24 3.42 3.17 3.32 3.1
10 3.21 3.497 3.315 3.58 3.13
11 3.28 3.48 3.29 3.65 3.02
12 3.32 3.42 3.326 3.57 3.11
13 3.3 3.1 3.39 3.58 3.02
14 3.27 3.16 3.41 3.55 3.05
15 3.29 3.27 3.302 3.58 3.08
16 2.97 3.33 3.34 3.67 3.04
17 2.98 3.39 3.36 3.47 2.88
18 3.06 3.41 3.12 3.28 2.94
19 3.04 3.27 3.26 3.36 3.07
20 2.99 3.28 3.15 3.55 3.11
21 2.97 3.08 3.23 3.57 3.07
22 3.05 3.21 3.2 3.54 3.01
23 3.03 3.29 3.19 3.57 2.96
24 2.97 3.28 3.07 3.4 3.07

เฉล่ีย 3.16 3.32 3.29 3.64 3.09
Flux

X  10 9 กา3/ร.ทา2
8.78 9.23 9.13 10.12 8.58



ตารางท ข-4 แสดงอตราการผลิตนำสะอาดท่ีการใช้ระบบ Pretreatment แต่ละแบบ ในการทดลองชุดที่ 3

เวลา อัตราการผลิตน้ําสะอาด (กา!/กาเก)
(ชม.) 0.3 micron filter h2so4

1 3.58 3.29
2 3.665 3.16
3 3.81 3.33
4 3.67 3.32
5 3.65 3.13
6 3.43 3.2
7 3.47 3.24
8 3.61 3.41
9 3.87 3.36
10 3.73 3.46
11 3.77 3.475
12 3.76 3.5
13 3.75 3.32
14 3.31 3.29
15 3.46 3.06
16 3.59 3.22
17 3.57 3.13
18 3.62 3.07
19 3.41 3.15
20 3.42 3.18
21 3.5 3.198
22 3.44 3.22
23 3.5 3.18
24 3.76 3.19
25 3.71 2.98
26 3.75 3.06
27 3.74 3.05
28 3.57 3.08
29 3.785 3.22
30 3.26 3.2



ตารางท ข-4 แสดงอ้ตราการผลิตนำสะอาดท่ีการใช้ระบบ Pretreatment แด่ละแบบ ในการทดลองชุดที่ 3 (ต่อ)

เวลา อัตราการผลิตน้ําสะอาด (กาl/min)
(ชม.) 0.3 micron filter h2so4
31 3.46 3.16
32 3.54 3.19
33 3.61 3.17
34 3.73 3.21
35 3.57 3.31
36 3.58 3.285
37 3.61 3.21
38 3.49 3.08
39 3.5 3.08
40 3.36 2.99
41 3.53 2.95

42 3.62 3.1
43 3.56 3.06
44 3.67 3.07
45 3.69 3.07
46 3.7 3.15
47 3.8 3.08
48 3.59 3.07

เฉล่ีย 3.60 3.19
F lux

X 109 กา3/ร.ทา2
10.00 8.85



ตารางท่ี ข-ร แสดงอ้ตราการผลิตนํ้าสะอาดของการทดลองขนาดชุดทดสอบที่โรงงาน

เวลาเดินระบบ อัตราผลิตน้ําสะอาด ฟลักซ์

(ซม.) ml/min m/s x106
8 410.12 6.21
16 295.42 4.48
24 339.94 5.15
32 287.49 4.36
40 217.71 3.30
48 317.46 4.81
56 322.41 4.88
64 299.10 4.53
72 284.90 4.32
80 283.15 4.29
88 257.29 3.90
96 298.06 4.52
104 260.87 3.95
112 300.90 4.56
120 263.74 4.00
128 256.63 3.89
136 266.67 4.04
144 201.27 3.05
152 268.94 4.07
160 201.48 3.05
168 258.73 3.92
176 282.35 4.28
184 282.35 4.28
192 227.19 3.44
200 260.87 3.95
208 250.31 3.79
216 233.55 3.54
224 273.10 4.14
232 220.67 3.34
240 242.72 3.68



ดารางท่ี ข-ร แสดงอัตราการผลิตนํ้าสะอาดของการทดล'องขนาดชุดทดสอบที่โรงงาน (ต่อ)

เวลา!.ดินระบบ อัตราผลิตน้ําละอาด ฟลักช์

{ชม.) ml/min ทา/ร X106
248 278.55 4.22
256 215.98 3.27
264 207.76 3.15
272 206.19 3.12
280 218.42 3.31
288 230.24 3.49
296 215.13 3.26
304 218.90 3.32
312 284.36 4.31
320 295.28 4.47
328 235.57 3.57
336 218.18 3.31
344 215.52 3.27
352 177.67 2.69
360 177.62 2.69
368 215.44 3.26
376 168.59 2.55
384 195.76 2.97
392 215.83 3.27
400 163.13 2.47
408 194.93 2.95
416 183.99 2.79
424 164.70 2.50
เฉล่ีย 246.47 3.73
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ตาราง ค-1ก แสดงการหาค่า Ks ของความนำไฟฟ้า จากการทดลองชุดที่ 1.1

ความดัน ความนำไฟฟ้าของ feed ความนำไฟฟ้าของ permeate Flux Ks
bar fls/cm us/cm X 1 0 9 ทนํ/ร.ทท9 X 10 J  rrWs.ทนํ
3 2660 213 4.44 0.3867
4 2660 145.2 7.18 0.4147
5 2680 105.8 9.06 0.3723
6 2670 58.7 11.54 0.2595
7 2670 67.2 14.81 0.3824

ค่าเฉล่ีย 0.3631

โดยที่

Ks = FW*C P/(C ,-C P)



2 1 3

ตาราง ค-!ข แสดงการหาค่า Ks ของของแข็งละลาย จากการทดลองชุดที่ 1.1

ความดัน ของแข็งละลายใน feed ของแข็งละลายใน permeate Flux Ks

bar mg/l mg/l X 109ทา3/ร.กา2 X 109 nrWs.rrT
3 1489 210 4.44 0.7294
4 1464 123 7.18 0.6588
5 1473 76.7 9.06 0.4976
6 1472 56.67 11.54 0.4622
7 1464 33.33 14.81 0 3450

ค่าเฉล่ีย 0 5386

โดยที่

Ks =  Fw‘ C p/(C ,-C p)
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ตาราง ค-ไค แสดงการหาค่า Ks ของสภาพด่าง จากการทดลองชุดที่ 1.1

ความดัน สภาพด่างใน feed สภาพด่างใน permeate Flux Ks

bar mg/l CaCOj mg/l CaC03 X  1 0 9 กา3/ร.ทา2 X 109 ทา3/ร.กา2

3 167.5 26 4.44 0.8162
4 162.5 22 7.18 1.1247
5 165 16 9.06 0.9727
6 162.5 10 11.54 0.7570
7 162.5 12 14.81 1.1809

ค่าเฉล่ีย 0.9703

โดยที่

Ks = FW*CP/(C ,-C P)



2 1 5

ตาราง ค-1ง แสดงการหาค่า Ks ของความกระด้าง จากการทดสองชุดที่ 1.1

ความดัน 
bar

ความกระด้างใน feed 
mg/l CaCOj

ความกระด้างใน permeate 
mg/l CaC03

Flux

X 10 9 กา3/ร.ทา‘
Ks

X 10 J ทาใร.m‘
3 25 1 4.44 0.1851
4 27.5 0.25 7.18 0.0659
5 30 0.25 9.06 0.0761
6 27 0.2 11.54 0.0861
7 27 0.17 14.81 0.0938

ค่าเฉล่ีย 0.1014

โดยที่

Ks = FW*CP/(C ,-C P)



2 1 6

ตาราง ค-!จ แสดงการหาค่า Ks ของแคลเซียม จากการทดลองชุดท่ี 1.1

ความดัน แคลเซียมใน feed แคลเซียมใน permeate Flux Ks
bar mg/l CaC03 mg/l CaC03 X 109 ทา3/ร.กา2 X 109 กา3/ร.ทา2
3 22.5 1 4.44 0.2066
4 25 0.25 7.18 0.0726
5 25 0.25 9.06 0.0915
6 27 0 11.54 0.0000
7 25 0.17 14.81 0.1014

ค่าเฉล่ีย 0.0944

โดยที่

Ks fc*Cp/(C ,-C p)



2 1 7

ตาราง ค-1ฉ แสดงการหาค่า Ks ของคลอไรด์ จากการทดลองชุดท่ี 1.1

ความดัน คลอไรดัใน feed คลอ1ใรด์ใน permeate Flux Ks
-9 3 2 -9 3 2bar mg/l Cl mg/l Cl x10 m /s.m X 10 m /s.m

3 93.72 21 4.44 1.2828
4 93.7 15 7.18 1.3690
5 92.5 10 9.06 1.0979
6 93.7 6 11.54 0.7898
7 91.22 7 14.81 1.2310

ค่าเฉล่ีย 1.1541

โดยท่ี

Ks F / C P/(C ,-CP)
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ดาราง ค-2ก แสดงการหาค่า Ks ของความนำไฟฟ้า จากการทดลองชุดที่ 1.2

Crossflow Velocity ความนำไฟฟ้าของ feed ความนำไฟฟ้าของ permeate Flux Ks

ทา/ร |J.s/cm us/cm X 109 กา3/ร.ทา2 X 109 ทา3/ร.กา2
0.Ü5 2520 183.3 9.05 0 . /0 9 9

0.1 2480 197 9.03 0.7796
0.3 2450 143 10.52 0 .6521

0.5 2450 123 11.04 0.5836
0.7 2470 136.2 11.31 0.6603

ค่าเฉล่ีย 0.6771

โดยที่

Ks = Fw*C p/(C r C p)



2 1 9

ดาราง ค-2ข แสดงการหาค่า Ks ของของแข็งละลาย จากการทดลองชุดท่ี 1.2

Crossflow Velocity ของแข็งละลายใน feed ของแข็งละลายใน permeate Flux Ks

กา/ร mg/l mg/l X 109 ทา3/ร.กา2 X 10 9 ทา3/ร. m"
0.05 1826 90 9.05 0.4692
0.1 1796 66.67 9.03 0.3483
0.3 1810 56.67 10.52 0.3400
0.5 1800 53.33 11.04 0.3371
0.7 1770 43.33 11.31 0 . 2 8 3 9

ค่าเฉล่ีย 0.3557

โดยที่

Ks = Fw*C p/(C f-C p)
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ดาราง ค-2ค แสดงการหาค่า Ks ข'องสภาพด่าง จากการทดลองซุดที่ 1.2

Crossflow Velocity สภาพด่างใน feed สภาพด่างใน permeate Flux Ks

กา/ร mg/l CaC03 mg/l CaCC3 X 10 ทา .'ร.;ท X 10 ท'. รท;

0.05 225 22 9.05 0.9808

0.1 225 23.33 9.03 1.0452

0.3 222.5 12 10.52 0.5997

0.5 222.5 18 11.04 0.9719

0.7 222.5 20 11.31 1.1174

ค่าเฉล่ีย 0.9430

โด ย ท ี่

Ks V C /ç -C v
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ตาราง ค-2ง แสดงการหาค่า Ks ของความกระด้าง จากการทดลองชุดที่ 1.2

Crossflow Velocity ความกระด้างใน feed ความกระด้างใน permeate Flux Ks

กา/ร mg/l CaCOj mg/l CaC03 X 10 d กา3/ร.กา2 X 10 J กา /ร.rrf

0.05 150 1.4 9.05 0.0853

0.1 147.5 0.2 9.03 0.0123

0.3 150 0.2 10.52 0.0140

0.5 152.5 0.5 1 1 . 0 4 !; น่.'(.' ไ

0.7 152.5 0.33 11.31 0.0245

ค่าเฉล่ีย 0.0345

โด ย ท ี่

K s  =  Fw* C p/ ( C f-C p)



???

ตาราง ค-2จ แสดงการหาค่า Ks ของแคลเ?ยม จากการทดลองซุดที่ 1.2

Crossflow Velocity แคลเซียมใน feed แคลเซียมใน permeate Flux Ks

ทา/ร mg/l CaCOj mg/l CaCOj X 109 ทา3/ร.กา2 X 109 กา3/ร.ท-ท่ี

0.05 92.5 1 9.05 0.0989

0.1 90 0.2 9.03 0.0201

0.3 95 0.2 10.52 0.0222

0.5 92.5 0.17 11.04 0.0203

0.7 92.5 0.17 11.31 0.0208

ค่าเฉล่ีย 0.0365

โด ย ท ี่

K s  = Fw* c  0/ (C ,-C p)



2 2 3

ตาราง ค-2ฉ แสดงการหาค่า Ks ของคลอไรด์ จากการทดลองชุดที่ 1.2

Crossflow Velocity คลอไรด์ใน feed คลอไรด์ใน permeate Flux Ks

กา/ร mg/l Cl mg/l Cl X 10 9 กา3/ร.กา2 X 10 " ทา3/ร.ทา*

0.05 281.16 27 9.05 0.9ช14

0.1 282.41 33.32 9.03 1.2085

0.3 281.16 19.99 10.52 0.8052

0.5 281.16 23.33 11.04 0.9991

0.7 279.90 21.66 11.31 0.9489

ค่าเฉล่ีย 0.9846

Ks = Fw*Cp/(C r Cp)
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ดาราง ค-รก แสดงการหาค่า Ks ของความนำไฟฟ้า จากการทดลองชุดที่ 2

% Recovery ความนำไฟฟ้าของ feed ความนำไฟฟ้าของ permeate Flux Ks

แร/cm แร/cm X 109 ทา3/ร.ทา2 X 10'9 ทา3/ร.ทา2

20 2892.5 124.75 8.78 0.3959
30 3020 149.775 9.23 0.4817

40 3087.5 148.875 9.13 0.4625
50 3332.5 346.25 10.12 1.1731
60 3450 259.25 8.58 0.6973

ค่าเฉล่ีย 0 6421

โด ย ท ี่

K s  =  Fw* C p/ ( C r C p)
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ตาราง ค-3ข แสดงการหาค่า Ks ของของแข็งละลาย จากการทดลองชุดที่ 2

% Recovery ของแข็งละลายใน feed ของแข็งละลายใน permeate Flux K s

mg/l mg/l X 10 a ทท ี่/รพ X 10 a กา 7ร.m J

20 2280 34.1675 8.78 0.1336

30 2400 80.8325 9.23 0.3217

40 2467.5 85.835 9.13 0.3290

50 2625 200.835 10.12 0.8382

60 2762.5 182.5 8.58 0.6071

ค่าเฉล่ีย 0.4459

โดยที่

Ks = Fw’ Cp/(C,.-C0)



2 2 6

ตาราง ค-รค แสดงการหาค่า Ks ของสภาพด่าง จากการทดลองชุดที่ 2

% Recovery ลภาพดางใน feed ลภาพดางใน permeate Flux Ks

mg/l CaC03 mg/l CaCOj X 109 ทา3/ร.กา2 X 10 9 ทา3/ร.ทา2

20 255 15.5 8.78 0.5685

30 235 19.5 9.23 0.8353

40 225 17.25 9.13 0.7580

50 210 39 10.12 2.3075

60 185 29.5 8.58 1.6281

ค่าเฉล่ีย 1.2195

โด ย ท ี่

Ks
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ตาราง ค-รง แสดงการหาค่า Ks ของความกระด้าง จากการทดลองชุดท่ี 2

% R ecove ry ความกระด ้างใน feed ความกระด ้างใน pe rm ea te Flux Ks

m g/l C aC O j m g /l C a C 0 3 X 109 ทา3/ร.กา2 X 109 ทา /s.rrf

20 106.875 0.59075 8.78 0.0488

30 110625 0 9 23 ท ทททท

40 114.375 0 9.13 0.0000

50 116.875 1.5 10.12 0.1315

60 131.25 0.5425 8.58 0.0356

ค่าเฉลี่ย 0.0432

โดยท่ี
Ks = Fw’Cp/(Cr Cp)
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ตาราง ค-รจ แสดงการหาค่า Ks ของแคลเ*บยม จากการทดลองชุดที่ 2

% Recovery แคลเซียมใน feed แคลเซียมใน permeate Flux Ks

mg/i CaCû3 mg/l CaC03 X 10 เท /s.ก I X i vj 111 . ร.Iiไ

20 83.75 0.35 _ 8.78 0.0369

30 95 0 9.23 0.0000

40 101.25 0 9.13 0.0000

50 112.5 1.335 10.12 0.1215

60 125 0.5 8.58 0.0345

ค่าเฉลี่!1 ท ท00£ะ
________________

โดยที
Ks = Fw*Cp/(Cr Cp)
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ตาราง ค-รฉ แสดงการหาค่า Ks ของคล'อไรด์ จากการทดลองชุดที่ 2

% Recovery คลอไรด์ใน feed คลอไรดํใน permeate Flux Ks

mg/l ๙ mg/l Cl X 109 กา3/ร.กา2 X 10 9 กา3/ร.ทา2

20 242.11 19.16 8.78 0.7548

30 252.42 25.41 9.23 1.0333

40 258.98 20.41 9.13 0.7810

50 265.55 39.99 10.12 1.7938

60 279.60 41.63 8.58 1.5013

ค่าเฉล่ีย 1.1728

โด ย ท ี่

Ks = FW*CP/(C.-CP)
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ตาราง ค-งก แสดงการหาค่า Ks ข'องความนำไฟฟ้าของการทดลองกับชุดทดสอบทีโรงงาน

จากรปเขียนเป็นลมการได้ว่า

Conductivityp z Conductivity, + C

เม่ึอ Z = 0.0375 TP.00 'พ  ไ-»ทกฺ โ» 100 ->rf.n -or.-

ความน่าไฟฟ้าในนาทีเข้าระบบ (ms)

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)'(?-R) น' c

ชม. m/s x10 6 กา3/d m3/d -Grp /c y 1 0

8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.123881936
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.120421933
24 5.15 0.489518414 0.9 0.5439093 0.626459144 3.2266f 6993 บ. i,.■ บ/' บ'.y
32 4.36 0.413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.119020956
40 3.30 0.313497823 0.9 0.3483309 0.789103691 2.602928126 0.101412784
48 4.81 0457142857 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 0.123606092
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 น. 1241 r i  668
64 4.53 0.430707876 0.9 0.4785643 0.685452163 3.10637253 0.121027501
72 4.32 0.41025641 0.9 0.4558405 0 704797048 3.042376966 ก 11R584 68
80 4.29 0.4077395 0.9 0.4530439 0.707138499 3.033757343 0.118198338
88 3.90 0.370497427 0.9 0.4116638 0 740820734 2.887964815 0.11251811
96 4.52 0.429210134 0.9 0.4769001 0.686888454 3.102056876 0.120859359
104 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.113381819
112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.121313003
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 0.732590529 2.927434682 0.114055897
128 3.89 0.36954 6621 0.9 0-4 1060 (‘1 0.741657690 2.86380 ( ?■ร.
136 4.04 0.384 0.9 04266667 0.728813559 2.94470125 0.11472862
144 3.05 0.289835626 0.9 0.3220396 0.808076769 2 464324874 0.096012657
152 4.07 0.38727028? 09 0 4 ากากก.า ก 725870931 ? QR77RR7 0 1 1 R9RRR99

160 3.05 0.290127602 0.9 0.322364 0.807846277 2.466103782 0.096081966
168 3.92 0.372574386 0.9 0.4139715 0.738988581 2.896971974 0.112869~38
176 4.28 0.406588235 0.9 0 4517647 0.708206687 3.029761228 0.118042645
184 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.118042645
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.6/7637964 2. Îtj432 j บ่น6
200 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0736263736 2.910133345 0.113381819
208 3.79 0.360450563 0.9 0.4005006 0.749608764 2.842980661 บ. i lu/'uo^oô
216 3.54 0.336317633 0.9 0.3736863 0.770224988 2.725591804 0.106191888
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ตาราง ค-4ก แสดงการหาค่า Ks ของความนำไฟฟ้าของการทดลองกับชุดทดสอบทีโรงงาบ (ต่อ)

เทจาเดใ Pw Op Of O ( ว ^ pv/'p p\ Fw*(? P) 1/-

ชม. ทา/ร X106 ทา3/d กา3/d กา/ร X10
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.116146785
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353071 0.78561858 2.626696244 0.102338815
240 3.68 0 349514563 0 9 0 3883495 0 759036145 ? 791าทรฺosq ท
248 4.22 0.401114206 0.9 0.4456825 ง . / 13261649 3.010304924 บ.1ไ/'2ü4 J(

256 3.27 0.311015119 0.9 0.3455724 0.791122715 2.588921773 0.100867082
264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.09u ใ 954 13
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.0976727
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 0.101637089
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.105227682
296 3.26 0.309788455 0.9 0.3442094 0.7921178 2.581954431 0.100595627
304 3.32 0.315213426 0 9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0.101786965
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 0.118431062
320 4.47 0.42519685 0.9 0.4724409 0.690721649 3.090200651 0.120397428
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.106769043
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606764481 0.101562253
344 3.2/ 0.310344828 7 9 ว ไ'' น,ชนน...' ''■ ไ''.- ไ .'
352 2.69 0.255848386 0.9 0.284276 0.834311357 2.245972371 0.087505417
360 2.69 0.255772647 0 9 ว.264 1918 โ 8343685? 2.2454( 1?: ;
368 3.26 0.310233393 0.9 û. 3447038 0.79175705 2.584485229 0.10069423
376 2.55 0.242764822 0.9 0.2697387 0.844105229 2.156134841 0.084005254
384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.094102014
392 3.27 0.310791367 0.9 0.3453237 0.791304348 2.587653198 0.100617657
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2610114 0.849906191 2.100712322 0.0๐ ;84593น
408 2.95 0.280701754 0.9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.093811491
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.089867503
424 2.50 0.23716717 0.9 0.2635191 0.848245337 2.116750273 0.08247079

ค่าเฉลี่ย 0.107493323
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ตาราง ค-4ฃ แสดงการหาค่า Ks ข-องของแข็งละลายสำหรับการทดลองกับชุดทดสอบท่ีโรงงาน

จากรูปเขียนเปินลมการได้ว่า

TDSp ะะ Z TDS, + C

เม่ือ Z -  0.0413
ข อ งน ข ิงล ะ ล าย ใน น า ท ีเข ้า ร ะ บ บ  (mg/l)

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks

ขม. ทา/ร X106 ทา3'ช กา3.'ช -fi

8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.069532208
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.067590184
24 5.15 0.489518414 0.9 0.5439093 0.626459144 3.226675993 0.070560869
32 4.36 0.413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.066803846
40 3.30 0.313497823 0.9 0.3483309 0.789103691 2.602928126 0.056920766
48 4.81 0.457142857 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 0.069377382
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 0.069694838
64 4.53 0.430707876 0.9 0 478564? 068545?163 ท -jopo-^oro r  'าr ■"’ท? ' ' . ' ' c

72 4.32 0.41025641 0.9 0.4558405 0.704797048 3.042376966 0.06653062.
80 4.29 0.4077395 0.9 0.4530439 0.707138499 3.033757343 0.066342129
88 3.90 0.370497427 0.9 0.4116638 0.740820734 2.887964815 0.063153941
96 4.52 0.429210134 0.9 0.4769001 0.686888454 3.102056876 0.067835701
104 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.063638722
112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.068090322
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 0.732590529 2.927434682 0.064017067
128 3.89 0.369546621 0.9 0.4106074 0.741657696 2.883807825 0.063063036
136 4.04 0.384 0.9 0.4266667 0.728813559 2.94470125 0.064394652
144 3.05 0.289835626 0.9 0.3220396 0.808076769 2.464324874 0.053889794
152 4.07 0.387270282 0.9 0.4303003 0.725870931 2.957788725 0.064680849

160 3.05 0.290127602 0.9 0.322364 0.807846277 2.466103782 0.053928695
168 3.92 0.372574386 0.9 0.4139/15 0.738988581 2.8969719/4
176 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.066254742
184 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.066254742
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.677637984 0.05855452
200 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.73626373C 2.9 !0 133 V!3
208 3.79 0.360450563 0.9 0.4005006 0.749608764 2.842980861 0.062170233
2 IÔ 3.54 0.336317633 0.9 0 3736863 อ.770224988 2.725591804 0.059603173



ดาราง ค-4ฃ แสดงการหาค่า Ks ของของแข็งสะลายสำหรับการทดล■ องกับชุดทดสอบท่ีโรงงาน (ต่อ)

เวลา1ดนระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw'(2-2R)/(2-R) Ks

ชม. กา/ร X10 กา !/d กา /’ci ni/s X lu
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.065190637
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353071 0.78561858 2.626696244 0.057440527
240 3.68 0.349514563 0.9 0.3883495 0.759036145 2.791395059 0.061042156
248 4.22 0.401114206 0.9 0.4456825 0.713261649 3.010304924 0.06582927๔
256 3.27 0.311015119 0.9 0.3455724 0.791122715 2.588921773 0.056614476
264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.055114927
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.054821539
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 ก ก : . - ^ - :
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.059061985
296 3.26 0.309788455 0.9 0.3442094 0.7921178 2.581954431 0.056462114
304 3.32 0.315213426 0.9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0.057130786
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 0.066472752
320 4.47 0.42519685 น. D G.G 724-109 G.690 72 ไ 6-! 9 3.0 Jü/JGÜGG !
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.059927117
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606/64481 (J.U5/00466
344 3.27 0.310344828 0.9 0.3448276 0.791666667 2.585118426 0 056531304
352 2.69 0.255848386 0.9 0.284276 0.834311357 2.245972371 0 049114867
360 2.69 0.255772647 0.9 0.2841918 0.83436853 2.245461354 0.049103692
368 3.26 0.310233393 0.9 0.344 7038 0.79175705 2.584485229 0.056517457
376 2.55 0.242764822 ก.9 0 2697387 ก 844105229 2 1661348/11 ก 0/171 tnono

384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.052817392
392 3.27 0.310791367 0.9 0.3453237 0.791304348 2.587653198 0.056586735
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2610114 0.849906191 2.100712322 0.045938324
408 2.95 0.280701754 0.9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.052654327
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.050440654
424 2.50 0.23716717 0 9 0 2635191 0 848245337 2 116750273 ท ก/) 0 ?p.qn/! 1

ค่าเฉลี่ย 0.060333639



234

ตาราง ค-4ค แสดงการหาค่า Ks ของสภาพด่างของการทดลองกับซดทดสอบท๋ีโรงงาน

จากรูปเขียนเป็นลมการได้ว่า

TA0 = Z TA, + C

เมอ Z = 0.5136
ส ภาพ ด ่างใบ ไท ทน ่ทระบ บ (mg/l C aC 0 3 )

เวลาเดินระบบ Fw Qp Of R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)'f2-R) K 5
-6 3 3 •<>ชม. m/s x10 m Id ทา Id m/s x10

8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.3897803
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.378893796
24 5.15 0.489518414 0.9 0.5439093 0.626459144 3.226675993 0.39554672
32 4.36 0.413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.374485783
40 3.30 0.313497823 0.9 0.3483309 0.789103691 2.602928126 0.31908369
48 4.81 0.457142857 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 0.388912388
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 น. JJxJÙJ 1 J U ช
64 4.53 0.430707876 0.9 0.4785643 0.685452163 3.10637253 0.380799147
72 4.32 0.41025641 0.9 0.4558405 0.704797048 3.042376966 0.372954159
80 4.29 0.4077395 0.9 0.4530439 0.707138499 3.033757343 0 . 3 7 1 8 9 7 5 1

88 3.90 0.370497427 0.9 0.4116638 0.740820734 2.887964815 0.354025323
9 6 4.52 0.429210134 0 . 9 0.4769001 0 686888454 3.102056876 0 380270106
104 3.95 0  3 7 5 6 6 2 1 7 4 n o ท .11 73010 f ) .7 3 6 ? 6 3 7 ? 6 0 ก  I P  1000/1 r  ̂ ๆ โ จุ'">00 *

112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.381697446
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 0.732590529 2.927434682 0.358863794
128 3.89 0.369546621 0.9 0.4106074 0.741657696 2.883807825 0.353515732
136 4.04 0.384 0.9 0.4266667 0.728813559 2.94470125 0.360980441
144 3.05 0.289835626 0.9 0.3220396 0.808076769 2.464324874 0.302092811
152 4.07 0.387270282 0.9 0.4303003 0.725870931 2.957788725 บ. 3b2o84ida
160 3.05 0.290127602 0.9 ข.322364 0.807846277 4bb ilY ô ï b ' î .

168 3.92 0.372574386 0.9 0.4139715 0.738988581 2.896971974 0.355129479
176 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.37140764
184 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 û.37140764
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.677637984 0.328242106
200 3.95 0.375652174 0.9 0 4173913 0.736263736 2.910133345 ก.356742884
208 3.79 0.360450563 0.9 0 4005006 0-749608764 ? 842980861 0 3485109
216 3.54 0.336317633 0.9 0.3736863 0.770224988 2.725591804 0.334120594



ตาราง ค-4ค แสดงการหาค่า Ks ของสภาพด่างของการทดลองกับซดทดสอบท่ีโรงงาน (ต่อ)

เวลาเดินระ:บบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks

ซม. กา/ร x i0 ° rrwd [ท/ช โท/ร xlü
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.365442533
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353C71 0.78561858 2.626696244 0.321997339
240 3.68 0.349514663 0.9 0.3683495 ) .75903614:3 ; ,'9i80: น, •-
248 4.22 0.401114206 0.9 0.4456825 0.713261649 3.010304924 0 369022661
256 3.27 0.311015119 0.9 0.3455724 0.791122715 2.588921773 0.31 7366 70 i
264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.308960602
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.307315945
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 0.319789439
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.331086829
296 3.26 0.309768455 0.9 0.3442094 บ. ( 921 ใ. ช่ ✓ Ml c ไ y MM G !
304 3.32 0.315213426 0.9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0 320261008
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 0.37262975
320 4.47 0.42519685 0.9 0.4724409 0.690721649 3.090200651 0.378816694
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.335936544
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606764481 0.319553975
344 3.27 0.310344828 0.9 0 3448276 0 7Q166666- ° r,pc: 1 * p î°p !
352 2.69 0.255848386 0.9 0.284276 0.834311357 2.245972371 0275325755
360 2.69 0.255772647 0.9 0.2841918 0.83436853 2.245461354 0.275263112
368 3.26 0.310233393 0.9 0.3447038 0.79175705 2.584485229 0.316822841
376 2.55 0.242764822 0.9 0.2697387 0.844105229 2.156134841 0.264312893
384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.296081191
392 3.27 0.310791367 0.9 0.3453237 0.791304348 ■ 2.587653198 0.317211191
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2C10114 I) 849906191 ;■  ■เท่ : - ,  ■■'■.

408 2.95 0.280701754 0.9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.295167093
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.282757788
424 2.50 0.23716717 0.9 0.2635191 0.848245337 2.116750273 0.259484878

ค่าเฉลี่ย 0.33821540°



2 3 6

คาราง ค-4ง แสดงการหาค่า Ks ข•องความกระด้างสำหรับการทดลองกับชุดทดสอบทีโรงงาบ

จากรปเขียนเป็นลมการได้ว่า

THp -  Z TH, + C 

เม่ึอ Z = 0.0005

๐

น

y  = Ü.OUObx *  0  1029

R‘ -
3

0 000โ-.

2
♦  ♦

ศวามทระ;ศางในนาทเ‘ช้าระ:บบ (mg/l C aC 03)

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks

ชม. m/s x10 ° กา3/ซ กา3/ช กา/ร X10 °
8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.001590613
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.001546188
24 5.15 0.489518414 0 9 06439093 0.626459144 3 2266ก.C|ก3
32 4.36 0.413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.0015282
40 3.30 0.313497823 0.9 0.3483309 0.789103691 2.602928126 0.001302115
48 4.81 0.457142857 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 0.001587072
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 0.00159433-
64 4.53 0.430707876 0.9 0.4785643 0.685452163 3.10637253 0.001553963
72 4.32 0.41025641 0.9 บ.4558405 0.704 79 7048 3.0423/ช่9ชช Kj.O'J i lu  i ช
80 4.29 0.4077395 0 y 8.4 )8ป455 น. < ■1 i  ใ 3ช49น่
88 3.90 0.370497427 0.9 0.4116638 0.740820734 2.887964815 0.001444/05
96 4.52 0.429210134 0.9 0.4769001 0.686888454 3.102056876 0.001551804
104 3.95 0.375652174 0 9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0001455795
112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.001557629
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 0.732590529 2.927434682 0.00146445
128 3.89 0.369546621 0.9 0.4106074 0.741657696 2.883807825 0.001442625
136 4.04 0.384 0.9 0.4266667 0.728813559 2.94470125 0.0014 7308/
144 3.05 0.289835626 0.9 0.3220396 0.808076769 2.464324874 0.001232779
152 4.07 0.387270282 0.9 0.4303003 0.725870931 2.957788725 0.001479634
160 3.05 0.290127602 0.9 0.322364 0.807846277 2.466103782 0.001233669
168 3.92 0.372574386 0.9 0 4139715 0.73898853- 2.89697-973 j :". __ i
176 4.28 0.406588235 0.9 0.4517Ô4‘, Ü.708206687 3.029 76:226 . . . .  I

184 4 28 0 400588:’'O' )•:> ■ 8 4 8 ■ 7 »•'
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.677637984 0.001339489
200 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.001455795
208 3.79 0.360450563 0.9 0.4005006 0.749608764 2.842980861 0.001422202
216 3.54 0.336317633 0.9 0.3736863 0.770224988 2.725591804 0.001363478



2 3 7

ตาราง ค-4ง แสดงการหาค่า Ks ของความกระด้างสำหรับการทดลองกับชุดทดสอบท่ีโรงงาน (ต่อ)

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qt R 1:.’-2R)/(2-R) Fw\'2-2Rî'(?-R:
ชม. ทา/ร X106 ทา3/d กา3/d m/s x10
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.001491296
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353071 0.78561858 2.626696244 0.001314003
240 3.68 0.349514563 0.9 0.3883495 0.759036145 2.791395059 0.001396396
248 4.22 0.401114206 0.9 0.4456825 0.713261649 3.010304924 0.001505905
256 3.27 0.311015119 09 ก.3455724 0 7 9 1 122715 .? 6883? • 77':

264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.001260805
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.001254093
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 0.001304995
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.001351097
296 3.26 0.309788.155 0 9 0.34 1209-1 0.7921 178 2.58iyb443 ใ บ.;;บ่ ! 1-'.:) i l l / 3
304 3.32 0.315213426 0.9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0.00130692
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 บ. Ou1ozUo/u
320 4.47 0.42519685 0.9 0.4724409 0.690721649 3.090200651 0.001545873
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.00137088 j
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606764481 0.001304U34
344 3.27 0.310344828 0.9 0.3448276 0.791666667 2.585118426 0.001293206
352 2.69 0.255848386 0.9 0.284276 0.834311357 2.245972371 0.001123548
360 2.69 0 2557726-17 .9 9 fi P g. ! 1 g 1 P ไ 83-156'°» 5 3 า 'ไ.'! r i,P 1 or ;

368 3.26 0.310233393 0.9 0.3447038 0.79175705 2.584485229 0.001292889
376 2.55 0.242764822 0.9 0.2697387 0.844105229 2.156134841 0.001078607
384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.00120824 7
392 3.27 0.310791367 0 9 ก.3 153237 0 79130434 8 2.587683108 n ๅกั1าก-1 !"! ■
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2610114 0.849906191 2.100712322 0.001050882
408 2.95 0.280701754 0.9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.001204516
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.001153877
424 2.50 0.23716717 0.9 0.2635191 0.848245337 2.116750273 0.0010589C i

ค่าเฉล่ีย 0.001380188



2 3 8

ตาราง ค-4จ แสดงการหาค่า Ks ของแค«เริ!ยมสำหรับการทด«องกับชุดทดส'รบท่ีโรงงาน

จากรูปเขียนเป็นสมการได้ว่า

Cap = Z Ca, + C

เมอ I  -  0.0003

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks
ชม. ทา/ร X106 กา3/d กา3/d m/s X106
8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.000954177
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.000927527
24 5.15 0.489518414 0.9 0.5439093 0.626459144 3.226675993 0.000968293
32 4.36 0.413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.000916736
40 3.30 0.313497823 0.9 ช.3483309 0.789103691 2.602928!20 i  .Ü'JÜ : c ’• ! V

48 4.81 0.457142857 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 0.000952053
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 0.000956409
64 4.53 0.430707876 0.9 อ 4785643 0685452163 3 1063/253 ........
72 4.32 0.41025641 0.9 0.4558405 0.704797048 3.042376966 0.000912987
80 4.29 0.4077395 0.9 0.4530439 0.707138499 3.033757343 0.0009104
88 3.90 0.370497427 0 9 0 4116638 ก.740820734 2 88796481e n.nnnp,fip.fi/! q
96 4.52 0.429210134 0.9 0.4769001 0.686888454 3.102056876 0.000930896
104 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.000873302
112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.00093439
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 0.732590529 2.927434682 0.000878494
128 3.89 0.369546621 0.9 0.4106074 0.741657696 2.883807825 0.000865402
136 4.04 0.384 0.9 0.4266667 0.728813559 2.94470125 0.000883675
144 3.05 0.289835626 0.9 0 3220396 0.6080/6769 2 464324874
152 4.07 0.387270282 0.9 0.4303003 0.725870931 2.957788725 0.000887603
160 3.05 0.290127602 0.9 0.322364 0.807846277 2.466103782 0.000740053
168 3.92 0.372574386 อ.9 0.4139715 อ'738988531 2896971974
176 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.000909201
184 4.28 0.406588235 0.9 0.451/647 0.708206687 3.029761228 0.000909201
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.677637984 0.000803532
200 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.000873302
208 3.79 0.360450563 0.9 0.4005006 0.749608764 2.842980861 0.00085315
216 3.54 0.336317633 0.9 0.3736863 0.770224988 2.725591804 0.000817923



ตาราง ค-4จ แสดงการหาค่า Ks ของแคลเริ๒มสำหรับการทดลองกับชุดทดสอบทีโรงงาน (ต่อ)

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks
ชม. m/s x106 m3/d ๓ 3/d ก า/ร  x10 0
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.000894599
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353071 0 78561858 2.626696244 ก ก 0 0 7 พ /1*
240 3.68 0.349514563 0.9 0.3883495 0.759036145 2.791395059 0.00083767
248 4.22 0.401114206 0.9 0.4456825 0.713261649 3.010304924 ü.000903362
256 3.27 ก 311015119 9 า 03455724 0.791122715 2 5fi89?l772 r \  fV )p 7  ’(าว  -

264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.000756332
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.000752305
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 0.00078284
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.000810496
296 3.26 0.309788455 0.9 0.3442094 0.7921178 2.581954431 0.000774819
304 3.32 0.315213426 0.9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0.000783995
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 0.000912193
320 4.47 0.42519685 0.9 0.4724409 0.690721649 3.090200651 0.000927338
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.000822368
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606764481 0.000782264
344 3.27 0.310344828 0.9 0.3448276 0.791666667 2.585118426 0.000775768
352 2.69 0.255848386 0.9 0.284276 0.834311357 2.245972371 0.000673994
360 2.69 0.255/72647 0.9 ง.284 ! 918 ง.83436853 2.24546 ใ,<ะ»4 J ■ ■
368 3.26 0.310233393 0.9 0.3447038 0.79175705 2.584485229 0.000775578
376 2.55 0.242764822 0.9 0.2697387 0.844105229 2.156134841 0.000647035
384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.000724803
392 3.27 0.310791367 0.9 0.3453237 0.791304348 2.587653198 0.000776529
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2610114 0.849906191 2.100712322 0.000630403
408 2.95 0 280701754 0 9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.000722565
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.000692187
424 2.50 0.23716717 0.9 0.2635191 0.848245337 2.116750273 0.000635216

ค่าเฉลี่ย 0.000B279*1. โ’



240

ตาราง ค-4ฉ แสดงการหาค่า Ks ของคลอไรด์สำหรับการทดลองกับชุดทดสอบทีโรงงาน

จากรูปเขียนเป็นสมการได้ว่า

Clp = Z Cl, + C

เม่ึอ Z = 0.1343
ครรเไรด ํไน ป ้าท ีเข ้าระ:น บ (m gท  CD

เวลาเดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw*(2-2R)/(2-R) Ks

ชม. m/s x10 ° ทา3/ช ทา /d m s x iน
8 6.21 0.590567327 0.9 0.6561859 0.511698881 3.17963637 0.067541295
16 4.48 0.425406204 0.9 0.4726736 0.690522244 3.090829612 0.0656548/7
24 5.15 0.489518414 0.9 0.5439093 0.626459144 3.226675993 0.068540503
32 4.36 0413991375 0.9 0.4599904 0.701306783 3.054871206 0.064891055
40 3.30 0.313497823 0.9 0.3483309 0.789103691 2.602928126 0.055290957
48 4.81 0.45714285/ 0.9 0.5079365 0.659574468 3.172556364 บ.ชช/ชชบนuo
56 4.88 0.464266523 0.9 0.5158517 0.652425778 3.187073316 0.06769927
64 4.53 0.430707876 0 9 0 4785643 0 685452163 3 10637253 r> on'ะ.ท or r> O 7

72 4.32 0.41025641 0.9 0.4558405 0.704797048 3.042376966 0.064625655
80 4.29 0.4077395 0.9 0.4530439 0.707138499 3.033757343 0.064442558
86 3.90 0.370497427 0.9 0.4116638 0.740820734 2.887964815 0.061345658
96 4.52 0.429210134 0.9 0.4769001 0.686888454 3.102056876 0 065893365
104 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.061810'-'8
112 4.56 0.4332999 0.9 0.4814443 0.682959049 3.113700414 0.066140695
120 4.00 0.37978022 0.9 0.421978 ช.,'32590529 2.92/434682 üÀ.น*., 'ช•น.;.''
128 3.89 0.369546621 0.9 0.4106074 0.741657696 2.883807825 0.0612573IO
136 4.04 0.384 0.9 0.4266667 0.728813559 2.94470125 0.062550844
144 3.05 0.289835626 0.9 0.3220396 0.808076769 2.464324874 0.05234677
152 4.07 0.387270282 0.9 0.4303003 0.725870931 2.957788725 ■•••• ••'บ-': ..-b'-.
160 3.05 0.290127602 0.9 0.322364 0.807846277 2.466103782 0.052384557
168 3.92 0.372574386 0 9 0.4139715 0.738988581 2.896971974 0.061536986
176 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.064357673
184 4.28 0.406588235 0.9 0.4517647 0.708206687 3.029761228 0.064357673
192 3.44 0.327148807 0.9 0.3634987 0.777880611 2.677637984 0.056877931
200 3.95 0.375652174 0.9 0.4173913 0.736263736 2.910133345 0.061816558
208 3.79 0 360450563 0.9 0.4005006 0.749608764 2.842980861 0 ก6ก30ท116
216 3.54 0.336317633 0.9 0.3736863 0.770224988 2.725591804 0.057896558



ตาราง ค-4ฉ แสดงการหาค่า Ks ของคลอไรด์สำหรับการทดลองกับชุดทดสอบที่โรงงาน (ต่อ)

1วลา1ดินระบบ Fw Qp Qf R (2-2R)/(2-R) Fw‘ (2-2Rj/(2-R) Ks
ชม. m/s x106 ทา3/d m3/d ทา/ร X10
224 4.14 0.393263541 0.9 0.4369595 0.720442632 2.981100809 0.063324037
232 3.34 0.317763884 0.9 0.353071 0.78561858 2.626696244 0.055795835
240 3.68 0.349514563 0.9 0.3883495 ' 0.759036145 2.791395059 0.059294339
248 4.22 0.401114206 0.9 0.446682:: 0. / ไ 326 ใ (VI9 5.บ่ ไ ! ,3üi บ่/'I
256 3.27 0.311015119 0 9 0.3455724 0 79117? •'15 1 •’ไ’;; : บ---:-'- -
264 3.15 0.299168975 0.9 0.33241 0.800664452 2.520348942 0.053536824
272 3.12 0.296907216 0.9 0.3298969 0.802469136 2.506932633 0.053251837
280 3.31 0.314524936 0.9 0.3494722 0.788266431 2.608685281 0.055413249
288 3.49 0.331542594 0.9 0.3683807 0.774223895 2.700843838 0.057370866
296 3.26 0.309788455 0.9 0.3442094 0.7921178 2.581954431 0.054845437
304 3.32 0.315213426 0.9 0.3502371 0.787704556 2.612532107 0.055494963
312 4.31 0.409478673 0.9 0.4549763 0.705521472 3.039730601 0.0645694‘ 1
320 4.47 0.42519685 0.9 0.4724409 0.690721649 3.090200651 0.065641517
328 3.57 0.339222615 0.9 0.376914 0.76777939 2.740405434 0.058211227
336 3.31 0.314181818 0.9 0.3490909 0.788546256 2.606764481 0.055372448
344 3.27 0.310344828 0.9 0.3448276 0.791666667 2.585118426 0.054912646
352 2.69 ก 256848386 f  1 0 0 281276 ก R3-1311 7บ่'7 ? บ่/!บ่ค7? ?7" r,,1.: -' :-mr, ว
360 2.69 0.255772647 0.9 0.2841918 0.83436853 2.245461354 บ.04 76977Ü9
368 3.26 0,310233393 0.9 0.344 7038 0.79175705 2.584485229 0.054899196
376 2.55 0.242764822 0.9 0.2697387 0.844105229 2.156134841 0.04580025
384 2.97 0.281892333 0.9 0.3132137 0.814313346 2.415285025 0.051305074
392 3.27 0.310791367 0.9 0.3453237 0.791304348 2.587653198 0.054966489
400 2.47 0.234910277 0.9 0.2610114 0.849906191 2.100712322 0.044622974
408 2.95 0.280701754 0.9 0.3118908 0.815242494 2.407828266 0.0511466 1
416 2.79 0.264949402 0.9 0.2943882 0.827400216 2.306599247 0.04899u3c>9
424 2.50 0.23716717 0.9 0.2635191 0.848245337 2.116750273 0.04496365

ค่าเฉล่ีย 0.058606109
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การคำนวณหาราคาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนาสะอาด ของระบบนาโนฟลเตรชั่นในการ 
บำบัดนํ้าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยให้ อายุโครงการ 1 5ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5

(P)(i)A = -------— — 704,160
1 - ( 1  +  0 "ก

เม่ือ A = ต้นทุนต่อหน่วย (บาทต่อลูกบาศก์เมตร)

P = เงินลงทุน (บาท)

i = อัตราดอกเบี้ย 7.5 %

ท = อายุโครงการ 1 5 ปี

แทนค่า

(17,250,000X0.075)
A = ------------- ---- ------377~ 704,160

1 - ( 1  +  0.075)

2.78 บาทต่อลกบาศก์เมตร
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มาตรฐานน้ําท้ิงท่ีเหมาะสมสำหรับโรงงานฟอกย้อม

1. มาตราฐานนํ้าทิ้งของหน่วยงานต่างๆ

มาตรฐานนํ้าทิ้งปัจจุบันที่ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งของโรงงานฟอกย้อม ก่อนที่ปล่อยลงสู่แหล่ง 
นำลาธารณะจากกรมโรงงานอุตลาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาคาสตร์เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมเจ้าท่า สรุปได้ดังตารางที่ ผ.1 
สำหรับมาตรฐานนํ้าทิ้งของประเทศต่าง  ๆแสดงในตารางที่ ผ.2

ตารางที่ ผ.1 มาตรฐานนํ้าทิ้งโรงงานฟอกย้อม ลำดับที่ 22(1), 22(2) และ22(3) ก่อนที่จะ 
ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ

245

ด ัช น ีว ิเค ราะห ์

มาตรฐาน 'นาท ิ้ง

กรม โรงงาน  
อ ุต ส าห ก รรม 1

กรมควบ ค ุม  
ม ลพ ิษ 2

ก รม ช ล ป ระท าน 3 ก รม เจ ้าท ่า 4

พิเอช 5.5-9.0 5.5-9.0 6.5 -8.5 5 -9
บีโอดี (มก./ล .) <  60 <  60 <  20 < 2 0 -6 0
ชีโอดี (มก./ล .) <  400 <  400 - -

ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) <  50 <  50 <  30 -

ท ีเคเอ็น (มก./ล .) <  100 <  100 - -

ไขมัน และ'นามัน (มก./ล.) <  5 <  5 <  5 -

ปร ิมาณส ิ ไม่เป ็นที่พ ึงรังเก ียจ ไม่เป ็นที่พ ึงรังเก ียจ ไม ่เป ็นท ี่พ ึงร ังเก ียจ -

หมายเหดฺ :
ที่มา 'ฯ " ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539 )ออกตามความในพระราชบัญญ้ติ 

โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน และ 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดคุณลักษณะของ'นาท้ิงท่ีระบายออกจาก 
โรงงาน ให้มีค่าแตกต่างจากท่ีกำหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2539)

ท่ีมา "2" ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ วันท่ี 20 สิงหาคม 2539 และประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) เร่ืองกำหนดมาตรฐานการระบาย'น้ําท้ิงจาก 
แหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุดสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

ท่ีมา "3" มาตรการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําท่ี 
ต่อเช่ือมกับทางน้ําชดประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน
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ทีมา "4" กรมเจ้าท่า ม. ใ19 เร่ืองห้ามระบายของเสียขยะมูลฝอยลงแหล่งน้ําท่ีกีดขวางการเดินเรือ 
และทำลายส่ิงแวดล้อม

ตารางที่ ผ.2 มาตรฐานนํ้าทิ้งของประเทศต่าง ๆ

ดัชนีวิเคราะห์
บีโอดี ชโอด ของแข็ง ทีเคเอ็น ไขมัน และ ปริมารลีประเทศ V

(มก./ล.) (มก./ล.) แขวนลอย (มก./ล.) นามัน
(มก./ล.) (มก./ล.)

เกาหลี < 5 0 -1 0 0 < 8 0 -1 0 0 < 8 0 -1 0 0 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
ญ่ีปุน', <  160 (เฉล่ีย <  160 (เฉล่ีย <  200 (เฉล่ีย

ต่อวันไม่เกิน ต่อวันไม่เกิน ต่อวัน ไม่เกิน ไม่ได้กำหนด11 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
120) 120) 150)

เยอรมัน < 3 0 ก <  200ค < 4 0 ง ไม่ได้กำหนดจ ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
อินเดีย <  20 <  20 <  30 ไม่ได้กำหนด'1 ไม่เกิน 5 ไม่ได้กำหนด

1 <  400 <  600 <  400 ไม่ได้กำหนด ไม่เกิน 60 ไม่ได้กำหนด
ส ิงคโปร ์ 2 <  50 <  100 <  50 ไม ่ได้กำหนด ไม ่เก ิน  10 ไม ่ได้กำหนด

3 <  20 <  60 <  30 ไม่ได้กำหนด11 ไม่เกิน 5 ไม่ได้กำหนด

หมายเหต :
ก = ค่าเฉล่ียตลอดปี
ข = กำหนดไนโตรเจน > 120 มก./ล. (เฉล่ียต่อวัน > 60 มก./ล.)
ค = เก็บตัวอย่างแบบผลม 24 ชม.
ง = เก็บตัวอย่างแบบจ้วงตัก
จ = กำหนดเฉพาะแอมโมเนีย-ไนโตรเจน > 10 มก./ล.
ฉ = กำหนดเฉพาะแอมโมเนีย-ไนโตรเจน > 10 มก./ล. และ ไนเตรท-ไนโตรเจน > 10 มก /ล
ช = กำหนดเฉพาะไนเตรท-ไนโตรเจน > 20 มก./ล.
1 = Sewer
2 = Watersource
3 = Controlled Watersource



นายสนธยาสรหงษ์เก ิดเม ื่อว ันท ี่4 กุมภาพันธ์ 2 5 1 8สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น 
จากโรงเรียนเทพศิรินทร์สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีวิศวกรรมศาลตร 
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในป ีการศ ึกษา 2539 และเข ้าศ ึกษาต่อในหลักส ูตรวิศวกรรมศาลตรมหาบัณฑ ิต ลาราวิศวกรรม  
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2543
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