













































	บทที่ 5 การทดสอบหม้อแปลง
	5.1 การวัดค่าความต้านทานของขดลวด
	5.2 การวัดอัตราส่วนของแรงดัน
	5.3 การวัดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียและกระแสขณะไม่มีโหลด
	5.4 การวัดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียขณะมีโหลด
	5.5 การวัดค่าเปอร์เซ็นต์อิมพิแดนซ์และเรกูเรชัน
	5.6 การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเกิน
	5.7 การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม
	5.8 การทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์
	5.9 วิเคราะห์ผลการทดสอบ


