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 การตัง้ราคาค่าไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทเรียกเก็บตามปริมาณการใช้
ไฟฟ้ายงัไม่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนส่วนการใช้ก าลงัไฟฟ้าท่ีท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้า
สงูสดุ(PEAK) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเพราะการเกิด PEAK มากๆจนมีแนวโน้มท่ี
จะสงูกว่าก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ท าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องท าการส ารองก าลงัการผลิตไฟฟ้า
โดยการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งใช้เงินลงทุนสูงและใช้ระยะเวลานานในการก่อสร้างหรือ
การซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ดงันัน้เพ่ือให้การเรียกเก็บคา่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการ
ท าให้เกิด PEAK แล้วจึงท าการพิจารณาแบ่งประเภทต้นทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีผู้ ใช้
ไฟฟ้ารับภาระเท่ากันและส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการท าให้เกิด PEAK ซึ่งต้นทุนส่วนนีจ้ะต้องท า
การปันสว่นตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดขึน้มา   
 
 โดยเกณฑ์ท่ีคดัเลือกขึน้มาแบง่เป็น 2 มมุมองแบ่งย่อยได้ 4 เกณฑ์ มุมมองแรกคือ
การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราปกติมี 1 เกณฑ์คือปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมตลอดทัง้ปี ส่วน
มมุมองท่ีสองคือการเรียกเก็บคา่ไฟฟ้าแบบ TOU มี 3 เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องคือ ความต้องการใช้
ไฟฟ้าสงูสดุ,สดัสว่นการเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุรวม,ความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าเทียบกับมติ กกพ. จากนัน้น าเกณฑ์ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปล่ียนแปลงโดยเร่ิมจากการให้ค่าน า้หนกัแต่ละเกณฑ์เท่ากัน 1:1:1:1 เพ่ือดแูนวโน้มในการ
เปล่ียนแปลงของแตล่ะเกณฑ์วา่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้าง จากนัน้น ามาวดัผล
โดยพิจารณาวา่เกณฑ์ท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุคืออตัราส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั PEAK 
ซึ่งถ้าเพิ่มค่าน า้หนักให้กับเกณฑ์นีม้ากๆก็จะช่วยให้ผุ้ ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบน้อยลง  
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 According to setting up electricity prices for all users which has been 
calculated from progressive rate. This method couldn't reflect the real cost of 
maximum power demand or Peak which is a very important factor because it has 
caused a massive of peak more than a production of electricity by EGAT. This issue 
has made EGAT finds a resolution to reserve productions of electricity by investing a 
new electrical factory which has to pay big money on it and take time to build them 
up or purchase for the international electricity sources. For taking advantage of 
electricity pricing due to the cost which has caused a massive of peak. This thesis 
will support the idea of separating cost for two parts. First, users have to pay for 
equal cost. Second, users have to pay from allocating a criteria of electricity using. 
 

Following the criteria chosen in this thesis, these criteria can be summarized 
in two principles.The first principle is imposing the average electricity prices. The 
second principle is imposing electricity prices by dividing Time of Use (TOU). Next 
step is taking all parts to analyze the sensitivity with all changes. Beginning with the 
equal weight for all criteria by 1:1:1:1. Then comparing with the achieve object, that is 
the ability to paying electricity prices for each users. From recording found that the 
PEAK criteria has reduce impact from tariff of user by increase weight of it.  
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1 1 

บทที่  1 

บทน า 

 อตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า (Electric Supply Industry : ESI) ถือได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ี
มีความส าคัญในแต่ละประเทศทั่วโลก เพราะนอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็น
ทรัพยากรท่ีมีความต้องการใช้อย่างแพร่หลายแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงและ
ก่อให้เกิดรายได้สงูด้วยเช่นกนั ในทกุประเทศทัว่โลกจึงให้ความส าคญักบัอตุสาหกรรมนีเ้ป็นอย่าง
ยิ่งจากรายงานโครงการศึกษาระบบอุปสงค์ของการใช้ไฟฟ้า และ สวสัดิการ เพ่ือใช้ในการก ากับ
ดแูลอตัราคา่ไฟฟ้า [1] แบง่องค์ประกอบโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น  4 
สว่นหลกัดงัแสดงในภาพท่ี 1-1 ได้แก่  

1) ระบบผลิตไฟฟ้า (Power Generation System)  
2) ระบบสง่ไฟฟ้า (Power Transmission System) หรือระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู  
3) ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า (Power Distribution System) หรือระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงต ่า 
4) ผู้ใช้ไฟฟ้า (End-Users หรือ Customers)   

 

 
ภาพที่ 1-1. โครงสร้างระบบไฟฟ้าเบือ้งต้น 

(ท่ีมา :แผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ) 
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โดยผู้ใช้ไฟฟ้าของทัง้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคถกูแบง่ออกเป็น 8 
ประเภท ได้แก่ 

1) บ้านอยูอ่าศยั 

2) กิจการขนาดเล็ก 

3) กิจการขนาดกลาง 

4) กิจการขนาดใหญ่ 

5) กิจการเฉพาะอยา่ง 

6) องค์กรไมแ่สวงหาก าไร 

7) สว่นราชการ 

8) การสบูน า้เพ่ือการเกษตร 

ส าหรับรูปแบบโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจบุนั สหสั ประทกัษ์นุกูล 
ได้กล่าวไว้ใน [2] คา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) ว่ารูปแบบโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าของไทย มีลกัษณะ
เป็น Enhanced Single Buyer ดงัแสดงในภาพท่ี 1-2 กล่าวคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (Electricity Generating Authority of Thailand : EGAT) มีหน้าท่ีจดัหาก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ในสดัส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของความต้องการไฟฟ้าของประเทศ และยังเป็นผู้ ซือ้ไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศและตา่งประเทศเพียงรายเดียว โดยใช้ต้นทนุเชือ้เพลิงเป็นเกณฑ์
ในการสั่งผลิต (Merit Order) โดยสัง่ผลิตจากโรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนการผลิตต ่าสุดไปจนกระทั่ง
โรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทนุการผลิตสงูสดุซึง่จะเดนิเคร่ืองท่ีผลิตจากเชือ้เพลิงประเภทนีใ้ห้น้อยท่ีสดุ ยกเว้น
กรณีท่ีมีปัญหาความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า  [3,18] จากนัน้
กระแสไฟฟ้าทัง้ในส่วนท่ี EGAT ผลิตเองและส่วนท่ีรับซือ้จากเอกชนจะถูกส่งผ่านเข้าระบบส่ง
ไฟฟ้าของEGAT เพ่ือจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan 
Electricity Authority :MEA) ซึ่งจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าในเขตนครหลวงคือกรุงเทพมหานคร 
สมทุรปราการ และนนทบรีุ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority: PEA) 
ซึง่จ าหนา่ยให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้าในสว่นภมูิภาคนอกเหนือจากสว่นนครหลวง 
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ภาพที่ 1-2. โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single Buyer (สหสั ประทกัษ์นกุลู.2553.) 

  
รัฐมีการเปิดเสรีมากขึน้  โดยนอกจากรัฐจะมีการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนในระบบผลิต

ไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่   (Independent Power Producers : IPP)  และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  (Small Power Producers : SPP)  แล้ว ยงัได้มีการส่งเสริมผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก   (Very Small Power Producers : VSPP) ซึ่งจะขายไฟฟ้าให้ PEA และ 
MEA เข้ามามีส่วนรวมในระบบผลิตไฟฟ้าได้ในขอบเขตและสัดส่วนตามท่ีรัฐก าหนดอีกด้วย 
นอกจากนัน้ PEA และ MEA ก็ยงัคงมีบทบาทเหมือนเดมิ 
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ปัจจบุนัก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนัน้มาจาก 3 แหล่งใหญ่คือ EGAT, การซือ้ไฟฟ้า
จาก IPP&SPP และการน าเข้า (Import) ดงัแสดงในรูปท่ี 1-3 
 

 
ภาพที่ 1-3. ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแตล่ะแหลง่ของประเทศไทย (ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)  

 
จะสังเกตได้ว่าก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ในทุกๆปี แต่ถ้า

พิจารณาแยกแต่ละแหล่งผลิตจะเห็นว่าก าลังการผลิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (EGAT)  นัน้
คอ่นข้างคงท่ีแตก่ารซือ้ไฟฟ้าจาก IPP&SPP และการน าเข้า (Import) มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกปี แสดง
ให้เห็นวา่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ทกุปี และเม่ือมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก ก็จะต้องมีการ
ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตและใช้เชือ้เพลิงซึ่งเป็นวตัถุดิบในการผลิตมากขึน้ 
รวมถึงต้องมีการสัง่ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งจากข่าวการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าและ
รับซือ้ไฟฟ้าจากรายงานประจ าปี 2553 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดงัแสดงในตารางท่ี 1-1,  1-2 และ 
1-3 ตา่งก็สนบัสนนุข้อมลูท่ีว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ในทกุๆปีซึ่งจะส่งผล
ให้คา่ไฟฟ้ามีแนวโน้มท่ีจะสงูขึน้ทกุๆปีตามไปด้วย  
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ในช่วงปี 2553-2558 มีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 4 โครงการ รวม
ก าลังผลิต 3,070 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวียน 18 โครงการรวมก าลงัการผลิต 164.7 เมกะวตัต์ แบง่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ พลงังานลม 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงัน า้ขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทาน และ พลงังานจากขยะ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1-1 โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 29,000 ล้านบาท 

 

ตารางท่ี 1-1. โครงการสร้างโรงไฟฟ้าใหมข่อง EGAT 
โรงไฟฟ้า สถานที่ตัง้ 

(จังหวัด) 
เชือ้เพลิง ก าลังการผลิตตาม

สัญญา  
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(พ.ศ.) 

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชดุที่ 1 

นนทบรีุ ก๊าซธรรมชาติ 670 2553 

โรงไฟฟ้าวงัน้อย ชดุที่ 4 อยธุยา ก๊าซธรรมชาติ 800 2557 
โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที่ 2 สงขลา ก๊าซธรรมชาติ 800 2557 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
ชดุที่ 2 

นนทบรีุ ก๊าซธรรมชาติ 800 2558 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวียน 

- ลม,แสงอาทิตย์,น า้, 
ขยะ 

164.7 2554 - 2558 

     (ท่ีมา:รายงานประจ าปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปี 2553) 
 
นอกจากนีย้งัมีการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  4,400 เมกะวตัต์ รับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 1,919 เมกะวตัต์ และซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 3,209.5 เมกะวตัต์ จะเห็น
ได้วา่ทัง้โครงการท่ีจะลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าและรับซือ้ไฟฟ้าในอนาคตนัน้ จดัท าขึน้เพ่ือเพิ่มก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับความต้องการใช้ก าลังไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้ในอนาคต ซึ่ งแสดง
รายละเอียดไว้ในตารางท่ี 1-2 และตารางท่ี 1-3 (ข้อมลูจากรายงานประจ าปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปี 
2553) 
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ตารางท่ี 1-2. ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ EGAT แยกตามเชือ้เพลิงท่ีผลิต  (ท่ีมา : EGAT) 
ระบบผลิต พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ร้อยละ 
ล้านกิโลวัตต์

ช่ัวโมง 
ร้อยละ ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาต ิ 49,310.86 30.80 40,481.41 27.86 21.81 

ลกิไนต์ 16,019.84 10.00 15,998.32 11.01 0.13 

พลงัน า้ 5,324.78 3.33 6,941.71 4.78 (23.29) 

น า้มนัเตา 511.36 0.32 420.12 0.29 21.72 

น า้มนัดเีซล 32.26 0.02 36.52 0.02 (11.66) 

พลงังานทดแทน 6.37 0.00 4.70 0.00 35.53 

รวมที่ EGAT ผลติ 71,205.47 44.47 63,882.78 43.96 11.46 

 

ตารางท่ี 1-3. ปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า แยกตามแหลง่รับซือ้ (ท่ีมา : EGAT) 
แหล่งรับซือ้ พ.ศ. 2553 

ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
ร้อยละ พ.ศ. 2552 

ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
ร้อยละ เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ร้อยละ 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 

ก๊าซธรรมชาต ิ 57,363.42 35.83 54,671.64 37.63 4.92 
ถ่านหิน 10,035.79 6.27 10,108.13 6.90 0.18 
น า้มนั 401.77 0.25 150.96 0.1 166.14 
รวม 67,800.98 42.35 64,840.83 44.63 4.57 
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) 
ก๊าซธรรมชาต ิ 9,889.69 6.89 9,934.96 6.84 (0.36) 
ถ่านหิน 1,740.59 1.09 1,858.01 1.28 (6.32) 
พลงัน า้ 23.64 0.02 23.97 0.02 (1.39) 
น า้มนั 19.06 0.01 30.72 0.02 (37.69) 
พลงังานชีวมวล 2,215.71 1.38 2,123.72 1.46 4.33 
รวม 13,898.69 8.68 13,971.36 9.62 (0.52) 
ซือ้จากประเทศเพื่อนบ้าน 
สปป. ลาว 6,938.45 4.33 2,385.84 1.64 190.82 
มาเลเซีย 269.42 0.17 216.60 0.15 24.39 
รวม 7,207.87 4.5 2,602.44 1.79 176.97 
รวมพลังงานรับซือ้ 88,907.54 55.53 81,414.53 56.04 9.2 
รวมผลิตและซือ้สุทธิ 160,113.01 100 145,297.23 100 10.2 
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1.1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1. รูปแบบการคิดค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน  

คา่ไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจบุนัประกอบด้วย 3 สว่นคือ 

1) ค่าไฟฟ้าฐาน จะสะท้อนถึงต้นทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง สาย

จ าหน่าย และการผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ราคาเชือ้เพลิง อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อในระดบัหนึ่ง โดยคา่ไฟฟ้าฐาน

จะมีการปรับทกุ 3-5 ปี 

2) ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) จะค านวณ
จากค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงและค่าซือ้ฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐานซึ่ง
เป็นต้นทนุในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของการไฟฟ้าซึ่งคา่ไฟฟ้าผนัแปรจะ
มีการประกาศทุกๆ 4 เดือนดงัแสดงในตารางท่ี 1-4 โดยค่า Ftจะจ าแนกตาม
กิจการไฟฟ้า ได้แก่ กิจการผลิต (Generation) กิจการระบบส่ง (Transmission) 
และ กิจการระบบจ าหน่ายและค้าปลีกไฟฟ้า (Distribution and Retail) โดยมี
รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

 

 

 

โดยท่ี 

Ft  คือ คา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ   
Ftคงท่ี คือ คา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ ตวัอย่างเช่น
การเรียกเก็บFt ในเดือน มิถนุายน – กนัยายน 2548 เท่ากบั 0.4683 บาท จ าแนก
เป็นของกิจการผลิต กิจการระบบส่ง และกิจการของระบบจ าหน่าย เท่ากบั 
53.35, - 2.41 และ - 4.11 สตางค์ ตามล าดบั  

ΔFt
G คือ  การเปล่ียนแปลงของค่าเชือ้เพลิงและค่าซือ้ไฟฟ้าของกิจการผลิตท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากการค านวณคา่ Ftคงท่ี ณ ระดบั 46.83 สตางค์  
  

 

Ft   =   Ft คงท่ี  +Δ Ft
G 

 
Ft   =   Ft คงท่ี  +Δ Ft

G 
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ตารางท่ี 1-4. คา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Ft)  (ท่ีมา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) 
ช่วงเวลา ค่า Ft การเปล่ียนแปลง 

(สตางค์) 
ต.ค.2543 – ม.ค.2544 0.00 - 

ก.พ. - พ.ค.2544 24.44 24.44 
มิ.ย. - ก.ย.2544 27.13 2.69 
ต.ค.2544– ม.ค.2545 22.77 -4.36 
ก.พ.2545– ม.ค.2546 21.95 -0.82 
ก .ค. 2546– ม.ค.2547 26.12 4.17 
ก.พ. – ก.ย.2547 38.28 12.16 
ต.ค.2547– พ.ค.2548 43.28 5.00 
มิ.ย. – ก.ย.2548 46.83 3.55 
ต.ค.2548– ม.ค.2549 56.83 10.00 
ก.พ. – พ.ค.2549 75.84 19.01 
ม.ย. – ก.ย.2549 85.44 9.6.0 
ต.ค.2549– ม.ค.2550 78.42 -7.02 
ก.พ. – พ.ค.2550 73.42 -5.00 
มิ.ย. – ก.ย.2550 68.42 -5.00 
ต .ค. 2550 – ม.ค.2551 66.11 -2.31 
ก.พ. – พ.ค.2551 68.86 2.75 
มิ.ย. – ก.ย.2551 62.85 -6.01 
ต .ค.  - ธ .ค . 2551 77.70 14.85 
ม.ค.2552–  ธ.ค.2553 92.55 14.85 
ม.ค.2554– เม.ย.2554 86.88 -5.67 

 
 จะเห็นได้ว่าอตัราค่าไฟฟ้าผนัแปรนับแต่ตัง้แต่ปี พ .ศ.2544-2554 มีการเพิ่มขึน้
ตลอดและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้ไปอีกในอนาคตตามราคาค่าเชือ้เพลิงและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศกรณีน าเข้าไฟฟ้าจากตา่งประเทศ 
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3)ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดในอตัราร้อยละ  7 ของมลูคา่ไฟฟ้ารวม ซึ่งถ้าพิจารณาจาก
ตวัอย่างการค านวณอัตราค่าไฟฟ้าด้านล่างก็จะพบว่าค่าไฟฟ้าผันแปรรวมกับ
ภาษีมลูคา่เพิ่มมีคา่สงูประมาณหนึง่ในสามของคา่ไฟฟ้าฐาน 

  
ตัวอย่างการค านวณค่าไฟฟ้า 
สมมุติว่าเป็นผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 คือผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทไฟบ้านปริมาณเกินกว่า 150 หน่วยต่อ
เดือน ใช้ไฟฟ้าไป 990 หนว่ย ซึง่จะแสดงการคดิคา่ไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ในแสดงในตารางท่ี 
1-5 
  

ตารางท่ี 1-5. ประเภทปริมาณการใช้ไฟฟ้าเกินกวา่ 150 หนว่ยตอ่เดือน อตัราดงัตอ่ไปนี ้
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ค่าบริการ เป็นเงิน 38.22บาท/เดือน 
115 หน่วยแรก (หนว่ยที่ 1-150) หนว่ยละ 2.7628บาท 
250 หน่วยต่อไป (หนว่ยที่ 151-400) หนว่ยละ 3.7362บาท 
เกินกว่า 400 หน่วย
(kWh) 

(หนว่ยที่ 401 เป็นต้นไป) หนว่ยละ 3.9361บาท 

จากนัน้น ามาเข้าสตูรการค านวณคา่ไฟฟ้าดงัตารางท่ี 1-6 และ 1-7 ด้านล่างค านวณคา่ Ft

โดยดไูด้จากใบแจ้งหนีห้รือใบเสร็จรับเงินหรือสอบถามจากการไฟฟ้านครหลวง 
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ตัวอย่าง : คา่ Ftเมษายน 2554 หนว่ยละ 86.88สตางค์ใช้ไฟฟ้า 990 หนว่ย 

ตารางท่ี 1-6.  การคิดอตัราคา่ไฟฟ้าฐาน 
หน่วยที่ใช้ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย 

คา่บริการ 38.22บาท 
115 หนว่ยตอ่ไป 115 2.7628 317.72บาท 
250 หนว่ยตอ่ไป 250 3.7362 934.05 บาท 
สว่นท่ีเกินกวา่ 400 หนว่ย 990-400=590  3.9361 2,322.30บาท 
 รวมเป็นเงนิ 3,612.29บาท 

 

ตารางท่ี 1-7. การค านวณอตัราคา่ไฟฟ้ารวม 
ค่าไฟฟ้าFt 990 หนว่ย *0.8688 860.11 

รวมเงนิค่าไฟฟ้าฐานกับFt 3,612.29+860.11 4,472.40 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,472.40*0.07 313.07 

ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บรวม  4,785.47 4,785.50 

          (หนว่ย:บาท) 
โดยในกรณีท่ีค านวณคา่ไฟฟ้าแล้วเศษสตางค์ท่ีค านวณได้มีค่าต ่ากว่า 12.50 สตางค์ จะ

ท าการปัดเศษลงให้เต็มจ านวนทกุๆ 25 สตางค์ และถ้าเศษสตางค์มีคา่เท่ากบัหรือมากกว่า 12.50 
สตางค์ PEA และ MEA จะปัดเศษขึน้ให้เตม็จ านวนทกุๆ 25 สตางค์ 
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1.1.2.สาเหตุที่ควรจะต้องปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้า 
เราจะพบวา่คา่ไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บนัน้ตัง้ขึน้โดยมีท่ีมาด้วยวิธี Cost-Plus Pricing ซึง่

แสดงให้เห็นในภาพท่ี 1-4  
 

 
ภาพที่ 1-4. การตัง้ราคาด้วยวิธี Cost-Plus Pricing  

(ท่ีมา:http://hotelmule.com/hospitality_travel_wiki/uploads/201003/1268918364ob7127pS
.gif) 

 
การตัง้ราคาด้วยวิธีนีเ้ป็นการตัง้ราคาโดยท่ีใช้ต้นทุนเป็นฐานแล้วบวกเพิ่มก าไรท่ี

ต้องการจะได้โดยก าไรท่ีต้องการจะถูกก าหนดมาจากผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on 
Invested Capital : ROIC) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ได้ก าหนดไว้
ในปัจจบุนั (พ.ศ.2554) ให้ EGAT ท่ี 6.3% ในขณะท่ี PEA และ MEA ถกูก าหนดไว้ท่ี 5.03%(ท่ีมา 
:หนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบบัวนัท่ี 13-16 มกราคม พ.ศ.2554) เพิ่มเข้าไปในส่วนของต้นทนุ
ดังแสดงในภาพท่ี 1-5 ซึ่งการจัดสรรในส่วนของต้นทุนให้มีความเหมาะสมมแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าทุก
ประเภทดงัแสดงในภาพท่ี 1-6 จะเป็นแนวทางน าไปสู่การตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าท่ีมีความเหมาะสมและ
สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุคา่ไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้จริง 

 
ภาพที่ 1-5. การตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าจากวิธี Cost-Plus Price 

http://hotelmule.com/hospitality_travel_wiki/uploads/201003/1268918364ob7127pS.gif
http://hotelmule.com/hospitality_travel_wiki/uploads/201003/1268918364ob7127pS.gif
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ต้นทนุการผลิตและซือ้ไฟฟ้าของ EGAT สามารถจ าแนกได้ดงัแสดงในตารางท่ี 1-8 
จะพบวา่มีต้นทนุในการซือ้ไฟฟ้ามากท่ีสดุสงูถึง 54.96% โดยสามารถพิจารณาเป็นต้นทนุการผลิต
ไฟฟ้าตอ่หนว่ยผลิตเทา่กบั 374,295.44/160,113.01 =  2.34 บาท/กิโลวตัต์ชัว่โมง 
 

ตารางท่ี1-8. คา่ใช้จา่ยการผลิตและซือ้ไฟฟ้าของEGAT   
(ท่ีมา:รายงานประจ าปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปีพ.ศ.2553) 

ประเภทต้นทุน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เปอร์เซ็นต์ 
คา่ซือ้ไฟฟ้า 205,715.20 54.96 % 
คา่เชือ้เพลิง 98,434.99 26.30 % 
คา่ใช้จา่ยในการผลิตไฟฟ้า 22,687.83   6.06 % 
คา่ใช้จา่ยในการสง่ไฟฟ้า 9,168.12 2.45% 
คา่บริการจดัหาเชือ้เพลิง 21,336.75 5.70% 
คา่บริการเดนิเคร่ืองและ
บ ารุงรักษา 

1,551.86 0.41% 

คา่ใช้จา่ยด้านบริหารจดัการ 15,219.09 4.07% 
ต้นทนุอ่ืนๆ 181.60 0.05% 
รวม 374,295.44 100.00% 
         (หนว่ย: ล้านบาท)    
 

ส าหรับโครงสร้างต้นทุนของPEAและMEA ขณะนีจ้ะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น
คา่ใช้จ่ายการซือ้ไฟฟ้าและต้นทุนอ่ืนๆ ซึ่งในท่ีนีใ้ช้ต้นทุนอ่ืนๆ แทนต้นทุนการจ าหน่ายไฟฟ้าของ 
PEAและ MEAดงัแสดงในตารางท่ี 1-9  
 
ตารางท่ี1-9. คา่ใช้จา่ยการจ าหนา่ยไฟฟ้าของ PEA และ MEA ปี พ.ศ.2551 
   (ท่ีมา:รายงานประจ าปีการไฟฟ้านครหลวงและสว่นภมูิภาคปีพ.ศ.2551) 

หน่วยงาน ซือ้ไฟฟ้า 
(บาท) 

ต้นทุนอ่ืนๆ 
(บาท) 

หน่วยจ าหน่าย 
(หน่วย) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย(บาท/
หน่วย) 

PEA 239,168.619 14,576.603 89,602.000 0.163 
MEA 108,015.213 21,139.987 42,235.910 0.501 
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จากท่ีกล่าวมาด้านบนเร่ืองการคิดอัตราค่าไฟฟ้านับตัง้แต่พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน
(พ.ศ.2554)นัน้พบว่าจะมีการคิดค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ (กิโลวตัต์-ชัว่โมง:kWh) ซึ่งยงัไม่
สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง เชน่ในรายงานการปรับโครงสร้างคา่ไฟฟ้า ส านกังานนโยบาย
และพลังงาน (สนพ.) ได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีปรึกษา PricewaterhouseCoopers (PwC) 
ท าการศกึษาเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า [4] เพ่ือศึกษาโครงสร้างต้นทุนในกิจการ
ไฟฟ้า ตลอดจนน าเสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าใหม่ได้เสนออตัราคา่ไฟฟ้าตามหลกัเกณฑ์ต้นทุน
หน่วยสุดท้าย เปรียบเทียบกับคา่ไฟฟ้าในปัจจบุนั (คา่ไฟฟ้าเฉล่ียปี พ.ศ.2547  รวมค่า Ft เฉล่ียเดือน
มิถนุายน – กนัยายน พ.ศ.2548 ณ ระดบั 0.4683 บาท/หน่วย) พบว่าอตัราคา่ไฟฟ้าขายปลีกเฉล่ีย
ในปัจจุบนัจะใกล้เคียงกับอตัราค่าไฟฟ้าขายปลีกตามหลักเกณฑ์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายโดยจะสูง
กว่าต้นทนุหน่วยสุดท้ายอยู่เล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.6 ดงัแสดงในตารางท่ี 10 ในทัง้นีผู้้ ใช้ไฟ
ประเภทสบูน า้เพ่ือการเกษตร สว่นราชการและองค์กรท่ีไมแ่สวงหาก าไรและบ้านอยู่อาศยัได้รับการ
อุดหนุนค่าไฟฟ้าในขณะท่ีผู้ ใช้ไฟประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการกลาง กิจการขนาดใหญ่และ
กิจการเฉพาะอยา่ง จะจา่ยคา่ไฟฟ้าในอตัราท่ีสงูกวา่ต้นทนุหนว่ยสดุท้ายดงัแสดงในตารางท่ี 1-10 

 

ตารางท่ี 1-10. การเปรียบเทียบอตัราคา่ไฟฟ้าขายปลีกเฉล่ียกบัต้นทนุหนว่ยสดุท้าย  

(ท่ีมา : งานวิจยัของ PriceWaterhouseCoopers) 

 

ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (บาทนหน่วย)  ความแตกต่าง 
หลักเกณฑ์ 

ต้นทุนหน่วย
สุดท้าย 

อัตราปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2548) 

(ร้อยละ)  

บ้านอยูอ่าศยั 3.27 2.84 +13.0 
กิจการขนาดเล็ก 3.06 3.26 + 6.6 
กิจการขนาดกลาง 2.62 2.79 + 6.5 
กิจการขนาดใหญ่ 2.27 2.45 + 8.1 
กิจการเฉพาะอยา่ง 2.40 2.52 + 5.0 
สว่นราชการและองค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไร 

3.02 2.71 -10.3 

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 4.06 2.28 -43.8 
ไฟฟ้าส ารอง 3.40 4.78 +40.4 

รวมทุกประเภท 2.69 2.72 +  0.6 
 



14 
 

 

ทางผู้วิจยัมีแนวคิดท่ีจะปันส่วนต้นทนุการผลิตไฟฟ้าตามความต้องการก าลงัไฟฟ้า
สูงสุด (MW) ซึ่งมาจากการคิดต้นทุนค่าไฟฟ้าคงท่ีด้วยวิธี  2:1:1 ของประเทศญ่ีปุ่ น [5] ซึ่ง
พิจารณา 3 ปัจจยัประกอบด้วย   

1) Maximum Power Demand (kW) 
2) Electricity Demand (kWh) 
3) Peak Demand (kW) 

เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าท่ีท าให้เกิด Peak ในแตล่ะประเภทผู้ใช้นัน้มีปริมาณไม่เท่ากนั 
ต้นทุนค่าไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทก็ควรจะแปรผนัตามความต้องการก าลงัไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวตัต์ : MW) โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการคิดค่าไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
(Peak Period) ว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็ควรจะรับภาระ
ต้นทนุคา่ไฟฟ้าตามสดัส่วนท่ีท าให้เกิด Peak เพราะการท่ีท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 
Peak มีโอกาสจะท าให้เกิดปัญหาก าลงัการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะท าให้
โรงไฟฟ้าต้องเพิ่มก าลงัการผลิตก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือใช้ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ โดยท่ี
ใช้เงินลงทุนสูง ต้องมีการวางแผนการลงทุนในระยะยาว มีระยะเวลาก่อสร้างนานดงัข้อมูลท่ี
ปรากฎในตารางท่ี 1-1, 1-2 และ 1-3 ผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีมีสดัส่วนในการใช้ Peak มากจึงสมควรท่ีจะ
รับภาระในส่วนนีม้ากกว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีมีสดัส่วนการใช้ Peak ท่ีน้อยกว่า ในปัจจุบนัพบว่ายงัไม่มี
การใช้ Peak มาเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทนุ (Cost Allocation) คา่ไฟฟ้าตามประเภทผู้ ใช้
ไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจยัมีแนวคิดท่ีจะใช้ความต้องการใช้ก าลงัไฟฟ้าสูงสดุ (MW) มาเป็นเกณฑ์ในการปัน
ส่วนต้นทนุค่าไฟฟ้าซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุทางบญัชี ดงันัน้งานวิจยัฉบบันีจ้ึงมีแนวคิดท่ีจะ
เสนอเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทนุและน าเสนอแบบจ าลองการปันส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้าแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า
ทัง้ 8 ประเภทดงัแสดงในภาพท่ี 1-6 และ 1-7 เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการก าหนดราคาค่า
ไฟฟ้า 
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ภาพที่ 1-6. การแบง่ชนิดต้นทนุคา่ไฟฟ้ารวม 

 
ภาพที่ 1-7. แนวคิดการปันต้นทนุคา่ไฟฟ้าสูผู่้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภท 

  
 

ต้นทนุค่าไฟฟ้ารวม 

ต้นทนุค่าไฟฟ้าสว่นที่ผู้ ใช้ไฟฟ้า
รับภาระเท่ากนั 

ต้นทนุค่าไฟฟ้าสว่นที่ผู้ ใช้รับภาระตาม
สดัสว่นการใช้ก าลงัไฟฟ้าและปริมาณ

การใช้ไฟฟ้า 
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จากภาพท่ี 1-6 จะแบง่ต้นทนุคา่ไฟฟ้าออกเป็น 2 สว่นคือ 
1) สว่นท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระเทา่กนัทกุประเภท  
2) สว่นท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระตามสดัสว่นการใช้ก าลงัไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 
โดยต้นทุนส่วนท่ี 2 จะน าต้นทุนในส่วนท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าส ารองเพ่ือรองรับ

ช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด แล้วท าการปันส่วนตามการใช้ก าลงัไฟฟ้าและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า โดยพิจารณาท่ี 3 ปัจจยัของวิธี 2:1:1 เพราะเป็นวิธีการปันส่วนท่ีได้รับการยอมรับใน
ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งถือเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และมีมุมมองในปัจจัยท่ีจะเข้าไปท าการปันส่วน
ครอบคลุมกว่าวิธีการคิดราคาค่าไฟฟ้าในปัจจบุนัท่ีคิดตามปริมาณการใช้เพียงอย่างเดียวโดยใช้
เกณฑ์ Casual Relation คือใครใช้ทรัพยากรมากจะต้องเป็นผู้ รับภาระต้นทนุมากตามไปด้วย โดย
จะแยกปันสว่นเข้าสูผู่้ ใช้ไฟฟ้าทกุประเภท จากนัน้จึงน าไปรวมกบัต้นทนุส่วนท่ี 1 แล้วน าไปคิดเป็น
ต้นทนุตอ่หนว่ย เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสูก่ารตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

1.2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือน าเสนอเกณฑ์ในการปันส่วนต้นค่าใช้จ่าย(Cost Allocation) โดยน าเสนอเป็น
อตัราส่วนในแตล่ะเกณฑ์ ส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ใช้
ไฟฟ้าทกุประเภท โดยให้เกิดผลกระทบกบัผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยท่ีสดุ 

2) เป็นต้นแบบในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัทรัพยากรชนิดอ่ืน 

1.3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) รวมถึง Maximum Power 

Demand, Electricity Demandและ Peak Demandของผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทของ

ประเทศไทยในปัจจบุนั 

2) ศกึษาวเิคราะห์และน าเสนอการปันส่วนคา่ใช้จ่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทของ

ประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์การปันตามความต้องการก าลงัไฟฟ้า (MW) และปริมาณการใช้

ไฟฟ้า (kWh) 
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1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้อตัราส่วนของเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าตามสดัส่วนการใช้ก าลงัไฟฟ้าและ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท ท่ีเกิดผลกระทบกบัผู้ ใช้ไฟฟ้าน้อยท่ีสุด 

ซึง่จะเป็นแนวทางน าไปสูก่ารก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

2) ได้แนวทางการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการจัดสรร

ทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ 

1.5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1) ศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2) ศกึษาโครงสร้างคา่ใช้จา่ยคา่ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจบุนั 

3) ศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) Maximum Power Demand, 

Electricity Demandและ Peak Demand ของผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภท 

4) แบง่ประเภทคา่ใช้จา่ยคา่ไฟฟ้าท่ีจะน ามาศกึษา 

5) ศึกษาเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ

ประเทศไทย 

6) น าเสนอเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการปันสว่นคา่ใช้จา่ยคา่ไฟฟ้า 

7) ท าการสร้างแบบจ าลองการปันสว่นคา่ใช้จา่ย (Cost Allocation Model) คา่ไฟฟ้า 

8) สรุปผลการด าเนินงานวิจยัและข้อเสนอแนะ 
9) จดัท ารูปเลม่วิทยานิพนธ์ 

 

1.6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 - 11 
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ตารางท่ี 1 - 11 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
ปี 2554 ปี 2555 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง                  
2 ศกึษาโครงสร้างต้นทนุคา่ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจบุนั                 
3 ศกึษาและวเิคราะห์ลกัษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Pattern) Maximum Power Demand, Electricity 

Demandและ Peak Demandของผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8ประเภท                 
4 แบง่ประเภทต้นทนุคา่ไฟฟ้าที่น ามาใช้ศกึษา 

                
5 ศกึษาเกณฑ์ในการปันสว่นต้นทนุของตา่งประเทศเพื่อเป็นแนวทางส าหรับประเทศไทย 

              
 6 น าเสนอเกณฑ์ที่เหมาะสมในการปันสว่นต้นทนุของต้นทนุคา่ไฟฟ้า 

          
 

  
  
  

7 ท าการสร้างแบบจ าลองการปันสว่นต้นทนุ ( Cost  Allocation Model ) คา่ไฟฟ้า 

        8 สรุปผลการด าเนินงานวจิยัและข้อเสนอแนะ                 
9 จดัท ารูปเลม่วิทยานิพนธ์ 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1. องค์ประกอบของต้นทุน [6,7] 
                 องค์ประกอบของต้นทนุการผลิต ประกอบไปด้วยคา่ใช้จา่ย 3 สว่น ดงันี ้
 

1) ต้นทนุวตัถดุิบทางตรง (Direct Material) ประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นคา่วตัถดุิบท่ี

ใช้ในการผลิตให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรง ยกตวัอย่างเช่น โรงงานผลิตชิน้ส่วน

รถยนต์ จะมีเหล็กเป็นวตัถดุิบ โรงงานผลิตร้องเท้า ก็จะมีผ้าเป็นวตัถุดิบ เป็นต้น 

นอกจากวตัถุดิบทางตรงแล้ว โรงงานจะต้องมีวสัดชุ่วยประกอบส าหรับการผลิต

อ่ืนๆ เช่น ถุงมือ กระดาษทราย มีดกลึง และอ่ืนๆ โดยวสัดเุหล่านีเ้ป็นวสัดท่ีุไม่ได้

แปรผนัตามปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ เรียกว่า วตัถดุิบทางอ้อมซึ่งต้นทนุในส่วนนี ้

จะถกูจดัเป็นคา่โสหุ้ยในการผลิต 

2) ต้นทนุแรงงานทางตรง (Direct Labor) คือ คา่ใช้จ่ายท่ีใช้ไปเพ่ือการเปล่ียนสภาพ

วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป โดยค่าใช้จ่ายท่ีใช้กับการผลิตโดยตรง เรียกว่า 

คา่แรงงานทางตรง เชน่ คา่จ้างผลิต เงินเดือนของพนกังานท่ีคมุเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

ซึ่งค่าแรงงานนีจ้ะสามารถคิดรวมเข้าไปต้นทุนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ได้

โดยตรง จึงมีค่าแปรผนัตามปริมาณการผลิต เม่ือท าการผลิตมาก ก็ต้องท างาน

มากค่าแรงงานทางตรงจะสูง แต่ถ้าผลิตน้อย ค่าแรงงานทางตรงก็จะต ่า 

ค่าแรงงานส่วนท่ีคิดเป็นค่าใช้จ่ายโรงงาน เรียกว่า ค่าแรงงานทางอ้อมเช่น 

เงินเดือนหรือค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนกังานดแูลคลงัสินค้า เป็นต้นในส่วนของค่าล่วงเวลา ถ้าเป็นการจ่ายเพ่ือการ

ผลิตตามใบสัง่ผลิตท่ีต้องการผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ จะถือว่าเป็นค่าแรงงานทางตรง 

หรือต้นทุนแรงงานทางตรง ถ้าเป็นส่วนท่ีท าเพ่ือการท างานท่ียงัไม่เสร็จในเวลา

ตามท่ีก าหนด จะถือเป็นค่าแรงงานทางอ้อม ซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนค่าใ ช้จ่าย

โรงงาน 
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3) คา่ใช้จ่ายโรงงาน หรือ โสหุ้ยการผลิต (Factory Overhead Cost) คือ คา่ใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้นอกเหนือจากค่าแรงงานทางตรง และค่าวัสดุทางตรงค่าใช้จ่ายโรงงาน

โดยทัว่ไปประกอบด้วยคา่ใช้จา่ย ดงัตอ่ไปนี ้

- คา่วสัดทุางอ้อม    - คา่แรงงานทางอ้อม 
- คา่สาธารณปูโภค    - คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 

               - คา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและสินทรัพย์        - คา่เชา่ 
             - คา่ภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล)        - คา่เบีย้ประกนัสินทรัพย์ 

                         - คา่ซ่อมแซมเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ตา่งๆ  - คา่สวสัดิการ 
 

ค่าใช้จ่ายโรงงานจะอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายคงท่ี หรือไม่คงท่ีก็ได้แต่จะไม่แปรผัน
โดยตรงตามการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ หรือลดลง ค่าใช้จ่ายโรงงานจึงเป็นส่วนของ
คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนซึ่งสามารถพิจารณาปรับลดได้ก่อน เน่ืองจากหลายๆส่วน
ของต้นทนุท่ีลดได้ อาจะไม่กระทบตอ่ผลผลิตเลยคา่ใช้จ่ายโรงงาน หรือโสหุ้ยการ
ผลิต เม่ือน ามารวมกับต้นทนุแรงงาน จะเรียกว่า ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion 
Cost) ซึง่เป็นต้นทนุท่ีใช้ในการก าหนดคา่จ้างส าหรับงานสัง่ท า ท่ีมีการน าวสัดมุา
แปรรูป 
 

2.1.2. ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า [1] 
              ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีโครงสร้างต้นทุนเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าอ่ืนๆซึ่งจะ
ประกอบด้วยต้นทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) และ ต้นทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร 
(Variable Cost) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

1) ต้นทนุคงท่ี (Fixed Cost) เป็นต้นทนุซึ่งเป็นคา่ใช้จ่ายของสินค้าประเภททนุ เช่น 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ส าหรับระบบผลิต และ ส่งไฟฟ้าตลอดจน

คา่ใช้จา่ยด้านการด าเนินการและบ ารุงรักษาท่ีมีลกัษณะคงท่ี แม้จะไม่มีการผลิต

ไฟฟ้าก็ตาม ต้นทุนประเภทนีส้่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการลงทุนในการเพิ่มก าลงัผลิต

และระบบสง่ไฟฟ้ามีหนว่ยเป็น บาท/กิโลวตัต์ 
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2) ต้นทนุผนัแปร (Variable Cost) เป็นต้นทนุท่ีแปรผนัตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี

ผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิง และ ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินการและ

บ ารุงรักษาท่ีมีลกัษณะผนัแปรไปตามปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

2.1.3. การปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) [7,8,9] 
ต้นทุนผลิตของสินค้าประกอบด้วยค่าวัตถุทางตรง (Direct Material Costs) 

คา่แรงงานทางตรง(Direct Labor Costs) และคา่ใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) คา่
วตัถทุางตรงและคา่แรงงานทางตรงจดัเป็นต้นทนุทางตรง (Direct Costs) ท่ีสามารถจดัสรรให้กบั
สินค้าหรือบริการได้อยา่งชดัเจน แตค่า่ใช้จา่ยการผลิตเป็นต้นทนุทางอ้อม (Indirect Costs) ซึ่งเกิด
จากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ จึงไม่สามารถ
มอบหมายให้กับสินค้าหรือบริการ หรือในกรณีท่ีแผนกงานตา่งๆ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั ท าให้
เกิดต้นทุนทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้นทุนทางอ้อมนีอ้าจไม่สามารถจัดสรรให้กับ
หน่วยคิดต้นทุนได้โดยง่าย จึงต้องมีการปันส่วนคา่ใช้จ่ายดงักล่าว นอกจากนัน้ระบบการผลิตใน
ปัจจุบนัมีกรรมวิธีท่ีซบัซ้อนและกิจการมีสายผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย โครงสร้างต้นทุนในปัจจบุนั
จงึประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยการผลิตในสดัสว่นท่ีมากขึน้ ความต้องการวิธีปันส่วนท่ีถกูต้องแม่นย าจึง
เพิ่มขึน้เชน่กนั 

ดงันัน้การปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) จึงเป็นกระบวนการในการจดัสรร
ต้นทุนทางอ้อมให้กับหน่วยคิดต้นทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้นทุนทางอ้อมเป็นต้นทุนท่ีไม่สามารถ
มอบหมายให้กบัหนว่ยคดิต้นทนุได้โดยง่าย หรือ เป็นไปไมไ่ด้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ นัน่คือ ประโยชน์
ท่ีได้รับจากการจดัสรรต้นทนุโดยให้ต้นทนุนัน้เป็นต้นทนุทางตรงไม่คุ้มคา่กบัต้นทุนท่ีเสียไปในการ
แจกแจงต้นทนุนัน้ 
     
  2.1.3.1. วัตถุประสงค์ของการปันส่วนต้นทุน 

1) เพ่ือค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือส าหรับใช้ในการจัดท างบ

การเงินตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งต้นทุนการผลิตทัง้

ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมจะต้องจัดสรรให้เป็นต้นทุน

ของสินค้าหรือบริการ 

2) เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรร่วมอย่างไม่ประหยดั เพราะเม่ือมีการ

ปันส่วนต้นทุนท่ีเ กิดจากการใช้ทรัพยากร หน่วยงานท่ีใช้
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ทรัพยากรจะต้องรับภาระต้นทนุจากการใช้ทรัพยากรด้วยจึงเป็น

การกระตุ้นให้หน่วยงานมีการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3) เพ่ือกระตุ้ นพนักงานและผู้ บริหารให้ความสนใจกับข้อมูลท่ี

สะท้อนจากต้นทนุ เช่น ท าให้พนกังานขายมุ่งความพยายามใน

การขายสินค้าท่ีมีก าไรขัน้ต้นสงู หรือผู้บริหารพยายามปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือลดต้นทนุ เป็นต้น 

4) เพ่ือให้ข้อมูลต้นทุนในการประเมินประสิทธิภาพบริการท่ีให้

ภายในองค์กร โดยผู้ บริหารสามารถใช้ข้อมูลต้นทุนในการ

ประเมินว่าบริการท่ีได้รับจากหน่วยงานภายในองค์กรนัน้มี

ต้นทุนมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพ (ซึ่งวัดจากต้นทุน) 

เทียบเคียงกบัผู้ให้บริการภายนอกองค์กรหรือไม่ 

5) เพ่ือให้ข้อมลูส าหรับการตดัสินใจในด้านตา่งๆ เช่น การใช้ข้อมลู

ต้นทนุในการตดัสินใจวา่จะซือ้ชิน้ส่วนหรือผลิตเอง การตดัสินใจ

ว่าจะรับค าสั่งซือ้พิเศษหรือไม่ การก าหนดราคาสินค้า การ

วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของแตล่ะสายผลิตภณัฑ์ 

การเพิ่ม/ลดสายผลิตภณัฑ์ เป็นต้น 

   2.1.3.2. เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนต้นทุน 
   ในการปันสว่นต้นทนุ กิจการอาจเลือกเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันสว่นต้นทนุได้ดงันี ้

1) Cause and Effect: เกณฑ์ปัจจยัและผลลพัธ์เป็นวิธีการปันส่วน

ต้นทนุโดยใช้ปัจจยัท่ีท าให้เกิดต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายเป็นเกณฑ์ใน

การปันส่วน เช่น กิจการใช้จ านวนพนกังานเป็นเกณฑ์ในการปัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการพนักงาน เน่ืองจากค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัจ านวนพนกังาน เกณฑ์นีเ้ป็น

เกณฑ์ท่ีได้รับความนิยม และเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วนตาม

ระบบต้นทนุฐานกิจกรรมท่ีจะอธิบายตอ่ไป 
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2)  Benefits Received:เกณฑ์ประโยชน์ท่ีได้รับเป็นวิธีการปันส่วน

ต้นทุนให้กับหน่วยคิดต้นทุนตามสัดส่วนประโยชน์ท่ีหน่วยคิด

ต้นทุนได้รับจากต้นทุนนัน้ เช่น กิจการปันส่วนค่าเส่ือมราคา

ส านกังานตามสดัสว่นพืน้ท่ีของแตล่ะแผนกงาน โดยถือว่าแผนก

งานท่ีใช้พืน้ท่ีมากย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้พืน้ท่ีส ารักงาน

มากกว่าแผนกงานท่ีใช้พืน้ท่ีน้อยกว่า หรือกิจการปันส่วนค่า

โฆษณาให้กบัสินค้าโดยใช้ยอดขายของสินค้าเป็นเกณฑ์ โดยถือ

วา่สินค้าท่ีมียอดขายสงูได้รับประโยชน์จากการโฆษณามากกว่า

สินค้าท่ีมียอดขายต ่ากวา่ เป็นต้น 

3) Fairness: เกณฑ์ยุติธรรมหรือเกณฑ์เท่าเทียม (Equity) เป็น

วิธีการปันส่วนต้นทุนโดยฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกันก าหนด

เกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วนต้นทุนท่ีเห็นพ้องต้องกันและมีความ

สมเหตสุมผลซึง่เกณฑ์นีม้กัจะขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้มีงานวิจยัของ Greg Hill [10] ใช้เกณฑ์นีม้าท างานวิจยั The 

Fair Allocation of Electricity Costs over Time เพ่ือท่ีต้องการ

จะให้ค่าไฟฟ้ามีราคาต ่าในอนาคต โดยยอมให้ค่าไฟฟ้ามีราคา

สูงมากในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามทฤษฎีนีย้งัคงดไูม่เป็นไปตาม

ระเบียบแบบแผน และก าลงัพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

4) Ability to Bear: เกณฑ์ความสามารถในการรับต้นทุนเป็น

วิธีการปันส่วนต้นทุนให้กับหน่วยคิดต้นทุนท่ีเก่ียวข้องตาม

ความสามารถของหน่วยคิดต้นทุนในการรับภาระต้นทุนนัน้ๆ 

เชน่ กิจการปันส่วนคา่ใช้จ่ายบริหารให้กบัหน่วยงานโดยใช้ก าไร

จากการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นเกณฑ์ โดยถือว่า

หน่วยงานท่ีมีก าไรสูงมีความสามารถในการรับภาระต้นทุน

มากกวา่หนว่ยงานท่ีมีก าไรต ่ากวา่ 
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การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมโดยใช้เกณฑ์ Cause and Effect และ Benefits Received 
เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้กันทัว่ไป เน่ืองจากมีความชดัเจนในการเลือเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์หลงัซึ่ง
ได้รับความนิยมน้อยกว่าการใช้เกณฑ์ Fairness อาจท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างหน่วยงาน 
หรือต้องเสียเวลาในการก าหนดเกณฑ์ท่ีทกุฝ่ายเห็นว่าสมเหตสุมผล ส่วนเกณฑ์ Ability to Bear 
อาจท าให้เกิดปัญหาท่ีเรียกว่า Cross-Subsidization ระหว่างหน่วยคิดต้นทุนท่ีใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั ตวัอยา่งเชน่หนว่ยงานท่ีมีก าไรสงูต้องรับภาระต้นทนุสงูท าให้ดเูหมือน มีก าไรต ่ากว่าท่ีควร
จะเป็นเพราะต้องรับภาระต้นทุนบางส่วนแทนหน่วยงานท่ีมีก าไรต ่า ส่วนหน่วยงานท่ีมีก าไรต ่า 
รับภาระต้นทุนน้อยลงจึงท าให้ดูเหมือนว่ามีก าไรมากกว่าท่ีควรจะเป็น ข้อมูลต้นทุนท่ีบิดเบือนนี ้
อาจท าให้ผู้บริหารตดัสินใจคลาดเคล่ือน 
 
  2.1.3.3. ขัน้ตอนในการปันส่วนต้นทุน 

ในกรณีท่ีมีต้นทุนทางอ้อมซึ่งเกิดจากการท่ีหน่วยคิดต้นทุนมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัขัน้ตอนในการปันสว่นต้นทนุทางอ้อมดงันี ้

1) ก าหนดหน่วยคิดต้นทุน ในขัน้ตอนนีกิ้จการจะต้องระบุว่าอะไร

คือ หน่วยคิดต้นทนุ ซึ่งอาจจะเป็นสินค้า บริการ หน่วยงาน หรือ 

ลูกค้า ต้นทุน กล่าวอย่างง่ายๆ คือ กิจการต้องการวัดมูลค่า

ต้นทุนของสิ่งใด ตวัอย่างเช่น กิจการต้องการปันส่วนค่าเส่ือม

ราคาเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 2 โมเดล ดงันัน้ สินค้าก็

คือ หนว่ยคดิต้นทนุ เป็นต้น 

2) ก าหนดกลุ่มต้นทุน (Cost Pools) กิจการอาจจะมีต้นทุน

ทางอ้อมหลายรายการซึ่งบางรายการมีพฤติกรรมของต้นทุน

คล้ายคลึงกัน สามารถปันส่วนโดยใช้ตัวผลักดันต้นทุน หรือ 

เกณฑ์ในการการปันส่วนเกณฑ์เดียวกันได้ กิจการสามารถ

รวบรวมต้นทนุดงักล่าวท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัรวมอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน ซึ่งเรียกว่า กลุ่มต้นทุน ดงันัน้ยิ่งต้นทุนแต่ละรายการมี

พฤติกรรมคล้ายคลึงกันมากเท่าใด จ านวนกลุ่มต้นทุนก็จะ

น้อยลง 
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3) เลือกเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วนต้นทนุ (Cost Allocation Base) 

หรือท่ีเรียกว่าตวัผลกัดนัต้นทนุ (Cost Driver) ซึ่งเป็นปัจจยัร่วม

ท่ีสามารถใช้ในการปันส่วนต้นทนุท่ีอยู่ในกลุ่มต้นทนุเดียวกันได้ 

โดยกลุ่มต้นทุน 1 กลุ่ม จะมีเกณฑ์ท่ีเลือกใช้ในการปันส่วน 1 

เกณฑ์ เกณฑ์ท่ีเลือกใช้ควรสอดคล้องกับพฤติกรรมของต้นทุน

ในกลุ่มต้นทุน ดังนัน้ จึงควรเลือกเกณฑ์ปันส่วนโดยใช้หลัก

ปัจจัยและผลลัพธ์ นั่นคือ พิจารณาว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของต้นทนุมากท่ีสุด และเลือกปัจจยันัน้เป็นเกณฑ์

ในการปันส่วน เช่น ถ้าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมขึน้ลงตามจ านวนชัว่โมงท่ีใช้ในการตรวจสอบ 

กิจการควรจะใช้ชัว่โมงตรวจสอบเป็นตวัผลกัดนัต้นทนุ 

2.1.3.4. ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (Load Pattern)[4] 
การใช้ไฟฟ้าของประเทศก่อนปี 2534 สามารถแบง่ออกเป็นสามช่วงเวลา

ดงัแสดงในตารางท่ี 2-1 กล่าวคือ ช่วงเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่าง 18.30 น.ถึง 21.30 
น.(Peak Period) ช่วงเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าปานกลางระหว่าง 8.00 น. ถึง 18.30 น. (Partial 
Period) และช่วงเวลาท่ีมีการใช้ไฟฟ้าต ่าระหว่าง 21.30 น ถึง  8.00น. (Off-Peak) ช่วงเวลาท่ีมีการ
ใช้ไฟฟ้ามากท่ีสดุเป็นช่วงท่ี กฟผ .ต้องใช้ก าลงัการผลิตเต็มท่ีจนถึงจดุท่ีมีก าลงัการผลิตส ารองขัน้
ต ่า (Minimum Reserve Margin) และ PEAต้องใช้ก าลงัการจ่ายไฟฟ้าเต็มท่ีในช่วงเวลาเดียวกนั
ในขณะท่ี MEA มีการใช้ก าลงัการจ่ายไฟฟ้าเต็มท่ีในช่วงเวลาบ่ายซึ่งตรงกบัช่วงเวลาท่ีมีการใช้
ไฟฟ้า ของทัง้ประเทศในระดบัปานกลาง ดงันัน้ถ้ามีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ในช่วงเวลาท่ีมีการ
ใช้ไฟฟ้าสงูภาคไฟฟ้าจ าเป็นต้องมีการลงทนุเพิ่มในก าลงัการผลิตและการจ าหนา่ยไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 2-1.ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของระบบก่อนปี 2534 (ท่ีมา : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า เวลา 
Peak  18.30 – 21.30 น. 
Partial Peak 08.30 – 18.30 น. 
Off-Peak 21.30 – 08.30 น. 
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ผู้ใช้ไฟท่ีใช้ไฟฟ้าในชว่งหวัค ่าซึง่เป็นช่วง Peak ของระบบจึงควรต้องเสียคา่ไฟฟ้า ในอตัรา
ท่ีสงูกว่าผู้ ใช้ไฟท่ีใช้ไฟฟ้าในช่วง Off – Peak ของระบบ วิธีการหนึ่งท่ีเป็นธรรมในการคิดอตัราคา่
ไฟฟ้าได้แก่ การก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าในช่วงของวนัให้แตกตา่งกนั )Time of Day Rate)ภายหลงั
จากการน าอตัรา TOD มาใช้ในปี 2534 ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไป 
โดยตัง้แตปี่ 2537 เป็นต้นมา ช่วง Peak ของระบบได้เปล่ียนจากช่วง 18.30 – 21.30 น. เป็นช่วง 
9.00 – 22.00 น.ดงัแสดงในตารางท่ี 2-2 นอกจากนี ้ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในช่วงวนัอาทิตย์มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต ่ากวา่วนัจนัทร์-วนัเสาร์ มาก 

ตารางท่ี 2-2. ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของระบบ ตัง้แตปี่ 2537 (ท่ีมา : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 
ลักษณะการใช้ไฟฟ้า เวลา 

Peak 9.00 – 22.00 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ 
Off-Peak 22.00 – 9.00 น. วนัจนัทร์ – เสาร์ และวัน

อาทิตย์ทัง้วนั 

เน่ืองจากลกัษณะการใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไป ในช่วงต้นปี 2540 การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ได้
ประกาศใช้โครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีแตกตา่งกนัตามช่วงเวลาของการใช้ )Time of Use Rate : 
TOU) ให้เป็นอตัราเลือกส าหรับผู้ ใช้ไฟท่ีซือ้ไฟฟ้าในอตัรา TOD ในปัจจุบนัและเป็นอตัราบงัคบั
ส าหรับผู้ ใช้ไฟรายใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะแพงในช่วงท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง )Peak) และค่า
ไฟฟ้าจะถกูในช่วงท่ีมีการใช้ไฟฟ้าต ่า )Off – Peak) นอกจากนี ้ในวนัอาทิตย์ยงัถกูก าหนดให้เป็น
ช่วง Off – Peak ด้วยเพ่ือให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริงและส่งสญัญาณอย่าง
ถกูต้องไปยงัผู้ ใช้ไฟฟ้าและเน่ืองจากปัญหาในการติดตัง้มิเตอร์ท าให้ไม่สามารถจดัท าโครงสร้าง
อตัราคา่ไฟฟ้า ท่ีสะท้อนถึงต้นทนุหน่วยสดุท้ายเช่นในลกัษณะของอตัรา TOD หรืออตัรา TOU ได้
ทัง้หมด ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องจดักลุ่มผู้ ใช้ไฟตามลกัษณะการใช้ไฟฟ้า )Load Pattern) โดยจดัให้
ผู้ใช้ไฟท่ีมีลกัษณะการใช้ไฟฟ้า คล้ายกนัอยูใ่นกลุม่เดียวกนัผู้ ใช้ไฟแตล่ะกลุ่มจะจ่ายคา่ไฟฟ้า ตาม
อตัราท่ีจะก าหนดให้สะท้อนต้นทนุในการผลิต และการจดัจ าหน่ายให้แก่ผู้ ใช้ไฟกลุ่มนัน้ๆมากท่ีสดุ 
การจดักลุม่ผู้ใช้ไฟในปัจจบุนัเป็นดงัตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2-3. ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าปัจจบุนั (พศ.2555) (ท่ีมา : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 
กลุ่มผู้ใช้ไฟ ลักษณะการใช้ไฟฟ้า 

ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยูอ่าศยั ใช้ไฟฟ้าสงูสดุในชว่งหวัค ่า 
ผู้ใช้ไฟประเภทอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้ไฟคอ่นข้างสม ่าเสมอ 
ผู้ ใช้ไฟประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 

ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงบ่ายและใช้ไฟฟ้าน้อย 
ในชว่งหวัค ่า 

ผู้ใช้ไฟประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าสงูสดุในชว่งหวัค ่า 
ผู้ใช้ไฟประเภทธุรกิจเฉพาะอยา่ง )โรงแรม( ใช้ไฟฟ้าสงูสดุในชว่งหวัค ่า 

ตัง้แต ่พ.ศ.2548 เป็นต้นมาลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของระบบได้เปล่ียนแปลงไปดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2-3โดยลกัษณะการใช้ไฟฟ้าในวนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการมีความต้องการใช้
ไฟฟ้าต ่ากว่าวนัจนัทร์ – ศกุร์ มาก กล่าวคือช่วง Peak ของระบบ คือ เวลา 9.00 – 22.00 น. วนั
จนัทร์ – ศกุร์และวนัพืชมงคลช่วง Off – Peak ของระบบ คือ เวลา 22.00-9.00 น. วนัจนัทร์ – ศกุร์
และวนัพืชมงคล และวนัเสาร์วนัอาทิตย์ และวนัหยดุราชการตามปกติและวนัแรงงานแห่งชาติ (ไม่
รวมวนัหยดุชดเชยและวนัพืชมงคล) 

2.1.4. การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ 

การวิเคราะห์ความไว )Sensitivity Analysis( เป็นการทดสอบความมัน่คงของ
ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์บนพิสยัของการประมาณคา่ความน่าจะเป็น การใช้ดลุพินิจเก่ียวกับ
ตวัเลขต่างๆ ตลอดจนข้อสมมติพืน้ฐานท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นัน้ ทัง้นีโ้ดยการแทนท่ีข้อ
สมมต ิหรือตวัเลขตวัใหม่ ซึ่งแตกตา่งไปจากเดิมในระดบัท่ีก าหนดหรือต้องการทดสอบ ลงไปแทน
ข้อสมมติหรือตวัเลขท่ีใช้อยู่เดิมในการประมาณการงบประมาณ และท าการค านวณใหม่อีกครัง้ 
แล้วพิจารณาผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ว่า แตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด หากผลการ
วิเคราะห์ไมแ่ตกตา่งไปจากเดิมมากนกั หรือแตกตา่งเพียงเล็กน้อยในระดบัท่ีไม่มีผลในทางปฏิบตั ิ
อาจกล่าวได้ว่า วิธีการท่ีใช้วิเคราะห์ต้นทุนหรือประมาณการงบประมาณนัน้มีความมั่นคง ไม่
อ่อนไหว ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือและถกูต้อง แตห่ากผลลพัธ์ท่ีได้แตกตา่งจากเดิมมาก จะ
ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาก่อนหน้า 
เชน่ ในการบริหารโรงพยาบาลหลายครัง้จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบปัจจยัด้านการ
บริหารท่ีส่งผลถึงรายรับและรายจ่ายของการบริการ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมได้ ผู้ บริหาร
โรงพยาบาลท่ีต้องตดัสินใจโดยมีข้อมลู มกัต้องการทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ี
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จะเกิดต่อรายรับและรายจ่ายของการบริการได้  การจดัท างบประมาณท่ีถกูต้อง แม่นย า เป็นการ
ท างานท่ีมีความละเอียดออ่น ต้องอาศยัข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ จากแหลง่ตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ต้องมี
ข้อมูลในด้านโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ต้นทุนประเภทต่างๆ การให้บริการระหว่างกัน การ
จดัสรรกระจายต้นทุน ตลอดจนการประมาณการจ านวนครัง้และลกัษณะของการบริการท่ีให้แก่
ผู้ ป่วย   ข้อมูลเหล่านีห้ลายกรณีเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถวดั สงัเกต หรือประเมินได้โดยตรงอย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางประการอาจไม่สามารถใช้ตวัวดัหรือค่าตวัเลขท่ีแท้จริงได้ 
เน่ืองจากวัดได้ยาก ไม่สามารถวัดได้ หรือไม่คุ้ มค่าท่ีจะวัด จึงจ าเป็นต้องใช้ตัวแทน ใช้การ
ประมาณค่า ตัง้เป็นข้อสมมติหรือก าหนดข้อตกลงเบือ้งต้นเป็นพืน้ฐานของการวิเคราะห์ ซึ่งย่อม
แน่นอนว่าการใช้ตวัเลขประมาณค่า ตวัแทน หรือข้อสมมติ ท่ีย่อมมีโอกาสไม่เป็นความจริง และ
สง่ผลท าให้ผลของการวิเคราะห์ผิดพลาดได้ 

ค าถามท่ีส าคญัในการท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว คือ 
1) ตวัแปรหรือข้อมลูตวัใดท่ีควรน ามาประเมินความไว 

 

  โดยทัว่ไปมกัพิจารณาตวัแปรท่ีมีความส าคญั และผู้วิเคราะห์ไม่มีความมัน่ใจในความถูก
ต้องของข้อมูลท่ีได้มา และต้องการประเมินว่า หากข้อมูลตัวเลขหรือข้อสมมติท่ีใช้มีความ
คลาดเคล่ือน จะท าให้ตวัเลขผลลพัธ์ค านวณได้แตกตา่งไปจากคา่เดมิมากน้อย 

 
2) ตวัเลขใดหรือวิธีการท างานแบบใดท่ีควรน ามาใช้แทนคา่ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ไว้เดมิเพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

             โดยทัว่ไปในกรณีของตวัเลขมกัจะใช้ค่าสูงสุดหรือค่าต ่าสุดท่ีมีความเป็นไปได้มาใช้เป็น
ตัวแทนเพ่ือการค านวณในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว บางครัง้อาจน าร้อยละของความคาด
เคล่ือนท่ียอมรับได้หรือมีความเป็นไปได้มาใช้ และน าตวัเลขเป้าหมายหรือตวัเลขท่ีคาดหวังให้
เป็นมาทดแทน หรืออาจน าตวัเลขของโรงพยาบาลอ่ืนๆ มาใช้ในการค านวณก็ได้  
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2.2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 2.2.1. ภาพรวมของการปันส่วนต้นทุน 

หลกัการปันสว่นต้นทนุได้ถกูน ามาใช้ได้หลากหลายงานวิจยัไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจดัท าต้นทนุฐานกิจกรรม [6,7,8] หรือน ามาใช้เป็นหลกัในการท าวิจยั [11,12,13,14] เพ่ือ
เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจในการตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตามท่ี Warinee Akkawat กล่าวไว้ 
[12] หรือแสดงให้เห็นถึงการรับภาระต้นทนุเม่ือเทียบกบัอตัราการใช้คา่ไฟฟ้าในช่วง Peak ในแต่
ละเมือง [14]  โดยรวมแล้วการปันส่วนต้นทนุ (Cost Allocation) หมายถึง [6,15] กระบวนการใน
การตดิตามต้นทนุเข้าสูส่ิ่งท่ีจะคดิต้นทนุ (Cost Object) และ พยายามจดัต้นทนุเหล่านีเ้ข้าสู่สิ่งท่ีจะ
คดิต้นทนุ กระบวนการปันสว่น 

 
2.2.2. มูลเหตุในการปันส่วนต้นทุน 

ในการปันส่วนต้นทนุนัน้มีมูลเหตมุาจากความต้องการท่ีหลากหลายเช่น เพ่ือลด
การใช้ทรัพยากรร่วมอย่างไม่ประหยดั เช่นการรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีแตกตา่งกันตามประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้า [12] เพ่ือจดัสรรต้นทนุทางตรงและทางอ้อมให้เป็นต้นทนุผลิตภณัฑ์หรือบริการ [9] หรือ
การน าต้นทนุคงท่ีมาปันส่วนตามแบบจ าลองการปันส่วนต้นทนุ 2:1:1 ของ Mitsubishi Research 
Institute [13] เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการไฟฟ้าได้เห็นรูปแบบการคิดต้นทนุคา่ไฟฟ้าแบบเป็นรูปธรรม และ
ท าให้การคดิคา่ไฟฟ้ามีความนา่สนใจในการศกึษาวิธีคดิ 
 

2.2.3. การน าวิธีการปันส่วนต้นทุนไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
มีหลายงานวิจัยท่ีน าการปันส่วนต้นทุนเข้ามาใช้ในการวิจัย เช่น Warinee 

Akkawat [12] น า Marginal Cost มาเป็นตวัก าหนดคา่ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้าเพราะ
ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff) ท่ีมีราคาเท่ากับต้นทุนเพิ่มหน่วย
สดุท้าย(Marginal Cost) จะสะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงได้มากกว่าและช่วยในการจดัสรรทรัพยากรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพในอีกความหมายหนึง่ ต้นทนุหนว่ยสดุท้าย หมายถึง “ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการ
ปรับระบบการผลิตและจดัจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือสนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ี
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 1 หน่วย” อตัราค่าไฟฟ้าท่ีคิดจากพืน้ฐานต้นทุนหน่วยสดุท้ายจะสะท้อน
ต้นทุนในการผลิตและจดัจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งจะเป็นสญัญาณท่ีถกูต้องส าหรับผู้ ใช้ไฟและท าให้การ
จดัสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด [3] ถ้าหากอตัราค่าไฟฟ้า (Electrical Tariff) สูงกว่า
Marginal Cost ผู้ ใช้ไฟฟ้าต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าสูงกว่าความเป็นจริง ในขณะท่ี Marginal 
Cost สงูกว่า Electrical Tariff ก็แปลว่าการจดัสรรทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ และจะเกิดความ
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สูญเปล่าในการผลิตไฟฟ้าเน่ืองจากผลิตไฟฟ้าแล้วขาดทุน จากการศึกษาจะได้ค่า Energy 
Charge = 0.97 B/kWh ซึ่งสงูกว่าราคาคา่พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียทัง้สามประเภทลกูค้าเพราะทาง 
EGAT ก าหนดราคาไว้ต่างกันในแต่ละประเภทลูกค้า จึงใช้ราคาเฉล่ียมาเป็นตวัเปรียบเทียบกับ 
Energy Charge ท่ีพิสูจน์จากการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบบันีแ้ละในขณะเดียวกัน Demand 
Charge =89.61B/kW ก็สงูกว่าอตัราคา่ Demand Charge ท่ี EGAT แบง่ประเภทลกูค้าไว้ 80,67 
และ 87บาท ตามล าดบั สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นข้อสรุปว่าEGAT เรียกเก็บค่าไฟฟ้าต ่ากว่าต้นทุน
สว่นเพิ่มหนว่ยสดุท้าย (Marginal Cost) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียงเพราะ จะท าให้เกิดการผลิตเกิน
ความจ าเป็นและท าให้เพิ่มความสญูเปล่าในการใช้ไฟฟ้ามากขึน้และผู้บริโภคควรจะจ่ายคา่ความ
ต้องการไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีราคานีจ้ากนัน้น าราคาคา่ Demand Charge และ Energy 
Charge มาคดิต้นทนุและท าการปันสว่นได้ดงัตารางท่ี 2-4 

 
ตารางที่2-4.การปันส่วนต้นทุนค่าความต้องการไฟฟ้า,ค่าเชือ้เพลิงและค่าไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกับ
ลกูค้าแยกตามประเภทลกูค้าของ MEA  

 Total DEMAND ENERGY CUSTOMER 
% Allocation % Allocation % Allocation 

Residential 2,758,272 25.06 579,411 19.82 1,680,401 72.34 480,430 
Small 
Business 

1,648,155 15.47 368,812 13.23 1,121,681 23.74 157,663 

Large 
Business 

1,942,012 17.39 414,585 17.87 1,515,074 1.86 12,353 

Small 
Industry 

1,434,737 12.83 305,873 13.18 1,117,441 1.72 11,423 

Large 
Industry 

3,963,361 28.77 685,889 35.46 3,006,409 0.16 1,1063 

Street 
Lighting 

49,943 0.48 11,443 0.44 37,305 0.18 1,196 

Total 11,526,480 100 2,384,043 100 8,478,311 100 664.127 

         (หนว่ย:ล้านบาท) 
นอกจากนัน้ก็ยงัมีการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยจาก

การส่งไฟฟ้าข้ามเขตของประเทศจีนซึ่ง Chengren Li ,Yong Han, Xiao Gao , Yanqun 
Duan[14] ได้ท าการปันส่วนต้นทุนโดยใช้ค่าความต้องการไฟฟ้าส ารองสูงสุด  (Maximum 
Emergency Support Power) เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุน โดย Grid ท่ีใช้ค่า Maximum 
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emergency support power มากก็จะแบกรับภาระต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภยั 
(Security Cost) ในอตัราส่วนท่ีสงูกว่า Grid ท่ีใช้คา่ Maximum emergency support power ต ่า
ลดหลัน่กนัไปในแตล่ะ Grid 
ตารางท่ี 2-5. การปันสว่นต้นทนุคา่รักษาความปลอดภยัในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ
ปี ค.ศ.2005 (ท่ีมา:Allocation Method Of Cross-Region (Trans-Province) Electricity 
Transmission Security Costs, State Grid Energy Research Institute, College of Economic 
and Management, North China Electricity Power University ) 

Grid Maximum Emergency 
Support Power (MW) 

Security allocation ratio  

A 958.2 11.92% 
B 677.7 8.43% 
C 2919.5 36.32% 
D 2282.9 28.40% 
E 1200 14.93% 

Total 8038.3 100.00% 
 

ในการปันส่วนต้นทุนนัน้จะเข้าไปเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของงานวิจยั [6,7,8] 
หรือสามารถเป็นน ามาใช้ท าวิจยัได้ด้วยตวัของมนัเอง [12] ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเลือกวิธีการปัน
ต้นทุนด้วยวิธีปันส่วนแบบกลบัไปกลบัมา (Reciprocal Allocation Method) โดย พิชญ์ เตชะ
ก าธร [7] ได้ให้เหตผุลในการเลือกวิธีนีใ้นการปันส่วนต้นทนุแผนกบริการสู่แผนกผลิต เผ่ือน าไปคิด
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตตู้แสดงสินค้าว่า เป็นวิธีท่ีค านึงถึงการให้บริการระหว่างแผนก
บริการอย่างสมบูรณ์ โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ ในการปันส่วนตามล าดบัก่อนหลัง 
วิธีการปันส่วนแบบกลบัไปกลบัมานีจ้ะให้ค่าตวัเลขท่ีถูกต้องมากกว่าวิธีการปันส่วนอ่ืนๆ โดยทัง้ 
พิชญ์ เตชะก าธร,นพดล ตรียะประเสริฐพรและ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ [6,7,8] ตา่งเลือกใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมลู และท าการปันต้นทนุจากแผนกสนบัสนนุลงสู่แตล่ะ
กระบวนการ  

แตใ่นบางงานวิจยัเชน่ งานวิจยัของ วรางคณา สวุรรณโณ [11] ได้น าเสนอวิธีการ
ปันส่วนต้นทนุทัง้ 3 แบบคือ การปันส่วนโดยตรง (Direct Method) วิธีปันส่วนแบบเป็นขัน้ๆ (Step 
Method) และวิธีปันส่วนแบบกลบัไปกลบัมา (Reciprocal Method) เปรียบเทียบกบัวิธีการเดิมท่ี
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บริษัทถือปฏิบตัิในการวิเคราะห์การปันส่วนต้นทนุส าหรับผลิตภณัฑ์ร่วมในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
ได้ผลการปันสว่นดงัตารางท่ี 2-6 
  
ตารางที่ 2-6.การปันส่วนต้นทนุทัง้3วิธีเทียบกับวิธีท่ีบริษัทถือปฏิบตัิ (ท่ีมา: การวิเคราะห์การปัน
สว่นต้นทนุส าหรับผลิตภณัฑ์ร่วมในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี,วรางคณา สวุรรณโณ,วิทยานิพนธ์บญัชี
มหาบณัฑิต,2534.) 
หนว่ยผลิต แบบท่ีบริษัทถือ

ปฎิบตัิ 
วิธีการท่ีใช้ปันสว่นตามเกณฑ์ท่ีเสนอแนะ 

โดยตรง เป็นขัน้ๆ Reciprocal 
Method 

ก๊ า ซ ค ล อ รี น
และโซดาไฟ 

23,859,217.09 24,824,656.06 24,588,917.46 24,621,478.55 

วีซีเอ็ม 36,780,483.24 35,335,803.12 34,083,092.5 33,992,610.61 
พลาสตกิพีวีซี 22,351,497.87 22,005,110.26 24,031,314.72 24,114,908.16 
หน่ ว ย ก า จั ด
ของ เ สี ยจาก
หน่วยผลิตวีซี
เอ็ม 

450,801.80 1,276,430.56 738,675.32 713,002.68 

รวม 83,442,000.00 82,442,000.00 82,442,000.00 82,442,000.00 
          (หนว่ย:บาท) 

เม่ือเปรียบเทียบการปันสว่นคา่ใช้จา่ยทางอ้อมแบบโดยตรงตามเกณฑ์ท่ีบริษัทถือ
ปฏิบตักิบัการปันสว่นแบบเป็นขัน้ๆ จะสง่ผลให้เกิดความแตกตา่งอย่างชดัเจนในหน่วยผลิตวีซีเอ็ม 
และหน่วยผลิตพลาสติกพีวีซี เพราะว่าหน่วยผลิตวีซีอ็มมีมูลค่าลงทุนท่ีสูงกว่าหน่วยงานอ่ืน เม่ือ
ปันส่วนตามเกณฑ์ผลรวมของค่าเส่ือมราคาและเงินเดือนจะท าให้หน่วยผลิตวีซีเอ็มได้รับปัน
สว่นสงูกวา่หนว่ยงานอ่ืน ในขณะท่ีการปันสว่นแบบเป็นขัน้ๆจะท าให้หนว่ยผลิตพลาสติกพีวีซีได้รับ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมสูงกว่าหน่วยผลิตอ่ืน เน่ืองจากได้รับปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจาก
หนว่ยงานซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือสงูกวา่วิธีแรก 

จากตารางท่ี 2-6 พบว่าการปันส่วนตามวิธีแบบเป็นขัน้ๆและวิธี Reciprocal 
Method ให้ผลตอ่หน่วยผลิตใกล้เคียงกนัมากแตจ่ะแตกตา่งจากการปันส่วนตามวิธีโดยตรง อย่าง
เห็นได้ชดัเพราะการปันสว่นแบบเป็นขัน้ๆ และวิธี Reciprocal Method จะค านึงถึงความสมัพนัธ์ท่ี
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หน่วยงานในแผนกบริการมีให้แก่กัน ในขณะท่ีการปันส่วนโดยตรงจะปันส่วนค่าใช้จ่ายของ
หนว่ยงานในแผนกบริการสู่หน่วยงานในแผนกผลิตโดยตรง โดยไม่ค านึงถึงความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
โดยการค านงึถึงความสมัพนัธ์ท่ีหนว่ยงานบริการมีให้แก่กนันัน้ย่อมเป็นสิ่งท่ีถกูต้องและสอดคล้อง
กบัลกัษณะกิจกรรมของหนว่ยงาน ช่วยให้หน่วยงานบริการค านึงถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีแก่กนัโดยไม่
มองเฉพาะความสมัพนัธ์ท่ีให้แก่แผนกผลิตเพียงอย่างเดียว ท าให้การประมาณการคา่ใช้จ่ายตาม
ต้องการท่ีแผนกตา่งๆ ต้องการจากแผนกบริการเป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วนมากขึน้ มีความเป็น
ธรรมและได้รับการยอมรับจากแผนกท่ีได้รับค่าใช้จ่ายท่ีถูกปันส่วนจากแผนกบริการ แตเ่ม่ือเทียบ
ผลค านวนตามวิธีการปันส่วนแบบเป็นขัน้ๆและ Reciprocal Method จะมีผลใกล้เคียงกนั ควรจะ
เลือกวิธีท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการค านวณมาใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วน คือวิธีการปันส่วน
แบบเป็นขัน้ๆ (Step Method) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการปันส่วนท่ีจะถกูน ามาเลือกใช้นัน้ขึน้อยู่กับ
สภาวะการณ์ในงานวิจัยนัน้ๆว่าต้องการอะไร ยกตวัอย่างเช่นถึงแม้วิธีการปันส่วนแบบกลับไป
กลบัมาจะเป็นวิธีท่ีสะท้อนให้เห็นความถูกต้องมากท่ีสุด แต่ถ้างานวิจยันัน้ต้องการความสะดวก
รวดเร็วในการปันส่วน [11] ก็จะเลือกวิธีการปันส่วนแบบเป็นขัน้ๆมาใช้ในการปันส่วนเพราะมี
ความสะดวกรวดเร็วกวา่ 
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2.2.4 การน าแบบจ าลองการปันส่วนต้นทุนมาใช้คิดต้นทุน 
บางครัง้งานวิจัยจะมีการน าแบบจ าลองมาแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดเพ่ือให้ง่ายต่อ

ความเข้าใจและเพ่ือให้งานวิจยัมีความน่าสนใจน่าศึกษามากยิ่งขึน้ เช่น Mitsubishi Research 
Institute(MRI) [5] ได้น าเสนอวิธีคิดค่าไฟฟ้าด้วยวิธี 2:1:1 ซึ่งเป็นวิธีคิดการปันส่วนต้นทุนคงท่ี 
(Fixed Cost) ของคา่ไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่ นซึ่ง Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
เป็นผู้ ก าหนด โดยเลข 2:1:1 จะเป็นค่าน า้หนักในตัวแปรแต่ละตวัคือ 1. Maximum Power 
Demand (kW)2. Electricity Demand (kWh)3. Peak Demand (kW) โดยทาง MRI ได้แสดง
ตวัอยา่งการคดิต้นทนุคา่ไฟฟ้าคงท่ีด้วยวิธี 2:1:1 ดงันี ้
ตวัอยา่งวิธีการคิดคา่ไฟฟ้าด้วยวิธี2:1:1 (ท่ีมา:MRI) 

 แบง่ประเภทลกูค้าออกเป็น 4 ประเภท A,B,C และ D 

 ลกูค้าประเภท A B C D มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวนั 500kW, 
400kW, 600kW และ 600kW ตามล าดบั 

 ชว่งท่ีมีการใช้ไฟฟ้ารวมสงูสดุอยูท่ี่ชัว่โมงท่ี 13 ของวนั= 1700 MW 

 ลกูค้า B ใช้ไฟฟ้าสงูสดุท่ีชัว่โมงท่ี 17 ซึง่เป็นชว่ง Off- Peak ในขณะท่ีรายอ่ืนๆ  
ใช้ไฟฟ้าสงูสดุในชว่ง On-Peak ชัว่โมงท่ี 13  

 ลกูค้ามีความต้องการไฟฟ้ารายปีอยู่ท่ี 1,400MWh, 1,900MWh, 1,700MWh 
and 2,800MWh ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

  

35 
35 

  

 
ตารางท่ี 2-7. ปริมาณการใช้ก าลงัและปริมาณไฟฟ้าแยกตามประเภทลกูค้า  (ท่ีมา : MRI) 

  Customer   
  hour A B C D total 

Daily  
load curve 

0 100  0  100  300  500  

1 100  0  100  300  500  

2 100  0  100  300  500  

3 100  0  100  300  500  

4 100  0  100  300  500  

5 100  0  100  300  500  

6 200  100  200  300  800  

7 200  100  200  300  800  

8 300  200  500  600  1,600  

9 300  200  500  600  1,600  

10 300  200  500  600  1,600  

11 300  200  500  600  1,600  

12 200  100  400  500  1,200  

13 500  0  600  600  1,700  

14 300  300  500  400  1,500  

15 300  300  500  400  1,500  

16 300  300  500  400  1,500  

17 200  400  500  400  1,500  

18 200  100  300  300  900  

19 200  100  300  300  900  

20 100  0  100  300  500  

21 100  0  100  300  500  

22 100  0  100  300  500  

23 100  0  100  300  500  

Yearly Electricity demand (MWh) 1,400  1,900  1,700  2,800  7,800  

Load Factor 32% 54% 32% 53% 52% 
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ภาพที่ 2-1. ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าแตล่ะประเภทใน 1 วนั (ท่ีมา:MRI) 

 

 
ภาพที่ 2-2. การคดิคา่ไฟฟ้าด้วยวิธี 2:1:1(ท่ีมา: MRI) 

วิธีนีมี้ประเดน็ส าคญัอยู ่2 ข้อคือ 
1) ให้คา่น า้หนกัท่ี วิธีท่ี 1 มากท่ีสดุ = 2 ดงันัน้ยงัคงมองว่าผู้ ท่ีใช้ไฟฟ้าสงูสดุ จะต้อง

แบกรับภาระคา่ใช้จา่ยไฟฟ้ามากท่ีสดุตามไปด้วย 

2) สนับสนุนให้คนใช้ไฟฟ้านอกช่วง On-Peak หรือใช้ไฟฟ้าสูงสุดท่ีช่วง Off-Peak

เพ่ือป้องกนัปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในชว่ง On-Peak 

ดงันัน้ในกรณีท่ีเราต้องการจะแบกรับภาระคา่ไฟน้อยๆก็ควรจะใช้ก าลงัไฟฟ้าแบบ
เฉล่ียไม่ควรใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าลูกค้ารายอ่ืนๆ เพราะจะต้องแบกรับภาระส่วนนีม้าก
เน่ืองจากมีคา่น า้หนกัท่ีวิธีท่ี 1 เป็นเท่าตวัของ 2 วิธีท่ีเหลือ รวมถึงการงดใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าให้
น้อยท่ีสดุในช่วง On-Peak  เพ่ือหลีกเล่ียงการคิดคา่ไฟฟ้าในส่วนนี ้ก็จะท าให้รับภาระน้อยลงตาม
ภาพรวมการคดิคา่ไฟฟ้าด้วยวิธี 2:1:1  

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

kW

D

C

B

A

Maximum power
demand (kW)

Weight of
fixed cost
burden

Yearly Electricity
Demand (MWh)

Weight of
fixed cost
burden

Demand  at the
peak time (kW)

Weight of
fixed cost
burden

(1)*2+(2)+(3)
Weight of
fixed cost
burden

A 500 24% 1,400 18% 500 29% 0.95 24%

B 400 19% 1,900 24% 0 0% 0.62 16%

C 600 29% 1,700 22% 600 35% 1.14 29%

D 600 29% 2,800 36% 600 35% 1.28 32%

(2) Electricity Demand (kWh)
method

(3)Peak demand (kW)
share method

2:1:1 method
(1)Maximum power

demand (kW) method
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อีกหนึ่ ง ปัจจัย ท่ีสมควรน ามาพิ จารณาก็ คือ เ ร่ื องการใ ช้ ไฟฟ้าตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีมติดงักล่าวก าหนดอตัราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าออกเป็น 2 ชว่งเวลาคือ On Peak (ชว่งก าลงัผลิตจะเข้าสูว่ิกฤต) ซึ่งเป็นช่วงท่ีโรงไฟฟ้าทกุโรง
ถกูเดนิเคร่ืองก าลงัไฟฟ้าส ารองเหลือน้อย และ ชว่ง Off Peak  (ช่วงก าลงัผลิตปกติ) ซึ่งการก าหนด
อตัราคา่พลงังานไฟฟ้าออกเป็น 2 ช่วงเน่ืองจาก กพช. ต้องการท่ีจะจดัระบบการใช้พลงัไฟฟ้าของ
ผู้ ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สอดคล้องกับการน าเข้าเชือ้เพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัในการผลิตของ
ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกประการหนึ่งเพ่ือต้องการให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความสม ่าเสมอ ซึ่ง
เกิดผลดีกับระบบผลิตท่ีไม่ต้องเร่งผลิตพลงังานไฟฟ้ามากในช่วงใดช่วงหนึ่ง การเพิ่มก าลงัผลิ ต
ในช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นการท าให้เชือ้เพลิงท่ีใช้ป้อนก าลังผลิตสูงขึน้ การใช้พลังงานไฟฟ้าไม่
สม ่าเสมอก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงเก่ียวกบัเชือ้เพลิงท่ีมอยู่ของประเทศและของโลก ซึ่งหากใช้
เชือ้เพลิงอยา่งไมร่ะมดัระวงั จะเป็นการเร่งให้เชือ้เพลิงของประเทศ และ ของโลก หมดเร็วกว่าเวลา
ท่ีคาดการณ์ไว้ อีกทัง้เพิ่มภาระโลกร้อนให้สูงขึน้ ผลท่ีตามมาท าให้เกิดความเดือดร้อนกับคนรุ่น
ตอ่ๆไป หรือจจะเกิดความวิปริตของฤดกูาล ส่งผลให้โลกเกิดภัยพิบตัิ น าไปสู่การหายนะในท่ีสุด 
และคงไมมี่ใครต้องการให้เกิดเหตกุารณ์เช่นนัน้ขึน้อย่างแน่นอน ฉะนัน้จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ ใช้ไฟฟ้า
ทกุคนท่ีต้องร่วมกนัหาวิธีป้องกนัแก้ไข ให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลง 

หากอตัราคา่ไฟฟ้าไมถ่กูก าหนดให้สงูขึน้ในชว่ง On Peak ผู้ใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟอย่าง
ฟุ่ มเฟือยไม่ประหยดัอาจส่งผลวิกฤตกับระบบผลิตได้ เพราะปัจจุบนัการสร้างโรงไฟฟ้าขึน้แต่ละ
แหง่จะต้องมีการท าประชาวิจารณ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ กวา่จะได้รับการยอมรับให้ก่อสร้างจึงต้อง
ใช้ระยะเวลานาน อาจไม่ทนักับความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้อตัราค่าพลงังาน
ไฟฟ้าจึงเป็นตัวก ากับท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัเม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้ว ผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทจึงต้องหัน
กลับมามองถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตนเอง ในกรณีผู้ ใช้ไฟฟ้าบางประเภทสามารถลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบผลิตของตนเองลงได้ ต้นทนุของสินค้าท่ีผลิตขึน้มาจะต ่าลง หากถามว่า
เม่ือเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าจากช่วง On Peak ไปเป็นช่วง Off Peak จะส่งผล
กระทบถึงพนกังานท่ีอยูใ่นขบวนการผลิตหรือไม่ 

 หากอ้างอิงตามพระราชบญัญติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระบวุ่า ให้นายจ้าง
จดัให้ลกูจ้างมีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ สปัดาห์หนึง่ไมน้่อยกว่า 1 วนั นายจ้างและลกูจ้าง อาจตกลง
กนัก่อนล่วงหน้าก าหนดให้มีวนัหยุดประจ าสปัดาห์วนัใดก็ได้ อาจจะไปหยดุวนัปกติวนัใดวนัหนึ่ง
แทนก็ได้ เพราะช่วง Off Peak ก าหนดไว้ในช่วงเวลา 22.00-09.00 น. ของวนัจนัทร์ – ศกุร์ และวนั
พืชมงคล เวลา 00.00-24.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย์ วนัแรงงานแหง่ชาต ิวนัหยดุราชการตามปกติ (ไม่
รวมวนัหยดุชดเชย) และวนัพืชมงคลท่ีตรงกบัวนัเสาร์– อาทิตย์ หากท างานเป็นกะ การใช้พลงังาน
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ไฟฟ้าในช่วง On Peak เวลา 09.00-22.00 น. ผู้ประกอบการอาจจะใช้ในช่วงนีไ้ม่เต็มก าลงัของ
การผลิตของตนเอง และไปใช้พลงังานไฟฟ้าเต็มก าลงัในช่วง Off Peak ก็จะลดต้นทนุลงไปได้มาก 
ในการศึกษานี ้[20] จะท าการเปรียบเทียบผู้ ใช้ไฟฟ้าได้มองเห็นผลของความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ว่า 
หากยงัใช้พลงังานไฟฟ้าตามปกติท่ีเคยใช้มา ต้นทนุจะเป็นอย่างไรและเม่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไปใช้ในชว่ง Off-Peak มากกวา่ต้นทนุจะลดลงอย่างไร หลงัจากท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทได้ทราบ
ถึงผลของความแตกตา่งแล้วสามารถน าข้อมลูท่ีได้ไปชว่ยในการวางแผนให้เหมาะสมกบัก าลงัผลิต
และต้นทนุการใช้พลงังานไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ตนเอง 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1. แนวคิดในการก าหนดวิธีด าเนินงานวิจัย 

 จดุมุ่งหมายในการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าในวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ เกิดขึน้เพราะเร่ิมแรกการ
เรียกเก็บอตัราคา่ไฟฟ้ามีอยู่ประเภทเดียวคืออตัราปกติ (Progressive Rate) เป็นการเรียกเก็บคา่
ไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ คือใช้หน่วยมากก็จ่ายคา่ไฟฟ้ามาก ซึ่งอตัราคา่ไฟฟ้าปกติสะท้อนให้เห็น
ถึงต้นทนุการผลิตไฟฟ้าในมมุมองของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แตย่งัไม่สะท้อนให้เห็น
ถึง ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ซึง่ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพระท าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้อง
จดัเตรียมการส ารองก าลงัการผลิตไฟฟ้ามารองรับ Peak ท่ีอาจจะมีมากเกินกว่าก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าในปัจจุบนั ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นระยะ
เวลานาน โดยในอดีตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุท่ีในช่วง 18.30-21.30 น. จึงก าหนดอตัราคา่
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวนั (Time of Day : TOD) ในช่วง 18.30-21.30 น. เป็นช่วงเวลาท่ีมีอตัรา
คา่ไฟฟ้าสงูสดุ (On Peak) และช่วงเวลาอ่ืนๆมีอตัราคา่ไฟฟ้าท่ีถกูกว่า (Off Peak) เพ่ือต้องการให้
ผู้ ใช้ไฟฟ้าได้บริหารจัดการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพ่ือชะลอการ
ผลิตไฟฟ้าให้การไฟฟ้าได้ส ารองก าลงัการผลิตไว้ และไปใช้ไฟฟ้าในช่วง Off Peak ซึ่งเป็นช่วงท่ีมี
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทท่ีมีต้นทนุการผลิตต ่าจะท าให้คา่ไฟถกูตาม Merit Order แทน 
แตก็่ยงัมีความแตกตา่งระหว่างช่วงเวลา On Peak กบั Off Peak มากเกินไป จึงเกิดอตัราคา่ไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) ซึ่งอตัราคา่ไฟฟ้า TOU ได้เร่ิมน ามาใช้ตัง้แตเ่ดือน
มกราคม 2540  เพ่ือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุลง โดยก าหนดให้เป็นอตัราเลือก ส าหรับผู้ ใช้
ไฟฟ้ารายเดิม และเป็นอตัราบงัคบั ส าหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าตัง้แต่ 355,000 
หน่วยต่อเดือนขึน้ไป หรือใช้พลงัไฟฟ้าเกินกว่า 2,000 กิโลวตัต์ขึน้ไป ปรากฏว่าในช่วงเวลานัน้ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้ขอเลือกใช้อตัราค่า
ไฟฟ้า TOU ท าให้สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ ได้อย่างชดัเจนประมาณ 350 เมกะวตัต์ 
(ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าได้ 1 โรง(  

โดยโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ท่ีเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้า TOU และมีพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องรูปแบบการใช้ไฟฟ้า TOU ก็ได้รับส่วนลดคา่ไฟฟ้าในแตล่ะเดือนเป็นจ านวนหลายล้าน

บาท ซึง่ชว่ยลดภาระคา่ใช้จา่ยท่ีอยูใ่นขัน้วิกฤต ในขณะนัน้ได้ในระดบัหนึ่ง ส าหรับรูปแบบของการ

ใช้ไฟฟ้า TOU นัน้จะได้แสดงให้เห็นในภาพท่ี 3-1 
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ภาพที่ 3-1. ชว่งเวลา PEAK และ OFF PEAK ของการใช้ไฟฟ้าอตัรา TOU  

(ท่ีมา : กองอตัราและธุรกิจไฟฟ้า การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

แตอ่ตัราคา่ไฟฟ้า TOU นัน้ยงัมีข้อจ ากัดอยู่บางประการเช่น จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการ

ติดตัง้มิเตอร์ในราคาท่ีคอ่นข้างสูง รวมถึงถ้าผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใดก็ตามไม่สามารถปรับพฤติกรรมการ

ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบ TOU ก็จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาท่ีสูง ซึ่งถ้าผู้ ใช้ไฟฟ้ารายนัน้

เลือกใช้ค่าไฟฟ้าแบบปกติอาจจะจ่ายคา่ไฟฟ้าในอตัราท่ีถกูกว่า TOU ท าให้ยงัคงต้องมีการเรียก

เก็บค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้อยู่ อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีส าคญัของค่าไฟฟ้าแบบปกติก็คือไม่

สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีท าให้เกิด Peak ซึ่งในการตัง้ราคาคา่ไฟฟ้านัน้ใช้วิธีการตัง้ราคาแบบการ

ตัง้ราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-Plus Method) ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1-4 ไปแล้ว 

ตวัอยา่งเชน่ถ้าสินค้ามีต้นทนุ 5 บาท ต้องการก าไร 2 บาท ก็จะต้องตัง้ราคาขาย 7 บาท ซึ่งในส่วน

ของก าไรท่ีต้องการเป็นการก าหนดขึน้มาจากนโยบายของ กกพ . แตใ่นส่วนของต้นทนุคา่ไฟฟ้าจะ

แบง่ต้นทนุเป็น 2 ประเภทคือ ต้นทนุในสว่นท่ีต้องรับภาระเท่ากนั และต้นทนุท่ีแบง่ตามสดัส่วนการ

ท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุและปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
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โดยต้นทนุส่วนหลงันัน้ผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทท าให้เกิดต้นทนุไม่เท่ากนั ดงันัน้จึงสมควร

ท่ีจะก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วนต้นทุนส่วนนีใ้ห้กับผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภท แล้วน ากลบัไป

รวมกับต้นทุนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระเท่ากันจากนัน้จึงน าไปรวมกับอัตราผลตอบแทนภายใน 

(Return on Investment Capital : ROIC) ท่ีทางกกพ.ก าหนด ซึ่งในงานวิจยัครัง้นีต้้องการท่ีจะ

ก าหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทของผู้ ใช้ไฟฟ้าโดยครอบคลุมทัง้การ

ก าหนดราคาแบบอตัราปกตแิละตามชว่งเวลาการใช้ (TOU) เพ่ือเป็นทางเลือกในการก าหนดอตัรา

คา่ไฟฟ้าเรียกเก็บท่ีสะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีท าให้เกิดทัง้ Peak และปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้กบัผู้

จ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้ กฟภ. และ กฟน. ตอ่ไป  

ในงานวิจยัฉบบันีผู้้วิจยัแบง่พิจารณาเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทนุท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
รับภาระตามสดัส่วนการใช้ก าลงัไฟฟ้าออกเป็น 2 มมุมองโดยแบง่ย่อยออกมาเป็น 4 หลกัเกณฑ์ท่ีมี
ความส าคญัการในการปันส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้าให้กบัแตล่ะประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าดงัหวัข้อ 3.2 
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3.2. เกณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษาการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 ในการศึกษาเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยแยกตามประเภทของผู้ ใช้ไฟฟ้าจะ
พิจารณาจากเกณฑ์ท่ี แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าตามประเภทของผู้ ใช้ไฟฟ้าและท าให้
การตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าท่ีเกิดจากเกณฑ์การปันส่วนเหล่านัน้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุการผลิตไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทเพ่ือน าไปสู่การก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสมต่อไป ซึ่ง
เกณฑ์ท่ีพิจารณาใช้ในงานวิจยัครัง้นีมี้ 2 มมุมองแบง่เป็น 4 เกณฑ์ได้แก่ 

1. มุมมองด้านการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราปกต ิ(Progressive Rate) 

มี 1 เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
 

1.1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทใช้
ตลอดทัง้ปี ในหน่วยล้านกิโลวตัต์ – ชัว่โมง เกณฑ์นีจ้ะสะท้อนให้เห็นถึง
ต้นทนุคา่ไฟฟ้าประเภทเก็บตามปริมาณการใช้ (Progressive Rate) 

 
2. มุมมองด้านการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาการใช้  (TOU) 

  แบง่ได้ 3 เกณฑ์ 
 

2.1.ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ คือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของผู้ ใช้ไฟฟ้า
แตล่ะประเภทตลอดทัง้ปีหนว่ย กิโลวตัต์  

 

2.2. สัดส่วนการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม คือเม่ือเกิดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสดุรวมในรอบปี จะน ามาพิจาณาว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทมี
สว่นร่วมท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุรวม เป็นสดัส่วนเท่าไรบ้างใน
หนว่ย กิโลวตัต์ 

 
2.3.ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัมติของกกพ. คือพฤติกรรม

การใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทว่ามีความคลาดเคล่ือนจากมติของ
กกพ.ดงัท่ีกล่าวไปแล้วในรูป 3-1 มากน้อยเพียงใด จะแสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้
ไฟฟ้าประเภทนัน้ๆมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าท่ีตรงกบัมติของกกพ.
มากน้อยเพียงใด [20] รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุคา่ไฟฟ้าประเภทตาม
ชว่งเวลาการใช้ (TOU) ด้วย  
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3.2.1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
 เป็นเกณฑ์ท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด นั่นก็คือจะท าการปันส่วนโดย

พิจารณาจากอตัราส่วนของการใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทโดยจะแสดงให้เห็นดงัภาพท่ี
3-2 ซึง่แสดงให้เห็นอตัราสว่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าปี พ.ศ. 
2551 [16] 

 

 
ภาพที่ 3-2. อตัราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
 จะเห็นได้วา่ถ้าแยกสดัสว่นตามปริมาณการใช้ของผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ ใช้

ไฟฟ้าแล้ว ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดใหญ่มีอตัราส่วนการใช้ไฟฟ้าเยอะท่ีสุดถึง 43% และ
ตามด้วยกิจการขนาดกลาง และ บ้านอยู่อาศยั (>150หน่วยตอ่เดือนตามล าดบั) ดงันัน้อตัราส่วน
ต้นทนุท่ีใช้เกณฑ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการปันส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้าก็จะปันตามอตัราส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าด้วย ซึ่งการตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าประเภทอตัราปกติ (Progressive Rate) จะสะท้อนให้
เห็นถึงต้นทนุเก่ียวกบัปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

8% 

14% 

11% 

18% 

43% 

3% 

3% 

0% 

Electricity Demand (M.kWh) 

บ้านอยูอ่าศยั )<150 หน่วย/เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั )>150 หน่วย/เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก 

กิจการขนาดกลาง 

กิจการขนาดใหญ่ 

กิจการเฉพาะอยา่ง 

สว่นราชการ 

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 



   

  

44 

44 
44 

  

3.2.2. ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (kW) 
  เกณฑ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือ Peak นัน้เกิดจากการหลกัการท่ีว่าผู้ ใช้
ไฟฟ้าแตล่ะประเภทก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเหมือนกนั แตผู่้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทก็ท าให้
เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุแตกตา่งกนัในแตล่ะประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดงัแสดงให้เห็นใน 
ภาพท่ี 3-3   
 

 
รูปท่ี 3-3. อตัราสว่นความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุแยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า 

 
ดงันัน้ผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีมีอัตราส่วนการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดก็ควร

จะต้องมีอัตราส่วนสูงสุดตามเกณฑ์นีเ้พราะความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมีส่วนส าคญัท่ีถ้าเกิด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุรวมเกินก าลงัการผลิตท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถผลิตได้ ก็จะต้องมี
การลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานรวมถึงต้องใช้เงิน
ลงทนุสงูมาก มิเชน่นัน้ก็จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศกรณีท่ีสร้างโรงไฟฟ้า
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ทนั ซึ่งจากภาพท่ี 3-3. จะเห็นได้ว่าอตัราส่วนของผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีมี
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดท่ีมากท่ีสุดคือ กิจการขนาดใหญ่มีอตัราส่วน 32% ของปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของลกูค้าทกุประเภท 
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3.2.3. สัดส่วนการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม 
  เกณฑ์สดัสว่นการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุนัน้คิดจาก
ช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเช่น ในปีพ.ศ.2551 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุใน วนั
องัคารท่ี 21 เมษายน 2551 เวลา 15.15 น. ซึ่ง ณ เวลานีผู้้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่าไรก็จะปันส่วนต้นทุนตามอัตราส่วนของผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ณ เวลานัน้
เทียบกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุรวม ณ เวลา 15.15 ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 3-4 
 

 
รูปท่ี 3-4. อตัราสว่นการใช้ไฟฟ้าในชว่งเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ 

แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

  จะเห็นได้วา่ กิจการขนาดใหญ่ต้องร่วมแชร์การในการท าให้เกิดความต้องการใช้
ไฟฟ้าสงูสดุรวมอยูใ่นอตัราส่วนท่ีสงูท่ีสดุคือ 38 % ตามด้วยกิจการขนาดกลาง 22% 
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3.2.4. ความแตกต่างของพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าเทียบกับมต ิกกพ. 
 เราสามารถทราบพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทจากการเก็บ

ข้อมลูในมิเตอร์ ซึ่งจะบนัทึกข้อมลูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า(kW)ทกุๆ 15 นาทีติดตอ่กนัในช่วงเวลา
หนึง่ดงัแสดงให้เห็นพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าในวนัท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุในปี พ.ศ.2551 ดงั
แสดงให้เห็นในภาพท่ี 3-5 

 

 
ภาพที่ 3-5. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท 

 
และอ้างอิงจากมตขิองกกพ.ท่ีก าหนดอตัราการใช้ไฟฟ้าแบบ TOU ไว้วา่ ชว่งเวลา

ของอตัราคา่ไฟฟ้า TOU แบง่ได้ดงันี ้ 
 
ช่วง Peak         ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 22.00 น. ของวนัจนัทร์ – ศกุร์และวนัพืชมงคล 
ช่วงOff Peak  ตัง้แตเ่วลา 22.00-09.00 น. ของวนัจนัทร์ – ศกุร์ และวนัพืชมงคล 

วนัเสาร์ อาทิตย์ วนัหยดุราชการตามปกติ (ไมร่วมวนัหยดุชดเชย) 
      รวมถึง วนัแรงงานแหง่ชาต ิและ วนัพืชมงคลท่ีตรงกบัวนัเสาร์อาทิตย์ 
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ซึง่ถ้าอ้างอิงจากชว่งเวลาการใช้ตอ่ 1 สปัดาห์มี 24 x7 = 168 ชัว่โมง เราจะพบวา่เวลา

ในชว่ง Peak เม่ือเทียบกบั Off Peak ตา่งกนัเป็นสดัสว่น 40:60 ดงัแสดงให้เห็นในตารางท่ี 3-1 
 
ตารางท่ี 3-1. สดัสว่นเวลา Peak เทียบกบั Off Peak ตอ่ 1 สปัดาห์ 

ชว่งเวลา ชัว่โมง/สปัดาห์ สดัสว่น 
Peak 65 40 
Off Peak 103 60 
รวม 168 100 

 
 ดงันัน้เม่ือต้องการออกแบบพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าท่ีสอดคล้องกบัมติของกกพ.ก็ควรจะให้

ออกมาเป็นสดัส่วนท่ี Peak 40 % และ Off Peak 60% และน าไปเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้จริงของผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท แล้วเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของลกูค้าประเภทใด
สอดคล้องกบัมต ิกกพ. มากท่ีสดุ ดงัแสดงให้เห็นเป็นตวัอยา่งในภาพท่ี 3-6 

 

 
ภาพที่ 3-6. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านอยูอ่าศยัน้อยกวา่150หนว่ยเทียบกบัมต ิกกพ. 
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เราจะใช้วิธีพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจริงเทียบกบัมติ ท่ีกกพ .อยากให้เป็น [20] 
ถ้าคา่ความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมจริงกับมติ กกพ. ของผู้ ใช้ไฟฟ้ารายใดมีคา่น้อย (เข้าใกล้0) 
แปลว่าผู้ ใช้ไฟฟ้ารายนัน้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกับมติของ กกพ. ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีดี
เพราะช่วยส ารองก าลงัการผลิตไฟฟ้าให้กับส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าได้ ในขณะเดียวกันถ้าค่าความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรมจริงกับ มติ กกพ.มีคา่มาก (เข้าใกล้1) ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าราย
นัน้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจริงท่ีแตกต่างกับมติ กกพ. มาก ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรจะมีการ
ปรับเปล่ียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการใช้ไฟฟ้าและท าให้ส ารองก าลงัไฟฟ้าได้พอดีกบัความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่งภาพท่ี 3-7 จะแสดงให้เห็นถึงอตัราส่วนความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าจริงเทียบกบัมต ิกกพ. โดยแยกประเภทลกูค้า 
 

 
ภาพที่ 3-7. อตัราส่วนความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการใช้เทียบกบัมต ิกกพ. 

 แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
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จะเห็นได้ว่าหลกัเกณฑ์ทัง้ 4 เกณฑ์ท่ีได้น าเสนอไปในหวัข้อ 3.2.1-3.2.4 ต่างก็แสดงให้
เห็นถึงข้อดีและจะน าไปสูก่ารตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าท่ีมีการสะท้อนต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างชดัเจน เกณฑ์
ทกุเกณฑ์ตา่งมีข้อดีในแตล่ะเกณฑ์และมีมมุมองในการปันส่วนต้นทนุท่ีครบถ้วนทัง้อตัราคา่ไฟฟ้า
แบบเก็บตามปริมาณการใช้และตามช่วงเวลาการใช้ มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษา
เกณฑ์การปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท เพ่ือให้การปันส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้า
สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีเกิดจากทัง้มมุมองด้านการเก็บคา่ไฟฟ้าแบบปกติและTOU จะน าเกณฑ์
ทัง้ 4 เกณฑ์ให้คา่น า้หนกัเท่ากนัท่ี 1 เรียกว่าวิธี 1:1:1:1 มาหาสดัส่วนท่ีจะใช้ปันต้นทนุคา่ไฟฟ้าได้
ดงัภาพท่ี 3-8 

 

ภาพที่ 3-8. อตัราส่วนของ 4 เกณฑ์ท่ีน ามาเป็นเกณฑ์ในการปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้า 
แยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า 
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3.3.แนวทางการด าเนินการวิจัย 
ในงานวิจยันีจ้ะแบง่การด าเนินการวิจยัออกเป็น 3 สว่นได้แก่ 
  

1) การแบง่ประเภทต้นทนุท่ีน ามาใช้ในการปันส่วน ท าขึน้เพ่ือแยกประเภท

ต้นทนุออกเป็น 2 สว่น คือต้นท่ีผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระเท่ากนัและต้นทนุท่ีผู้ ใช้

ไฟฟ้าตามสดัส่วนการใช้ก าลงัไฟฟ้า โดยต้นทุนท่ีจะน ามาพิจารณาปัน

ส่วนเข้าสู่หน่วยต้นทุนจะพิจารณาเฉพาะต้นทนุท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าตามสัดส่วน

การใช้ก าลงัไฟฟ้า ซึง่จะกลา่วอยา่งละเอียดตอ่ไปในหวัข้อ 3.3.1. 

 
2) การวิเคราะห์ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ เม่ือได้ต้นทนุ

ตามสัดส่วนการใช้ก าลังไฟฟ้าตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าแล้วแล้ว เราจะ

พิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วนต้นทนุนัน้ มาท าการวิเคราะห์ความไว

ว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์เกิดผลกระทบ หรือ ประโยชน์

อยา่งไรแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้าง ซึง่จะอธิบายตอ่ไปในหวัข้อ 3.3.2  

 
3) การวัดผลแบบจ าลอง  เม่ือเราได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการ

เปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ในส่วนท่ี 2 แล้วว่ามีความเหมาะสมจะ

น าไปปันส่วนต้นทุน เราจะน าข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเช่น รายได้ท่ีการ

ไฟฟ้าได้รับจากผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทตอ่หน่วยการใช้ไฟฟ้าในปัจจบุนั 

เทียบกับ รายได้ท่ีการไฟฟ้าได้รับจากผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทต่อหน่วย

การใช้ท่ีเกิดจากเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทัง้ 4 เกณฑ์ ว่ามีค่าออกมา

ใกล้เคียงกนัหรือไม่อย่างไร เพ่ือวดัผลว่าแบบจ าลองนีส้มควรน ามาใช้ใน

การปันส่วนต้นทุนหรือไม่อย่างไรในส่วนสุดท้ายของหลกัเกณฑ์การปัน

สว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
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จาก 3 สว่นนีผ้ลสดุท้ายจะได้แบบจ าลองเกณฑ์การปันส่วนต้นทนุแยกตาม
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 3-9 
 

 
 

ภาพที่ 3-9.. ภาพรวมของแนวทางการด าเนินการวิจยั 
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3.3.1. การแบ่งประเภทของต้นทุนท่ีน ามาใช้ปันส่วน 

  จากการเก็บคา่ไฟฟ้าแบบ TOU ท าให้เราพบว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทมีสดัส่วน

การท าให้เกิด PEAK ไม่เท่ากนั มมุมองในการแบง่ประเภทต้นทนุจึงแบง่ออกเป็น 2 ส่วนดงัภาพท่ี 

3 -10 คือส่วนแรกจะเป็นต้นทนุในส่วนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระเท่ากนัเพราะไม่เก่ียวกบัต้นทนุท่ีท าให้

เกิด PEAK และส่วนท่ีสองคือต้นทนุส่วนท่ีผู้ ใช้รับภาระตามก าลงัการใช้ไฟฟ้า ซึ่งต้นทนุส่วนท่ีสอง

คือต้นทนุท่ีจะน ามาพิจารณาปันส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้าเข้าสู่แตล่ะประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าซึ่งถือเป็นหน่วย

ต้นทนุท่ีเราใช้พิจารณาตอ่ไป โดยแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1-7 

 

 

 

ภาพที่ 3-10. การแบง่ประเภทต้นทนุท่ีน ามาพิจารณาปันสว่นต้นทนุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

โดยต้นทุนส่วนท่ีน ามาปันส่วนนัน้จะพิจารณาจากต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการส ารองก าลัง

การผลิตท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ เช่นต้นทนุคา่เส่ือมราคา จากการ

สร้างโรงไฟฟ้า ต้นทุนการซือ้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าตาม merit order ต้นทนุการซือ้ไฟฟ้าจาก

ตา่งประเทศ  

ต้นทนุคา่ไฟฟ้ารวม 

ต้นทนุสว่นที่รับภาระ
เท่ากนั 

ต้นทนุสว่นที่ผู้ รับใช้ภาระ
ตามก าลงัการใช้ไฟฟ้า 

พิจารณาปันสว่น 
ตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

พิจารณาปันสว่น 
ตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
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3.3.2. การวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ 

  ในการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์นัน้ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เป็นค่าท่ีเกิดจากการ

ประมาณ เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ โดยสว่นใหญ่มีคา่ท่ีไมถ่กูต้องมากนกั ซึ่งผลการเปล่ียนแปลงท า

ได้โดยการวิเคราะห์ความไว ในการวิเคราะห์ความไวโดยส่วนใหญ่จะท าการเปล่ียนแปลงตวัแปรที

ละหนึ่งตวัแปร ซึ่งจะไม่มีผลกระทบตอ่ตวัแปรอ่ืน แตอ่ย่างไรก็ตามในทางปฎิบตัิจริงนัน้ ตวัแปรนี ้

ย่อมส่งผลกระทบตวัแปรอ่ืน เราจะน าเกณฑ์ทัง้ 4 ท่ีใช้ในการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้ามาท าการ

วิเคราะห์ความไวเพื่อดวูา่เกิดผลอะไรขึน้บ้างจากการเปล่ียนแปลงของเกณฑ์นัน้ๆ 

  ขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว 

1) พิจารณาวา่พารามิเตอร์ใดท่ีเราสนใจและมีผลตอ่การตดัสินใจ 

2) เลือกขอบเขตของการเปล่ียนแปลงคา่ของพารามิเตอร์เหลา่นัน้ 

3) เลือกวิธีการวดัผล 

4) ค านวณหาผลลพัธ์ท่ีได้จากการเปล่ียนแปลงของแตล่ะพารามิเตอร์ 

5) แปรความจากการวิเคราะห์ความไว โดยวิธีเขียนกราฟ ระหว่างพารามิเตอร์

กบัคา่ท่ีวดัได้ 

3.3.3. การวัดผลของแบบจ าลอง 

  หลงัจากท่ีได้ท าการแยกประเภทต้นทุนท่ีน ามาท าการปันส่วนตามหวัข้อท่ี 3.3.1 

เลือกเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมาท าการปันส่วนต้นทนุและน าแตล่ะเกณฑ์มาท าการวิเคราะห์ความไวตอ่

การเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ในหัวข้อท่ี 3.3.2 แล้วเราจะน าแบบจ าลองท่ีได้มาวดัผลเพ่ือ

ตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลองว่ามีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริงหรือไม่อย่างไรตอ่ไป 

เม่ือการวดัผลแบบจ าลองเป็นท่ียอมรับเราก็จะได้แบบจ าลองเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้า

แยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึน้มาเป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ีจะน าไปให้กบัทางคณะกรรมการ

ก ากบักิจการพลงังานได้ใช้เป็นแนวทางก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1. การน าเสนอข้อมูล 

ในบทนีจ้ะแบง่น าเสนอข้อมลู 2 ส่วนโดยส่วนแรกจะท าการแบง่ประเภทต้นทนุการผลิตไฟฟ้า
ออกเป็น 2 ส่วนคือต้นทนุส่วนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระเท่ากนัและต้นทนุส่วนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระตาม
การใช้ก าลงัไฟฟ้า โดยจะน าต้นทนุส่วนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระตามการใช้ก าลงัไฟฟ้า มาท าการปัน
ส่วนต้นทุนตามเกณฑ์ทัง้ 4 เข้าสู่หน่วยต้นทุน จากนัน้ส่วนท่ีสองจะน าเกณฑ์ท่ีใช้ในการปันส่วน
ต้นทนุทัง้ 4 เกณฑ์มาท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ ว่าเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ในแตล่ะเกณฑ์จะส่งผลกระทบกบัผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้าง ประเภทใด
ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ในแต่ละเกณฑ์ จากนัน้จะท า
การพิจารณาเป้าหมายท่ีเหมาะสมส าหรับอัตราส่วนของเกณฑ์ว่าควรจะเป็นค่าเท่าไรภายใต้
เป้าหมายนัน้แล้วจึงน าการเกณฑ์ท่ีได้มาท าการวดัผลก่อนท่ีจะท าการปันส่วนต้นทุนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้า
รับภาระตามก าลงัการใช้ไฟฟ้าเข้าสู่หน่วยต้นทนุก็คือผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภท แล้วจึงน าไปรวมกบั
ต้นทุนส่วนท่ีรับภาระเท่ากันเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การก าหนดราคาค่าไฟฟ้าโดยมีพืน้ฐานจาก
การปันสว่นต้นทนุด้วยวิธีการปันสว่นจากงานวิจยัฉบบันี ้

 
4.1.1. การพจิารณาแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อน ามาใช้ในการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้า 

จากภาพท่ี 3-10 เราจะพิจารณาปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าตามสดัส่วนความต้องการ

ใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดซึ่งไม่สามารถจดัสรรเข้าสู่หน่วยต้นทุนซึ่งก็คือผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้  8 ประเภทได้

โดยง่าย ซึ่งจากตารางท่ี 4-1 ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทางผู้ วิจัยพิจารณาพบว่าต้นทุนค่าซือ้

ไฟฟ้ากบัต้นทนุคา่เชือ้เพลิง คา่ใช้จา่ยในการผลิต คา่ใช้จา่ยในการสง่ไฟฟ้า และ คา่เส่ือมราคาของ

การสร้างโรงไฟฟ้า นัน้เก่ียวข้องกับการท าให้เกิด PEAK ของผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภท จึงควรจะ

น ามาพิจารณาจดัสรรให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์การปันส่วนต้นทนุท่ีได้กล่าวไปแล้วในหวัข้อ 3.2 

แต่ต้นทุนส่วนท่ีรับภาระเท่ากันคือ ต้นทุนขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ และต้นทนุทางการเงิน ก็จะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทรับภาระเทา่กนั 
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ตารางท่ี 4-1. ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

คา่ซือ้ไฟฟ้า 162,375 

คา่เชือ้เพลงิ  107,696.72 
คา่ใช้จา่ยในการผลติไฟฟ้า 29,127.05 

คา่ใช้จายในการสง่ไฟฟ้า 9,766.49 
ต้นทนุขายสนิค้าและบริการอื่นๆ 16,466.34 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 12,087.80 
คา่ใช้จา่ยอื่น 8.85 

ต้นทนุทางการเงิน 5,440.50 
คา่เสือ่มราคา 19,518.00 

ต้นทนุการผลติและสง่ไฟฟ้า EGAT (ล้านบาท) 362,486.40 

          (ท่ีมา:รายงานประจ าปี 2551 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) 

 เราจะพบว่าต้นทนุส่วนท่ีรับภาระตามก าลงัการใช้ไฟฟ้ามีคา่ 328,482 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 90.6% ของต้นทนุการผลิตไฟฟ้าทัง้หมดดงัตารางท่ี 4-2 และภาพท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-2. ประเภทต้นทนุการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ประเภทต้นทนุ ล้านบาท เปอร์เซ็นต์ 

ต้นทนุที่รับภาระตามก าลงัการใช้ไฟฟ้า 328,482.91 90.6  
ต้นทนุสว่นที่รับภาระเทา่กนั 34,003.49 9.4 
ต้นทนุการผลิตไฟฟ้ารวม 362,486.40 100 

 

 

ภาพที่ 4-1. สดัสว่นต้นทนุการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
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 จากนัน้พิจารณาท่ีต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของทัง้ กฟน. และ กฟภ. ได้ดงัตารางท่ี 4-3 

และ 4-4  

ตารางท่ี 4-3. ต้นทนุการจ าหนา่ยไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

คา่ซือ้ไฟฟ้า 113,035.42 
คา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 8,221.21 
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม 1,355.21 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 6,543.37 
ต้นทนุจ าหนา่ยไฟฟ้าของ MEA (ล้านบาท) 129,155.21 
 

ตารางท่ี 4-4. ต้นทนุการจ าหนา่ยไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

คา่ซือ้ไฟฟ้า 196,292.49 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 12,702.83 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 4,227.42 
คา่ตอบแทนกรรมการ 10,971 
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 1,497 
ต้นทนุทางการเงิน 2,663 
ต้นทนุจ าหนา่ยไฟฟ้าของ PEA (ล้านบาท) 22,354.19 

 

ส าหรับต้นทนุการจ าหนา่ยไฟฟ้าของทัง้ กฟน. และ กฟภ. เราจะพิจารณาให้ต้นทนุการซือ้

ไฟฟ้าจาก กฟผ. เป็นต้นทุนส่วนท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทรับภาระตามก าลังการใช้ฟ้าและน า

ต้นทนุสว่นนีม้าใช้ในการพิจารณาปันสว่นตามเกณฑ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความไวในหวัข้อ 4.1.2. 

และน าไปรวมกับต้นทุนอ่ืนๆท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระเท่ากันแล้วจึงรวมกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ 

กฟผ.ท่ีบวกด้วย ROIC ท่ี กกพ.ก าหนดไปแล้ว จากนัน้จ าน าไปรวมกบั ROIC ตามท่ี กกพ. ก าหนด

ให้กับ กฟภ.และกฟน.ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1-5 เพ่ือท าการวดัผลเปรียบเทียบกับคา่ไฟฟ้าท่ีผู้

ไฟฟ้าต้องจ่ายจริงตอ่หน่วยในหวัข้อ 4.2 ว่าเกณฑ์การปันส่วนท่ีได้ว่ามีความคลาดเคล่ือนตา่งกัน

มากน้อยเพียงใด  
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4.1.2. การน าเสนอความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ 

จากการน าเกณฑ์ทัง้ 4 เกณฑ์มาพิจารณาหาสัดส่วนท่ีใช้ในการปันส่วน โดย
ก าหนดน า้หนกัความส าคญัของทัง้ 4 เกณฑ์ไว้เท่ากนัคือ 1:1:1:1 ได้สดัส่วนแยกตามประเภทผู้ ใช้
ไฟฟ้าดงัแสดงในตารางท่ี 4-5  และจะน ารายได้ท่ีกฟภ.และกฟน.ได้รับหรือก็คือค่าไฟฟ้าท่ีผู้ ใช้
ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทต้องจ่ายให้กับทัง้ 2 การไฟฟ้ามาใช้ในการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปล่ียนแปลงของเกณฑ์หรือพารามิเตอร์เพราะวา่สามารถวดัผลให้เห็นได้ว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในระดบันัน้ๆ ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทใดจะได้รับประโยชน์สูงสุด และผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทใดจะได้รับ
ผลกระทบสงูสดุ ได้อย่างสมเหตสุมผล และน าไปจดัการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในการปัน
สว่นต้นทนุและคดิราคาคา่ไฟฟ้าตอ่ไปได้ 
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ตารางท่ี 4-5. สดัสว่นการปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าจาก 4 เกณฑ์หลกั 
ประเภทลกูค้า เกณฑ์ท่ีใช้ 1:1:1:1 Method 

Max Power Demand (kW) Electricity Demand (kWh) Peak Demand (kW) Load Pattern (Error) 
kW % M.kWh % kW % Error % Ratio % 

บ้านอยู่อาศยั 
)<150 หน่วย/
เดือน( 

1837.524 0.063 11002.197 0.085 989.003 0.042 0.397 0.098 0.290 0.072 

บ้านอยู่อาศยั 
)>150 หน่วย/
เดือน( 

6905.364 0.239 17688.921 0.137 3226.873 0.139 0.270 0.067 0.581 0.145 

กิจการขนาดเลก็ 2898.439 0.100 13729.694 0.106 2898.439 0.124 0.466 0.115 0.446 0.112 
กิจการขนาดกลาง 5745.498 0.198 22706.898 0.176 5167.662 0.222 0.607 0.150 0.747 0.187 
กิจการขนาดใหญ่ 9208.977 0.318 54996.221 0.426 8830.074 0.379 0.387 0.096 1.220 0.305 

กิจการเฉพาะ
อย่าง 

623.921 0.022 4234.499 0.033 543.846 0.023 0.323 0.080 0.158 0.039 

สว่นราชการ 1596.407 0.055 4393.083 0.034 1495.756 0.064 0.735 0.182 0.336 0.084 
สบูน า้เพ่ือ
การเกษตร 

136.322 0.005 281.500 0.002 130.944 0.006 0.849 0.210 0.223 0.056 

รวม 28952.45 1.00 129033.01 1.00 23282.60 1.00 4.03 1.00 4.00 1 
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ตารางท่ี 4-6. รายได้ท่ีเรียกเก็บได้จากลกูค้าทัง้ 8 ประเภท (หนว่ย : ล้านบาท) 
 ประเภทลกูค้า รวม 

บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หนว่ย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หนว่ย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เลก็ 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

รายได้ 39318.06275 42651.03635 40011.70843 66603.9219 152616.2744 11401.90216 12441.25386 831.7901592 365875.95 
สดัสว่น 10.7% 11.7% 10.9% 18.2% 41.7% 3.1% 3.4% 0.2% 1 
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เม่ือได้สดัส่วนรายได้ท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าทัง้ 8 ประเภทแล้ว ก็จะน ารายได้รวมคา่ไฟฟ้าท่ี
เรียกเก็บจากลกูค้าทกุประเภทเป็นเงินจ านวนทัง้หมด 365,875 ล้านบาทน าไปปันส่วนตามเกณฑ์
การปันส่วนทัง้ 4 เกณฑ์โดยเร่ิมต้นให้ค่าน า้หนักสัมประสิทธ์ิของทุกเกณฑ์เท่ากันเรียกว่าวิธี 
1:1:1:1 ปันส่วนรายได้ว่าลูกค้าแตล่ะประเภทจะต้องจ่ายคา่ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าทัง้ กฟน. และ 
กฟภ. เป็นจ านวนเทา่ไรบ้าง จากนัน้จะท าการเปล่ียนคา่ตวัแปรทีละตวัแปรโดยเพิ่มจากระดบั 1 ถึง 
ระดบั 5 เพ่ือพิจารณาแนวโน้มจากการเพิ่มระดบัของแต่ละตวัแปรตวัแปรใดมีความไวส่งผลให้
ลูกค้าประเภทใดเกิดแนวโน้มท่ีจะได้รับประโยชน์จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง หรือ ตวัแปรใดมีความไว
ส่งผลให้ลูกค้าประเภทใดมีแนวโน้มต้องรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้มาก เม่ือมีการเปล่ียนระดบั
ตวัแปร ดงัตารางท่ี 4-7 และจะเห็นเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงคา่ไฟฟ้าได้ในตารางท่ี 4-8  
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ตารางท่ี 4-7. รายได้ท่ีการไฟฟ้าได้รับท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนระดบัแตล่ะเกณฑ์การปันสว่น (หนว่ย:ล้านบาท) 
Method บ้านอยูอ่าศยั 

)<150 หน่วย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอยา่ง สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

1111 34357.43123 68941.89275 52963.02381 88599.74141 144670.364 18721.14069 39806.71168 26448.59438 
2111 33509.0728 77788.25779 51871.06577 89712.67048 145921.9324 17022.03337 37078.15023 21605.71722 
3111 32943.50051 83685.83448 51143.09375 90454.6232 146756.3112 15889.29515 35259.10925 18377.13244 
4111 32539.52031 87898.38925 50623.11373 90984.58943 147352.2961 15080.19642 33959.79427 16071.00046 
5111 32236.53516 91057.80534 50233.12872 91382.06409 147799.2848 14473.37237 32985.30804 14341.40147 
1211 35577.89022 68163.44142 52468.39573 87580.36424 156185.159 18091.32116 35076.4138 21365.91439 
1311 36391.52955 67644.47387 52138.64368 86900.77946 163861.689 17671.44147 31922.88188 17977.46106 
1411 36972.7005 67273.78276 51903.1065 86415.36175 169344.9247 17371.5274 29670.35908 15557.13726 
1511 37408.57871 66995.76442 51726.45362 86051.29848 173457.3515 17146.59185 27980.96698 13741.8944 
1121 31517.20179 68306.51376 54184.695 91943.60961 151728.4009 17193.67242 37942.19323 21692.61328 
1131 29623.7155 67882.92777 54999.14246 94172.85507 156433.7588 16175.36024 36699.18094 18521.9592 
1141 28271.2253 67580.36634 55580.89064 95765.17326 159794.7288 15447.9944 35811.31501 16257.2063 
1151 27256.85764 67353.44527 56017.20178 96959.41191 162315.4562 14902.47002 35145.41556 14558.64162 
1112 36825.56009 61509.35804 53327.93873 85162.32131 124845.9639 22577.53583 49130.08947 41130.13265 
1113 38470.97934 56554.3349 53571.21535 82870.70791 111629.6971 25148.46592 55345.67467 50917.82483 
1114 39646.2788 53015.03265 53744.98436 81233.84119 102189.5065 26984.84455 59785.37838 57909.03352 
1115 40527.7534 50360.55597 53875.31112 80006.19116 95109.36361 28362.12853 63115.15616 63152.44005 
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ตารางท่ี 4-8 เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรายได้ท่ีการไฟฟ้าได้รับท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนระดบัแตล่ะเกณฑ์การปันส่วน 
Method บ้านอยูอ่าศยั 

)<150 หน่วย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอยา่ง สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

1111         
2111 -2.47  12.83  -2.06  1.26  0.87  -9.08  -6.85  -18.31  
3111 -4.12  21.39  -3.44  2.09  1.44  -15.13  -11.42  -30.52  
4111 -5.29  27.50  -4.42  2.69  1.85  -19.45  -14.69  -39.24  
5111 -6.17  32.08  -5.15  3.14  2.16  -22.69  -17.14  -45.78  
1211 3.55  -1.13  -0.93  -1.15  7.96  -3.36  -11.88  -19.22  
1311 5.92  -1.88  -1.56  -1.92  13.27  -5.61  -19.81  -32.03  
1411 7.61  -2.42  -2.00  -2.47  17.06  -7.21  -25.46  -41.18  
1511 8.88  -2.82  -2.33  -2.88  19.90  -8.41  -29.71  -48.04  
1121 -8.27  -0.92  2.31  3.77  4.88  -8.16  -4.68  -17.98  
1131 -13.78  -1.54  3.84  6.29  8.13  -13.60  -7.81  -29.97  
1141 -17.71  -1.97  4.94  8.09  10.45  -17.48  -10.04  -38.53  
1151 -20.67  -2.30  5.77  9.44  12.20  -20.40  -11.71  -44.95  
1112 7.18  -10.78  0.69  -3.88  -13.70  20.60  23.42  55.51  
1113 11.97  -17.97  1.15  -6.47  -22.84  34.33  39.04  92.52  
1114 15.39  -23.10  1.48  -8.31  -29.36  44.14  50.19  118.95  
1115 17.96  -26.95  1.72  -9.70  -34.26  51.50  58.55  138.77  
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4.1.2.1. การน าเสนอภาพรวมเม่ือเปล่ียนแปลงทีละพารามิเตอร์ 

   หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกณฑ์หรือปัจจยัแรกก็คือเปล่ียนเฉพาะ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแตล่ะประเภทลกูค้า เราจะพบว่าเม่ือท าการเปล่ียนระดบัปริมาณการใช้

ไฟฟ้าจาก 1 ไปถึง 5 ระดบัแล้วพบว่าลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศยัจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด

เพราะจะต้องรับภาระจ่ายคา่ไฟฟ้าจากเดิม 68941 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 91,057 ล้านบาท หรือ

คิดเพิ่มขึน้ถึง 32% จากตอนเร่ิมต้น ในขณะท่ีลูกค้าประเภทท่ีได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีสดุก็คือลกูค้าประเภทสูบน า้เพ่ือการเกษตรซึ่งได้รับประโยชน์เพราะจ่ายค่า

ไฟฟ้าน้อยลงจาก 26,448 ล้านบาท ลดลงเป็น 14,341 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงถึง 45.78% ดงั

แสดงให้เห็นในภาพท่ี 4-2 และ 4-3 

 

ภาพที่ 4-2. รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
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บ้านอยูอ่าศยั )>150 หน่วย/เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก 

กิจการขนาดกลาง 

กิจการขนาดใหญ่ 

กิจการเฉพาะอยา่ง 

สว่นราชการ 

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 
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ภาพที่ 4-3.เปอร์เซ็นต์รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ส าหรับปัจจยัท่ี 2 ท่ีน ามาพิจารณาการเปล่ียนแปลงก็คือปริมาณความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของลกูค้าแตล่ะประเภท ปัจจยันีเ้ป็นปัจจยัส าคญัเพราะการท าให้เกิดความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนัน้ ถ้าเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวมมากกว่าก าลงัการผลิตท่ีการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีก็จะต้องท าการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ 

ดงันัน้ลูกค้าแตล่ะประเภทควรจะได้รับรู้ว่าตนเองท า PEAK ให้เกิดขึน้เป็นปริมาณเท่าไร จากผล

การทดลองก็จะพบว่าลูกค้าประเภทกิจการขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุมากท่ีสดุคือต้องจ่ายคา่ไฟฟ้าจากเดิม 144,670 ล้านบาทเพิ่มขึน้เป็น 

174,457 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ถึง 49.9% ในขณะท่ีลกูค้าประเภทการสบูน า้เพ่ือการเกษตรก็ยงัคง

ได้รับผลประโยชน์สงูสดุก็คือจ่ายคา่ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 26,448 ล้านบาทเป็น 13,471 ล้านบาท 

หรือลดลง 48.04% ดงัแสดงให้เห็นในภาพท่ี 4-4 และ 4-5 
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ภาพที่ 4-4. รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ 

 

 

ภาพที่ 4-5. เปอร์เซ็นต์รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
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 ปัจจัยท่ี 3 ท่ีน ามาใช้พิจารณาเปล่ียนแปลงก็คือสัดส่วนการท าให้เกิด

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม ปัจจยันีพ้ิจารณาจากแนวคิดท่ีว่าในช่วงเวลาทีมีPEAKรวมสูง

ท่ีสดุ ลกูค้าแตล่ะประเภทร่วมใช้พีคไปเท่าไรบ้างก็จะต้องรับผิดชอบกนัตามสดัส่วนท่ีใช้ไป เพราะ

ถือว่ามีส่วนร่วมท าให้เกิดPEAK ตา่งจากปัจจยัท่ี 2 ท่ีเป็น PEAK สงูสดุของตวัเอง ซึ่งเราจะพบว่า

ลูกค้าประเภทกิจการขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดเพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าจากเดิม 

144,670 ล้านบาทเพิ่มขึน้เป็น 162,315 ล้านบาทหรือคิดเป็น 12.20% ในขณะท่ีลูกค้าประเภท

การสบูน า้เพ่ือการเกษตรยงัคงได้รับประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงปัจจยันีม้ากท่ีสดุ เพราะจ่ายคา่

ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 26,448 ล้านบาท เป็น 14,558 ล้านบาทหรือลดลงเป็น 44.95 % ดงัแสดงให้

เห็นในภาพท่ี 4-6 และ 4-7 

 

 

 

ภาพที่ 4-6. รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงสดัสว่นการท าให้เกิดต้องการใช้ไฟฟ้า

สงูสดุรวม 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1121 1131 1141 1151 

รา
ยไ
ด้ 
(ล้
าน

บา
ท 

เปล่ียนการท าให้เกดิความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม 

บ้านอยูอ่าศยั )<150 หน่วย/เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั )>150 หน่วย/เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก 

กิจการขนาดกลาง 

กิจการขนาดใหญ่ 

กิจการเฉพาะอยา่ง 

สว่นราชการ 

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 



   

  

67 

67 
67 

  

 

ภาพที่ 4-7. เปอร์เซ็นต์รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงการท าให้เกิดความต้องการใช้

ไฟฟ้าสงูสดุรวม 

 ส าหรับปัจจยัสุดท้ายท่ีน ามาใช้พิจารณาก็คือพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง

อ้างอิงตามมตขิอง กกพ.ท่ีต้องการให้มีการใช้ไฟฟ้ามากๆในช่วง Off-Peak และใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง

ในชว่ง On-Peak เพ่ือให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าคงท่ีในชว่งหนึง่เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้

ส ารองก าลังไฟฟ้าได้พอดีกับความต้องการใช้ไฟฟ้า เราพบว่าลูกค้าประเภทการสูบน า้เพ่ือ

การเกษตรเป็นผู้ ได้รับผลกระทบสงูสดุเพราะต้องจ่ายคา่ไฟฟ้าเพิ่มจากเดิม 26,448 ล้านบาทเพิ่ม

เป็น 63,152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 138.77% และพบว่าลูกค้าประเภทกิจการขนาดใหญ่ได้รับ

ผลประโยชน์สงูสดุคือจ่ายคา่ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 144,670 ล้านบาทเป็น 95,109 ล้านบาทหรือ

ลดลง 34.26% ดงัแสดงให้เห็นในรูปท่ี 4-8 และ 4-9 
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ภาพที่ 4-8. รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงความแตกตา่งพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 

 

 

ภาพที่ 4-9. เปอร์เซ็นต์รายได้คา่ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไปเม่ือเปล่ียนแปลงความแตกตา่งพฤตกิรรมการใช้
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  4.1.2.2. การน า เสนอแต่ละประเภทลูก ค้า เ ม่ือ เป ล่ียนแปลงทีละ

พารามิเตอร์ 

หากพิจารณาจากลูกค้าประเภทแรกคือประเภทบ้านอยู่อาศยัน้อยกว่า 

150 หนว่ยแล้วพบวา่ได้รับผลกระทบสงูสดุจากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าคือต้องจ่าย

คา่ไฟจากเดิม 34,357 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 40,527 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 17.69% และได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการเปล่ียนแปลงการแชร์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม คือจ่ายค่าไฟฟ้า

ลดลงจากเดิม 34,357 ล้านบาท ลดลงเป็น 27,256 ล้านบาทหรือลดลง 20.67% ดงัภาพ 4-10 

และ 4-11 

 
 ภาพที่ 4-10. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

บ้านอยูอ่าศยัน้อยกวา่ 150 หนว่ย 
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ภาพที่ 4-11. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

บ้านอยูอ่าศยัน้อยกวา่ 150 หนว่ย 

    ส าหรับลกูค้าประเภทบ้านอยูอ่าศยัมากกวา่ 150 หนว่ยพบว่าได้รับ
ผลกระทบสงูสดุจากการเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าคือจากเดมิต้องจา่ยคา่ไฟฟ้า 68,941
ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 91,057 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 32.08% และได้รับประโยชน์สงูสดุจากการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดมิ 68,941 ล้านบาท เป็น 50,360 ล้านบาท หรือ
ลดลง 26.95%  ดงัภาพท่ี 4-12 และ 4-13 
 

 
ภาพที่ 4-12. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทบ้านอยู่

อาศยัมากกวา่ 150 หนว่ย 
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รูปท่ี 4-13.  เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

บ้านอยูอ่าศยัมากกวา่ 150 หนว่ย 

ส าหรับลูกค้าประเภทกิจการขนาดเล็กพบว่าได้รับผลกระทบสูงสุดจาก

การเปล่ียนแปลงการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวมคือจากเดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 

52,963ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 56,017 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.77% และได้รับประโยชน์สงูสดุจาก

การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 52,963 ล้านบาท เป็น 50,233 ล้านบาท หรือ

ลดลง 5.15%  ดงัภาพท่ี 4-14 และ 4-15 
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ภาพที่ 4-14.  รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทกิจการ

ขนาดเล็ก 

 

 

 
ภาพที่ 4-15. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

กิจการขนาดเล็ก 
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   ส าหรับลกูค้าประเภทกิจการขนาดกลางพบว่าได้รับผลกระทบสงูสดุจาก
การเปล่ียนแปลงการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวมคือจากเดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 
88,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 96,959 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 9.44% และได้รับประโยชน์สงูสดุจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 88,599 ล้านบาท เป็น 80,006 ล้านบาท 
หรือลดลง 9.7%  ดงัภาพท่ี 4-16 และ 4-17 

 
ภาพที่ 4-16. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทกิจการ

ขนาดกลาง 

 

 
ภาพที่ 4-17. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

กิจการขนาดกลาง 
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ส าหรับลูกค้าประเภทกิจการใหญ่พบว่าได้รับผลกระทบสูงสุดจากการ
เปล่ียนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุคือจากเดิมต้องจ่ายคา่ไฟฟ้า 144,670 ล้านบาท เพิ่มขึน้
เป็น 173,457 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 19.9% และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 144,670 ล้านบาท เป็น 95,109 ล้านบาท หรือลดลง 
34.26%  ดงัภาพท่ี 4-18 และ 4-19 

 

 
ภาพที่ 4-18. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทกิจการ

ขนาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 4-19. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท
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ส าหรับลูกค้าประเภทกิจการเฉพาะอย่างพบว่าได้รับผลกระทบสูงสุดจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าคือจากเดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้า  18,721 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 
28,362 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 51.50% และได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าลดลงจากเดิม 18,721 ล้านบาท เป็น 14,473 ล้านบาท หรือลดลง 22.69%  ดงัภาพท่ี 4-
20 และ 4-21 

 

 
ภาพที่ 4-20. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทกิจการ

เฉพาะอยา่ง 

 
ภาพที่ 4-21. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

กิจการเฉพาะอยา่ง 
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ส าหรับลูกค้าประเภทส่วนราชการพบว่าได้ รับผลกระทบสูงสุดจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าคือจากเดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 39,806 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 
63,115 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 58.55% และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุลดลงจากเดิม 39,806 ล้านบาท เป็น 27,980 ล้านบาท หรือลดลง 29.71%  
ดงัภาพท่ี 4-22 และ 4-23 

 
ภาพที่ 4-22. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทสว่น

ราชการ 

 
ภาพที่ 4-23. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท
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ส าหรับลูกค้าประเภทสูบน า้เพ่ือการเกษตรพบว่าได้รับผลกระทบสูงสุด
จากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าคือจากเดมิต้องจา่ยคา่ไฟฟ้า 26,448 ล้านบาท เพิ่มขึน้
เป็น 63,152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 137.88% และได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุลดลงจากเดิม 26,448 ล้านบาท เป็น 13,741 ล้านบาท หรือลดลง 45.78%  
ดงัภาพท่ี 4-24 และ 4-25 

 
ภาพที่ 4-24. รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภทสบูน า้เพ่ือ

การเกษตร 

 
ภาพที่ 4-25. เปอร์เซ็นต์รายได้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ของลกูค้าประเภท

สบูน า้เพ่ือการเกษตร 
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 4.1.3. สรุปการน าเสนอความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ 

  จากการน าเสนอในหวัข้อ 4.1.2.1. ท่ีจะน าเสนอเพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงแต่ละพารามิเตอร์ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทใดได้รับผลประโยชน์ท าให้จ่ายค่าไฟฟ้าลดลง

และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใดได้รับผลกระทบสงูสดุจนท าให้จา่ยคา่ไฟฟ้าลดลงซึง่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสบู

น า้เพ่ือการเกษตรได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเปล่ียนแปลงถึง  3 พารามิเตอร์ด้วยกนั และกิจการ

ขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ ส าหรับในหวัข้อ 

4.1.2.2. จะแยกพิจารณาไปท่ีแตล่ะประเภทลูกค้าว่า ลูกค้าประเภทใด ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

การเปล่ียนพามิเตอร์ตวัใหน และ เกิดผลกระทบสงูสดุจากการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ตวัใด จาก

สองมมุมองนีท้ าให้เราพบวา่จะมีผู้ ท่ีได้รับประโยชน์สงูสดุและผู้ ท่ีเกิดผลกระทบสงูสดุเสมอไม่ว่าจะ

เปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ตวัใดในระดบัใดก็ตาม ดงันัน้จึงเกิดแนวคิดท่ีว่าควรจะน ารายได้ผู้ ท่ีได้รับ

ประโยชน์สูงสุดบางส่วนไปอุดหนุนให้กับรายได้ของลูกค้าของลกูค้าท่ีเกิดผลกระทบมากท่ีสุดใน

สดัสว่นท่ีพอเหมาะ เพ่ือให้ผู้ ได้รับประโยชน์ไมไ่ด้รับประโยชน์มากเกินไปและผู้ เสียประโยชน์ไม่เกิด

ผลกระทบมากจนเกินไป ในขณะท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอ่ืนๆ ก็จะด าเนินการไปในแนวทางเดิมคือเรียก

เก็บคา่ไฟฟ้าให้เป็นไปตามท่ีเกิดขึน้จริง เพราะหลกัเกณฑ์ทัง้4 ท่ีน ามาพิจารณาปันส่วนต้นทนุนัน้มี

ความเหมาะสมและท าให้การตัง้ราคาคา่ไฟฟ้าโดยใชเกณฑ์ทัง้ 4 สะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้

จากผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทจริงๆ แตถ้่าต้องการทราบว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมจะมีอตัราส่วนเท่าไรก็

จะต้องท าการตัง้เป้าหมายของการหาเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ซึง่จะกลา่วตอ่ไปในหวัข้อ 4.1.4 ตอ่ไป 
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4.1.4. ผลการทดลองการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในแต่ละเกณฑ์การปันส่วน 

  การจะหาอตัราสว่นท่ีเหมาะสมในแตล่ะเกณฑ์การปันสว่นน้นจะต้องพิจารณาหาว่าเหมาะสมส าหรับเป้าหมายใด ซึง่เป้าหมายท่ีทางผู้วิจยั
ก าหนดก็คือความสามารถในการจา่ยคา่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท ซึง่จะพิจารณาจากหนว่ยไฟฟ้าท่ีใช้ไปวา่ประเภทใดเป็นผู้ ท่ีใช้ไฟฟ้ามากท่ีสดุก็จะ
ถือวา่มีความสามารถในการจา่ยคา่ไฟฟ้ามากท่ีสดุ และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีจา่ยคา่ไฟฟ้าน้อยท่ีสดุก็จะมีความสามารถในการจา่ยคา่ไฟฟ้าน้อยท่ีสดุดงัแสดง
ให้เห็นในตารางท่ี 4-9 

 
ตารางท่ี 4-9. หนว่ยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแตละประเภท (ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง) 
 ประเภทลกูค้า รวม 

บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หนว่ย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หนว่ย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เลก็ 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

หน่วยที่ใช้ 13238.941 14405.389 13042.71 22844.26 53722.97 4111.12 4342.31 281.5 125989.2 
ล าดบัความสามารถ
ในการจา่ย 4 3 5 2 1 7 6 8 

 

 

  จากนัน้จะน ามาท าการวิเคราะห์ความไวตอ่การเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์โดยพิจารณาจากล าดบัคา่ไฟฟ้าท่ีต้องจา่ยท่ีเปล่ียนแปลงไป

เม่ือท าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ ดงัแสดงในตารางท่ี  4-10
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ตารางท่ี 4-10 การเปล่ียนแปลงของล าดบัความสามารถในการจา่ยคา่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทเม่ือเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์ 
Method บ้านอยูอ่าศยั 

)<150 หน่วย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ความ
เปลี่ยนแปลง 

ล าดบัท่ีควรจะเป็น 4 3 5 2 1 7 6 8 - 
1111 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

2111 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

3111 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

4111 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

5111 6 3 4 2 1 7 5 8 4 

1211 5 3 4 2 1 8 6 7 4 

1311 5 3 4 2 1 8 6 7 4 

1411 5 3 4 2 1 7 6 8 2 

1511 5 3 4 2 1 7 6 8 6 

1121 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

1131 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

1141 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

1151 6 3 4 2 1 8 5 7 6 

1112 7 3 4 2 1 8 5 6 8 

1113 7 3 4 2 1 8 5 6 8 

1114 7 4 3 2 1 8 5 6 10 

1115 7 4 3 2 1 8 6 5 6 
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เราสามารถสรุปได้ว่าเม่ือท าการพิจารณาความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์
หากพิจารณาจากล าดบัความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้า จะพบว่าอัตราส่วนเกณฑ์ 1:4:1:1 มี
ความเหมาะสมมากท่ีสุดเพราะล าดบัความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้ามีความ
เปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุดคือ กิจการขนาดเล็กท่ีควรจะเป็นล าดบัท่ี 5 เป็นล าดบัท่ี 4 และผู้ ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยูอ่าศยัน้อยกว่า 150 หน่วยท่ีควรจะเป็นล าดบัท่ี 4 เป็นล าดบัท่ี 5 นอกเหนือจากนัน้
ล าดบัตรงกนัหมด 

4.2. การวัดผลแบบจ าลอง 

 หลังจากแยกประเภทต้นทุนท่ีจะน ามาใช้ปันส่วนและพบว่าจะใช้แบบจ าลองเกณฑ์ 
1:4:1:1 มีความเหมาะสมท่ีสดุเม่ือต้องการให้ล าดบัความสามารถในการจ่ายคา่ไฟฟ้าใกล้เคียงกบั
ความจริงแล้วก็จะต้องท าการวัดผลว่าแบบจ าลองนัน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้มากน้อย
เพียงใด เม่ือน ารายได้ท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทจ่ายให้กบั กฟภ. และ กฟน. รวมกนัแล้วหารด้วย
หนว่ยการใช้ไฟฟ้าท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทใช้แล้วน าไปบวกกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุ 5.03 
% ท่ีทาง กกพ. ก าหนดไว้ก็จะได้รายได้ท่ีการไฟฟ้าได้รับต่อหน่วยแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าดงั
ตารางท่ี 4-11 ได้ราคาต่อหน่วยรวม 2.90 บาทต่อหน่วย และถ้าน าไปคิดตามวิธี 1:4:1:1 ก็จะ
ได้ผลดงัตารางท่ี 4-12 ได้ราคาตอ่หน่วยรวม 2.88 บาทตอ่หน่วย จะเห็นว่าจากตารางท่ี 4-11 และ 
4-12 จะได้รายได้คา่ไฟฟ้าตอ่หน่วยท่ีใช้แยกตามประเภทลกูค้าท่ีมีคา่ใกล้เคียงกนัยกเว้นประเภท
การสูบน า้เพ่ือการเกษตรท่ีจะมีความแตกต่างกนัมากอาจจะมาจากสดัส่วนในการปันต้นทุนด้วย
วิธี 1:4:1:1 นัน้ท าให้ลูกค้าประเภทสบูน า้เพ่ือการเกษตรมีรายได้ท่ีเพิ่มในขณะท่ีหน่วยการใช้คงท่ี 
เม่ือเทียบกันระหว่างตารางที 4-11 และ 4-12 จึงมีความต่างกันมากแต่เม่ือพิจารณาภาพรวม
ลกูค้าทกุประเภทถือวา่ใกล้เคียงกนัดงันัน้ และเม่ือน าต้นทนุสว่นท่ีจะน ามาพิจารณาในการปันส่วน
ตามวิธี 1:4:1:1 ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือน าเสนอแนวทางในการปันส่วนต้นทุนท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด และ การแชร์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรวม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยัท่ีต้องการน าเสนอเกณฑ์การปันส่วนต้นทนุค่าไฟฟ้าท่ีสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงส าหรับเป็น
แนวทางการก าหนดราคา่ค่าไฟฟ้าแล้วการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์
ในเนือ้หาข้างต้นถือวา่วิธี 1:4:1:1 เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัความสามารถในการจ่ายคา่ไฟฟ้าของผู้ ใช้
ไฟฟ้า เพ่ือน าไปสูก่ารปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าตอ่ไปดงัภาพท่ี 4-26  
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ตารางท่ี 4-11. รายได้ท่ีกฟน.และกฟภ.ได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หนว่ยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุ (หนว่ย : ล้านบาท) 
 ประเภทลกูค้า รวม 

บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หนว่ย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หนว่ย/

เดือน( 

กิจการขนาด
เลก็ 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

39318.06 42651.04 40011.71 66603.92 152616.27 11401.90 12441.25 831.79 365875.95 

หนว่ย
(G.Mwh) 

13238.94 14405.39 13042.71 22844.26 53722.97 4111.12 4342.31 281.50 125989.20 

รายได้/หนว่ย 2.97 2.96 3.07 2.92 2.84 2.77 2.87 2.95 2.90 
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ตารางท่ี 4-12. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:4:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:4:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หนว่ย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หนว่ย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เลก็ 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลติและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหนา่ยไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หนว่ยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:4:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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ตารางท่ี 4-13.  รายได้ตอ่หนว่ยท่ีการไฟฟ้าได้รับเม่ือท าการเปล่ียนคา่น า้หนกัตวัแปรในแตล่ะเกณฑ์ (บาทตอ่หนว่ย) 
 
Method บ้านอยูอ่าศยั 

)<150 หน่วย/
เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
)>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอยา่ง สว่นราชการ สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

1111 2.15 3.60 3.14 2.85 1.92 4.34 7.39 81.94 

2111 2.10 4.01 3.09 2.88 1.93 4.06 6.97 70.30 

3111 2.07 4.29 3.05 2.91 1.94 3.87 6.69 62.54 

4111 2.05 4.49 3.02 2.92 1.95 3.74 6.48 56.99 

5111 2.04 4.64 3.00 2.93 1.96 3.64 6.33 52.83 

1211 2.21 3.56 3.12 2.82 2.06 4.23 6.66 69.72 

1311 2.25 3.54 3.10 2.80 2.16 4.17 6.17 61.57 

1411 2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 

1511 2.30 3.51 3.08 2.78 2.28 4.08 5.55 51.39 

1121 2.00 3.57 3.21 2.95 2.01 4.09 7.10 70.51 

1131 1.90 3.55 3.25 3.02 2.07 3.92 6.91 62.88 

1141 1.84 3.53 3.28 3.06 2.11 3.80 6.77 57.44 

1151 1.78 3.52 3.30 3.10 2.14 3.71 6.67 53.35 

1112 2.27 3.25 3.16 2.75 1.67 4.97 8.85 117.24 

1113 2.36 3.02 3.18 2.68 1.50 5.40 9.82 140.77 

1114 2.42 2.85 3.18 2.63 1.38 5.70 10.51 157.58 

1115 2.46 2.72 3.19 2.60 1.29 5.93 11.03 170.18 
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ภาพที 4-26 การปันสว่นต้นทนุคา่ไฟฟ้าประเภทท่ีรับตามภาระการใช้ก าลงัไฟฟ้าแยกตามประเภท

ผู้ใช้ไฟฟ้าตามวิธี 1:4:1:1 

 แต่เม่ือพิจารณาแล้วการใช้ความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้า

ของผุ้ ใช้ไฟฟ้ายังเป็นตวัวัดท่ีไม่เหมาะสมถ้าต้องการวดัความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้าจริงๆ

อาจจะต้องมีการท าแบบส ารวจ หรือ งานวิจยัเพิ่มเติม ดงันัน้ผู้ วิจยัจะน าวิธีการคิดค่าไฟฟ้าท่ีได้

จากแต่ละอัตราส่วนดงัแสดงในตารางท่ี 4-13 ซึ่งแสดงวิธีการคิดอย่างละเอียดในภาคผนวก ข 

พบว่าอตัราส่วน 1:5:1:1 ผุ้ ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน า้เพ่ือการเกษตรจะได้รับผลกระทบจากการต้อง

ช าระค่าไฟฟ้าต่อหน่วยน้อยท่ีสุด ซึ่งจากแนวโน้มถ้าเพิ่มค่าน า้หนักให้กับเกณฑ์ในเร่ือง PEAK 

มากๆก็จะช่วยให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน า้เพ่ือการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยลงจนเหมาะสม
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้านัน้มีสาเหตมุาจากการท่ีการคิดค่าไฟฟ้า
แบบอัตราปกตินัน้ไม่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของการท าให้เกิด PEAK โดยท่ี PEAK นัน้มี
ความส าคญัในแง่ท่ีว่าเม่ือเกิด PEAK มากๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องท าการส ารองก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้เงินลงทุนสงูและมีระยะเวลาท่ียาวนาน หรือ การ
ซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ  โดยการตัง้ราคาค่าไฟฟ้าเป็นการตัง้ราคาด้วยวิธีบวกเพิ่มจากต้นทุน 
(COST- PLUS PRICING) หรือการตัง้ราคาท่ีใช้ต้นทนุเป็นฐานแล้วบวกเพิ่มกบัก าไรท่ีต้องการท่ี
ทางกกพ. ก าหนดท่ีเรียกว่าอตัราผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนของนโยบายท่ีเรามาสามารถ
ควบคมุได้ แตใ่นส่วนของต้นทนุนัน้มีแนวคิดท่ีจะแบง่ต้นทนุออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือต้นทนุใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการท าให้เกิด PEAK และ ต้นทนุสว่นท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้ารับภาระเท่ากนั โดยต้นทนุส่วน
ท่ีท าให้เกิด PEAK จะน ามาเข้าสูก่ารปันสว่นตามเกณฑ์ท่ีทางผู้วิจยัได้ก าหนดขึน้ 4 เกณฑ์โดยแบง่
ออกเป็น 2 มุมมอง มุมมองแรกจะเก่ียวกับการคิดราคาค่าไฟฟ้าอัตราปกติ ซึ่งมี 1 เกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดทัง้ปีของผู้ ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท มมุมองท่ีสองคือการคิด
ราคาค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาการใช้ (TOU) มี 3 เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องคือ ความต้องการไฟฟ้า
สงูสดุของแตล่ะประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า,สดัสว่นการท าให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมสงูสดุและความ
แตกตา่งของพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าเทียบกบัมติของกกพ.  

 จากนัน้ให้คา่น า้หนกัของทัง้ 4 เกณฑ์เท่าๆกนัคือ 1 ออกมาเป็นรูปแบบ 1:1:1:1 แล้วน าไป
ท าการทดสอบความไวตอ่การเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์โดยพิจารณาท่ีการเปล่ียนแปลงของคา่
ไฟฟ้าท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภทต้องจา่ยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเปล่ียนพารามิเตอร์ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงภาพรวมของการเปล่ียนแปลงทีละเกณฑ์ว่าผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทใดได้รับประโยชน์สงูสดุและ
ประเภทใดเกิดผลกระทบสูงสุดจากการเปล่ียนแปลงเกณฑ์นัน้ๆโดยก าหนดการเปล่ียนแปลง
เกณฑ์ละ 1 ถึง 5 โดยเพิ่มทีละ 1 คา่น า้หนกั  เพ่ือดแูนวโน้มของการเปล่ียนแปลงในแตล่ะเกณฑ์  
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จากนัน้จงึท าการก าหนดสมมตุิฐานของเป้าหมายเพ่ือหาอตัราส่วนของเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
กบัเป้าหมายนัน้ๆ ซึ่งก าหนดพิจารณาท่ีความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้า โดยพิจารณาจากการ
เรียงล าดับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทว่าประเภทใดใช้หน่วยมากก็มี
ความสามารถในการจา่ยคา่ไฟฟ้ามากโดยเรียงเป็นล าดบั 1 ถึง 8 และน าอตัราส่วนต้นทนุคา่ไฟฟ้า
ของลกูค้าแตล่ะประเภทท่ีได้จากเกณฑ์การปันสว่นต้นทนุด้วยวิธี 1:1:1:1 มาท าการวิเคราะห์ความ
ไวตอ่การเปล่ียนแปลงของเกณฑ์ท่ีเปล่ียนไป เราสามารถสรุปได้ว่าเม่ือท าการพิจารณาความไวตอ่
การเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์หากพิจารณาจากล าดบัความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้า จะ
พบว่าอตัราส่วนเกณฑ์ 1:4:1:1 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุเพราะล าดบัความสามารถในการจ่าย
คา่ไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้ามีความเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุดคือ กิจการขนาดเล็กท่ีควรจะเป็นล าดบัท่ี 5 
เป็นล าดบัท่ี 4 และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยูอ่าศยัน้อยกว่า 150 หน่วยท่ีควรจะเป็นล าดบัท่ี 4 เป็น
ล าดบัท่ี 5 นอกเหนือจากนัน้ล าดบัตรงกนัหมด 

แต่การใช้เกณฑ์ ความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้าโดยการวัดจากหน่วยใช้ไฟฟ้าท่ีผู้ ใช้
ไฟฟ้าใช้นัน้ยงัไมแ่มน่ย านกั ต้องมีการท าการส ารวจหรือวิจยัตอ่ไป เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมผู้วิจยัจึง
ท าการวดัผลโดยเทียบจากคา่ไฟฟ้าท่ีผู้ ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายการไฟฟ้าในแตล่ะอตัราส่วนท่ีผู้วิจยัได้ท า
การเปล่ียนค่าน า้หนักแต่ละตวัแปรเพ่ือดูผลกระทบซึ่งผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน า้เพ่ือการเกษตร 
ได้รับผลกระทบมากท่ี จะได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดเม่ือท าการเพิ่มค่าน า้หนกัของเกณฑ์ในด้าน 
PEAK เชน่ อตัราสว่น 1:5:1:1 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสบูน า้เพ่ือการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยท่ีสดุคือ 
51.39 บาทต่อหน่วย ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบน้อยลงเร่ือยๆเม่ือท าการเพิ่มค่าน า้หนัก
ให้กบัเกณฑ์ของ PEAK ส าหรับวิธีคดิอยา่งละเอียดแสดงให้เห็นในภาคผนวก ข  
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5.2. ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย 

ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบในการท าวิจยัครัง้นี ้ก็คือข้อมลูในการคิดต้นทนุของการไฟฟ้าทัง้ 
3 แห่ง (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) นัน้มีจ ากดัและไม่มีการเปิดเผยวิธีการคิดต้นทนุรวมถึงวิธีการปัน
สว่นต้นทนุวา่ปันอยา่งไรแบง่ต้นทนุประเภทใดเป็นต้นทนุทางตรง และ ทางอ้อม ดงันัน้ผู้ท าวิจยัจึง
ต้องใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่ คือ ต้นทุนท่ีสามารถจ าแนกได้จากรายงานประจ าปี รวมถึงการ
ตัง้สมมตฐิานขึน้มาในการท าวิจยั ซึง่ข้อจ ากดัเหล่านีท้ าให้ผลลพัธ์ท่ีได้อาจจะมีความคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริงไปบ้าง  

การให้ความรู้เร่ืองการปันส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้าว่าผู้ ใช้ไฟฟ้า
ประเภทใดเป็นผู้ท าให้เกิด PEAK มากท่ีสดุหรือมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไม่ตรงตามมติ กกพ. มาก
ท่ีสดุก็ถือเป็นอีกเร่ืองท่ีเป็นข้อจ ากดัเพราะปัจจบุนัมีผู้ ใช้ไฟฟ้าทัว่ประเทศถึง เกือบ 20 ล้านรายทัว่
ประเทศ และผู้ ใช้ไฟฟ้าก็ยงัมีระดบัความรู้ท่ีหลากหลายแตกตา่งกัน จึงมีความเข้าใจเร่ืองการปัน
ส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการให้ความรู้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ให้รับภาระค่าไฟฟ้าในส่วนท่ีสามารถรับได้ 
และการไฟฟ้าได้ส ารองก าลงัการผลิตให้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ไฟฟ้า จะได้ไม่ต้องลงทนุสร้าง
โรงไฟฟ้าบอ่ยเกินไปหรือซือ้จากตา่งประเทศมากเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น 
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5.3. ข้อเสนอแนะ 
 หากต้องการให้ผลลัพธ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ ใช้ไฟฟ้ามี
ความแมน่ย ามากขึน้รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้ใกล้เคียงความจริงยิ่งขึน้ก็ควรท่ีจะหา
ข้อมลูโครงสร้างคา่ใช้จ่ายโดยละเอียดของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งให้ละเอียดมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะแยก
คา่ใช้จ่ายทางอ้อมท่ีเก่ียวกับการท าให้เกิด PEAK จะน ามาปันส่วน ซึ่งการเก็บราคาค่าไฟฟ้าแบบ 
TOU ท่ีสามารถตรวจจบั PEAK ได้นัน้ ปัจจบุนั (พ.ศ.2555) ถกูบงัคบัใช้เฉพาะผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดใหญ่ แตย่งัเป็นอตัราเลือกส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืนอยู่ (ท่ีมา: PEA,MEA) 

งานวิจัยฉบบันีใ้ห้ผลการวิจัยท่ีอาจจะเป็นการเหมารวมเกินไป เช่นผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดใหญ่ท าให้เกิด PEAK สูงสุดก็จริง แต่บางรายก็อาจจะไม่ท าให้เกิด PEAK ดังนัน้
ระบบมิเตอร์อจัฉริยะท่ีสามารถวดัคา่ไฟฟ้ารายบคุคลโดยรายงานตามเวลาท่ีใช้จริง ( Real Time) 
ก็อาจจะชว่ยท าให้เก็บข้อมลูและท าให้งานวิจยัมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

มิเตอร์อจัฉริยะ (Digital Smart Meter) เป็นเคร่ืองวดัท่ีสามารถติดตอ่ส่ือสารได้สองทาง 
(Two Way Communication) โดยการไฟฟ้าจะส่งข้อมูลราคาค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาท่ีสะท้อน
ต้นทนุการผลิต (Dynamic Tariff) ไปให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าทราบ ท าให้มีทางเลือกในการบริหารจดัการใช้
พลงังานไฟฟ้าภายในบ้านหรือสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ตามมาตรการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าเพ่ือลดคา่ไฟฟ้า (Demand Response) โดยจดัการให้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบาง
ประเภทท างานในช่วงเวลาท่ีคา่ไฟฟ้าถูก การหยดุการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็น การจ่ายไฟฟ้า
จากอปุกรณ์ส ารองพลงังาน (Energy Storage) เช่น แบตเตอร่ีจากรถไฟฟ้า ในช่วงเวลาท่ีคา่ไฟฟ้า
แพง เป็นต้น รวมทัง้การไฟฟ้ายงัสามารถสง่ข่าวแจ้งให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้าถึงช่วงเวลาท่ีจะงด
การจา่ยไฟ หรือข้อมลูจากระบบบริหารไฟฟ้าขดัข้อง และบริการข่าวสารอ่ืนๆ ท่ีต้องการแจ้งให้ผู้ ใช้
ไฟทราบในทางกลบักันการไฟฟ้าจะรับข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนมาประมวลผล 
เพ่ือพิมพ์บิลคา่ไฟฟ้า ข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาตา่งๆ  (Load Profile) เพ่ือใช้ใน
การบริหารจดัการโครงขา่ยไฟฟ้า การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า การวางแผนปรับปรุงโครงข่าย
ไฟฟ้าให้เพียงพอ มีความมัน่คงสงู ตลอดจนข้อมลูแจ้งกระแสไฟฟ้าขดัข้องจากมิเตอร์อจัฉริยะ ท่ี
จะส่งข้อมูลไปยังระบบบริหารกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่านเครือข่ายส่ือสารโดยอัตโนมัติ เม่ือไม่มี
แรงดนัไฟฟ้าท่ีมิเตอร์ [21] 
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พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าที่เกดิขึน้จริงของผู้ใช้ไฟฟ้าเทียบกับมตทิี่กกพ.ก าหนด 
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ภาพที่ ก-1. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทบ้านอยู่อาศยัใช้ไฟฟ้าน้อยกวา่150หนว่ย

เทียบกบัมต ิกกพ. 
 
 

 
ภาพที่ ก-2. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทบ้านอยู่อาศยัใช้ไฟฟ้ามากกว่า150หนว่ย

เทียบกบัมต ิกกพ. 
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ภาพที่ ก-3. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทกิจการขนาดเล็กเทียบกบัมติ กกพ. 

 

ภาพที่ ก-4. พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทกิจการขนาดกลางเทียบกบัมติ กกพ. 
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ภาพที่ ก-5.พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทกิจการขนาดใหญ่เทียบกบัมติ กกพ. 

 
 

 
ภาพที่ ก-5.พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทกิจการเฉพาะอย่างเทียบกบัมต ิกกพ. 
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ภาพที่ ก-7.พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทสว่นราชการเทียบกบัมติ กกพ. 

 
 

 
ภาพที่ ก-8.พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าประเภทสบูน า้เพ่ือการเกษตรเทียบกบัมต ิกกพ. 
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ภาคผนวก ข 

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยตามการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ 
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ตารางท่ี ข-1. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:4:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 



100 
 

  

100 
100 

ตารางท่ี ข-2. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 2:1:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

2:1:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
2:1:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



101 
 

  

101 
101 

ตารางท่ี ข-3. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 3:1:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

3:1:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
3:1:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



102 
 

  

102 
102 

ตารางท่ี ข-4. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 4:1:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

4:1:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:4:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



103 
 

  

103 
103 

ตารางท่ี ข-5. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 5:1:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

5:1:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
5:1:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



104 
 

  

104 
104 

ตารางท่ี ข-6. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:2:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:2:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:2:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



105 
 

  

105 
105 

ตารางท่ี ข-7. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:3:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:3:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:3:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



106 
 

  

106 
106 

ตารางท่ี ข-8. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:4:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:4:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:4:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



107 
 

  

107 
107 

ตารางท่ี ข-9. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:5:1:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:5:1:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:5:1:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 

 

 

 

  



108 
 

  

108 
108 

ตารางท่ี ข-10. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:2:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:2:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:2:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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109 
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ตารางท่ี ข-11. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:3:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:3:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:3:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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110 
110 

ตารางท่ี ข-12. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:4:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:4:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:4:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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ตารางท่ี ข-13. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:5:1 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:5:1 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:5:1 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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112 
112 

ตารางท่ี ข-14. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:1:2 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:1:2 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:1:2 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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113 
113 

ตารางท่ี ข-15. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:1:3 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:1:3 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:1:3 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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ตารางท่ี ข-16. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:1:4 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:1:4 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:1:4 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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ตารางท่ี ข-17. คา่ไฟฟ้าท่ีได้รับจากผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ 8 ประเภทตอ่หน่วยรวมกบัอตัราผลตอบแทนการลงทนุคดิตามวิธี 1:1:1:5 (หนว่ย : ล้านบาท) 

1:1:1:5 
 ประเภทลกูค้า  รวม 
บ้านอยูอ่าศยั 
)<150 หน่วย/

เดือน( 

บ้านอยูอ่าศยั 
(>150 หน่วย/
เดือน( 

กิจการขนาด
เล็ก 

กิจการขนาด
กลาง 

กิจการขนาด
ใหญ่ 

กิจการเฉพาะ
อยา่ง 

สว่นราชการ 
สบูน า้เพื่อ
การเกษตร 

ต้นทนุการผลิตและสง่ไฟฟ้าของ EGAT 
ปันสว่น 25594.67 46570.86 35930.38 59821.79 117230.50 12025.59 20539.56 10769.56 328482.91 
รับภาระเทา่กนั 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 4250.44 34003.49 
ROIC 6.3% 31725.35 54023.04 42712.20 68108.77 129134.23 17301.42 26351.77 15966.26 385323.04 
ต้นทนุการจ าหน่ายไฟฟ้าของ PEA  และ MEA 
PEA ปันสว่น 15294.68 27829.49 21471.02 35747.88 70053.77 7186.17 12273.89 6435.60 196292.49 
MEA ปันสว่น 8807.47 16025.66 12364.13 20585.49 40340.60 4138.17 7067.94 3705.95 113035.42 
รับภาระเทา่กนั 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 6022.69 48181.49 
ROIC 5.03% 31640.12 52386.69 41862.68 65492.56 122272.84 18219.58 26640.35 16977.30 375492.12 
หน่วยที่ใช้ 27788.12 30236.46 27376.24 47949.39 112762.83 8629.11 9114.37 590.86 264447.38 
ราคาตามวิธี 
1:1:1:5 

2.28 3.52 3.09 2.79 2.23 4.12 5.81 55.76 2.88 
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ประวัตผู้ิเขียนวิทยานิพนธ์ 

นายอรุณฤทธ์ิ ตระการไพบูลย์ เกิดเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2530 ท่ีกรุงเทพมหานคร ส าเร็จ
การศึกษาระดบัประถมศกึษาจากโรงเรียนสายน า้ทิพย์ ระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรียนปทมุคงคา 
และระดับปริญญาบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2551 และเข้าศึกษาตอ่ในหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา 2552 
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