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ฑ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

สัญลกัษณ  หนวย  
 

x  ระยะในแนวแกน x  m 

r  ระยะในแนวรัศมี m 

Z  ระยะหางจากระดับอางอิง  m 

d  เสนผานศูนยกลางของขนาดรูร่ัว  mm 

T     อุณหภูมิ K 

1T    อุณหภูมิที่ตําแหนงอางอิง 1 K 

2T  อุณหภูมิที่ตําแหนงอางอิง 2 K 

NT  อุณหภูมิสัมบูรณของอากาศขณะอยูในทอ K 

1A  พื้นที่หนาตัดที่ตําแหนงอางอิง 1 m2 

0A     พื้นที่ของชองเปด m2 

V  ปริมาตรทั้งหมดของระบบอากาศอัด m3 

V  ปริมาณของของไหลในกระบอกตวง  l 

V  ปริมาณของของไหลในถุง  l 

t  เวลา sec 

1t  เวลาเฉล่ียที่เคร่ืองอัดอากาศทํางาน sec 

2t  เวลาเฉล่ียที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน sec 

P  ความดัน kPa 

1P  ความดันที่ตําแหนงอางอิง 1 kPa 

2P  ความดันที่ตําแหนงอางอิง 2 kPa  

NP  ความดันอากาศสัมบูรณขณะอยูในทอ kPa  

gageP  คาความดันของอากาศอัดที่อานจากเกจวัดความดัน bar  

loadfullP  กําลังไฟฟาเฉลี่ยที่เคร่ืองอัดอากาศทํางานเมื่อโหลดเต็มที่  kW 

loadunP  กําลังไฟฟาเฉล่ียที่เคร่ืองอัดอากาศทํางานเม่ือไรโหลด kW 

leakP  กําลังไฟฟาเฉล่ียที่เกิดจากการร่ัวซึม  kW  

V  ความเร็ว m/s 

1V  ความเร็วที่ตําแหนงอางอิง 1 m/s 

2V     ความเร็วที่ตําแหนงอางอิง 2 m/s  
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สัญลกัษณ  หนวย  
 

u  ความเร็วในระนาบแกน x  m/s  

ν  ความเร็วในระนาบแกน y  m/s  

ν  ความเร็วในระนาบรัศม ี m/s  

( )xu0  ความเร็วในแนวแกน x  m/s  

1u  คาความเร็วทีตํ่าแหนงอางอิง 1 m/s 

2u  คาความเร็วทีตํ่าแหนงอางอิง 1 m/s 

clu  คาความเร็วบนแนวแกน x ( r =0 ) m/s 

0u  คาความเร็วทีร่ะยะ x=0 m/s 

l                       อัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด                                         l/s 

m&  อัตราการไหล kg/s 

υ  ความหนืด m2/s 

Q  อัตราการไหล m3/s 

Q  อัตราการไหล l/s 

m&  อัตราการไหล kg/s  

F  อัตราการจายอากาศอัด m3/s   

F&  คาของแรงผลักดัน  kg/s2  

γ  น้ําหนกัจําเพาะ kN/m3 

ρ  ความหนาแนน kg/m3 

v  ปริมาตรจําเพาะ m3/kg 

w  งานของเคร่ืองอัดอากาศ kJ/kg 

sw  งานของเคร่ืองอัดอากาศแบบกระบวนการไอเซนโทรปก kJ/kg  

aw  งานของเคร่ืองอัดอากาศแบบกระบวนการจริง kJ/kg  

1h    เอนทัลปที่สภาวะทางเขาของกระบวนการอัด kJ/kg  

sh 2   เอนทัลปที่สภาวะทางออกของกระบวนการอัด kJ/kg  

                         แบบไอเซนโทรปก  

ah 2  เอนทัลปที่สภาวะทางออกของกระบวนการอัดจริง kJ/kg  

R      คาคงที่ของแกส kJ/kg·K 

DC  คาสัมประสิทธิ์ของการร่ัวซึม -  
∗C  คาคงตัวของการไหลวิกฤต -  
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สัญลกัษณ  หนวย  
 

Z  ตัวประกอบในการอัดอากาศ -  

k                      อัตราสวนความรอนจําเพาะ       -  

Ma                   มัคนัมเบอร       -  

 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสาํคัญและที่มาของวิทยานิพนธ 
 

ระบบอากาศอัดในปจจุบันนี้ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงออกมามากมายหลายแบบ และมีการ

นํามาใชงานกันอยางแพรหลาย กวางขวางมากข้ึน โดยสวนมากจะมีการนําไปใชงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนําระบบอัดอากาศไปเกี่ยวของ ไดแก 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมยางและพลาสติก เปน

ตน จะเห็นไดวาสามารถนําระบบอากาศอัดไปใชกับอุตสาหกรรมไดเกือบทุกประเภท โดยจะ

นําไปใชกับอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ตองการอากาศอัดในการทํางาน เชน การฉีดพนสี การฉีดลาง

ทําความสะอาด การขันยึดสกรู การฉีดข้ึนรูปพลาสติก และระบบนิวเมติก  เปนตน ระบบอากาศ

อัดนั้นจะใชกําลังไฟฟาในการผลิตอากาศอัด ซึ่งสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในระบบอากาศอัด

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยแลว จะมีสัดสวนการใชพลังงาน

ไฟฟาดังแสดงในรูปที่ 1.1  
 

 
รูปที่ 1.1 กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังไฟฟาในระบบตางๆของโรงงานโดยเฉล่ีย  

( กระทรวงพลังงาน ,2548 ) 
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จากรูปที่1.1 จะสังเกตไดวาการใชพลังงานไฟฟาในระบบอากาศอัดของโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเฉล่ียประมาณ 10% ของการใชงานไฟฟาทั้งโรงงานนั้นเปนสัดสวนที่มาก จึงแสดงวามีการใช

งานระบบอากาศอัดในสัดสวนที่มากเชนกัน ซึ่งสาเหตุที่มีการนําระบบอากาศอัดไปใชอยาง

กวางขวางนี้เนื่องจาก อากาศเปนพลังงานสะอาดไมติดไฟจึงมีความปลอดภัย มีความรวดเร็วใน

การทํางาน การสงจายอากาศอัดไปยังสวนตางๆของโรงงานทําไดงาย การเตรียมการและเก็บ

รักษาไมยุงยาก สามารถควบคุมความดันและอัตราไหลไดสะดวกรวดเร็ว ราคาถูก แตก็ยังคงมี

ปญหาตางๆเกิดข้ึนบาง ไดแก ความชื้นในระบบ มีเสียงดัง การเคลื่อนที่ของอากาศอัดไมสม่ําเสมอ 

ใชเนื้อที่ในการติดต้ังมาก แตปญหาหลักที่สําคัญนํามาซึ่งการสูญเสียพลังงานสวนใหญของระบบ

อากาศอัด คือ ปญหาการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด ปญหานี้เปนปญหาที่สามารถเกิดข้ึนไดงาย

และเกิดข้ึนกับอุปกรณในระบบอากาศอัดเกือบทุกชนิด เพราะระบบอากาศอัดเปนระบบที่มีอากาศ

อัดความดันสูงเมื่อมีรูร่ัวเกิดข้ึนในระบบ ก็จะเกิดการร่ัวซึมอยางรวดเร็ว และรูร่ัวก็สามารถเกิดข้ึน

ไดงายกับทุกอุปกรณ เชน ทอลม หัวฉีดลม วาลว และขอตอในระบบ เปนตน สําหรับระบบที่ไมมี

การบํารุงรักษาที่ดีจะมีการสูญเสียเนื่องจากการร่ัวซึมนี้ประมาณ 20-40% แตระบบอากาศอัดที่มี

การบํารุงรักษาที่ดีจะมีการร่ัวซึมประมาณ 5% ของปริมาณอากาศที่อัดทั้งหมดในระบบ เม่ือเทียบ

ปริมาณการสูญเสียออกมาเปนคาใชจายจะแสดงดังรูปที่ 1.2 

 

 
 รูปที่ 1.2 แสดงการสูญเสียเนื่องจากการร่ัวซึมของอากาศอัด ( วงกต วงศอภัย,2549 ) 
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จากตารางในรูปที่ 1.2 จะเห็นไดวาคาใชจายที่ตองสูญเสียเนื่องจากการรั่วซึมนั้นมีจํานวน

มาก ดังนั้นปญหาการร่ัวซึมนี้จึงเปนปญหาที่นาสนใจที่จะนําไปวิเคราะห ทดลอง และพัฒนาตอไป 

แตในที่นี้จะสนใจเฉพาะการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมเพราะเม่ือทราบปริมาณการร่ัวซึมก็จะเปนการ

งายและชวยในการวิเคราะหตัดสินใจเพื่อปรับปรุง แกไขระบบอากาศอัดใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซึ่ง

ในการวัดปริมาณการร่ัวซึมนั้นมีลักษณะการวัดไดหลายวิธีจะจําแนกออกเปนประเภทของการวัด

ได 2 ประเภท คือ 

1. การวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดโดยรวมทั้งระบบ 

2. การวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

ในการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดแบบโดยรวมทั้งระบบนั้น จะทําใหทราบถึง

ปริมาณการร่ัวซึมทั้งระบบ เพื่อนําไปวิเคราะหพิจารณาภาพรวมของระบบในการปรับปรุง ทั้งยัง

เปนวิธีการวัดที่งาย มีคาใชจายนอย แตในการวัดระบบอากาศอัดตองหยุดการทํางาน จึงไมเหมาะ

กับระบบอากาศอัดที่จําเปนตองทํางานตลอดเวลา และระบบอากาศอัดที่มีเคร่ืองอัดอากาศตัว

เดียวซ่ึงจายอากาศอัดทั้งโรงงานจึงไมสามารถหยุดการทํางานได สําหรับในการวัดปริมาณการ

ร่ัวซึมของระบบอากาศอัดแบบวัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมนั้น จะสามารถวัดปริมาณการร่ัวซึม

ในแตละจุดที่ร่ัวซึม สามารถวัดไดในแตละจุดโดยไมจําเปนตองหยุดการทํางานทั้งระบบ สามารถ

วัดไดในระบบที่มีเคร่ืองอัดอากาศตัวเดียวโดยไมตองหยุดการทํางานทั้งโรงงาน สามารถทําการวัด

ตลอดเวลาทันทีที่ตองการวัด ทําใหสามารถนําไปวิเคราะหพิจารณาในเฉพาะจุดที่ทําการวัด เพื่อ

นําไปเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไขในเฉพาะจุดได แตมีขอเสียในดานความผิดพลาดในการวัด

ซึ่งมีปริมาณมาก สงผลใหวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอัดอากาศแบบในแตละจุดที่ร่ัวซึม

นี้  จึงเปนที่นาสนใจสําหรับการศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป  

งานวิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อศึกษา วิเคราะห เสนอหลักการวิธีการ และเปรียบเทียบ

ขอดี ขอเสีย ของวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมให

เหมาะสม นาเชื่อถือกับการนําไปใชงาน และเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อจะนําไปเปนแนวทางใน

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบอากาศอัด 
 

1.2 วัตถุประสงคของวิทยานิพนธ 
 

เพื่อศึกษา นําเสนอ และวิเคราะหเปรียบเทียบการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด

จากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมดวยวิธีการตางๆ  ที่มีความเหมาะสม นาเช่ือถือกับการนําไปใชงาน 

และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
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1.3  ขอบเขตของวิทยานิพนธ 
 

1. ออกแบบ และสรางชุดทดลอง เพื่อใชในการทดสอบการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบ

อากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมสําหรับลักษณะการรั่วซึมแบบตางๆ 

2. ทําการทดลองโดยการจําลองระบบอากาศอัดที่ระดับความดัน 1-8 บาร และทําการ

ตรวจวัดหาปริมาณการร่ัวซึมในระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

3. ทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อทําการปรับปรุงแกไข และเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของ

วิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

  
1.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย 

2. สรางชุดทดลอง และเสนอวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด 

3. ทําการทดลอง เพื่อวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด 

4. ศึกษาเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และวิเคราะหผลที่ไดจากการทดลอง 

5. สรุปผลที่ไดจากการทดลอง และจัดทํารายงาน 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะ และวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมในระบบอากาศอัดจาก

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

2. นําเสนอวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม
ในแนวทางที่เหมาะสม 

3. เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอเสีย ของวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจาก

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4. สามารถนําไปเปนขอมูลใชในการประเมินการสูญเสียพลังงานของระบบอากาศอัดที่
เกิดจากการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมสําหรับลักษณะการ

ร่ัวซึมแบบตางๆ 



บทที่ 2 
 

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ 
  

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของประเทศไทย (2543) ไดทําการเสนอวิธีการวัด

หาปริมาณการร่ัวซึมในระบบอากาศอัด เพื่อใหวิธีการวัดเหมาะสมกับการนําไปใชงานจึงไดมีการ

นําเสนอไว 3 วิธี 

1. วิธีการทํางานและหยุดการทํางานเคร่ืองอัดอากาศ  มีวิธีการคือ ตองปดอุปกรณที่

ใชงานในระบบอากาศอัดทั้งหมด หลังจากนั้นใหทําการอัดอากาศจนมีความดันในระบบตามที่ใช

งานหรือเคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน แลวทําการจับเวลาที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางานเมื่อมีการ

ร่ัวซึมของอากาศความดันในระบบจะลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แลวเคร่ืองอัดอากาศจะทําการอัด

อากาศอีกคร้ัง ทําการจับเวลาที่เคร่ืองอัดอากาศทําการอัดอากาศ ทําการทดลองแบบเดียวกันนี้ซ้ํา

กันหลายๆครั้งแลวหาคาเฉล่ียเพื่อผลการวัดที่ถูกตองและแมนยํามากข้ึน โดยจะแสดงหลักการดัง

กราฟรูปที่ 2.1 

 

 
รูปที่ 2.1 กราฟแสดงหลักการทํางานแบบวิธีการทํางานและหยุดการทํางานของเครื่องอัดอากาศ 

 

เมื่อ 

1P             คือ คาความดันที่เคร่ืองอัดอากาศเร่ิมทําการอัดอากาศคร้ังใหม ( kPa ) 

2P            คือ คาความดันที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน ( kPa ) 

ชวง 0-1    คือ ระยะเวลาที่เคร่ืองอัดอากาศเร่ิมทํางาน  

ชวง 1-2,3-4,5-6 คือ ระยะเวลาที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน 
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ชวง 2-3,4-5       คือ ระยะเวลาที่เคร่ืองอัดอากาศทําการอัดอากาศคร้ังใหม 

จากวิธีการดังกลาวจะไดคาการร่ัวซึมของอากาศคิดเปนเปอรเซ็นตของอัตราการจายอากาศอัด 

ตามสมการ ( 2-1 ) ดังนี้ 

%100
21

1 ×
+

=
tt

t
L                                                                  ( 2-1 ) 

เมื่อ 

L     คือ การร่ัวซึมของอากาศคิดเปนเปอรเซ็นตของอัตราการจายอากาศอัด  

1t     คือ เวลาเฉล่ียที่เคร่ืองอัดอากาศทํางาน ( sec ) 

2t     คือ เวลาเฉล่ียที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน ( sec ) 

จะไดอัตราการร่ัวซึมของอากาศตามสมการ ( 2-2 )  

LFQ =                                                                                  ( 2-2 ) 

เมื่อ 

Q    คือ อัตราการร่ัวซึม ( l/s ) 

F    คือ อัตราการจายอากาศอัดของเคร่ืองอัดอากาศ ( l/s ) 

จากวิธีดังกลาวนี้ ชะนะ ตันสุวิทย ( 2545 ) ไดใชวิธีการแบบเดียวกันนี้ไปทดลองวัดกบัระบบ

อากาศอัดของโรงงานแหงหนึ่ง และทําการวัดปริมาณกําลังไฟฟาที่ใชในการผลิตอากาศอัดของ

ระบบอากาศอัด เพื่อทําการเทียบปริมาณการร่ัวซึมออกมาเปนจํานวนเงิน โดยโรงงานนี้ใชเคร่ือง

อัดอากาศที่มีกําลังอัด 500 ลิตร/วินาที ผลที่ไดคือ ไดปริมาณการร่ัวซึม 100 ลิตร/วินาที เคร่ืองอัด

อากาศผลิตอากาศได 189 ลิตร/กิโลวัตต คากําลังไฟฟาที่สูญเสียคิดเปน  30 กิโลวัตต เมื่อเคร่ือง

อัดอากาศทํางานวันละ 8 ชั่วโมง 300 วัน/ป คิดอัตราคาไฟฟา    2.5 บาท/กิโลวัตตชั่วโมง ดังนั้น

เมื่อคิดเปนเงินที่ตองสูญเสียจากการร่ัวซึมอากาศอัดของระบบอากาศอัดในโรงงานนี้จะเปน 

180,000 บาท/ป 

Kelly Beiermann ( 2003 ) ไดใชหลักการเดียวกันนี้ไปทดลองกับระบบอัดอากาศแหงหนึ่ง 

แตไดทําการทดลองที่ระดับความดันที่แตกตางกัน คือ 6.20,6.89,7.58 และ 8.27 กิโลกรัม/ตาราง

เซนติเมตร ตามลําดับ โดยทําการทดลองที่ระบบอากาศอัดเดียวกัน ไดปริมาณการร่ัวซึม 

170,186,202 และ218  ลูกบาศกฟุต/นาที เมื่อเคร่ืองอัดอากาศทํางาน 8760 ชั่วโมง/ป เคร่ืองอัด

อากาศผลิตอากาศได 4 ลูกบาศกฟุต/แรงมา จะไดอัตราการสูญเสียพลังงาน 277,000 , 304,000 , 

330,000 และ 356,000 กิโลวัตตชั่วโมง/ป ตามลําดับ จากผลที่ไดสรุปไดวาการสูญเสียพลังงาน

เนื่องจากการร่ัวซึมในระบบอากาศอัดจะมีคาแปรผันตรงกันกับคาความดันที่ใชงานในระบบ และ

สัดสวนของการร่ัวซึมกับความดันที่เปล่ียนแปลงมีสัดสวนคอนขางคงที่ 
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2. วิธีการวัดคาความดันที่ลดลง มีวิธีการคือ ตองปดอุปกรณที่ใชงานในระบบ

อากาศอัดทั้งหมด จากนั้นใหเคร่ืองอัดอากาศทําการอัดอากาศจนมีความดันในระบบตามที่ใชงาน

หรือเคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน บันทึกคาความดัน แลวทําการจับเวลาประมาณ 5 นาที แตอาจ

ใชเวลามากหรือนอยกวาก็ไดเมื่อมีการร่ัวซึมความดันในระบบก็จะลดลง หลังจากครบเวลาท่ี

กําหนด ทําการวัดคาความดันอีกคร้ังหนึ่ง ทําการทดลองแบบเดียวกันนี้ซ้ํากันหลายๆคร้ังแลวหา

คาเฉล่ียเพื่อผลการวัดที่ถูกตองและแมนยํามากข้ึน ดังนั้นจะไดอัตราการร่ัวซึมตามสมการ ( 2-3 ) 

ดังนี้ 
( )

kPat
PPVQ

101
12

×
−

=                                                                     ( 2-3 ) 

เมื่อ 

Q    คือ อัตราการร่ัวซึม ( l/s ) 

V    คือ ปริมาตรทั้งหมดของระบบอากาศอัด ( l ) 

2P    คือ คาความดันเฉลี่ยสูงสุดของระบบอากาศอัด ( kPa ) 

1P    คือ คาความดันเฉลี่ยของระบบอัดอากาศหลังจากทําการจับเวลา ( kPa ) 

t      คือ เวลาเฉล่ียที่ทําการจับเวลา ( sec ) 

วงกต วงศอภัย ( 2549 ) ไดใชหลักการนี้ไปทดลองกับระบบอากาศอัดแหงหนึ่งที่ใชเคร่ืองอัด

อากาศขนาด 10,000 ลูกบาศกฟุต/นาที และกําหนดวาเคร่ืองอัดอากาศผลิตอากาศอัดได 4

ลูกบาศกฟุต/แรงมา ผลที่ไดคือ เกิดการร่ัวซึมในระบบประมาณ 3,000 ลูกบาศกฟุต/นาที เมื่อคิด

เปนกําลังไฟฟาที่ตองสูญเสียจะมีประมาณ 560 กิโลวัตต ระบบอากาศอัดมีการทํางาน 8750 

ชั่วโมง/ป และคิดอัตราคาไฟฟารวมคาบํารุงรักษา 3 บาท/กิโลวัตตชั่วโมง จะไดเงินที่ตองสูญเสีย

เนื่องจาการร่ัวซึมประมาณ 14,800,000 บาท/ป และเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตที่ตองสูญเสียจะมี

คาประมาณ 30 เปอรเซ็นตของระบบอากาศอัดทั้งระบบ จะเห็นไดวาเปนปริมาณการสูญเสีย

ที่มากและมีสัดสวนที่สูง ดังนั้นระบบอากาศอัดระบบนี้จึงจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงตอไป 

U.S. Department of Energy ( 2003 ) ไดใชหลักการแบบเดียวกันนี้ ทําการนําเสนอวิธีการ

วัดหาปริมาณการร่ัวซึมของระบบอากาศอัดแตจะแตกตางกันที่มีคาเฟกเตอรของเครื่องอัดอากาศ

คูณเพิ่มเขาไปเพื่อใหคาที่ไดมีความถูกตองมากขึ้น ดังนั้นจะไดปริมาณการร่ัวซึมของเคร่ืองอัด

อากาศตามสมการ ( 2-4 ) ดังนี้ 
( )

25.1
101

12 ×
×

−
=

kPat
PPVQ                                                            ( 2-4 ) 

Pacific Gas and Electric Company ( 2003 ) ไดนําหลักการนี้และใชสมการ ( 2-4 ) ของกรม

พลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาไปหาอัตราการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด ซึ่งไดนําไปทดลองกับ

ระบบอัดอากาศแหงหนึ่งที่ใชอากาศอัดความดันเฉลี่ย 6.89 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร          
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ระบบอากาศอัดทํางานตลอด 24 ชั่วโมง เคร่ืองอัดอากาศผลิตอากาศอัดได 4ลูกบาศกฟุต/แรงมา

เมื่อคิดปริมาณการสูญเสียเนื่องจากการร่ัวซึมจะไดประมาณ 125.5 ลานลูกบาศกฟุต/ป เมื่อคิด

การสูญเสียเปนพลังงานจะสูญเสียประมาณ 350,000 กิโลวัตตชั่วโมง/ป คิดอัตราคาไฟฟาที่ 2.5 

บาท/กิโลวัตตชั่วโมง จะไดอัตราการสูญเสียเปนเงินประมาณ 875,000 บาท/ป ซึ่งจะเห็นวาเปน

จํานวนเงินที่มาก ระบบอากาศอัดระบบนี้จึงจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงเพื่อลดปญหาการร่ัวซึม

ที่เกิดข้ึน 

3. วิธีวัดจากกราฟแสดงสมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศ มีวิธีการคือ ตองปดอุปกรณ

ที่ใชงานในระบบอากาศอัดทั้งหมด จากนั้นใหเคร่ืองอัดอากาศทําการอัดอากาศจนมีความดันใน

ระบบตามที่ใชงานหรือเคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางาน เมื่อมีการรั่วซึมระบบจะมีความดันลดลงทําให

เคร่ืองอัดอากาศทํางานอีกคร้ัง ทําการวัดคากําลังไฟฟาที่ใชในชวงของการอัดอากาศหรือเรียกวา 

คาระหวางชวงที่ไมมีการใชงานระบบอากาศอัด ทําการทดลองแบบเดียวกันนี้ซ้ํากันหลายๆคร้ัง

แลวหาคาเฉล่ียเพื่อผลการวัดที่ถูกตองและแมนยํามากข้ึน แลวนําคากําลังไฟฟาที่วัดไดไปหา

ปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดจากกราฟแสดงสมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศ โดยกราฟนี้จะ

แสดงคาระหวางกําลังไฟฟาที่ใชกับอัตราอากาศอัดที่จายในระบบอากาศอัดดังแสดงตัวอยางในรูป

ที่ 2.2 

 

 
รูปที่ 2.2 แสดงตัวอยางกราฟแสดงสมรรถนะของเคร่ืองอัดอากาศ 
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เมื่อ 

loadfullP  คือ คากําลังไฟฟาเฉลี่ยที่เคร่ืองอัดอากาศทํางานเมื่อโหลดเต็มที่( kW ) 

loadunP   คือ คากําลังไฟฟาเฉลี่ยที่เคร่ืองอัดอากาศทํางานในสภาวะไรโหลด( kW ) 

leakP      คือ คากําลังไฟฟาเฉลี่ยที่เกิดจากการรั่วซึมหรือชวงไมมีการใชงาน( kW ) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( 2548 ) ไดมีการนําเสนอวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศ

อัดในระบบอากาศอัด ไวโดยใชวิธีการคํานวณจากคาความดันของระบบกับขนาดของรอยร่ัวที่เกิด

การรั่วซึม โดยไดใชหลักการและวิธีการจากหัวขอ 3.5 เพื่อใชในการคํานวณและมีการประยุกต

เพื่อใหเหมาะสมและมีความถูกตองในการนําไปใชงาน ไดกําหนดให DC  = 0.9888 , ∗C = 

0.6862 , Z = 1 , R = 287.1 ( )KkgJ  ที่สภาพอากาศอางอิง 293.15 K ซึ่งไดนําเสนอสมการที่

ใชในการคํานวณเพื่อหาอัตราการร่ัวซึมไว ดังนี้ 
( )

N

ND

TRP
TRZPCCd

l
×××

×××××××
=

∗

1

1
2

4
001.0 π                          ( 2-5 ) 

โดย 

 l     คือ   อัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด ( l/s ) 

d    คือ   เสนผานศูนยกลางของขนาดรูร่ัว ( mm ) 

DC  คือ   คาสัมประสิทธิ์ของการร่ัวซึม ( Discharge Coefficient ) 
∗C   คือ   คาคงตัวของการไหลวิกฤต (Critical Flow Factor ) 

  NP  คือ   ความดันอากาศสัมบูรณขณะอยูในทอ ( kPa ) 

 Z   คือ   ตัวประกอบในการอัดอากาศ 

 R   คือ   คาคงทีข่องกาซ ( kJ/kg·K  ) 

1T    คือ   อุณหภูมิสัมบูรณของอากาศอางอิง ( K ) 

1P    คือ   ความดันอากาศสัมบูรณอางอิง ( kPa ) 
  NT   คือ  อุณหภูมิสัมบูรณของอากาศขณะอยูในทอ ( K ) 

จากสมการ ( 2-5 ) จะเห็นไดวาคาของอัตราการร่ัวซึมจะทราบไดจากการคํานวณโดยจะ

ข้ึนอยูกับคาของความดัน อุณหภูมิ และขนาดของรอยร่ัว ณ ตําแหนงที่ทําการวัด ซึ่งคาตางๆ ที่ทํา

การวัดนี้ควรจะทําการวัดหลายๆคร้ังแลวนํามาหาคาเฉลี่ย เพื่อความถูกตองและแมนยํามากข้ึน 

 



บทที่ 3 
 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

3.1 ระบบอากาศอัด 
 

ระบบอากาศอัดเปนระบบที่ทําหนาที่ผลิตอากาศอัดที่มีความดันสูง ดังแสดงในรูปที่ 3.1       

เพื่อนําไปใชงานกับระบบหรืออุปกรณที่ตองการอากาศอัดที่มีความดันสูง สวนมากจะมีการใช

งานอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบอากาศอัดที่นิยมใชอยูในปจจุบันมีหลายแบบแตกตางกัน 

แตสวนประกอบหลักที่ใชอยูทั่วไปนั้นจะมีสวนประกอบหลักที่เหมือนกัน และมีลําดับการติดต้ัง

อุปกรณตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โดยจะแยกออกเปนสวนสําคัญ 3 สวน ดังนี้ 

 

 

 
           รูปที่  3.1  แสดงระบบอากาศอัด 

 

1. สวนการสรางอากาศอัด ( Air Compression Section ) 

 เปนสวนที่ทําหนาที่ผลิตอากาศอัดจากอากาศปกติใหกลายเปนอากาศท่ีมีความดันสูง

และจัดเก็บอากาศที่มีความดันสูงนี้ไว เพื่อนําไปใชงานตอไป โดยทั่วไปประกอบดวยสวนตางๆ 

ดังนี้ 

 

2 

4 

7

8 

9 
11

1 3 5 6 

10 
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1.1 ตัวกรองอากาศขาเขา ( Air Inlet Filter ) 

ทําหนาที่กรองฝุนหรือส่ิงสกปรกออกจากอากาศ เพื่อทําใหอากาศมีความสะอาดกอน

เขาเคร่ืองอัดอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 1 

1.2 เครื่องอัดอากาศ  ( Air Compressor ) 

ระบบอากาศอัดจะมีเคร่ืองอัดอากาศเปนอุปกรณหลักแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 2  

โดยอาศัยมอเตอรเปนอุปกรณตนกําลัง เพื่อขับใหเคร่ืองอัดอากาศอัดอากาศใหมีความดันที่

สูงข้ึน มีหลักการทํางานโดยทั่วไปคือ ดูดอากาศที่ความดันปกติเขาสูหองอัดอากาศแลวทําให

ปริมาตรของหองอัดมีขนาดเล็กลง อากาศที่ทีปริมาตรนอยลงนั้นจะมีความดันที่เพิ่มข้ึนแลวสง

อากาศอัดความดันสูงเขาสูระบบอากาศอัด เคร่ืองอัดอากาศจะมีวิธีการอัดอากาศและชนิด

เคร่ืองอัดอากาศที่แตกตางกันไปตามความตองการของระบบอากาศอัดที่นิยมใชอยูทั่วไปจะ

แบงออกเปน 4 ชนิด ดังนี้ 

1.2.1 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ( Piston Air Compressor ) 

เปนการอัดอากาศโดยอาศัยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของตัวลูกสูบในกระบอกสูบ มี

ทั้งการอัดอากาศแบบอัดอากาศดานเดียว และอัดอากาศไดสองดาน นอกจากน้ียังแบงเปน

แบบลูกสูบเด่ียวหรือลูกสูบหลายลูก จัดเรียงลําดับเปนแนวเดียวกันหรือ เปน รูปตัววี หรือ

ดับเบิลยู เปนตน เคร่ืองอัดอากาศประเภทนี้จะอัดอากาศไดความดันที่สูงมาก  มีราคาถูก 

เหมาะสําหรับการทํางานกับระบบท่ีรับโหลดที่ไมสม่ําเสมอไดดี เนื่องจากเนื่องจากมีอุปกรณที่

เหมาะกับการทํางานในชวงโหลดตํ่า สงผลใหมีการใชพลังงานในชวงโหลดตํ่านอยมาก แตลมที่

อัดไดมีปริมาณนอย เกิดเสียงดัง มีขนาดใหญ การสั่นสะเทือนสูง อากาศอัดที่ออกไปมีอุณหภูมิ

สูงเปนสาเหตุใหเกิดน้ําในระบบมากกวาระบบอ่ืน ไมสามารถเดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมงได 

และเมื่อใชงานไปนานๆจะเกิดการสึกหรอของลูกสูบ สงผลใหปริมาณลมท่ีอัดไดจะลดลง

กวาเดิมมาก 

1.2.2 เครื่องอัดอากาศแบบโรตาร่ีเวน ( Rotary Vane Compressor ) 

เปนการอัดอากาศโดยอาศัยตัวโรเตอรซึ่งมีสไลด้ิงเวนติดอยู โดยที่แกนหมุนของตัวโร

เตอรจะไมอยูที่จุดศูนยกลางดังนั้นเม่ือโรเตอรหมุนไป  สไลด้ิงเวนจะยืดออกและหดเขาเม่ือการ

หมุนครบรอบ  ซึ่งการหมุนของตัวโรเตอรนี้จะทําใหปริมาตรของอากาศถูกบีบใหลดลง เปนผล

ใหความดันของอากาศเพิ่มข้ึนกอนที่จะถูกสงออกไปใชงาน เคร่ืองอัดอากาศประเภทนี้จะอัดได

อากาศที่มีความดันที่ไมสูง และปริมาณอากาศนอยเมื่อเทียบกับเคร่ืองอัดอากาศแบบอื่น แต

จะมีเสียงเงียบที่สุด มีขนาดเล็ก การสั่นสะเทือนนอย และอากาศอัดท่ีไดมีความดันมีคาคงท่ี 
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ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการรับโหลดเต็มที่และสม่ําเสมอจึงใหประสิทธิภาพที่ดีแตการทํางาน

ในชวงโหลดตํ่าและความดันตํ่ากวาพิกัด ประสิทธิภาพดานการทํางานจะตํ่ามาก 

1.2.3 เครื่องอัดอากาศแบบโรตาร่ีสกรู ( Rotary Screw Compressor ) 

เคร่ืองอัดอากาศชนิดนี้จะมีสกรู ทําหนาที่เปนตัวอัดอากาศ เมื่อมีอากาศผานเขามาใน

เคร่ืองอัดอากาศแลวอากาศจะถูกอัดโดยสกรูอัดอากาศภายในหองอัด ซึ่งการหมุนของ สกรูจะ

ทําใหปริมาตรของอากาศถูกบีบใหลดลง เปนผลใหความดันของอากาศเพิ่มข้ึนกอนที่จะถูก

สงออกไปใชงาน เคร่ืองอัดอากาศประเภทนี้จะผลิตอากาศอัดไดปริมาณมาก อากาศอัดมีคา

ความดันที่มีคาเกือบคงที่ อากาศอัดที่ผลิตไดมีอุณหภูมิไมสูงมากนัก สามารถเดินเคร่ืองตลอด 

24 ชั่วโมงได เมื่อมีการทํางานจะไมเกิดเสียงดัง มีการส่ันสะเทือนนอย ขนาดกะทัดรัด เหมาะ

สําหรับการทํางานที่รับโหลดเต็มที่และสม่ําเสมอจะไดประสิทธิภาพการทํางานที่ดี    แตจะมี

ราคาสูง อากาศอัดที่ไดมีคาความดันไมสูงมากนัก และไมเหมาะสําหรับการทํางานที่รับโหลด

ตํ่าและความดันตํ่ากวาที่กําหนดจะสงผลใหประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศตํ่ามาก เคร่ือง

อัดอากาศประเภทนี้มีการนําไปใชงานมากที่สุด 

1.2.4 เครื่องอัดอากาศแบบอาศัยแรงเหวี่ยง ( Centrifugal Air Compressor ) 

เคร่ืองอัดอากาศประเภทนี้จะมีใบพัดอยูในแนวรัศมี ทําหนาที่อัดอากาศโดยอากาศจะ

ผานเขาบริเวณจุดกึ่งกลางของใบพัด และถูกอัดโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง เมื่อใบพัด

หมุนดวยความเร็วรอบที่สูงมากๆจะเปนการเพิ่มความเร็วใหกับอากาศ ซึ่งความเร็วของอากาศ

นี้จะเปล่ียนไปเปนความดันที่เพิ่มข้ึน แลวสงอากาศอัดออกไปทางรอบนอกของใบพัด เคร่ือง

อัดอากาศประเภทนี้จะอัดอากาศไดความดันสูง และความดันคงที่สม่ําเสมอ ไดปริมาณ

อากาศอัดที่มาก มีเสียงนอย มีขนาดเล็ก แตตองใชกําลังในการขับสูงมาก มีประสิทธิภาพสูง

เหมาะสําหรับระบบที่ตองการปริมาณอากาศอัดปริมาณมากๆ 

1.3 อุปกรณระบายความรอนหลังการอัด ( After Cooler ) 

ทําหนาที่ลดอุณหภูมิของอากาศที่ออกมาจากเคร่ืองอัดอากาศดังแสดงในรูปที่ 3.1 

หมายเลข 3 เพื่อใหอุณหภูมิของอากาศอัดที่มีคาสูงเนื่องจากกระบวนการอัดอากาศมีคาลดลง    

ซึ่งตัวระบายความรอนนั้นโดยทั่วไปจะนิยมใชอากาศเปนตัวระบายความรอนเพราะ อากาศ

เปนส่ิงที่หาไดงาย สามารถนําไปใชไดทันที และมีราคาถูก  
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1.4 ตัวแยกน้ํามัน ( Oil Separator ) 

ทําหนาที่แยกละออง หรือหยดน้ํามันที่ปนเปอนมาในอากาศอัดออกจากอากาศอัด  เชน 

เกิดจากการปนเปอนมาจากกระบวนการอัดของเคร่ืองอัดอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

หมายเลข 4 

1.5 วาลวนิรภัย ( Safety Valve ) 

ทําหนาที่ปองกันไมใหความดันของอากาศอัดในระบบอากาศอัดสูงเกินไป โดยทั่วไปจะ

ติดต้ังที่ถังเก็บอากาศ 

1.6 มาตรวดัความดัน ( Pressure Gauge ) 

ทําหนาที่แสดงคาความดันของอากาศอัดในระบบโดยทั่วไปจะมีติดต้ังอยูที่ถังเก็บ

อากาศ หรืออุปกรณที่ตองการทราบคาความดัน 

1.7 ถังเก็บอากาศ ( Air Receiver ) 

ทําหนาที่เก็บอากาศอัดกอนสงจายสูระบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 5 เพื่อปรับ

ความสมดุลของความดันใหมีคาคงท่ีสม่ําเสมอ และทําหนาที่เปนตัวกักเก็บอากาศอัด เชน 

กรณีมีการใชงานของระบบอากาศอัดไมเต็มที่ก็จะเก็บอากาศอัดที่เหลือจากการใชงาน แตใน

กรณีที่มีการใชงานเต็มที่ก็จะสามารถจายอากาศอัดไปใหเพียงพอกับการใชงาน 

1.8 ตัวกรองอากาศภายในทอ ( Air Line Filter ) 

ทําหนาที่กรองส่ิงสกปรกออกจากอากาศอัดกอนสงจายไปยังสวนตางๆ เพื่อใหอากาศ

อัดมีความสะอาดมากข้ึน ดังแสดงในรูป 3.1 หมายเลข 6 

1.9 ตัวทําใหอากาศแหง ( Air Dryer ) 

ทําหนาที่ดูดความชื้นออกจากอากาศอัดกอนสงจายอากาศอัด ตัวทําใหอากาศแหงนี้จะ

มีลักษณะคลายระบบทําความเย็น เม่ืออากาศอัดผานเขามาในตัวทําใหอากาศแหงอากาศอัด

ก็จะสัมผัสกับอุณหภูมิที่ตํ่าความช้ืนในอากาศอัดจึงเกิดการกลั่นตัวออกมาเปนหยดน้ํา ดังนั้น

อากาศที่ผานออกไปจึงเปนอากาศที่แหง ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 7 

2 สวนการจายอากาศ ( Air Distribution Section ) 

เปนสวนที่ทําหนาที่สงจายอากาศอัดจากสวนการสรางอากาศอัดไปยังตําแหนงตางๆที่

ตองการ โดยจะประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
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2.1 ทอจายลมหลัก ( Main Line ) 

เปนทอที่มีขนาดใหญ ทําหนาที่สงจายอากาศอัดไปยังสวนตางๆทีตองการใชงาน ดัง

แสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 8 

2.2 ทอจายลมยอย ( Branch Line ) 

เปนทอที่มีขนาดเล็กกวาทอจายลมหลัก ทําหนาที่สงจายอากาศอัดจากทอจายลมหลัก

ไปยงัอุปกรณปลายทาง ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 9 

2.3 อุปกรณควบคุมระดับความดันลม ( Regulator ) 

ทําหนาที่ควบคุมระดับความดันลมใหมีความดันตามที่อุปกรณปลายทางตองการ ดัง

แสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 10 

3 สวนอุปกรณปลายทาง ( End User Section ) 

เปนอุปกรณสุดทายของระบบอากาศอัด โดยจะนําอากาศอัดไปใชงานกับอุปกรณที่

ตองการอากาศอัด เชน เคร่ืองมือที่ขับดวยกําลังลม เคร่ืองมือฉีดพนของเหลว เคร่ืองอัดจาระบี 

และเคร่ืองจักรตางๆที่มีการใชอากาศอัดในการทํางาน เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 หมายเลข 11 

 
3.2 การหางานและประสทิธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

 
 

 
 

 

รูปที่ 3.2 แสดงรูปจําลองของเครื่องอัดอากาศเพื่อใชในการคํานวณ 

 

1 

2 
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วิธีการคํานวณหางานของเคร่ืองอัดอากาศสามารถหาไดโดยใชสมการอนุรักษพลังงาน

และอาศัยสมมติฐานดังนี้ 

1. เคร่ืองอัดอากาศทีลักษณะเปนระบบเปด ( Open System ) 

2. อากาศมีลักษณะการไหลแบบคงท่ี ( Steady Flow ) 

3. เคร่ืองอัดอากาศที่ลักษณะเปนกระบวนการที่ผันกลับได ( Reversible Work ) 

4. ไมมีการเปล่ียนแปลงของคาพลังงานจลนและพลังงานศักยในระบบ 

จากสมมติฐานขางตนจะไดงานของเคร่ืองอัดอากาศมีคา ดังนี้ 

∫−=
2

1

dPvw                                                                             ( 3-1 ) 

โดย 

w  คือ  งานของเคร่ืองอัดอากาศ ( kJ/kg ) 

v   คือ    ปริมาตรจําเพาะของอากาศ ( m3/kg ) 

P   คือ   คาความดันของอากาศ ( N/ m2 ) 

กําหนดใหระบบเปนกระบวนการไอเซนโทรปก ( Isentropic Process ) , อากาศเปน

กาซในอุดมคติ ( Ideal Gas ) และคาความรอนจําเพาะคงที่ ( Constant Specific Heats ) จะ

ได 

TRvP =                                                                                ( 3-2 ) 
( )

k
k

P
P

T
T

1

1

2

1

2

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=                                                                       ( 3-3 ) 

โดย 

k  คือ   อัตราสวนความรอนจาํเพาะ 

R   คือ   คาคงทีข่องแกส ( kJ/kg·K  ) 

T   คือ   คาอุณหภูมิของอากาศ ( K ) 

จากสมการ ( 3-1 ) , ( 3-2 ) และ ( 3-3 ) จะไดงานของเคร่ืองอัดอากาศมีคาเปน 
( )

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

−
k

k

P
P

k
TRkw

1

1

21 1
1

                                                    ( 3-4 ) 

แตในสภาพความเปนจริงแลวเคร่ืองอัดอากาศที่ใชจริงจะแตกตางกันกับเครื่องอัด

อากาศในทางทฤษฎี โดยในระบบจริงจะมีการสูญเสียพลังงานในระบบเกิดข้ึน ซึ่งเกิดข้ึนได

จากหลายสาเหตุ เชน ความเสียดทาน ( Friction ) , การถายเทความรอน ( Heat Transfer ) 

และ การสูญเสียเนื่องจากประสิทธิภาพของมอเตอร เปนตน ดังนั้นจึงมีการกําหนดคาดัชนี

บางอยางที่ใชบอกถึงระดับของพลังงานที่ สูญเสียไป โดยคาดัชนีนี้จะไดมาจากการ
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เปรียบเทียบกันระหวางระบบในทางทฤษฎีกับระบบจริง ซึ่งคาที่ไดนี้จะเรียกวา ประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองอัดอากาศ โดยจะมีคาดังนี้ 

a

s

w
w

=η                                                                                      ( 3-5 ) 

โดย 

η   คือ   ประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดอากาศ 

sw   คือ   งานที่ปอนใหกับเคร่ืองอัดอากาศแบบกระบวนการไอเซนโทรปก ( kJ/kg ) 

aw   คือ   งานที่ปอนใหกับเคร่ืองอัดอากาศแบบกระบวนการจริง ( kJ/kg ) 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนและพลังงานศักยนอยมาก งานที่ปอนใหกับเคร่ือง

อัดอากาศจะเทากับการเปล่ียนแปลงเอนทัลป ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 3.3 แสดงแผนภาพ h-s ของกระบวนการจริงและกระบวนการไอเซนโทรปก 

ของเคร่ืองอัดอากาศ 

 

ดังนัน้จากสมการ ( 3-5 ) จะได 

12

12

hh
hh

a

s

−

−
=η                                                                             ( 3-6 ) 

โดย 

sh 2 คือ   คาเอนทลัปที่สภาวะทางออกของกระบวนการอัดแบบไอเซนโทรปก  

 ( kJ/kg ) 

ah 2   คือ   คาเอนทัลปที่สภาวะทางออกของกระบวนการอัดจริง ( kJ/kg ) 

1h     คือ   คาเอนทัลปที่สภาวะทางเขาของกระบวนการอัด ( kJ/kg ) 



 17 

3.3 การวัดอัตราไหลภายในทอ   
 

เคร่ืองมือหรือมาตรวัดที่ใชวัดอัตราไหลของของไหลภายในทอมีหลายลักษณะ และ 

วิธีการวัดที่แตกตางกัน แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะลักษณะที่ใชวิธีการวัดความเร็วของของไหล 

เพื่อนําคาของความเร็วไปคํานวณคาอัตราไหลของของไหล ซึ่งวิธีการวัดความเร็วของของไหล

นั้นมีหลายวิธี แตจะกลาวถึงเฉพาะวิธีที่นิยมใชในปจจุบัน ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

 
หลอดปโทท  ( Pitot  Tube ) 

มาตรวัดชนิดนี้ใชวัดความเร็วของของไหลที่จุดใดจุดหนึ่ง มีลักษณะเปนหลอดปลายงอ 

ดังแสดงในรูที่ 3.4  ในการวัดจะจัดวางหลอดปโททลงในตําแหนงที่ตองการวัดความเร็ว โดย

หันปลายดานงอเขาหากระแสการไหลของของไหล แลวตอปลายอีกดานหนึ่งกับมานอมิเตอร

เพื่ออานคาความเร็ว 

 
รูปที่ 3.4 แสดงลักษณะและวิธีการใชงานหลอดปโทท (Kundu , 2005 ) 

 

มีวิธีการคํานวณหาอัตราการไหลโดยใชสมการแบรนูลี  ( Bernoulli Equation )      และ

อาศัยสมมติฐาน ดังนี้ 

1. การไหลเปนการไหลที่มีความหนืดนอยมากหรือไมมีความหนืด(Invicid Flow) 

2. การไหลเปนการไหลแบบ Steady  ( Steady Flow ) 

3. การไหลเปนการไหลที่อัดตัวไมได  ( Incompressible Flow ) 

4. การไหลตองเปนแบบ Along Streamline  ( Flow Along Streamline ) 

5. การไหลตองมีการไหลแบบ Irrotational  ( Irrotational Flow ) 

6. การไหลเปนการไหลในแนวระดับ ( Horizontal Flow ) 



 18 

7. Uniform Velocity Profile a≅ 1 

จากสมมติฐานขางตนจะไดสมการแบรนูลีเปน 

22

2
22

2
11 uPuP

+=+
ρρ

                                                        ( 3-7 ) 

โดย 

1P    คือ   คาความดันที่ตําแหนงอางอิง 1 ( kPa ) 

2P    คือ   คาความดันที่ตําแหนงอางอิง 2 ( kPa ) 

1u    คือ   คาความเร็วที่ตําแหนงอางอิง 1 ( m/s ) 

2u   คือ   คาความเร็วที่ตําแหนงอางอิง 2 ( m/s ) 

ρ    คือ   คาความหนาแนน ( kg/m3 ) 
ใชสมการ ( 3-7 ) พิจารณามาตรวัดที่บริเวณ 1 , 2  และระดับอางอิงผานแนวกลางทอ 

ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และกําหนดให 2u = 0  จะได 

( )
ρ

12
1

2 PPu −
=                                                               ( 3-8 ) 

จากสมการ ( 3-8 ) จะได คาอัตราการไหลเปน 

11 AuQ =                                                                             ( 3-9 ) 

โดย 

             Q    คือ  คาอัตราไหล  ( m3/s ) 
             1A    คือ  พื้นที่หนาตัดของตําแหนงที่ 1  ( m2 ) 
 

แอนนิโมมิเตอรชนิด Hot Wire  ( Hot Wire Anemometer ) 
มาตรวัดชนิดนี้ใชวัดความเร็วของของไหลที่ประกอบข้ึนดวยเสนลวดแพลทินัมหรือ

ทังสเตน ซึ่งใชวางขวางทิศทางการไหลของของไหล แลวตอเขากับวงจรไฟฟา หลักการทํางาน

ของเคร่ืองมือนี้อาศัยการเปล่ียนแปลงของความตานทานไฟฟาตออุณหภูมิของส่ิงแวดลอมที่

เปล่ียนแปลง นั้นคืออุณหภูมิของเสนลวดความตานทานจะข้ึนอยูกับการถายเทความรอนของ

ของไหล กลาวคือถาความเร็วของของไหลมากข้ึนขดลวดรอนจะเย็นตัวลงทําใหคาของความ

ตานทานตอกระแสไฟฟานอยลง และกระแสไฟฟาไหลในวงจรมากข้ึน ในการทํางานจริงๆจะ

ทําการตอขดลวดรอนเขากับวงจรไฟฟา โดยอาจจะใหกระแสไฟฟาที่ไหลผานคงที่ และคาแรง

เคล่ือนที่อานไดจะแสดงถึงความเร็วของของไหล หรืออาจจะใหแรงเคล่ือนคงที่กระแสไฟฟาที่

ไหลผานวงจรแสดงถึงความเร็วของของไหล เคร่ืองมือชนิดนี้มีความไวตอการเปล่ียนแปลงมาก 

ดังนั้นอาจจะใชวัดคาการเปล่ียนแปลงของความเร็วของของไหลที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได และมี

วิธีการคํานวณหาอัตราการไหล ดังนี้ 
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รูปที่ 3.5 แสดงแอนนิโมมิเตอรชนิด Hot Wire 

 

จะมีสมการคํานวณคาอัตราการไหลเปน 

11 AuQ =                                                                             ( 3-10 ) 

โดย 

             Q    คือ  คาอัตราไหล   ( m3/s ) 
             1u     คือ  คาความเร็วของตําแหนงทีท่ําการวัด  ( m/s )  
             1A    คือ  พื้นที่หนาตัดของตําแหนงทีท่ําการวัด   ( m2 ) 
 

แอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัดหมุน  ( Vane Rotating Anemometer ) 
มาตรวัดชนิดนี้ใชวัดความเร็วของของไหลที่มีลักษณะเปนแบบใบพัดที่ออกแบบเปน

พิเศษคือมีคาความตานทานของแบร่ิงที่ใชกับใบพัดมีคาตํ่ามาก ใชสําหรับการวัดความเร็วของ

ของไหลในชองเปด มีหลักการทํางานคือ นําสวนที่เปนใบพัดของแอนนิโมมิเตอรไปวางขวาง

ทิศทางการไหลของของไหลที่จะทําการวัดความเร็วเมื่อใบพดัหมุนอาการหมุนที่เกดิข้ึนบนแกน

หมุนก็จะถูกสงเขาไปในวงจรไฟฟา จํานวนสัญญาณที่เกิดข้ึนกับวงจรเทียบกับหนวยเวลาจะ

เปนฟงกชั่นกับความเร็ว และมีวิธีการคํานวณหาอัตราการไหล ดังนี้ 
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รูปที่ 3.6 แสดงแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัด 

 

จะมีสมการคํานวณคาอัตราการไหลเปน 

11 AuQ =                                                                             ( 3-11 ) 

โดย 

             Q    คือ  คาอัตราไหล   ( m3/s ) 
             1u     คือ  คาความเร็วของตําแหนงทีท่ําการวัด   ( m/s ) 
             1A    คือ  พื้นที่หนาตัดของตําแหนงทีท่ําการวัด  ( m2 )  

 
3.4 การวัดอัตราไหลของลําการไหล ( Jet Flow Rate ) 

 

ลําการไหล คือ รูปแบบการไหลของของไหลที่พุงออกจากชองเปด หัวฉีดหรือทอ และมี

ขอสังเกตวาลําการไหลจะตองไมหอมลอมดวยผนังแข็ง ซึ่งอาจหอมลอมดวยของไหลชนิด

เดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได แตตองมีความเร็วตํ่ากวากระแสการไหล ลําการไหลแบงไดเปน 

2 ประเภท คือ ลําการไหลจม และลําการไหลอิสระ ในที่นี้จะขอกลาวถึงลําการไหลอิสระ

เทานั้นโดยการไหลจะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7 รูปแบบลําการไหลแบบอิสระ ( Kundu,2005 ) และวิธีการวัดอัตราไหลในการทดลอง 

 

การคํานวณหาอัตราไหลของลําการไหลอิสระสามารถใชวิธีการพิจารณาไดหลายวิธีแต

ที่สนใจนั้นมี 2 วิธีดังนี้ 

 
1. ลําการไหลแบบ 2 มิติ  ( Two Dimensional Jets ) 

เปนการพิจารณาการไหลโดยจะพิจารณาเฉพาะในแนวแกน x และในแนวแกน y         

โดยอาศัยสมมติฐานดังนี้ 

1. คาเรยโนลนัมเบอร มีคาเปน 
υ
ux

=Re   และสูงเพยีงพอใหสามารถใชสมการ       

ชั้นขอบเขตของการไหล ( Boundary Layer Equation )   

2. การไหลเปนการไหลแบบ Steady  ( Steady Flow ) 

3. มีแรงกระทาํจากภายนอกนอยมากหรือไมมีแรงกระทาํจากภายนอก 

4. มีคาความหนาแนนและคาความหนืดคงที ่

Anemometer 
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เมื่อกําหนดใหการไหลมีลักษณะเปนการไหลแบบราบเรียบที่มีลักษณะของการไหล 

ดังนี้  0,, =
∂
∂

〈〈
∂
∂

〉〉
∂
∂

y
pu

xy
ν   และสมมติฐานขางตน ดังนั้นจะไดสมการของการ

เคล่ือนที ่ ( Motion Equation ) ของลําการไหล ดังนี้  

0=
∂
∂

+
∂
∂

yx
u ν                                                                 ( 3-12 ) 

2

2

y
u

y
u

x
uu

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂ υν                                                  ( 3-13 ) 

โดย 

u   คือ   คาความเร็วในระนาบแกน x  ( m/s ) 

ν   คือ   คาความเร็วในระนาบแกน y  ( m/s ) 

υ   คือ   คาความหนืด ( m2/s ) 

กําหนดเงื่อนไขขอบเขต 

∞±→y      ;       0=u                                                             ( 3-14a ) 

0=y           ;      0=ν                                                              ( 3-14b ) 

0xx =          ;      ( )yxuu ,0=                                                  ( 3-14c ) 

จากสมการ ( 3-12 ) , ( 3-13 ) และเงื่อนไขขอบเขตจะไดคาของ Momentum Flux และ

อัตราการไหลของของไหล ดังนี ้

∫
∞

∞−

= dyuF 2ρ&                                                                      ( 3-15 ) 

∫
∞

∞−

= dyum ρ&                                                                         ( 3-16 ) 

โดย 

F&  คือ   คาของ Momentum Flux ตอหนึ่งหนวยความลึกจากหนากระดาษ (kg/s2) 

m&   คือ   อัตราการไหลตอหนึง่หนวยความลึกจากหนากระดาษ ( kg/m•s ) 

ρ   คือ   คาความหนาแนน ( kg/m3 ) 
ไดมีการนําเสนอสมการช้ันขอบเขตของการไหลแบบราบเรียบโดย Falkner และ  

Skan ( 1931 )  ดังนี ้

( ) ( )[ ] )(, 2
1

0 ηυ fxuxyx =Ψ                                               ( 3-17 ) 

โดย 

( )yx,Ψ   คือ   Stream Function  

x             คือ   ระยะในแนวแกน x  ( m ) 

υ             คือ   คาความหนืด ( m2/s ) 
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( )xucl      คือ   ความเร็วในแนวแกน x  ที ่y=0 ( m/s ) 

)(ηf       คือ   ฟงกชันของรูปราง  ( Dimensionless Function ) 

กําหนดให 

[ ] 2
1

Re xx
y
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=η                                                                     ( 3-18 ) 

( )
υ

xux
x

0Re =                                                                         ( 3-19 ) 

จากสมการ ( 3-17 ) , ( 3-18 ) และ ( 3-19 ) จะได 

( ) ( )ηfxu
y

u ′=
∂
Ψ∂

= 0                                                              ( 3-20 ) 

( )
2
1

0
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

xu
xddy υη                                                                   ( 3-21 ) 

กําหนดให 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=′

6
sec 2 ηη hf                                                               ( 3-22 ) 

( ) 3
1

0

−
= xCxu                                                                          ( 3-23 ) 

โดย 

C   คือ   คาคงทีข่องรูปราง  ( Dimensionless Constant ) 

จากสมการ ( 3-20 ) , ( 3-22 ) และ ( 3-23 ) จะได 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

6
sec 23

1 ηhxCu                                                            ( 3-24 ) 

นําสมการ ( 3-21 )   และ ( 3-24 ) แทนคาลงในสมการ ( 3-15 ) จะไดคาแรงผลักดัน มีคาเปน 

                        2
1

2
3

3
64 υρ CF ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=&                                                            ( 3-25 ) 

ดังนัน้อัตราการไหลจากสมการ ( 3-16 ) จะกลายเปน 

( ) 3
1

236 xFm && υρ=                                                               ( 3-26 ) 

แตในสภาพความเปนจริงแลวของไหลจะมีลักษณะการไหลแบบปนปวน ( Turbulent 

Flow )  โดยอาศัยสมมติฐานเดียวกันจะไดสมการที่แตกตางจากการไหลแบบราบเรียบ ดังนี้ 

( ) 2
1

0

−
= xCxu                                                                           ( 3-27 ) 

( ) ( )ηfxuu 0=                                                                         ( 3-28 ) 

กําหนดให 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

6
tanh6 ηηf                                                             ( 3-29 ) 
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ดังนัน้จากสมการ ( 3-27 ) , ( 3-28 ) และ ( 3-29) จะได 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

6
tanh6 2

1 ηxCu                                                         ( 3-30 ) 

นําสมการ (3-21) และ( 3-30 ) แทนคาลงในสมการ ( 3-15 ) จะไดคา Momentum Flux มีคาเปน 

                        ( )∫
∞

∞−

−
= ηηυρ dfxCF 24

1
2
1

2
3

&                                                 ( 3-31 ) 

ดังนัน้อัตราการไหลจากสมการ ( 3-16 ) จะกลายเปน 

( )∫
∞

∞−

= ηηυρ dfxCm 4
1

2
1

2
1

&                                                      ( 3-32 ) 

 
2. ลําการไหลแบบสมมาตรรอบแกน  (Axially Symmetric Jets ) 

 

จะเปนการพิจารณาของไหลที่มีการไหลแบบราบเรียบ โดยจะพิจารณาเฉพาะในแนว

รัศมี ( r ) รอบแกนสมมาตร( x ) โดยอาศัยสมมติฐานเดียวกันกับลําการไหลแบบ 2 มิติ ดังนั้น

จะไดสมการของการเคล่ือนที่ของลําการไหล ดังนี้  
( ) ( ) 0=

∂
∂

+
∂

∂
r
r

x
ru ν                                                      ( 3-33 ) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

r
ur

rrr
u

x
uu υν                                        ( 3-34 ) 

โดย 

u    คือ   คาความเร็วในระนาบแกน x  ( m/s ) 

ν   คือ   คาความเร็วในระนาบรัศมี  ( m/s ) 

υ   คือ   คาความหนืด ( m2/s ) 

r   คือ    คาระยะในแนวรัศมี ( m ) 

กําหนดเงื่อนไขขอบเขต 

∞→r        ;       0=u                                                             ( 3-35a ) 

0=r           ;       0=ν                                                             ( 3-35b ) 

จากสมการ ( 3-33 ) , ( 3-34 ) และเงื่อนไขขอบเขตจะไดคาของ Momentum Flux และ

อัตราการไหลของของไหล ดังนี ้

∫
∞

∞−

= drruF 2ρπ&                                                                 ( 3-36 ) 

∫
∞

∞−

= drrum ρπ&                                                                   ( 3-37 ) 
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โดย 

F&  คือ   คาของ Momentum Flux ( kg•m/s2 ) 

m&   คือ   อัตราการไหล ( kg/s ) 

ρ   คือ   คาความหนาแนน ( kg/m3 ) 

กําหนดสมการชั้นขอบเขตของการไหลแบบราบเรียบ  ดังนี ้

( ) )(, ηυ fxyx =Ψ                                                                 ( 3-38 ) 

โดย 

( )yx,Ψ   คือ   Stream Function 

x             คือ   ระยะในแนวแกน x  ( m ) 

υ             คือ   คาความหนืด ( m2/s ) 

)(ηf       คือ   ฟงกชันของรูปราง 

กําหนดให 

υ
η

x
r

=                                                                               ( 3-39 ) 

จากสมการ ( 3-38 )  และ ( 3-39 ) จะได 
( )
η
η

x
f

rr
u

′
=

∂
Ψ∂

=
1                                                                  ( 3-40 ) 

ηυ dxrd =                                                                         ( 3-41 ) 

กําหนดให 

( ) 2
22

2

4
11

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=′

η

ηη
C

Cf                                                           ( 3-42 ) 

( )
x
Cxu =0                                                                                ( 3-43 ) 

โดย 

C   คือ   คาคงทีข่องรูปราง 

จากสมการ ( 3-40 )  และ ( 3-42 ) จะได 

2
22

2

4
11

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=

ηCx

Cu                                                               ( 3-44 ) 

นําสมการ(3-41) และ ( 3-44 ) แทนคาลงในสมการ ( 3-36 ) จะไดคา Momentum Flux มีคาเปน 

                        26 CF υρπ=&                                                                          ( 3-45 ) 

ดังนัน้อัตราการไหลจากสมการ ( 3-37 ) จะกลายเปน  

xm υρπ8=&                                                                            ( 3-46 ) 
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แตในสภาพความเปนจริงแลวของไหลจะมีลักษณะการไหลแบบปนปวน โดยอาศัย

สมมติฐานเดียวกันจะไดสมการที่แตกตางจากการไหลแบบราบเรียบ ดังนี้ 

( ) ( )ηfxuu 0=                                                                         ( 3-47 ) 

กําหนดให 

( )
22

22

4
11 η

ηη
C

Cf
+

=                                                                   ( 3-48 ) 

ดังนัน้จากสมการ ( 3-43 ) , ( 3-47 ) และ ( 3-48 ) จะได 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
22

23

4
11 η

η

Cx

Cu                                                               ( 3-49 ) 

นําสมการ (3-41) และ( 3-49 ) แทนคาลงในสมการ ( 3-36 ) จะไดคา Momentum Flux มีคาเปน 

                        ( )∫
∞

∞−

= ηηηυρπ dfCF 22&                                                       ( 3-50 ) 

ดังนัน้อัตราการไหลจากสมการ ( 3-37 ) จะกลายเปน 

( )∫
∞

∞−

= ηηηυρπ dfCxm&                                                         ( 3-51 ) 

จะเห็นไดวาการพิจารณาการวัดอัตราไหลของลําการไหลทั้ง 2 วิธีนี้ อัตราการไหลและ

ความเร็วของลําการไหลจะมีคาแปรผันตามระยะของคา x โดยเมื่อระยะของคา x เพิ่มข้ึนจะ

สงผลใหคาความเร็วของลําการไหลมีคาลดลง โดยจะมีคาลดลงแตกตางกันไปตามลักษณะ

และวิธีการพิจารณาขางตน แตปริมาณของอัตราไหลนั้นจะมีลักษณะตรงกันขามคือ เม่ือระยะ

ของคา x มีคาเพิ่มข้ึนปริมาณของอัตราไหลจะมีคาเพิ่มข้ึน เนื่องมาจากเม่ือระยะของคา x มี

คาเพิ่มข้ึนนั้นทําใหมีระยะของการรวมตัวของปริมาณของไหลจากภายนอกที่เขามารวมกับ

ปริมาณของลําการไหลมีคาเพิ่มข้ึนดวยจึงทําใหปริมาณของลําการไหลมีคาเพิ่มข้ึน โดยจะมี

คาที่เพิ่มข้ึนแตกตางกันไปตามลักษณะและวิธีการพิจารณาขางตนเชนกัน 

จากวิธีการดังกลาวนี้ Schlichting (1958)ไดทําการทดลอง และเสนอคาของความเร็ว ดังนี้ 

2

2

2

75.51

41.7

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

x
rx

F
u

ρ&
                                                        ( 3-52 ) 

จากสมการ ( 3-52 )  Stoeker ( 1968 )ไดเสนอวิธีการหาคาอัตราไหลซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

เมื่อกําหนดให r =0 จากสมการ ( 5-52 ) จะกลายเปน 

x
F

ucl

ρ&41.7
=                                                                ( 3-53 ) 
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โดย 

clu   คือ   คาความเร็วบนแนวแกน x ( r =0 ) ( m/s ) 

กําหนดให 

0
2
0 AuF ρ=&                                                                          ( 3-54 ) 

โดย 

0u   คือ   คาความเร็วที่ระยะ x=0 ( m/s ) 

0A   คือ   พื้นที่ของชองเปด ( m2 ) 

จากสมการ ( 3-53 ) และ ( 3-54 ) จะได 

x
A

u
ucl 0

0

41.7
=                                                                   ( 3-55 ) 

ดังนัน้จะไดคาของอัตราไหลเปน 

00 AuQ =                                                                            ( 3-56 ) 

โดย   

 Q   คือ   อัตราการไหล ( m3/s ) 
 

3.5 การวัดอัตราไหลโดยการคํานวณจากคาความดัน 
 

การวัดอัตราไหลวิธีนี้ จะเปนการหาคาอัตราไหลโดยการคํานวณจากคาความดันในระบบ

อากาศอัด และขนาดรอยร่ัวที่เกิดการร่ัวซึม โดยอาศัยสมมติฐาน ดังนี้ 

1. การไหลเปนแบบหนึ่งมิติ ( One Dimensional Flow ) 

2. การไหลเปนการไหลที่อัดตัวได ( Compressible Flow ) 

3. การไหลเปนกระบวนการไอเซนโทรปก ( Isentropic Flow ) 

4. เปนกาซในอุดมคติ ( Ideal Gas ) 

5. การไหลเปนการไหลแบบ Steady ( Steady Flow ) 

จากสมมติฐานขางตนจะไดอัตราการไหล ดังนี้ 

VAm ρ=&                                                                               ( 3-57 ) 

โดย 

m&   คือ   อัตราการไหล ( kg/s ) 

ρ   คือ   คาความหนาแนน ( kg/m3 ) 
A   คือ   ขนาดพืน้ทีห่นาตัด ( m2 ) 

V   คือ   คาความเร็ว ( m/s ) 
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จากสมมติฐานขางตน จะได 

TR
P

=ρ                                                                                  ( 3-58 ) 

TRkMaV =                                                                        ( 3-59 ) 

โดย 

P      คือ   คาความดัน ( kPa ) 

R      คือ   คาคงที่ของแกส  ( kJ/kg·K  ) 
T      คือ   คาอุณหภูมิ ( K ) 

Ma   คือ   มัคนัมเบอร ( Mach Number ) 

k      คือ   อัตราสวนความรอนจําเพาะ ( Specific Heat Ratio ) 

 

จากสมการ ( 3-57 ) , ( 3-58 ) และ ( 3-59 ) จะได 

RT
kMaAPm =&                                                                   ( 3-60 ) 

การไหลเปนแบบไอเซนโทรปก และเปนกาซในอุดมคติ ดังนั้นจะได 

20

2
11 Mak

T
T

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=                                                             ( 3-61 ) 

( )1
20

2
11

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
k
k

Mak
P
P                                                    ( 3-62 ) 

โดย 

0T      คือ   คาอุณหภูมิstagnation ( Stagnation Temperature ) ( K ) 

0P      คือ   คาความดันstagnation ( Stagnation Pressure ) ( kPa ) 

จากสมการ ( 3-61 ) และ( 3-62 ) จะไดอัตราไหลเปน 

( )

( )
( )
( )[ ]12

1
2

0
0

2
11 −

+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+
=

k
k

Mak

TR
kPMaA

m&                                                   ( 3-63 ) 

เมื่อกําหนดใหการไหลเปนการไหลแบบโชค ( Choked Flow ) ดังนัน้คา Ma = 1 ซึง่จะได

อัตราไหลกลายเปน 
( )
( )[ ]12

1

0
0 1

2 −
+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

k
k

kTR
kPAm&                                                   ( 3-64 ) 
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จากวธิีการคํานวณดังกลาวนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการประยุกตสมการในการ

คํานวณการรัว่ซึมของอากาศอัดเพื่อใหเหมาะสมและมคีวามถกูตองในการนําไปใชงาน จงึได

นําเสนอสมการที่ใชในการคํานวณไว ดังนี ้
( )

N

ND

TRP
TRPCZCd

Q
×××

××××××
=

∗

1

1
2

4
π                            ( 3-65 ) 

โดย   

 Q   คือ   อัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด ( m3/s ) 

d    คือ   เสนผานศูนยกลางของขนาดรูร่ัว ( m2 ) 

DC  คือ   คาสัมประสิทธิ์ของการร่ัวซึม ( Discharge Coefficient ) 
∗C   คือ   คาคงตัวของการไหลวิกฤต (Critical Flow Factor ) 

  NP  คือ   ความดันอากาศสัมบูรณขณะอยูในทอ ( kPa ) 

 Z   คือ   ตัวประกอบในการอัดอากาศ 

1T    คือ   อุณหภูมิสัมบูรณของอากาศอางอิง ( K ) 

1P    คือ   ความดันอากาศสัมบูรณอางอิง ( kPa ) 

NT   คือ  อุณหภูมิสัมบูรณของอากาศขณะอยูในทอ ( K ) 

 
3.6 การวัดอัตราไหลโดยการแทนที่น้ํา 
 

วิธีนี้จะสามารถใชวัดอัตราไหลของของไหลที่มีความหนาแนนนอยกวาน้ํา และไม

สามารถรวมตัวกับน้ํา เมื่อรวมอยูดวยกันจะมีการแบงชั้นของของไหลกับน้ําอยางชัดเจน ใชวัด

อัตราไหลของของไหลที่มีอัตราไหลนอยมาก และเปนวิธีการวัดอัตราไหลที่ใชอุปกรณในการ

วัดอยางงายสามารถทําไดหลายวิธี แตจะยกตัวอยางวิธีที่ใชการแทนที่น้ําในกระบอกตวง 

ประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญ คือกระบอกตวงที่สามารถอานคาปริมาณความจุได โดยอาศัย

วิธีการ คือเมื่อของไหลที่จะวัดอัตราไหลไหลเขาไปในกระบอกตวงของไหลที่มีความหนาแนน

นอยกวาก็จะเขาไปแทนที่น้ําในกระบอกตวงจะสามารถสังเกตเห็นของไหลแบงช้ันกับน้ําอยูใน

กระบอกตวงดังแสดงในรูปที่ 3.8 และหาอัตราไหลไดโดยการอานปริมาณของของไหลจาก

กระบอกตวงแลวทําการจับเวลาแลวนําคาที่ไดไปคํานวณหาอัตราไหล 
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รูปที่ 3.8 แสดงวิธวีัดอัตราไหลโดยหลักการแทนที่น้าํ 

 

จะมีสมการคํานวณอัตราไหล ดังนี ้

t
VQ =                                                                               ( 3-66 ) 

โดย 

Q   คือ   อัตราการไหล  ( l/s ) 

V   คือ   ปริมาณของของไหลในกระบอกตวง ( l ) 

t     คือ   ระยะเวลาที่ใชในการไหล ( sec ) 
 
3.7 การวัดอัตราไหลโดยการใชถุงครอบ 
 

วิธีนี้จะสามารถใชวัดอัตราไหลของของไหลที่สามารถใชถุงกักเก็บของไหลไวได เปน

วิธีการวัดอัตราไหลที่ใชอุปกรณในการวัดอยางงาย มีลักษณะวิธีการไมยุงยาก สามารถทําได

หลายรูปแบบตามความเหมาะสม แตจะยกตัวอยางรูปแบบที่กําหนดใหถุงที่ใชวัดอัตราไหล

เปนถุงที่มีขนาดคงที่ คือเม่ือใชถุงที่มีขนาดคงที่ปริมาตรความจุของถุงก็จะมีขนาดคงที่ดวยจึง

สามารถหาปริมาณของของไหลที่เขาไปอยูในถุงขณะที่ทําการวัดไดซึ่งจะมีคาเทากับปริมาตร

ของถุง โดยจะมีวิธีการวัดอัตราคือนาํถุงที่ทราบปริมาตรไปครอบของไหลที่ทําการวัดอัตราไหล

และจับเวลาที่ของไหลไหลเขาไปในถุงจนเต็มถุงแลวนําคาที่ไดไปคํานวณหาอัตราไหล 
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รูปที่ 3.9 แสดงลักษณะวิธีการใชถุงครอบ 

 

จะมีสมการคํานวณอัตราไหล ดังนี ้

t
VQ =                                                                               ( 3-67 ) 

โดย 

Q   คือ   อัตราการไหล ( l/s ) 

V   คือ   ปริมาณของของไหลในถุง ( l ) 

t     คือ   ระยะเวลาที่ใชในการไหล ( sec ) 
 

3.8 การวัดคากําลังไฟฟา 
 

จะเปนการวัดคาของปริมาณการใชไฟฟาที่ระบบอากาศอัดใชในการผลิตอากาศอัด โดย

เมื่อทําการวัดแลวจะไดกราฟที่มีลักษณะดังรูปที่ 3.10 จากกราฟจะสังเกตไดวาชวงที่เคร่ืองอัด

อากาศทํางานจะมีการใชไฟฟาในการผลิตตลอดเวลา แตชวงที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดทํางานจะ

ไมมีการใชไฟฟาในการผลิต เมื่อเคร่ืองอัดอากาศทํางานอีกคร้ังหนึ่งก็จะมีการใชไฟฟาอีก ซึ่ง

เมื่อทําการวัดตอไปเร่ือยๆคาที่ไดจะมีลักษณะคลายรูปคล่ืน ดังนั้นคาการใชไฟฟาที่ใชในการ

ผลิตอากาศอัดจะเปนการเฉล่ียคาของการใชไฟฟาตลอดชวงการทํางาน โดยคาเฉลี่ยของการ

ใชไฟฟาหาไดจากคาเฉล่ียของพื้นที่ใตกราฟของกําลังไฟฟาที่ใชตลอดชวงการทํางานของ

ระบบอากาศอัด  
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รูปที่ 3.10 แสดงลักษณะการใชไฟฟาในระบบอากาศอัด 

 

จากรูปที ่3.10 สามารถหา Pavg ไดโดยใชสมการ 

total

onon
avg t

tP
P =                                                                               ( 3-67 ) 

เมื่อ 

Pon   คือ กําลังไฟฟาที่ใชในชวงที่เคร่ืองอัดอากาศทํางาน 

Poff   คือ กําลังไฟฟาที่ใชในชวงที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดการทํางาน 

Pavg  คือ กําลังไฟฟาเฉล่ียตลอดชวงการทาํงาน 

ton    คือ เวลาที่ใชในชวงที่เคร่ืองอัดอากาศทํางาน 

toff    คือ เวลาที่ใชในชวงที่เคร่ืองอัดอากาศหยุดการทํางาน 

ttotal    คือ เวลาที่ใชในตลอดชวงการทาํงาน 

 

 

ton toff 

กําลงัไฟฟาทีใ่ช ( กิโลวัตต ) 

Pon 

Pavg 

Poff  เวลา (วินาที) 
ttotal 



บทที่ 4 
 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการ

ร่ัวซึม ซึ่งไดจําลองระบบอากาศอัด ลักษณะของการร่ัวซึม และนําเสนอวิธีการที่ใชในการวัด

ปริมาณการร่ัวซึม โดยประกอบดวยวิธีที่แตกตางกัน 6 วิธี เพื่อใหเหมาะสมกับการวิจัย ซึ่ง

รายละเอียดของเนื้อหาที่จะอธิบายในบทนี้แบงเปนหัวขอดังนี้ อุปกรณที่ใชในการจําลองระบบ

อัดอากาศ อุปกรณที่ใชในการจําลองลักษณะของการร่ัวซึม อุปกรณ เคร่ืองมือ และรายละเอียด

ของวิธีที่ใชในการวัดปริมาณการร่ัวซึม วิธีการวัดและบันทึกผลการทดลอง ข้ันตอนของการทํา

การทดลอง โดยจะมีรายละเอียดของแตละหัวขอดังตอไปนี้ 

 
4.1 อุปกรณที่ใชในการจําลองระบบอากาศอัด 
  

 อุปกรณที่ใชในการสรางแบบจําลองระบบอัดอากาศนั้นประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน 

คือ สวนการสรางอากาศอัด และสวนการจายอากาศอัด ซึ่งจะมีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 
4.1.1 อุปกรณที่ใชในสวนการสรางอากาศอัด 

สวนนี้จะเปนสวนที่ทําหนาที่ผลิตอากาศอัดจากอากาศปกติใหกลายเปนอากาศความดัน

สูง และจัดเก็บอากาศที่มีความดันสูง เพื่อสงจายไปใชในการทดลอง โดยใชสวนการสรางอากาศ

อัดของ PUMA รุน PP-23 มีลักษณะดังรูปที่ 4.1 ซึงประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

ตัวกรองอากาศขาเขา มีลักษณะดังรูปที่ 4.1 หมายเลข 1 

เคร่ืองอัดอากาศ เปนเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบ ชนิด 2 กระบอกสูบ ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของลูกสูบ 80 มิลลิเมตร ระยะชัก 60 มิลลิเมตร มีอัตราการผลิตอากาศอัด 480 ลิตร

ตอนาที ผลิตอากาศอัดมีความดันสูงสุด 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มีลักษณะดังรูปที่ 4.1 

หมายเลข 2 

มอเตอร เปนมอเตอรของ TOSHIBA รุน M 30163-01 มกีําลัง 3 แรงมา ความเร็วรอบ 

1420 รอบตอนาที มีลักษณะดังรูปที่ 4.2 หมายเลข 3 

ถังเก็บอากาศ มีขนาดความจุสูงสุด 168 ลิตร สามารถเก็บอากาศอัดที่มีความดันสูงสุด 

30 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มีลักษณะดังรูปที่ 4.1 หมายเลข 4 

มาตรวัดความดัน สามารถอานคาความดันสูงสุดได 15 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มี

ลักษณะดังรูปที่ 4.1 หมายเลข 5 
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รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะของสวนการสรางอากาศอัด 

 
4.1.2 อุปกรณที่ใชในสวนการจายอากาศอัด 

ทําหนาที่สงจายอากาศอัดจากสวนการสรางอากาศอัดไปยังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมใน

การทดลอง ซึ่งจะมีรายละเอียดและข้ันตอนการติดต้ังอุปกรณแตละชนิดดังตอไปนี้ 

วาลวปด-เปด อากาศอัด เปนวาลวของ GIACOMINI ชนิด บอลวาลว รุน R250D ทํา

หนาที่ควบคุมการปด-เปดการสงจายอากาศอัดไปยังการทดลอง โดยติดต้ังตอจากสวนการสราง

อากาศอัดโดยตรง มีลักษณะและวิธีการติดต้ังดังรูปที่ 4.2 หมายเลข 1 

ตัวกรองอากาศภายในทอ ใชตัวกรองของ CLK รุน CLF-900G สามารถใชกับอากาศอัดที่

มีความดันสูงสุด 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทําหนาที่กรองส่ิงสกปรกและความช้ืนจาก

อากาศอัดกอนสงจายไปใชในการทดลอง โดยติดต้ังตอจากวาลวปด-เปด มีลักษณะและวิธีการ

ติดต้ังดังรูปที่ 4.2 หมายเลข 2 

วาลวควบคุมความดัน เปนวาลวของ COMP AIR รุน A 119 -2 สามารถใชกับอากาศอัดที่

มีความดันสูงสุด 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทําหนาที่ควบคุมความดันของอากาศอัดที่สง

จายไปใชในการทดลอง โดยติดต้ังตอจากตัวกรองอากาศภายในทอ มีลักษณะและวิธีการติดต้ัง

ดังรูปที่ 4.2 หมายเลข 3 
 

5

21 3 

4
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รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะและวิธีการติดต้ังของอุปกรณที่ใชในสวนการจายอากาศอัด 

 

ขอตอแบบสวมเร็ว เปนขอตอของ THB ทําหนาที่เช่ือมตอทอจายลมกับอุปกรณชนิดตางๆ

ในการทดลอง มีลักษณะดังรูปที่ 4.3 

 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดงขอตอแบบสวมเร็วชนิดตางๆ 

 

ทอจายลม ใชทอจายลมพลาสติกใสของ ASHUN PU ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 8 

มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลางภายนอก 12 มิลลิเมตร ทําหนาที่สงจายอากาศอัดไปยังตําแหนงที่

เกิดการร่ัวซึมในการทดลอง โดยติดต้ังตอจากวาลวควบคุมความดัน ซึงใชขอตอแบบสวมเร็วใน

การเช่ือมตอ มีลักษณะและวิธีการติดต้ังดังรูปที่ 4.4 

1

2

3 
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รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะและวิธีการติดต้ังของทอจายลม 

 
4.2 อุปกรณที่ใชจําลองตําแหนงท่ีเกิดการร่ัวซึม 

 

ใชทอพีวีซี ของ NPI ตราชาง รุน CLASS 13.5 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 มิลลิเมตร ซึ่ง

สรางรอยที่เกิดการร่ัวซึม โดยการใชสวานเจาะรูกลมดานขางของทอ มีลักษณะดังแสดงในรูปที ่4.5 

ซึ่งมีขนาดของรูกลมที่เจาะ 4 ขนาด คือ 1, 2, 3 และ4 มิลลิเมตร เพื่อนําไปใชในการทดลองในกรณี

ที่แตกตางกัน 

 
 

รูปที่ 4.5 แสดงอุปกรณที่ใชจําลองตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 
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4.3 วิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชหลักการแทนที่น้ํา 
 
วิธีนี้มีหลักการคือ เมื่ออากาศอัดร่ัวซึมจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม อากาศที่ร่ัวซึมจะเขาไป

แทนที่น้ําที่อยูในกระบอกตวงทําใหสามารถหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด เพื่อนําคาที่ไดไป

คํานวณหาอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป โดยใชขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 4 ขนาด 

คือ 1 , 2 , 3 และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะทําการเปล่ียนแปลงคา

ความดันของอากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 คา คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 

6 , 7 และ 8 บาร โดยทุกกรณีจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียด วิธีการ และ

ข้ันตอนดังนี้ 

 
 4.3.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

  กระบอกตวงพรอมขาต้ังกระบอกตวง โดยกระบอกตวงใชถังน้ําด่ืมของ เค แอล น้ําด่ืม 

เปนถังน้ําพลาสติกมีฝาปดที่ปากกระบอกตวงมีลักษณะดังรูปที่ 4.6 หมายเลข 1 มีปริมาตรสุทธิ 

18.9 ลิตร ทําขีดข้ันความละเอียด 0.25 ลิตร เพื่อใชสําหรับการอานคาปริมาตรมีลักษณะดังรูปที่ 

4.6 หมายเลข 2 และเจาะติดต้ังทางน้ําเขาที่ใชสําหรับเติมน้ําเขากระบอกตวงมีลักษณะดังรูปที่ 

4.6 หมายเลข 3 พรอมสรางขาต้ังกระบอกตวงทําจากโครงเหล็กเชื่อมตอกัน มีลักษณะดังรูปที่ 4.6 

หมายเลข 4    

 
    

รูปที่ 4.6 แสดงกระบอกตวงพรอมขาต้ัง 

3 
2

4 1
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ถังบรรจุน้ํา ใชถังบรรจุน้ําของ เพชรสยามไลตทแวร ทําจากพลาสติกทึบ ขนาดกวาง 62 
มิลลิเมตร ยาว 72 มิลลิเมตร สูง 41 มิลลิเมตร ใชสําหรับบรรจุน้ําในการทดลอง มีลักษณะดังรูปที่ 

4.7 

 
 

รูปที่ 4.7 แสดงถังบรรจนุ้ํา 

 

 ปมน้ําพรอมทอสายยาง โดยใชปมของ SONIC รุน AP 1600 มีกําลัง 20 -23 วัตต อัตรา

ไหลสูงสุด 900 ลิตรตอชั่วโมงและทอสายยางขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 มิลลิเมตร ยาว 2.5 

เมตร ใชสําหรับเติมน้ําในกระบอกตวง มีลักษณะดังรูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.8 แสดงปมน้าํพรอมทอสายยาง 
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 นาฬิกาจับเวลา ใชนาฬิกาจับเวลาของ TAKSUN รุน TS-613A ใชสําหรับจับเวลาในการ

ทดลอง มีลักษณะดังรูปที่ 4.9 

 

 
 

รูปที่ 4.9 แสดงนาฬกิาจับเวลา 
 

4.3.2 วิธกีารติดต้ังอุปกรณ และขั้นตอนในการทดลอง 
 

 
 
 

รูปที่ 4.10 แสดงวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมโดยใชหลักการแทนท่ีน้าํ 
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 การติดต้ังอุปกรณที่ใชในการทดลองนั้นจะใชอุปกรณดังที่กลาวไวขางตน มีวิธีการทดลอง

ดังแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. คว่ําปากกระบอกตวงลง แลวนําไปวางลงบนแทนวางกระบอกตวง นํากระบอก

ตวงที่ติดต้ังบนแทนวางไปใสในถังบรรจุน้ํา ดังรูปที่ 4.11 
2. เติมน้ําในถังบรรจุนํ้าใหระดับน้ําทวมปากกระบอกตวง 20 เซนติเมตร ดังรูปที่

4.11 
 

 
 

รูปที่ 4.11 แสดงวิธีการนาํกระบอกตวงพรอมขาต้ังใสในถังทีบ่รรจุน้ํา 
 
3. ใชฝาปดปากกระบอกตวง แลวใชปมน้ําพรอมสายยางเติมน้ําเขากระบอกตวงที่

ทางน้ําเขากระบอกตวงจนเต็ม ดังรูปที่ 4.12 และทําการปดทางน้ําเขากระบอก

ตวง แลวเปดฝาปากกระบอกตวง  
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รูปที่ 4.12 แสดงวิธีการเติมน้ําเขากระบอกตวง 
 
4. นําสวนที่เกิดการร่ัวซึมขนาดรูที่ร่ัวซึม 1 มิลลิเมตรตอกับทอจายลมดวยขอตอ

แบบสวมเร็ว ดังรูปที่ 4.13 
 

 
 

รูปที่ 4.13 แสดงวิธีการตอสวนที่เกิดการร่ัวซึมกับทอจายลม 
 
5. นําสวนที่เกิดการร่ัวซึมใสเขาไปในกระบอกตวงทางปากกระบอกตวง ดังรูปที่ 

4.14 



 

 

42 

 
 

รูปที่ 4.14 แสดงวิธีการนาํสวนที่เกิดการร่ัวซึมใสเขาไปในกระบอกตวง 
 
6. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดที่ความดัน 1บาร ดังแสดง

ในรูปที่ 4.15 
 

 
 

รูปที่ 4.15 แสดงวิธีการปรับวาลวควบคุมความดัน 
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7. เปดวาลวจายอากาศอัดไปยังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม พรอมกับทําการกดปุม

จับเวลา ดังแสดงในรูป 4.16 
 

 
 

รูปที่ 4.16 แสดงวิธีการเปดวาลวจายอากาศอัด 
 

8. ปดวาลวจายอากาศอัด อานคาปริมาณอากาศอัดที่ ร่ัวซึมไปแทนที่น้ํา และ

ระยะเวลาที่ใชในการร่ัวซึม แลวบันทึกคาที่ได 
9. ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ัง เพื่อหาความถูกตองของคาที่วัดไดจากการทดลอง 
10. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดในการทดลองเปน 2 , 3 , 4 

, 5 , 6 , 7 และ8 บารตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 3-9 ซ้ําอีกคร้ัง 
11. ทําการเปล่ียนขนาดของขนาดรูที่เกิดการร่ัวซึมเปน 2 , 3 และ4 มิลลิเมตร

ตามลําดับแลวทําการทดลองในขอ 3-10 ซ้ําอีกคร้ัง 
จากการทดลองจะไดคาของปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด และระยะเวลาท่ีใชในการ

ร่ัวซึมของแตละกรณี แลวนําคาที่บันทึกไดไปคํานวณหาอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป 
 

4.4 วิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชถุงครอบ 
 

 วิธีนี้มีหลักการคือ เมื่ออากาศอัดเกิดการร่ัวซึมจะนําถุงไปครอบตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

แลวอากาศที่ร่ัวซึมจะเขาไปอยูในถุงที่นําไปครอบไว ทําใหสามารถหาปริมาณของอากาศทีร่ั่วซมึได 

เพื่อนําคาที่ไดไปคํานวณหาคาอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป โดยใชขนาดของตําแหนงที่เกิด

การร่ัวซึม 4 ขนาด คือ 1 , 2 , 3  และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะทํา

การเปลี่ยนแปลงคาความดันของอากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 คา 
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คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 บาร โดยทุกกรณีจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน ซึ่งมี

รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนดังนี้ 

 
 4.4.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

  ถุงที่ใชในการทดลอง เปนถุงขยะสีดําของ CHAMPION ขนาดกวาง 25 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว ใช

สําหรับครอบตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมเพื่อกักเก็บอากาศที่ร่ัวซึม มีลักษณะดังรูปที่ 4.17 

 
 

รูปที่ 4.17 แสดงถุงที่ใชในการทดลอง 

 

  กระบอกตวง ใชกระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดข้ันความละเอียด 5 มิลลิลิตร 

เพื่อใชหาปริมาตรของถุงที่ใชในการทดลอง มีลักษณะดังรูปที่ 4.18 

 
   

รูปที่ 4.18 แสดงกระบอกตวง 
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  นาฬิกาจับเวลา ใชนาฬิกาจับเวลาของ TAKSUN รุน TS-613A ใชสําหรับจับเวลาในการ

ทดลอง มีลักษณะดังรูปที ่4.19 

 

 
 

รูปที่ 4.19 แสดงนาฬิกาจับเวลา 

 
 4.4.2 วิธกีารติดต้ังอุปกรณ และขั้นตอนในการทดลอง 

 

  
 

รูปที่ 4.20 แสดงวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมโดยใชถุงครอบ 

  
 การติดต้ังอุปกรณที่ใชในการทดลองนั้นจะใชอุปกรณดังที่กลาวไวขางตน มีวิธีการทดลอง

ดังรูปที่ 4.20 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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1. นํากระบอกตวง ตวงนํ้าใสในถุงจนเต็มเพื่อหาปริมาตรของถุง ดังแสดงในรูปที่ 
4.21 แลวทําการบันทึกคาปริมาตรที่ได 

 

 
 

รูปที่ 4.21 แสดงวิธหีาปริมาตรของถุง 
 

2. นําสวนที่เกิดการร่ัวซึมขนาดรูที่ร่ัวซึม 1 มิลลิเมตรตอกับทอจายลมดวยขอตอ

แบบสวมเร็ว ดังรูปที่ 4.22 
 

 
 

รูปที่ 4.22 แสดงสวนที่เกิดการร่ัวซึมตอกับทอจายลม 
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3. นําถุงที่ทราบปริมาตรแลวไปครอบตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ดังแสดงในรูปที่ 

4.23 
 

 
 

รูปที่ 4.23 แสดงวิธนีําถุงไปครอบตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 
 

4. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดที่ความดัน 1 บาร ดังแสดง

ในรูปที่ 4.24 
 

 
 

รูปที่ 4.24 แสดงวิธีการปรับวาลวควบคุมความดัน 
 

5. เปดวาลวจายอากาศอัดไปยังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ดังแสดงในรูปที่ 4.25

พรอมทําการกดปุมจับเวลา 
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รูปที่ 4.25 แสดงวิธีการเปดวาลวจายอากาศอัด 
 

6. เมื่ออากาศที่ร่ัวซึมเต็มถุง ปดวาลวจายอากาศ แลวทําการอานคาระยะเวลาท่ี

ใชในการร่ัวซึม แลวบันทึกคาที่ได 
7. ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ัง เพื่อหาความถูกตองของคาที่วัดไดจากการทดลอง 
8. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดในการทดลองเปน 2 , 3 , 4 

, 5 , 6 , 7 และ8 บารตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 2-6 ซ้ําอีกคร้ัง 
9. ทําการเปล่ียนขนาดของขนาดรูที่เกิดการร่ัวซึมเปน 2 , 3 และ4 มิลลิเมตร

ตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 2-7 ซ้ําอีกคร้ัง 
จากการทดลองจะไดคาปริมาตรของถุงที่ใชในการทดลองซึ่งมีคาเทากับปริมาณของ

อากาศอัดที่ร่ัวซึมเขาไปในถุงจนเต็มถุง และระยะเวลาที่ใชในการรั่วซึมของแตละกรณี แลวนํา

คาที่บันทึกไดไปคํานวณหาอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป  
 
4.5 วิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชวิธีวัดอัตราไหลของลําการไหล 

 
จากสมการอัตราไหลของลําการไหล จะเห็นไดวาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดสามารถ

คํานวณไดจากสมการของลําการไหล ซึ่งคาของอัตราไหลนั้นจะข้ึนอยูกับระยะ และความเร็วของ

อากาศอัดในแนวแกน x โดยใชขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 4 ขนาด คือ 1 , 2 , 3  และ 4 

มิลลิเมตร ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะทําการเปล่ียนแปลงคาความดันของ

อากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 กรณี คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

และ 8 บาร โดยทุกกรณีจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอน

ดังนี้ 
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4.5.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
อุปกรณวัดความเร็วลม ที่ใช คือ แอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัด ของ DIGICON รุน DA-45 

แบบใบพัดที่มีขนาดของเสนผานศูนยกลางของใบพัด 13 มิลลิเมตร สามารถวัดอัตราเร็วระหวาง 

0.8 -12 เมตรตอวินาที คาความคลาดเคล่ือนของการวัด ±0.2 เมตรตอวินาที   ใชสําหรับวัด

ความเร็วของอากาศอัดที่ร่ัวซึม มีลักษณะดังรูปที่ 4.26 

 
 

รูปที่ 4.26 แสดงแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพดั 
 

แทนจับยึด เปนแทนจับยึดที่ทําจากเหล็กฉากสามารถปรับระยะได ใชสําหรับจับยึด แอน

นิโมมิเตอร และตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม มีลักษณะดังรูป 4.27 

 
 

รูปที่ 4.27 แสดงแทนจบัยึด 
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ที่จับยึด เปนที่จับยึดที่ทําจากเหล็กรูปตัว C ขนาดกวาง 4 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว ใชสําหรับจับยึด

แอนนิโมมิเตอรกับแทนจับยึด มีลักษณะดังรูปที่ 4.28 

 

 
 

รูปที่ 4.28 แสดงที่จับยึด 

 

ลูกด่ิง เปนลูกด่ิงของ NETTO รุน NT-300G มีน้ําหนัก 300 กรัม ใชสําหรับหา

ตําแหนงของรอยที่ร่ัวซึมใหอยูในแนวเดียวกับแอนนิโมมิเตอร ( หาแนวแกน x )   มีลักษณะดังรูป

ที่ 4.29 
  

 
 

รูปที่ 4.29 แสดงลูกด่ิง 
 



 

 

51 

ตลับเมตรของ PT&T รุน 7572 J  มีความยาวสูงสุด 7.5 เมตร ขีดวัดความละเอียด 1 

มิลลิเมตร ใชสําหรับวัดระยะของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมกับแอนนิโมมิเตอร   มีลักษณะดังรูปที่ 

4.30 

 

 
 

รูปที่ 4.30 แสดงตลับเมตร 
 

4.5.2 วิธกีารติดต้ังอุปกรณ และขั้นตอนในการทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 4.31 แสดงวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมโดยใชวิธวีัดอัตราไหลของลําการไหล 
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 การติดต้ังอุปกรณที่ใชในการทดลองนั้นจะใชอุปกรณดังที่กลาวไวขางตน มีวิธีการทดลองดัง

รูปที่ 4.31 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. ติดต้ังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมขนาดรูที่ร่ัวซึมขนาด 1 มิลลิเมตรกับแทนจับยึด

ดวยที่จับยึด ดังแสดงในรูปที่ 4.32 แลวใชลูกด่ิงหาตําแหนงที่จะติดต้ังแอนนิโม

มิเตอร เพื่อใหตรงกันกับตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 
 

 
 

รูปที่ 4.32 แสดงวิธีการติดต้ังตําแหนงที่เกดิการร่ัวซึมกับแทนจับยึด 

 

2. นําแอนนิโมมิเตอรติดต้ังกับแทนจับยึดดวยที่จับยึดดังแสดงในรูปที ่4.33 
 

 
 

รูปที่ 4.33 แสดงวิธีการติดต้ังแอนนโิมมิเตอรกับแทนจับยึดดวยทีจ่ับยดึ 
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3. วัดระยะหางระหวางตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมกับแอนนิโมมิเตอรดวยตลับเมตร 

แลวบันทึกคาที่ได 
4.  ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดที่ความดัน 1 บาร ดังแสดง

ในรูปที่ 4.34 
 

 
 

รูปที่ 4.34 แสดงวิธีการปรับวาลวควบคุมความดัน 
 

5.  เปดวาลวจายอากาศอัดไปยงัตําแหนงที่เกดิการร่ัวซึม ดังแสดงในรูปที ่4.35 
 

 
 

รูปที่ 4.35 แสดงวิธีการเปดวาลวจายอากาศอัด 
 

6. อานคาความเร็วของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมจากแอนนิโมมิเตอร แลวบันทึก

คาที่ได 
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7. ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ัง เพื่อหาความถูกตองของคาที่วัดไดจากการทดลอง 
8. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดในการทดลองเปน 2 , 3 , 4 

, 5 , 6 , 7 และ 8 บารตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 4-7 ซ้ําอีกคร้ัง 
9. ทําการเปล่ียนขนาดของขนาดรูที่เกิดการร่ัวซึมเปน 2 , 3 และ4 มิลลิเมตร

ตามลําดับแลวทําการทดลองในขอ 1-8 ซ้ําอีกคร้ัง 
จากการทดลองจะไดคาของระยะหางระหวางตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมกับแอนนิโมมิเตอร 

และคาความเร็วของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมของแตละกรณี แลวนําคาที่บันทึกไดไปคํานวณหา

อัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป 
 
4.6 วิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชหลอดปโทท  
 

เนื่องจากอุปกรณในระบบอัดอากาศนั้น สามารถถอดหรือตอไดงาย จึงสามารถนํา

หลอดปโททมาวัดหาความเร็วของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมภายในทอได เพื่อนําคาความเร็วที่ได

ไปคํานวณหาคาของอัตราไหลที่เกิดจากการรั่วซึม แตในการติดต้ังหลอดปโททนั้น จําเปนตอง

ขยายขนาดของทอลมที่ใช โดยทําการตอทอเหล็กที่มีเสนผาศูนยกลางภายใน 4.1 เซนติเมตร

จากทอลมที่ใช เพื่อทําใหสามารถติดต้ังหลอดปโททได โดยใชขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

4 ขนาด คือ 1 , 2 , 3  และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะทําการ

เปล่ียนแปลงคาความดันของอากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 กรณี 

คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 บาร โดยทุกกรณีจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน ซึ่งมี

รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนดังนี้ 

 
4.6.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

ทอเหล็ก เปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.1 เซนติเมตร ยาว 3 เมตรตอกันดวยขอตอ

เหล็กชนิดเกลียว เพื่อเปนการขยายขนาดของทอลมใหสามารถติดต้ังหลอดปโททได มีลักษณะดัง

รูปที่ 4.36  
อุปกรณติดต้ังหลอดปโทท ใชขอตอทอเหล็กชนิด 3 ทางขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.7 

เซนติเมตรและฝาครอบอุดของทอเหล็กชนิด 3 ทาง ทําการเจาะฝาครอบอุดใหมีขนาดพอดีกับ

หลอดปโทท เพื่อที่จะสามารถติดต้ังหลอดปโททไดมีลักษณะ ดังรูปที่ 4.36 
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รูปที่ 4.36 แสดงทอเหล็ก ฝาครอบอุด และขอตอทอเหล็ก 
 

หลอดปโททใชหลอดปโททของ OMEGA รุน FPT-6230 เพื่อใชสําหรับวัดความเร็วของ

อากาศอัดภายในทอ มีลักษณะดังรูปที่ 4.37 

 

 
 

รูปที่ 4.37 แสดงหลอดปโทท 

 

มานอมิเตอร ใชของ DWYER รุน 424 สามารถวัดคาความแตกตางความดันในชวง 0-250 

มิลลิเมตรน้ํา มีขีดแบงความละเอียด 0.2 มิลลิเมตรน้ํา สามารถวัดไดที่ความดันสูงสุด 100 ปอนด
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ตอตารางนิ้ว เพื่อใชสําหรับอานคาความแตกตางของความดันที่เกิดข้ึนจากหลอดปโทท มีลักษณะ

ดังรูป 4.38 

 

 
 

รูปที่ 4.38 แสดงมานอมิเตอร 

 
4.6.2 วิธกีารติดต้ังอุปกรณและขั้นตอนในการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ 4.39 วธิกีารวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชหลอดปโทท 

 

  การติดต้ังอุปกรณที่ใชในการทดลองนั้นจะใชอุปกรณดังที่กลาวไวขางตน มีวิธีการทดลอง

ดังรูปที่ 4.39 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
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1. ทําการติดต้ังวาลววัดคาความดันระหวางทอลมกับทอเหล็กที่ใช และตอเขา

ดวยกันดวยขอตอแบบสวมเร็ว ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 4.40 
 

 
 

รูปที่ 4.40 แสดงการตอทอเหล็กกับทอจายลม 

 

2. ทําการติดต้ังขอตอ 3 ทางและหลอดปโทท กับทอเหล็กซ่ึงมีลักษณะการติดต้ัง

ดังรูปที่ 4.41 ก-ข 
 

 
( ก ) 
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( ข ) 

 
รูปที่4.41 ก-ข แสดงวิธีการติดต้ังหลอดปโทท 

 
3. ตอสายของหลอดปโททกับมานอมิเตอร ดังแสดงในรูปที่ 4.42 

 

 
 
 

รูปที่4.42  แสดงวิธีการตอสายของหลอดปโททกับมานอมิเตอร 
 

4. ทําการติดต้ังในสวนที่เกิดการร่ัวซึมที่มีขนาด 1 มิลลิเมตร โดยใชขอตอทอ

เหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4.43 
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รูปที่4.43  แสดงวิธีการติดต้ังสวนที่เกิดการร่ัวซึม 
 

5. ทําการปรับวาลวควบคุมความดัน ใหจายอากาศอัดที่ความดัน 1 บาร ดัง

แสดงในรูปที่ 4.44 
 

 
 

รูปที่ 4.44 แสดงวิธีการปรับวาลวควบคุมความดัน 
 

6. เปดวาลวจายอากาศอัดไปยังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ดังแสดงในรูปที่ 4.45 
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รูปที่ 4.45 แสดงวิธีการเปดวาลวจายอากาศอัด 
 

7. อานคาความแตกตางของความดันจากมานอมิเตอร แลวบันทึกคาที่ได 
8. ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ัง เพื่อหาความถูกตองของคาที่วัดไดจากการทดลอง 
9. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดในการทดลองเปน 2 , 3 , 4 

, 5 , 6 , 7 และ 8 บารตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 4-8 ซ้ําอีกคร้ัง 
10. ทําการเปล่ียนขนาดของขนาดรูที่เกิดการร่ัวซึมเปน 2 , 3 และ 4 มิลลิเมตร

ตามลําดับแลวทําการทดลองในขอ 4-9 ซ้ําอีกคร้ัง 
 จากการทดลองจะไดคาความแตกตางความดันที่ถูกบันทึกไวของแตละกรณี แลวนําคาที่

ไดไปคํานวณหาคาของอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป  
 
4.7 วิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชอุปกรณวัดความเร็วภายในทอโดยตรง 

 
เนื่องจากอุปกรณในระบบอัดอากาศนั้น สามารถถอดหรือตอไดงาย และในการทดลอง

เบ้ืองตนทําใหทราบวาความเร็วของอากาศอัดภายในทอที่ทําการขยายขนาดมีความเร็วไมมาก

นัก จึงสามารถนําแอนนิโมมิเตอรมาวัดหาความเร็วของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมภายในทอได

โดยตรง ซึ่งทําการใชแอนนิโมมิเตอร2ชนิดในการทําการวัด คือชนิดHot Wire และชนิดใบพัด 

เนื่องจากกรณีที่มีความเร็วตํ่ามากชนิดใบพัดไมสามารถจะทําการวัดได และเนื่องจากกรณีที่

อัตราไหลมากและความดันมากเสนลวดของชนิดHot Wireจะขาด เพื่อนําคาความเร็วที่ไดไป

คํานวณหาคาของอัตราไหลที่เกิดจากการร่ัวซึม แตในการติดต้ังแอนนิโมมิเตอรนั้น จําเปนตอง

ขยายขนาดของทอลมที่ใช โดยทําการตอทอเหล็กท่ีมีเสนผาศูนยกลางภายใน 4.1 เซนติเมตร

จากทอลมที่ใช เพื่อทําใหสามารถติดต้ังแอนนิโมมิเตอรได โดยใชขนาดของตําแหนงที่เกิดการ
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ร่ัวซึม 4 ขนาด คือ 1 , 2 , 3  และ 4 มิลลิเมตร ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะทํา

การเปล่ียนแปลงคาความดันของอากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 

กรณี คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 บาร โดยทุกกรณีจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน ซึ่งมี

รายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนดังนี้ 
 

4.7.1 อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
ทอเหล็ก เปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.1 เซนติเมตร ยาว 3 เมตรตอกันดวยขอตอ

เหล็กชนิดเกลียว เพื่อเปนการขยายขนาดของทอลมใหสามารถติดต้ังแอนนิโมมิเตอรได มีลักษณะ

ดังรูปที่ 4.46  
อุปกรณติดต้ังแอนนิโมมิเตอร ใชขอตอทอเหล็กชนิด 3 ทางขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.7 

เซนติเมตร และฝาครอบอุดของทอเหล็กชนิด 3 ทาง ทําการเจาะฝาครอบอุดใหมีขนาดพอดีกับ

แอนนิโมมิเตอร เพื่อที่จะสามารถติดต้ังแอนนิโมมิเตอรไดมีลักษณะ ดังรูปที่ 4.46 
 

 
 

รูปที่ 4.46 แสดงทอเหล็ก ฝาครอบอุด และขอตอทอเหล็ก 
 

แอนนิโมมิเตอรที่ใช คือ แอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัด ของ DIGICON รุน DA-45 แบบใบพัด

ที่มีขนาดของเสนผานศูนยกลางของใบพัด 13 มิลลิเมตร สามารถวัดอัตราเร็วระหวาง 0.8 -12 

เมตรตอวินาที คาความละเอียด 0.01 เมตรตอวนิาที คาความคลาดเคล่ือนของการวัด ±0.2 เมตร

ตอวินาที และแอนนิโมมิเตอรHot Wire ของ DIGICON รุน DA-44 มีเทอรมิสเตอรหัวกลมขนาด

เล็กสําหรับวัดความเร็ว สามารถวัดอัตราเร็วระหวาง 0.2 -20 เมตรตอวินาที คาความละเอียด 0.1 

เมตรตอวินาที คาความคลาดเคล่ือนของการวัด ±0.2 เมตรตอวินาที ใชสําหรับวัดความเร็วของ

อากาศอัดที่ร่ัวซึม มีลักษณะดังรูปที่ 4.47 
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( ก ) 

 

 
 

( ข ) 

 

รูปที่ 4.47 แสดงแอนนิโมมิเตอร ( ก )ชนิดใบพัด ( ข )ชนดิHot Wire 
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4.7.2 วิธกีารติดต้ังอุปกรณและขั้นตอนในการทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 4.48 วธิกีารวัดหาปริมาณการร่ัวซึมโดยใชแอนนิโมมิเตอร 

 

 การติดต้ังอุปกรณที่ใชในการทดลองนั้นจะใชอุปกรณดังที่กลาวไวขางตน มีวิธีการทดลอง

ดังรูปที่ 4.47 ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1. ทําการติดต้ังวาลววัดคาความดันระหวางทอลมกับทอเหล็กที่ใช และตอเขา

ดวยกันดวยขอตอแบบสวมเร็ว ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 4.49 
 

 
 

รูปที่ 4.49 แสดงการตอทอเหล็กกับทอจายลม 
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2. ทําการติดต้ังขอตอ 3 ทางและแอนนิโมมิเตอร กับทอเหล็กซ่ึงมีลักษณะการ

ติดต้ังดังรูปที่ 4.50 ก-ง 
 

 
( ก ) 

 

 
( ข ) 

 

 
( ค ) 
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( ง ) 
 

รูปที่4.50 แสดงวิธกีารติดต้ังแอนนิโมมิเตอร ( ก-ข ) ชนิดใบพัด ( ค-ง ) ชนิดHot Wire 
 

3. ทําการติดต้ังในสวนที่เกิดการร่ัวซึมที่มีขนาด 1 มิลลิเมตร โดยใชขอตอทอเหล็ก 

ดังแสดงในรูปที่ 4.51 
 

 
 

รูปที่ 4.51  แสดงวิธีการติดต้ังสวนที่เกิดการร่ัวซึม 
 

4. ทําการปรับวาลวควบคุมความดัน ใหจายอากาศอัดที่ความดัน 1 บาร ดังแสดง

ในรูปที่ 4.52 
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รูปที่ 4.52 แสดงวิธีการปรับวาลวควบคุมความดัน 
 

5. เปดวาลวจายอากาศอัดไปยังตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ดังแสดงในรูปที่ 4.53 
 

 
 

รูปที่ 4.53 แสดงวิธีการเปดวาลวจายอากาศอัด 
 

6. อานคาความเร็วจากแอนนิโมมิเตอร แลวบันทึกคาความเร็วที่ได 
7. ทําการทดลองซํ้าหลายคร้ัง เพื่อหาความถูกตองของคาที่วัดไดจากการทดลอง 
8. ทําการปรับวาลวควบคุมความดันใหจายอากาศอัดในการทดลองเปน 2 , 3 , 4 

, 5 , 6 , 7 และ 8 บารตามลําดับ แลวทําการทดลองในขอ 3-8 ซ้ําอีกคร้ัง 
9. ทําการเปล่ียนขนาดของขนาดรูที่เกิดการร่ัวซึมเปน 2 , 3 และ 4 มิลลิเมตร

ตามลําดับแลวทําการทดลองในขอ 3-9 ซ้ําอีกคร้ัง 
 จากการทดลองจะไดคาความเร็วที่ถูกบันทึกไวของแตละกรณี แลวนําคาที่ ไดไป

คํานวณหาคาของอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดตอไป  
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4.8 การนําชิน้สวนอุปกรณที่มีการชํารุด และมกีารใชงานในทางปฏิบัติมาทําการทดลอง 
 
จากวิธีการวัดในขางตนไดทําการวัดกับตําแหนงที่มีการร่ัวซึมที่จําลองข้ึนมา เพื่อจะแสดง

ใหเห็นวาวิธีการดังกลาวในขางตนนี้สามารถนําไปทําการวัดกับการใชงานในทางปฏิบัติได ดังนั้น

จึงไดมีการนําชิ้นสวนของอุปกรณที่มีการใชงานจริงในระบบอากาศอัด และมีการชํารุดทําใหเกิด

การร่ัวซึมเกิดข้ึนกับอุปกรณ โดยอุปกรณที่นํามาทดสอบจะประกอบไปดวยอุปกรณ 3 ชนิด คือ ปน

ฉีดลม ของ HKX ที่มีลักษณะดังรูปที่ 4.54 ก มีลักษณะการร่ัวซึม คือมีลมร่ัวซึมออกทางปลายทอ

ฉีดลมของปนฉีดลมตลอดเวลา และมีการรั่วซึมที่ตัวปนเล็กนอย, วาลวเปดปดอากาศอัดเปนวาลว

ของ super x มีลักษณะดังรูปที่ 4.54 ข มีลักษณะการร่ัวซึม คือมีลมร่ัวซึมออกมาจากวาลว

ตลอดเวลาขณะปดวาลว, ขอตอทอชนิดสามทาง เปนขอตอทอเหล็กขนาด 0.5 นิ้ว มีลักษณะดังรูป

ที่ 4.54 ค มีลักษณะการร่ัวซึม คือมีการร่ัวซึมที่รอยปริแตกที่ดานขางของทอ และเกลียวของขอตอ

ทอที่เกิดการข้ึนสนิมทําใหมีลมร่ัวซึมออกมาตลอดเวลา 

 

          
                       ( ก )                                                                   ( ข ) 
 

 
( ค ) 

 
รูปที่ 4.54 ก, ข, ค แสดงปนลม วาลว และขอตอสามทาง ที่นาํมาทดลอง 



บทที่ 5 
 

ผลการทดลอง 
 

การวิจัยนี้เปนการหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยใน

เบ้ืองตนไดกําหนดใหใชขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 4 ขนาด คือ 1 , 2 , 3 และ 4 มิลลิเมตร 

ซึ่งแตละขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมในเบ้ืองตนไดกําหนดใหทําการเปล่ียนแปลงคาความดัน

ของอากาศอัดที่จายใหแกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแตกตางกัน 8 คา คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

และ 8 บาร โดยทุกกรณีที่ทําการทดลองจะใชระบบอัดอากาศชนิดเดียวกัน   

แตจากการทดลองในเบ้ืองตน ทําใหทราบลักษณะการทํางานโดยทั่วไปของระบบอัดอากาศ

ที่ใช คือ เมื่อทําการเดินเคร่ืองอัดอากาศ ระบบอัดอากาศจะทําการผลิตอากาศอัดไปเก็บไวในถัง

เก็บอากาศอัดจนอากาศอัดมีความดัน 10 บาร เคร่ืองอัดอากาศก็จะหยุดการทํางาน เมื่อจะนํา

อากาศอัดไปใชงาน สามารถทําไดโดยการกําหนดคาความดันของอากาศอัดที่จะใชงานที่วาลว

ควบคุมความดันแลวจายอากาศอัดไปใชงานตามตองการได เมื่อมีการใชงานอากาศอัดความดัน

ในถังเก็บอากาศอัดจะลดลงจนถึงคาความดันที่กําหนดไวท่ีสวิตทควบคุมความดัน เคร่ืองอัด

อากาศก็จะทํางานอีกคร้ังหนึ่งพรอมกับการจายอากาศอัดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน ถาปริมาณ

อากาศอัดที่ใชงานนอยกวาปริมาณอากาศอัดที่เคร่ืองอัดอากาศผลิตได อากาศอัดในสวนที่เกินจะ

ถูกกักเก็บในถังเก็บอากาศอัดจนกระทั่งมีความดัน 10 บาร เคร่ืองอัดอากาศก็จะหยุดการทํางาน 

แตถาปริมาณอากาศอัดที่ใชงานมากกวาปริมาณอากาศอัดที่เคร่ืองอัดอากาศผลิตได ระบบอัด

อากาศนี้ก็ไมสามารถจายอากาศอัดตอเนื่องตลอดชวงการใชงานที่ความดันใชงานที่กําหนดไวได 

จากลักษณะการทํางานของระบบอัดอากาศดังกลาวนี้ เมื่อนํามาทําการทดลอง ก็จะพบวา

ในการทดลองบางกรณีที่ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดเล็ก หรือความดันที่ใชงานมีคา

ไมมาก ระบบอัดอากาศจะสามารถผลิตอากาศอัดจายใหกับการใชงานไดตอเนื่องตลอดชวงที่ทํา

การทดลอง ซึ่งกรณีนี้จะแสดงสัญลักษณ / ในตารางท่ี 5.1 แตในบางกรณีที่ขนาดของตําแหนงที่

เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญ หรือความดันท่ีใชงานมีคามาก ระบบอัดอากาศก็จะไมสามารถผลิต

อากาศอัดจายใหกับการใชงานไดตอเนื่องตลอดชวงที่ทําการทดลอง โดยจะสามารถจายอากาศอดั

ใหไดเฉพาะในชวงที่อากาศอัดในถังเก็บอากาศอัดมีคาความดันมากกวาความดันที่ใชงานในการ

ทดลองซ่ึงเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ แตเมื่อความดันในถังเก็บอากาศอัดนอยกวาความดันใชงานใน

การทดลองที่กําหนดไว ระบบอัดอากาศจะไมสามารถจายอากาศอัดใหกับการใชงานไดตอเนื่อง

ตลอดชวงที่ทําการทดลอง ซึ่งกรณีนี้จะแสดงสัญลักษณ x ในตารางที่ 5.1  
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จากความสามารถในการจายอากาศอัดของระบบอัดอากาศนี้ ทําใหการทดลองในทุกวิธีที่

ทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดในชวงที่แสดงสัญลักษณ / ในตารางท่ี 5.1 สามารถทํา

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดไดทุกกรณีที่ทําการทดลอง แตในชวงที่แสดงสัญลักษณ x 

ในตารางที่ 5.1 จะทําการทดลองไดเฉพาะวิธีที่ทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดที่ใชชวง

ระยะเวลาในการทดลองส้ันๆกอนที่ความดันในถังเก็บอากาศอัดจะตํ่ากวาความดันใชงานที่

กําหนดไว สวนวิธีอ่ืนที่ตองใชระยะเวลาในการทดลองตอเนื่อง จะไมสามารถทําการวัดปริมาณการ

ร่ัวซึมของอากาศอัดได โดยวิธีที่ใชในการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดในการวิจัยนี้ใชวิธีการ

วดั 6 วิธี โดยแตละวิธีจะไดผลการทดลองดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงความสามารถในการจายอากาศอัดของระบบอากาศอัด 

 

gageP  

( บาร ) 
1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 / / / / 

2 / / / / 

3 / / / / 

4 / / / x 

5 / / / x 

6 / / x x 

7 / / x x 

8 / / x x 

 

/ คือ ชวงที่ระบบอากาศอัดสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

x คือ ชวงที่ระบบอากาศอัดไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 
5.1 ผลการทดลองของวิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชหลักการแทนที่น้ํา 

 
ในเบ้ืองตนไดกําหนดใหทําการทดลองโดยใชกระบอกตวงมีปริมาตรความจุขนาด 6 ลิตร  

แตหลังจากการทดลองในเบื้องตนทําใหทราบวาปริมาณอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมาก 

ทําใหกระบอกตวงดังกลาวไมสามารถกักเก็บอากาศอัดไดเพียงพอกับกรณีที่ทําการทดลอง จึงไม
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สามารถทําการทดลองได จึงทําการไดเปล่ียนกระบอกตวงท่ีมีขนาดใหญข้ึนเปนกระบอกตวงมี

ปริมาตรความจุ 18.9 ลิตร  

แตเมื่อทําการทดลองทําใหทราบวามีบางกรณีที่ไมสามารถทําการทดลองได ดังแสดง

สัญลักษณ  -  ในตารางที่ 5.2 เนื่องจากขนาดของกระบอกตวงท่ีทําการวัดมีขนาดจํากัด และเม่ือ

ทําการทดลองอัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไป ทําใหระยะเวลาที่ทํา

การวัดมีคานอยเกินไป จึงไมสามารถทําการทดลองในชวงกรณีเหลานี้ได และในกรณีที่เคร่ืองอัด

อากาศไมสามารถผลิตอากาศอัดจายใหการทดลองไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงานจะไมสามารถทํา

การทดลองไดดังแสดงสัญลักษณ x ในตารางที่ 5.2 โดยจากการทดลองจะไดคาของปริมาณ

อากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึม ( V ) และระยะเวลาท่ีใชในการรั่วซึม ( t ) คาที่วัดไดจากการทดลองจะ

ทําการบันทึกโดยการแบงตามขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลจาก

การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 แสดงขอมูลจากการทดลองของวิธกีารวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชหลักการแทนที่น้าํ 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 18.40 77.8 17.40 20.80 17.80 9.68 18.44 7.33 

2 17.20 46.0 18.20 12.85 18.24 6.20 - - 

3 16.84 31.7 17.84 9.48 - - - - 

4 17.44 25.1 18.20 6.99 - - x x 

5 18.20 20.9 17.44 5.84 - - x x 

6 17.80 17.38 - - x x x x 

7 17.44 15.46 - - x x x x 

8 18.20 14.31 - - x x x x 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไป 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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จากขอมูลที่ทําการทดลองในตารางที่ 5.2 นั้น สามารถนําคาที่ไดมาคํานวณหาอัตราการ

ร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-66 ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.3  

 

ตารางที่ 5.3 แสดงปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชหลักการแทนท่ีน้ํา 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.237 0.838 1.838 2.51 

2 0.374 1.416 2.94 - 

3 0.532 1.882 - - 

4 0.695 2.60 - x 

5 0.870 2.98 - x 

6 1.024 - x x 

7 1.128 - x x 

8 1.272 - x x 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไป 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 
5.2 ผลการทดลองของวิธีการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชถุงครอบ 

 

ในเบ้ืองตนไดกําหนดใหทําการทดลองโดยใชถุงที่มีขนาดเล็กและมีความหนาของถุงไมมาก

แตหลังจากทําการทดลองในเบ้ืองตนทําใหทราบวาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดมีปริมาณมาก 

และมีความแรงของอากาศอัดที่พุงออกจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีความแรงมากทําใหถุงที่มี

ขนาดเล็กและความหนาไมมากจะไมสามารถทําการทดลองได จึงทําการเปล่ียนมาใชถุงที่มีขนาด

และความหนาที่เหมาะสมกับการทดลอง เพื่อใหสามารถทําการทดลองได  

ในการทดลองนี้มีขอจํากัดของระบบอัดอากาศที่ไมสามารถผลิตอากาศอัดไดตอเนื่องตลอด

ชวงที่ใชงานในบางกรณีของการทดลองดังที่ไดกลาวในขางตน จึงไดทําการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทดลองในชวงกรณีเหลานี้  โดยทําการสรางอากาศอัดจนกระทั่งมีความดัน 10 บาร กักเก็บไวในถัง

เก็บอากาศอัดกอน แลวจึงจายอากาศอัดนั้นไปใชในการทดลอง เนื่องจากการวัดดวยวิธีนี้ใช
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ระยะเวลาที่สั้น และปริมาณอากาศอัดในการทดลองนอย ทําใหความดันและปริมาณอากาศอัดใน

ถังเก็บอากาศอัดยังเพียงพอในชวงที่ทําการทดลอง ทําใหสามารถวัดคาปริมาณการร่ัวซึมในกรณีที่

ระบบอัดอากาศไมสามารถผลิตอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน ดังแสดงสัญลักษณ * ใน

ตารางที่ 5.4 โดยในการทดลองจะจายอากาศอัดใหเต็มถุงจนถุงพองเต็มที่ จากการทดลองจะไดคา

ของปริมาณอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึม ( V ) และระยะเวลาท่ีใชในการรั่วซึม ( t ) คาที่วัดไดจากการ

ทดลองจะทําการบันทึกโดยการแบงตามขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งมีรายละเอียดของ

ขอมูลจากการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5.4 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5.4 แสดงขอมูลจากการทดลองของวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชถุงครอบ 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 54.0 206.58 54.0 59.69 54.0 28.66 54.0 20.83 

2 54.0 125.17 54.0 37.40 54.0 17.96 54.0 12.18 

3 54.0 95.14 54.0 27.72 54.0 12.81 54.0 8.61 

4 54.0 72.93 54.0 20.49 54.0 10.30 54.0* 6.56* 

5 54.0 61.77 54.0 16.90 54.0 8.27 54.0* 5.28* 

6 54.0 49.63 54.0 14.24 54.0* 6.90* 54.0* 4.26* 

7 54.0 45.61 54.0 12.58 54.0* 6.24* 54.0* 3.89* 

8 54.0 42.25 54.0 11.09 54.0* 5.55* 54.0* 3.34* 

 

* คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

จากขอมูลที่ทําการทดลองในตารางที่ 5.4 นั้น สามารถนําคาที่ไดมาคํานวณหาอัตราการ

ร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-67 ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.5 
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ตารางที่ 5.5 แสดงปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชถุงครอบ 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.261 0.905 1.884 2.59 

2 0.431 1.444 3.01 4.43 

3 0.568 1.948 4.22 6.27 

4 0.740 2.64 5.24 8.23* 

5 0.874 3.20 6.53 10.23* 

6 1.088 3.79 7.82* 12.66* 

7 1.184 4.29 8.65* 13.87* 

8 1.278 4.87 9.73* 16.18* 

 

* คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 
5.3 ผลการทดลองของการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชวิธีวัดอัตราการไหลของลําการไหล 

 
ในเบ้ืองตนไดกําหนดใหใชแอนนิโมมิเตอรของ DIGICON รุน DA-45 เมื่อทําการทดลองใน

เบ้ืองตนทําใหทราบวาการทดลองนี้จะสามารถใชวัดปริมาณการร่ัวซึมไดทุกกรณีที่เคร่ืองอัดอากาศ

สามารถผลิตอากาศอัดจายใหการทดลองไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน  

แตในกรณีท่ีเคร่ืองอัดอากาศไมสามารถผลิตอากาศอัดจายใหการทดลองไดตอเนื่องตลอด

ชวงที่ใชงานจะไมสามารถทําการทดลองไดดังแสดงสัญลักษณ x ในตารางที่ 5.6 โดยจากการ

ทดลองจะไดคาของระยะในแนวแกน x ( x ) และความเร็วในแนวแกน x ( clu  ) คาที่วัดไดจากการ

ทดลองจะทําการบันทึกโดยการแบงตามขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งมีรายละเอียดของ

ขอมูลจากการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5.6 

 

 

 

 

 



 74 

ตารางที่ 5.6 แสดงขอมูลจากการทดลองของวิธกีารวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชวิธวีัดอัตราการไหล 

ของลําการไหล 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

gageP  

( บาร ) 
x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

1 0.85 1.710 0.85 3.69 0.85 6.06 0.85 6.70 

2 0.85 2.73 0.85 6.29 0.85 8.11 0.85 11.30 

3 0.85 3.84 0.85 7.51 0.85 10.20 1.60 8.14 

4 0.85 5.12 0.85 9.67 1.60 7.34 x x 

5 0.85 6.37 0.85 11.86 1.60 8.92 x x 

6 0.85 7.31 1.60 7.47 x x x x 

7 0.85 8.54 1.60 8.59 x x x x 

8 0.85 9.29 1.60 10.12 x x x x 

 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
 
จากขอมูลที่ทําการทดลองในตารางที่ 5.6 นั้น สามารถนําคาที่ไดมาคํานวณหาอัตราการ

ร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-56 ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.7  

 

ตารางที่ 5.7 แสดงปริมาณการร่ัวซึมโดยใชวิธีวัดอัตราการไหลของลําการไหล 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.174 0.750 1.848 2.72 

2 0.277 1.279 2.47 4.59 

3 0.390 1.527 3.11 6.23 

4 0.520 1.966 4.21 x 

5 0.647 2.41 5.12 x 
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Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

6 0.743 2.86 x x 

7 0.868 3.29 x x 

8 0.944 3.87 x x 

 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
 
5.4 ผลการทดลองของการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชหลอดปโทท 

 
ในเบื้องตนไดกําหนดใหใชหลอดปโททของ DWYER รุน 160-8 แตเมื่อทําการทดลองใน

เบ้ืองตน ทําใหทราบวาไมสามารถอานคาความแตกตางของความดันที่เกิดข้ึนจากมานอมิเตอรได

จึงทําการเปล่ียนหลอดปโททเปนของ OMEGA รุน FPT-6230 สวนมานอมิเตอรที่ใชในเบ้ืองตนได

กําหนดใหใชมานอมิเตอรของ DWYER รุน 262.5   แตเม่ือทําการทดลองในเบ้ืองตน ทําใหทราบ

วา ในบางกรณีไมสามารถวัดไดเนื่องจากคาความละเอียดของมานอมิเตอรมีคาความละเอียดไม

เพียงพอ จึงทําการเปล่ียนมาใชมานอมิเตอรของ DWYER รุน 424 มาทําการวัดแทนเนื่องจากมีคา

ความละเอียดมากกวา  

แตเม่ือทําการทดลองแลวทําใหทราบวาหลอดปโททที่นํามาทดลองเปนหลอดปโททที่มี

ขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของทอที่ใชในการทดลอง จึงไมมีความเหมาะสมกับการทดลอง และ

กรณีที่ทําการทดลองมีคาความดันสูงเมื่อเทียบกับคาความแตกตางของความดันที่เกิดข้ึนมีคานอย

มาก โดยในกรณีที่คาความดันสูงนี้จะสงผลใหไมสามารถทําการตอสายของหลอดปโททกับมานอ

มิเตอรได เนื่องจากสายของหลอดปโททจะถูกความดันที่สูงนี้ดันใหหลุดจากมานอมิเตอร เม่ือสาย

หลุดน้ํามันในมานอมิเตอรจะเกิดการบล็อก อาจทําใหมานอมิเตอรเสียหายได ทําใหมานอมิเตอรที่

ใชไมสามารถทําการอานคาได สวนในกรณีที่คาความดันตํ่าจะสามารถตอสายของหลอดปโททกับ

มานอมิเตอรได แตคาความแตกตางของความดันที่เกิดข้ึนมีคานอยมาก  

ทําใหมานอมิเตอรที่ใชไมสามารถทําการอานคาความแตกตางความดันที่เกิดข้ึนได จะตอง

ใชมานอมิเตอรที่มีคาความละเอียดมากจึงสามารถอานคาความแตกตางความดันที่เกิดข้ึนได จึง

ไมสามารถหาอุปกรณที่สามารถวัดที่คาความดันสูงแตมีคาความแตกตางของความดันเพียง

เล็กนอยได วิธีนี้จึงไมสามารถทําการวัดไดกับกรณีที่ทําการทดลอง เนื่องจากไมสามารถหา

อุปกรณที่มีความเหมาะสมและสามารถทําการวัดไดกับชุดทดลอง 
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5.5 ผลการทดลองของการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชอุปกรณวัดความเร็วภายในทอ
โดยตรง 
 

ในเบ้ืองตนไดกําหนดใหใชแอนนิโมมิเตอร 2 ชนิดในการทําการวัด คือแอนนิโมมิเตอรชนิด

Hot Wire ของ DIGICON รุน DA-44 และ แอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัด ของ DIGICON รุน DA-45 

แตเมื่อทําการทดลองแลวทําใหทราบวามีบางกรณีที่แอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัดไมสามารถอานคา

ความแตกตางความดันได เนื่องจากคาความละเอียดของแอนนิโมมิเตอรมีความละเอียดไม

เพียงพอ แตแอนนิโมมิเตอรชนิด Hot wire สามารถทําการวัดไดเนื่องจากมีคาความละเอยีดในการ
วัดมากกวา สวนในกรณีที่เคร่ืองอัดอากาศไมสามารถผลิตอากาศอัดจายใหการทดลองไดตอเนื่อง

ตลอดชวงที่ใชงานก็จะไมสามารถทําการทดลองได ดังแสดงสัญลักษณ x ในตารางท่ี 5.8 โดยจาก

การทดลองจะไดคาของความเร็วภายในทอ ( u  ) คาที่วัดไดจากการทดลองจะทําการบันทึกโดย

การแบงตามขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลจากการทดลอง ดัง

แสดงในตารางท่ี 5.8 

 

ตารางที่ 5.8ก แสดงขอมูลจากการทดลองของวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชแอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 
u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

1 + + 1.522 2.01 

2 + 1.130 2.388 3.48 

3 + 1.482 3.10 4.90 

4 + 1.876 3.91 x 

5 + 2.24 4.57 x 

6 + 2.64 x x 

7 + 3.08 x x 

8 0.832 3.38 x x 

          

 + คือ ชวงที่ใชแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัดไมสามารถทําการวัดได 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 



 77 

จากขอมูลที่ทําการทดลองในตารางที่ 5.8ก นั้น สามารถนําคาที่ไดมาคํานวณหาอัตราการ

ร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-11 ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.9ก 

 

ตารางที่ 5.9ก แสดงปริมาณการร่ัวซึมโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัด 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 + + 2.64 3.48 

2 + 1.960 4.14 6.04 

3 + 2.57 5.37 8.50 

4 + 3.25 6.78 x 

5 + 3.89 7.94 x 

6 + 4.58 x x 

7 + 5.34 x x 

8 1.443 5.86 x x 

              

 + คือ ชวงที่ใชแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัดไมสามารถทําการวัดได 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

ตารางที่ 5.8ข แสดงขอมูลจากการทดลองของวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชแอนนิโมมิเตอร

แบบ Hot Wire 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 
u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

1 0.200 0.800 1.66 2.28 

2 0.320 1.280 2.56 3.80 

3 0.420 1.600 3.24 5.38 

4 0.500 2.10 4.2 x 

5 0.580 2.30 4.69 x 
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1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 
u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

6 0.700 2.70 x x 

7 0.780 3.16 x x 

8 0.900 3.46 x x 

          

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

จากขอมูลที่ทําการทดลองในตารางที่ 5.8ข นั้น สามารถนําคาที่ไดมาคํานวณหาอัตราการ

ร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-10 ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.9ข 

 

ตารางที่ 5.9ข แสดงปริมาณการร่ัวซึมโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบ Hot Wire 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.35 1.388 2.88 3.96 

2 0.56 2.22 4.44 6.59 

3 0.73 2.78 5.62 9.33 

4 0.87 3.64 7.29 x 

5 1.006 3.98 8.13 x 

6 1.214 4.69 x x 

7 1.353 5.47 x x 

8 1.561 6.00 x x 

              

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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5.6 ผลการทดลองของการวัดปริมาณการรั่วซึมโดยใชการคํานวณคาความดันจาก
ตําแหนงท่ีเกิดการร่ัวซึม 
 

วิธีนี้จะเปนการคํานวณอัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด ( Q ) โดยใชสมการ 3-65 ซึ่งไดผล

ของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม ดังแสดงในตารางที่ 5.10 

 

ตารางที่ 5.10 แสดงปริมาณการร่ัวซึมโดยใชการคํานวณคาความดันจากตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

 

Q ( ลิตร/วินาท ี) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.315 1.261 2.84 5.05 

2 0.473 1.892 4.26 7.57 

3 0.631 2.52 5.68 10.09 

4 0.788 3.15 7.09 12.61* 

5 0.946 3.78 8.51 15.13* 

6 1.104 4.41 9.93* 17.66* 

7 1.261 5.05 11.35* 20.2* 

8 1.419 5.68 12.77* 22.7* 

 

* คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 
5.7 ผลการทดลองของชิ้นสวนอุปกรณที่มีการใชงานในทางปฏิบัติ 

 

ใชปนลมที่มีการชํารุดและร่ัวซึมทําการทดลองดวยวิธีที่สามารถทําการวัดได สวนวิธีที่ไม

สามารถทําการวัดไดเนื่องจากไมทราบขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งจะทําการบันทึกขอมูล

แยกไปตามลักษณะของแตละวิธีดังที่ไดกลาวในขางตน โดยความดันที่ใชเปนความดันที่ตนทาง

ของวาลวควบคุมความดัน ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลจากการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5.11 
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ตารางที่ 5.11 แสดงขอมูลจากการทดลองวัดปริมาณการร่ัวซึมจากปนฉีดลมดวยวิธีตางๆ 
 

ปนฉีดลม 

แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

วัดอัตราไหล

ลําการไหล 
gageP  

( บาร ) u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

1 1.24 1.4 54 34.16 18.3 12.74 5.51 

2 1.98 2.2 54 21.32 18.5 8.05 8.07 

3 2.56 2.7 54 15.95 18.0 5.92 9.94 

4 3.14 3.4 54 12.52 - - 6.95 

5 3.65 4.0 54 10.83 - - 8.53 

6 4.13 4.7 54 9.77 - - 9.13 

7 4.89 5.3 54 8.51 - - 9.82 

8 x x x x x x x 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

จากตารางที่ 5.11 จะสามารถคํานวณอัตราการร่ัวซึมของปนฉีดลมแยกเปนวิธีที่ทําการวัด 

โดยใชหลักการคํานวณของแตละวิธีดังไดกลาวไวขางตน ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตราการร่ัวซึม 

ดังแสดงในตารางที่ 5.12 

 

ตารางที่ 5.12 แสดงปริมาณการร่ัวซึมจากปนฉีดลมที่วัดดวยวิธีตางๆ 

 

ปนฉีดลม 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 
แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

วัดอัตราไหล

ลําการไหล 

1 2.15 2.43 1.58 1.44 1.37 
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ปนฉีดลม 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 
แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

วัดอัตราไหล

ลําการไหล 

2 3.44 3.82 2.53 2.30 2.01 

3 4.44 4.68 3.39 3.04 2.48 

4 5.45 5.90 4.31 - 3.26 

5 6.33 6.94 4.99 - 4.00 

6 7.17 8.08 5.53 - 4.28 

7 8.48 9.16 6.35 - 4.60 

8 x x x x x 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

ใชวาลวเปดปดอากาศอัดที่มีการชํารุดและร่ัวซึมทําการทดลอง ดวยวิธีที่สามารถทําการ

วัดได สวนวิธีที่ไมสามารถทําการวัดไดเนื่องจากไมทราบขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งจะ

ทําการบันทึกขอมูลแยกไปตามลักษณะของแตละวิธีดังที่ไดกลาวในขางตน โดยความดันที่ใชเปน

ความดันที่ตนทางของวาลวควบคุมความดัน ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลจากการทดลอง ดังแสดง

ในตารางที่ 5.13 

 

ตารางที่ 5.13 แสดงขอมลูจากการทดลองวัดปริมาณการร่ัวซึมจากวาลวเปดปดอากาศอัดดวยวิธี

ตางๆ 

 

วาลวเปดปดอากาศอัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

gageP  

( บาร ) u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 0.91 1.2 54 42.73 18.6 16.25 
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วาลวเปดปดอากาศอัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

gageP  

( บาร ) u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

2 1.36 1.6 54 30.47 18.2 11.23 

3 1.83 2.1 54 21.83 17.9 7.55 

4 2.31 2.6 54 17.06 18.4 6.64 

5 2.84 3.3 54 14.09 - - 

6 3.35 3.8 54 11.78 - - 

7 3.73 4.3 54 10.2 - - 

8 4.12 4.7 54 9.25 - - 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 

 

จากตารางที่ 5.13 จะสามารถคํานวณอัตราการร่ัวซึมของวาลวเปดปดอากาศอัดแยกเปน

วิธีที่ทําการวัด โดยใชหลักการคํานวณของแตละวิธีดังไดกลาวไวขางตน ซึ่งไดผลของการคํานวณ

อัตราการร่ัวซึม ดังแสดงในตารางที่ 5.14 

 

ตารางที่ 5.14 แสดงปริมาณการร่ัวซึมจากวาลวเปดปดอากาศอัดที่วัดดวยวิธีตางๆ 

 

วาลวเปดปดอากาศอัด 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 
แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

1 1.58 2.08 1.26 1.14 

2 2.36 2.78 1.77 1.62 

3 3.17 3.64 2.47 2.37 

4 4.01 4.51 3.17 2.77 
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วาลวเปดปดอากาศอัด 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 
แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

5 4.93 5.66 3.83 - 

6 5.81 6.66 4.58 - 

7 6.47 7.43 5.29 - 

8 7.15 8.19 5.84 - 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 

 

ใชขอตอชนิดสามทางที่มีการชํารุดและร่ัวซึมทําการทดลอง ดวยวิธีที่สามารถทําการวัดได 

สวนวิธีที่ไมสามารถทําการวัดไดเนื่องจากไมทราบขนาดของตําแหนงที่เกิดการรั่วซึม ซึ่งจะทําการ

บันทึกขอมูลแยกไปตามลักษณะของแตละวิธีดังที่ไดกลาวในขางตน โดยความดันที่ใชเปนความ

ดันที่ตนทางของวาลวควบคุมความดัน ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลจากการทดลอง ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.13 

 

ตารางที่ 5.15 แสดงขอมูลจากการทดลองวัดปริมาณการร่ัวซึมจากขอตอชนิดสามทางดวยวิธี

ตางๆ 

 

ขอตอชนิดสามทาง 

แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

gageP  

( บาร ) u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 1.08 1.3 54 35.73 18.4 13.47 

2 1.58 1.9 54 25.06 18.6 9.45 

3 2.15 2.4 54 18.27 17.9 6.32 

4 2.76 3.1 54 14.21 - - 

5 3.38 3.8 54 11.68 - - 
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ขอตอชนิดสามทาง 

แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

gageP  

( บาร ) u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

6 3.82 4.3 54 10.15 - - 

7 4.29 4.8 54 9.22 - - 

8 4.72 5.3 54 8.80 - - 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 

 

จากตารางที่ 5.15 จะสามารถคํานวณอัตราการร่ัวซึมของขอตอชนิดสามทางแยกเปนวิธีที่

ทําการวัด โดยใชหลักการคํานวณของแตละวิธีดังไดกลาวไวขางตน ซึ่งไดผลของการคํานวณอัตรา

การร่ัวซึม ดังแสดงในตารางที่ 5.16 

 

ตารางที่ 5.16 แสดงปริมาณการร่ัวซึมจากขอตอชนิดสามทางที่วัดดวยวิธีตางๆ 

 

ขอตอชนิดสามทาง 

Q ( ลิตร/วินาท ี) 
gageP  

( บาร ) 
แอนนิโมมิเตอร

แบบใบพัด 

แอนนิโมมิเตอร

แบบขดลวดรอน 
ถุงครอบ แทนที่น้าํ 

1 1.87 2.26 1.51 1.37 

2 2.74 3.30 2.15 1.97 

3 3.73 4.16 2.96 2.83 

4 4.79 5.38 3.80 - 

5 5.86 6.52 4.62 - 

6 6.63 7.37 5.32 - 

7 7.44 8.28 5.86 - 

8 8.19 9.11 6.13 - 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไปไมสามารถใช 

         หลักการแทนที่น้ําได 
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5.8 ผลการวัดคากําลังไฟฟาที่ใชในการทดลอง 
 

ระบบอากาศอัดที่ใชในการทดลองใชไฟฟาแบบ 3 เฟส เม่ือทําการวัดจะไดลักษณะการใช

ไฟฟาในการการรั่วซึมมีลักษณะดังรูปที่ 3.10 โดยคาเฉล่ียของการใชไฟฟาหาไดจากคาเฉล่ียของ

พื้นที่ใตกราฟของกําลังไฟฟาที่ใชในการร่ัวซึมตลอดชวงการทํางานของระบบอากาศอัด ซึ่งคา

กําลังไฟฟาเฉล่ียที่ใชในการร่ัวซึมอากาศอัดในระบบอากาศอัดที่ทําการทดลอง เมื่อทําการวัดและ

หาคาเฉลี่ยแลวจะไดคาดังตารางที่ 5.17 

 

ตารางที่ 5.17 แสดงปริมาณการใชไฟฟาเฉลี่ยในการร่ัวซึมของอากาศอัด 
 

Pavg ( กิโลวัตต ) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.085 0.315 0.681 0.932 

2 0.139 0.538 1.065 1.552 

3 0.185 0.662 1.383 2.057 

4 0.211 0.852 1.643 x 

5 0.241 1.012 1.877 x 

6 0.282 1.078 x x 

7 0.332 1.376 x x 

8 0.374 1.408 x x 

 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 

จากตารางที่ 5.17 ทําใหทราบปริมาณการใชไฟฟาในการร่ัวซึมของอากาศอัดสําหรับแต

ละกรณีที่ทําการทดลอง เมื่อคํานวณคากําลังไฟฟาที่ใชตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด โดยใชคา

ของอัตราการร่ัวซึมที่ใชแอนนิโมมิเตอรแบบ Hot Wire วัดความเร็วภายในทอโดยตรงเปนคาในการ

หากําลังไฟฟาที่ใชตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดจะไดคาดังตารางที่ 5.18 จากตารางดังกลาว

จะสังเกตไดวาคาที่ไดมีคาใกลเคียงกันทุกกรณีที่ทําการทดลอง และมีคาเฉล่ียประมาณ 0.239 

กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที 
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ตารางที่ 5.18 แสดงกําลังไฟฟาที่ใชตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด 

 

กําลังไฟฟาที่ใชตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด ( กิโลวตัต / ลิตรตอวนิาที ) gageP  

( บาร ) 1มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

1 0.244 0.227 0.236 0.236 

2 0.250 0.242 0.240 0.235 

3 0.254 0.239 0.246 0.220 

4 0.243 0.234 0.226 x 

5 0.240 0.254 0.231 x 

6 0.232 0.230 x x 

7 0.245 0.251 x x 

8 0.239 0.235 x x 

 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 

 



บทที่ 6 
 

วิเคราะหและอภิปรายผลการทดลอง 
 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการนําผลการทดลองท่ีไดทําการทดลองมาทํา

การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลของการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงที่เกิด

การรั่วซึมดวยวิธีการวัดที่แตกตางกัน 6 วิธีที่ไดนําเสนอ โดยนํามาเปรียบเทียบลักษณะของวิธีการ

วัดและผลของปริมาณการร่ัวซึมที่วัดไดจากการทดลองซึ่งจะทําการเปรียบเทียบที่ลักษณะและ

ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมแบบเดียวกันและใชระบบอากาศอัดชนิดเดียวกัน แลวทําการ

เปล่ียนแปลงคาความดันของอากาศอัดที่ใชตามกรณีที่ทําการทดลอง  
ซึ่งในการเปรียบเทียบนี้จะกําหนดใหวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมโดยการใชแอนนิโม

มิเตอรชนิดHot Wireวัดความเร็วภายในทอโดยตรงเปนเกณฑในการอางอิงคาของความถูกตอง

แมนยําในการวัด เนื่องจากวิธีนี้เปนวิธีที่ใชวัดที่สภาวะการใชงานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน 

เคร่ืองมือวัดที่ใชเปนอุปกรณที่สามารถทําการวัดไดในกรณีที่มีคาความเร็วในการไหลมีคานอยมาก

ได คาที่ไดจากเครื่องมือวัดจะอานคาเปนคาความเร็วในการไหลของอากาศอัดโดยตรงมีคา

คอนขางคงที่ไมเปล่ียนแปลงมากขณะทําการวัด ขนาดของอุปกรณเม่ือเทียบกับขนาดของทอที่ใช

วัดมีขนาดเหมาะสมไมขวางทิศทางการไหลจนเกินไป ซึ่งเหมาะกับกรณีที่ทําการทดลองจึง

กําหนดใหวิธีนี้เปนวิธีที่มีความนาเช่ือถือและมีความถูกตองแมนยําในการวัดเปนเกณฑในการ

อางอิง  
ผลการทดลองจากแบบจําลองและวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมในรูปแบบตางๆ ที่แสดง

ไวในผลการทดลองเมื่อนํามาทําการเปรียบเทียบกันจะไดกราฟดังแสดงในรูปที่ 6.1-6.4 และเมื่อ

นําไปทดลองใชกับอุปกรณที่มีการใชงานจริงในทางปฏิบัติ จะไดกราฟดังแสดงในรูปที่ 6.5-6.7 ซึ่ง

สามารถวิเคราะหและสรุปผลของการเปรียบเทียบไดดังนี้ 

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชหลักการแทนที่น้ํา จะเปนการวัดปริมาณการ

ร่ัวซึมของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง ใชวัดที่ชวงระยะเวลาในการร่ัวซึมชวงส้ันๆ 

ไมตลอดชวงการใชงาน ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมตองสามารถเคล่ือนยายเพื่อทําการวัดได ขอดี คือ 

ใชอุปกรณในการวัดที่สามารถหาไดงาย ราคาถูก สามารถติดต้ังอุปกรณในการวัดไดไมยุงยาก ใช

วัดสภาวะการใชงานจริง  
สวนผลของการทดลองเม่ือทําการเปรียบเทียบที่ตําแหนงการร่ัวซึมขนาด 1 , 2 , 3 และ4 

มิลลิเมตร จะไดคาความแตกตางในการวัดนอยกวาประมาณ 21.98% , 32.36% , 34.99% และ



 88 

36.45% ตามลําดับ และจะไดคาความแตกตางของทุกตําแหนงที่เกิดการรั่วซึมเฉล่ียนอยกวา

ประมาณ 31.44%  

จะสังเกตไดวาคาความแตกตางจะเพิ่มข้ึนเมื่อขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาด

ใหญข้ึน เนื่องจากตําแหนงของการรั่วซึมที่มีขนาดใหญ ปริมาณการร่ัวซึมก็จะมีปริมาณมากข้ึนทํา

ใหการวัดใชระยะเวลาในการวัดนอยยังไมอยูในชวงสภาวะคงที่ของการร่ัวซึม อากาศที่ร่ัวซึมก็เต็ม

กระบอกตวงกอนแลว วิธีการวัดนี้จึงเหมาะสําหรับการวัดปริมาณการร่ัวซึมที่มีปริมาณนอยและ

ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดเล็ก และเม่ือนําไปทดลองใชวัดกับอุปกรณที่มีการใชงาน

จริงในทางปฏิบัติ ทําใหทราบวาคาที่วัดไดมีแนวโนมแบบเดียวคาที่วัดไดจากการจําลองในการ

ทดลอง และทําใหทราบวาวิธีนี้สามารถวัดไดกับทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

การวัดปริมาณการการรั่วซึมของอากาศอัดโดยใชถุงครอบ จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึม

ของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง ใชวัดที่ชวงระยะเวลาในการร่ัวซึมชวงส้ันๆ ไม

ตลอดชวงระยะการใชงาน ขอดี คือ ใชอุปกรณในการวัดที่สามารถหาไดทั่วไป ราคาถูกมาก 

สามารถติดต้ังอุปกรณในการวัดไดงายมาก ใชวัดสภาวะการใชงานจริง  
สวนผลของการทดลองเม่ือทําการเปรียบเทียบที่ตําแหนงการร่ัวซึมขนาด 1 , 2 , 3 และ4 

มิลลิเมตร จะไดคาความแตกตางในการวัดนอยกวาประมาณ 17.27% , 25.83% , 27.29% และ

33.36% ตามลําดับ และจะไดคาความแตกตางของทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมเฉล่ียนอยกวา

ประมาณ 26.09%  

จะสังเกตไดวาคาความแตกตางจะเพิ่มข้ึนเมื่อขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาด

ใหญข้ึน เนื่องจากตําแหนงของการรั่วซึมที่มีขนาดใหญ ปริมาณการร่ัวซึมก็จะมีปริมาณมากข้ึนทํา

ใหการวัดใชระยะเวลาในการวัดนอยยังไมอยูในชวงสภาวะคงที่ของการร่ัวซึม อากาศที่ร่ัวซึมก็เต็ม

ถุงกอนแลว วิธีการวัดนี้จึงเหมาะสําหรับการวัดปริมาณการร่ัวซึมที่มีปริมาณนอยและขนาดของ

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดเล็ก และเม่ือนําไปทดลองใชวัดกับอุปกรณที่มีการใชงานจริงในทาง

ปฏิบัติ ทําใหทราบวาคาที่วัดไดมีแนวโนมแบบเดียวคาที่วัดไดจากการจําลองในการทดลอง และ

ทําใหทราบวาวิธีนี้สามารถวัดไดกับทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

 การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยวิธีวัดอัตราการไหลของลําการไหล จะเปนการ

วัดปริมาณการรั่วซึมของอากาศอัดภายหลังจากไหลผานตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมาแลว ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง ขอดี คือ ใชอุปกรณในการวัดนอย ติดต้ังงายไมยุงยาก ใชวัดที่

สภาวะการทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน  
สวนผลของการทดลองเม่ือทําการเปรียบเทียบที่ตําแหนงการร่ัวซึมขนาด 1 , 2 , 3 และ4 

มิลลิเมตร จะไดคาความแตกตางในการวัดนอยกวาประมาณ 42.03% , 41.68% , 40.80% และ
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31.58% ตามลําดับ และจะไดคาความแตกตางของทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมเฉล่ียนอยกวา

ประมาณ 39.02%  

จะสังเกตไดวาคาความแตกตางจะนอยลงเมื่อขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาด

ใหญข้ึน แตคาความแตกตางในการวัดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนวิธีนี้จะมีคาความแตกตางสูงที่สุด 

เนื่องจากสูตรที่ใชคํานวณนั้นไดกําหนดใหคาความหนาแนนของอากาศอัดที่ตําแหนงที่ทําการวัด

เทากับคาความหนาแนนของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ซึ่งในทางปฏิบัติแลวคาความ

หนาแนนที่ตําแหนงที่ทําการวัดจะมีคานอยกวาคาความหนาแนนของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม 

เนื่องจาก ณ ตําแหนงที่ทําการวัดอากาศอัดไดมีการกระจายตัวขยายออกสูอากาศปกติคาความ

หนาแนนจึงลดลง และเม่ือขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญข้ึนคาความแตกตางของ

ความหนาแนนของตําแหนงที่ทําการวัดกับตําแหนงที่ร่ัวซึมมีความแตกตางกันนอยลงจึงสงผลให

คาที่ไดมีความแตกตางนอยลงเชนกัน  

นอกจากเหตุผลดังกลาวนี้ยังมีปจจัยที่สงผลในการวัดใหมีความแตกตางเพิ่มข้ึน คือ

เนื่องจากอากาศอัดที่ร่ัวซึมที่ไหลผานใบพัดของเคร่ืองมือวัดขณะทําการวัดมีความเร็วและแรงมาก 

อากาศอัดที่มีความเร็วและแรงน้ีเม่ือกระทบใบพัดจะมีอากาศบางสวนที่สะทอนหรือเบนไปใน

ทิศทางอ่ืน จึงมีอากาศบางสวนที่ไมสามารถไหลผานใบพัดของเคร่ืองมือวัดได จากเหตุผลที่ได

กลาวทั้งหมดนี้สงผลใหคาความแตกตางในการวัดมีคาความแตกตางสูงที่สุด และเม่ือนําไป

ทดลองใชวัดกับอุปกรณที่มีการใชงานจริงในทางปฏิบัติ ทําใหทราบวาวิธีนี้สามารถวัดไดกับ

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่จะตองรูขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม เนื่องจากจะตองนําคาของ

ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมไปใชในการคํานวณ และตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมจะตองมี

ลักษณะการร่ัวซึมคลายกับลักษณะการไหลแบบลําการไหล 

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็ว

ภายในทอโดยตรง จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดกอนตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง ขอดี คือ สามารถทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมไดทุกอัตราการร่ัวซึม 

ใชอุปกรณในการวัดนอย ติดต้ังไดงาย ใชวัดที่สภาวะการทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน 
 สวนผลของการทดลองเม่ือทําการเปรียบเทียบที่ตําแหนงการร่ัวซึมขนาด 1 , 2 , 3 และ4 

มิลลิเมตร จะไดคาความแตกตางในการวัดนอยกวาประมาณ 7.56% , 5.61% , 5.75% และ

9.79% ตามลําดับ และจะไดคาความแตกตางของทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมเฉลี่ยนอยกวา

ประมาณ 7.17%  

จะสังเกตไดวาคาความแตกตางจะคอนขางคงที่และมีคาความแตกตางเมื่อเทียบกับการ

วัดวิธีอ่ืนนอยที่สุด เนื่องจากการวัดปริมาณการร่ัวซึมอยูในชวงคงที่ของสภาวะการรั่วซึม และใน

การวัดเปนการวัดภายในทอ จึงสงผลใหคาความแตกตางคอนขางคงที่ แตความแตกตางในการวัด
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ที่เกิดข้ึนนั้น เนื่องมาจากแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัดนี้เหมาะสําหรับการวัดความเร็วของของไหลใน

ชองเปด แตในการทดลองนํามาวัดความเร็วภายในทอซึมเปนชองปด และขนาดของใบพัดที่ใชมี

ขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของทอที่ทําการทดลอง คาความเร็วที่ไดจึงเปนคาความเร็วเฉลี่ยของ

พื้นที่หนาตัดใบพัด และอาจมีความเสียดทานของใบพัดที่เกิดข้ึนดวยเนื่องมาจากความเร็วที่ทํา

การวัดมีความเร็วที่นอยมาก จากเหตุผลดังกลาวนี้จึงสงผลใหคาที่ไดจากการวัดมีความแตกตาง

เกิดข้ึน และเมื่อนําไปทดลองใชวัดกับอุปกรณที่มีการใชงานจริงในทางปฏิบัติ ทําใหทราบวาคาที่

วัดไดมีแนวโนมแบบเดียวคาที่วัดไดจากการจําลองในการทดลอง และทําใหทราบวาวิธีนี้สามารถ

วัดไดกับทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม  
การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็ว

ภายในทอโดยตรง จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดกอนตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง ขอดี คือ สามารถทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมไดทุกอัตราการร่ัวซึม 

ใชอุปกรณในการวัดนอย ติดต้ังไดงาย ใชวัดที่สภาวะการทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน 
 สวนผลของการทดลองไดกําหนดใหเปนคาอางอิงมีความถูกตองในการวัด เนื่องจากเปน

อุปกรณที่สามารถวัความเร็วในการไหลที่มีคานอยมากได ขนาดของเสนลวดรอนมีขนาดเหมาะสม

เม่ือเทียบกับขนาดของทอไมใหญจนขวางทิศทางการไหลจนเกินไป คาที่อานไดจากเคร่ืองมือวัดก็

เปนคาความเร็วของของไหลโดยตรง และมีคาคอนขางคงที่ไมเปล่ียนแปลงมากขณะทําการวัด 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหวิธีนี้มีความเหมาะสม และนาเช่ือถือจึงกําหนดใหคาความถูกตอง

แมนยําในการวัดเปนเกณฑในการอางอิงกับวิธีอ่ืน และเม่ือนําไปทดลองใชวัดกับอุปกรณทีม่กีารใช

งานจริงในทางปฏิบัติ ทําใหทราบวาคาที่วัดไดมีแนวโนมแบบเดียวคาที่วัดไดจากการจําลองในการ

ทดลอง และทําใหทราบวาวิธีนี้สามารถวัดไดกับทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม  

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยการคํานวณจากคาความดันที่ตําแหนงที่เกิด

การร่ัวซึม จะเปนการคํานวณหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง 

โดยไมไดทําการวัดที่สภาวะการทํางานจริง ขอดี คือ สามารถทําการหาปริมาณการร่ัวซึมไดโดยไม

ตองใชอุปกรณในการวัด  
สวนผลของการทดลองเม่ือทําการเปรียบเทียบที่ตําแหนงการร่ัวซึมขนาด 1 , 2 , 3 และ4 

มิลลิเมตร จะไดคาความแตกตางในการวัดนอยกวาประมาณ 9.70% , 8.84% , 2.79% และ

มากกวาประมาณ16.80% ตามลําดับ และจะไดคาความแตกตางของทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม

เฉล่ียประมาณ 9.53% 

จะสังเกตไดวาคาความแตกตางจะคอยๆลดลงเมื่อขนาดตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาด 1 

, 2 และ3 มิลลิเมตรและจะเพิ่มข้ึนที่ 4 มิลลิเมตร เนื่องจากคาปริมาณการร่ัวซึมที่วัดไดจะมีคาตํ่า

กวาและมีคาปริมาณเพิ่มข้ึนสวนทางกับวิธีที่ใชอางอิงในการทดลอง เพราะสูตรที่ใชในการคํานวณ
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ใชคาความดันภายในทอ ซึ่งเปนคาความดันที่มีการเปล่ียนแปลงดานความเร็วมาแลวไมใชคา

ความดันstagnation จึงเปนคาความดันที่เพิ่มข้ึนมีผลมาจากความเร็วของการเคลื่อนที่เพิ่มเขามา

ดวย ทําใหกรณีขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญข้ึน จะไดคาปริมาณการรั่วซึม

เพิ่มข้ึนเนื่องจากที่ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญจะมีความเร็วของการเคล่ือนที่

ของอากาศอัดมากข้ึนดวยคาที่วัดไดจึงมีความแตกตางมาก แตคาความแตกตางในชวงที่ตําแหนง

การร่ัวซึมมีขนาดเล็กความเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศอัดก็มีคาความเร็วนอยคาที่วัดไดจึงมี

ความผิดพลาดนอยดวย และเม่ือนําไปทดลองใชวัดกับอุปกรณที่มีการใชงานจริงในทางปฏิบัติ ทํา

ใหทราบวาวิธีนี้สามารถวัดไดกับตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่จะตองรูขนาดของตําแหนงที่เกิดการ

ร่ัวซึม เนื่องจากจะตองนําคาของขนาดของตําแหนงที่เกดิการร่ัวซึมไปใชในการคํานวณ 

เมื่อสังเกตลักษณะโดยรวมของผลการทดลองในทุกวิธีที่ทําการทดลองจะสรุปไดวา คาที่

วัดไดจากวิธีการวัดอัตราไหลของลําการไหลมีคาความผิดพลาดเฉล่ียนอยกวาประมาณ 39.02%

จะมีความผิดพลาดโดยรวมมากกวาวิธีอ่ืน และคาที่วัดไดจะมีคานอยกวาวิธีอ่ืน และจะมีแตกตาง

ในการวัดนอยลงเมื่อขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญ และคาที่วัดไดจะมีคานอยกวา

คาอางอิงในทุกกรณีที่ทําการวัด เนื่องจากลักษณะการวัดเปนการวัดที่หลังจากตําแหนงที่เกิดการ

ร่ัวซึมแลว และสูตรที่ใชคํานวณนั้นไดกําหนดใหคาความหนาแนนของอากาศอัดที่ตําแหนงที่ทํา

การวัดเทากับคาความหนาแนนของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมซ่ึงไมเปนจริงในทางปฏิบัติ  

สวนคาที่วัดไดจากวิธีใชถุงครอบกับวิธีใชหลักการแทนที่น้ํามีคาความแตกตางเฉล่ียนอย

กวาประมาณ 26.09% และ31.44%ตามลําดับ จะมีคาความแตกตางในการวัดมีคาใกลเคียงกัน

มาก เนื่องจากลักษณะในการวัดมีลักษณะใกลเคียงกัน แตคาที่วัดไดดวยวิธีใชถุงครอบจะมี

ความผิดพลาดนอยกวา หรือไดคาที่ทําการวัดมากกวาวิธีหลักการแทนที่น้ําอยูเล็กนอยเสมอในทุก

กรณีที่ทําการทดลอง เนื่องจากวิธีหลักการแทนท่ีน้ําอากาศอัดที่วัดไดมีความดันสวนหนึ่งที่ใชใน

การแทนท่ีน้ําแตวิธีใชถุงครอบอากาศอัดที่วัดไดไมมีความดันในสวนนี้ และคาที่วัดแตกตางนอยใน

กรณีที่ขนาดของตําแหนงที่มีการร่ัวซึมมีขนาดเล็ก และคาที่วัดไดจากทั้งสองวิธีจะมีคานอยกวาคา

อางอิงในทุกกรณีที่ทําการวัด เนื่องคาที่วัดไดจะเปนชวงระยะส้ันๆที่ลักษณะการร่ัวซึมยังไมอยูใน

สภาวะคงที่  

สวนคาที่ไดจากวิธีใชแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดและแอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัด

ความเร็วภายในทอจะมีคาใกลเคียงกัน เนื่องจากลักษณะในการวัดมีลักษณะใกลเคียงกัน และ

คาที่วัดไดจากวิธีใชแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดจะไดคาความแตกตางคอนขางคงที่ในทุกกรณีที่ทํา

การทดลองมีคาความแตกตางเฉล่ียนอยกวาประมาณ 7.18%  เนื่องเปนการวัดที่สภาวะคงที่ของ

การร่ัวซึมและวัดที่ตําแหนงเดียวกันกับวิธีอางอิง แตคาที่วัดไดจากแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดจะมี

คานอยกวาวิธีใชแอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireในทุกกรณีที่ทําการวัด เนื่องจากอุปกรณที่นํามาใช
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ไมเหมาะสมกับการวัดภายในทอ สวนคาที่วัดไดจากวิธีใชแอนนิโมมิเตอรแบบ Hot Wire ได

กําหนดใหเปนคาที่ถูกตองใชอาวอิงกับวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากลักษณะการวัด และอุปกรณที่ใชมีความ

เหมาะสมในการวัด  

สวนคาที่วัดไดจากวิธีการคํานวณมีคาความแตกตางเฉล่ียประมาณ 9.53% จะไดคานอย

กวาคาอางอิงในกรณีที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดเล็ก และจะไดคามากกวาคาอางอิงในกรณี

ที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญ เนื่องจากสูตรที่ใชในการคํานวณใชคาความดันภายในทอ 

ซึ่งเปนคาความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงดานความเร็วมาแลวไมใชคาความดันstagnation ที่

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดเล็กมีการมีการเปลี่ยนแปลงดานความเร็วนอยจึงยังคงมีนอยกวา 

สวนที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมีขนาดใหญมีการมีการเปล่ียนแปลงดานความเร็วมากกวา คาที่ได

จึงมีคาเพิ่มข้ึนจนมากกวาคาอางอิง และเม่ือพิจารณาที่คาความดันในทุกวิธีที่ทําการวัดที่ความดัน

นอยจะมีคาความแตกตางมากกวาที่คาความดันมาก เนื่องจากที่คาความดันนอยคาที่วัดไดมีคา

นอยเมื่อมีความแตกตางเกิดข้ึนจึงคิดเปนสัดสวนที่มาก แตเมื่อคาความดันมากคาที่วัดไดมีคามาก

เมื่อมีความแตกตางเกิดข้ึนจึงคิดเปนสัดสวนที่นอย และเมื่อนําไปทดลองวัดกับอุปกรณที่ใชงาน

จริงในทางปฏิบัติ ทําใหทราบวาคาที่วัดไดมีแนวโนมแบบเดียวคาที่วัดไดจากการจําลองในการ

ทดลองจึงแสดงวาวิธีที่ไดนาํเสนอสามารถนําไปใชงานจริงในทางปฏิบัติได 

จากการวัดคากําลังไฟฟาที่ใชในการร่ัวซึมของอากาศอัดที่ใชในการทดลอง จะสังเกตไดวา

คาของปริมาณการใชกําลังไฟฟาจะมีคาเปล่ียนแปลงแปรผันตรงกับอัตราการร่ัวซึมที่เกิดข้ึน คือ

เมื่อมีปริมาณอัตราการร่ัวซึมเพิ่มข้ึนคาของปริมาณการใชกําลังไฟฟาก็จะมีคาเพิ่มข้ึน สวนในกรณี

ที่ปริมาณอัตราการร่ัวซึมนอยคาของปริมาณการใชกําลังไฟฟาก็มีคานอยเชนกัน และเมือ่สังเกตคา

ของกําลังไฟฟาที่ใชในการผลิตตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัด จะเห็นวาในทุกกรณีที่ทําการ

ทดลองจะมีคาใกลเคียงกันโดยจะมีคาเฉลี่ยประมาณ 0.239 กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที จากคาที่ไดนี้

แสดงใหเห็นวาคาดังกลาวนี้มีคาไมเปล่ียนแปลงตามปริมาณหรืออัตราการร่ัวซึมที่เกิดข้ึนและคาที่

ไดนี้เปนคาของระบบอากาศอัดที่ไดทําการทดลองวัดโดยตรงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะมีคาแตกตางจาก

คาที่กําหนดใชกันคือมีคา 0.4  กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที จะเห็นวาคาที่ไดมีคาแตกตางกันเนื่องจาก

ลักษณะการทํางานของเคร่ืองอัดอากาศที่ใช คือเคร่ืองอัดอากาศที่ทําการทดลองเปนเคร่ืองอัด

อากาศแบบลูกสูบเมื่ออยูในสภาวะไมมีโหลดจะไมมีการใชไฟฟาเลย คาที่ไดจึงมีคานอยกวาคือมี

คาเฉลี่ยประมาณ  0.239 กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที สวนคาที่กําหนดมีคามากกวา คือมีคา 0.4  

กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที เนื่องจากเครื่องอัดอากาศที่กําหนดเปนเคร่ืองอัดอากาศแบบสกรูเคร่ืองอัด

อากาศชนิดนี้เม่ืออยูในสภาวะไมมีโหลดจะยังคงมีการใชไฟฟาอยูทําใหคาที่ไดจึงมีคามากกวา 

ดังนั้นคา 0.239 กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที จึงเปนคาที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเคร่ืองอัดอากาศ

แบบลูกสูบที่ใชในการทดลอง 
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รูปที่ 6.1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงการรั่วซึมขนาด 1 มิลลิเมตร

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1 2 3 4 5 6 7 8

P ( bar )

Q 
( l

 / 
s )

การคํานวณคาความดันจากตําแหนงที่เกิดการรั่วซึม
ใชถุงครอบ
หลักการแทนที่น้ํา
วิธีวัดอัตราไหลของลําการไหล
แอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็วภายในทอ
แอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็วภายในทอ
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รูปที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงการรั่วซึมขนาด 2 มิลลิเมตร
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หลักการแทนที่น้ํา
วิธีวัดอัตราไหลของลําการไหล
แอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็วภายในทอ
แอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็วภายในทอ
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รูปที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงการรั่วซึมขนาด 3 มิลลิเมตร
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หลักการแทนที่น้ํา
วิธีวัดอัตราไหลของลําการไหล
แอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็วภายในทอ
แอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็วภายในทอ
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รูปที่ 6.4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงการรั่วซึมขนาด 4 มิลลิเมตร
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แอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็วภายในทอ

แอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็วภายในทอ
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รูปที่ 6.5 แสดงอัตราการรั่วซึมอากาศอัดของปนฉีดลมที่มีการชํารุด
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วิธีวัดอัตราไหลของลําการไหล
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รูปที่ 6.6 แสดงอัตราการรั่วซึมอากาศอัดของวาลวเปดปดอากาศอัดที่มีการชํารุด
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หลักการแทนที่น้ํา
ใชถุงครอบ
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รูปที่ 6.7 แสดงอัตราการรั่วซึมอากาศอัดของขอตอชนิดสามทางที่มีการชํารุด และขึ้นสนิม
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หลักการแทนที่น้ํา
ใชถุงครอบ
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บทที่ 7 
 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงที่

เกิดการร่ัวซึมในรูปแบบตางๆ เพื่อทําการประเมินปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด โดยจะ

ทําการศึกษาจากการจําลองระบบอากาศอัดและตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม แลวนําเสนอวิธีการวัด

ปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดดวยวิธีที่แตกตางกัน 6 วิธี นําแบบจําลองและวิธีการวัดที่นําเสนอ

มาทําการทดลองและนําผลที่ไดจากการทดลองมาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบวิธีการวัดปริมาณ

การร่ัวซึมของอากาศอัดที่นําเสนอ เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพฒันา ปรับปรุงระบบอากาศอัดใน

แนวทางที่เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งไดผลสรุปจากการศึกษาทดลองงานวิจัย ดังนี้ 

ผลที่ไดจากการทดลองของงานวิจัย ทําใหทราบถึงขอดี ขอเสีย และลักษณะของวิธีการวัด

ปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่ไดนําเสนอ เพื่อนําไปเปนขอมูลใน

การเลือกวิธีการวัดใหมีความนาเช่ือถือ เหมาะสมกับการนําไปใชงานจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งมี

รายละเอียดของแตละวิธีดังนี้ 

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชหลักการแทนที่น้ํา จะเปนการวัดปริมาณการ

ร่ัวซึมของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง เหมาะสําหรับการวัดปริมาณการร่ัวซึมที่มี

ปริมาณนอย ใชวัดที่ชวงระยะเวลาในการรั่วซึมชวงส้ันๆ ไมตลอดชวงการใชงาน ตําแหนงทีเ่กดิการ

ร่ัวซึมตองสามารถเคลื่อนยายเพื่อทําการวัดได ขอดี คือ ใชอุปกรณในการวัดที่สามารถหาไดงาย 

ราคาถูก สามารถติดต้ังอุปกรณในการวัดไดไมยุงยาก ใชวัดสภาวะการใชงานจริง สามารถทําการ
วัดไดที่ทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ผลของการวัดมีคาความแตกตางในการวัดเฉล่ีย

นอยกวาประมาณ 31.44% 

การวัดปริมาณการการรั่วซึมของอากาศอัดโดยใชถุงครอบ จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึม

ของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง เหมาะกับการวัดปริมาณการร่ัวซึมที่มีปริมาณ

นอย ใชวัดที่ชวงระยะเวลาในการรั่วซึมชวงส้ันๆ ไมตลอดชวงระยะการใชงาน ขอดี คือ ใชอุปกรณ

ในการวัดที่สามารถหาไดทั่วไป ราคาถูกมาก สามารถติดต้ังอุปกรณในการวัดไดงาย สามารถทํา

การวัดไดที่ทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ผลของการวัดมีคาความแตกตางในการวัด

เฉล่ียนอยกวาประมาณ 26.09% 
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 การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยวิธีวัดอัตราการไหลของลําการไหล จะเปนการ

วัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดภายหลังจากไหลผานตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมมาแลว ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง สามารถทําการวัดไดเฉพาะตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่ รูขนาด

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม และมีลักษณะการร่ัวซึมคลายการไหลแบบลําการไหล ขอดี คือ สามารถ

ทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมไดทุกอัตราการร่ัวซึม ใชอุปกรณในการวัดนอย ติดต้ังงายไมยุงยาก ใช

วัดที่สภาวะการทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน ผลของการวัดมีคาความแตกตางในการวัด

เฉล่ียนอยกวาประมาณ 39.02% 

 การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชหลอดปโทท จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึม

ของอากาศอัดกอนตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม เหมาะสําหรับการวัดปริมาณการร่ัวซึมที่มีปริมาณมาก

ใชอุปกรณในการวัดมาก ราคาสูง มีลักษณะการติดต้ังที่ยุงยาก ขอดี คือ สามารถทําการวัด

ปริมาณการร่ัวซึมไดทุกอัตราการร่ัวซึม ใชวัดที่สภาวะการทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน แต

ในการทดลองนี้ไมสามารถทําการวัดได เนื่องจากการร่ัวซึมมีปริมาณนอยเกินไป 

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบใบพัดวัดความเร็ว

ภายในทอโดยตรง จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดกอนตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง ทําการติดต้ังไดยาก ขอดี คือ สามารถทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมได

ทุกอัตรา ทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการการร่ัวซึม ใชอุปกรณในการวัดนอย ใชวัดที่สภาวะการ

ทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน ผลของการวัดมีคาความแตกตางในการวัดเฉล่ียนอยกวา

ประมาณ 7.17% 

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยใชแอนนิโมมิเตอรแบบHot Wireวัดความเร็ว

ภายในทอโดยตรง จะเปนการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดกอนตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ใช

อุปกรณในการวัดที่มีราคาสูง ทําการติดต้ังไดยาก ขอดี คือ สามารถทําการวัดปริมาณการร่ัวซึมได

ทุกอัตรา ทุกขนาดและทุกตําแหนงที่เกิดการการร่ัวซึม ใชอุปกรณในการวัดนอย ใชวัดที่สภาวะการ

ทํางานจริงตลอดชวงระยะการใชงาน ผลของการวัดมีความเหมาะสม และนาเชื่อถือจึงกําหนดให

คาความถูกตองแมนยําในการวัดเปนเกณฑในการอางอิงกับวิธีอ่ืน  

การวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดโดยการคํานวณจากคาความดันที่ตําแหนงที่เกิด

การร่ัวซึม จะเปนการคํานวณหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดที่ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมโดยตรง 

หาปริมาณการร่ัวซึมโดยไมไดทําการวัดที่สภาวะการทํางานจริง สามารถทําการวัดไดเฉพาะ

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมที่รูขนาดตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึม ขอดี คือ สามารถทําการวัดปริมาณการ

ร่ัวซึมไดทกุอัตราการร่ัวซึม สามารถทําการหาไดโดยไมตองใชอุปกรณในการวัด ผลของการวัดมีคา

ความแตกตางในการวัดเฉล่ียประมาณ 9.53% ซึ่งคาที่ไดมีทั้งมากกวาและนอยกวาคาอางอิง 
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การวัดคากําลังไฟฟาที่ใชในการผลิตตออัตราการร่ัวซึมของอากาศอัดที่ไดจากการทดลอง

มีคาเฉล่ียประมาณ 0.239 กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที ทําใหทราบวาคาที่ไดดังกลาวนี้เปนคาที่มี

ความถูกตองและเหมาะสมกับเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบที่ใชในการทดลอง เนื่องจากเปนคาที่ทํา

การวัดจริงโดยตรงในทางปฏิบัติ ซึ่งมีคาแตกตางกับคาที่มีการกําหนดใหใชคือมีคา 0.4 กิโลวัตต / 

ลิตรตอวินาที ซึ่งเปนคาที่ไมไดทําการวัดจริง จึงนําเสนอคา 0.239 กิโลวัตต / ลิตรตอวินาที เพื่อ

นําไปใชงานกับเคร่ืองอัดอากาศแบบลูกสูบใหมีความถูกตองแมนยํา และนาเชื่อถือกับการใชงาน

ในทางปฏิบัติมากข้ึน 
 
7.2 ปญหาและขอเสนอแนะของงานวิจัยในอนาคต 
 

จากการศึกษาทดลองวิธีการวัดปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัด ณ ตําแหนงที่เกิดการ

ร่ัวซึมในวิทยานิพนธฉบับนี้ ทําใหทราบถึงปญหา และวิธีการวัดคาตางๆของระบบอากาศอัด ซึ่งจะ

เปนขอสังเกต แนวความคิดสําหรับการเริ่มตนงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบอากาศอัดใหผูวิจัยในรุน

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. จากการศึกษาทําใหทราบวาระบบอากาศอัดมักจะมีการร่ัวซึมที่เกิดข้ึนไดงาย แตการ

ขนาดของตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมนั้นทําไดยาก ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาวิธีการหาขนาดของ

ตําแหนงที่เกิดการร่ัวซึมของอากาศอัดในระบบอากาศอัด เพื่อจะสามารถนําไปแกไขปรับปรุงใน

สวนที่เกิดการร้ัวซึมที่เกิดข้ึนได 

2. จากการศึกษาทําใหทราบวาการร่ัวซึมของอากาศอัดนั้นเปนปญหาที่เกิดข้ึนมากใน
ระบบอากาศอัด ดังนั้นหากทําการวิเคราะหหาสาเหตุ ปจจัย หรือตัวแปรที่สงผลทําใหเกิดการ

ร่ัวซึมแลวทําการปรับปรุงแกไขก็จะทําใหการรั่วซึมที่เกิดข้ึนมีปริมาณลดนอยลง จึงเปนเร่ืองที่ควร

ทําการวิจัยตอไป 

3. สามารถนําวิธีการวัดหาปริมาณการร่ัวซึมของอากาศอัดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ไป
พัฒนาปรับปรุง และประยุกตวิธีการเหลานี้ เพื่อนําไปวัดหาปริมาณการร่ัวซึมที่เกิดข้ึนกับระบบอ่ืน 

เชน การวัดหาปริมาณการร่ัวซึมที่เกิดข้ึนในระบบไอน้ํา 

4. เมื่อทราบวาการร่ัวซึมของอากาศอัดสงผลตอการสูญเสียพลังงานในระบบอากาศอัด
แลว อาจจะทําการวิเคราะหหาผลกระทบของตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลตอการสูญเสียพลังงาน เชน 

คุณภาพของอากาศที่ใชในการผลิต ซึ่งเปนความรูทางทางวิทยาศาสตรสาขาอ่ืน เปนตน เพื่อจะ

นําไปเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัดตอไป 

5. จากการศึกษาทําใหทราบวาในการผลิตอากาศอัดนั้นพลังงานที่เคร่ืองอัดอากาศใชจะ
มีสวนที่สูญเสียไปกับความรอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ดังนั้นถาสามารถทําการศึกษา และ
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เสนอแนะแนวทางในการนําความรอนที่เกิดสูญเสียนี้ไปใชประโยชน เพื่อเปนการลดการสูญเสีย

พลังงานที่ใชในการผลิตอากาศอัดได 
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ตารางที่ ก.1 ตารางผลการทดลองของวิธกีารวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชหลักการแทนที่น้าํ 

 

  

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 18.8 77.4 17.6 21.3 17.8 10.35 18.8 7.46 

2 18.4 80.3 17.4 20.9 18.2 10.06 18.2 6.41 

3 18.6 77.8 17.2 20.2 17.6 9.31 18.4 8.25 

4 18.4 76.3 17.6 21.0 17.8 9.32 18.6 7.35 

5 17.8 77.1 17.2 20.5 17.6 9.46 18.2 7.43 

1 

เฉล่ีย 18.40 77.8 17.40 20.8 17.80 9.68 18.44 7.33 

1 17.6 49.7 18.6 13.19 18.6 6.64 - - 

2 17.0 44.5 18.0 12.41 18.2 6.21 - - 

3 17.2 47.0 18.2 12.82 18.4 6.22 - - 

4 17.4 43.2 17.6 12.48 18.2 5.83 - - 

5 16.8 46.3 18.6 13.38 17.8 6.16 - - 

2 

เฉล่ีย 17.20 46.0 18.20 12.85 18.24 6.20 - - 

1 17.0 31.5 18.2 9.89 17.8 10.35 - - 

2 17.2 32.1 17.8 9.42 18.2 10.06 - - 

3 16.6 30.7 17.6 9.17 17.6 9.31 - - 

4 17.0 32.3 18.2 10.17 17.8 9.32 - - 

5 16.4 31.7 17.4 8.83 17.6 9.46 - - 

3 

เฉล่ีย 16.84 31.7 17.84 9.48 17.80 9.68 - - 

1 17.8 25.9 18.6 7.32 - - x x 

2 17.6 24.7 17.8 6.77 - - x x 

3 17.2 25.5 18.2 7.00 - - x x 

4 17.6 24.9 18.4 6.92 - - x x 

5 17.0 24.6 18.0 6.98 - - x x 

4 

เฉล่ีย 17.44 25.1 18.20 6.99 - - x x 
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1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 18.8 21.8 17.6 5.73 - - x x 

2 17.6 20.5 17.4 5.92 - - x x 

3 18.4 20.7 17.6 5.70 - - x x 

4 17.8 20.6 17.2 5.95 - - x x 

5 18.4 21.1 17.4 5.94 - - x x 

5 

เฉล่ีย 18.20 20.9 17.44 5.84 - - x x 

1 18.0 17.48 - - x x x x 

2 18.2 17.33 - - x x x x 

3 17.6 17.25 - - x x x x 

4 17.8 17.62 - - x x x x 

5 17.4 17.23 - - x x x x 

6 

เฉล่ีย 17.80 17.38 - - x x x x 

1 17.8 15.48 - - x x x x 

2 17.6 15.58 - - x x x x 

3 17.4 15.68 - - x x x x 

4 17.2 15.36 - - x x x x 

5 17.2 15.22 - - x x x x 

7 

เฉล่ีย 17.44 15.46 - - x x x x 

1 18.6 14.76 - - x x x x 

2 17.8 13.91 - - x x x x 

3 18.0 14.17 - - x x x x 

4 18.4 14.60 - - x x x x 

5 18.2 14.11 - - x x x x 

8 

เฉล่ีย 18.20 14.31 - - x x x x 

 

- คือ ชวงที่อัตราไหลของอากาศอัดที่เกิดการร่ัวซึมมีปริมาณมากเกินไป 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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ตารางที่ ก.2 ตารางผลการทดลองของวิธกีารวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชถุงครอบ 

 

  

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 54.0 208.49 54.0 57.45 54.0 29.51 54.0 20.85 

2 54.0 200.00 54.0 60.20 54.0 28.72 54.0 21.01 

3 54.0 205.32 54.0 58.00 54.0 27.84 54.0 20.30 

4 54.0 197.80 54.0 64.44 54.0 28.27 54.0 20.69 

5 54.0 223.14 54.0 58.89 54.0 29.03 54.0 21.34 

1 

เฉล่ีย 54.0 206.58 54.0 59.69 54.0 28.66 54.0 20.83 

1 54.0 134.66 54.0 38.85 54.0 17.42 54.0 12.36 

2 54.0 127.96 54.0 38.30 54.0 18.82 54.0 12.16 

3 54.0 117.90 54.0 37.76 54.0 17.59 54.0 12.62 

4 54.0 122.73 54.0 36.73 54.0 17.82 54.0 12.11 

5 54.0 123.85 54.0 35.53 54.0 18.24 54.0 11.71 

2 

เฉล่ีย 54.0 125.17 54.0 37.40 54.0 17.96 54.0 12.18 

1 54.0 89.70 54.0 26.34 54.0 12.30 54.0 8.60 

2 54.0 98.18 54.0 27.98 54.0 13.01 54.0 8.91 

3 54.0 93.26 54.0 28.13 54.0 12.77 54.0 8.50 

4 54.0 99.26 54.0 28.88 54.0 13.60 54.0 8.29 

5 54.0 95.91 54.0 27.41 54.0 12.44 54.0 8.78 

3 

เฉล่ีย 54.0 95.14 54.0 27.72 54.0 12.81 54.0 8.61 

1 54.0 72.97 54.0 20.93 54.0 10.89 54.0* 6.30* 

2 54.0 72.78 54.0 20.00 54.0 10.23 54.0* 6.46* 

3 54.0 72.29 54.0 20.69 54.0 10.40 54.0* 6.55* 

4 54.0 73.47 54.0 20.30 54.0 10.11 54.0* 6.70* 

5 54.0 73.17 54.0 20.53 54.0 9.93 54.0* 6.81* 

4 

เฉล่ีย 54.0 72.93 54.0 20.49 54.0 10.30 54.0* 6.56* 
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1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

V 

(ลิตร) 

t 

(วินาที) 

1 54.0 61.22 54.0 17.03 54.0 7.92 54.0* 5.28* 

2 54.0 61.86 54.0 16.17 54.0 8.50 54.0* 5.16* 

3 54.0 62.36 54.0 16.62 54.0 8.19 54.0* 5.46* 

4 54.0 61.64 54.0 17.53 54.0 8.35 54.0* 5.28* 

5 54.0 61.78 54.0 17.20 54.0 8.40 54.0* 5.21* 

5 

เฉล่ีย 54.0 61.77 54.0 16.90 54.0 8.27 54.0* 5.28* 

1 54.0 52.43 54.0 14.48 54.0* 6.74* 54.0* 4.17* 

2 54.0 51.43 54.0 13.81 54.0* 6.79* 54.0* 4.29* 

3 54.0 49.54 54.0 13.99 54.0* 7.08* 54.0* 4.34* 

4 54.0 48.21 54.0 14.63 54.0* 6.98* 54.0* 4.30* 

5 54.0 46.96 54.0 14.32 54.0* 6.94* 54.0* 4.23* 

6 

เฉล่ีย 54.0 49.63 54.0 14.24 54.0* 6.90* 54.0* 4.26* 

1 54.0 44.63 54.0 12.36 54.0* 6.26* 54.0* 3.85* 

2 54.0 46.96 54.0 12.65 54.0* 6.31* 54.0* 3.93* 

3 54.0 46.15 54.0 12.62 54.0* 6.19* 54.0* 3.90* 

4 54.0 45.38 54.0 12.71 54.0* 6.22* 54.0* 3.87* 

5 54.0 45.00 54.0 12.56 54.0* 6.23* 54.0* 3.93* 

7 

เฉล่ีย 54.0 45.61 54.0 12.58 54.0* 6.24* 54.0* 3.89* 

1 54.0 42.86 54.0 10.98 54.0* 5.50* 54.0* 3.29* 

2 54.0 43.20 54.0 11.23 54.0* 5.42* 54.0* 3.30* 

3 54.0 41.22 54.0 11.07 54.0* 5.88* 54.0* 3.33* 

4 54.0 42.19 54.0 10.91 54.0* 5.64* 54.0* 3.37* 

5 54.0 41.86 54.0 11.30 54.0* 5.33* 54.0* 3.40* 

8 

เฉล่ีย 54.0 42.25 54.0 11.09 54.0* 5.55* 54.0* 3.34* 

 

* คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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ตารางที่ ก.3 ตารางผลการทดลองของการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชวิธีวัดอัตราการไหลของลําการ

ไหล 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

1 0.85 1.85 0.85 3.30 0.85 6.54 0.85 6.32 

2 0.85 1.59 0.85 3.88 0.85 5.81 0.85 7.03 

3 0.85 1.69 0.85 3.73 0.85 6.39 0.85 6.52 

4 0.85 1.64 0.85 4.03 0.85 6.10 0.85 6.74 

5 0.85 1.77 0.85 3.52 0.85 5.45 0.85 6.91 

1 

เฉล่ีย 0.85 1.708 0.85 3.692 0.85 6.058 0.85 6.704 

1 0.85 2.59 0.85 6.39 0.85 8.11 0.85 10.78 

2 0.85 2.88 0.85 6.5 0.85 8.36 0.85 11.92 

3 0.85 2.74 0.85 6.19 0.85 7.83 0.85 11.26 

4 0.85 2.99 0.85 6.11 0.85 8.62 0.85 11.13 

5 0.85 2.46 0.85 6.27 0.85 7.65 0.85 11.42 

2 

เฉล่ีย 0.85 2.732 0.85 6.292 0.85 8.114 0.85 11.302 

1 0.85 3.65 0.85 7.51 0.85 10.63 1.60 8.93 

2 0.85 3.95 0.85 7.55 0.85 10.22 1.60 7.38 

3 0.85 3.83 0.85 7.43 0.85 9.83 1.60 7.73 

4 0.85 3.69 0.85 7.34 0.85 10.89 1.60 8.52 

5 0.85 4.08 0.85 7.70 0.85 9.45 1.60 8.14 

3 

เฉล่ีย 0.85 3.84 0.85 7.506 0.85 10.204 1.60 8.14 

1 0.85 5.15 0.85 9.38 1.60 7.73 x x 

2 0.85 5.25 0.85 9.84 1.60 7.52 x x 

3 0.85 4.86 0.85 9.52 1.60 7.15 x x 

4 0.85 5.34 0.85 9.64 1.60 7.33 x x 

5 0.85 5.01 0.85 9.98 1.60 6.98 x x 

4 

เฉล่ีย 0.85 5.122 0.85 9.672 1.60 7.342 x x 
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1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 

gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

x 

(เมตร) 

clu  
(เมตร/

วินาที) 

1 0.85 6.39 0.85 12.03 1.60 9.26 x x 

2 0.85 6.19 0.85 12.06 1.60 9.65 x x 

3 0.85 6.82 0.85 11.79 1.60 8.91 x x 

4 0.85 5.87 0.85 11.46 1.60 8.56 x x 

5 0.85 6.60 0.85 11.98 1.60 8.24 x x 

5 

เฉล่ีย 0.85 6.374 0.85 11.864 1.60 8.924 x x 

1 0.85 6.81 1.60 7.73 x x x x 

2 0.85 7.57 1.60 7.94 x x x x 

3 0.85 7.27 1.60 7.48 x x x x 

4 0.85 7.05 1.60 6.97 x x x x 

5 0.85 7.86 1.60 7.24 x x x x 

6 

เฉล่ีย 0.85 7.312 1.60 7.472 x x x x 

1 0.85 9.2 1.60 8.33 x x x x 

2 0.85 8.84 1.60 8.59 x x x x 

3 0.85 7.91 1.60 9.13 x x x x 

4 0.85 8.53 1.60 8.88 x x x x 

5 0.85 8.24 1.60 8.03 x x x x 

7 

เฉล่ีย 0.85 8.544 1.60 8.592 x x x x 

1 0.85 9.28 1.60 10.74 x x x x 

2 0.85 9.96 1.60 9.52 x x x x 

3 0.85 8.96 1.60 9.82 x x x x 

4 0.85 9.62 1.60 10.39 x x x x 

5 0.85 8.64 1.60 10.11 x x x x 

8 

เฉล่ีย 0.85 9.292 1.60 10.116 x x x x 

 

x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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ตารางที่ ก.4 ตารางผลการทดลองของการวัดปริมาณการร่ัวซึมโดยใชอุปกรณวัดความเร็วภายในทอ

โดยตรง 

 

1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

1 0.3 0.7, 0.92 1.7, 1.64 2.4, 2.03 

2 0.2 0.7, 0.71 1.6, 1.50 2.1, 2.04 

3 0.2 0.9, 0.79 1.7, 1.53 2.4, 1.98 

4 0.1 0.8, 0.58 1.7, 1.35 2.2, 1.87 

5 0.2 0.9, 0.64 1.6, 1.59 2.3, 2.11 

1 

เฉล่ีย 0.2 0.80, 0.728 1.66, 1.522 2.28, 2.006 

1 0.3 1.2, 1.24 2.6, 2.45 3.9, 3.54 

2 0.4 1.3, 1.21 2.5, 2.41 3.9, 3.28 

3 0.2 1.3, 1.13 2.5, 2.34 3.7, 3.33 

4 0.3 1.2, 1.18 2.6, 2.21 3.8, 3.26 

5 0.4 1.4, 0.89 2.6, 2.53 3.7, 3.33 

2 

เฉล่ีย 0.32 1.28, 1.130 2.56, 2.388 3.80, 3.348 

1 0.4 1.6, 1.51 3.4, 3.06 5.3, 4.78 

2 0.5 1.8, 1.32 3.3, 3.18 5.5, 4.95 

3 0.3 1.5, 1.54 3.4, 3.11 5.4, 4.89 

4 0.5 1.6, 1.57 3.2, 2.98 5.4, 5.03 

5 0.4 1.5, 1.47 3.4, 3.16 5.3, 4.85 

3 

เฉล่ีย 0.42 1.60, 1.482 3.34, 3.098 5.38, 4.90 

1 0.7 2.0, 1.96 4.4, 3.86 x 

2 0.4 2.2, 1.72 4.2, 4.05 x 

3 0.4 2.0, 1.85 4.3, 3.79 x 

4 0.5 2.1, 1.90 4.2, 3.89 x 

5 0.5 2.2, 1.95 4.4, 3.95 x 

4 

เฉล่ีย 0.5 2.10, 1.876 4.30, 3.908 x 
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1 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

u  

(เมตร/วินาที) 

1 0.5 2.30, 2.18 4.69, 4.72 x 

2 0.5 2.30, 2.28 4.69, 4.51 x 

3 0.6 2.30, 2.41 4.69, 4.61 x 

4 0.7 2.30, 2.22 4.69, 4.56 x 

5 0.6 2.30, 2.12 4.69, 4.47 x 

5 

เฉล่ีย 0.58 2.30, 2.242 4.69, 4.574 x 

1 0.8 2.70, 2.59 x x 

2 0.6 2.70, 2.57 x x 

3 0.8 2.70, 2.60 x x 

4 0.7 2.70, 2.81 x x 

5 0.6 2.70, 2.62 x x 

6 

เฉล่ีย 0.70 2.70, 2.638 x x 

1 0.7 3.16, 3.03 x x 

2 0.9 3.16, 3.22 x x 

3 0.7 3.16, 2.89 x x 

4 0.8 3.16, 3.16 x x 

5 0.8 3.16, 3.1 x x 

7 

เฉล่ีย 0.78 3.16, 3.080 x x 

1 1.1, 0.79 3.46, 3.53 x x 

2 0.9, 0.88 3.46, 3.31 x x 

3 0.9, 0.97 3.46, 3.28 x x 

4 0.8, 0.70 3.46, 3.35 x x 

5 0.8, 0.82 3.46, 3.41 x x 

8 

เฉล่ีย 0.90, 0.832 3.46, 3.376 x x 

  ตัวธรรมดา คือ ชวงที่ใชแอนนิโมมิเตอรชนิดใบพัด 

  ตัวเอียง คือ ชวงที่ใชแอนนโิมมิเตอรชนิดขดลวดรอน 

  x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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ตารางที่ ก.5 ตารางผลการวัดกําลังไฟฟาที่ใชผลิตอากาศอัดสําหรับการร่ัวซึมของระบบอากาศอัด 

 

 

1 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 385 4.4 2.13 58 1390 

2 385 4.4 2.09 66 1487 

3 385 4.4 2.11 63 1549 
1 

เฉล่ีย 385 4.4 2.11 62 1475 

1 385 4.4 2.04 96 1336 

2 383 4.4 2.06 91 1273 

3 384 4.4 2.08 87 1178 
2 

เฉล่ีย 384 4.4 2.06 91 1262 

1 385 4.4 2.08 108 1045 

2 385 4.4 2.04 116 1201 

3 385 4.5 2.06 113 1151 
3 

เฉล่ีย 385 4.4 2.06 112 1132 

1 386 4.5 2.11 115 1002 

2 386 4.5 2.08 122 1092 

3 385 4.4 2.06 127 1123 
4 

เฉล่ีย 386 4.5 2.08 121 1072 

1 385 4.4 2.13 124 1048 

2 386 4.4 2.06 137 1024 

3 386 4.5 2.06 131 923 
5 

เฉล่ีย 386 4.4 2.08 131 998 

1 385 4.4 2.08 137 989 

2 385 4.4 2.08 149 843 

3 385 4.4 2.08 145 924 
6 

เฉล่ีย 385 4.4 2.08 144 919 
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1 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 385 4.4 2.06 163 908 

2 385 4.4 2.08 159 842 

3 385 4.4 2.13 153 757 
7 

เฉล่ีย 385 4.4 2.09 158 836 

1 385 4.4 2.13 173 822 

2 385 4.4 2.13 162 729 

3 385 4.4 2.08 179 835 
8 

เฉล่ีย 385 4.4 2.11 171 795 

 

 

2 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 385 4.4 2.08 154 896 

2 385 4.4 2.13 162 855 

3 385 4.4 2.09 144 878 
1 

เฉล่ีย 385 4.4 2.10 153 866 

1 385 4.5 2.09 289 879 

2 385 4.4 2.04 258 824 

3 385 4.4 2.04 277 832 
2 

เฉล่ีย 385 4.4 2.06 275 778 

1 385 4.5 2.06 362 766 

2 385 4.4 2.06 312 702 

3 385 4.5 2.11 327 681 
3 

เฉล่ีย 385 4.5 2.08 334 716 

1 386 4.5 2.04 483 678 4 

2 385 4.4 2.09 429 621 
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2 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

3 386 4.5 2.06 458 645 

เฉล่ีย 386 4.5 2.06 457 648 

1 384 4.4 2.03 598 606 

2 385 4.4 2.04 586 563 

3 384 4.3 2.06 547 588 
5 

เฉล่ีย 384 4.4 2.04 577 586 

1 385 4.4 2.09 579 581 

2 385 4.4 2.09 636 572 

3 384 4.5 2.13 563 534 
6 

เฉล่ีย 385 4.4 2.10 593 562 

1 385 4.4 2.11 987 502 

2 385 4.5 2.13 903 527 

3 385 4.5 2.09 936 481 
7 

เฉล่ีย 385 4.5 2.11 942 503 

1 384 4.4 2.04 1026 453 

2 385 4.4 2.06 961 472 

3 385 4.4 2.09 934 532 
8 

เฉล่ีย 385 4.4 2.06 974 486 

 

 

3 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 386 4.5 2.06 342 688 

2 386 4.5 2.04 361 662 

3 385 4.4 2.08 327 733 
1 

เฉล่ีย 386 4.5 2.06 343 694 
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3 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 384 4.4 2.06 588 569 

2 384 4.4 2.06 672 591 

3 385 4.5 2.11 562 533 
2 

เฉล่ีย 384 4.4 2.08 592 564 

1 384 4.4 2.09 941 532 

2 384 4.5 2.13 911 467 

3 386 4.4 2.11 988 491 
3 

เฉล่ีย 385 4.4 2.11 947 497 

1 386 4.4 2.04 1472 365 

2 387 4.4 2.06 1334 337 

3 385 4.5 2.09 1417 355 
4 

เฉล่ีย 386 4.4 2.06 1408 352 

1 387 4.4 2.06 1684 195 

2 385 4.4 2.08 1717 184 

3 385 4.4 2.11 1628 166 
5 

เฉล่ีย 386 4.4 2.08 1676 181 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
6 

เฉล่ีย x x x x x 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
7 

เฉล่ีย x x x x x 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

8 

3 x x x x x 
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3 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

เฉล่ีย x x x x x 

 

 

 

4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 386 4.4 2.08 527 647 

2 385 4.4 2.09 488 623 

3 385 4.4 2.13 465 583 
1 

เฉล่ีย 385 4.4 2.10 493 618 

1 385 4.4 2.09 1168 446 

2 385 4.4 2.09 1124 381 

3 385 4.4 2.13 1232 419 
2 

เฉล่ีย 385 4.4 2.10 1175 415 

1 385 4.4 2.11 2013 46 

2 385 4.5 2.13 1977 53 

3 385 4.4 2.09 2131 59 
3 

เฉล่ีย 385 4.4 2.11 2040 53 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
4 

เฉล่ีย x x x x x 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
5 

เฉล่ีย x x x x x 
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4 มิลลิเมตร 
gageP  

( บาร ) 

คร้ังที่

ทดลอง 
V 

(โวลต) 

A 

(แอมป) 

Pon 

(กิโลวัตต) 

ton 

(วินาที) 

toff 

(วินาที) 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
6 

เฉล่ีย x x x x x 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
7 

เฉล่ีย x x x x x 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 
8 

เฉล่ีย x x x x x 

 

  x คือ ชวงที่ระบบอัดอากาศไมสามารถจายอากาศอัดไดตอเนื่องตลอดชวงที่ใชงาน 
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ภาคผนวก ข 

อุปกรณทีท่ําการเปลี่ยนในการทดลอง 
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หลอดปโททของ DEYER รุน 160-8 เม่ือทําการทดลองไมสามารถอานคาความแตกตางของ

ความดันที่เกิดข้ึนจากมานอมิเตอรในกรณีที่ทําการทดลองได มีลักษณะดังรูปที่ ข.1 

 

 
 

รูปที่ ข.1 แสดงหลอดปโทท 

 

มานอมิเตอร ของ DWYER รุน 202.5 สามารถวัดคาความแตกตางความดันในชวง -0.2 - 2 

นิ้วน้ํา มีขีดแบงความละเอียด 0.01 นิ้วน้ํา สามารถวัดไดที่ความดันสูงสุด 100 ปอนดตอตารางนิ้ว 

เมื่อทําการทดลองไมสามารถอานคาความแตกตางความดันของหลอดปโททที่ทําการทดลองได มี

ลักษณะดังรูปที่ ข.2 

 
 

รูปที่ ข.2 แสดงมานอมิเตอร 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

นายสรินรัช  รัตนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ  2526 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จากภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา เมื่อป

การศึกษา 2548 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในป

การศึกษา 2549 
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