
บทท ี ่  5
สรุปผลการ่วิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยคร้ังเป็นการคืกษาถืงตัวแปรท่ีมีผลกับค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความ 
เย็นแบบระเหยโดยอ้อม ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วนคือ อุปกรณ์ทำความ 
เย็นแบบระเหยโดยตรงและอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบ คอยล์ ลูป เทอร์โมไชฟอน โดยค่า 
สมรรถนะของอุปกรณ์ข้ึนอยู่กับตัวแปรคือ ความเร็วของอากาศด้านคอยล์ระเหย, ความเร็วของ 
อากาศด้านคอยล์ควบแน่น และสภาวะอากาศอากาศภายนอก ในรูปผลต่างอุณหภูมิกระเปาะ 
เปียกและกระเปาะแห้งซ่ึงสามารถสรุปผลการทดลองได้ตังน้ีคือ

1. ความเร็วของอากาศด้านคอยล์ระเหยมิผลกับค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็น 
แบบระเหยโดยอ้อม เม่ือความเร็วอากาศเพ่ิมข้ึนค่าสมรรถนะซองอุปกรณ์จะลดลง

2. ความเร็วอากาศด้านคอยล์ควบแน่นไม่มิผลกับค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็น 
แบบระเหยโดยอ้อม แต่ความเร็วอากาศไม่ควรสูงเกิน 3 m/ร เน่ืองจากจะทำให้น้ําไน 
วัสดุผิวเปียกเกิดการหลุดลอยติดกับอากาศออกมาทำความเสืยหายกับอุปกรณ์ 
แลกเปล่ียนความร้อนได้

3. ค่าสภาวะอากาศในเทอมของผลต่างอุณหภูมิกระเปาะเปียกกับอุณหภูมิกระเปาะแห้ง 
มิผลกับค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยโดยอ้อม เม่ือผลต่าง 
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนทำให้ค่าสมรรถนะซองอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 4

4. สมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยโดยอ้อมจะมีต่ํา เม่ือนำมาใช้กับสภาวะ 
อากาศท่ีมิค่าความแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะเปียกและอุณหภูมิกระเปาะแห้งต่ํา 
จึงไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับระบบปรับอากาศในประเทศไทย ซ่ึงมิสภาวะ 
อากาศแบบร้อนข้ึน อุปกรณ์ชนิดน้ีจะมิสมรรถนะสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน เม่ือ 
นำมาใช้กับสภาวะอากาศท่ีมิค่าความแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะเปียกและ 
อุณหภูมิกระเปาะแห้งสูง
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5.2 ข้อเสนอแนะ

เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีผัทำการวิจัยได้ทดลองโดยใช้อุปกรณ์ทำความเยินแบบ 
ระเหยโดยอ้อม โดยในส่วนของอุปกรณ์ทำความเยินแบบระเหยโดยตรงแบบใช้วัสดุผิวเปียกขนาด 
50x60x15 เซนติเมตร และอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบคอยล์ลูปเทอรโมไซฟอน ดังน้ัน 
งานวิจัยเร่ืองสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยโดยอ้อมน้ียังสามารถขยายขอบเซต 
ของงานวิจัยออกไปได้ โดยการเลือกอุปกรณ์ทำความเยินแบบระเหยโดยตรงแบบอ่ืน ดังท่ีได้กล่าว 
ไว้แล้ว และเลือกอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบอ่ืน ท่ีแตกต่างจากเติม เพ่ือจะได้เปรียบเทียบ 
สมรรถนะท่ีได้กับสมรรถนะของอุปกรณ์จากงานวิจัยคร้ังน้ี

เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการทดลองเพ่ือหาสมรรถนะของอุปกรณ์และไม่ได้ 
ทดลองจ่ายอากาศท่ีได้เช้าระบบใช้งานจริง ดังน้ันหากมีการทดลองนำอุปกรณ์น้ีไปใช้งานจริงเพ่ือ 
สืกษาสมรรถนะและปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ต่อไป
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