
ระบบกำลังไฟฟ้าน้ันมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซ่ึงแบ่งเป็นการเปล่ียนแปลงแบบเล็กน้อย 
รอบจุดทำงานปกติ และเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง โดยปกติแล้วระบบในสภาวะอยู่ตัวย่อมเกิดการ 
เปล่ียนแปลงเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลาเช่น การควบคุมศักดาในระบบส่ง , การค่อย  ๆ เพ่ิมกำลังผลิตเข้า 
มาในระบบ เป็นต้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในลักษณะนีสามารถควบคุมไต้โดยมีช่วงเวลาท่ีมากพอใน 
การควบคุม แต่กรณีระบบเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง เช่น เกิดฟอลต์ในระบบ . สายส่งทริฟ 
อย่างต่อเน่ือง , เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าทริฟออกจากระบบซ่ึงเหตุการณ์เช่นนีเกิดขึนอย่างรวดเร็วและมี 
ความรุนแรงดังนันจึงยากในการท่ีจะควบคุมหรือยับยังเหตุการณ์ ดังนันปิญหาในลักษณะเช่นนีจะ 
ต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะเชิงพลศาสตร์ของระบบอันไต้แก่ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ 
และการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ฟ้องกันจึงจะสามารถเข้าไปควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุ 
การณ์ในลักษณะเช่นนีไต้

1.1 วัตคุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

1.1.1 เพ่ือวิเคราะห์การทำงานของรีเลย์วัดระยะทางร่วมกับการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ
1.1.2 เพ่ือทดสอบความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าของสายส่งหลักจากระบบหลักไปยัง 

ระบบกำลังไฟฟ้าทางภาคใต้ของประเทศ
1.1.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในต้านความม่ังคง (Security) ของระบบกำลังไฟฟ้า

1.2 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

1.2.1ใช้ Classical Model ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า
1.2.2 ใช้วิธีของออยเลอร์ท่ีมีการปรับค่าความชันในการศึกษาพลศาสตร์ของระบบ
1.2.3 ระบบท่ีใช้ทดสอบคือระบบกำลังไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตกของการไฟฟ้าฝ่าย 

ผลิตแห่งประเทศไทย

1.3 ขันตอนและวิธีการดำเนินงาน
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1.3.1 ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะห์การทำงานของรีเลย์วัดระยะทางในช่วงท่ีระบบเกิดการถูกรบ 
กวนอย่างรุนแรง และศึกษาปิจจัยท่ีมีผลต่อการสูญเสียเสถียรภาพของระบบโดยเฉพาะระบบส่งจาก 
หนังสือและวารสาร

1.3.2 ศึกษาสภาพการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและระบบรีเลย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ในเขตทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย

1.3.3 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และเลือกเหตุการณ์ท่ีจะนำมาทดสอบและหา 
ค่าตัวเลขจริงท่ีเคยเกิดข้ึน

1.3.4 นำผลท่ีได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริง
1.3.5 พิมพ์งาน และนำเสนอบทความ

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนและสามารถวิเคราะห์ระบบในสภาวะพลศาสตร์โดยทราบถึงปิจจัย 

ต่าง  ๆท่ีมีผลท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
1.4.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิธีการในการวิเคราะห์การทำงานของรีเลย์วัดระยะทางใน 

สภาวะพลศาสตร์
1.4.3 เพ่ือเป็นข้อมูลในมุมมองของความม่ันคงให้กับหน่วยงานอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในระบบร่วมกัน 

อันได้แก่ งานทางด้านวางแผนระบบกำลังไฟฟ้า 1 งานทางด้านการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า เป็นด้น

1.5 เน้ือหาในวิทยานิพนธ์

ในวิทยานิพนธ์นีมีทังหมด 8 บท ดังนี
บทท่ี 1 บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ 1 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 1 ขันตอนและ 

วิธีการดำเนินงาน , ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ
บทท่ี 2 การวิเคราะห์ระบบกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติ ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีสำคัญคือศึกษาสภาพการ 

ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบ , กำลังไฟฟ้าท่ีไหลในสายส่ง , ศักดาไฟฟ้าในแต่ละบัส
บทท่ี 3 รีเลย์และการป้องกันอุปกรณ์ในระบบส่ง กล่าวถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูง , การป้องกันใน 

เขตบัส ,การป้องกันในเขตหม้อแปลง , รีเลย์วัดระยะทาง และการป้องกันสายส่ง
บทท่ี 4 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้า กล่าวถึงแบบจำลองของเคร่ืองกำเนิดไฟ 

ฟ้า 5แบ'บจำลองของโหลด 1 ข้ันตอนและตัวอย่างในการวิเคราะห์ 1 ความถ่ีและมุมของเคร่ืองกำเนิด 
ไฟฟ้า



บทท่ี 5 การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบส่ง เป็นการขยายผลกๅรวิเคราะห์จากบทท่ี 4 เพ่ือ 
ศึกษาสภาพของระบบส่งในสภาวะพลศาสตร์อันได้แก่ การไหลของกำลังไฟฟ้าในสายส่ง , ศักดา 
ไฟฟ้าในแต่ละบัส และการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง

บทท่ี 6 การทดสอบเสถียรภาพของระบบกำลังไฟฟ้า กล่าวถึงว่าหากมีระบบต้ังแต่ 2 ระบบข้ึน 
ไปเช่ือมโยงกันจะทำการทดสอบความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าของสายส่งหลักระหว่าง 
ระบบเพ่ือทราบขีดจำกัดในการส่งกำลังไฟฟ้า

บทท่ี 7 ระบบกำลังไฟฟ้าทางภาคใต้ กล่าวถึงสภาพการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทางภาคใต้และภาค 
ตะวันตกของประเทศจากบันทำการทดสอบความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าของสายส่งหลัก 
ระหว่างระบบทางภาคตะวันตกกับระบบทางภาคใต้เพ่ือทราบขีดจำกัดในการส่งกำลังไฟฟ้า 

บทท่ี 8 บทสรุป ทำการสรุปจุดสำคัญท้ังหมดของวิทยานิพนธ์
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