
บททั 2
ทฤษฎีและการออกแบบ

2.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ( Heat exchanger ) เป็นอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อน 

ระหว่างของไหลต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ซึ่งมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้
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PLATE-FIN TUBE-FIN ROTARY FUED-ftATRIXI

DISK-TYPE CRUrt-TYPE
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rSINGLE PtssI
“ๆทบนPASS
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ภาพท ี่ 2-1 แผนผ ังแลดงการจำแนกชน ิดของอ ุปกรณ ์แลกเปล ี่ยนความร ้อน
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ในการออกแบบระบบของ shell-and-tube heat exchanger จะอาPโยพ้ืนฐานการคำนวณของ 
การถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดข้ึนตลอดพ้ืนท่ีผิวถ่ายเทความร้อน 1 อุณหภูมิท่ีแตกต่าง 1 และการสูญ 
เสียความดันในการไหล[ร]

โดยการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลร้อน และของไหลเย็น ในช่วงพ้ืนท่ีเล็ก  ๆ dA คือ 
dQ = บ( Th - Te ) dA ( 2-1 )

เม่ือ บ คือ ค่าอัมประสิทธการถ่ายเทความร้อนรวม โดยยึดจากพ้ืนท่ีผิวนอกของท่อ 
A คือ ค่าพ้ืนท่ีผิวภายนอกท่อ
Th - Te คืออุณหภูมิท่ีแตกต่างระหว่างของไหลร้อน และของไหลเย็น ในช่วงพ้ืนท่ีเล็ก  ๆ

dA
โดยค่าของ บ สามารถหาได้โดย

1 = 1 + 1  + Do เก(Do/Di) +Rd
\ บ A h, A0 h0 2k (2-2)

เม่ือ A, คือพ้ืนท่ีผิวภายในท่อ ( กา2 )
A0 คือพ้ืนท่ีผิวภายนอกท่อ ( ทา2 )
hi คืออัมประสิทธการถ่ายเทความร้อนของของไหลภายในท่อ ( พ/ทา2K ) 
hc คืออัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของของไหลภายนอกท่อ ( พ/กา2K ) 
Di คือเล็นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ ( ทา )
Do คือเล็นผ่าศูนย์กลางภายนอกท่อ ( กา ) 
k คือุค่าการนำความร้อนของท่อ ( พ/กาK )
Rd -คือค่าความต้านทาน ผิวนอกท่อ ( fouling resistance )

และ dQ ของแต่ละของไหลสามารถคำนวณได้จาก[5]

dQ =( mCp )c dTc = -( mCp )เา dTh ( 2-3 )
หรือ dQ =Wc dTc = - Wh dTh ( 2-4 )

เม่ือ พ = mCp
อักษรห้อย c และ h หมายถึงของไหลเย็นและร้อนตามลำดับ
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*8 = Wc1(Tco-Tci)1+Wc2(Tco-Tci)2
พกาin(Thi -Tc i )

= Wc1(Tco-Tci)1+Wc2(Tco-Tci)2 
Wc1(Thi -  Tci )

เม่ือ Wc1 และ Wc2 มค่า,ใกล้เคียงกันมาก
ทำให้ Wc2/Wc1 = 1 จะได้

8 = (Tc1+Tc2)o-(Tc1+Tc2)i
(Thi -  Tci )

ค่าประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Thermal Efficiency)[2] 
ประสิทธิภาพทางความร้อน = อัตราความร้อน'ท่ี'ของ'ใหลเย็น1ได้รบ

อัตราความร้อนทีของไหลร้อนคายออก 
= Qc 1 total 

Qh
= Wc1(Tco-Tci)1+Wc2(Tco-Tci)2 

Wh(Thi-Tho)
ค่า Reynold number ะ Re
เม่ือ

เม่ือ

Re <  2000 สำหรับการไหลแบบ laminar 
2000< Re <  4000 สำหรับการไหลแบบ transition 

Re >  4000 สำหรับการไหลแบบ turbulent 
Re = VD„

เม่ือค่าของ V คือค่าความหนืดเปรยบเทียบของของไหล (กา2/ร) 
□ 6 คือเต้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ (ทา)
V คือค่าความเร็วของของไหล {ท]/ร)

2.2 ข้ันตอนในการออกแบบจะต้องคำนึงถึง
- ลมการการหาพ้ืนท่ีผิวถ่ายเทความร้อน
- ค่า Heat load
- ค่า A t

-  ค่า บ

(2-16)

(2-17)

(2-18)

(2-19)
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2.2.1 ล ักษณะโครงสร้างของอ ุปกรณ ์แลกเปล ี่ยนความร้อนโดยH ของไหล3 ช น ิด แ บ บ ท ี่1

ภาพท่ี 2-2 แลดงอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนโดยใช้ของไหล 3 ชนิดแบบท่ี 1

ตำแหน่งท่ี 1 
ตำแหน่งท่ี 2 
ตำแหน่งท่ี 3 
ตำแหน่งท่ี 4 
ตำแหน่งท่ี 5 
ตำแหน่งท่ี 6 
ตำแหน่งท่ี 7

ของไหลร้อนเช้า HX1 ( T1 )
ของไหลร้อนออก HX1 เข้า^ HX2 ( T2 ) 
ของไหลร้อนออก HX2 ( T3 )
ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 เข้า HX1 ( C1 1๓ ) 
ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 ออก HX1 ( C l.ou t ) 
ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 เข้า HX2 ( C2 1in ) 
ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 ออก HX2 ( C2 ,out )



ส่วนท่ี 1 เป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบ counter flow

nJ*L----------------15 -------------------------------------------------------- 1—4

-- ---------------- i f

จากโครงสร้างของอ ุปกรณ ์แลกเปล ี่ยนความร ้อนตามท ี่ออกแบบ จะเห ็น ว ่าส าม ารถแบ ่งน เป ็น
ส่วนคือ

ภาพท่ี 2-3 แสดงอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนส่วนนรกแบบ counter flow 
เม่ือ ตำแหน่งท่ี 1 ของไหลร้อนเข้า HX1 (T1 )

ตำแหน่งท่ี 2 ของไหลร้อนออก HX1 เข้า^ HX2 (T2 )
ตำแหน่งท่ี 4 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 เข้า HX1 ( C1 ,in )
ตำแหน่งท่ี 5 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 ออก HX1 ( C1 ,out )

จากความสัมพันธ์ของค่าต่างสำหร้บการไหลชนิดน้ี ซ่ึงได้จากสมการท่ี (13)และ(14) คือ 
ส่วนท่ี 2 จัดเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบ counter flow

2
J *

ภาพท่ี 2-4 แสดงอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนส่วนท่ี 2 แบบ counter flow

เม่ือ ตำแหน่งท่ี 2 ของไหลร้อนออก HX1 เข้า$ HX2 ( T2 )
ตำแหน่งท่ี 6 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 เข้า HX2 ( C2 ,in )
ตำแหน่งท่ี 7 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 ออก HX2 ( C2 ,out )
ตำแหน่งท่ี 3 ของไหลร้อนออก HX2 ( T3 )
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1

จากลักษณะของโครงสร้างของระบบทง 2 ส่วน

1j M

2  3 < —
i 4

J __________________ _______ - ___ ____y
5  ------ >  6

I '
จะพบว่า เราลามารถประมาณค่าของการถ่ายเทความร้อนของระบบได้โดย 

ส่วนท่ี 1
จาก Qh = Wh ÀTh

= Wh ( Th,in -Th.out)
Qc = Wc1(Tc1,out-Tc1,in) + Wc2(Tc2,out-Tc2,in)

จากสมการ( 2-14 ): Heat Capacity Ratio
Heat Capacity Ratio,R = Thi-Tho -  Wc

(Tc1+Tc2)o -(Tc1 +Tc2)i Wh
จากสมการ(2-16):thermal effectiveness

8 = (Tc1+Tc2)o-(Tc1+Tc2)i
(Thi-Tci )

ประสิทธิภาพทางความร้อน ะะะ ปรมาณความร้อนท่ีของไหลเย็นได้รับ
‘ ป!'มาณความร้อนท่ีของไหลร้อนคายออก

= Wc1(Tc1,out-Tc1,in) + Wc2(Tc2,out-Tc2,in)
Wh (Th,in -T h .o u t)
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โ---------------------------H ' — I
2  >■  3------ >

2.2 .2  ล ักษณะโครงสร้างของอุปกรณ ์แลกเปล ี่ยนความร้อนโดยใช ้ของไหล 3 ชนิดแบบที่ 2

4 ------ >■  5------ =►

ภาพที่ 2-5 แสดงอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนโดยใช้ของไหล 3  ชนิดแบบท่ี 2 ( ท่อวางช้อนกัน )

ตำแหน่งท่ี 1 ของไหลร้อนเช้า HX ( T1 )
ตำแหน่งท่ี 2 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 เช้า HX ( C1 ,๒ )
ตำแหน่งท่ี 3 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 ออก HX ( C1 ,out )
ตำแหน่งท่ี 4 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 เช้า HX ( C2 ,๒ )
ตำแหน่งท่ี 5 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 ออก HX ( C2 ,out )
ตำแหน่งท่ี 6 ของไหลร้อนออก HX ( T3 )

จากสมการ( 2-14 ),Heat Capacity Ratio
R Thi - Tho

(Tc1 + Tc2)o - (Tc1 + Tc2)i 
และจากสมการ (2-16), 8  คือ thermal effectiveness

- ร  = (Tc., + Tc2)o - (Te, + Tc2)i
Thi - Tci

ประสิทธิภาพทางความร้อน = ปริมาณความร้อนที่ของไหลเย็นได้ริบ
ปริมาณความร้อนที่ของไหลร้อนคายออก 

= พ d(Tc1,out-Tc1,in) + Wc2(Tc2,out-Tc2,in)
Wh1 (Th1,in - Th 1,out)
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2.2.3 ลักษณะโครงลร้างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหล 3 ชนิดแบบท่ี 3

ภาพที่ 2-6 แสดงอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนโดยใช้ของไหล 3 ชนิดแบบท่ี 2 ( ท่อวางขนานกัน ) 
ตำแหน่งท่ี 1 ของไหลร้อนเข้า HX ( T1 )
ตำแหน่งท่ี 2 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 เข้า HX ( C1 1in )
ตำแหน่งท่ี 3 ของไหลเย็นชนิดท่ี 1 ออก HX ( C1 ,out )
ตำแหน่งท่ี 4 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 เข้า HX ( C2 ,in )
ตำแหน่งท่ี 5 ของไหลเย็นชนิดท่ี 2 ออก HX ( C2 ,out )
ตำแหน่งท่ี 6 ของไหลร้อนออก HX ( T3 )

จากลมกา?( 2-14 ),Heat Capacity Ratio
Thi - Tho

(Tc1 + Tc2)o - (Te., + Tc2)i 
และจากลมการ (2-16) ร คือ thermal effectiveness

(Te, + ï c 2)o - (Tc1 + Tc2)i

ประสิทธิภาพทางความร้อน
Thi - Toi
ปริมาณความร้อนที่ของไหลเย็นได้รับ .
ปริมาณความร้อนที่ของไหลร้อนคายออก 
Wc1(Tc1,out-Tc1,in) + Wc2(Tc2,out-Tc2,in)
Wh1 (Th 1 ,in - Th1 ,out)
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2.3 คุณสมปติของของไหล
จากระบบได้มีการเลือกใช้ของไหล 3 ชนิดด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น2 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ี 1 ของไหลเย์นประกอบด้วย
2.3.1 นํ้ามันเตา ( เกรด A ) มีคุณลมปติดังนี้
รายละเอียด
ความหนาแน่น max 0.985 kg / I

Flash Point min 60 c
Pour Point max 24 c
ค่าความ'จุความร้อน@ 25 C 0.45 kcal / kg c
ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ min 10,000 cal / g

ปริมาณซัลเฟอร์ 2.0 % w t

ค่าความหนืด @ 50 C min 7 cSt

max 24 cSt

2.3.2 Shell Thenmia Oil ธ

เป็นนํ้ามันเพึ่อใช้ในการถ่ายเทความร้อน สำหร้บ่การถ่ายเทความร้อนทางอ้อมในระบบปิด 
เช่นใช้ในอุปกรณ์นลกเปล่ียนความร้อน ซึ่งมีคุณสมปติดังนี้

รายละเอยด 
ความหนาแน่น 0.868 kg / I
Flash Point 1 closed 220 c
Flash Point 1 open 232 c
Fire Point - 255 c
Pour Point - -18 c
ค่าความหนืด O O 229 cSt

40 C 24.6 cSt

100 C 4.65 cSt

200 C 1.18 cSt

300 C 0.57 cSt
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และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Variation of Density w ith Temperature

ภาพที่ 2-7 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น กับอุณหภูมิ

yC

Variation o f Specific Heat with  
Temperature Variation of Thermal Conductiv ity  

with Temperature
ภาพที่ 2-8 ค่าความร้อนจำเพาะ กับอุณหภูมิ ภาพที่ 2-9 ค่าการนำความร้อน กับอุณหภูมิ
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Temperature degrees Celsius 
Variation of Viscosity with Tëmperature

ภาพท่ี 2-10 การฝลี่ยนแปลงของค่าความหนืด กับอุณหภูมิ
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ภาพที่ 2-10 ค่าความร้อนจํ'!เพาะ กับอุณหภูมิ ภาพที่ 2-11 ค่าการนำความร้อน กับอุณหภูมิ 
กลุ่มท่ี 2 ของไหลร้อนมี 1 ชนิด

2.3.3 นํ้า ( แ20  )
อุณหภูมิ ความหนาแน่น ความร้อนจำเพาะ ความหนืด ล.ป.ล การนำความ

ร้อน
t ( C ) P  ( kg/m3) Cp ( kJ/kg c  ) V ( กา2/ร ) k ( พ/กา.K )

0 1,002.28 4.2178 1.788X10"6 0.552
20 1,002.52 4.1818 1.006X10"6 0.597
40 994.59 4.1784 0.658X10'6 0.628
60 985.46 4.1843 0.478X10'6 0.651
80 974.08 4.1964 0.364X10^ 0.668
100 960.63 4.2161 0.294X10^ 0.680
120 945.25 4.250 0.247X10^ 0.685
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