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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 บทนําทั่วไป 
ของเหลวใดๆสามารถนํามาใชเปนฉนวนไดเสมอ ถาหากวาของเหลวนั้นมีคาความ

ตานทานสูงมากพอและไมเปลี่ยนสภาพทางฟสิกส, เคมี และไฟฟา ในชวงเวลาที่นานพอสมควร  
โดยหลักการแลวฉนวนเหลวจะทําหนาที่การฉนวนไดดีกวากาซและฉนวนแข็ง ที่จัดวาดีกวากาซ
เพราะวามีความหนาแนนสูงกวากาซ จึงมีความคงทนตอแรงดันไฟฟาสูงกวากาซ ที่จัดวาดีกวา
ฉนวนแข็ง เพราะวาฉนวนเหลวจะแทรกซึมเขาไปในชองวางไดงายกวา และยิ่งกวานั้นฉนวนเหลว
ยังสามารถกลับคืนสูสภาพการเปนฉนวนเองได(self–healing) หลังจากเบรกดาวนผานพนไปแลว  

ฉนวนเหลวที่ดีจะตองระบายความรอนไดดี, ทนตอปฏิกิริยาทางเคมี, มีความคงทนตอ
แรงดันไฟฟาไดสูง, มีแฟกเตอรพลังงานสูญเปลาในไดอิเล็กตริกต่ํา, ทนตอความรอนไดสูงหรือติด
ไฟไดยาก, ไมเกิดกาซพิษเมื่อติดไฟ   และมีความสามารถในการแทรกซึมแทนที่ชองวางของการทาํ
ฉนวนได 

อุปกรณไฟฟาแรงสูงที่นําฉนวนเหลวมาใช ไดแก หมอแปลงไฟฟากําลัง, หมอแปลงวัดเเรง
ดัน, หมอแปลงวดักระแส, เซอรกิตเบรกเกอร, รีแอกเตอร, เคเบิลแรงสูง, ไดโอดและคาปาซิเตอร
เปนตน โดยฉนวนเหลวทําหนาที่ดังตอไปนี้ [1,2,3] 

-เปนฉนวนทางไฟฟากั้นระหวางสวนที่มีแรงดันไฟฟากับสวนที่เปนกราวดในหมอแปลงไฟฟา 
-เปนตัวระบายความรอนดวยการพาในหมอแปลงไฟฟาและดวยการไหลวนในเคเบิลแรงสูง 
-เปนฉนวนแทรกซึมในกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆในหมอแปลงไฟฟา , เคเบิลแรงสูง , คาปาซิเตอร 
-เปนตัวดับอารกในเซอรกิตเบรกเกอรชนิดฉนวนน้ํามัน 
-สรางคาความจุไฟฟาใหสูงสําหรับคาปาซิเตอรกําลัง 

ของเหลวหลายชนิดที่ไดจากเเหลงธรรมชาติและจากการสังเคราะหสามารถนํามาใชเปน
ฉนวนเหลวได เชน น้ํามันแร (โดยเฉพาะน้ํามันหมอแปลง ) , ไนโตรเจนเหลว , อารกอนเหลว , 
น้ํามันซิลิโคน , น้ํามันพืช เปนตน น้ํามันหมอแปลงเปนฉนวนเหลวที่สําคัญและนยิมใชกันมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับฉนวนเหลวชนิดอื่น มีคุณสมบัติของการเปนฉนวนทางไฟฟาและตัวระบายความ
รอนที่ดี โดยยังมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนเหลวชนิดอื่น ลักษณะสมบัติของน้ํามันหมอ
แปลงใหมโดยทั่วไปกําหนดไวในมาตรฐาน IEC296-1969 [4] ทั้งดานฟสิกส , เคมี และไฟฟา     
ในการนํามาใชงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย วิศวกรผูออกแบบจําเปนตองเขาใจ
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กลไกการนําไฟฟา , การเกิดดิสชารจบางสวนและลักษณะสมบัติดานความคงทนตอแรงดันไฟฟา
ของน้ํามันหมอแปลงเปนอยางดี  ในระบบไฟฟากําลังอุปกรณไฟฟาแรงสูงตองมีการประสาน
สัมพันธฉนวน ขอมูลสําคัญที่ใชสําหรับการประสานสัมพันธฉนวนก็คือ คุณลักษณะแรง-ดันเวลา 

ตามมาตรฐานการปองกันในระบบไฟฟากําลังอุปกรณไฟฟาแรงสูงตองมีการประสาน
สัมพันธฉนวน ขอมูลสําคัญที่ใชสําหรับการประสานสัมพันธฉนวนก็คือ คุณลักษณะแรงดัน-เวลา 

การศึกษาวิจัยนี้จึงทําการทดลองหาคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลงโดย
ควบคุมพารามิเตอรและสภาวะในการทดลอง ใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในอดีต[1,3]  

1.2 ที่มาของปญหา 
ในปจจุบันความตองการพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น การผลิตและสงจายพลังงานไฟฟาเปน

เร่ืองสําคัญ เนื่องดวยการสงจายพลังงานไฟฟาดวยแรงดันสูงสามารถสงจายพลังงานไฟฟาได
ปริมาณมากและความสูญเสียต่ําจึงเปนที่นิยมอยางกวางขวาง โดยที่ปญหาในการใชงานแรงดัน
สูงก็คือการฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูงนั่นเอง ในระบบไฟฟากําลังอุปกรณไฟฟาแรงสูงตองมีการ
ประสานสัมพันธฉนวน ขอมูลสําคัญที่ใชสําหรับการประสานสัมพันธฉนวนก็คือ คุณลักษณะ   
แรงดัน-เวลา 

ปจจุบันฉนวนเหลวไดถูกนํามาใชเปนฉนวนไฟฟาและตัวระบายความรอนในอุปกรณ
ไฟฟา แรงสูง โดยเฉพาะน้ํามันหมอแปลงซึ่งจัดเปนฉนวนเหลวที่นิยมใชงานอยางแพรหลาย แต
ฐานขอมูลเกี่ยวกับการประสานสัมพันธฉนวนก็คือ คุณลักษณะแรงดัน-เวลามีนอยมาก จึงสมควร
จะศึกษาในเรื่องนี้เพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อการออกแบบการประสานสัมพันธฉนวน ได 

การศึกษาวิจัยคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลง ซึ่งจัดเปนฉนวนเหลวเชิง
การคามีพารามิเตอรตางๆที่มีผลกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟา เชน รูปรางของอิเล็กโตรด, 
ระยะแกป, ขนาดอนุภาคเจือปน, องคประกอบทางเคมี, อัตราการไหล, ปริมาณความชื้น, ปริมาณ
กาซและอุณหภูมิ เปนตน [5-9] ในการศึกษาคุณลักษณะแรง-ดันเวลาของน้ํามันหมอแปลง คร้ังน้ี
จะเนนที่ผลกระทบของพารามิเตอรซึ่งพบมากในการใชงานทางปฏิบัติคือ  

1) การกระจายสนามไฟฟาแบบไมสม่ําเสมอ เนื่องจากการออกแบบอุปกรณไฟฟาแรงสูงถึงแม
จะพยายามใหมีการกระจายสนามไฟฟาแบบสม่ําเสมอ แตในทางปฏิบัติมักมีการกระจาย
สนามไฟฟาแบบไมสม่ําเสมอ เชน สวนแหลมคมภายในอุปกรณไฟฟาแรงสูง, ผิวของอิเล็กโตรดที่
ขรุขระไมเรียบ, รอยตอระหวางอเิล็กโตรด เปนตน จึงศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวสนามไฟฟา
ที่คาความไมสม่ําเสมอตางๆ วาจะมีผลอยางไรตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลง 

2) อุณหภูมิขณะใชงาน ในสภาพการใชงานอุปกรณไฟฟาแรงสูงในประทศไทย ภายในอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงจะมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามขนาดของโหลด
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(Load), กําลังสูญเสียภายในอุปกรณไฟฟาแรงสูง และสภาพอากาศภายนอก ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะมีผลกระทบตอคุณสมบัติของน้ํามันหมอแปลง เชน ความสามารถในการ
ละลายของกาซและความชื้น , ความสามารถในการเปนพาหะนําไฟฟาในน้ํามันหมอแปลง เปนตน 
จึงศึกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลงที่มีตอคุณลักษณะแรง-ดันเวลาของน้ํามัน
หมอแปลง ในชวงอุณหภูมิ 30-80°C 

เพื่อขอมูลที่ถูกตองการศึกษาวิจัยจะทําการทดลองภายในระบบปด และทําการควบคุม
พารามิเตอรอ่ืนๆใหใกลเคียงกันตลอดการทดลอง โดยการควบคุมขนาดอนุภาคเจือปนและ
ปริมาณความชื้น และทดสอบน้ํามันหมอแปลงทั้งกอนและหลังการทดลองใหคุณสมบัติใกลเคียง
กันตลอดการทดลอง  
 

1.3 ผลการศึกษาวิจัยในอดีต 
การศึกษาวิจัยในอดีตทางดานความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้าํมนัหมอแปลง สวนใหญ

จะศึกษาภายใตแรงดันไฟฟากระแสสลับและแรงดันอิมพัลสฟาผา  จงึใชเปนแนวทางการศึกษาได
ดังตอไปนี้ 

Holle(1967)[3]ไดศึกษาผลกระทบของความชื้นและอุณหภูมิที่มีตอความคงทนตอ
แรงดันไฟฟา ทดลองตามมาตรฐาน VDE-0370 ที่อุณหภูมิ 20 -100 °C และความชื้น 5-200 ppm      
ผลการศึกษาพบวา   ที่ความชื้นต่ํากวา 20 ppm แรงดันเบรกดาวนเฉล่ีย (U b )มีคาคงที่ไมขึ้นกับ
อุณหภูมิ     ความชื้นในชวง 20-100 ppm  แรงดันเบรกดาวนเฉลี่ย เพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิในชวง 
20-80 °C   และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 80 °C  และที่ความชื้น 200 ppm แรงดันเบรกดาวน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมคงที่อีกครั้งแตมีคาต่ํามาก 

Hauschild(1969)[3]ไดศึกษาความคงทนตอแรงดันไฟฟาในสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอ
เล็กนอยโดยปอนแรงดันอิมพัลสฟาผาขั้วบวก(1.2/50 sµ ) ทําการทดสอบในสนามไฟฟาไมสม่ํา 
เสมอเล็กนอย (slightly nonuniform field) โดยใชอิเล็กโตรดแบบทรงกลม-ระนาบ อิเล็กโตรดแบบ
ทรงกลมมีรัศมีขนาด 50 mm และมีระยะแกป 0-50 mm โดยมีคาแฟกเตอรสนามไฟฟาสูงสุด 
(FF=Emax/Eavg) ที่ทรงกลมรัศมีขนาด 50 mm และระยะแกป 50 mm มีคาเทากับ 1.75  โดยผลการ
ทดลองที่ไดพบวาเมื่อระยะแกปสูงขึ้นคาแรงดันเบรกดาวนก็เพิ่มสูงขึ้น และที่แกป 0-5 mm.
ความเครียดสนามไฟฟาที่เกิดเบรกดาวน(Eb)มีแนวโนมลดลงตามแกปที่กวางขึ้น และเมื่อแกป 
กวางกวา 5 mm  Eb มีแนวโนมคงที่เทากับ 700 kV/cm 
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M. Ikeda และ S. Menju (1978)[5]  ไดศึกษาความนาจะเปนของการเกิดเบรกดาวนและ
คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลง ในสนามไฟฟาสม่ําเสมอโดยใชอิเล็กโตรดแบบ
ระนาบ-ระนาบ  ระยะแกป10 mm. โดยปอนแรงดันกระแสสลับ    ผลการทดลองไดลักษณะเสน
แรงดัน-เวลาดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1  คุณลักษณะแรงดนั-เวลาของน้าํมันหมอแปลง 
 

มนตรี ระษารักษ (1999) [1] ไดศึกษาผลของการกระจายสนามไฟฟาและอุณหภูมิที่มี
ตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามันหมอแปลง ทั้งแรงดันกระแสสลับและอิมพัลสฟาผา
รูปคลื่นมาตรฐาน(1.2/50 sµ )  ผลการทดลองพบวาแรงดันเบรกดาวนอิมพัลสมีลักษณะแปรตาม
อุณหภูมิและความไมสม่ําเสมอของสนามไฟฟา โดยในสนามไฟฟาแบบไมสม่ําเสมอเล็กนอย 
แรงดันเบรกดาวนมีการเพิ่มข้ึนประมาณ10-20% ตามการเพิ่มของอุณหภูมิน้ํามัน 

M.A. Abdallah (1999) [6] ไดทําการศึกษาวิจัยถึงความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามัน
หมอแปลงภายใตสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอสูง (highly non-uniform field) เมื่อทดสอบดวยแรงดัน
กระแสตรง , แรงดันกระแสสลับ , แรงดันอิมพัลสฟาผา (1.2/50 sµ ) และแรงดันสวิตชิ่งอิมพัลส 
(200/2500 sµ ) โดยใชอิเล็กโตรดแบบร็อดแกป-ระนาบ ซึ่งร็อดแกปทําจากนิเกิล มีรัศมี 25 mµ

และระนาบทําจาก Ni-Cr มีรัศมี 10 mm ทําการปรับระยะแกปในชวง 400-1000 mµ  พบวา
แรงดันเบรกดาวนเพิ่มข้ึนตามระยะแกปที่เพิ่มข้ึน 

N. Hirai, A.O. Akumu, K. Arii (1999)[7]  ไดศึกษาคาเวลาลาชาของการเบรกดาวนใน
สนามไฟฟาสม่ําเสมอโดยใชอิเล็กโตรดแบบทรงกลม-ทรงกลม  ทดลองทั้งในน้ํามันหมอแปลง
บริสุทธิ์และมีอนุภาคเจือปนโดยปอนแรงดันอิมพัลส (1.2/50 sµ  )ผลการทดลองพบวาเวลาลาชามี
คาลดลงตามการเพิ่มของการปอนแรงดันอิมพัลส อีกทั้งเวลาลาชาในน้ํามันหมอแปลงบริสุทธจะ
มากกวาในน้ํามันที่มีอนุภาคเจือปน  
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1.4 วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาและทดลองหาคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลงภายใตสนามไฟฟาไม

สม่ําเสมอ เมื่อปอนแรงดันรูปคลื่นฟาผามาตรฐาน(1.2/50 sµ )    หาความสัมพันธของขนาด
อิเล็กโตรด,ระยะแกป,และอุณหภูมิที่มีผลตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลใน
การเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมในการออกแบบการฉนวน ในระบบไฟฟาแรงสูงตอไป 
 

1.5 ขอบเขตของวิทยานิพนธ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนลักษณะเชิงทดลองเพื่อหาคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามัน

หมอแปลง เมื่อปอนแรงดันอิมพัลสฟาผามาตรฐาน(1.2/50 sµ )ภายใตสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอ 
โดยใชอิเล็กโตรดแบบทรงกลม-ระนาบ ระยะแกป 3-10 mm. ที่อุณหภูมิในชวง 30-80°C ศกึษาผล
ของแฟกเตอรที่มีผลตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของฉนวนน้ํามันหมอแปลง นําผลที่ไดจากการ
ทดลองมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

1.6 ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ  
1. ศึกษาทฤษฎีและขอมูลการทดลองในอดีตรวบรวมขอมูลของหมอแปลง  
2. ทําการทดลองและเก็บรวบรวม 
3. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาหาคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลง 
4. วิเคราะหผลการทดลอง 
5. สรุปและเขียนวิทยานิพนธ 
 

1.7 ประโยชนที่ไดรับ 
1. ความรูเกี่ยวกับลักษณะเสนเขตอิมพัลสหรือคุณลักษณะแรงดัน-เวลาจะมีประโยชนใน

การออกแบบเกี่ยวกับการฉนวนอปุกรณในระบบไฟฟาแรงสูง 
2. ใชเปนฐานขอมูลในการออกแบบการฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูงที่นําน้ํามันหมอแปลง

ไปเปนฉนวนและตัวระบายความรอน 
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บทที่ 2 

  ฉนวนเหลว 
 

บทนี้กลาวถึง ชนิดของฉนวนเหลว , คุณสมบัติของน้ํามันหมอแปลง , พารามิเตอรที่มีผล
ตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาและอธิบายกลไกการเบรกดาวนในฉนวนเหลวบริสุทธิ์และฉนวน
เหลวเชิงการคาทําใหมีความเขาใจฉนวนเหลวที่นํามาใชในอุปกรณไฟฟาแรงสูงไดดี 

ของเหลวใดๆสามารถนํามาใชเปนฉนวนไดเสมอ ถาหากวาของเหลวนั้นมีคาความ
ตานทานสูงมากพอและไมเปลี่ยนสภาพทางฟสิกส , เคมี และไฟฟาในชวงเวลาที่นานพอสมควร 
โดยฉนวนเหลวมีคุณสมบัติหลายอยางที่เปนประโยชนในการเปนฉนวนมากกวาฉนวนแข็งและ
ฉนวนกาซ เพราะฉนวนเหลวคลายกับฉนวนแข็งที่มีความหนาแนนมากกวาฉนวนกาซประมาณ 
1,000 เทา ทําใหความคงทนตอแรงดันไฟฟาสูงกวา และฉนวนเหลวยังคลายกับฉนวนกาซโดย
สามารถเขาไปแทนที่ในชองวางในการทําฉนวนไดดีแตคุณสมบัติดานการถายเทความรอนของ
ฉนวนเหลวมีความสามารถมากกวาฉนวนกาซ (อากาศ , ไนโตรเจน) ประมาณ 10 เทาเมื่อใชใน
หมอแปลงไฟฟา ถึงแมฉนวนเหลวบริสุทธิ์จะมีความคงทนตอแรงดันไฟฟาสูงมากถึง 10 MV/cm 
แตในฉนวนเหลวเชิงการคาที่ใชงานในอุปกรณไฟฟาแรงสูงจริงมีคาประมาณ 100 kV/cm เทานั้น  

ฉนวนเหลวนํามาใชเปนฉนวนซึมซาบในเคเบิลแรงสูงและคาปาซิเตอร และยังเปนฉนวน
กั้นดานแรงดันสูงกับกราวดในหมอแปลงไฟฟา , เซอรกิตเบรกเกอร ฯลฯ  นอกจากนี้ยังเปนตัว
ระบายความรอนในหมอแปลงไฟฟา และดับอารกในเซอรกิตเบรกเกอรอีกดวย ฉนวนเหลว
โดยทั่วไปมีสวนผสมของสารไฮโดรคารบอนและมีสวนเจือปนดวย  ฉนวนเหลวที่ดีที่นํามาใชงานใน
อุปกรณไฟฟาแรงสูงตองปราศจากสารเจือปนตางๆใหไดมากที่สุด ซึ่งขึ้นกับกระบวนการกลั่นและ
แยกสิ่งเจือปนออกจากฉนวนเหลวรวมทั้งการบํารุงรักษาภายหลังการใชงานดวย โดยพารามิเตอร
ที่มีผลตอความคงทนตอแรงดันไฟฟามากเชน ความชื้น ซึ่งความชื้นแค 0.01%ในน้ํามันหมอแปลง
สามารถลดความคงทนตอแรงดันไฟฟาไดประมาณ 20% [10] 
 

2.1  ชนิดของฉนวนเหลว 
ปจจุบันไดมีการผลิตฉนวนเหลวหลายชนิดทั้งท่ีไดจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียมและ

การสังเคราะหทางเคมี กระบวนการดังกลาวทําใหโครงสรางทางเคมีของฉนวนเหลวที่ไดมีความ
แตกตางกัน สามารถแบงเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภทคือ สารอินทรียกับสารอนินทรีย 
สารอินทรียมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบพื้นฐาน ตัวอยางฉนวนเหลวประเภทสารอินทรียที่ได

 



 7

จากธรรมชาติ เชน น้ํามันปโตรเลียม , น้ํามันแร (mineral oils)หรือน้ํามันหมอแปลง ,  แอลฟลส  , 
น้ํามันพืช , ไขมันและเรซินธรรมชาติ เปนตน [3]  

ฉนวนเหลวประเภทสารอินทรียนอกจากจะไดจากธรรมชาติแลวยังผลิตไดจากการ
สังเคราะหทางเคมี เชน จากกระบวนการแทนที่โมเลกุลสารประกอบไฮโดรคารบอนในสถานะ
ของเหลวและกาซ เชน คลอริเนทไดฟนิล (chlorinated diphenyles) หรือเรียกวาแอสเคอรเรล
(askerels) ปจจุบันเลิกใชเนื่องจากเปนอันตรายตอส่ิงเเวดลอมและเกิดสารที่เปนพิษ และจาก
กระบวนการทําใหเกิดโครงสรางโพลิเมอร เชน โพลีไอโซบิวทิลีน (polyisobutylene) มีคุณสมบัติ
ทางไฟฟาและความรอนที่ดีกวาน้ํามันหมอแปลง จึงมีการนําไปใชในเคเบิลแรงสูงและคาปาซิเตอร 
และซิลิคอนโพลีคอนเดนเซทหรือน้ํามันซิลิโคนซึ่งมีเสถียรภาพสูงและติดไฟที่อุณหภูมิสูงกวาน้ํามัน
หมอแปลงแตราคาแพงกวามาก จึงนําน้ํามันซิลิโคนมาเปนฉนวนในอุปกรณไฟฟาแรงสูงที่ใชงาน
ภายในอาคารซึ่งกําหนดคุณสมบัติดานความปลอดภัยไว (การติดไฟ) หรือ นํามาแทนน้ํามันหมอ
แปลงเพราะในน้ํามันหมอแปลงบางชนิดจะมีสาร PCB (polychlorinated biphenyls) ซึ่งเปนพิษ
ตอสุขภาพ ทั้งนี้การใชงานอุปกรณไฟฟาแรงสูงภายนอกอาคารสวนใหญยังคงใชน้ํามันหมอแปลง
เปนฉนวนมากกวา 80%  

สวนฉนวนเหลวประเภทสารอนินทรีย เชน น้ําบริสุทธิ์ , ไนโตรเจนเหลว , อารกอนเหลว 
และ ออกซิเจนเหลว เปนตน น้ําบริสุทธิ์มีราคาถูกและผลิตไดงายนํามาใชเปนไดอิเล็กตริกไดดี 
นํามาใชในอิมพัลสคาปาซิเตอรแรงสูง,พัลสมอดดูเลชั่น เปนตน สวนกาซเหลวนิยมใชในดานไครโอ
จีนิก [3] 

จากรายละเอียดขางตน สามารถสรุปประเภทฉนวนเหลวดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 
รูปที่ 2.1 ชนิดของฉนวนเหลว [3] 

 
             

ฉนวนเหลว

สารอินทรีย
ธรรมชาติ สังเคราะห

ปโตรเลียม การเกษตร

น้ํามันแร
วาสลิน
แอสฟลส
อ่ืนๆ

ไขน้ํามันพืช
เรซิน
น้ํามันจากไม

แทนที่ไฮโดรคารบอน กระบวนการโพลิเมอร

คลอริเนตไดฟนิล
ได-ไตร-เตตระ-หรือ
เพนตะคลอโรไดฟนิล

โพลีไอโซบิวทิลีน
Dodecybenzol
ซิลิคอนโพลีคอนเดนเซท
(น้ํามันซิลิโคน)

น้ําบริสุทธ์ิ  และกาซเหลวเชน
N2 Heและ SF6 เปนตน

สารอนินทรีย
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2.2 น้ํามันหมอแปลง  
น้ํามันหมอแปลงเปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการกลั่นน้ํามันปโตเลียมที่ประกอบดวย

ไฮโดรคารบอนหลายชนิด  สามารถจําแนกตามโครงสรางโมเลกุลได 3 ประเภทคือ พาราฟนิก 
(parafinic) , แนฟทีนิก (napthenic) และ อโรมาติก (aromatic) โดยพาราฟนิกและแนฟทีนิกเปน
ประเภทที่มีเสถียรภาพเนื่องจากเปนไฮโดรคารบอนอ่ิมตัว สวนอโรมาติกไมมีเสถียรภาพเนื่องจาก
เปนไฮโดรคารบอนไมอ่ิมตัว แตละประเภทยังประกอบไปดวยโมเลกุลที่มีขนาดและความซับซอน
ของโครงสรางตางกัน ไฮโดรคารบอนที่มีขนาดเล็กและมีโครงสรางไมซับซอนจะอยูสถานะกาซที่
อุณหภูมิหอง สวนไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูงมากและมีโครงสรางสลับซับซอนระเหยยาก
และมีความหนืดสูงจะมีสถานะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง เชน ข้ีผึ้งพาราฟน (parafin wax) , แอส
ฟลท (asphaltic bitumen) เปนตน [11]  

โดยทั่วไปในน้ํามันดิบจะมีองคประกอบอื่นที่ไมใชสารประกอบไฮโดรคารบอนอยูดวยตอง
กําจัดออกในกระบวนการกลั่นและในการใชงานจริงจะพยายามใหอัตราสวนของอโรมาติกนอย
ที่สุดเพราะเปนสาเหตุสําคัญของการเสียสภาพทางไฟฟาของน้ํามันหมอแปลง โดยสวนใหญนิยม
ใหมีอัตราสวนแนฟทีนิกมากเพราะจะไมเกิดขี้ผ้ึง ซึ่งขี้ผึ้งมีผลทําใหน้ํามันหมอแปลงมีความหนืด
สูงขึ้นที่อุณหภูมิต่ําทําใหมีปญหาดานการระบายความรอน สวนพาราฟนิกจะมีสวนประกอบของ
ขี้ผ้ึงจํานวนมาก [12] ทั้งนี้โครงสรางโมเลกุลสามารถแสดงดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1  โครงสรางโมเลกุลและสัดสวนขององคประกอบพืน้ฐานของน้ํามันหมอแปลง [1] 

พาราฟนกิ แนฟทนีิก อโรมาติก 
เเบบลูกโซ 

--CH2-CH2-CH2- CH2-CH2-- 
 

   

 

 

 
เเบบกิ่ง 

       CH2          |    --CH2-CH-CH2-CH-CH2--                                 |                              CH--                                 |                              CH2  

            
 

 
 

 
 

 

40-60% 30-50% 5-20% 
 
 

 CH2           CH2 
CH2 

 CH 2           CH2 
 CH2 

CH2              CH2 

CH2 CH2 
CH2 

CH CH 
CH 

CH CH 

CH 

CH 

CH 

CH CH 

CH 
CH 

CH 

C 

C 

CH 

หรือ หรือ  หรือ 
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นอกจากองคประกอบดังกลาวแลว ในน้ํามันหมอแปลงยังมีการใสสารเติมแตง (additive) 
เพื่อชวยเพิ่มคุณสมบัติของน้ํามันหมอแปลง โดยเฉพาะสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น (oxidation 
inhibitor) ชวยใหน้ํามันหมอแปลงเกิดออกซิเดชันยากขึ้นจึงมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น 

ลักษณะสมบัติที่ตองการของน้ํามันหมอแปลงสําหรับการฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูงจะ
กําหนดดวยคุณสมบัติทางฟสิกส , เคมีและไฟฟา ซึ่งตองใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใช
งาน คุณสมบัติดังกลาวแสดงในตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2  คุณสมบัติทางฟสิกส , เคมีและไฟฟาของน้าํมันหมอแปลง [12] 
คุณสมบัติทางฟสิกส คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางไฟฟา 

การระบายความรอน 
- ความหนาแนน 
- ความหนืด 
- สัมประสิทธิก์ารขยายตัวจาก
ความรอน (coeffcient of 
thermal expansion) 
- ความนําไฟฟาความรอน 
(thermal conductivity) 
- ความจุความรอนจําเพาะ 
(specific heat) 
การเก็บรักษาและปฎิบัติงาน 
- จุดติดไฟ 
- จุดวาบไฟ 
- ความดันไอ 
- อุณหภูมิติดไฟทนัท ี(auto 
ignition temperature) 

องคประกอบทางเคม ี
- โครงสรางโมเลกุล 
- อัตราสวนปริมาณของพารา
ฟนิก , แนฟทนีิก และอโรมาติก 
- คาความเปนกลาง 
- แรงตึงผิว (interfacial 
tension) 

- ความคงทนตอแรงดันไฟฟา 
- คาความสูญเสียไดอิเล็กตริก 
- คาเปอรมิติวิตีส้ัมพัทธ 
- คาความตานทานทางไฟฟา 
- ความคงทนตอแรงดันอิมพลัส 
-  การดิสชารจบางสวนและ
แรงดันเริ่มเกิดดิสชารจบางสวน 
 

 
ในการศึกษาความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้าํมันหมอแปลงภายใตสนามไฟฟาไมเอก

พันธุดวยการปอนแรงดันอมิพัลสทัง้ขั้วบวกและขั้วลบครั้งนี้จะใชน้ํามันหมอแปลงที่ใชงานจรงิ
ในทางปฎิบัต ิ จึงเลือกใชน้ํามนัหมอแปลงที่ใชในการฉนวนหมอแปลงไฟฟาของบริษัทเจริญชัย
หมอแปลงจาํกัด ซึ่งคุณสมบัติของน้ํามนัหมอแปลงทีใ่ชไดตามมาตรฐานตางๆดังแสดงในตารางที่  
2.3  
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ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของน้ํามนัหมอแปลงที่ใชในการทดลอง 

คุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
ตางๆ 

ปริมาณที่
กําหนด 

ปริมาณทีว่ัด
ได 

ลักษณะทีม่องเห็น IEC 296:1969 ---- ดี 
สี  ( ASTM Color ) ASTM D 1500 ≤ 0.5 L 0.5 
ความหนาแนน ที่ 20 °C    kg/dm³ ASTM D 1298 ≤ 0.895 0.8682 
จุดติดไฟ      °C ASTM D 92 > 140 148 
จุดเยือกแข็ง    °C ASTM D 97 ≤ -30 -30.0 
ความหนืด ที ่40°C            mm²/s ASTM D 445 ≤ 16.5 7.960 
ความหนืด ที ่-15°C           mm²/s ASTM D 445 ≤ 800 104.7 
ความตึงพืน้ผวิ ที่ 25°C     N/m ASTM D 971 > 40x10−³ 48.7x10−³ 
คาความเปนกลาง               mgKOH/g ASTM D 974 ≤ 0.03 < 0.01 
คากํามะถนักดักรอน 
( Corrosive Sulpher ) 

ASTM D 1275 ไมกัดกรอน ไมกัดกรอน 

ความชืน้              ppm        ( mg/kg ) ASTM D 1533 ≤ 40 9 
ความมีเสถียรภาพตอการเกดิ
ออกซิเดชัน  ( Oxidation Stability ) 
      - เลนน้ํามนั (sludge)    % 
      - คาความเปนกลาง       mgKOH/g 

ASTM D 2440  
 
≤ 0.10 
≤ 0.40 

 
 
0.04 
0.09 

คาความคงทนตอแรงดันไฟฟา 
      -ไมผานการกําจัดอนุภาคเจือปน 
      และปริมาณความชืน้               kV 
      -หลังผานการกําจัดอนภุาคเจือปน 
      และปริมาณความชืน้               kV 

IEC 156:1969  
 
>30kV 
 
>50kV 

 
 
72 
 
75 

คาความสูญเสียไดอิเล็กตริก ที ่90°C IEC 247:1969 ≤ 0.005 0.00008 
คาความตานทาน ที่ 50°C   ohm-cm ASTM D 1169 > 1x10^14 3 x 10^15 
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2.3 พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟา 
 น้ํามันหมอแปลงถูกนําไปใชเปนฉนวนและตัวระบายความรอนภายในอุปกรณ

ไฟฟาแรงสูง โดยน้ํามันหมอแปลงตองมีคุณสมบัติทางฟสิกส , เคมีและไฟฟาที่เหมาะสมกับการใช
งาน โดยคุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันหมอแปลงที่พิจารณาคือ ความคงทนตอแรงดันไฟฟาและ
การระบายความรอน โดยมีพารามิเตอรหลายชนิดที่มีผลกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟา
ไดแกชนิดและรูปรางอิเล็กโตรด , ระยะแกป , อัตราการไหลของฉนวนเหลว , ความดัน , อุณหภูมิ 
อีกทั้งสิ่งเจือปนที่ปะปนอยูเชนฟองกาซ , อนุภาคเจือปนของเเข็งและความชื้น เปนตน สวน
คุณสมบัติดานการระบายความรอนมีพารามิเตอรที่มีผลกระทบไดแก ความหนาแนน , ความหนืด
และอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งสามารถอธิบายพารามิเตอรตางๆไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 พารามิเตอรที่มีผลกระทบกับน้าํมันหมอแปลง 

2.3.1 องคประกอบทางเคมีของน้ํามนัหมอแปลง 
องคประกอบทางเคมีมีผลตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาอยางยิ่ง โดยโครงสรางโมเลกุล

ขององคประกอบทางเคมีมีผลตอการเคลื่อนที่ของสตรีมเมอรซึ่งนําไปสูการเกิดเบรกดาวนได เชน
ปริมาณของโครงสรางอโรมาติกซึ่งเปนไฮโดรคารบอนแบบไมอ่ิมตัวในน้ํามันหมอแปลงมีผลตอ
ความสามารถในการละลายของกาซและความคงทนตอแรงดันไฟฟา นอกจากนั้นการเกิด
ออกซิเดชันก็มีผลทําใหโครงสรางทางเคมีของน้ํามันหมอแปลงเปลี่ยนแปลงไปและกระทบตอ
ความคงทนตอแรงดันไฟฟาดวย แมแตการใสสารเติมแตงเพื่อชวยเพิ่มคุณสมบัติของน้ํามันหมอ
แปลงยังสงผลถึงคุณสมบัติของน้ํามันหมอแปลง [13] 

 

ผลกระทบภายใน ผลกระทบภายนอก 

องคประกอบทางเคมีของ 
น้ํามันหมอแปลง 

พาราฟนิก แนฟทีนิก อโรมาติก 

ความบริสุทธิ์ของ 
น้ํามันหมอแปลง 

วิธีการควบคุม 
ความบริสุทธิ์ 

สิ่งแวดลอม คุณสมบัติ 
ทางไฟฟา 

สิ่งเจือปน 
อื่นๆ 

พารามิเตอรที่มีผลกระทบกับน้ํามันหมอแปลง 

อากาศ กาซและ 
ความชื้น 

ประจุคาง อุณหภูม ิ การกระจายสนาม 
ไฟฟา 

ฉนวน โลหะ 

การเคลื่อนที่ 
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2.3.2 ความชืน้ 
ความชื้นสามารถแทรกตัวอยูในฉนวนเหลวได 3 ลักษณะคือ [11] 
1) dissolved water คือโมเลกุลของน้ําที่แทรกตัวอยูระหวางโมเลกุลของฉนวนเหลว  
2) condensed water คือโมเลกุลของน้ําที่รวมตัวกันเปนกลุมกอนอยูในฉนวนเหลว 
3) bound water คือโมเลกุลของน้ําที่ยึดเหนี่ยวอยูกับโมเลกุลของฉนวนเหลว 
ความชื้นมักจะละลายในฉนวนเหลวโดยอยูในรูปของ dissolved water จนถึงสภาวะ

อ่ิมตัว ซึ่งเปนสภาวะที่มีปริมาณความชื้นมากที่สุดที่สามารถอยูในรูปของ dissolved water ได
และมีคาเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง ปริมาณความชื้นในน้ํามันหมอแปลงที่เกินจาก
สภาวะอิ่มตัวจะอยูในรูปของ condensed water สวน bound water เกิดจากการกลั่นที่ไมดีพอ
หรือการเกิดปฏิกริยาเมื่อน้ํามันหมอแปลงมีการเสื่อมสภาพ ในน้ํามันหมอแปลงสามารถ
คํานวณหาความสามารถในการละลายไดสูงสุดของความชื้นไดจากความสัมพันธกับอุณหภูมิดัง
สมการที่ 2.1 [8] 

                                   
T

.Wlog 156708957 −=                                         (2.1)     
โดยที่  

 W = ความสามารถในการละลายไดสูงสดุของความชืน้ (ppm) 
 T  = อุณหภูมิสมบูรณ (°K)  

จากสมการที ่2.1 สามารถคํานวณหาความสามารถในการละลายไดสงูสุดของความชื้นใน
อุณหภูมิ 30°C ไดเทากับ 82.77 ppm 

ความชื้นที่เจือปนอยูในฉนวนเหลวจะทําใหฉนวนเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากการ
สูญเสียไดอิเล็กตริกที่เพิ่มข้ึน ทําใหฉนวนเหลวเกิดการเสื่อมสภาพ ถาเปนหยดน้ําที่อยูในน้ํามัน
หมอแปลง หยดน้ําจะยืดออกตามเเนวสนามไฟฟาทําใหความเครียดสนามไฟฟามีคาสูงขึ้น เมื่อถึง
คาวิกฤติจะเกิดเบรกดาวน โดยแนวการเบรกดาวนจะเริ่มที่ปลายของหยดน้ําไปสูอิเล็กโตรด 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดปฎิกิริยาไฟฟาเคมีแยกน้ําออกเปนกาซไฮโดรเจนกับกาซออกซิเจนที่อยู
ในรูปของฟองกาซทําใหเกิดดิสชารจบางสวนและอาจทําใหเกิดเบรกดาวนตามมา 

 วิธีการปองกันความชื้นไมใหเจือปนในฉนวนเหลวที่ดีที่สุดคือไมใหฉนวนเหลวสัมผัสกับ
อากาศภายนอกดวยการบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดแตตองมีวิธีแกปญหาการขยายตัวของฉนวน
เหลวเมื่อไดรับความรอนหรือใหสัมผัสกับอากาศโดยผานสารดูดความชื้น(silica gel) ก็สามารถลด
ปริมาณความชื้นจากภายนอกได 
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2.3.3 กาซ [11] 
ภายในน้ํามันหมอแปลงอาจมีกาซปะปนอยู แตกาซจะถูกขจัดออกไปจากน้ํามันหมอ

แปลงกอนการเติมลงในอุปกรณไฟฟาแรงสูง แตเนื่องจากสภาพใชงานจริง เชน การสัมผัสกับ
อากาศของกระดาษและน้ํามันหมอแปลงจะมีการเสื่อมสภาพขึ้น(aging) หรือมีการลัดวงจรภายใน
อุปกรณไฟฟาแรงสูง ทําใหมีกาซเจือปนในน้ํามันหมอแปลงไดอีก ฟองกาซที่เขาไปอยูในเนื้อน้ํามัน
หมอแปลง อาจทําใหเกิดการปลอยประจุบางสวนที่เปนสาเหตุของการทําใหฉนวนเสื่อมคุณภาพ
และเกิดการเบรกดาวนในที่สุด  

กาซสามารถละลายอยูในฉนวนเหลวได โดยความสามารถในการละลายเปนไปตามกฏ
ของเฮนรี่(Henry’s law) ที่กลาววา ความสามารถในการละลาย (saturation solubility,Ka) ของ
กาซใดๆ ที่อยูเหนือฉนวนเหลวจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความดันบางสวนของกาซนั้น ดังสมการที่ 
2.2  

aaa KAP =                                              (2.2) 
โดยที ่ aA =คาคงที่การละลายของกาซ a ( )//(. llatm µµ ) 
 aP  =ความดันบางสวนของกาซ a (atm) 
 aK =ความสามารถในการละลาย(% Vol) 

ในสภาวะสมดุลการละลาย ผลรวมของความดันบางสวนของกาซที่ละลายอยูในน้ํามัน
ทั้งหมด ( ...+++ cba PPP ) จะเทากับผลรวมของความดันบางสวนของกาซเหนือน้ํามัน ตารางที่ 
2.4 และ 2.5 แสดงถึงคาคงที่การละลาย (A) และความสามารถในการละลาย (K) ของกาซแตละ
ชนิดที่ละลายในน้ํามันหมอแปลง ณ อุณหภูมิ 0-100°C ความดันบางสวนของกาซเทากับ 760 
mmHg และพบวากาซจะละลายไดมากข้ึนหรือนอยลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของกาซแตละชนิด  
 
ตารางที ่2.4 คาคงทีก่ารละลายของกาซ (A) ตามกฏของเฮนรี(่ )//(. llatm µµ ) ที่ความดันกาซ 
เหนือน้ํามันหมอแปลง 760 mmHg 

อุณหภูมิ(°C) 0 20 40 60 80 100 

อากาศ - 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 
N2,ไนโตรเจน 13.0 11.6 11.4 11.1 10.3 10.3 
O2,ออกซิเจน 6.4 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 
H2,ไฮโดรเจน 24.6 20.4 17.5 15.4 13.8 - 
CO,คารบอนมอนอกไซด 8.9 8.3 7.9 7.6 7.3 - 
CO2,คารบอนไดออกไซด 0.72 0.89 1.07 1.23 1.5 - 
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ตารางที่ 2.5 ความสามารถในการละลายของกาซ(K,%Vol)ที่ความดันกาซเหนือน้าํมันหมอแปลง 
760 mmHg 

อุณหภูมิ(°C) 0 20 40 60 80 100 
อากาศ - 10.1 10.3 10.5 10.8 10.9 
N2,ไนโตรเจน 7.7 8.6 8.8 9.0 9.7 9.7 
O2,ออกซิเจน 15.6 16.1 16.4 16.7 16.9 17.2 
H2,ไฮโดรเจน 4.1 4.9 5.7 6.5 7.2 - 
CO,คารบอนมอนอกไซด 11.2 12.0 12.7 13.2 13.7 - 
CO2,คารบอนไดออกไซด 138.8 112.3 93.5 81.3 66.7 - 

 

2.3.4 ประจุคาง 
ประจุคางเกิดจากการดิสชารจบางสวนในบริเวณที่มีความเครียดสนามไฟฟาสูงหรือเกิด

หลังจากมีการเบรกดาวนขึ้น ประจุคางมีผลทําใหลักษณะการกระจายสนามไฟฟาเปลี่ยนแปลงไป 
โดยจะมีผลกระทบจากแรงดันที่มีข้ัวทางไฟฟา (เชน แรงดันไฟฟากระแสตรง , แรงดันเกินอิมพัลส) 
มากกวาแรงดันที่ไมมขีั้วทางไฟฟา [14] (เชน แรงดันไฟฟากระแสสลับ) นอกจากนี้ประจุคางยังเกดิ
จากปรากฎการณ streaming electrification ที่น้ํามันหมอแปลงเคลื่อนที่และเสียดสีกับฉนวนแข็ง
เชน กระดาษ , แผนไมอัด เปนตน และทําใหเกิดความตางศักยระหวางฉนวนแข็งกับน้ํามันหมอ
แปลงเนื่องจากการสะสมประจุที่ผิวฉนวนแข็งกับนํ้ามันหมอแปลงที่มีประจุตรงขามกัน ความตาง
ศักยที่เกิดขึ้นสูงเพียงพอที่จะทําใหเกิดดิสชารจบางสวนและดิสชารจตามผิวซึ่งนําไปสูการเบรก
ดาวนได  

2.3.5 การเคลื่อนที ่
การเคลื่อนที่ของน้ํามันหมอแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ , การทํางาน

ของปมหรือพัดลมในการระบายความรอนและจากปรากฎการณ EHD (electrohydrodynamic) 
ทําใหเกิดฟองกาซในน้ํามันหมอแปลง , เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคเจือปนและเกิดประจุอิสระ
เนื่องจากการเสียดสีระหวางฉนวนเหลวกับฉนวนแข็งที่ เรียกวา ปรากฏการณ streaming 
electrification [15] ซึ่งกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาดวย 
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2.3.6 อุณหภมูิ 
คุณสมบัติของพารามิเตอรหลายตัวที่มีผลกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟา

เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เชน ความหนืด , ความตึงผิวและความหนาแนน ทําใหกระบวนการเกิด
ฟองกาซและลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ํามันหมอแปลงเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิดวย 
เชนเดียวกับปริมาณความชื้นที่สภาวะอิ่มตัวซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิและมีผลกระทบโดยตรงตอความ
คงทนตอแรงดันไฟฟา  การทดลองลักษณะความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามันที่ไดคาความ
คงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามันหมอแปลงเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมินั้น โดยทั่วไปจะมีปริมาณความชืน้
อยูในชวง 20-100 ppm เนื่องจากตองพิจารณาถึงเวลาที่ใชในการเขาสูสถานะอยูตัวของความชื้น 
กับน้ํามันหมอแปลงดวย ในการศึกษาเราจึงควบคมุปริมาณความชื้นใหใกลเคียงกันในการทดลอง
แตละครั้ง และการทดลองผลกระทบของอุณหภูมิจะรอใหอุณหภูมินิ่งกอนจะเริ่มทําการทดลอง 

2.3.7 ชนิดของรูปคลื่นแรงดัน [16] 
แรงดันเบรกดาวนของฉนวนเหลวขึ้นอยูกับชนิดของรูปคลื่นแรงดันที่ปอน , วิธีการปอน

และชวงเวลาการปอน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ความคงทนตอแรงดันไฟฟาของฉนวนเหลวขึน้อยู
กับความเครียดสนามไฟฟาที่คงมีอยู ซึ่งในการออกแบบอุปกรณไฟฟาแรงสูงความเครียด
สนามไฟฟาที่จุดตางๆภายในอุปกรณไฟฟาแรงสูงเปนเรื่องสําคัญมาก วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
การฉนวนที่ดีที่สุดคือการทดสอบจริง โดยความคงทนตอแรงดันไฟฟาคงตัว (แรงดันกระแสตรง
และแรงดันกระแสสลับ) ของฉนวนเหลวจะมีคาต่ํากวาความคงทนตอแรงดันอิมพัลส 

2.3.8 อนุภาคเจือปนของเเข็ง 
อนุภาคของเเข็งอาจเจือปนในน้ํามันหมอแปลงในรูปของไฟเบอรหรือฝุนละอองซึ่งเกิดมา

จากกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมหรือจากภายในอุปกรณไฟฟาแรงสูง เชน ไฟเบอรที่เปน
เยื่อของกระดาษฉนวนในหมอแปลงไฟฟา , เศษทองแดงหรือเศษเหล็กซิลิคอนที่เกิดขึ้นภายใน
หมอแปลงไฟฟาจากกระบวนการผลิต , อนุภาคคารบอนที่เกิดจากการทํางานของตัวเปลี่ยนจุด
แยก (tap changer)หรือการดิสชารจบางสวนในหมอแปลงไฟฟาหรือการดับอารกในเซอรกิตเบรก
เกอร เปนตน ซึ่งอนุภาคเจือปนของแข็งในน้ํามันหมอแปลงนี้นําไปสูกลไกการเกิดเบรกดาวนได ดัง
แสดงในหัวขอ 2.4.2.1 
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2.4 กลไกการเกิดเบรกดาวนในฉนวนเหลว 
ถาพิจารณาจากโครงสรางและองคประกอบของฉนวนเหลวอาจแยกออกไดเปน 2 

ประเภทคือ ฉนวนเหลวบริสุทธิ์กับฉนวนเหลวเชงิการคา ฉนวนเหลวบริสุทธิ์หมายถึงฉนวนเหลวที่มี
องคประกอบทางเคมีงายๆปราศจากสิง่เจือปนหรือมีแตนอยกวาคาที่ยอมใหมี ตวัอยางฉนวนเหลว
ที่มีโครงสรางทางเคมีงายๆ เชน เอนทเฮกเซน (n-hexane) , เอนทเฮปเทน (n-heptane)และ
พาราฟนไฮโดรคารบอนอ่ืนๆ[16] สวนฉนวนเหลวเชงิการคาหมายถงึฉนวนเหลวทีม่ีองคประกอบ
ทางเคมีไมบริสุทธิ ์ มีโครงสรางหรือสวนผสมของโมเลกุลยุงยากซบัซอนและมีสิง่เจือปนผสมอยู
ดวย เนื่องจากกระบวนการผลิตไมสามารถทาํใหบริสุทธิ์ไดรอยเปอรเซนตหรือถาทําไดก็มีราคา
แพงมาก ซึง่ฉนวนเหลวที่ใชงานจริงในทางปฎิบัติสวนใหญมักเปนฉนวนเหลวเชิงการคา จากหัวขอ 
2.3 เนื่องจากมีพารามิเตอรหลายตัวที่มผีลกระทบตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาของฉนวนเหลว 
จึงไมสามารถอธิบายกลไกการเกิดเบรกดาวนและคํานวณคาแรงดันเบรกดาวนไดอยางถูกตองโดย
ใชทฤษฏีเพียงทฤษฏีเดียวดงัเชนกรณีการเกิดเบรกดาวนในฉนวนกาซ [1]  โดยทัว่ไปกลไกการเกิด
เบรกดาวนในฉนวนเหลวสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ กลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวน
เหลวบริสทุธิ์และกลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวนเหลวเชิงการคา สามารถอธิบายไดดังนี้ 

2.4.1 กลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวนเหลวบริสทุธิ ์
กลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวนเหลวบริสุทธิ์มีหลักการแบบเดียวกับกรณีของฉนวน

กาซคือเกิดจากอิเล็กตรอนอะวาลานซซึ่งเกิดจากการชนกันของอนุภาคและของอิเล็กตรอนใน
สนามไฟฟาโดยอิเล็กตรอนเริ่มแรกมาจากแคโทดตามกลไกของสนามไฟฟา (field emission) หรือ
โดยความรอน (thermionic emission) ซึ่งอธิบายอยางละเอียดไดดังนี้ [11] 

จากการศึกษาการนําไฟฟาในฉนวนเหลว เมื่อความเครียดสนามไฟฟามีคาสูง พบวาการ
ไหลของกระแสไฟฟาระหวางอิเล็กโตรดเกิดจากการปลอยอิเล็กตรอนจากคารโทดโดยสนามไฟฟา      
(field emission) และการปลอยอิเล็กตรอนจากแคโทดดวยความรอน (field enhanced 
thermionic emission) สามารถคํานวณขนาดกระแสไดดวยสมการชอตตกี (Schottky) และเปนที่
นาสังเกตวาขนาดกระแสขึ้นอยูกับความเครียดสนามไฟฟาและอุณหภมูิ 

การศึกษาการเบรกดาวนในฉนวนเหลว โดยทําการทดลองแปรคาอุณหภูมิในชวงกวาง 
พบวาแรงดันเบรกดาวนมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเพียงเล็กนอย แตกตางจากการนําไฟฟา จึงมี    
ความเปนไปไดวากระบวนการแคโทดเกิดจากการปลอยอิเล็กตรอนจากแคโทดโดยสนามไฟฟา
มากกวาที่จะเปนการปลอยอิเล็กตรอนจากแคโทดดวยความรอน การเกิดเบรกดาวนจึงนาจะเกิด
จากการที่ไอออนบวกและประจุบวกของอนุภาคเจือปนเคลื่อนที่มาสูแคโทด ทําใหความเครียด
สนามไฟฟาในบริเวณใกลผิวแคโทดเพิ่มสูงขึ้นเพียงพอที่อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจาก           
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ผิวแคโทดได อิเล็กตรอนอิสระที่หลุดออกมาเหลานี้จะไดรับพลังงานจากสนามไฟฟาที่เกิดจากการ
ปอนแรงดันใหกับอิเล็กโตรด ทําใหเกิดการเคลื่อนที่โดยมีทิศทางไปสูขั้วอาโนด ระหวางทางจะชน
กับโมเลกุลของฉนวนเหลวทําใหพลังงานที่ได รับจากสนามไฟฟาสูญเสียไปกับการชน ใน
กระบวนการนี้จะมีอิเล็กตรอนบางตัวที่สูญเสียพลังงานไปกับการชนต่ํากวาพลังงานที่ไดรับจาก
สนามไฟฟา ถาอิเล็กตรอนเหลานี้ถูกเรงจนมีพลังงานสูงพอที่จะชนกับโมเลกุลแลวทําใหเกิดการ
แตกตัวเปน  ไอออนและกออวาลานซได จนมีโอกาสทําใหเกิดเบรกดาวน [17] 

สภาวะที่อิเล็กตรอนสามารถกออวาลานซเปนไปตามความสัมพันธที่วาพลังงานของ
อิเล็กตรอนที่ไดรับในระยะอิสระ (mean free path) จะตองมากกวาหรือเทากับพลังงานไอออไนเซ
ชันของโมเลกุลฉนวนเหลว 

νλ cheE ≥  
โดยที่  

E = สนามไฟฟาระหวางอิเล็กโตรด 
λ = ระยะอิสระของอิเล็กตรอน 
νh = ควอนตัมของพลงังานที่สูญเสียในการไอออไนซโมเลกุล 

c = คาคงตัว (arbitrary constant) 
 

2.4.2 กลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวนเหลวเชิงการคา 
โดยทั่วไปฉนวนเหลวเชิงการคาที่นํามาใชกับอุปกรณไฟฟาแรงสูงไมสามารถที่จะทําใหมี

ความบริสุทธสูงไดเหมือนฉนวนเหลวบริสุทธิ์ กลไกการเกิดเบรกดาวนจึงขึ้นอยูกับส่ิงเจือปน         
ที่ปะปนอยูในฉนวนเหลว ตัวอยางเชน ความชื้น , เศษโลหะ, ปริมาณกาซ และไฟเบอร เปนตน 
สามารถจําแนกกลไกการเกิดเบรกดาวนของฉนวนเหลวเชิงการคาไดดังนี้ 

2.4.2.1. กลไกการเกิดเบรกดาวนเนื่องจากอนุภาคเจือปนของแข็ง (suspended particles) 
2.4.2.2. กลไกการเกิดเบรกดาวนเนื่องจากฟองกาซ 
2.4.2.3 กลไกการเกิดเบรกดาวนจากหยดของเหลวเจือปน 
2.4.2.4  กลไกการเกิดเบรกดาวนจากปรากฏการณ EHD (electro hydrodynamic) 

 

2.4.2.1 กลไกการเกิดเบรกดาวนเนื่องจากอนภุาคเจือปนของแข็ง [17] 
ส่ิงเจือปนของแข็งที่ปะปนอยูในฉนวนเหลว อาจเปนอนภุาคตัวนํา , ไฟเบอรหรือฝุนละออง 

เมื่อมสีนามไฟฟาอนุภาคเจือปนเหลานี้จะถกูเหนี่ยวนาํใหเกิดขั้วภายใตสนามไฟฟาทาํใหเกิดแรง
กระทําตออนภุาค ถาอนุภาคเจือปนของเเข็งเปนทรงกลมขนาดรัศม ี r และมีคาเพอมิตติวิตี้ 2ε

ปะปนอยูในฉนวนเหลวที่มคีาเพอมิตติวติี้ 1ε ขนาดของแรงมีคาตามสมการที ่2.3 
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    EErFe ∇
+
−

=
12

123

2εε
εε                         (2.3)  

โดยที่  
 r  = รัศมีของอนุภาคเจือปน 

1ε = เพอมิตติวิตีฉ้นวนเหลว 
2ε = เพอมิตติวิตีข้องอนุภาค 

E  = ความเครียดสนามไฟฟาเมื่อละเลยผลของอนุภาคเจือปน 
ถา  12 εε >  โดยทั่วไปจะเปนเชนนี้  แรงจะทําใหอนุภาคเคลื่อนที่ ไปยังบริเวณที่มี

ความเครียดสนามไฟฟาสูงกวา ผลนี้จะเห็นชัดเจนมากในสนามไฟฟาแบบไมสม่ําเสมอมากขึ้น 
สวนกรณีของ 12 εε <  แรงจะกระทําในทิศตรงขามคือเคลื่อนที่ไปสูบริเวณที่มีความเครียด
สนามไฟฟาต่ํา และแรงที่กระทําบนอนุภาคจะเพิ่มเปนสัดสวนโดยตรงกับคา 2ε  ดังนั้นกรณีที่
อนุภาคมีคา 12 εε >>  แรงสามารถเขียนแทนดวยสมการที่ 2.4 โดยผลของแรงที่เกิดขึ้นจะทําให
อนุภาคเจือปนของแข็งเรียงตัวกันเปนลูกโซเชื่อมโยงระหวางอิเล็กโตรดทําใหเกิดเบรกดาวนได 
    EErFFe ∇== ∞

3                (2.4) 
ในกรณีสนามไฟฟาสม่ําเสมอ เชน อิเล็กโตรดแบบระนาบ-ระนาบ หรือ ทรงกลม-ทรงกลม     

ที่แกปแคบคา E∇ จะเทากับศูนย ทําใหแรงกระทําตออนุภาคเจือปนเปนศูนยดวย อยางไรก็ตามถา
12 εε > จะทําใหความหนาแนนฟลักซไฟฟาสูงขึ้นที่บริเวณผิวของอนุภาคเหลานั้น และทําใหเกิด

การเคลื่อนที่และเรียงตอกันของอนุภาค เกิดเปนสายโซเรียงตามแนวของสนามไฟฟา ความเครียด
สนามไฟฟาในฉนวนเหลวที่ปลายโซอนุภาคทั้งสองขางจะเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุนํามาสูการเกิด
เบรกดาวน ดังนั้นความหนาแนนของอนุภาคเจือปนจึงมีผลตอการเกิดเบรกดาวน 

2.4.2.2 กลไกการเกิดเบรกดาวนเนื่องจากฟองกาซ 
โดยทั่วไปกาซสามารถละลายในฉนวนเหลวไดในปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาวะ

ความดันและอุณหภูมิขณะนั้น เนื่องจากกาซที่ละลายไดจะมีปริมาณไมเกินสภาวะอิ่มตัวดงัที่ได
อธิบายในหวัขอ 2.3.3 ฟองกาซจึงไมเกิดจากการละลายของกาซ ซึ่งเกดิจากสาเหตุตอไปนี้ [10] 

1) ฉนวนมีคุณภาพต่ําหรือเสื่อมคุณภาพ 
2) กาซจับอยูที่ผวิอิเล็กโตรดทีขุ่รขระหรือรองผิวอิเล็กโตรดเก็บฟองกาซไวขณะเติมฉนวน 
3) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในฉนวนเหลวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ , ความดัน

และการชนของไอออนและอเิล็กตรอนทาํใหฉนวนเหลวสลายตัวใหกาซ 
4) การกลายเปนไอของฉนวนเหลวจากผลของดิสชารจบางสวนบริเวณผวิอิเล็กโตรดทีม่ี

ความเครียดสนามไฟฟาสูง 
ฟองกาซที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กลาวมา เมื่อมีฟองกาซเกิดขึ้นกจ็ะขยายตวัยดืตามแนว

สนามไฟฟาเพือ่ลดพลังงานศักยในสนามไฟฟา สมมุตวิาปริมาตรของฟองกาซคงตวัในขณะทีย่ืด
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ออก การเบรกดาวนจะเกิดเมื่อแรงดันตกครอมความยาวของฟองกาซมีคาเทากับคาต่ําสุดของเสน
โคงพาสเซน (Paschen’s curve) ของฟองกาซนัน้[16] ถามฟีองกาซรูปรางเปนทรงกลมสามารถ
คํานวณความเครียดสนามไฟฟาที่ผวิฟองกาซไดจากความสัมพันธในสมการที ่2.5 

1
3

1 +
=
ε

E
Eb               (2.5) 

โดยที ่
E  = ความเครียดสนามไฟฟาในฉนวนเหลว (kV/cm) 

bE = ความเครียดสนามไฟฟาที่ผิวฟองกาซ (kV/cm) 
1ε  = เพอมิตติวติี้สัมพัทธของฉนวนเหลว 
เมื่อความเครียดสนามไฟฟาของฟองกาซมีคาเทากับความเครียดสนามไฟฟาวิกฤตของ

กาซนั้นจะเกิดดิสชารจผานฟองกาซเปนผลใหเกิดการแยกตัวของโมเลกุลฉนวนเหลวนําไปสูการ
เกิดเบรกดาวนได 

นอกจากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ฟองกาซยังสามารถเกิดที่บริเวณที่มีความเครียด
สนามไฟฟาสูงเชน ปลายแหลมของอิเล็กโตรด เปนตน เนื่องจากบริเวณนั้นจะมีความรอนสูง ทําให
ฉนวนเหลวกลายเปนไอ ณ จุดนั้นจนเกิดดิสชารจผานฟองไอทําใหเกิดฟองกาซขึ้นและนําไปสูการ
เกิดเบรกดาวนไดเชนกัน 

2.4.2.3 กลไกการเกิดเบรกดาวนจากหยดของเหลวเจือปน [16] 
ฉนวนเหลวที่มีหยดของเหลวตางชนิดเจือปนอยู สามารถทําใหเกิดเบรกดาวนได เนื่องจาก

การเปลี่ยนรูปรางของหยดของเหลวเจือปน โดยมีการยืดออกตามแนวของสนามไฟฟา ความยาว
ของการยืดออกแปรตามคาเพอมิตติวิตี้ ยิ่งเพอมิตติวิตี้มีคาสูงกวาของฉนวนเหลวมากเทาใด หยด
ของเหลวที่เจือปนก็จะยืดออกมากเทานั้น ทําใหความเครียดสนามไฟฟาในฉนวนเหลวที่ปลายทั้ง
สองของหยดของเหลวมีคาสูงขึ้น ถาคาสูงเกินคาวิกฤตจะทําใหเกิดดิสชารจบางสวน เกิดโพรงกาซ 
และนํามาสูการเกิดเบรกดาวนในที่สุด 

2.4.2.4 กลไกการเกิดเบรกดาวนเนื่องจากปรากฏการณ EHD  
เมื่อปอนแรงดันสูงใหฉนวนเหลวที่มีความบริสุทธิ์สูง จนมีคาความเครียดสนามไฟฟา

ประมาณ 100-300kV/cm ทําใหเกิดการปลอยอิเล็กตรอนโดยสนามไฟฟา ประจุไฟฟาจะหลุด
ออกมาจากผิวอิเล็กโตรดและไดรับแรงกระทําจากสนามไฟฟาตามกฏของคูลอมบ ทําใหอนุภาค
ประจุ ไฟฟ า เคลื่ อนที่ ในฉนวนเหลวอัน เปนสา เหตุของการนํ า ไฟฟ าแบบมีพาหะพา 
(Electroconvection)  อนุภาคประจุไฟฟาในสนามไฟฟาเหลานี้ยังทําใหเกิดกระแสไหลวนภายใน
ฉนวนเหลว (eddy motion) ดวยการไหลของอนุภาคน้ีชวยทําใหเนื้อฉนวนเองไหลวนดวยทําให
เกิดความไมมีเสถียรภาพของฉนวนเหลว (EHD instability) หมายถึงเนื้อฉนวนไหลวนและมีการ
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พาประจุไหลวนไปดวย ทําใหฉนวนเหลวขาดเสถียรภาพและมีทิศทางไปยังอิเล็กโตรดตรงขาม 
[11] 

การเคลื่อนที่ของฉนวนเหลวแบบไหลวนทําใหเกิดฟองกาซตามทฤษฏีที่ ไดมีการ
สันนิษฐานไว 2 ทฤษฎี ทฤษฏีแรกอธิบายวาการเคลื่อนที่ของฉนวนเหลวที่มีประจุมีความรุนแรง
เพียงพอที่จะทําใหความดันบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทฤษฎีคือการที่ประจุฉีดออกจาก
อิเล็กโตรดอยางรวดเร็วและรุนแรง(burst) ทําใหฉนวนเหลวที่สัมผัสกับผิวอิเล็กโตรดไดรับประจุที่
ฉีดออกมาและไดรับแรงกระทําจากสนามไฟฟาจึงเคลื่อนตัวออกจากผิวอิเล็กโตรดอยางรวดเรว็ ทาํ
ใหเกิดฟองกาซขึ้นที่ผิวอิเล็กโตรด และนําไปสูการเกิดเบรกดาวนได [18] 

การเกิดปรากฏการณ EHD ไมไดเกิดขึ้นในทันทีที่มีแรงดันสูงแตตองใชเวลาในระดับ     
มิลลิวินาที ดังนั้นการเบรกดาวนเนื่องจากปรากฏการณนี้จึงมีโอกาสเกิดไดเฉพาะการปอนแรงดัน
กระแสตรง , กระแสสลับหรือแรงดันอิมพัลสสวิตชิ่งที่มีชวงเวลายาวพอเทานั้น 

2.5 การเกิดเบรกดาวนของแรงดันอิมพัลส[16] 
การเกิดเบรกดาวนของแรงดันอิมพัลส ( Breakdown of impulse voltage ) แรงดันจะคง

อยูในชวงระยะเวลาอันสั้น นั่นหมายถึงสนามไฟฟาจะคงมีอยูในชวงเวลาอันสั้นดวย เมื่อขนาด
แรงดันอิมพัลส(UP)เทากับแรงดันสถานะอยูตัว(Steady State Voltage ; US)    ควรจะเกิดการ
เบรกดาวนได แตปรากฏวายังไมเกิดการเบรกดาวน จะตองรอเวลาอีกชวงระยะเวลาหนึ่งการเบรก
ดาวนจึงจะเกิดขึ้นได ชวงระยะเวลานับตั้งแตขนาดแรงดันอิมพัลสเทากับแรงดันสถานะอยูตัวไป
จนถึงเวลาเบรกดาวนเกิดขึ้นจริงของแรงดันอิมพัลส เรียกวา เวลาลาชาของการเกิดเบรกดาวน  tl 
(Time lag to breakdown)  ดังรูปที่2.3                

2.5.1 เวลาลาชาของการเกิดเบรกดาวน[16] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่2.3  เวลาลาชาของการเกิดเบรกดาวน 
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เวลาลาชาของการเกิดเบรกดาวน ประกอบดวยเวลาลาชาสถิติ (Statistic Time Lag, ts) 
และเวลาลาชากอตัว (Formative Time Lag, tf)    tl = ts + tf   ดังในรูปที ่2.3  เวลาลาชาสถิตคิือ 
เวลาชวงหนึง่ที่จะมีอิเลก็ตรอนอิสระ ซึ่งมพีลังงานเริ่มตนมากพอที่จะทาํใหเกิดอะวาลานชได
กระจายในปรมิาตรแกป เวลาที่ใชหาอิเลก็ตรอนเริ่มตนมีคาอยูในชวงไมโครวนิาทีถงึมิลลิวนิาที 
[19]  โอกาสทีจ่ะพบอเิล็กตรอนระหวางที่ปอนแรงดนัอิมพัลส ซึง่สนามไฟฟาจะคงตัวอยูใน
ชวงเวลานั้น ข้ึนกับธรรมชาติของแกปและปริมาตรแกปที่มีความเครียดสนามไฟฟาสูงพอ เวลาที่ใช
สรางอิเล็กตรอนเริ่มตนนี้จึงเปนคาทางสถติิ  สวนเวลาลาชากอตัวคือเวลาในการไอออไนเซชัน
สรางอิเล็กตรอน    อะวาลานชและนาํไปสูการเบรกดาวนตามเงื่อนไขของทฤษฎีสตรีมเมอรมีคาอยู
ในชวงไมโครวนิาทีถงึนาโนวนิาที  

ถาเพิม่ระดับแรงดันที่ปอนใหอิเล็กโตรดทาํใหความเครยีดสนามไฟฟาเพิ่มข้ึนดวย โอกาส
ที่อิเล็กตรอนจะสามารถทาํหนาที่เปนอิเล็กตรอนเริ่มตนเพื่อเกิดอะวาลานชตอไปก็จะมีมากขึน้ 
เวลาลาชาทางสถิติจึงลดลง  เชนเดียวกนัเวลาลาชากอตัวจะมีคาลดลงเพราะสนามไฟฟาที่เพิ่มข้ึน
ทําใหอิเล็กตรอนมีความเร็วมากขึ้น  อิเลก็ตรอนอิสระมพีลังงานเพยีงพอที่จะกอใหเกิดอะวาลานช
และสตรีมเมอรเร็วขึ้น ขนาดของแรงดันและชวงเวลาคงอยูของแรงดันอิมพัลสมีผลอยางมากตอ
เวลาลาชา เมือ่เพิ่มขนาดของแรงดันขึ้นเวลาลาชาจะลดลง จงึสามารถแสดงความคงทนของฉนวน
เมื่อปอนแรงดนัอิมพัลสที่มีรูปคลื่นเหมือนเดิมแตเปลี่ยนแคขนาดคายอดแรงดันไดดวยเสน       
คุณลักษณะแรงดัน-เวลา (Voltage-Time Characteristics) 

2.5.2 เสนคณุลกัษณะแรงดัน-เวลา[16]   
จากผลของชวงเวลาคงอยูของแรงดันมีผลอยางมากตอแรงดันเบรกดาวนของแกป การ

สรางอิเล็กตรอนอิสระเพื่อกออะวาลานซใหไดคาวิกฤตตองใชเวลา ถาชวงเวลาแรงดันอยูตัวนอย       
จําเปนตองใชความเครียดสนามไฟฟาสูงขึน้เพื่อใหสตรีมเมอรเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไขในเวลา
อันรวดเร็ว นัน่คือคาแรงดันเบรกดาวนจะสงูขึ้นถาหากชวงเวลาคงตัวของแรงดันสัน้ลง หรือกลาว
อีกนัยหนึง่คือความคงทนตอแรงดันไฟฟาของฉนวนจะดีข้ึนถาใชกับแรงดันที่มีชวงเวลาสัน้ลง ใน
กรณีแรงดันอิมพัลสความคงทนของไดอิเล็กตริกอาจแสดงไดดวยลักษณะเสนเขตอิมพัลสหรือ
คุณลักษณะแรงดัน-เวลา (Voltage-Time Characteristics) ซึ่งแสดงถงึความสัมพนัธระหวาง
แรงดันเบรกดาวนอิมพัลสกบัเวลาเบรกดาวนหรือเวลาคลื่นตัด(chopped time) ที่ไดจากการปอน
แรงดันอิมพัลสที่มีความชนัตางๆกนั แลววัดคาแรงดันเบรกดาวนและเวลาเบรกดาวนนาํมาเขียน
กราฟลักษณะแรงดัน-เวลา กรณีที่เกิดการเบรกดาวนทีห่นาคลืน่คาแรงดันอิมพัลสเบรกดาวนคือ
แรงดัน ณ เวลาที่เกิดเบรกดาวน เชนจุดที ่(VB 5, T5) แตถาเบรกดาวนทีห่ลังคลืน่คาแรงดันอิมพัลส
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เบรกดาวนคือคายอดแรงดันอิมพัลสกับเวลาเบรกดาวน (VB 2, T2) เมื่อนําคามาเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธก็จะไดดังรูปที ่2.4  

 
รูปที่ 2.4 คุณลักษณะแรงดนั-เวลา 

 
 การทดลองในวิทยานิพนธนี้สรางคุณลักษณะแรงดัน-เวลาโดยใชวิธีระดับแรงดันคงที่ 
(Constant Level Voltage) [17,20,21]  โดยปอนแรงดันอิมพัลสที่มีเวลาหนาคลื่นและหลังคลื่น
ตามที่ตองการ ณ คายอดคงที่คาหนึ่งเขาอิเล็กโตรด เมื่อเกิดเบรกดาวนก็บันทึกคายอดแรงดันเบรก
ดาวนและเวลาเบรกดาวนจนไดจํานวนขอมูลการเบรกดาวนตามที่ตองการ แลวก็เปลี่ยนระดับคา
ยอดแรงดันอิมพัลสที่ปอนแลวบันทึกแรงดันเบรกดาวนและเวลาเบรกดาวนเหมือนเดิม จนไดขอมลู
การเบรกดาวนครบทุกระดับแรงดันแลว  นําขอมูลเวลาเบรกดาวนในแตละระดับแรงดันไปหาการ
กระจายทางสถิติและหาคากลางทางสถิติของขอมูลเวลาเบรกดาวน จากนั้นพล็อตกราฟระหวาง
คายอดแรงดันอิมพลัสเบรกดาวนเฉลี่ยกับคากลางของขอมูลเวลาเบรกดาวนในแตละระดับแรงดัน
แลวก็ลากเสนเชื่อมจุดเหลานี้เขาดวยกันก็จะไดเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลา 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการทดลอง 
บทนี้จะกลาวถึงวธิีควบคุมคุณภาพน้ํามนัหมอแปลง, อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการทดลอง

และวิธีการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของขนาดอิเล็กโตรดทรงกลม ,ระยะแกป,อุณหภูมิและขั้ว
แรงดัน ที่มีตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้าํมนัหมอแปลงภายใตแรงดันอิมพัลสฟาผามาตรฐาน
(1.2/50 sµ )ในสภาวะสนามไฟฟาไมสม่าํเสมอ 

3.1 การเตรยีมการทดลอง 
น้ํามันหมอแปลงที่ใชทําการทดลองเปนชนิดน้ํามันแร มีชื่อทางการคาวา Sun-Ohm 

นําเขาจากประเทศญี่ปุน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดดังแสดงในตารางที่ 2.3 โดยบรรจุใน
ถังน้ํามันหมอแปลงขนาด 200 ลิตร การนําน้ํามันหมอแปลงเขาออกจะมีการควบคุมปริมาณ
ความชื้นที่อาจเขาไปในถังน้ํามันหมอแปลงโดยผานสารดูดความชื้น(silica gel) ที่บรรจุอยูใน 
Breather กอน เพื่อไมใหน้ํามันหมอแปลงสัมผัสกับอากาศโดยตรงทําใหน้ํามันหมอแปลงไมเสีย
สภาพกอนการทดลอง โดยในการทดลองตองควบคุมคุณภาพน้ํามันหมอแปลงใหมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกัน เพื่อสามารถนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันได  ดังนั้นกอนการทดลองจึงทําการ
ควบคุมคุณภาพน้ํามันหมอแปลงใหมีขนาดอนุภาคเจือปนเล็กกวา 1 mµ  และปริมาณความชื้น
ประมาณ 30 ppm โดยใชเครื่องควบคุมขนาดอนุภาคเจือปนและปริมาณความชื้นดังแสดงใน
หัวขอ 3.1.1    

3.1.1 การควบคุมขนาดอนุภาคเจือปนและปริมาณความชื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 การควบคุมขนาดอนุภาคเจือปนและปริมาณความชืน้ 
 

ฮีตเตอร 
ถังสุญญากาศ 

น้ํามัน 

ปมสุญญากาศ 

ปม 

OIL 
เทอรโมมิเตอร 

เครื่องกรอง วาลวบอล 

ถังน้ํามัน 

สารดูดความชื้น 
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การควบคุมขนาดอนุภาคเจือปนและปริมาณความชื้น ดังแสดงในรูปที่ 3.1 มีหลักการ
ทํางาน   2 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่1 ควบคุมอนุภาคเจือปน ดวยการปมน้ํามันหมอแปลงที่บรรจุอยูในถังน้ํามัน
ขนาด 200 ลิตร ผานเครื่องกรอง CUNO แบบคารทริด ไสกรอง MICRO-KLEAN III เกรด Y ผลิต
จากเสนใยเซลลูโลสผสมกับเรซินเมลามีน (melamine) กรองอนุภาคเจือปนใหมีขนาดเล็กกวา     
1 mµ  ดังแสดงในรูปที่ 3.2 แลวสงน้ํามันหมอแปลงลงถังสุญญากาศที่มีปริมาตร 20 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 การควบคุมขนาดอนุภาคเจือปน 
 

ขั้นตอนที่2 ควบคุมปริมาณความชื้นและปริมาณกาซ โดยใหความรอนจากฮีตเตอรที่
ติดตั้งภายในถังสูญญากาศจนน้ํามันหมอแปลงมีอุณหภูมิ 70-75°C พรอมกับลดความดันภายใน
ถังใหต่ํากวา 0.3 bar สภาวะนี้น้ําจะกลายเปนไอตามความสัมพันธระหวางจุดเดือดของน้ํากับ
ความดันไอดังแสดงในรูปที่ 3.3 และแยกตัวออกจากน้ํามันหมอแปลง ในที่นี้ใชเวลาประมาณ 0.5 
ชั่วโมง ในการใหความรอนแกน้ํามันจากอุณหภูมิหองประมาณ 30°C จนมีอุณหภูมิ 70-75°C 
และควบคุมใหอุณหภูมิเทากับ 70-75°C คงที่เปนเวลา 2 ชั่วโมง ดวยการปรับแรงดันที่ปอนเขาฮีต
เตอรใหเหมาะสม แลวปลอยใหน้ํามันเย็นตัวลงกอนบรรจุลงชุดทดลอง  
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รูปที่ 3.3 จุดเดือดของน้ํากบัความดนัไอ [10] 

 
เนื่องจากการตรวจสอบปริมาณความชื้นในน้าํมันหมอแปลงหลงัการควบคุมคุณภาพ

น้ํามนัหมอแปลง ทางหองวจิัยไมมีเครื่องมือตรวจวัดจึงใชวิธีเปรียบเทยีบกับผลการทดลองในอดตี 
โดยใชเครื่องทดสอบความคงทนตอแรงดันไฟฟาตามมาตรฐาน IEC 156-1963 ปอนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับในอัตราเทากับ 2 kV/s จนเกดิเบรกดาวนจาํนวน 5 คร้ัง พบวาแรงดันเบรกดาวนเฉลีย่
มีคาในชวง 56–60 kV เมื่อนํามาเปรียบเทียบกบัผลการทดลองในอดีตที่ศกึษาผลกระทบของ
ปริมาณความชื้นทีม่ีตอความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามนัหมอแปลง ที่ทาํการทดลองตาม
มาตรฐาน VDE0370 ที่ปริมาณความชืน้ประมาณ 30 ppm     ไดคาแรงดันเบรกดาวนเทากับ 
56.9 kV [1] ซึ่งแตกตางกับคาแรงดันเบรกดาวนจากการทดลองไมเกนิ 5% จึงสมมตุิไดวาปริมาณ
ความชืน้ในน้าํมันหมอแปลงที่ใชทดลองนีม้ีคาประมาณ 30 ppm โดยทําการทดสอบทั้งกอนและ
หลังการทดลอง 

3.1.2 อิเล็กโตรด 
ในการทดลองใชอิเล็กโตรดทรงกลมมีรัศมีขนาด 2.5,5 และ10 mm ภายหลังการทดลอง

ผิวอิเล็กโตรดอาจขุรขระไดเนื่องจากการเกิดเบรกดาวน ซึ่งความเรียบของผิวอิเล็กโตรดมีผลอยาง
ยิ่งตอคาแรงดันเบรกดาวน ผิวอิเล็กโตรดที่ขรุขระอาจทําใหแรงดันเบรกดาวนที่ไดเปลี่ยนแปลงไป 
เปนปจจัยใหผลการทดลองที่ไดไมเปนอิสระตอกัน เพราะฉะนั้นกอนการทดลองทุกครั้งตองตรวจดู
สภาพความเรียบของผิวอิเล็กโตรด โดยขดัผิวอิเล็กโตรดทั้งแบบทรงกลมและระนาบใหเรียบ ในที่นี้
ใชกระดาษทราย MIKRON P2000 ขัดผิวอิเล็กโตรดใหเรียบ 

0

20

40

60

80

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ความดันไอ (bar)

จุดเดือด( °C) 



 26

3.1.3 การทาํความสะอาดชุดทดลอง 
กอนการถายเทน้ํามันหมอแปลงลงในชุดทดลองความคงทนตอแรงดันไฟฟา จะตองทํา

ความสะอาดชุดทดลองใหสะอาดเสียกอน โดยทําความสะอาดในสวนของอิเล็กโตรดทรงกลม,     
อิเล็กโตรดระนาบ, พื้นผิวฝาปดอะลูมิเนียม, ทออะคริลิกและสายนําแรงสูง เพื่อกําจัดสิ่งปนเปอน
ตางๆที่อาจมีอยูจากการทดลองครั้งกอน  ทั้งนี้กอนทําการทดลองครั้งแรกจะลางทําความสะอาด
ทุกๆสวน        โดยใชแปรงจุมผงซักฟอกที่ละลายในน้ําสะอาดขัดทําความสะอาดทุกสวนอยางละ 
2 คร้ัง โดยในแตละรอบที่ลางดวยผงซักฟอกเสร็จจะลางดวยน้ําสะอาดอยางละ 2 คร้ัง หลังจาก
ลางดวยน้ําสะอาดเสร็จจะลางดวยน้ํารอนอีก 2 คร้ัง แลวตั้งทิ้งไวใหแหง หลังจากแหงแลวเช็ดทุก
สวนดวยเมทิลแอลกอฮอล 2 คร้ัง จึงจัดเก็บไวเพื่อการทดลองตอไป โดยสวนที่ตองทําการเปลี่ยน 
เชน  อิเล็กโตรดทรงกลมและอิเล็กโตรดระนาบ  หลังการทดลองเสร็จทุกครั้งตองทําความสะอาด
ดังวิธีขางตนอีก  ทั้งนี้กอนเร่ิมการทดลองครั้งแรกจะถายเทน้ํามันหมอแปลงที่ผานการควบคุม
คุณภาพแลวเขาออกที่ชุดทดลองความคงทนตอแรงดันไฟฟาใหทั่วทั้งหมดโดยทําซ้ํา 2 คร้ัง เพื่อ
การทําความสะอาดกอนการทดลองครั้งแรก 

3.1.4 การถายเทน้ํามนัหมอแปลงลงชดุทดลอง 
เมื่อไดทําความสะอาดชุดทดลองดังหัวขอ 3.1.3 แลวจะทําการถายเทน้ํามันหมอแปลง

จากถังควบคุมปริมาณความชื้นและปริมาณกาซลงชุดทดลองความคงทนตอแรงดันไฟฟา โดย
อาศัยหลักการความแตกตางของความดันและใสน้ํามันหมอแปลงสูงประมาณ1/2 ของความสูงชุด
ทดลอง ทั้งนี้การทดลองทุกครั้งจะใชปริมาณน้ํามันหมอแปลงเทากันประมาณ 7 ลิตร ซึ่งมีข้ันตอน
การถายเทน้ํามันหมอแปลงดังรูปที่ 3.4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการถายเทน้าํมนัหมอแปลง 
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3.1.5 การต้ังระยะแกป 
ในการทดลองใชระยะแกป 3,5 และ10 mm การปรับระยะแกปเริ่มจากการปรับหา

ตําแหนงระยะแกปเทากับศูนย คืออิเล็กโตรดทรงกลมกับอิเล็กโตรดระนาบติดกันพอดีดวยการ
หมุนเกลียวที่ปลายสายนําแรงสูงที่ติดตั้งอยูกลางฝาปดอะลูมิเนียมของทออะคิลิกและใชมัลติ
มิเตอรวัดความตานทานระหวางดานแรงสูงกับดานกราวดดวยการตั้งมัลติมิเตอรในระบบสงเสียง 
การตั้งตําแหนงระยะแกปเทากับศูนยจะใชจังหวะที่ขันแหวนยึดสายนําแรงสูงใหแนนกับฝาปด
อะลูมิเนียมแลวมัลติมิเตอรสงเสียงพอดี จากนั้นปรับระยะแกปตามที่ตองการโดยใชตัวชี้แบบเข็ม 
(Dial Indicator) ยี่หอ มิตูโตโย มีความละเอียด 0.01 mm. ความแมนยํา(Accuracy) 0.012 mm. 
ติดตั้งบนปลายแทงตัวนําแรงสูง แลวหมุนแทงตัวนําแรงสูงผานเกลียวยึดที่ตัวปรับระยะแกปขึ้น
ตามระยะแกปที่ตองการโดยสังเกตุที่ตัวชี้แบบเข็ม เมื่อไดระยะแกปที่ตองการแลวถอดตัวชี้แบบ
เข็มออก  

3.1.6 การควบคุมอุณหภมูิ 

ในการทดลองผลกระทบของอุณหภูมิในชวงอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง 30 ถึง 80 °C 
โดยทดลองที่อุณหภูมิ 30 และ 55 °C  (ที่อุณหภูมิ 80°C พบวาชุดทดลองเกิดการรั่วซึมอยาง    
รุนแรง เนื่องจากชุดทดลองไมสามารถทนตอความรอนที่ปอนใหน้ํามันจนถึงอุณหภูมิ 80°C ได)
ควบคุมการใหความรอนแกน้ํามันหมอแปลงโดยใชวาริแอกปรับขนาดแรงดันปอนเขาฮีตเตอรให
เหมาะสม เพื่อใหอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลงในชุดทดลองคอยๆเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและมีคา
ใกลเคียงกันในทุกจุดของชุดทดลอง เมื่อใกลถึงอุณหภูมิที่ตองการทําการปรับลดขนาดแรงดันลง
ใหเหมาะสมอีกครั้งเพื่อรักษาอุณหภูมิใหไดคาที่ตองการ รอเวลาใหอุณหภูมิที่ตองการเริ่มนิ่งกอน
จะเริ่มตนทําการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิกําหนดใหอยูในชวง ± 2°C และตองคอย
สังเกตบอยๆเพื่อความคลาดเคลื่อนที่นอยที่สุด  

3.2 ชุดทดลอง 
ชุดทดลองแสดงในรูปที่ 3.5  ไดทําการออกแบบใหมพีิกดัแรงดันอิมพลัสประมาณ 400 kV 

มีสวนประกอบคือ 
1) ถังครอบทาํจากทออะคริลิกใส  
2) สายนาํแรงสูง ตัวนําไฟฟาทาํจากทองเหลืองหุมดวยฉนวนเทฟลอน  
3) น้ํามนัหมอแปลงที่ผานกระบวนการควบคุมอนุภาคเจือปนและปรมิาณความชื้นแลว โดยใส
น้ํามนัหมอแปลงประมาณ 1/2 ของความสงูชุดทดลอง(Test Cell) 
4) อิเล็กโตรดกราวดแบบระนาบแผนวงกลม ทาํจากสแตนเลสมีเสนผานศูนยกลาง 100 mm. 
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5) อิเล็กโตรดแรงสูงแบบทรงกลม ทาํจากเม็ดลูกปน ทรงกลมมีรัศมีขนาด 2.5,5 และ10 mm.    
ความคลาดเคลื่อน ± 0.01 mm 
6) เทอรโมมิเตอรสําหรับวัดอณุหภูมิของน้าํมันหมอแปลง 
7) ฝาปดถังครอบทั้ง 2 ดานทําจากอลูมิเนยีม 
8) ฮีตเตอรวางอยูใตฝาอะลมูิเนียมของชุดทดลอง ทําหนาที่ใหความรอนแกน้าํมนัหมอแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.5 ชุดทดลอง(Test Cell) 
ในชุดทดลองดังแสดงในรูปที่ 3.5 สามารถใชโปรแกรม Maxwell [22] คํานวณหาการ

กระจายสนามไฟฟาแบบสถติย (Electrostatic field) ระหวางอิเลก็โตรดแบบทรงกลม-ระนาบ ที่
ทรงกลมรัศมีขนาด 2.5-10mm และระยะแกป 3-10mm โดยกําหนดคาเพอมิตติวิตีส้ัมพัทธ ( rε ) 
ของเทฟลอน ,น้ํามนัหมอแปลง ,อะคริลิกและตัวนาํไฟฟาเทากับ 2.2 , 2.2 , 2.5 และ 1 ตามลําดับ 
จากนั้นคํานวณคาแฟกเตอรสนามไฟฟาตามสมการที่ 3.1  

avg

max
E
EFF =                                       (3.1) 

โดยที ่ 
 FF       = แฟกเตอรสนามไฟฟา 

           avgE    = ความเครียดสนามไฟฟาเฉลี่ย (kV/cm) 
maxE   = ความเครยีดสนามไฟฟาสูงสุด (kV/cm) 

(8) 

(3) (6) 

(1) 

(7) 

(4) 

(2) 

(5) 

(7) 
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ไดผลการคํานวณแสดงดังตารางที่ 3.1 พบวาคาแฟกเตอรสนามไฟฟาที่ใชทําการทดลองมี
คาอยูในชวง 1.21-4.02  

 
ตารางที่ 3.1 เเฟกเตอรสนามไฟฟา (FF) ที่ระยะแกปและอิเล็กโตรดทรงกลมขนาดตางๆ 

รัศมี (mm) คาแฟกเตอรสนามไฟฟาที่ระยะแกป (mm) 
 3 5 10 

2.5 1.90 2.53 4.02 
5 1.43 - - 

10 1.21 - - 
 

3.3 วิธกีารทดลองและรวบรวมขอมูล 

3.3.1 วงจรทดลอง  
เนื่องจากขนาดแรงดันอิมพัลสสูงสุดที่ทําการทดลองไมเกิน  400 kV จึงใชเครื่องกําเนิด

แรงดันอิมพัลส 6 ชั้น พิกัดแรงดัน 400kV , 4 kJ มีวงจรทดลองแรงดันอิมพัลสฟาผารูปคลื่น
มาตรฐาน ซึ่งออกแบบ สรางและประกอบโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงในรูปที่ 3.6 
ประกอบดวย 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6  วงจรทดลองแรงดันอิมพัลสรูปคลื่นมาตรฐาน ( 1.2/50 sµ ) 

1) เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลสฟาผารูปคลืน่มาตรฐาน 1.2/50 sµ  พิกัด 400 kV 4 kJ 
2) โวลเตจดิไวเดอรแบบตัวตานทานพิกัดแรงดัน 1000 kV อัตราสวนแรงดัน 1055 : 1 
3) ดิจิตอลออสซิลโลสโคป (CRO) สําหรับบันทกึรูปคลื่น ยีห่อ Lecroy รุน 9310AM   

ยานความถี ่ 400MHz,100 Ms/s วัดแรงดันโดยผานอุปกรณลดทอนขนาดสญัญาณ 
(Attenuate) กอนเขาดิจิตอลออสซิลโลสโคป 

4) โหลดตัวเก็บประจุขนาด 2 nF  
5) ชุดทดลอง 

 
Impulse 

Generartor 
C CRO 

(1) 
(4) 
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R2 
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(3) 
(5) 
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3.3.2 การปอนแรงดัน   
ทําการตรวจสอบรูปคลื่นแรงดันอิมพัลสจากวงจรโดยปอนแรงดันที่ระดับตํ่าที่ไมเกิดเบรก

ดาวน วัดคาเวลาหนาคลื่น และหลังคลื่นจากออสซิลโลสโคปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปคลื่นแรงดัน 
อิมพัลสฟาผามาตรฐาน 1.2/50 sµ  [23] 

เมื่อไดรูปคลื่นแรงดันอิมพัลสที่ตองการแลว  การทดลองหาแรงดันเบรกดาวนและเวลา
เบรกดาวน ซึ่งใชเปนขอมูลในการสรางเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลาจะใชวิธีระดับแรงดันคงที่ใน
มาตรฐาน IEC No. 60-1 [24] เลือกระดับคายอดแรงดันอิมพัลสมา 5 ระดับแรงดัน  โดยที่แต
ละระดับแรงดันจะปอนแรงดนัอิมพัลสใหเกิดเบรกดาวนเปนจํานวน 20 คร้ัง  โดยรอเวลาประมาณ 
5 นาที [25] ในแตละครั้งที่ปอนแรงดันแลวเกิดเบรกดาวน  กอนที่จะปอนแรงดันครั้งตอไปเพื่อรอ
ใหฉนวนภายในชุดทดลองคืนตัวกอนเพื่อความเปนอิสระตอกันของขอมูลเวลาเบรกดาวน  
หลังจากนั้นบันทึกคายอดแรงดันอิมพัลสที่เกิดเบรกดาวนและเวลาเบรกดาวน ดังนั้นจะไดขอมูล
การเบรกดาวน 100 คา ในแตละเงื่อนไขการทดลอง นําขอมูลของแรงดันเบรกดาวนและเวลาเบรก
ดาวนมาแสดงในกราฟแรงดันเวลา ซึ่งจะแสดงในบทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะหผล โดย
ขอมูลของแรงดันเบรกดาวนและเวลาเบรกดาวนที่ไดทั้งหมดแสดงในภาคผนวก ก. 

3.3.3 การควบคุมคุณภาพของน้ํามันหมอแปลง 
ในการทดลองที่สภาวะตางๆกอนการทดลองในแตละครั้งจะทําการเปลี่ยนน้ํามนัหมอ

แปลงที่ผานการควบคุมคุณภาพแลวลงในชุดทดลองความคงทนตอแรงดันไฟฟา เพื่อความ
นาเชื่อถือของผลการทดลองจึงทาํการตรวจสอบคุณภาพของน้าํมนัหมอแปลงใหมคีุณภาพ
ใกลเคียงกนัในทกุการทดลอง ดวยการวดัคุณสมบัติความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้าํมันหมอ
แปลง โดยเครือ่งทดสอบความคงทนตอแรงดันไฟฟากระแสสลับตามมาตรฐาน IEC 156:1963 ทั้ง
กอนและหลังการทดลองของน้าํมนัหมอแปลงในสภาวะนั้น 
 

3.4 การทดสอบความเปนอิสระตอกัน [14,26,27] 
ในสวนของขอมูลแรงดันเบรกดาวนที่ไดจากการทดลองนัน้ จําเปนตองตรวจสอบวาขอมูล

ที่ไดนั้นมีความเปนอิสระตอกันหรือไม ความเปนอิสระตอกันของขอมูลนั้นมีความสําคัญยิ่งในการ
หาคาทางสถติิ โดยทุกคาตองเปนอิสระตอกัน ความเปนอิสระตอกันของคาแรงดันเบรกดาวน
ขึ้นอยูกับฉนวนที่ใชทําการทดลองวามีการคืนตัวกลับเปนฉนวนอกีครั้งหลงัการเกิดเบรกดาวน
อยางไร นานเทาใดและมคีุณสมบัติใดของฉนวนที่เปลีย่นไป จนสงผลกระทบถงึคาแรงดันเบรก
ดาวน ทําใหคาแรงดันเบรกดาวนที่ไดผดิเพี้ยนและไมเปนอิสระตอกนั โดยมีตัวแปรอื่นทีท่ําใหคา
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แรงดันเบรกดาวนในน้ํามนัหมอแปลงผิดเพี้ยน เชน อนภุาคคารบอน , การขุรขระของผิวอิเล็กโตรด
และประจุคาง เปนตน วิธีการทดสอบความเปนอิสระตอกัน ในที่นี้ใช การสรางกราฟเปรียบเทียบ 

3.4.1 การสรางกราฟเปรยีบเทียบ  
เร่ิมดวยการสรางกราฟแรงดันที่ไดจากการทดลองทกุคาและเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ

ขอมูล(กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนแสดงในภาคผนวก ข.)    ถาแตละกลุมของขอมลู
การทดลองที่เรียงลําดับกนัมีการกระจายตัวรอบคาเฉลี่ยแบบสุมก็เพยีงพอที่จะสมมุติไดวา ขอมูล
การทดลองแตละคามีความเปนอิสระตอกนั ในทางกลับกัน ถาแรงดันเบรกดาวนมีแนวโนมสูงขึ้น , 
ต่ําลง หรือมีการเพิ่มข้ึนและลดลงเปนรายคาบตอเนื่องกนั ขอมูลการทดลองที่ไดจะไมเปนอิสระตอ
กันและไมสามารถนาํมาใชหาการกระจายทางสถิติได ดังเชนตัวอยางการทดลองหาคาแรงดัน
เบรกดาวนของกาซ SF6 ที่ความดันกาซคาตางๆดังแสดงในรูปที ่ 3.9 พบวาที่ความดันกาซ 0.15 , 
0.25 และ 0.40 MPa คาแรงดันเบรกดาวนที่ไดมีความเปนอิสระตอกันมกีารกระจายตัวของขอมลู
รอบคาเฉลี่ยแบบสุม สวนทีค่วามดันกาซ 0.10 MPa คาแรงดันเบรกดาวนที่ไดไมเปนอิสระตอกนั
โดยมีการลดลงอยางตอเนื่องแสดงวามีผลกระทบจากตัวแปรอื่นทําใหคาแรงดันเบรกดาวนที่ไดผิด
เพี้ยนไป[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 ตัวอยางการตรวจสอบความเปนอิสระตอกันดวยการสรางกราฟเปรียบเทียบ 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิเคราะหผล 
 

ผลการทดลองหาคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ํามันหมอแปลงแสดงที่แตละเงื่อนไขการ
ทดลอง คือ ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด(r) ระยะแกป(g) และขั้วแรงดันอิมพัลส ตอคุณลักษณะแรงดัน-
เวลาที่อุณหภูมิ(T)ตางๆ แสดงอยูในภาคผนวก ก. 

ตัวอยางของขอมูลคุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ไดจากการทดลองแสดงในรูปที่ 5.1 พบวา
การอานขอมูลทําไดยากเพราะขอมูลมีจํานวนมากและมีการซอนทับกัน  ดังนั้นเพือ่ใหการวเิคราะห
ขอมูลงายขึ้นจึงแทนขอมูลดวยการเขารูป (fitting) ดังแสดงในรูปที่ 4.2 

  

v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,  r=2.5 mm
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รูปที่ 4.1 ตัวอยางขอมลูคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของแรงดันอิมพัลส 1.2/50 sµ ที่ไดจากการทดลอง  
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 v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,  r=2.5 mm

120
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g=3 mm,- 
g=3 mm,+ 
g=5 mm,-
g=5 mm,+
g=10 mm,-
g=10 mm,+

  
รูปที่ 4.2  ตัวอยางรูปคุณลักษณะแรงดัน-เวลา 

  
จากรูปที่ 4.1 ตัวอยางขอมูลที่อุณหภูมิ(T) 30 °C  ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด(r) 2.5 ม.ม. ระยะ

แกป(g) 3 ม.ม. ขั้วแรงดันบวก  ขอมูลมีกลุมกระจายเปน 5 กลุมยอยตามระดับแรงดนัอมิพลัสปอน
คงที่ พบวาขอมูลดิบของแรงดันเบรกดาวนมีลักษณะของชวงแคบที่บริเวณเวลาเบรกดาวนต่ําๆ 
และมีชวงกวางออกไปที่เวลาเบรกดาวนเพิ่มข้ึนซึ่งสามารถอธิบายดวยการกระจายของขอมูลที่แต
ละระดับแรงดันปอนคงที่ 5 ระดับแรงดัน ในที่ระดับที่1 ซึ่งมีระดับตํ่าที่สุดการเบรกดาวนเกิดขึ้นที่
บริเวณหางคลื่นของรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส ซึ่งขอมูลแรงดันที่นํามาใชสรางเสนคุณลักษณะ
แรงดัน-เวลาเปนคายอดแรงดันดังที่แสดงในรูปที่ 2.4 ดังนั้นที่ระดับนี้จะมีการกระจายของแรงดัน
ต่ํา ในขณะที่การกระจายของเวลาจะมีคาสูงเนื่องจากผลของเวลาลาชานั่นเอง     สวนในระดับที่5 
เบรกดาวนเกิดหนาคลื่นแรงดัน เวลาที่คลื่นตัดประมาณ 1 sµ  ความเครียดสนามไฟฟาสูงพอที่จะ
ทําใหเกิดเบรกดาวน ดังนั้นเวลาลาชาจึงสั้นการกระจายของเวลาเบรกดาวนจึงนอย ผลการทดลอง
ทั้งหมดแสดงในรูปที่ 4.3 – 4.7 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 r=2.5 mm, g= 3 mm condition
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ก) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C   

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=2.5 mm, g=3 mm condition
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.3 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,    
 r= 5 mm, g=3 mm condition
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ก) ) อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C   

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC,  
 r=5 mm, g=3 mm condition
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.4 คุณลักษณะแรงดนั-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 5 ม.ม 
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,    
 r= 10 mm, g=3 mm condition
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ก) ) อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C   

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=10 mm, g=3 mm condition

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

0 1 2 3 4 5µs

kV

-
+

  
ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.5 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 10 ม.ม. 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 r=2.5 mm, g= 5 mm condition
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ก) ) อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C   

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=2.5 mm, g=5 mm condition
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.6 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 5 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม. 
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 r=2.5 mm, g= 10 mm condition
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ก) ) อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C   

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=2.5 mm, g=10 mm condition
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.7 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 10 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม. 
  

4.1 ผลของขนาดรัศมีอิเลก็โตรดและขัว้แรงดันตอคุณลกัษณะแรงดัน-เวลา 
 ผลของขนาดรศัมีอิเล็กโตรดตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลาจากผลการทดลองแสดงในรปูที่ 
4.8 ถึง รูปที ่4.11 โดยแยกพจิารณาที่อุณหภูมิของน้าํมนัหมอแปลง  30°C และ 55°C พบวาเสน
คุณลักษณะแรงดัน-เวลาขยบัคาสูงขึ้นในทุกอุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลงทัง้ขั้วลบและขั้วบวกเมือ่
ขนาดรัศมีอิเลก็โตรดเพิ่มข้ึน ระยะแกปคงที ่การทาํใหแฟกเตอรสนามไฟฟามีคาสูงขึน้ดวยการลด
ขนาดอิเล็กโตรดทรงกลม ทําใหแรงดันเบรกดาวนมีคาลดลงตามขนาดอิเล็กโตรดทรงกลมที่ลดลง 
สามารถอธิบายโดยพิจารณาการกระจายสนามไฟฟาระหวางอิเลก็โตรด กลาวคือที่แฟกเตอร
สนามไฟฟาคาสูง ความเครียดสนามไฟฟาที่ผวิทรงกลมมีคาสูงและการกระจายสนามไฟฟามี
ความไมสม่าํเสมอสูง ทําใหโอกาสเกิดเบรกดาวนตามกลไกการเกิดเบรกดาวนเกิดขึ้นไดงาย 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,   
 g=3 mm, negative polarity condition
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รูปที่ 4.8 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5, 5 และ 10  ม.ม.  

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C  แรงดันอิมพัลสขั้วลบ 
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 g=3 mm, positive polarity condition
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รูปที่ 4.9 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5, 5 และ 10  ม.ม.  

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C  แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 g=3 mm, negative polarity condition
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รูปที่ 4.10 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5, 5 และ 10  ม.ม. 

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C  แรงดันอิมพัลสขั้วลบ   
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 g=3 mm, positive polarity condition
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รูปที่ 4.11 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5, 5 และ 10  ม.ม. 

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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    v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,g=3 mm
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ก) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C   

 v-t characteristics of transformer oil in T=55oC,g=3 mm
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.12 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 5 และ 10 ม.ม.   
อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง 30 และ 55°C แรงดันอิมพลัสขั้วลบและขั้วบวก 

  
ผลของขั้วแรงดันตอเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลาจากผลการทดลองแสดงในรูปที่ 4.3 ,4.4 

4.5 นํามาแสดงใหมในรูปที่ 4.12 พบวาเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลาขั้วบวกมีคาสูงกวาขั้วลบใน
ทุกอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  

4.2 ผลของระยะแกปและขั้วแรงดันตอคุณลักษณะแรงดัน-เวลา 
 ผลของระยะแกปตอเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลาจากผลการทดลองแสดงในรูปที่ 4.13 ถงึ 
รูปที่ 4.16 โดยแยกพิจารณาที่อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C และ 55°C พบวาเมื่อระยะ
แกปเพิ่มข้ึนเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลากข็ยับคาสูงขึ้นในทุกอุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลงทั้งขั้ว
ลบและข้ัวบวก ซึ่งสามารถอธิบายดวยการกระจายสนามไฟฟาของแกปเมื่อระยะแกปเพิ่มข้ึน
ความเครียดสนามไฟฟาในบริเวณอิเล็กโตรดแรงสูงจะมีคาลดลง  ดังนั้นการเกิดเบรกดาวนจึงยาก
กวาในกรณีระยะแกปแคบ สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 r=2.5 mm, negative polarity condition
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รูปที่ 4.13  คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3, 5 และ 10 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม. 

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C  แรงดันอิมพัลสขั้วลบ 
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=30oC, 
 r=2.5 mm, positive polarity condition
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รูปที่ 4.14  คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3, 5 และ 10 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  30°C แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=2.5 mm, negative polarity condition
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รูปที่ 4.15 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3, 5 และ 10 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม. 

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C แรงดันอิมพัลสขั้วลบ 
 

             v-t characteristics of transformer oil in T=55oC, 
 r=2.5 mm, positive polarity condition
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รูปที่ 4.16 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3, 5 และ 10 ม.ม. ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  

อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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 v-t characteristics of transformer oil in T=30oC,  r=2.5 mm
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ก) ) อุณหภูมิของน้ํามันหมอแปลง  30°C   

 v-t characteristics of transformer oil in T=55oC,  r=2.5 mm
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ข) อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง  55°C   

รูปที่ 4.17คุณลักษณะแรงดนั-เวลาที่ระยะแกป 3, 5 และ 10 ม.ม.ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  
อุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลง 30 และ 55°C แรงดันอิมพัลสขั้วลบและขั้วบวก 

 
ในการพิจารณาผลของขั้วแรงดัน เมื่อคาแฟกเตอรสนามไฟฟาสูงการกระจายของ

สนามไฟฟาเปนแบบไมสม่ําเสมอสูง ดังกรณีทรงกลมรัศมีขนาด 2.5 mm ที่ระยะแกปมากกวาหรือ
เทากับ 5 mm แรงดันเบรกดาวนขั้วลบจะมีคาสงูกวาแรงดันขัว้บวก แตในสนามไฟฟาแบบไม
สม่ําเสมอเลก็นอย ดังกรณีทรงกลมรัศมีขนาด 10 mm แรงดันเบรกดาวนข้ัวบวกจะมีคาสงูกวา
แรงดันขั้วลบ แนวโนมลักษณะนี้อธบิายไดจากความสัมพันธระหวางแรงดนัเบรกดาวนกับแฟก
เตอรสนามไฟฟาที่ระยะแกปคงที[่2]  เมื่อแฟกเตอรสนามไฟฟานอยกวา 2.1 แรงดันเบรกดาวน
ขั้วบวกจะสูงกวาแรงดันขัว้ลบ แตเมื่อแฟกเตอรสนามไฟฟามากกวา 2.1 แรงดันเบรกดาวนขั้วลบ
จะสูงกวาแรงดันขั้วบวก กลาวคือในกรณีสนามไฟฟาไมสม่ําเสมอสงูจะมีผลกระทบของประจุคาง 
(space charge) เมื่อความเครียดสนามไฟฟาที่ปลายทรงกลมถงึคาเริ่มตนเกิดดิสชารจบางสวน 
การเกิดเบรกดาวนของแรงดนัขั้วบวกประจจุะวิ่งจากน้ํามนัหมอแปลงมาที่ขั้วอิเลก็โตรดทรงกลม 
ทําใหประจุบวกซึ่งมีความเรว็ในการเคลื่อนที่ต่ําจับกลุมอยูหนาผิวทรงกลม เปนผลใหความเครียด
สนามไฟฟาเพิม่ข้ึนจนเกิดเบรกดาวนงายขึน้ สวนกรณีการเกิดเบรกดาวนของแรงดันขั้วลบ
อิเล็กโตรดทรงกลมจะฉีดอิเลก็ตรอนใหกับน้ํามนัหมอแปลง ทําใหความเครียดสนามไฟฟาบริเวณ
ผิวทรงกลมลดลง เพราะฉะนั้นการเกิดเบรกดาวนของขั้วลบจงึเกิดยากกวาของขั้วบวก ทําให
แรงดันเบรกดาวนขั้วลบสูงกวาแรงดันขัว้บวกในสนามไฟฟาไมสม่าํเสมอสูง สวนกรณีสนามไฟฟา
ไมสม่ําเสมอเล็กนอยเชนกรณีอิเล็กโตรดทรงกลมขนาดใหญการเกิดเบรกดาวนจะเปนการเบรก
ดาวนโดยตรง (direct breakdown) ไมมีผลกระทบของประจุคางการเกิดเบรกดาวนของแรงดัน
ขั้วบวกจะสูงกวาแรงดันขัว้ลบ 
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4.3 ผลของอณุหภูมขิองน้าํมันหมอแปลงตอคุณลกัษณะแรงดัน-เวลา 

             v-t characteristics of transformer oil in          
 r=2.5 mm,  negative polarity condition
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รูปที่ 5.18  คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  แรงดันอิมพัลสขั้วลบ 

 
 

             v-t characteristics of transformer oil in           
 r=2.5 mm,  positive polarity condition
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รูปที่ 5.19 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ขนาดรัศมีอิเล็กโตรด 2.5 ม.ม.  แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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             v-t characteristics of transformer oil in             
 g=3 mm, negative polarity condition
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r=10 mm T=55

  
รูปที่ 5.20 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม.  แรงดันอิมพัลสขั้วลบ 

 
 

             v-t characteristics of transformer oil in             
 g=3 mm, positive polarity condition
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รูปที่ 5.21 คุณลักษณะแรงดัน-เวลาที่ระยะแกป 3 ม.ม.  แรงดันอิมพัลสขั้วบวก 
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ผลของอุณหภูมิของน้าํมันหมอแปลงตอเสนคุณลักษณะแรงดัน-เวลา จากผลการทดลอง
แสดงในรูปที่ 5.18 ถึง รูปที่ 5.21 พบวาเมือ่อุณหภูมิของน้ํามนัหมอแปลงเพิ่มข้ึนเสนคุณลักษณะ
แรงดัน-เวลากข็ยับคาสูงขึ้นในทกุอุณหภูมขิองน้ํามันหมอแปลงทั้งขั้วลบและขั้วบวก   

จากผลการทดลองในอดีตของ มนตร ี ระษารักษ[1] อธิบายผลกระทบของอุณหภมูิตอ
ความคงทนตอแรงดันไฟฟาของน้ํามันหมอแปลงที่อุณหภูมิตางๆ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติหลายตวัทีม่ี
การเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ไดแก 
-คุณสมบัติทางฟสิกส เชน ความหนืด , ความหนาแนน เปนตน 
-คุณสมบัติทางเคม ี ไดแก แรงตึงผิว , ความสามารถในการละลายของความชื้นและกาซในน้าํมัน
หมอแปลง ซึ่งพบวามีคาเพิม่ข้ึนตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น [8,28] 
-คุณสมบัติทางไฟฟา เชน การนํากระแส , ความสูญเสียไดอิเล็กตริก เปนตน  

พบวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในชวง 30-80°C คาแรงดันเบรกดาวนจะสงูขึ้นทกุขนาด
อิเล็กโตรดและระยะแกปทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยแรงดันเบรกดาวนสงูสุดที่อุณหภมูิ 80°C การ
เพิ่มข้ึนของแรงดันเบรกดาวนตามอุณหภูมิอาจเกิดจากผลกระทบของคุณสมบัติอยางใด   อยาง
หนึง่ในคุณสมบัติที่กลาวมานี ้ ซึ่งเมือ่มองที่คุณสมบัติทางไฟฟาพบวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการ
นํากระแสและความสูญเสียไดอิเล็กตริกเพิม่ขึ้น ความสามารถในการเคลื่อนที่ของพาหะสูงขึน้คา
แรงดันเบรกดาวนควรจะมีคาต่ําลงแตผลการทดลองที่ไดไมใช จึงใชเหตุผลนี้อธิบายไมได 

จากคุณสมบัติทางเคมีที่วาความสามารถในการละลายของความชื้นและกาซจะเพิ่มข้ึนเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นและจากแรงดันเบรกดาวนมีคาเพิ่มข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนก็
สามารถอธิบายความสัมพันธนี้โดยใชทฤษฏปีริมาตรสวนที่มีความเครียดสนามไฟฟาสูง (stress 
volume หรือ critical volume) 

เมื่อแฟกเตอรสนามไฟฟามคีาต่ํา(อิเล็กโตรดทรงกลมมีขนาดใหญ) แมวาความสามารถใน
การละลายของกาซจะมีคาสงูที่อุณหภูมิสูงก็ตาม แตเนื่องจากการกระจายสนามไฟฟามีลกัษณะ
เกือบสม่ําเสมอ ปริมาตรสวนที่มีความเครียดสนามไฟฟาสูงมีบริเวณกวาง บริเวณสวนที่มี
ความเครียดสนามไฟฟาสูงนี้จึงยังคงมีฟองกาซอยูเปนจํานวนมาก ทําใหแรงดนัเบรกดาวน
เปลี่ยนแปลงนอยตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทีเ่พิ่มข้ึน 

เมื่อแฟกเตอรสนามไฟฟามคีาสูง (อิเล็กโตรดทรงกลมมีขนาดเล็ก) การกระจายสนามไฟฟามี
ความไมสม่าํเสมอสูง ความเครียดสนามไฟฟามีคาสงูบริเวณผิวทรงกลม เนื่องจากทรงกลมมี
ขนาดเล็กปริมาตรสวนที่มีความเครียดสนามไฟฟาสงูมบีริเวณแคบ เมื่ออุณหภูมิของน้าํมันสงูขึน้
ความสามารถในการละลายของฟองกาซเพิ่มข้ึน ทําใหฟองกาซที่อยูในบริเวณปริมาตรสวนทีม่ี
ความเครียดสนามไฟฟาสูงมีจํานวนนอยกวาที่อุณหภูมหิองมาก การเกิดเบรกดาวนจึงยากขึ้นทํา
ใหแรงดันเบรกดาวนมีคาเพิม่ข้ึนมากตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมูิที่เพิ่มข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
จากผลการทดลองในบทที ่ 4 สามารถสรปุความสัมพนัธระหวางเงื่อนไขการทดลอง ซึ่ง

ประกอบไปดวย ผลของขนาดรัศมีอิเล็กโตรด ระยะแกป ขั้วแรงดันอิมพัลส และอุณหภูมิตอ
คุณลักษณะแรงดัน-เวลาไดดังนี ้

1.คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของระบบอิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบเมื่อปอนแรงดันอิมพัลส
ฟาผามาตรฐานมีชวงแรงดันเบรกดาวน 120 ถึง 320 kV เวลาเบรกดาวนอยูในชวง 1 ถึง 7 sµ โดย
ระดับแรงดันมแีนวโนมคอนขางคงที่เมื่อเวลาเบรกดาวนมากกวา 2 sµ   และคุณลักษณะแรงดัน-
เวลามีความชนัมากขึ้นเมื่อเวลาเบรกดาวนลดลง 

2.การกระจายของแรงดันเบรกดาวนมีคานอยที่ระดับแรงดันปอนต่าํ คือในชวงหางของ
คุณลักษณะแรงดัน-เวลามีระดับแรงดันคงที่  ซึ่งการกระจายของแรงดนัเบรกดาวนจะมีมากขึ้นเมื่อ
ระดับแรงดันปอนสูงขึ้น เวลาเบรกดาวนลดลง  ในทางกลับกัน การกระจายของเวลาเบรกดาวนมี
คาสูงที่ระดับแรงดันปอนต่าํ และจะกระจายมากขึน้เมื่อระดับแรงดันปอนสูงขึ้น   

3.คุณลักษณะแรงดัน-เวลามคีาสูงขึ้นเมื่อขนาดรัศมีอิเล็กโตรด เพิ่มข้ึนในทุกเงื่อนไขการ
ทดลอง และคุณลักษณะแรงดัน-เวลาของแรงดันอิมพัลสขั้วบวกมีคาสูงกวากรณีข้ัวลบ 

4.คุณลักษณะแรงดัน-เวลามคีาสูงขึ้นเมื่อระยะแกปมีคามากขึ้น โดยเมื่อคาแฟกเตอร
สนามไฟฟาสงูการกระจายของสนามไฟฟาเปนแบบไมสม่ําเสมอสงู ดังกรณีทรงกลมรัศมีขนาด 
2.5 mm ที่ระยะแกป10 mm แรงดันเบรกดาวนข้ัวลบจะมีคาสูงกวาแรงดันขั้วบวก แตใน
สนามไฟฟาแบบไมสม่ําเสมอเล็กนอย ดังกรณีทรงกลมรัศมีขนาด 10 mm แรงดันเบรกดาวน
ขั้วบวกจะมีคาสูงกวาแรงดนัขั้วลบ. 

5. คุณลักษณะแรงดัน-เวลามีคาสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิมีคาเพิ่มข้ึน ในทุกเงื่อนไขการทดลอง 
  

5.2 ขอเสนอแนะ 
1. ศึกษาผลของการเปลีย่นแปลงขนาดอิเล็กโตรด ระยะแกป และอุณหภูมิที่คาตางๆเพิ่ม  
2. ศึกษาผลของรูปคลื่นแรงดันแบบอื่นนอกเหนือจากรูปคลื่นแรงดันอมิพัลสรูปคลื่น

มาตรฐาน 1.2/50 sµ เชนรูปคลืน่แรงดันความชันสูง (Steep front Impulse) ที่เวลาเบรกดาวนอยู
ในชวงนอยกวา 1 sµ  เพราะการเกิดความบกพรองในระบบไฟฟามาจากหลายสาเหตุไมใชมาจาก
ฟาผาเทานัน้  และลักษณะรปูคลื่นฟาผาจริงก็แตกตางจากรูปคลื่นมาตรฐาน  
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3.  ศึกษาคุณลักษณะแรงดนั-เวลาในระบบอิเล็กโตรดชนิดอื่นๆ เชนระบบเข็ม-ระนาบ  
ระบบทรงกลม-ทรงกลม เพื่อดูผลของสนามไฟฟา 
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ภาคผนวก

 



ภาคผนวก ก. 

ขอมูลแรงดันและเวลาเบรกดาวน 
 ขอมูลแรงดันและเวลาเบรกดาวนเมื่อปอนแรงดันอิมพัลสมาตรฐานรูปคลื่น 1.2/50 sµ  
ใหแกชุดทดลองที่เงื่อนไขตางๆ คือ  ขนาดอิเล็กโตรด(r),  ระยะแกป (g), อุณหภูมิ (T),  และขั้ว
แรงดันอิมพัลส โดยมีระดับแรงดันที่ปอน 5 ระดับในแตละเงื่อนไขการทดลองแสดงที่ดานบนของ
ตาราง 

คาทางสถิติของขอมูล ประกอบดวย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล(SD) และ คากลาง 
(m)  คากลางของขอมูลคือ เวลาตําแหนงกลาง (Median Time) และแรงดันเฉลี่ย(Average 
Voltage) สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลคือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลา และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงดันเบรกดาวนแสดงที่ดานลางของตาราง 
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ก.1  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C ,  r = 2.5 ม.ม.     

ตารางที่ ก.1 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 143.75 kV ระดับที่ 2 = 163.17 kV ระดับที่ 3 = 178.71 kV ระดับที่ 4 = 217.56 kV ระดับที่ 5 = 248.64 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 3.16 133.69 21 2.25 148.48 41 1.77 157.26 61 1.39 187.10 81 1.13 223.60
2 2.74 134.06 22 2.26 148.48 42 1.79 157.97 62 1.41 188.47 82 1.10 220.71
3 2.40 134.44 23 2.17 147.75 43 1.83 159.39 63 1.38 186.41 83 1.06 216.54
4 2.82 134.44 24 2.04 145.55 44 1.8 157.97 64 1.37 185.72 84 1.18 225.84
5 2.56 134.44 25 2.14 147.75 45 1.77 155.85 65 1.43 188.47 85 1.22 228.41
6 2.80 134.44 26 2.12 147.75 46 1.83 159.39 66 1.45 189.85 86 1.05 215.58
7 2.67 134.44 27 2.16 147.75 47 1.8 157.97 67 1.41 187.79 87 1.09 219.43
8 2.86 133.69 28 2.00 145.55 48 1.86 160.10 68 1.4 187.79 88 1.12 222.64
9 2.50 134.06 29 2.14 146.28 49 1.75 156.55 69 1.38 186.41 89 1.16 224.56
10 2.40 134.06 30 2.02 145.55 50 1.86 160.10 70 1.44 189.16 90 1.10 221.35
11 2.76 132.93 31 2.00 145.55 51 1.85 159.39 71 1.39 187.10 91 1.06 216.22
12 2.70 133.69 32 1.98 144.82 52 1.88 159.39 72 1.42 188.47 92 1.15 223.28
13 2.54 133.69 33 2.14 147.75 53 1.79 157.26 73 1.39 186.41 93 1.02 211.73
14 3.00 134.44 34 2.04 145.55 54 1.83 159.39 74 1.35 184.35 94 1.07 218.46
15 2.58 132.93 35 2.08 147.75 55 1.75 156.55 75 1.38 187.10 95 1.00 209.80
16 2.68 134.44 36 2.06 147.02 56 1.82 157.26 76 1.41 188.47 96 1.20 227.77
17 2.72 134.44 37 2.00 145.55 57 1.84 155.85 77 1.36 184.35 97 1.06 214.94
18 2.60 132.93 38 2.04 146.28 58 1.77 156.55 78 1.38 187.10 98 1.09 219.43
19 3.16 135.20 39 2.04 147.02 59 1.78 157.26 79 1.41 188.47 99 1.02 211.73
20 2.44 132.93 40 2.02 146.28 60 1.74 155.85 80 1.43 189.16 100 1.05 215.58
m 2.69 133.97 m 2.05 146.72 m 1.80 157.86 m 1.40 187.41 m 1.09 219.38

SD 0.22 0.65 SD 0.08 1.15 SD 0.04 1.46 SD 0.03 1.50 SD 0.06 5.36 

 
ตารางที่ ก.2 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ข้ัวบวก 

ระดับที่ 1 = 194.25 kV ระดับที่ 2 =209.79 kV ระดับที่ 3 = 233.1 kV ระดับที่ 4 = 248.61 kV ระดับที่ 5 = 264.18 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 5.12 179.01 21 2.46 191.20 41 1.72 209.16 61 1.38 220.07 81 1.02 231.62
2 2.36 179.01 22 2.14 191.20 42 1.58 205.31 62 1.33 218.14 82 1.00 230.98
3 2.26 179.01 23 2.36 191.20 43 1.65 207.24 63 1.31 218.14 83 0.96 229.37
4 3.76 179.01 24 2.12 191.20 44 1.75 209.16 64 1.26 216.22 84 0.98 230.33
5 3.46 179.01 25 2.46 191.20 45 1.55 205.31 65 1.29 217.50 85 1.11 234.18
6 4.12 178.36 26 2.32 191.20 46 1.78 209.80 66 1.24 214.94 86 1.00 230.33
7 2.46 179.01 27 2.14 190.56 47 1.56 206.60 67 1.19 211.09 87 0.98 230.33
8 2.78 179.01 28 2.22 191.20 48 1.64 207.88 68 1.31 218.14 88 1.06 232.90
9 2.65 179.01 29 2.06 191.20 49 1.42 201.46 69 1.26 216.22 89 1.08 233.54
10 2.34 179.01 30 2.44 191.20 50 1.52 205.31 70 1.22 214.29 90 1.09 233.54
11 3.16 179.01 31 2.32 191.20 51 1.76 209.80 71 1.36 218.79 91 1.04 231.62
12 2.98 178.36 32 2.02 191.20 52 1.55 204.67 72 1.34 218.79 92 1.05 232.26
13 2.28 179.01 33 2.56 190.56 53 1.66 208.52 73 1.29 216.86 93 0.96 229.05
14 2.35 179.01 34 2.32 191.20 54 1.56 205.95 74 1.22 213.01 94 0.94 225.20
15 3.14 179.01 35 2.26 191.20 55 1.44 201.46 75 1.18 209.16 95 1.01 230.33
16 4.26 179.01 36 2.18 191.20 56 1.68 207.88 76 1.35 220.07 96 1.06 232.26
17 2.86 179.01 37 2.08 191.20 57 1.44 202.75 77 1.29 216.86 97 0.94 227.13
18 3.52 179.01 38 2.48 191.20 58 1.50 204.67 78 1.35 219.43 98 0.98 229.69
19 2.68 179.01 39 2.5 191.20 59 1.53 205.95 79 1.20 213.01 99 1.00 230.98
20 2.26 179.01 40 2.11 190.56 60 1.62 207.88 80 1.18 209.80 100 0.94 225.20
m 2.82 178.94 m 2.29 191.10 m 1.57 206.34 m 1.29 216.03 m 1.00 230.54

SD 0.79 0.20 SD 0.17 0.24 SD 0.11 2.54 SD 0.06 3.32 SD 0.05 2.50 
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ตารางที่ ก.3 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 170.94 kV ระดับที่ 2 = 202.02 kV ระดับที่ 3 = 233.1 kV ระดับที่ 4 = 279.72 kV ระดับที่ 5 = 318.57 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 3.64 158.48 21 2.94 186.71 41 2.10 212.37 61 1.56 246.37 81 1.15 272.68
2 2.96 158.48 22 2.46 186.71 42 2.06 212.37 62 1.62 250.87 82 1.07 271.40
3 2.76 158.48 23 2.62 186.71 43 2.02 212.37 63 1.50 244.45 83 1.03 268.19
4 3.24 158.48 24 2.48 186.71 44 1.92 211.73 64 1.55 246.37 84 1.13 273.32
5 4.41 158.48 25 2.24 186.71 45 1.97 212.37 65 1.47 242.52 85 1.11 272.04
6 3.50 158.48 26 2.36 186.71 46 2.04 212.37 66 1.58 249.58 86 1.02 266.91
7 2.98 158.48 27 2.50 186.71 47 2.00 212.37 67 1.55 243.81 87 1.05 268.83
8 3.60 158.48 28 2.60 186.71 48 1.88 210.44 68 1.49 242.52 88 1.15 273.96
9 4.14 158.48 29 2.28 186.06 49 2.02 212.37 69 1.60 251.51 89 1.05 270.76
10 3.26 158.48 30 2.32 186.71 50 1.93 211.73 70 1.56 247.66 90 1.14 275.25
11 3.16 158.48 31 2.38 186.71 51 2.06 212.37 71 1.47 243.17 91 1.10 272.68
12 3.76 158.48 32 2.72 186.71 52 2.00 212.37 72 1.54 246.37 92 1.04 268.83
13 4.22 158.48 33 2.58 186.71 53 1.95 211.73 73 1.56 245.09 93 1.11 273.32
14 2.88 158.48 34 2.86 186.71 54 2.02 212.37 74 1.60 249.58 94 1.08 270.11
15 2.96 158.48 35 2.62 186.71 55 1.97 212.37 75 1.62 250.22 95 1.13 274.60
16 3.54 158.48 36 2.44 186.06 56 1.99 212.37 76 1.57 248.94 96 1.07 272.04
17 3.76 158.48 37 2.84 186.71 57 1.88 211.09 77 1.44 242.20 97 1.16 275.89
18 4.06 158.48 38 2.26 186.71 58 2.06 212.37 78 1.52 247.02 98 1.05 268.83
19 3.64 158.48 39 2.38 186.71 59 2.04 212.37 79 1.55 245.73 99 1.13 275.25
20 3.50 158.48 40 2.42 186.06 60 2.00 212.37 80 1.58 250.22 100 1.02 265.94
m 3.52 158.48 M 2.47 186.61 m 2.00 212.11 m 1.56 246.71 m 1.09 271.54

SD 0.47 0.00 SD 0.20 0.24 SD 0.06 0.53 SD 0.05 3.02 SD 0.05 2.90 

 
ตารางที่ ก.4 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วบวก 

ระดับที่ 1 = 202.02 kV ระดับที่ 2 =217.56 kV ระดับที่ 3 = 233.1 kV ระดับที่ 4 = 264.18 kV ระดับที่ 5 = 295.26 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) 

1 4.10 187.99 21 2.24 198.90 41 2.00 211.73 61 1.52 235.47 81 1.05 250.87
2 3.98 187.99 22 2.20 198.90 42 1.97 210.44 62 1.48 234.18 82 1.04 250.22
3 2.54 187.99 23 2.15 198.90 43 2.01 211.09 63 1.37 231.62 83 1.10 252.79
4 2.76 187.99 24 2.32 198.90 44 2.22 213.01 64 1.35 230.98 84 0.98 246.37
5 3.86 187.99 25 2.56 198.90 45 2.05 211.73 65 1.46 233.54 85 1.03 249.58
6 2.44 187.99 26 2.30 198.90 46 1.94 208.52 66 1.34 230.66 86 0.96 245.73
7 2.58 187.99 27 2.15 198.90 47 2.10 211.73 67 1.50 234.83 87 1.02 248.30
8 2.65 187.35 28 2.24 198.90 48 2.08 211.73 68 1.35 231.62 88 1.03 248.94
9 3.28 187.99 29 2.12 198.90 49 1.92 207.88 69 1.37 232.90 89 0.98 246.37
10 2.98 187.99 30 2.10 198.25 50 1.95 209.16 70 1.30 230.33 90 1.00 247.02
11 3.64 187.99 31 2.48 198.90 51 1.97 209.80 71 1.52 235.47 91 1.02 248.30
12 3.42 187.99 32 2.26 198.90 52 2.05 211.09 72 1.50 234.18 92 1.04 250.22
13 2.34 187.99 33 2.40 198.90 53 2.12 213.01 73 1.50 233.86 93 1.06 251.83
14 2.46 187.99 34 2.34 198.90 54 1.99 211.73 74 1.33 231.30 94 1.05 250.87
15 4.00 187.99 35 2.08 198.25 55 1.98 211.09 75 1.30 229.69 95 1.00 247.66
16 3.41 187.35 36 2.18 198.90 56 1.94 208.52 76 1.36 232.58 96 0.96 245.73
17 2.78 187.99 37 2.16 198.25 57 1.92 207.88 77 1.32 230.98 97 0.92 243.81
18 2.66 187.99 38 2.24 198.90 58 2.01 211.73 78 1.48 235.15 98 1.05 249.90
19 3.12 187.99 39 2.27 198.90 59 1.97 209.80 79 1.32 230.66 99 1.02 248.62
20 2.56 187.99 40 2.12 198.25 60 1.95 209.16 80 1.36 231.62 100 1.00 247.02
1 4.10 187.99 21 2.24 198.90 41 2.00 211.73 61 1.52 235.47 81 1.05 250.87

SD 0.59 0.20 SD 0.13 0.26 SD 0.08 1.60 SD 0.08 1.87 SD 0.04 2.31 
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ตารางที่ ก.5 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 = 264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 324.94 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 3.94 218.14 21 2.36 241.24 41 1.76 266.26 61 1.68 291.93 81 1.22 305.72
2 2.98 218.14 22 2.40 241.24 42 1.82 263.38 62 1.60 288.72 82 1.18 301.23
3 3.14 218.14 23 2.44 241.24 43 1.84 265.62 63 1.47 282.95 83 1.10 295.46
4 2.94 218.14 24 2.32 240.60 44 1.76 265.94 64 1.38 279.10 84 1.20 303.80
5 3.82 218.14 25 2.36 241.24 45 1.72 263.06 65 1.34 274.93 85 1.05 291.29
6 2.88 217.50 26 2.74 241.24 46 1.76 262.41 66 1.52 284.87 86 1.08 294.17
7 2.98 218.14 27 2.38 241.24 47 1.78 263.70 67 1.32 273.64 87 1.16 299.31
8 3.76 218.14 28 2.54 241.24 48 1.80 264.34 68 1.37 276.85 88 1.19 301.87
9 3.64 218.14 29 2.36 240.60 49 1.68 264.98 69 1.56 286.15 89 1.12 296.10
10 2.92 217.50 30 2.64 241.24 50 1.64 261.13 70 1.31 273.32 90 1.06 292.57
11 3.26 218.14 31 2.28 241.24 51 1.86 260.49 71 1.44 282.30 91 1.17 300.27
12 3.88 218.14 32 2.26 241.24 52 1.70 266.91 72 1.40 280.38 92 1.04 289.68
13 2.98 218.14 33 2.38 241.24 53 1.78 261.45 73 1.50 284.23 93 1.20 305.08
14 3.18 218.14 34 2.48 241.24 54 1.82 262.74 74 1.38 277.49 94 1.14 298.66
15 3.26 218.14 35 2.32 241.24 55 1.64 265.30 75 1.58 286.47 95 1.10 294.82
16 3.44 218.14 36 2.58 241.24 56 1.82 260.49 76 1.40 278.78 96 1.18 304.44
17 2.84 218.14 37 2.22 241.24 57 1.72 265.62 77 1.45 282.30 97 1.14 297.38
18 3.00 218.14 38 2.40 241.24 58 1.64 261.77 78 1.53 284.55 98 1.08 294.17
19 3.24 218.14 39 2.30 241.24 59 1.69 259.85 79 1.30 274.60 99 1.00 288.40
20 3.38 218.14 40 2.34 240.60 60 1.59 261.13 80 1.55 285.51 100 1.06 292.89
m 3.21 218.08 m 2.37 241.15 m 1.76 263.33 m 1.45 281.45 m 1.13 297.37

SD 0.36 0.20 SD 0.13 0.24 SD 0.08 2.20 SD 0.11 5.26 SD 0.06 5.24 

 
ตารางที่ ก.6 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วบวก 

ระดับที่ 1 = 202.02 kV ระดับที่ 2 =233.1 kV ระดับที่ 3 = 264.18 kV ระดับที่ 4 =295.26 kV ระดับที่ 5 = 324.94 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 2.83 188.63 21 2.11 213.65 41 1.84 242.52 61 1.36 257.28 81 1.06 282.30
2 2.76 188.63 22 2.33 213.65 42 1.70 235.79 62 1.42 260.49 82 1.09 284.23
3 2.70 188.63 23 2.08 213.65 43 1.72 236.75 63 1.32 256.00 83 1.03 281.66
4 4.32 188.63 24 2.06 213.65 44 1.67 231.94 64 1.30 255.04 84 1.05 282.30
5 3.26 188.63 25 2.02 213.01 45 1.78 239.96 65 1.28 252.79 85 1.00 278.45
6 2.98 188.63 26 2.04 213.65 46 1.74 237.39 66 1.37 258.56 86 1.02 279.74
7 3.22 188.63 27 2.21 213.65 47 1.72 236.11 67 1.34 256.64 87 0.94 259.85
8 4.12 188.63 28 2.12 213.65 48 1.80 241.88 68 1.28 253.43 88 1.00 280.38
9 2.68 188.63 29 2.08 213.65 49 1.66 232.26 69 1.22 250.22 89 1.05 282.30
10 2.76 188.63 30 2.02 213.01 50 1.74 235.47 70 1.25 254.72 90 0.96 275.25
11 3.54 188.63 31 2.20 213.65 51 1.82 241.24 71 1.40 259.85 91 1.10 284.87
12 2.64 188.63 32 2.16 213.65 52 1.78 238.68 72 1.36 258.24 92 1.04 281.02
13 2.54 188.63 33 2.10 213.65 53 1.74 234.83 73 1.34 257.28 93 0.98 270.11
14 3.33 188.63 34 2.00 213.01 54 1.68 233.54 74 1.28 253.43 94 0.96 263.70
15 2.94 188.63 35 2.08 213.65 55 1.64 231.62 75 1.22 251.51 95 1.00 280.38
16 2.82 188.63 36 2.12 213.65 56 1.76 239.32 76 1.20 248.94 96 1.08 282.95
17 4.00 188.63 37 2.18 213.65 57 1.70 234.83 77 1.38 259.21 97 0.96 259.85
18 3.16 188.63 38 2.04 213.65 58 1.75 237.07 78 1.25 252.15 98 1.04 280.38
19 2.76 188.63 39 2.09 213.65 59 1.71 234.18 79 1.20 248.94 99 1.02 277.81
20 2.70 188.63 40 2.11 213.65 60 1.68 232.26 80 1.36 257.92 100 0.96 273.32
m 2.89 188.63 m 2.10 213.56 m 1.73 236.38 m 1.31 255.13 m 1.02 277.04

SD 0.52 0.00 SD 0.08 0.24 SD 0.05 3.37 SD 0.07 3.58 SD 0.05 7.77 



55 

 

ก.2  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 5 ม.ม.      

ตารางที่ ก.7 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 =170.94 kV ระดับที่ 2 = 202.02 kV ระดับที่ 3 = 233.1 kV ระดับที่ 4 = 264.18 kV ระดับที่ 5 = 295.26 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 3.30 159.75 21 2.72 186.06 41 1.80 207.64 61 1.54 229.43 81 1.22 268.20
2 3.24 159.76 22 2.52 185.42 42 1.68 205.72 62 1.50 227.50 82 1.12 254.72
3 3.56 159.75 23 2.08 185.42 43 1.72 206.36 63 1.32 224.94 83 1.14 256.64
4 4.68 159.75 24 2.56 186.06 44 1.64 205.72 64 1.52 230.71 84 1.12 252.16
5 5.36 160.40 25 2.08 185.42 45 2.02 207.64 65 1.50 228.79 85 1.12 253.44
6 2.74 159.76 26 2.08 185.42 46 1.88 207.00 66 1.60 229.43 86 1.10 246.38
7 3.10 159.76 27 2.26 185.42 47 1.74 206.36 67 1.42 226.22 87 1.18 259.85
8 3.62 159.75 28 2.32 186.06 48 1.88 207.00 68 1.44 229.43 88 1.14 252.80
9 5.50 160.40 29 2.08 185.42 49 2.02 207.00 69 1.50 229.43 89 1.06 250.23
10 5.04 160.40 30 2.20 185.42 50 1.80 206.36 70 1.38 223.01 90 1.24 269.16
11 3.90 159.75 31 2.18 185.42 51 1.72 207.00 71 1.32 218.52 91 1.14 254.08
12 3.92 159.75 32 2.28 186.06 52 1.68 206.36 72 1.34 221.73 92 1.10 248.31
13 3.20 159.76 33 2.16 185.42 53 1.74 206.36 73 1.36 226.22 93 1.08 232.27
14 3.20 159.75 34 2.18 186.06 54 1.80 207.00 74 1.44 227.50 94 1.22 267.55
15 2.44 159.75 35 2.22 185.42 55 1.68 205.72 75 1.54 230.71 95 1.14 253.76
16 2.70 159.76 36 2.30 185.42 56 1.78 206.36 76 1.42 228.15 96 1.12 253.12
17 2.86 159.76 37 2.26 185.42 57 1.73 205.72 77 1.52 228.79 97 1.06 223.28
18 3.42 159.75 38 2.02 185.42 58 1.70 205.08 78 1.38 226.22 98 1.20 263.70
19 3.76 160.40 39 2.34 185.42 59 1.68 205.08 79 1.50 231.35 99 1.10 239.32
20 2.44 159.76 40 2.26 185.42 60 1.60 205.08 80 1.38 228.79 100 1.14 254.08
m 3.36 159.88 m 2.24 185.58 m 1.74 206.33 m 1.44 227.34 m 1.13 252.65

SD 0.91 0.26 SD 0.18 0.29 SD 0.11 0.79 SD 0.08 3.25 SD 0.05 11.37

 
ตารางที่ ก.8 ขอมูลเบรกดาวนที ่T = 30°C , r = 5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ข้ัวบวก 

ระดับที่ 1 =186.48 kV ระดับที่ 2 = 217.56 kV ระดับที่ 3 = 248.67 kV ระดับที่ 4 =279.72 kV ระดับที่ 5 = 310.8 kV 
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 4.97 176.76 21 2.28 203.39 41 1.74 231.62 61 1.29 248.30 81 1.13 268.83
2 3.67 176.76 22 2.30 203.39 42 1.58 223.28 62 1.36 251.83 82 1.05 264.98
3 3.32 176.76 23 2.46 203.39 43 1.70 229.69 63 1.31 247.02 83 0.98 256.64
4 3.20 176.76 24 2.35 203.39 44 1.61 225.84 64 1.34 251.51 84 1.06 263.70
5 3.54 176.76 25 2.12 203.39 45 1.76 231.94 65 1.30 247.66 85 1.05 263.06
6 4.58 176.76 26 2.52 203.39 46 1.66 227.45 66 1.35 250.87 86 1.01 258.56
7 4.30 176.76 27 2.31 203.39 47 1.69 229.69 67 1.22 242.85 87 0.95 252.47
8 3.74 176.76 28 2.18 203.39 48 1.55 221.99 68 1.14 239.00 88 0.99 257.60
9 2.98 176.76 29 2.09 203.39 49 1.53 219.11 69 1.34 250.54 89 1.17 271.72
10 3.18 176.76 30 2.19 203.39 50 1.56 222.96 70 1.32 249.58 90 1.06 263.06
11 4.21 176.76 31 2.24 203.39 51 1.65 226.16 71 1.23 244.45 91 0.98 256.00
12 2.90 176.76 32 2.22 203.39 52 1.61 225.84 72 1.27 246.37 92 1.15 271.40
13 2.78 176.76 33 2.16 203.39 53 1.49 217.50 73 1.20 242.20 93 0.96 256.00
14 4.23 176.76 34 2.15 203.39 54 1.72 230.33 74 1.37 251.83 94 1.05 263.06
15 3.65 176.76 35 2.48 204.03 55 1.58 223.92 75 1.17 240.60 95 1.01 258.56
16 3.21 176.76 36 2.53 203.39 56 1.77 231.94 76 1.32 247.98 96 1.07 263.70
17 3.45 176.76 37 2.33 203.39 57 1.56 223.28 77 1.26 246.05 97 0.99 257.60
18 3.02 176.76 38 2.21 203.39 58 1.68 229.05 78 1.37 251.51 98 1.12 269.47
19 3.12 176.76 39 2.31 203.39 59 1.61 225.84 79 1.11 236.75 99 1.08 264.98
20 2.88 176.76 40 2.26 203.39 60 1.62 225.84 80 1.20 242.20 100 0.95 255.04
m 3.39 176.76 m 2.27 203.42 m 1.62 226.16 m 1.30 246.45 m 1.05 261.82

SD 0.62 0.00 SD 0.13 0.14 SD 0.08 4.13 SD 0.08 4.59 SD 0.07 5.68 
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ก.3  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 10 ม.ม.     

ตารางที่ ก.9 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 170.94 kV ระดับที่ 2 = 202.02 kV ระดับที่ 3 = 233.1 kV ระดับที่ 4 = 264.18 kV ระดับที่ 5 = 295.26 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 4.02 159.12 21 2.15 186.71 41 1.72 209.16 61 1.44 238.68 81 1.05 255.36
2 3.70 159.12 22 3.00 186.71 42 1.78 211.73 62 1.38 234.18 82 1.12 259.21
3 3.00 159.12 23 2.29 186.71 43 1.51 206.60 63 1.50 243.17 83 1.03 253.11
4 3.48 159.12 24 2.58 186.71 44 1.82 213.33 64 1.31 231.62 84 1.12 258.56
5 3.72 159.12 25 2.25 186.06 45 1.74 210.12 65 1.34 232.58 85 1.19 263.70
6 3.95 159.12 26 2.22 186.71 46 1.76 211.73 66 1.42 236.75 86 1.13 259.85
7 3.25 159.12 27 2.36 186.71 47 1.79 212.69 67 1.32 232.58 87 1.14 261.45
8 3.86 159.12 28 2.20 186.71 48 1.50 205.95 68 1.48 240.92 88 1.15 262.41
9 2.85 159.12 29 2.15 186.71 49 1.65 208.52 69 1.32 231.62 89 1.10 259.85
10 3.12 159.12 30 2.12 186.06 50 1.53 206.60 70 1.38 234.18 90 1.20 263.99
11 4.10 159.12 31 2.27 186.71 51 1.75 210.44 71 1.34 232.26 91 1.03 253.11
12 2.98 159.12 32 2.17 186.71 52 1.52 206.27 72 1.42 237.39 92 1.00 248.94
13 2.64 158.48 33 2.44 186.71 53 1.76 211.09 73 1.29 230.33 93 1.06 256.00
14 3.75 159.12 34 2.36 186.71 54 1.63 207.88 74 1.50 242.52 94 1.13 260.17
15 3.44 159.12 35 2.05 186.71 55 1.78 212.69 75 1.48 240.92 95 1.01 250.54
16 3.48 159.12 36 2.60 186.06 56 1.81 212.69 76 1.50 242.52 96 1.05 255.36
17 3.25 159.12 37 2.28 186.71 57 1.77 211.73 77 1.39 234.50 97 1.12 259.21
18 2.92 159.12 38 2.14 186.71 58 1.66 208.52 78 1.40 235.47 98 1.03 251.83
19 3.00 159.12 39 2.48 186.71 59 1.78 212.69 79 1.35 233.54 99 1.10 258.56
20 3.86 159.12 40 2.08 186.06 60 1.76 211.09 80 1.32 231.30 100 1.00 248.94
m 3.46 159.08 m 2.26 186.58 m 1.75 210.08 m 1.39 235.85 m 1.1 257.01

SD 0.44 0.14 SD 0.23 0.26 SD 0.11 2.45 SD 0.07 4.23 SD 0.06 4.69 

 
ตารางที่ ก.10 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 30°C , r = 10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 

ระดับที่ 1 = 209.75 kV ระดับที่ 2 =233.1 kV ระดับที่ 3 = 264.18 kV ระดับที่ 4 =295.26 kV ระดับที่ 5 = 326.34 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 2.73 198.25 21 2.42 220.07 41 1.90 240.92 61 1.42 263.70 81 1.13 275.89
2 3.35 198.25 22 2.21 220.07 42 1.83 239.32 62 1.35 260.49 82 1.16 277.81
3 2.88 198.25 23 2.10 220.07 43 1.77 236.11 63 1.22 247.02 83 1.06 272.68
4 3.68 198.25 24 2.35 220.07 44 1.62 231.62 64 1.48 265.62 84 1.18 278.45
5 2.55 198.25 25 2.50 220.07 45 1.85 239.32 65 1.32 258.56 85 0.96 250.22
6 2.64 198.25 26 2.15 220.07 46 1.65 232.90 66 1.44 264.66 86 1.10 274.60
7 3.98 198.25 27 2.22 220.07 47 1.60 230.33 67 1.32 258.56 87 1.22 281.66
8 3.24 198.25 28 2.06 220.07 48 1.58 229.05 68 1.34 261.77 88 1.03 263.70
9 2.96 198.25 29 2.45 220.07 49 1.78 236.75 69 1.24 250.22 89 1.05 270.76
10 2.76 198.25 30 2.18 220.07 50 1.64 232.26 70 1.43 263.70 90 1.14 276.53
11 4.22 198.25 31 2.20 220.07 51 1.68 234.18 71 1.28 254.07 91 1.12 275.89
12 2.70 198.25 32 2.58 220.07 52 1.75 236.11 72 1.42 263.06 92 0.98 247.02
13 2.86 198.25 33 2.28 220.07 53 1.62 232.90 73 1.30 256.64 93 1.20 280.38
14 3.42 198.25 34 2.16 220.07 54 1.60 231.62 74 1.38 262.41 94 1.10 275.25
15 2.76 198.25 35 2.48 220.07 55 1.55 230.33 75 1.35 260.49 95 1.14 276.85
16 3.24 198.25 36 2.22 220.07 56 1.50 229.05 76 1.25 252.15 96 1.12 275.25
17 3.62 198.25 37 2.30 220.07 57 1.72 236.75 77 1.46 264.98 97 0.98 252.79
18 2.90 198.25 38 2.25 220.07 58 1.64 233.54 78 1.32 257.92 98 1.08 272.68
19 3.58 198.25 39 2.46 220.07 59 1.66 234.83 79 1.29 255.04 99 1.10 274.60
20 2.95 198.25 40 2.20 220.07 60 1.78 237.39 80 1.22 247.02 100 0.96 242.52
m 2.96 198.25 m 2.235 220.07 m 1.66 234.26 m 1.33 258.40 m 1.10 269.78

SD 0.47 0.00 SD 0.15 0.00 SD 0.11 3.50 SD 0.08 5.84 SD 0.08 11.82
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 ก.4  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม.     

ตารางที่ ก.11 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม.ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 147.63 kV ระดับที่ 2 = 170.94 kV ระดับที่ 3 = 201.02 kV ระดับที่ 4 = 233.1 kV ระดับที่ 5 = 264.18 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 3.18 136.02 21 2.31 155.27 41 1.82 180.24 61 1.34 203.59 81 1.21 227.77
2 2.84 136.02 22 2.32 155.27 42 1.85 180.24 62 1.36 206.35 82 1.15 224.56
3 3.56 136.02 23 2.23 155.27 43 1.76 178.11 63 1.39 207.72 83 1.11 219.43
4 2.82 136.02 24 2.10 155.27 44 1.8 180.24 64 1.25 200.50 84 1.20 226.48
5 3.98 136.02 25 2.20 155.27 45 1.72 177.41 65 1.37 206.35 85 1.18 226.81
6 2.78 136.02 26 2.18 155.27 46 1.79 178.11 66 1.39 207.72 86 1.15 223.92
7 2.67 136.02 27 2.22 155.27 47 1.81 176.70 67 1.36 205.66 87 1.11 219.75
8 2.86 136.02 28 2.06 155.27 48 1.74 177.41 68 1.22 198.25 88 1.23 229.05
9 3.45 136.02 29 2.20 155.91 49 1.75 178.11 69 1.44 208.52 89 1.07 214.94
10 2.68 136.02 30 2.08 155.27 50 1.71 176.70 70 1.37 206.35 90 1.10 218.79
11 3.25 136.02 31 2.06 155.27 51 1.74 178.11 71 1.25 201.46 91 1.05 213.01
12 2.72 136.02 32 2.04 155.27 52 1.76 178.82 72 1.37 205.66 92 1.25 230.98
13 2.54 136.02 33 2.20 155.27 53 1.8 180.24 73 1.33 203.59 93 1.10 218.79
14 3.08 136.02 34 2.10 155.27 54 1.77 178.82 74 1.36 206.35 94 1.14 222.64
15 3.21 136.02 35 2.14 155.91 55 1.74 176.70 75 1.39 207.72 95 1.17 225.84
16 3.44 136.02 36 2.12 155.27 56 1.8 180.24 76 1.34 203.59 96 1.20 226.48
17 2.72 136.02 37 2.06 155.27 57 1.77 178.82 77 1.27 201.46 97 1.27 231.62
18 3.54 136.02 38 2.10 155.27 58 1.83 180.95 78 1.38 207.03 98 1.30 230.98
19 2.78 136.02 39 2.10 155.27 59 1.72 177.41 79 1.36 205.66 99 1.07 214.94
20 3.16 136.02 40 2.08 155.27 60 1.83 180.95 80 1.42 208.41 100 1.11 218.14
m 2.97 136.02 m 2.11 155.33 m 1.77 178.72 m 1.36 205.10 M 1.15 223.24

SD 0.38 0.00 SD 0.08 0.20 SD 0.04 1.46 SD 0.06 2.86 SD 0.07 5.72 

 
ตารางที่ ก.12 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 

ระดับที่ 1 =186.48 kV ระดับที่ 2 = 217.56kV ระดับที่ 3 = 233.1kV ระดับที่ 4 = 248.64 kV ระดับที่ 5 = 279.72 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 3.02 174.84 21 2.30 199.54 41 1.75 215.90 61 1.55 227.77 81 1.15 247.34
2 2.8 174.84 22 2.27 199.54 42 1.61 211.09 62 1.35 214.94 82 1.08 244.13
3 2.87 174.84 23 2.33 199.54 43 1.73 215.58 63 1.47 221.99 83 1.05 241.88
4 3.26 174.84 24 2.17 199.54 44 1.66 212.37 64 1.57 228.09 84 1.11 245.73
5 3.57 174.84 25 2.25 199.54 45 1.80 218.14 65 1.43 220.07 85 1.17 248.62
6 3.04 174.84 26 2.58 199.54 46 1.59 209.16 66 1.53 227.77 86 1.03 241.24
7 2.94 174.84 27 2.42 199.54 47 1.76 216.54 67 1.40 218.14 87 1.20 251.51
8 2.76 174.84 28 2.21 199.54 48 1.58 208.52 68 1.48 221.35 88 1.07 242.52
9 3.13 174.84 29 2.14 199.54 49 1.68 213.01 69 1.39 218.14 89 1.03 238.03
10 3.03 174.84 30 2.30 199.54 50 1.72 214.94 70 1.37 216.22 90 1.18 249.58
11 2.45 174.84 31 2.35 199.54 51 1.72 214.94 71 1.56 227.77 91 1.12 246.37
12 2.85 174.84 32 2.22 199.54 52 1.66 212.37 72 1.51 223.92 92 1.09 245.41
13 3.12 174.84 33 2.14 199.54 53 1.74 216.22 73 1.43 219.75 93 1.01 234.18
14 3.42 174.84 34 2.46 199.54 54 1.70 213.01 74 1.39 218.46 94 1.10 245.09
15 2.45 174.84 35 2.19 199.54 55 1.56 207.88 75 1.41 219.43 95 1.05 241.24
16 2.78 174.84 36 2.10 199.54 56 1.52 207.24 76 1.53 226.48 96 1.11 245.73
17 2.98 174.84 37 2.09 199.54 57 1.68 212.37 77 1.50 223.28 97 1.17 248.62
18 2.85 174.84 38 2.32 199.54 58 1.55 207.88 78 1.47 221.99 98 1.03 239.96
19 3.22 174.84 39 2.28 199.54 59 1.68 213.01 79 1.37 216.22 99 1.20 251.51
20 3.33 174.84 40 2.08 199.54 60 1.74 215.58 80 1.43 220.07 100 1.00 233.54
m 3.00 174.84 m 2.26 199.54 m 1.68 212.79 m 1.45 221.59 m 1.10 244.11

SD 0.29 0.00 SD 0.13 0.00 SD 0.08 3.27 SD 0.07 4.21 SD 0.06 5.09 
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ตารางที่ ก.13 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วลบ 

ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 =264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV)

1 3.64 221.99 21 2.42 240.60 41 1.79 267.55 61 1.44 293.85 81 1.16 312.78
2 3.42 221.99 22 2.12 240.60 42 1.74 264.02 62 1.26 282.30 82 1.08 305.40
3 2.98 221.99 23 2.32 240.60 43 1.83 271.40 63 1.35 287.44 83 1.04 298.34
4 3.25 221.99 24 2.41 240.60 44 1.65 260.49 64 1.24 279.74 84 1.10 308.93
5 3.15 221.99 25 2.25 239.96 45 1.88 274.28 65 1.37 288.72 85 1.14 310.53
6 2.87 221.99 26 2.18 240.60 46 1.80 267.87 66 1.32 286.47 86 1.12 310.21
7 3.40 221.99 27 2.29 240.60 47 1.90 269.47 67 1.28 284.23 87 1.07 302.84
8 2.88 221.99 28 2.34 240.60 48 1.94 270.76 68 1.42 291.93 88 1.05 301.55
9 3.16 221.99 29 2.48 239.96 49 1.68 264.34 69 1.15 276.85 89 1.23 317.59
10 3.28 221.99 30 2.56 240.60 50 1.82 268.19 70 1.22 280.70 90 1.06 302.84
11 3.78 221.99 31 2.02 240.60 51 1.79 267.55 71 1.36 285.83 91 1.15 311.18
12 2.78 221.99 32 2.18 240.60 52 1.70 264.98 72 1.23 279.10 92 1.10 306.04
13 2.84 221.99 33 2.39 240.60 53 1.76 266.26 73 1.38 286.47 93 1.18 315.67
14 3.34 221.99 34 2.25 240.60 54 1.73 265.62 74 1.19 278.78 94 1.08 305.40
15 3.46 221.99 35 2.44 240.60 55 1.71 264.98 75 1.32 283.91 95 1.20 314.38
16 3.02 221.99 36 2.34 239.96 56 1.93 269.79 76 1.28 282.62 96 1.08 304.12
17 3.56 221.99 37 2.22 240.60 57 1.72 263.06 77 1.17 277.49 97 1.22 317.27
18 2.76 221.99 38 2.15 240.60 58 1.84 272.04 78 1.26 281.98 98 1.14 311.18
19 2.92 221.99 39 2.08 240.60 59 1.70 264.34 79 1.42 293.53 99 1.19 315.67
20 3.30 221.99 40 2.20 240.60 60 1.82 268.19 80 1.36 288.08 100 1.08 305.40
m 3.21 221.99 m 2.27 240.50 m 1.79 267.26 m 1.30 284.50 m 1.11 308.87

SD 0.30 0.00 SD 0.14 0.24 SD 0.08 3.40 SD 0.09 5.10 SD 0.06 5.64 

 
ตารางที่ ก.14 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วบวก 

ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 =264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)

1 2.85 219.43 21 2.18 240.60 41 1.47 258.56 61 1.15 260.81 81 1.08 284.23
2 4.94 219.43 22 2.03 240.60 42 1.65 263.06 62 1.31 269.47 82 1.12 285.83
3 3.45 219.43 23 2.10 240.60 43 1.72 264.66 63 1.27 268.19 83 1.05 281.34
4 3.10 219.43 24 2.29 240.60 44 1.56 261.45 64 1.22 264.34 84 1.00 278.13
5 2.31 219.43 25 2.16 240.60 45 1.66 263.06 65 1.35 270.11 85 0.94 270.76
6 2.52 219.43 26 2.25 240.60 46 1.70 264.34 66 1.26 267.55 86 0.94 269.47
7 4.03 219.43 27 2.21 240.60 47 1.44 257.92 67 1.23 266.26 87 1.11 285.51
8 3.66 219.43 28 2.02 240.60 48 1.58 261.77 68 1.19 263.70 88 1.07 283.59
9 3.07 219.43 29 2.15 240.60 49 1.55 261.13 69 1.23 264.66 89 1.03 279.10
10 2.73 219.43 30 2.20 240.60 50 1.46 258.56 70 1.37 271.40 90 0.98 273.96
11 3.79 219.43 31 2.06 240.60 51 1.52 259.85 71 1.16 262.41 91 1.06 283.59
12 2.94 219.43 32 2.35 240.60 52 1.49 259.21 72 1.32 269.47 92 1.10 285.19
13 2.62 219.43 33 2.11 240.60 53 1.47 258.56 73 1.28 268.19 93 1.08 282.30
14 3.54 219.43 34 2.22 240.60 54 1.69 263.38 74 1.19 263.06 94 0.96 272.04
15 3.80 219.43 35 2.04 240.60 55 1.74 264.98 75 1.27 267.55 95 0.94 270.76
16 3.44 219.43 36 2.54 240.60 56 1.63 262.41 76 1.26 267.55 96 1.02 279.10
17 2.88 219.43 37 2.07 240.60 57 1.65 263.06 77 1.17 263.06 97 1.10 284.87
18 3.11 219.43 38 2.43 240.60 58 1.58 261.45 78 1.19 263.70 98 1.07 283.59
19 3.03 219.43 39 2.10 240.60 59 1.44 257.60 79 1.30 268.83 99 1.02 278.45
20 3.10 219.43 40 2.06 240.60 60 1.49 259.21 80 1.28 268.19 100 0.96 271.40
m 3.10 219.43 m 2.16 240.60 m 1.57 261.21 m 1.26 266.42 m 1.04 279.16

SD 0.61 0.00 SD 0.14 0.00 SD 0.10 2.38 SD 0.06 2.98 SD 0.06 5.75 
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ตารางที่ ก.15 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 =264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV)

1 2.82 220.07 21 2.48 245.73 41 1.7 263.06 61 1.35 287.12 81 1.17 299.95
2 2.87 220.07 22 2.10 245.73 42 1.76 264.66 62 1.45 291.93 82 1.26 304.76
3 3.26 220.07 23 2.58 245.73 43 1.67 259.21 63 1.39 289.36 83 1.09 296.42
4 2.98 220.07 24 2.32 245.73 44 1.8 265.62 64 1.35 284.23 84 1.18 300.91
5 3.45 220.07 25 2.22 245.73 45 1.77 264.98 65 1.45 290.32 85 1.20 301.55
6 3.12 220.07 26 2.15 245.73 46 1.72 263.06 66 1.39 288.40 86 1.07 293.53
7 3.05 220.07 27 2.08 245.73 47 1.62 256.64 67 1.38 284.55 87 1.10 297.06
8 2.78 220.07 28 2.35 245.73 48 1.7 263.06 68 1.27 281.66 88 1.18 300.27
9 3.22 219.43 29 2.42 245.73 49 1.68 259.85 69 1.32 283.27 89 1.10 297.06
10 3.18 220.07 30 2.82 246.37 50 1.65 257.28 70 1.48 293.85 90 1.23 303.16
11 3.45 220.07 31 2.16 245.73 51 1.68 260.17 71 1.35 283.91 91 1.10 296.42
12 3.00 220.07 32 2.06 245.73 52 1.72 263.06 72 1.32 283.59 92 1.08 293.85
13 2.94 220.07 33 2.19 245.73 53 1.7 263.06 73 1.45 291.93 93 1.12 297.70
14 2.88 220.07 34 2.34 246.37 54 1.82 266.26 74 1.26 281.34 94 1.30 306.36
15 3.04 220.07 35 2.27 245.73 55 1.68 259.85 75 1.41 289.36 95 1.10 297.06
16 3.28 220.07 36 2.10 245.73 56 1.69 260.49 76 1.39 288.72 96 1.20 301.55
17 3.06 220.07 37 2.20 245.73 57 1.76 264.34 77 1.34 286.80 97 1.15 298.99
18 2.72 220.07 38 2.11 245.73 58 1.63 257.92 78 1.43 291.93 98 1.07 293.53
19 2.85 220.07 39 2.38 245.73 59 1.8 265.30 79 1.3 282.95 99 1.25 303.80
20 2.76 220.07 40 2.33 245.73 60 1.6 255.68 80 1.31 283.27 100 1.28 304.12
m 3.02 220.04 m 2.245 245.80 m 1.70 261.68 m 1.37 286.92 m 1.16 299.40

SD 0.22 0.14 SD 0.19 0.20 SD 0.06 3.22 SD 0.06 3.88 SD 0.07 3.86 

 
ตารางที่ ก.16 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม.ข้ัวบวก 

ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 =264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV

1 3.63 221.35 21 2.23 246.37 41 1.70 262.41 61 1.35 284.23 81 1.17 303.16
2 3.42 221.35 22 2.11 246.37 42 1.76 265.62 62 1.45 290.32 82 1.10 300.27
3 2.42 221.35 23 2.34 246.37 43 1.67 260.17 63 1.39 288.40 83 1.20 306.36
4 3.56 221.35 24 2.05 246.37 44 1.69 261.77 64 1.41 289.36 84 1.00 291.93
5 3.42 221.35 25 2.14 246.37 45 1.66 259.53 65 1.40 288.40 85 1.12 300.91
6 2.85 221.35 26 2.27 246.37 46 1.60 257.60 66 1.32 283.27 86 1.08 297.06
7 2.56 221.35 27 2.15 246.37 47 1.76 265.94 67 1.48 290.64 87 1.15 301.55
8 2.78 221.35 28 2.06 246.37 48 1.80 266.58 68 1.30 282.62 88 1.03 294.49
9 3.12 221.35 29 2.22 246.37 49 1.74 264.66 69 1.32 283.59 89 1.09 297.70
10 2.65 221.35 30 2.36 246.37 50 1.68 261.45 70 1.38 284.55 90 1.05 293.85
11 2.45 221.35 31 2.15 246.37 51 1.77 265.94 71 1.26 282.62 91 1.11 298.34
12 3.46 221.35 32 2.08 246.37 52 1.65 260.81 72 1.35 284.55 92 1.10 300.27
13 2.89 221.35 33 2.16 246.37 53 1.58 257.60 73 1.50 292.25 93 1.18 303.48
14 2.78 221.35 34 2.38 246.37 54 1.68 261.13 74 1.42 287.12 94 1.06 298.34
15 2.98 221.35 35 2.21 246.37 55 1.72 264.02 75 1.24 281.98 95 1.09 299.63
16 3.25 221.35 36 2.05 246.37 56 1.62 258.89 76 1.32 283.27 96 1.18 304.76
17 3.12 221.35 37 2.10 246.37 57 1.60 258.24 77 1.46 291.61 97 1.00 291.29
18 3.33 221.35 38 2.42 246.37 58 1.74 264.02 78 1.30 282.62 98 1.07 296.74
19 2.96 221.35 39 2.11 246.37 59 1.68 260.81 79 1.48 290.32 99 1.10 300.27
20 2.56 221.35 40 2.03 246.37 60 1.58 257.60 80 1.28 285.83 100 1.09 298.34
m 2.97 221.35 m 2.15 246.37 m 1.68 261.74 m 1.37 286.38 m 1.10 298.94
SD 0.38 0.00 SD 0.12 0.00 SD 0.07 3.03 SD 0.08 3.47 SD 0.06 4.03 

1 3.63 221.35 21 2.23 246.37 41 1.70 262.41 61 1.35 284.23 81 1.17 303.16
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ก.5  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 5 ม.ม.      

ตารางที่ ก.17 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 5 ม.ม., g= 3 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 = 264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 357.42 kV

No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV)
1 2.60 218.79 21 2.11 239.32 41 1.82 255.68 61 1.53 279.10 81 1.29 304.76
2 2.98 218.79 22 2.96 239.32 42 1.80 247.02 62 1.48 271.40 82 1.15 290.32
3 3.48 218.79 23 2.25 239.32 43 1.74 245.73 63 1.49 273.96 83 1.20 293.85
4 3.30 218.79 24 2.54 239.32 44 2.00 259.85 64 1.55 278.45 84 1.18 292.57
5 3.95 218.79 25 2.21 239.32 45 1.87 256.64 65 1.47 269.47 85 1.21 293.85
6 3.60 218.79 26 2.18 239.32 46 1.77 246.37 66 1.57 279.10 86 1.12 281.02
7 2.55 218.79 27 2.32 239.32 47 1.88 256.64 67 1.43 262.41 87 1.10 279.10
8 2.98 218.79 28 2.16 239.32 48 1.76 246.37 68 1.46 268.19 88 1.26 297.06
9 3.15 218.79 29 2.11 239.32 49 1.84 255.04 69 1.51 277.17 89 1.16 290.32
10 2.45 218.79 30 2.36 239.32 50 1.97 259.21 70 1.53 279.10 90 1.18 291.93
11 2.66 218.79 31 2.23 239.32 51 1.90 257.28 71 1.47 270.11 91 1.21 295.14
12 2.98 218.79 32 2.42 239.32 52 1.82 255.68 72 1.51 276.53 92 1.14 284.87
13 3.22 218.79 33 2.40 239.32 53 1.74 244.45 73 1.43 263.06 93 1.26 300.91
14 3.75 218.79 34 2.32 239.32 54 1.84 255.36 74 1.61 284.23 94 1.28 302.84
15 3.45 218.79 35 2.24 239.32 55 1.72 244.45 75 1.53 277.17 95 1.14 286.15
16 3.09 218.79 36 2.56 239.32 56 1.74 245.09 76 1.44 266.26 96 1.13 285.51
17 3.12 218.79 37 2.24 239.32 57 1.91 257.28 77 1.49 275.89 97 1.12 282.30
18 2.92 218.79 38 2.32 239.32 58 1.94 257.92 78 1.67 282.95 98 1.24 295.78
19 3.06 218.79 39 2.44 239.32 59 1.76 244.13 79 1.54 278.45 99 1.26 300.27
20 2.96 218.79 40 2.10 239.32 60 1.98 259.85 80 1.46 267.55 100 1.17 291.29
m 3.08 218.79 m 2.29 239.32 m 1.83 252.50 m 1.50 274.03 m 1.18 291.99

SD 0.40 0.00 SD 0.20 0.00 SD 0.09 6.08 SD 0.06 6.34 SD 0.06 7.25 

 
ตารางที่ ก.18 ขอมูลเบรกดาวนที ่T = 55°C , r = 5 ม.ม., g= 3 ม.ม. ข้ัวบวก 

ระดับที่ 1 = 202.02 kV ระดับที่ 2 = 233.1 kV ระดับที่ 3 = 264.18 kV ระดับที่ 4 = 295.26 kV ระดับที่ 5 = 326.34 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV)
1 2.25 213.65 21 2.22 234.18 41 1.62 248.94 61 1.36 257.28 81 1.06 282.30
2 2.60 213.65 22 2.40 234.18 42 1.60 242.20 62 1.42 260.49 82 1.09 284.23
3 2.68 213.65 23 1.91 232.90 43 1.54 243.17 63 1.28 253.43 83 1.04 281.66
4 2.50 213.65 24 2.14 234.18 44 1.80 238.35 64 1.18 250.22 84 1.05 282.30
5 3.15 213.65 25 1.95 232.90 45 1.67 246.37 65 1.28 252.79 85 1.00 278.45
6 2.80 213.65 26 1.99 233.54 46 1.57 243.81 66 1.37 258.56 86 1.02 279.74
7 3.15 213.65 27 1.98 233.54 47 1.61 248.62 67 1.34 256.64 87 0.96 263.70
8 2.20 213.65 28 2.10 234.18 48 1.56 248.30 68 1.28 253.43 88 1.02 279.74
9 2.35 213.65 29 2.00 233.54 49 1.64 238.68 69 1.22 250.22 89 1.05 282.30
10 2.65 213.65 30 1.98 232.90 50 1.77 241.88 70 1.18 249.58 90 0.96 275.25
11 2.44 213.65 31 1.95 232.26 51 1.70 247.66 71 1.40 259.85 91 1.10 284.87
12 2.60 213.65 32 2.36 234.18 52 1.64 239.96 72 1.36 258.24 92 1.04 281.02
13 3.42 213.65 33 2.05 234.18 53 1.54 241.24 73 1.34 257.28 93 0.98 270.11
14 2.95 213.65 34 2.20 234.18 54 1.64 239.96 74 1.28 253.43 94 0.96 263.70
15 2.65 213.65 35 2.11 234.18 55 1.52 238.03 75 1.22 251.51 95 1.00 280.38
16 2.29 213.65 36 2.06 234.18 56 1.54 245.73 76 1.34 256.64 96 1.08 282.95
17 2.32 213.65 37 2.00 234.18 57 1.71 241.24 77 1.38 259.21 97 0.96 259.85
18 2.12 213.65 38 1.98 233.54 58 1.74 243.49 78 1.25 252.15 98 1.04 280.38
19 2.26 213.65 39 2.08 234.18 59 1.54 241.24 79 1.20 248.94 99 1.02 277.81
20 2.16 213.65 40 2.28 234.18 60 1.78 238.68 80 1.18 249.58 100 1.03 281.66
m 2.55 213.65 m 2.06 233.77 m 1.63 242.88 m 1.28 254.47 m 1.03 277.62

SD 0.37 0.00 SD 0.14 0.60 SD 0.09 3.62 SD 0.08 3.83 SD 0.04 7.35 
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ก.6  ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 10 ม.ม.     

ตารางที่ ก.19 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
ระดับที่ 1 = 225.33 kV ระดับที่ 2 = 256.41 kV ระดับที่ 3 = 287.49 kV ระดับที่ 4 = 318.57 kV ระดับที่ 5 = 349.65 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV)
1 3.80 214.94 21 2.32 243.17 41 1.81 264.02 61 1.50 285.83 81 1.10 293.85
2 3.23 214.94 22 2.15 243.17 42 1.87 266.26 62 1.40 279.10 82 1.17 297.70
3 4.12 214.94 23 2.20 243.17 43 1.51 256.64 63 1.52 288.08 83 1.08 291.61
4 2.82 214.94 24 2.27 243.17 44 1.85 264.66 64 1.33 276.53 84 1.05 287.44
5 3.56 214.94 25 2.40 243.17 45 1.77 261.45 65 1.36 277.49 85 1.24 302.19
6 3.36 214.94 26 2.46 243.17 46 1.76 260.65 66 1.44 281.66 86 1.18 298.34
7 3.65 214.94 27 2.12 243.17 47 1.82 264.02 67 1.34 277.49 87 1.20 299.95
8 3.29 214.94 28 2.20 243.17 48 1.53 257.28 68 1.46 283.59 88 1.22 300.91
9 4.22 214.94 29 2.45 243.17 49 1.68 259.85 69 1.30 272.68 89 1.10 292.57
10 3.23 214.94 30 2.32 243.17 50 1.56 257.92 70 1.32 275.89 90 1.06 289.04
11 2.89 214.94 31 2.56 243.17 51 1.78 261.77 71 1.36 277.17 91 1.27 303.48
12 2.78 214.94 32 2.08 243.17 52 1.81 263.06 72 1.44 282.30 92 1.17 297.06
13 3.14 214.94 33 2.26 243.17 53 1.79 262.41 73 1.30 275.25 93 1.11 294.49
14 2.65 214.94 34 2.14 243.17 54 1.66 259.21 74 1.34 276.21 94 1.18 298.66
15 3.08 214.94 35 2.44 243.17 55 1.75 260.49 75 1.50 285.83 95 1.34 302.48
16 2.56 214.94 36 2.32 243.17 56 1.84 264.02 76 1.52 287.44 96 1.10 293.85
17 3.01 214.94 37 2.15 243.17 57 1.80 263.06 77 1.40 279.42 97 1.17 297.70
18 2.98 214.94 38 2.21 243.17 58 1.69 259.85 78 1.42 280.38 98 1.08 290.32
19 3.33 214.94 39 2.18 243.17 59 1.81 264.02 79 1.37 278.45 99 1.05 287.44
20 4.34 214.94 40 2.08 243.17 60 1.55 257.60 80 1.52 288.08 100 1.24 300.91
m 3.23 214.94 m 2.235 243.17 m 1.78 261.41 m 1.40 280.44 m 1.17 296.00

SD 0.51 0.00 SD 0.14 0.00 SD 0.11 2.77 SD 0.08 4.67 SD 0.08 5.08 

 
ตารางที่ ก.20 ขอมูลเบรกดาวนที่ T = 55°C , r = 10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ข้ัวบวก 

ระดับที่ 1 = 233.1 kV ระดับที่ 2 = 264.18 kV ระดับที่ 3 = 295.26 kV ระดับที่ 4 = 326.34 kV ระดับที่ 5 = 349.65 kV
No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. t(µs) V(kV) No. T(µs) V(kV)
1 4.59 221.35 21 2.31 247.02 41 1.78 268.19 61 1.44 288.72 81 1.14 296.74
2 3.16 221.35 22 2.22 247.02 42 1.79 269.47 62 1.38 285.19 82 1.02 287.76
3 5.90 221.35 23 2.17 247.02 43 1.91 274.60 63 1.26 278.45 83 1.18 298.66
4 2.47 221.35 24 2.25 247.02 44 1.82 270.76 64 1.35 283.27 84 1.24 304.76
5 3.86 221.35 25 2.10 247.02 45 1.97 276.85 65 1.30 280.06 85 1.10 295.14
6 2.83 221.35 26 2.35 247.02 46 1.87 272.36 66 1.41 286.15 86 1.06 290.64
7 3.56 221.35 27 2.23 247.02 47 1.72 263.38 67 1.46 289.36 87 1.00 284.55
8 4.12 221.99 28 2.18 247.02 48 1.76 266.91 68 1.33 281.34 88 1.04 289.68
9 3.22 221.35 29 2.30 247.02 49 1.74 264.02 69 1.25 277.49 89 1.22 302.19
10 2.98 221.35 30 2.11 247.02 50 1.77 267.87 70 1.45 289.04 90 1.11 295.14
11 3.51 221.35 31 2.23 247.02 51 1.79 268.19 71 1.43 288.08 91 1.03 288.08
12 4.22 221.35 32 2.08 247.02 52 1.89 273.96 72 1.34 282.95 92 1.20 303.48
13 3.62 221.99 33 2.45 247.02 53 1.70 262.41 73 1.38 284.87 93 1.23 305.40
14 3.95 221.35 34 2.32 247.02 54 1.93 275.25 74 1.31 280.70 94 1.10 295.14
15 2.98 221.35 35 2.28 247.02 55 1.79 268.83 75 1.48 290.32 95 1.06 290.64
16 3.79 221.35 36 2.18 247.02 56 1.98 276.85 76 1.28 279.10 96 1.12 295.78
17 4.56 221.35 37 2.12 247.02 57 1.90 274.60 77 1.43 286.47 97 1.04 289.68
18 3.90 221.35 38 2.50 247.02 58 1.82 270.43 78 1.37 284.55 98 1.23 304.76
19 2.87 221.35 39 2.26 247.02 59 1.74 265.62 79 1.48 290.00 99 1.13 297.06
20 4.64 221.35 40 2.18 247.02 60 1.83 270.76 80 1.22 275.25 100 1.00 287.12
m 3.70 221.42 m 2.23 247.02 m 1.81 270.07 m 1.38 284.07 m 1.11 295.12

SD 0.81 0.20 SD 0.11 0.00 SD 0.08 4.38 SD 0.08 4.54 SD 0.08 6.53 
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ภาคผนวก ข. 

กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวน 

ข.1  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนที่ T = 30°C,  r = 2.5 ม.ม. 

T=30°C,r=2.5 mm,g=3 mm,-
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รูปที่ ข.1 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ  
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รูปที่ ข.2 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนT=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก         
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รูปที่ ข.3 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วลบ  
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        รูปที่ ข.4 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดนัเบรกดาวนT=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วบวก   
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      รูปที่ ข.5 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดนัเบรกดาวนทีT่=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วลบ  
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      รูปที่ ข.6 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดนัเบรกดาวนทีT่=30°C, r=2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วบวก 
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ข.2  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนที่ T = 30°C,  r = 5 ม.ม. 
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รูปที่ ข.7 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.8 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 
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ข.3  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนที่ T = 30°C,  r = 10 ม.ม. 
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รูปที่ ข.9 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.10 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=30°C, r=10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 
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ข.4  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนที่ T = 55°C,  r = 2.5 ม.ม. 
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รูปที่ ข.11 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.12 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 
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รูปที่ ข.13 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.14 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 5 ม.ม. ขั้วบวก  
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T=55°C,r=2.5 mm,g=10 mm,-

180

200

220

240

260

280

300

320

340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ครั้งที่

kV

ชุดขอมูล1

ชุดขอมูล2

ชุดขอมูล3

ชุดขอมูล4

ชุดขอมูล5

     
 รูปที่ ข.15 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.16 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=2.5 ม.ม., g = 10 ม.ม. ขั้วบวก 

 



70 

 

ข.5  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนT = 55°C,  r = 5 ม.ม. 
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รูปที่ ข.17 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.18 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=5 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 
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ข.6  กราฟเปรียบเทยีบคาแรงดันเบรกดาวนT = 55°C,  r = 10 ม.ม. 
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รูปที่ ข.19 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วลบ 
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รูปที่ ข.20 กราฟเปรียบเทียบคาแรงดันเบรกดาวนทีT่=55°C, r=10 ม.ม., g = 3 ม.ม. ขั้วบวก 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
 นายกฤษวัฒน  ทองแกมแกว เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2521 จังหวัดสุราษฏรธานี 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2542  และเขาศึกษาตอในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2543 จนถึงปจจุบัน 
 
 

 

 


	ปกภาษาไทย
	ปกภาษาอังกฤษ
	หน้าอนุมัติ
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 ฉนวนเหลว
	บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลอง
	บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์



